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LOT 09 CVCPBS - CLIMATISATION
N° de plan :

09-030 02.12.2024 Etat initial

Cassette plafonniere de climatisation HITACHI 600x600 mm

Unité murale climatisation HITACHI

Unité extérieure climatisation HITACHI

Evacuation condensats en plénum vers gaines techniques existantes

Percement façade pour passage tubes climatisation à charge du

présent lot, compris calfeutrements et étanchéité
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