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DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE 
 
Le Dossier Technique Amiante (DTA) comprend : 
 
➢ Une fiche récapitulative 
➢ Les rapports de repérage amiante effectués sur le bien 
➢ Annexes : tout autre document en rapport avec l’amiante concernant le bien 

 
 

 
 
 

IDENTIFICATIONS 

Référence DTA 40622-3                     

Adresse du site  
86-92, allée de Bercy 
75012 PARIS 

Type Immeuble de bureaux 

Etendue de la mission 
N° de lot(s) copropriété 

Ensemble des locaux du bâtiment NECKER (hors crèche Necker) 

Localisation 
Bat : NECKER 
Etages : Du R-2 à R9 (Toiture-Terrasse et les éléments extérieurs inclus) 

Locaux annexes Néant 

Date de construction / 
Date de permis de 
construire 

Décennie 1980 

Date d’édition DTA 27/01/2022 

 

REFERENCES REGLEMENTAIRES 

 
➢ Code de la santé publique : art. R1334-14 à R1334-28 et R1334-29-5 
➢ Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 modifié le 01/02/2012 (NOR : ETSP1013927D) – Protection de la population contre les risques 

sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis. 
➢ Arrêté du 12 Décembre 2012 modifié le 01/01/2013 (NOR : AFSP1242167A) – Evaluation état de conservation liste A 
➢ Arrêté du 12 Décembre 2012 modifié le 01/01/2013 (NOR : AFSP1242168A) – Evaluation état de conservation liste B 
➢ Arrêté du 21 Décembre 2012 modifié le 01/01/2013 (NOR : AFSP1243362A) – Contenu de la fiche récapitulative. 

 

 

CONCLUSIONS 

 

PRESENCE DE MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE 
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OBJECTIFS DU DTA ET OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 

 
Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un Dossier Technique « Amiante » regroupant les documents suivants : 
 
1º Les rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante ; 
2º Le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l’état de conservation, des mesures 
d’empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l’amiante et des mesures conservatoires 
mises en œuvre ; 
3º Les recommandations générales de sécurité à l’égard de ces matériaux et produits, notamment procédures d’intervention, y compris les 
procédures de gestion et d’élimination des déchets ;    
4º Une fiche récapitulative 
 
Le Dossier Technique « Amiante » est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant dans les listes A et B 
définies à l'annexe 13-9 du code de la santé publique et accessibles sans travaux destructifs.  
 
Les propriétaires des immeubles constituent le Dossier Technique « Amiante » avant les dates limites suivantes : 
 
- Le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur et les établissements recevant du public classés de la première à la 

quatrième catégorie à l'exception des parties privatives des immeubles collectifs d'habitation. 
 
- Le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevant du public et classés dans la cinquième catégorie, les 

immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage commun des immeubles 
collectifs d'habitation. 

 
Préalablement à la réalisation de travaux un repérage complémentaire est nécessaire en fonction de la nature des travaux. En effet, des 
matériaux susceptibles de contenir de l’amiante pouvaient être occultés lors du repérage non destructif en vue de la constitution du DTA. 
Le Dossier Technique « Amiante » est tenu à jour par le propriétaire et intègre les éléments relatifs aux matériaux et produits contenant de 
l’amiante découverts à l’occasion de travaux ou d’opérations d’entretien. 
 

 

MODALITES DE CONSULTATION & COMMUNICATION DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE 

 
La fiche récapitulative du Dossier Technique « Amiante » est communiquée par le propriétaire dans un délai d’un mois après sa constitution 
ou sa mise à jour aux occupants de l’immeuble bâti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, aux employeurs. 
 
Le Dossier Technique « Amiante » est tenu par le propriétaire à la disposition des occupants de l’immeuble bâti concerné, des employeurs, 
des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l’immeuble comporte des locaux de travail. Ces personnes sont informées 
des modalités de consultation du dossier. 
 
Le Dossier Technique « Amiante » est communiqué par le propriétaire aux personnes et instances suivantes, sur leur demande et dans le 
cadre de leurs attributions respectives : 

a) Agents ou services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1312-1, aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 et au deuxième alinéa de 
l’article L. 1422-1 du code de la santé publique ; 
b) Inspecteurs et contrôleurs du travail ; 
c) Inspecteurs d’hygiène et sécurité ; 
d) Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des 
travaux publics ; 
e) Agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l’article L. 151-1 du code de la construction et de l’habitation ; 
f) Inspecteurs de la jeunesse et des sports ; 
g) Personnes chargées de l’inspection des installations classées et des installations nucléaires de base mentionnées à l’article L. 514-5 du 
code de l’environnement ; 
h) Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ; 
i) Toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l’immeuble bâti. 

Le propriétaire conserve une attestation écrite de la communication du dossier à ces personnes. 
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FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE 
 
 

Référence DTA 40622-3    

Propriétaire 
Bureau SEP2B 
120, rue de Bercy 
75012 PARIS> 

Adresse du site 
86-92, allée de Bercy 
75012 PARIS 

Type Immeuble de bureaux 

Etendue de la mission 
N° de lot(s) copropriété 

Ensemble des locaux du bâtiment NECKER (hors crèche Necker) 

Localisation 
Bat : NECKER 
Etages : Du R-2 à R9 (Toiture-Terrasse et les éléments extérieurs inclus) 

Locaux annexes Néant 

 
 

 
 
 

PREAMBULE 
 
La présente fiche récapitulative répond aux obligations édictées par les articles R1334-14 à R1334-29- 9 du code de la Santé Publique. 
Elle est établie selon le nouveau modèle défini par l’annexe II de l’arrêté du 21 décembre 2012, dans le cadre de la restructuration 
réglementaire amiante issue du décret 2011-629 du 3 juin 2011. 
Elle concerne les locaux désignés ci-dessus et sa mise à jour est effectuée à chaque modification du Dossier Technique Amiante. 
La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits contenant de l’amiante. 
Elle est mise à jour systématiquement à l’occasion de travaux ayant conduit à a découverte ou à la suppression de matériaux ou produits 
contenant de l’amiante. 
Elle est destinée aux occupants, aux entreprises ou à toute personne susceptible d'intervenir directement ou à proximité de matériaux 
contenant de l'amiante. 
Cette fiche récapitulative constitue également l'état amiante mentionné à l'article L.1334-13 du code de la Santé Publique à fournir, en 
particulier, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, lors d'une transaction immobilière. 
 
 
 

Date Référence Objet Nom du rédacteur DTA Coordonnées de la société 

25/01/2022 40622-3 Mise à jour TOUMI Abdelkader 
QUALITAT EXPERTISES - 92-

98 Bd Victor Hugo 92110 
CLICHY 

11/09/2017 19321-2 Mise à jour AMAURY Hadrien 
QUALITAT Expertises – 92-98, 
Bd Victor Hugo 92110 CLICHY 

10/08/2009 003.AMIA.002 Création du DTA Mr CIOMAC 
APAVE - 13-17 rue Salneuve - 

75854 PARIS CEDEX 17 
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1. Identification immeuble, détenteur et modalités de consultation du 
DTA 

 

Référence DTA 40622-3    

Propriétaire 
Bureau SEP2B 
120, rue de Bercy 
75012 PARIS> 

Adresse du site 
86-92, allée de Bercy 
75012 PARIS 

Type Immeuble de bureaux 

Etendue de la mission 
N° de lot(s) copropriété 

Ensemble des locaux du bâtiment NECKER (hors crèche Necker) 

Localisation 
Bât : NECKER 
Etages : Du R-2 à R9 (Toiture-Terrasse et les éléments extérieurs inclus) 

Locaux annexes Néant 

Date de construction / 
Date de permis de 
construire 

Décennie 1980 

 

 

Modalités de consultation 
 

Détenteur du DTA : 
Bureau SEP2B 
120, rue de Bercy 
75012 PARIS> 
 
Consultation : sur demande, aux heures de bureau. 
 
Lieu : 
Bureau SEP2B 
120, rue de Bercy 
75012 PARIS> 
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2. Rapport(s) de repérage de référence et documents annexes 
 

a. Rapports de repérage de référence 
 
 

Date rapport Type rapport 
Référence 

rapport 
Nom du 

rédacteur 
Société 

Type de 
repérage 

Conclusions 

25/01/2022 
Rapport état de 

conservation 
40622-3 

TOUMI 
Abdelkader 

QUALITAT 
EXPERTISES 

Liste A et B 
Présence 
d'amiante 

08/09/2017 Rapport de repérage 19321-1 
LOURENCO 

Victor 
QUALITAT 
Expertises 

Liste A et B 
Présence 
d'amiante 

08/09/2017 
Rapport état de 

conservation 
19321-1 

LOURENCO 
Victor 

QUALITAT 
Expertises 

Liste A et B 
Présence 
d'amiante 

27/10/2016 Rapport avant travaux 207FD/16/4505 LAGEON Yves SOCOTEC 
Hors Liste A 

et B 
Présence 
d'amiante 

10/08/2009 Rapport de repérage 003.AMIA.001 MR CIOMAC APAVE Liste A et B 
Présence 
d'amiante 

01/12/2003 Rapport de repérage 
HS/03/GDL/NJ/

2483 
DELANCOIS 

Gérard 
SOCOTEC Liste A et B 

Présence 
d'amiante 

06/06/1997 Rapport de repérage 
97.803.860.154

9/NC/AL 
M. NOISELIET APAVE Liste A 

Absence 
d'amiante 

06/06/1997 Rapport de repérage 
97.803.860.154

9/NC/AL 
M. NOISELIET APAVE 

Hors Liste A 
et B 

Présence 
d'amiante 

 
 

b. Documents annexes 
 
 

Date document Type document Référence document Nom du rédacteur Société 

23/09/2002 Plan de retrait A BOULE P.  DECAM 

 
 



Immeuble de bureaux  
86-92, allée deBercy 75012 PARIS 

DTA – Fiche récapitulative 40622-3 

5/11 

 

QUALITAT EXPERTISES - Siège social : 92/98, Bd Victor Hugo 92115 CLICHY / 453 215 303 RCS Nanterre / Code NAF 7112B  

Contrat d’assurance Professionnel AXA France IARD 4981163004  

 
 

3. Liste des parties de l’immeuble bâti ayant donné lieu au repérage 
 
 

Liste des différents repérages 
Référence rapport de 

repérage 
Liste des parties de 

l’immeuble bâti visitées (1) 

Liste des parties de l’immeuble 
bâti non visitées devant donner 
lieu à une prochaine visite (2) 

Repérage des matériaux de la liste A au titre 
de l’article R. 1334-20 du code de la santé 

publique : 

Rapport état de conservation 
40622-3 

25/01/2022 
QUALITAT EXPERTISES 

Ensemble des locaux du 
bâtiment du R-2 au R+9, dont les 

éléments extérieurs (Toiture-
Terrasse et abords extérieurs). 

Sauf : Néant. 

Néant. 

Rapport de repérage 
19321-1 

08/09/2017 
QUALITAT Expertises 

Ensemble des éléments 
extérieurs 

Ensemble des trémies 
d'ascenseur 

Rapport état de conservation 
19321-1 

08/09/2017 
QUALITAT Expertises 

Ensemble des locaux concernés 

Rapport de repérage 
003.AMIA.001 

10/08/2009 
APAVE 

Ensemble des locaux du 
bâtiment du R-2 au R+9, dont les 

éléments extérieurs (Toiture-
Terrasse et abords extérieurs). 

Sauf : Néant. 

Rapport de repérage 
HS/03/GDL/NJ/2483 

01/12/2003 
SOCOTEC 

Ensemble des locaux intérieurs 
Sauf : Trémies et éléments 

extérieurs 

Rapport de repérage 
97.803.860.1549/NC/AL 

06/06/1997 
APAVE 

Ensemble des locaux 

Repérage des matériaux de la liste B au titre 
de l’article R. 1334-21 du code de la santé 

publique : 

Rapport état de conservation 
40622-3 

25/01/2022 
QUALITAT EXPERTISES 

Ensemble des locaux du 
bâtiment du R-2 au R+9, dont les 

éléments extérieurs (Toiture-
Terrasse et abords extérieurs) 

Sauf : Néant. 

Rapport de repérage 
19321-1 

08/09/2017 
QUALITAT Expertises 

Ensemble des éléments 
extérieurs 

Ensemble des trémies 
d'ascenseur 

Rapport état de conservation 
19321-1 

08/09/2017 
QUALITAT Expertises 

Ensemble des locaux concernés 

Rapport de repérage 
003.AMIA.001 

10/08/2009 
APAVE 

Ensemble des locaux du 
bâtiment du R-2 au R+9, dont les 

éléments extérieurs (Toiture-
Terrasse et abords extérieurs). 

Sauf : Néant. 

Rapport de repérage 
HS/03/GDL/NJ/2483 

01/12/2003 
SOCOTEC 

Ensemble des locaux intérieurs 
Sauf : Trémies et éléments 

extérieurs 

Autre repérages (préciser) 

Rapport avant travaux 
207FD/16/4505 

27/10/2016 
SOCOTEC 

Ensemble des trémies 
d’ascenseur 

Rapport de repérage 
97.803.860.1549/NC/AL 

06/06/1997 
APAVE 

Ensemble des locaux 
 

(1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités 
(2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes…) et, lorsqu’elle est connue, la 
date du repérage complémentaire programmé. 
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4. Identification et évaluations périodiques de matériaux et produits 
contenant de l’amiante 

 
a. Matériaux et produits de la liste A de l’annexe 13-9 contenant de l’amiante 
 

N° 
MCA 

Dernier rapport de 
référence 

Réf. 
matériau 

Matériau ou produit 
Etat de conservation 

+ Mesures réglementaires 
Mesures 

d’empoussièrement 

NEANT 

 
 
 

b. Matériaux et produits de la liste B de l’annexe 13-9 contenant de l’amiante 
 
 

N° 
MCA 

Dernier rapport de 
référence 

Réf. 
matériau 

Matériau ou produit 
Etat de conservation 

+ Mesures réglementaires 
Mesures 

d’empoussièrement 

1 

25/01/2022 
Rapport état de 

conservation 
40622-3 

QUALITAT 
EXPERTISES 

1 
Enveloppe de calorifuge bitumineuse 

sur mousse bleue pour réseau 
distribution eau glacée 

Protection physique non étanche ou 
absence de protection physique - 
Matériau dégradé - Dégradation 

ponctuelle 
EP - Evaluation périodique 

- 

Localisation précise (réf plan ou croquis ou photos joints) 

R-2 : 
CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS, EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT, ESC 1 - MONTE-CHARGE, ESCALIERS, LOCAUX TECHNIQUES, 
SANITAIRES 
R-1 : 
CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS, EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT, ESCALIERS, LOCAUX TECHNIQUES, SANITAIRES 
RDC : 
BUREAUX, CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS, ESCALIERS, LOCAUX TECHNIQUES, SANITAIRES 
R+1 : 
BUREAUX, CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS, ESCALIERS, LOCAUX TECHNIQUES, SANITAIRES 
R+2 : 
BUREAUX, CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS, ESCALIERS, LOCAUX TECHNIQUES, SANITAIRES 
R+3 : 
BUREAUX, CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS, ESCALIERS, LOCAUX TECHNIQUES, SANITAIRES 
R+4 : 
BUREAUX, CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS, ESCALIERS, LOCAUX TECHNIQUES, SANITAIRES 
R+5 : 
BUREAUX, CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS, ESCALIERS, LOCAUX TECHNIQUES, SANITAIRES 
R+6 : 
BUREAUX, CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS, ESCALIERS, LOCAUX TECHNIQUES, SANITAIRES 
R+7 : 
BUREAUX, CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS, ESCALIERS, LOCAUX TECHNIQUES, SANITAIRES 
R+8 : 
BUREAUX, CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS, ESCALIERS, LOCAUX TECHNIQUES, SANITAIRES 
R+9 : 
LOCAUX TECHNIQUES 

Historique des repérages et des évaluations de l’état de conservation : 

08/09/2017 - Rapport état de conservation - 19321-1 - QUALITAT Expertises - 1 - Présence - Protection physique non étanche ou absence de 
protection physique - Matériau dégradé - Dégradation ponctuelle - EP - Evaluation périodique 
10/08/2009 - Rapport de repérage - 003.AMIA.001 - APAVE - enveloppe de calorifuge - Présence - Protection physique non étanche ou absence de 
protection physique - Matériau dégradé - Dégradation ponctuelle - EP - Evaluation périodique 
01/12/2003 - Rapport de repérage - HS/03/GDL/NJ/2483 - SOCOTEC - 1 - Présence - Bon état - NEANT 
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N° 
MCA 

Dernier rapport de 
référence 

Réf. 
matériau 

Matériau ou produit 
Etat de conservation 

+ Mesures réglementaires 
Mesures 

d’empoussièrement 

2 

25/01/2022 
Rapport état de 

conservation 
40622-3 

QUALITAT 
EXPERTISES 

2 
Enveloppe de calorifuge bitumineuse 

sur laine minérale pour réseau 
distribution eau chaude 

Protection physique non étanche ou 
absence de protection physique - 
Matériau dégradé - Dégradation 

ponctuelle 
EP - Evaluation périodique 

- 

Localisation précise (réf plan ou croquis ou photos joints) 

R-2 : 
CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS, EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT, ESC 1 - MONTE-CHARGE, ESCALIERS, LOCAUX TECHNIQUES, 
SANITAIRES 
R-1 : 
CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS, EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT, ESCALIERS, LOCAUX TECHNIQUES, SANITAIRES 
RDC : 
BUREAUX, CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS, ESCALIERS, LOCAUX TECHNIQUES, SANITAIRES 
R+1 : 
BUREAUX, CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS, ESCALIERS, LOCAUX TECHNIQUES, SANITAIRES 
R+2 : 
BUREAUX, CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS, ESCALIERS, LOCAUX TECHNIQUES, SANITAIRES 
R+3 : 
BUREAUX, CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS, ESCALIERS, LOCAUX TECHNIQUES, SANITAIRES 
R+4 : 
BUREAUX, CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS, ESCALIERS, LOCAUX TECHNIQUES, SANITAIRES 
R+5 : 
BUREAUX, CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS, ESCALIERS, LOCAUX TECHNIQUES, SANITAIRES 
R+6 : 
BUREAUX, CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS, ESCALIERS, LOCAUX TECHNIQUES, SANITAIRES 
R+7 : 
BUREAUX, CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS, ESCALIERS, LOCAUX TECHNIQUES, SANITAIRES 
R+8 : 
BUREAUX, CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS, ESCALIERS, LOCAUX TECHNIQUES, SANITAIRES 
R+9 : 
LOCAUX TECHNIQUES 

Historique des repérages et des évaluations de l’état de conservation : 

08/09/2017 - Rapport état de conservation - 19321-1 - QUALITAT Expertises - 2 - Présence - Protection physique non étanche ou absence de 
protection physique - Matériau dégradé - Dégradation ponctuelle - EP - Evaluation périodique 
10/08/2009 - Rapport de repérage - 003.AMIA.001 - APAVE - enveloppe de calorifuge - Présence - Protection physique non étanche ou absence de 
protection physique - Matériau dégradé - Dégradation ponctuelle - EP - Evaluation périodique 
01/12/2003 - Rapport de repérage - HS/03/GDL/NJ/2483 - SOCOTEC - 2 - Présence - Bon état - NEANT 

25/01/2022 
Rapport état de 

conservation 
40622-3 

QUALITAT 
EXPERTISES 

2 
Enveloppe de calorifuge bitumineuse 

sur laine minérale pour réseau 
distribution eau chaude 

Protection physique non étanche ou 
absence de protection physique - 
Matériau dégradé - Dégradation 

généralisée 
AC2 - Action corrective de second 

niveau 

- 

Localisation précise (réf plan ou croquis ou photos joints) 

R+7 : 
DGT VERS MACHINERIE 

Historique des repérages et des évaluations de l’état de conservation : 

08/09/2017 - Rapport état de conservation - 19321-1 - QUALITAT Expertises - 2 - Présence - Protection physique non étanche ou absence de 
protection physique - Matériau dégradé - Dégradation ponctuelle - EP - Evaluation périodique 
10/08/2009 - Rapport de repérage - 003.AMIA.001 - APAVE - Enveloppe de calorifuge - Présence - Protection physique non étanche ou absence de 
protection physique - Matériau dégradé - Dégradation ponctuelle - EP - Evaluation périodique 
01/12/2003 - Rapport de repérage - HS/03/GDL/NJ/2483 - SOCOTEC - 2 - Présence - Bon état - Sans objet 

 
 
 

N° 
MCA 

Dernier rapport de 
référence 

Réf. 
matériau 

Matériau ou produit 
Etat de conservation 

+ Mesures réglementaires 
Mesures 

d’empoussièrement 

3 

25/01/2022 
Rapport état de 

conservation 
40622-3 

QUALITAT 
EXPERTISES 

3 
Accessoires fibres-ciment - plaques 

fibreuses grises en garnissage intérieur 
de bacs à fleurs métalliques 

Protection physique non étanche ou 
absence de protection physique - 
Matériau dégradé - Dégradation 

ponctuelle 
EP - Evaluation périodique 

- 

Localisation précise (réf plan ou croquis ou photos joints) 

ÉLÉMENTS EXTERIEURS : 
TERRASSE CRECHE RDD 

Historique des repérages et des évaluations de l’état de conservation : 

08/09/2017 - Rapport de repérage - 19321-1 - QUALITAT Expertises - 1 - Présence - Protection physique non étanche ou absence de protection 
physique - Matériau dégradé - Dégradation ponctuelle - EP - Evaluation périodique 
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c. Matériaux et produits hors listes A et B de l’annexe 13-9 contenant de l’amiante 
 
 

N° 
MCA 

Dernier rapport de 
référence 

Réf. 
matériau 

Matériau ou produit Etat de conservation (1) 

4 

27/10/2016 
Rapport avant travaux 

207FD/16/4505 
SOCOTEC 

3 
Enduit blanc sur portes palières et 

cabines 
Non dégradé 

Localisation précise (réf plan ou croquis ou photos joints) 

R-2 À R+6 : 
MONTE CHARGE 610379, MONTE CHARGE 610384, MONTE CHARGE 610385, MONTE CHARGE 610386, MONTE CHARGE 610387 
RDC À R+8 : 
ASCENSSEUR 610380, ASCENSSEUR 610381, ASCENSSEUR 610382, ASCENSSEUR 610383, ASCENSSEUR 610388, ASCENSSEUR 610389, 
ASCENSSEUR 610390, ASCENSSEUR 610391 
R+3 A R+6 : 
ASCENSSEUR 610376, ASCENSSEUR 610377, ASCENSSEUR 610378 

Historique des repérages et des évaluations de l’état de conservation : 

Néant 

 
 

N° 
MCA 

Dernier rapport de 
référence 

Réf. 
matériau 

Matériau ou produit Etat de conservation (1) 

5 

10/08/2009 
Rapport de repérage 

003.AMIA.001 
APAVE 

/ 
Joint - tresse coupe-feu au droit de 

passage de murs ou planchers 
Bon état 

Localisation précise (réf plan ou croquis ou photos joints) 

ENSEMBLE DES NIVEAUX : 
ENSEMBLE DES LOCAUX 

Historique des repérages et des évaluations de l’état de conservation : 

06/06/1997 - Rapport de repérage - 97.803.860.1549/NC/AL - APAVE - / - Présence - NC - Sans objet 

 
(1) Les matériaux et produits contenant de l’amiante (hors listes A et B), lors de leur repérage, ne sont pas soumis réglementairement à une évaluation de leur état de conservation. 
L’information concernant l’état de conservation de ces matériaux n’est donnée qu’à titre indicatif. 
 

 

 

5. Matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante pour 
lesquels des analyses ultérieures sont à effectuer 

 
a. Matériaux et produits de la liste A de l’annexe 13-9 
 

N° 
MCA 

Dernier rapport de 
référence 

Réf. 
matériau 

Matériau ou produit 
Etat de conservation 

+ Mesures réglementaires (1) 

Raisons pour 
lesquelles il n’a pas été 

possible de conclure 

NEANT 

 
(1) Ces matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, ne sont pas soumis réglementairement à une évaluation de leur état de conservation. L’information concernant l’état de 
conservation de ces matériaux est donnée à titre indicatif. 
 

 

b. Matériaux et produits de la liste B de l’annexe 13-9 
 

N° 
MCA 

Dernier rapport de 
référence 

Réf. 
matériau 

Matériau ou produit 
Etat de conservation 

+ Mesures réglementaires (1) 

Raisons pour 
lesquelles il n’a pas été 

possible de conclure 

NEANT 

 
(1) Ces matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, ne sont pas soumis réglementairement à une évaluation de leur état de conservation. L’information concernant l’état de 
conservation de ces matériaux est donnée à titre indicatif. 
 

 

c. Matériaux et produits hors listes A et B de l’annexe 13-9 
 

N° 
MCA 

Dernier rapport de 
référence 

Réf. 
matériau 

Matériau ou produit Etat de conservation (1) 

NEANT 

 
(1) Ces matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, ne sont pas soumis réglementairement à une évaluation de leur état de conservation. L’information concernant l’état de 
conservation de ces matériaux est donnée à titre indicatif. 
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6. Travaux de retrait ou de confinement – Mesures conservatoires 
 

a. Matériaux et produits de la liste A de l’annexe 13-9 contenant de l’amiante 
 

N° MCA Matériau ou produit 
Documents 
annexes de 
référence 

Réf. 
Matériau 
existant 

Nature, dates et entreprises 
concernant les travaux ou 
mesures conservatoires 

Résultats de l’examen visuel et 
des mesures d’empoussièrement 

(art. R 1334-29-3 du code de la 
santé publique) 

NEANT 

 
 

b. Matériaux et produits de la liste B de l’annexe 13-9 contenant de l’amiante 
 

N° MCA Matériau ou produit 
Documents 
annexes de 
référence 

Réf. 
Matériau 
existant 

Nature, dates et entreprises 
concernant les travaux ou 
mesures conservatoires 

Résultats de l’examen visuel et 
des mesures d’empoussièrement 

(art. R 1334-29-3 du code de la 
santé publique) 

NEANT 

 
 

c. Matériaux et produits contenant de l’amiante (hors listes A et B de l’annexe 13-9) 
 
 

N° MCA Matériau ou produit 
Documents 
annexes de 
référence 

Réf. 
Matériau 
existant 

Nature, dates et entreprises 
concernant les travaux ou 
mesures conservatoires 

Résultats de l’examen visuel et 
des mesures d’empoussièrement 

(art. R 1334-29-3 du code de la 
santé publique) 

6 

Accessoires fibres-ciment - plaques 
fibreuses grises en garnissage 

intérieur de bacs à fleurs métalliques 
(derrière l'issue de secours côté Rue 

de Bercy) 

Pas de document 
attestant du 

retrait 
4 

- 
 

Sans objet 
 

Localisation précise 

ÉLÉMENTS EXTERIEURS : 
RDC - ZONE 6 - POSTE DE CONTRÔLE DU QUAI DE DÉCHARGEMENT 

Historique des repérages et des évaluations de l’état de conservation : 

25/01/2022 - Rapport état de conservation - 40622-3 - QUALITAT EXPERTISES - 3 - Retiré - Sans objet 
08/09/2017 - Rapport de repérage - 19321-1 - QUALITAT Expertises - 1 - Présence - Sans objet 
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7. Recommandations générales de sécurité 
 
L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des risques liés à la 
présence d’amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et 
proportionnées pour limiter l’exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes 
appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l’amiante. 
Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en 
application des dispositions de l’article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. 
La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l’information des occupants et des différents 
intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l’amiante, afin de permettre la mise en œuvre des 
mesures visant à prévenir les expositions.  
Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le 
propriétaire (ou, à défaut, l’exploitant) de l’immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses 
conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particulières rencontrées. 
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de 
prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail. 

 
1. Informations générales 

 
   a) Dangerosité de l’amiante 
Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances 
cancérogènes avérées pour l’homme. Elles sont à l’origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons 
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 
40 ans) après le début de l’exposition à l’amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un 
lien entre exposition à l’amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en 
lien avec une exposition à l’amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants 
ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d’empoussièrement important, habituellement d’origine professionnelle, 
l’amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une 
insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l’exposition à d’autres agents cancérogènes, 
comme la fumée du tabac. 
 
   b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation L’amiante a été intégré dans la composition de 
nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints 
progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits 
contenant de l’amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors d’interventions mettant en cause l’intégrité du matériau ou 
produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des 
mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l’annexe 13-9 du 
code de la santé publique font l’objet d’une évaluation de l’état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de 
suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits 
repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de 
l’amiante et de remédier au plus tôt aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci. 

 
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail. 

 
Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de 
l’amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et 
produits contenant de l’amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui 
réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l’amiante doivent en particulier être certifiées dans 
les conditions prévues à l’article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des 
travaux de retrait sur l’enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des 
documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (http://www.inrs.fr). 
 

3. Recommandations générales de sécurité 
 

Il convient d’éviter au maximum l’émission de poussières notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple : 
– perçage d’un mur pour accrocher un tableau ; 
– remplacement de joints sur des matériaux contenant de l’amiante ; 
– travaux réalisés à proximité d’un matériau contenant de l’amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers 
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une 
canalisation calorifugée à l’amiante. L’émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l’amiante 
en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à 
vitesse lente. Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’une combinaison jetable permet d’éviter la 
propagation de fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des 
informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l’INRS à l’adresse suivante : 
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d’un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d’une éponge ou d’un 
chiffon humide de nettoyage. 

http://www.inrs.fr/
http://www.amiante.inrs.fr/
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4. Gestion des déchets contenant de l’amiante 
 

Les déchets de toute nature contenant de l’amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, 
dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de 
l’immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-à-dire les maîtres d’ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la 
responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. Ce 
sont les producteurs des déchets au sens du code de l’environnement. 
Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de 
l’entreprise qui réalise les travaux. 
 

a. Conditionnement des déchets 
 

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer 
d’émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, 
avec apposition de l’étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l’amiante et par le code de 
l’environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d’infrastructures 
en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code 
du travail doivent procéder à l’évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après 
décontamination de leurs emballages.   
   

b. Apport en déchèterie 
 

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de 
ménages, voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de l’amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de 
déchèterie ont l’obligation de fournir aux usagers les emballages et l’étiquetage appropriés aux déchets d’amiante. 
 

c. Filières d’élimination des déchets 
 

Les matériaux contenant de l’amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du 
nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d’élimination peuvent être envisagées. Les 
déchets contenant de l’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de 
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet 
amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au 
fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’être contaminés par de l’amiante, doivent être éliminés dans une installation de 
stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. 
 

d. Information sur les déchèteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante 
 

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante 
peuvent être obtenues auprès : 
– de la préfecture ou de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (direction régionale et 
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement ; 
– du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ; 
– de la mairie ; 
– ou sur la base de données « déchets » gérée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, directement accessible sur 
internet à l’adresse suivante : www.sinoe.org. 
 

e. Traçabilité 
 

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est 
téléchargeable sur le site du ministère chargé de l’environnement. Le propriétaire recevra l’original du bordereau rempli par les autres 
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l’installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le 
producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant l’effectivité d’une filière 
d’élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui 
se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent 
pas remplir un bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie. 

 
 

http://www.sinoe.org/
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ANNEXE 
  

PLANS / CROQUIS 
 

 

 

Explications pour la lecture du plan / croquis : 

 

Les informations notées sur les plans / croquis comprennent : 

 

 Les matériaux contenant de l’amiante 
Ils sont identifiés par des zones de couleurs (cf. légende)  

 

 Les matériaux susceptibles de contenir de l’amiante 

Si des investigations complémentaires sont nécessaires, il peut exister des matériaux pour lesquels un doute subsiste. Ces matériaux sont 

identifiés par des zones de couleurs (cf. légende)  

 

 Les zones hors champ de la mission 
Elles sont identifiées par des zones de couleurs (cf. légende)  

 

 Les zones qui doivent faire l’objet d’investigations ultérieures 
Elles sont identifiées par des zones de couleurs (cf. légende)  
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MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Type matériau Descriptif Légende

1 Enveloppe de
calorifuge

bitumineuse+mousse bleue sur
réseau distribution eau glacée

(EP)

2
bitumineuse+laine minérale sur
réseau distribution eau chaude

(EP)

Enveloppe de
calorifuge

4 blanc sur porte palières et portes
cabines d'ascenseurs (non dégradé)Enduit

5 Joint
tresse coupe-feu au droit de

passage du mur sous planchers
(bon état)

non cartographié
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MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Type matériau Descriptif Légende

1 Enveloppe de
calorifuge

bitumineuse+mousse bleue sur
réseau distribution eau glacée

(EP)

2
bitumineuse+laine minérale sur
réseau distribution eau chaude

(EP)

Enveloppe de
calorifuge

4 blanc sur porte palières et portes
cabines d'ascenseurs (non dégradé)Enduit

5 Joint
tresse coupe-feu au droit de

passage du mur sous planchers
(bon état)

non cartographié

LÉGENDE

Zone hors champ de mission

Echelle

R-1
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MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Type matériau Descriptif Légende

1 Enveloppe de
calorifuge

bitumineuse+mousse bleue sur
réseau distribution eau glacée

(EP)

2
bitumineuse+laine minérale sur
réseau distribution eau chaude

(EP)

Enveloppe de
calorifuge

4 blanc sur porte palières et portes
cabines d'ascenseurs (non dégradé)Enduit

5 Joint
tresse coupe-feu au droit de

passage du mur sous planchers
(bon état)

non cartographié

LÉGENDE

Zone hors champ de mission
RDC
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MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Type matériau Descriptif Légende

1 Enveloppe de
calorifuge

bitumineuse+mousse bleue sur
réseau distribution eau glacée

(EP)

2
bitumineuse+laine minérale sur
réseau distribution eau chaude

(EP)

Enveloppe de
calorifuge

4 blanc sur porte palières et portes
cabines d'ascenseurs (non dégradé)Enduit

5 Joint
tresse coupe-feu au droit de

passage du mur sous planchers
(bon état)

non cartographié

3 Accessoires
fibres-ciment
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garnissage intérieur de bacs à

fleurs métalliques (EP)

LÉGENDE

Zone hors champ de mission
RDD
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MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Type matériau Descriptif Légende

1 Enveloppe de
calorifuge

bitumineuse+mousse bleue sur
réseau distribution eau glacée

(EP)

2
bitumineuse+laine minérale sur
réseau distribution eau chaude

(EP)

Enveloppe de
calorifuge

4 blanc sur porte palières et portes
cabines d'ascenseurs (non dégradé)Enduit

5 Joint
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passage du mur sous planchers
(bon état)

non cartographié

LÉGENDE

Zone hors champ de mission
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MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Type matériau Descriptif Légende
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(bon état)

non cartographié

bitumineuse+laine minérale sur
réseau distribution eau chaude

(AC2)
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N° Type matériau Descriptif Légende
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(bon état)
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TERRASSE

TERRASSE

TERRASSE

ZONE 6
ZONE 5

ZONE 8
ZONE 7

ZONE 4
ZONE 5

JD

DESENFUMAGE
LOCAL TECHNIQUE

MACHINERIE
ASCENSEURS

LANTERNEAU

TRAPPE

PISTE BETON CHEMINEMEN
T NACELLE

PISTE BETON CHEMINEMEN
T NACELLE

JD

PISTE BETON CHEMINEMEN
T NACELLE

LO
CA

L 
TE

LE
PH

ON
E

MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Type matériau Descriptif Légende

1 Enveloppe de
calorifuge

bitumineuse+mousse bleue sur
réseau distribution eau glacée (EP)

2 bitumineuse+laine minérale sur
réseau distribution eau chaude (EP)

Enveloppe de
calorifuge

5 Joint
tresse coupe-feu au droit de

passage du mur sous planchers
(bon état)

non cartographié

R+9
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Date rapport Type rapport 
Référence 

rapport 
Nom du 

rédacteur 
Société 

Type de 
repérage 

Conclusions 

25/01/2022 
Rapport état de 

conservation 
40622-3 

TOUMI 
Abdelkader 

QUALITAT 
EXPERTISES 

Liste A et B 
Présence 
d'amiante 

08/09/2017 Rapport de repérage 19321-1 
LOURENCO 

Victor 
QUALITAT 
Expertises 

Liste A et B 
Présence 
d'amiante 

08/09/2017 
Rapport état de 

conservation 
19321-1 

LOURENCO 
Victor 

QUALITAT 
Expertises 

Liste A et B 
Présence 
d'amiante 

27/10/2016 Rapport avant travaux 207FD/16/4505 LAGEON Yves SOCOTEC 
Hors Liste A 

et B 
Présence 
d'amiante 

10/08/2009 Rapport de repérage 003.AMIA.001 MR CIOMAC APAVE Liste A et B 
Présence 
d'amiante 

01/12/2003 Rapport de repérage 
HS/03/GDL/NJ/

2483 
DELANCOIS 

Gérard 
SOCOTEC Liste A et B 

Présence 
d'amiante 

06/06/1997 Rapport de repérage 
97.803.860.154

9/NC/AL 
M. NOISELIET APAVE Liste A 

Absence 
d'amiante 

06/06/1997 Rapport de repérage 
97.803.860.154

9/NC/AL 
M. NOISELIET APAVE 

Hors Liste A 
et B 

Présence 
d'amiante 
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Référence rapport 40622-3    

Références client Immeuble : Necker Lot gestion : - 

Adresse du site  
86-92, allée de Bercy 
75012 PARIS 

Type Immeuble de bureaux 

Etendue de la mission 
Ensemble des matériaux contenants de l’amiante des listes A et B, référencés dans le (ou les) 
rapport(s) de référence, aux localisations correspondantes. 

Localisation 
Bât : NECKER 
Etages : Du R-2 à Toiture-Terrasse 

Locaux annexes NEANT 

Date de construction Antérieure à 1997 

 

Propriétaire 
Bureau SEP2B 
120, rue de Bercy 
75012 PARIS> 

Donneur d’ordre 
Bureau SEP2B 
120, rue de Bercy 
75012 PARIS> 

Accompagnateur  LE MAINTENEUR 

Laboratoire d’analyse Sans objet    

Opérateur de repérage 

Le présent rapport est établi par une personne, TOUMI Abdelkader, dont les compétences sont 
certifiées par WI.CERT - 16, rue Villars - 57 100 THIONVILLE - Certification n° C2021-SE03-
062  
Date de validité : 26/04/2028 

Date(s) de repérage 24/01/2022 

Date du rapport 25/01/2022  

 
 

Rédacteur : TOUMI Abdelkader 

 

 

Vérificateur : ANCE Pierre 
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Historique des mises à jour du rapport 

Date  Objet Modifications 

25/01/2022 Création rapport  Pas de modification  

En cas de mise à jour du rapport, la dernière version émise annule et remplace la version précédente. 
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A. Conclusions 
 

Etat de conservation des matériaux et produits repérés : 
 

 N°  Matériau / produit 
 Rapport de repérage 

de référence 

Référence 
materiau 
initiale 

Etat de conservation + 
Mesures réglementaires 

Liste 
Matériau 

1 
Enveloppe de calorifuge bitumineuse sur 
mousse bleue pour réseau distribution eau 
glacée 

Rapport état de 
conservation N°19321-
1 du 08/09/2017 réalisé 
par LOURENCO Victor 

de la société 
QUALITAT 

EXPERTISES 

1 

Protection physique non 
étanche ou absence de 
protection physique - 
Matériau dégradé - 

Dégradation ponctuelle 
EP - Evaluation périodique 

Liste B 

Localisation / ZPSO : 

R-2 (*) : 
CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS, EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT, LOCAUX TECHNIQUES, SANITAIRES 
R-1 (*): 
CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS, EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT, ESCALIERS, LOCAUX TECHNIQUES, SANITAIRES 
Du RDC au R+8 : 
BUREAUX, CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS, ESCALIERS, LOCAUX TECHNIQUES, SANITAIRES 
R+9 (*) : 
LOCAUX TECHNIQUES 

Observations : (*) Sous protections métalliques. 

 

 N°  Matériau / produit 
 Rapport de repérage 

de référence 

Référence 
materiau 
initiale 

Etat de conservation + 
Mesures réglementaires 

Liste 
Matériau 

2 

Enveloppe de calorifuge bitumineuse sur laine 
minérale pour réseau distribution eau chaude 

Rapport état de 
conservation N°19321-
1 du 08/09/2017 réalisé 
par LOURENCO Victor 

de la société 
QUALITAT 

EXPERTISES 

2 

Protection physique non 
étanche ou absence de 
protection physique - 
Matériau dégradé - 

Dégradation ponctuelle 
EP - Evaluation périodique 

Liste B 

Localisation / ZPSO : 
R-2 (*) : 
CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS, EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT, LOCAUX TECHNIQUES, SANITAIRES 
R-1 (*): 
CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS, EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT, ESCALIERS, LOCAUX TECHNIQUES, SANITAIRES 
Du RDC au R+8 : 
BUREAUX, CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS, ESCALIERS, LOCAUX TECHNIQUES, SANITAIRES 
R+9 (*) : 
LOCAUX TECHNIQUES 

Observations (*) : Sous protections métalliques. 

Enveloppe de calorifuge bitumineuse sur laine 
minérale pour réseau distribution eau chaude 

Rapport état de 
conservation N°19321-
1 du 08/09/2017 réalisé 
par LOURENCO Victor 

de la société 
QUALITAT 

EXPERTISES 

2 

Protection physique non 
étanche ou absence de 
protection physique - 
Matériau dégradé - 

Dégradation généralisée 
AC2 - Action corrective de 

second niveau 

Liste B 

Localisation / ZPSO : 

R+7 : 
DGT – LOCAL MACHINERIE 

 

N°  Matériau / produit 
 Rapport de repérage 

de référence 

Référence 
materiau 
initiale 

Etat de conservation + 
Mesures réglementaires 

Liste 
Matériau 

3 
Accessoires fibres-ciment - plaques fibreuses 
grises en garnissage intérieur de bacs à fleurs 
métalliques 

Rapport de repérage 
N°19321-1 du 

18/09/2017 réalisé par 
LOURENCO Victor de 
la société QUALITAT 

EXPERTISES 

1 

Protection physique non 
étanche ou absence de 
protection physique - 
Matériau dégradé - 

Dégradation ponctuelle 
EP - Evaluation périodique 

Liste B 

Localisation / ZPSO : 

ÉLÉMENTS EXTERIEURS : 
TERRASSE CRÈCHE NECKER RDD 
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Liste des matériaux et produits non repérés : 
 

 N°  Matériau / produit 
 Rapport de repérage 

de référence 

Référence 
materiau 
initiale 

Observations 
matériau / produit 

Liste 
Matériau 

NEANT 

 
 

Liste des matériaux et produits ayant été retirés : 
 

 N°  Matériau / produit 
 Rapport de repérage 

de référence 

Référence 
materiau 
initiale 

Observations 
matériau / produit 

Liste 
Matériau 

4 

Accessoires fibres-ciment - plaques fibreuses 
grises en garnissage intérieur de bacs à fleurs 
métalliques (derrière l'issue de secours côté 
Rue de Bercy) 

Rapport de repérage 
N°19321-1 du 

18/09/2017 réalisé par 
LOURENCO Victor de 
la société QUALITAT 

EXPERTISES 

1 Retiré Liste B 

Localisation / ZPSO : 

ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS : 
RDC - ZONE 6 - POSTE DE CONTRÔLE DU QUAI DE DÉCHARGEMENT 
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B. Documents de référence utilisés 
 
Les documents ci-dessous ont été fournis par le donneur d’ordre ou son représentant : 
 
Rapports de repérage 
 

Date rapport Type rapport 
Référence 

rapport 
Nom du 

rédacteur 
Société 

Type de 
repérage 

Conclusions 

18/09/2017 Rapport de repérage 19321-1 
LOURENCO 

Victor 
QUALITAT 

EXPERTISES 
Liste A et B 

Présence 
d'amiante 

08/09/2017 
Rapport état de 

conservation 
19321-1 

LOURENCO 
Victor 

QUALITAT 
EXPERTISES 

Liste A et B 
Présence 
d'amiante 

10/08/2009 Rapport de repérage 003.AMIA.001 MR CIOMAC APAVE Liste A et B 
Présence 
d'amiante 

 
Autres documents 
 

Date document Type document Référence document Nom du rédacteur Société 

Aucun document fourni 

 
 

 

C. Résultats détaillés de l’évaluation 
 

1. Evaluation de l’état de conservation des matériaux de la liste A 
 
Liste des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante encore en place et accessibles le jour de notre visite avec l’état de 
conservation correspondant 
 
Néant 
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2. Evaluation de l’état de conservation des matériaux de la liste B 
 
Liste des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante encore en place et accessibles le jour de notre visite avec l’état de 
conservation correspondant 
 

 Matériau / Produit N°1 : Enveloppe de calorifuge 

Conclusion Matériau contenant de l'amiante 
(Au niveau des planchers hauts) 

 
(Au niveau des émetteurs) 

 

Type matériau / produit 
Enveloppe de calorifuge bitumineuse sur mousse 

bleue pour réseau distribution eau glacée 

Rapport de référence 
Rapport état de conservation N°19321-1 du 

08/09/2017 réalisé par LOURENCO Victor de la 
société QUALITAT EXPERTISES 

Réf. matériau (Dans 
rapport de référence) 

1 

Etat conservation Mesures réglementaires Mesures conservatoires 

Protection physique non étanche ou absence 
de protection physique - Matériau dégradé - 

Dégradation ponctuelle 
EP - Evaluation périodique NEANT 

Localisation / ZPSO 
R-2 : 
CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS, EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT, ESC 1 - MONTE-CHARGE, ESCALIERS, LOCAUX TECHNIQUES, SANITAIRES 
R-1 : 
CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS, EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT, ESCALIERS, LOCAUX TECHNIQUES, SANITAIRES 
Du RDC au R+8 : 
BUREAUX, CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS, ESCALIERS, LOCAUX TECHNIQUES, SANITAIRES 
R+9 : 
LOCAUX TECHNIQUES 

 

MATERIAUX DE LA LISTE B 

  Etat de conservation du matériau ou produit   Risque de dégradation     
                   

  Protection physique   Etat de dégradation   
Etendue de la 
dégradation 

  
Risque de dégradation lié à 

l'environnement du matériau 
 

Type de 
recommandation 

  

  Protection physique 
étanche 

                    
EP 

  

              

                

            Risque de dégradation faible 
ou à terme 

  
EP 

  

     
Matériau non dégradé 

         

                    

              
Risque de dégradation rapide 

  
AC1 

  

               

                 

  
Protection physique non 
étanche ou absence de 

protection physique 

          Risque faible d'extension de la 
dégradation 

  
EP 

  

               

                 

         Dégradation 
ponctuelle 

    Risque d'extension à terme de 
la dégradation 

  
AC1 

  

                

                   

       
Matériau dégradé 

        Risque d'extension rapide de 
la dégradation 

  
AC2 

  

              

                 

          Dégradation 
généralisée 

        
AC2 

  

              

                
 

EP = Evaluation périodique 
 

 

AC1 = Action corrective de premier niveau 
 

 

AC2 = Action corrective de second niveau 
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 Matériau / Produit N°2 : Enveloppe de calorifuge 

Conclusion Matériau contenant de l'amiante 

 
 

 

Type matériau / produit 
Enveloppe de calorifuge bitumineuse sur laine 
minérale pour réseau distribution eau chaude 

Rapport de référence 
Rapport état de conservation N°19321-1 du 

08/09/2017 réalisé par LOURENCO Victor de la 
société QUALITAT EXPERTISES 

Réf. matériau (Dans 
rapport de référence) 

2 

Etat conservation Mesures réglementaires Mesures conservatoires 

Protection physique non étanche ou absence 
de protection physique - Matériau dégradé - 

Dégradation ponctuelle 
EP - Evaluation périodique NEANT 

Localisation / ZPSO 
R-2 : 
CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS, EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT, ESC 1 - MONTE-CHARGE, ESCALIERS, LOCAUX TECHNIQUES, SANITAIRES 
R-1 : 
CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS, EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT, ESCALIERS, LOCAUX TECHNIQUES, SANITAIRES 
Du RDC au R+8 : 
BUREAUX, CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS, ESCALIERS, LOCAUX TECHNIQUES, SANITAIRES 
R+9 : 
LOCAUX TECHNIQUES 

 
 

MATERIAUX DE LA LISTE B 

  Etat de conservation du matériau ou produit   Risque de dégradation     
                   

  Protection physique   Etat de dégradation   
Etendue de la 
dégradation 

  
Risque de dégradation lié à 

l'environnement du matériau 
 

Type de 
recommandation 

  

  Protection physique 
étanche 

                    
EP 

  

              

                

            Risque de dégradation faible 
ou à terme 

  
EP 

  

     
Matériau non dégradé 

         

                    

              
Risque de dégradation rapide 

  
AC1 

  

               

                 

  
Protection physique non 
étanche ou absence de 

protection physique 

          Risque faible d'extension de la 
dégradation 

  
EP 

  

               

                 

         Dégradation 
ponctuelle 

    Risque d'extension à terme de 
la dégradation 

  
AC1 

  

                

                   

       
Matériau dégradé 

        Risque d'extension rapide de 
la dégradation 

  
AC2 

  

              

                 

          Dégradation 
généralisée 

        
AC2 

  

              

                
 

EP = Evaluation périodique 
 

 

AC1 = Action corrective de premier niveau 
 

 

AC2 = Action corrective de second niveau 
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 Matériau / Produit N°2 : Enveloppe de calorifuge 

Conclusion Matériau contenant de l'amiante 

 

Type matériau / produit 
Enveloppe de calorifuge bitumineuse sur laine 
minérale pour réseau distribution eau chaude 

Rapport de référence 
Rapport état de conservation N°19321-1 du 

08/09/2017 réalisé par LOURENCO Victor de la 
société QUALITAT EXPERTISES 

Réf. matériau (Dans 
rapport de référence) 

2 

Etat conservation Mesures réglementaires Mesures conservatoires 

Protection physique non étanche ou absence 
de protection physique - Matériau dégradé - 

Dégradation généralisée 
AC2 - Action corrective de second niveau NEANT 

Localisation / ZPSO 

R+7 : 
DGT – LOCAL MACHINERIE 

 

MATERIAUX DE LA LISTE B 

  Etat de conservation du matériau ou produit   Risque de dégradation     
                   

  Protection physique   Etat de dégradation   
Etendue de la 
dégradation 

  
Risque de dégradation lié à 

l'environnement du matériau 
 

Type de 
recommandation 

  

  Protection physique 
étanche 

                    
EP 

  

              

                

            Risque de dégradation faible 
ou à terme 

  
EP 

  

     
Matériau non dégradé 

         

                    

              
Risque de dégradation rapide 

  
AC1 

  

               

                 

  
Protection physique non 
étanche ou absence de 

protection physique 

          Risque faible d'extension de la 
dégradation 

  
EP 

  

               

                 

         Dégradation 
ponctuelle 

    Risque d'extension à terme de 
la dégradation 

  
AC1 

  

                

                   

       
Matériau dégradé 

        Risque d'extension rapide de 
la dégradation 

  
AC2 

  

              

                 

          Dégradation 
généralisée 

        
AC2 

  

              

                

 

EP = Evaluation périodique 
 

 

AC1 = Action corrective de premier niveau 
 

 

AC2 = Action corrective de 
second niveau 
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Matériau / Produit N°3 : Accessoires fibres-ciment 

Conclusion Matériau contenant de l'amiante 

 
 

 

Type matériau / produit 
Accessoires fibres-ciment - plaques fibreuses grises en 
garnissage intérieur de bacs à fleurs métalliques (Côté 

Crèche Necker) 

Rapport de référence 
Rapport de repérage N°19321-1 du 18/09/2017 réalisé 

par LOURENCO Victor de la société QUALITAT 
EXPERTISES 

Réf. matériau (Dans 
rapport de référence) 

1 

Etat conservation Mesures réglementaires Mesures conservatoires 

Protection physique non étanche ou absence 
de protection physique - Matériau dégradé - 

Dégradation ponctuelle 
EP - Evaluation périodique NEANT 

Localisation / ZPSO 

ÉLÉMENTS EXTERIEURS : 
TERRASSE CRÈCHE RDD 
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3. Evaluation de l’état de conservation des matériaux hors liste A et B  
 
Liste des matériaux et produits n’appartenant ni à la liste A ni à la liste B et contenant de l’amiante encore en place et accessibles le jour de 
notre visite avec l’état de conservation correspondant. 
 
Néant 
 

4. MPCA non repérés 
 
Liste des matériaux et produits non repérés le jour de notre visite pour lesquels il ne nous a, par conséquent, pas été possible d’établir l’état 
de conservation correspondant. 
 
Néant 
 

5. MPCA retirés 
 
Liste des matériaux et produits ayant été retirés. Conclusions basées sur un constat visuel ou après consultation de documents spécifiques. 
 

 Matériau / Produit N°4 : Accessoires fibres-ciment 

Type matériau / produit 
Accessoires fibres-ciment - plaques fibreuses grises en 

garnissage intérieur de bacs à fleurs métalliques 
(derrière l'issue de secours côté Rue de Bercy) 

 

 

Rapport de référence 
Rapport de repérage N°19321-1 du 18/09/2017 réalisé 

par LOURENCO Victor de la société QUALITAT 
EXPERTISES 

Réf. matériau (Dans 
rapport de référence) 

1 

Observation matériau / produit 

Retiré 

Localisation / ZPSO 

ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS : 
RDC - ZONE 6 - POSTE DE CONTRÔLE DU QUAI DE DÉCHARGEMENT 
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6. Observations 
 
 

Locaux non visités Justification 

NEANT  

 
 

Liste des investigations approfondies à mettre en place pour mener la mission à son terme 

NEANT 
 

Observations et/ou investigations complémentaires 

NEANT 
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D. Conditions de réalisation de l’évaluation 
 

1. Objet de la mission 
 
Notre mission consiste à réaliser l’évaluation de l’état de conservation de matériaux et produits contenant de l’amiante repérés et identifiés 
dans des rapports de repérage antérieurs, ou le cas échéant à constater le retrait de ces matériaux et produits.  
La commande a été passée le 04/07/2017 
 

 

2. Références réglementaires 
 
Le présent rapport établit un diagnostic sur les risques inhérents à la présence d’amiante en application des textes suivants : 

• Code de la santé publique (partie réglementaire : R1334-14 à 29 ; partie législative L1334-13). 

• Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 – Protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans 
les immeubles bâtis. 

• Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A 
contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage. 

• Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B 
contenant de l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage. 

 

 

3. Limite de la mission 
 
➢ La mission est limitée aux parties de l’immeuble bâti pour lesquelles une mission a été confiée à l’opérateur de repérage et aux éléments 

rendus accessibles lors de l’intervention de l’opérateur de repérage.  
➢ Les résultats obtenus dans le cadre de la mission ne pourront en aucun cas tenir lieu de repérage exhaustif de matériaux et produits 

contenant de l’amiante du ou des bâtiments ou zones visités, ou d’examen visuel des surfaces traitées au sens du Code de la Santé 
Publique. 

➢ Le cas échéant, en cas de date de dépôt du permis de construire non communiquée, il a été considéré, notamment au vu même du bien, 
que celui-ci est bien antérieur au 01/07/1997 

 
 

4. Validité du rapport 
 
Seule l'intégralité du rapport original peut engager la responsabilité de la Société QUALITAT EXPERTISES (Annexes comprises). 
 
 

5. Présentation des résultats 
 
Matériau / Produit :  
Dans les résultats présentés, un matériau ou produit est un élément de la construction – ou partie d’ouvrage – de même nature et présentant 
des caractéristiques intrinsèques identiques, dont la composition a pu intégrer de l’amiante pendant certaines périodes de sa fabrication. 
Chaque matériau ou produit fait l’objet d’une fiche d’identification et de cotation.  
Un matériau ou produit peut comporter plusieurs couches. 
Dans ce rapport tous les matériaux ou produits sont indiqués par des numéros différents qui ne se suivent pas forcément. 
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6. Mesures préconisées par l’opérateur lors de l’identification de 
matériaux et produits contenant de l’amiante selon la liste A de 
l’annexe 13-9 

 
Le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R. 1334-20 selon les modalités suivantes : 
 

• Score 1 : Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation du matériau 
 
L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai 
maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état 
de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation 
en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ;  
 

• Score 2 : Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement 
 
La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, dans un délai de trois mois à 
compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. 
L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.  
 
Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, 
le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante 
prévue à l'article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures 
d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.  
Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait 
procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29. 
 

• Score 3 : Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement du matériau 
 

Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29. 
Les travaux sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou 
les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. 
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des 
occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par 
litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. 
Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la 
date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de 
conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier 
proposé. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3CDF1BA2FF3B1F35342B5A17E6BC49D8.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910351&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024140921
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3CDF1BA2FF3B1F35342B5A17E6BC49D8.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910383&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3CDF1BA2FF3B1F35342B5A17E6BC49D8.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910351&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3CDF1BA2FF3B1F35342B5A17E6BC49D8.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910383&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3CDF1BA2FF3B1F35342B5A17E6BC49D8.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910393&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3CDF1BA2FF3B1F35342B5A17E6BC49D8.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910393&dateTexte=&categorieLien=cid
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7. Mesures préconisées par l’opérateur lors de l’identification de 
matériaux et produits contenant de l’amiante selon la liste B de 
l’annexe 13-9 

 
Recommandations détaillées en fonction des évaluations des matériaux et produits contenant de l’amiante de la liste B :  
 

• L’évaluation périodique : 
 
Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation 
du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit. Dans 
ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette évaluation périodique consiste à : 
 
   a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur 
protection demeure en bon état de conservation ; 
 
   b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 
 

• L’action corrective de premier niveau :  
 
Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de 
dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection 
des seuls éléments dégradés. A cette recommandation est associé, le cas échéant, un rappel de l'obligation de faire appel à une entreprise 
certifiée pour le retrait ou le confinement. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de premier 
niveau consiste à : 
 
   a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; 
 
   b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures 
de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ; 
 
   c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de 
l'amiante restant accessibles dans la même zone ; 
 
   d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en 
bon état de conservation. 
 

• L’action corrective de second niveau :  
 

Elle concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation. Dans ce 
cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de second niveau consiste à : 
 
   a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le 
risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin 
d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de 
vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé 
publique ; 
 
   b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en 
compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ; 
 
   c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ; 
 
   d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de 
conservation. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F7EC5B6254CE4AB1935D136CBFD5C935.tpdjo17v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F7EC5B6254CE4AB1935D136CBFD5C935.tpdjo17v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid


Immeuble de bureaux  
86-92, allée deBercy 75012 PARIS 

Amiante état de conservation 40622-3 

15/19 

 

QUALITAT EXPERTISES - Siège social : 92/98, Bd Victor Hugo 92115 CLICHY / 453 215 303 RCS Nanterre / Code NAF 7112B  

Contrat d’assurance Professionnel AXA France IARD 4981163004  

 

E. Attestations d’assurance, de compétence, d’impartialité. 
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ANNEXE 
  

PLANS / CROQUIS 
 

 

 

Explications pour la lecture du plan / croquis : 

 

Les informations notées sur les plans / croquis comprennent : 

 

 Les matériaux contenant de l’amiante 
Ils sont identifiés par des zones de couleurs (cf. légende)  

 

 Les matériaux susceptibles de contenir de l’amiante 

Si des investigations complémentaires sont nécessaires, il peut exister des matériaux pour lesquels un doute subsiste. Ces matériaux sont 

identifiés par des zones de couleurs (cf. légende)  

 

 Les zones hors champ de la mission 
Elles sont identifiées par des zones de couleurs (cf. légende)  

 

 Les zones qui doivent faire l’objet d’investigations ultérieures 
Elles sont identifiées par des zones de couleurs (cf. légende)  
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LÉGENDE

Zone hors champ de mission

Echelle

MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Type matériau Descriptif Légende

1 Enveloppe de
calorifuge

bitumineuse+mousse bleue sur
réseau distribution eau glacée

(EP)

2
bitumineuse+laine minérale sur
réseau distribution eau chaude

(EP)

Enveloppe de
calorifuge

R-1
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MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Type matériau Descriptif Légende

1 Enveloppe de
calorifuge

bitumineuse+mousse bleue sur
réseau distribution eau glacée

(EP)

2

bitumineuse+laine minérale sur
réseau distribution eau chaude

(EP)Enveloppe de
calorifuge bitumineuse+laine minérale sur

réseau distribution eau chaude
(AC2)
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MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Type matériau Descriptif Légende

1 Enveloppe de
calorifuge

bitumineuse+mousse bleue sur
réseau distribution eau glacée

(EP)

2
bitumineuse+laine minérale sur
réseau distribution eau chaude

(EP)

Enveloppe de
calorifuge
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MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Type matériau Descriptif Légende

1 Enveloppe de
calorifuge

bitumineuse+mousse bleue sur
réseau distribution eau glacée

(EP)

2
bitumineuse+laine minérale sur
réseau distribution eau chaude

(EP)

Enveloppe de
calorifuge

R+9



GSPublisherEngine 2827.67.71.100

92/98, Bd Victor Hugo 92110 CLICHY

Dossier

Date

Format : A3 01 41 27 93 47        courriel@qualitat.fr

ANNEXE :  SCHÉMA  DE  REPÉRAGE

86-92 allée deBercy
75012 PARIS03/2022

40622-3

Page : 14/14

ELEMENTS EXTERIEURS / TOITURE



 

92/98, Bd Victor Hugo 92115 CLICHY 
Tel : 01 41 27 93 47 / Fax : 01 41 27 93 48 

Mail : courriel@qualitat.fr 
www.qualitat.fr 

 

Siège social : 92/98, Bd Victor Hugo 92115 CLICHY / 453 215 303 RCS Nanterre / Code NAF 7112B  
Contrat d’assurance Professionnel  AXA France IARD 4981163004 

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS 
CONTENANT DE L’AMIANTE EN VUE DE LA CONSTITUTION DU DTA 

 

Référence rapport 19321-1    BON DE COMMANDE : 1508126744 

Références client Immeuble : Necker Lot gestion : - 

Adresse du site  
86-92, allée de Bercy 
75012 PARIS 

Type Immeuble de bureaux 

Etendue de la mission 
N° de lot(s) copropriété 

Ensemble des éléments extérieurs et trémies d’ascenseurs 

Locaux annexes NEANT 

Date de construction / 
Date de permis de 
construire 

Décennie 1980 

 

Propriétaire 
Bureau SEP2B 
139, rue de Bercy 
75012 PARIS 

Donneur d’ordre 
Bureau SEP2B 
139, rue de Bercy 
75012 PARIS 

Accompagnateur  LE MAINTENEUR 

Laboratoire d’analyse EUROFINS 117, Quai de Valmy 75010 PARIS 

Opérateur de repérage 
Le présent rapport est établi par une personne,  LOURENCO Victor, dont les compétences 
sont certifiées par  QUALIXPERT - 17 rue Borrel - 81100 CASTRES  - Certification n° C0738  
Date de validité : 21/01/2018 

Date(s) de repérage 05 et 07 septembre 2017 

Date d’édition du rapport 18/09/2017  

 
 

Rédacteur (Technicien) :  
LOURENCO Victor 

 
 

 
Vérificateur (Coordonnateur projets) : AMAURY Hadrien 

 
 



QUALITAT Expertises Rapport de repérage amiante en vue de la constitution du DTA – 19321 - 1 
Immeuble de bureaux  - Bâtiment NECKER 
86-92, allée deBercy 75012 PARIS 2/20 

 

Siège social : 92/98, Bd Victor Hugo 92115 CLICHY / 453 215 303 RCS Nanterre / Code NAF 7112B  
Contrat d’assurance Professionnel  AXA France IARD 4981163004 

 
Historique des mises à jour du rapport 

Date  Objet Modifications 

18/09/2017 Création rapport  Pas de modification  

 
 

Sommaire 
 
 

A. Conclusions ............................................................................................... 3 

B. Conditions de réalisation du repérage ..................................................... 5 

1. Objet de la mission .............................................................................................................................................. 5 
2. Références réglementaires ................................................................................................................................. 6 
3. Limite de la mission ............................................................................................................................................. 6 
4. Validité du rapport ............................................................................................................................................... 6 
5. Documents fournis par le donneur d’ordre .......................................................................................................... 6 
6. Mesures préconisées par l’opérateur lors de l’identification de matériaux et produits contenant de l’amiante 

selon la liste A de l’annexe 13-9 ......................................................................................................................... 7 
7. Mesures préconisées par l’opérateur lors de l’identification de matériaux et produits contenant de l’amiante 

selon la liste B de l’annexe 13-9 ......................................................................................................................... 8 

C. Résultats détaillés du repérage ................................................................ 9 

1. Liste des locaux visités ........................................................................................................................................ 9 
2. Matériaux et produits recensés ......................................................................................................................... 10 
3. Matériaux et produits recensés par local ........................................................................................................... 11 
4. Eléments de construction pouvant occulter des MCA ....................................................................................... 13 

D. Fiches d’identification et de cotation ..................................................... 14 

E. Recommandations générales de sécurité .............................................. 15 

F. Attestations d’assurance, de compétence, d’impartialité. .................... 17 

 
Annexe 1.    Cartographie des prélèvements et des matériaux contenant de l’amiante 

Annexe 2.   Procès-verbaux d’analyse des échantillons en laboratoire 



QUALITAT Expertises Rapport de repérage amiante en vue de la constitution du DTA – 19321 - 1 
Immeuble de bureaux  - Bâtiment NECKER 
86-92, allée deBercy 75012 PARIS 3/20 

 

Siège social : 92/98, Bd Victor Hugo 92115 CLICHY / 453 215 303 RCS Nanterre / Code NAF 7112B  
Contrat d’assurance Professionnel  AXA France IARD 4981163004 

 

A. Conclusions 
 
Il a été repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante 
Avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les 
protégeant 
 
Matériaux de la liste A : 
 

N° 
Type 

matériau 
Localisation 

Conclusion 
fondée sur 

Etat de conservation +  Obligations du 
propriétaire (*) 

Liste 
matériau 

NEANT 

 
Matériaux de la liste B : 
 

N° Type matériau Localisation 
Conclusion 
fondée sur 

Etat de conservation + 
Recommandations de 

gestion (*) 

Liste 
matériau 

1 

Accessoires fibres-ciment 
- plaques fibreuses grises 
en garnissage intérieur de 
bacs à fleurs métalliques 

ÉLÉMENTS EXTERIEURS : 
 ABORDS EXTÉRIEURS 

 TERRASSE CRÈCHE RDD 

Document 
consulté 

Protection physique non 
étanche ou absence de 
protection physique - 
Matériau dégradé - 

Dégradation ponctuelle 
 

EP - Evaluation périodique 

Liste B 

*Pour le détail des recommandations de gestion, se reporter au paragraphe B.6 
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Précisions sur les matériaux et produits contenant de l’amiante 

Sans objet 
 
Autres matériaux : 
 

N° 
Type 

matériau 
Localisation 

Conclusion 
fondée sur 

Etat de conservation 
Liste 

matériau 

NEANT 

 
 

 
Locaux non visités Justification 

NEANT  
 
 

Liste des investigations approfondies à mettre en place pour mener la mission à son terme 

NEANT 

 
 

Observations 

 
Suite au rapport de repérage avant-travaux N°207FO/16/4505 du  27/10/2016 réalisé par la société SOCOTEC, un enduit 
blanc contenant de l’amiante a été identifié sur certaines portes palières et cabines d’ascenseurs ; ce matériau ne faisant 
pas partie des liste A et B décrites au code de la santé publique, il n’est pas concerné par le présent repérage. 
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B. Conditions de réalisation du repérage 
 

1. Objet de la mission 
 
La Société QUALITAT Expertises a été sollicitée afin d'effectuer un repérage sur les éléments définis en annexe du Décret 
n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à 
l’amiante dans les immeubles bâtis en vue d’identifier et de localiser les matériaux ou produits contenant de l’amiante 
incorporés dans l’immeuble et susceptibles de libérer des fibres d’amiante en cas d’agression mécanique résultant de 
l’usage des locaux (chocs et frottements) ou générés à l’occasion d’opération d’entretien ou de maintenance. La commande 
a été passée le 04/07/2017 
 
Liste des éléments concernés par le repérage : 
 
Liste A mentionnée à l’article R. 1334-20   
  
COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER  

Flocages  
Calorifugeages  
Faux plafonds  
    
Liste B mentionnée à l’article R. 1334-21   
  
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION   PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER  

 1. Parois verticales intérieures      
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et 
intérieurs).  
  
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.  

Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, 
amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, 
amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), 
coffrage perdu.  

  
   

Enduits projetés, panneaux de cloisons.  

2. Planchers et plafonds      
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.  Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.  
Planchers.  Dalles de sol.  
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs     
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...).  Conduits, enveloppes de calorifuges.  
Clapets/ volets coupe-feu.  Clapets, volets, rebouchage.  
Portes coupe-feu.  Joints (tresses, bandes).  
Vide-ordures.  Conduits.  
4. Eléments extérieurs     
Toitures.  
  
Bardages et façades légères.  
  
Conduits en toiture et façade.  

Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, 
fibres-ciment), bardeaux bitumineux.  
  
Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).  
  
Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, 
conduits de fumée.  

  
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées 
comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers 
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques 
pleurales). 
L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des 
risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et 
proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. 
L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du 
risque d'exposition à l'amiante.  
Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de 
remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation. 
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été 
repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de 
matériau ou produit. 
Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprès de 
votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de 
données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org. 
 

 

http://www.sinoe.org/
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2. Références réglementaires 

 
Le présent rapport établit un diagnostic sur les risques inhérents à la présence d’amiante en application : 
 

• Du code de la santé publique (partie réglementaire : R1334-14 à 29 ; partie législative L1334-13). 
• Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 – Protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition 

à l’amiante dans les immeubles bâtis. 
• Arrêté du 12 Décembre 2012 – Evaluation état de conservation liste A 
• Arrêté du 12 Décembre 2012 – Evaluation état de conservation liste B 
• Arrêté du 21 Décembre 2012 – Contenu de la fiche récapitulative. 
• Arrêté du 26 juin 2013 modifiant les arrêtés du 12 décembre 2012 

 
Quelques rappels de certaines obligations du propriétaire : 
 
• Pour se dégager complètement de ses obligations réglementaires prévues aux articles R.1334-15 à R. 1334-18 du 

code de la santé publique, le propriétaire devra s’organiser et donner accès aux locaux non visités identifiés dans 
ce rapport. Ceci permettra la réalisation des repérages complémentaires nécessaires.  

• Selon les articles 6 des 2 arrêtés du 12 décembre 2012, le propriétaire devra communiquer ce rapport à toute 
personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou 
les protégeant.   
 

 
3. Limite de la mission 

 

La mission est limitée aux parties de l’immeuble bâti pour lesquelles une mission a été confiée à l’opérateur de repérage et 
aux éléments rendus accessibles lors de l’intervention de l’opérateur de repérage.  
Dans le cas d’un bien soumis au statut de copropriété, le constat des parties communes est décrit dans la fiche 
récapitulative du DTA (Dossier Technique « Amiante ») détenue par le syndic (s’il a été effectué). 
 

 

4. Validité du rapport 
 

• Seule l'intégralité du rapport original peut engager la responsabilité de la Société QUALITAT Expertises. 
• Lors d’opérations de réhabilitation, rénovation, réaménagement, les obligations de protection des travailleurs devront 

conduire à la réalisation d’une recherche d’amiante dans les matériaux et produits concernés par les travaux selon le 
décret n° 2017-899. En cas de démolition, un repérage de l’amiante est à effectuer dans le cadre de l’arrêté du 
26/06/2013. 

 

 

5. Documents fournis par le donneur d’ordre 
 
Les documents ci-dessous ont été fournis par le donneur d’ordre ou son représentant : 
  

Rapports de repérage 
 

Date rapport Type rapport 
Référence 

rapport 
Nom du 

technicien 
Société 

Type de 
repérage 

Conclusions 

28/08/2017 Rapport de repérage 19324-1 LOURENCO 
Victor 

QUALITAT 
Expertises Liste A et B Présence 

d'amiante 

27/10/2016 Rapport de repérage 207FO/16/450
5 

LAGEON 
Yves SOCOTEC Hors Liste 

A et B 
Présence 
d'amiante 

 
Autres documents 

 
Date 

document Type document 
Référence 
document 

Nom du technicien Société 

Aucun document fourni 
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6. Mesures préconisées par l’opérateur lors de l’identification de 
matériaux et produits contenant de l’amiante selon la liste A de 
l’annexe 13-9 

 
Le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R. 1334-20 selon les modalités suivantes : 
 

• Score 1 : Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation du matériau 
 
L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est 
effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des 
résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage 
ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de 
réception ;  
 

• Score 2 : Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement 
 
La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, dans un délai de 
trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation 
de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures 
d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception ;  
3° Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-
29. 
 
Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de 
cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits 
de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date 
de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou 
de son usage.  

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, 
le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante selon les modalités prévues à l'art icle R. 
1334-29. 

• Score 3 : Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement du matériau 

Les travaux de retrait ou de confinement mentionnés à la présente sous-section sont achevés dans un délai de trente-six 
mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures 
d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. 
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire 
l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau 
d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation 
des matériaux et produits concernés par les travaux. 
Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois 
à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la 
dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze 
mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé. 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3CDF1BA2FF3B1F35342B5A17E6BC49D8.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910374&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3CDF1BA2FF3B1F35342B5A17E6BC49D8.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910393&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3CDF1BA2FF3B1F35342B5A17E6BC49D8.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910393&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3CDF1BA2FF3B1F35342B5A17E6BC49D8.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910383&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3CDF1BA2FF3B1F35342B5A17E6BC49D8.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910351&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3CDF1BA2FF3B1F35342B5A17E6BC49D8.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910393&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3CDF1BA2FF3B1F35342B5A17E6BC49D8.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910393&dateTexte=&categorieLien=cid
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7. Mesures préconisées par l’opérateur lors de l’identification de 
matériaux et produits contenant de l’amiante selon la liste B de 
l’annexe 13-9 

 
Recommandations détaillées en fonction des évaluations des matériaux et produits contenant de l’amiante de la liste B :  
 

• L’évaluation périodique : 
 
Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il 
présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection 
immédiate sur le matériau ou produit. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette évaluation 
périodique consiste à : 
 
   a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas 
échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ; 
 
   b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 
 

• L’action corrective de premier niveau :  
 
Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et 
l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au 
remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. A cette recommandation est associé, le 
cas échéant, un rappel de l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. Dans ce cas, 
l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de premier niveau consiste à : 
 
   a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; 
 
   b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, 
prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ; 
 
   c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits 
contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ; 
 
   d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur 
protection demeurent en bon état de conservation. 
 

• L’action corrective de second niveau :  
 

Elle concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni 
dégradation. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de second niveau 
consiste à : 
 
   a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées 
pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner 
l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de 
l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure 
d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ; 
 
   b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus 
adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ; 
 
   c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ; 
 
   d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent 
en bon état de conservation. 
 
 
 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F7EC5B6254CE4AB1935D136CBFD5C935.tpdjo17v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid
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C. Résultats détaillés du repérage 
 

1. Liste des locaux visités 
 

 
R+2 : 
 MACHINERIE 7 
 
R+3 À R+6 : 
 ASCENSEUR 610376 
 ASCENSEUR 610377 
 ASCENSEUR 610378 
 
R+7 : 
 MACHINERIE 1 
 MACHINERIE 2 
 
R+9 : 
 MACHINERIE 10 
 MACHINERIE 3 
 MACHINERIE 4 
 MACHINERIE 5 
 MACHINERIE 6 
 MACHINERIE 8 
 MACHINERIE 9 
 
R-2 À R+6 : 
 MONTE-CHARGES 610379 
 
R-2 À R+8 : 
 MONTE-CHARGES 610384 
 MONTE-CHARGES 610385 
 MONTE-CHARGES 610386 
 MONTE-CHARGES 610387 
 

RDC : 
 ASCENSEUR 610376 
 ASCENSEUR 610377 
 ASCENSEUR 610378 
 MACHINERIE 11 
 
RDC À R+2 : 
 ASCENSEUR 2401204 
 ASCENSEUR 2401205 
 
RDC À R+8 : 
 ASCENSEUR 2401200 
 ASCENSEUR 2401201 
 ASCENSEUR 610380 
 ASCENSEUR 610381 
 ASCENSEUR 610382 
 ASCENSEUR 610383 
 ASCENSEUR 610388 
 ASCENSEUR 610389 
 ASCENSEUR 610390 
 ASCENSEUR 610391 
 
RDC À RDD : 
 ASCENSEUR 2401203 
 
ÉLÉMENTS EXTERIEURS : 
 ABORDS EXTÉRIEURS 
 FAÇADES 
 TERRASSE CRÈCHE RDD 
 TOITURES TERRASSES 
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2. Matériaux et produits recensés 

 

N° type matériau Localisation 
état 

conservation 
Commentaires 

Nb 
Prel 

Conclusion 

1 

Accessoires 
fibres-ciment  

plaques 
fibreuses 
grises en 

garnissage 
intérieur de 

bacs à fleurs 
métalliques 

ÉLÉMENTS EXTERIEURS : 
 ABORDS EXTÉRIEURS 

 TERRASSE CRÈCHE RDD 

Protection 
physique non 
étanche ou 
absence de 
protection 
physique - 

Matériau dégradé 
- Dégradation 

ponctuelle 

Conclusion effectuée sur 
la base d’un précédent 
rapport de repérage. 

0 PRESENCE 
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3. Matériaux et produits recensés par local 

 

Locaux Matériaux Prélèvements Conclusion 

 R+3 À R+6 / ASCENSEUR 
610376 

Néant - - 

 R+3 À R+6 / ASCENSEUR 
610377 

Néant - - 

 R+3 À R+6 / ASCENSEUR 
610378 

Néant - - 

 R-2 À R+6 / MONTE-
CHARGES 610379 

Néant - - 

 R-2 À R+8 / MONTE-
CHARGES 610384 

Néant - - 

 R-2 À R+8 / MONTE-
CHARGES 610385 

Néant - - 

 R-2 À R+8 / MONTE-
CHARGES 610386 

Néant - - 

 R-2 À R+8 / MONTE-
CHARGES 610387 

Néant - - 

 RDC / ASCENSEUR 610376 Néant - - 

 RDC / ASCENSEUR 610377 Néant - - 

 RDC / ASCENSEUR 610378 Néant - - 

 RDC À R+8 / ASCENSEUR 
610380 

Néant - - 

 RDC À R+8 / ASCENSEUR 
610381 

Néant - - 

 RDC À R+8 / ASCENSEUR 
610382 

Néant - - 

 RDC À R+8 / ASCENSEUR 
610383 

Néant - - 

 RDC À R+8 / ASCENSEUR 
610388 

Néant - - 

 RDC À R+8 / ASCENSEUR 
610389 

Néant - - 

 RDC À R+8 / ASCENSEUR 
610390 

Néant - - 

 RDC À R+8 / ASCENSEUR 
610391 

Néant - - 

 ÉLÉMENTS EXTERIEURS / 
ABORDS EXTÉRIEURS 

1 : Accessoires fibres-
ciment 

- PRESENCE 

 ÉLÉMENTS EXTERIEURS / 
TERRASSE CRÈCHE RDD 

1 : Accessoires fibres-
ciment 

- PRESENCE 

 ÉLÉMENTS EXTERIEURS / 
FAÇADES 

Néant - - 

 R+2 / MACHINERIE 7 Néant - - 

 ÉLÉMENTS EXTERIEURS / 
TOITURES TERRASSES 

Néant - - 

 R+9 / MACHINERIE 8 Néant - - 

 R+9 / MACHINERIE 9 Néant - - 

 R+9 / MACHINERIE 4 Néant - - 

 R+9 / MACHINERIE 10 Néant - - 

 R+9 / MACHINERIE 5 Néant - - 
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Locaux Matériaux Prélèvements Conclusion 

 R+7 / MACHINERIE 1 Néant - - 

 RDC / MACHINERIE 11 Néant - - 

 R+9 / MACHINERIE 6 Néant - - 

 R+7 / MACHINERIE 2 Néant - - 

 R+9 / MACHINERIE 3 Néant - - 

 RDC À R+8 / ASCENSEUR 
2401200 

Néant - - 

 RDC À R+8 / ASCENSEUR 
2401201 

Néant - - 

 RDC À RDD / ASCENSEUR 
2401203 

Néant - - 

 RDC À R+2 / ASCENSEUR 
2401204 

Néant - - 

 RDC À R+2 / ASCENSEUR 
2401205 

Néant - - 
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4. Eléments de construction pouvant occulter des MCA 

 
(MCA = Matériaux contenant de l’amiante) 
Cette liste non exhaustive est établie à titre informatif 
 
NEANT 
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D. Fiches d’identification et de cotation 
 

 Matériau N°1 : Accessoires fibres-ciment 
Absence/Présence 

d’amiante Matériau contenant de l'amiante 

 

Composant de la 
construction 

Accessoires fibres-ciment - plaques fibreuses 
grises en garnissage intérieur de bacs à fleurs 

métalliques 

Observations 

Conclusion effectuée sur la base d’un précédent 
rapport de repérage. Rapport de repérage N° 

19324-1 établi le 28/08/2017 par la société 
QUALITAT, matériau AFC 1 

 

Localisation Etat conservation 
Conclusions 

réglementaires 
Mesures 

conservatoires 

ÉLÉMENTS EXTERIEURS : 
 ABORDS EXTÉRIEURS 

 TERRASSE CRÈCHE RDD 

Protection physique non 
étanche ou absence de 

protection physique - 
Matériau dégradé - 

Dégradation ponctuelle 

EP - Evaluation périodique NEANT 

 
MATERIAUX DE LA LISTE B 

  Etat de conservation du matériau ou produit   Risque de dégradation     
                   

  Protection physique   
Etat de 

dégradation 
  

Etendue de la 
dégradation 

  
Risque de dégradation 

lié à l'environnement du 
matériau 

 
Type de 

recommandat
ion 

  

  Protection physique  
étanche 

                    
EP 

  
              
                
            risque de dégradation 

faible ou à terme 
  

EP 
  

               
      Matériau non 

dégradé 
              

                 
              risque de dégradation 

rapide 
  

AC1 
  

               
  

Protection physique 
non étanche ou 

absence de protection 
physique 

              
            risque faible d'extension 

de la dégradation 
  

EP 
  

               
                 
         Dégradation 

ponctuelle 
    risque d'extension à terme 

de la dégradation 
  

AC1 
  

               
                   
       

Matériau dégradé 
        risque d'extension rapide 

de la dégradation 
  

AC2 
  

              
                 
          Dégradation 

généralisée 
        

AC2 
  

              
                

 

EP = Evaluation périodique 
 

 

AC1 = Action corrective de premier niveau 
 

 

AC2 = Action corrective de second niveau 
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E. Recommandations générales de sécurité 
 

L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des risques liés à la 
présence d’amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et 
proportionnées pour limiter l’exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des 
personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l’amiante. 
Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en 
application des dispositions de l’article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. 
La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l’information des occupants et des 
différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l’amiante, afin de permettre la mise en 
œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.  
Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le 
propriétaire (ou, à défaut, l’exploitant) de l’immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de 
ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particulières rencontrées. 
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de 
prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail. 

 
1. Informations générales 

 
   a) Dangerosité de l’amiante 
Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances 
cancérogènes avérées pour l’homme. Elles sont à l’origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons 
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 
20 à 40 ans) après le début de l’exposition à l’amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi 
récemment un lien entre exposition à l’amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent 
également survenir en lien avec une exposition à l’amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) 
qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d’empoussièrement important, habituellement 
d’origine professionnelle, l’amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les 
plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l’exposition à 
d’autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac. 
 
   b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation L’amiante a été intégré dans la composition de 
nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints 
progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et 
produits contenant de l’amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors d’interventions mettant en cause l’intégrité du 
matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions 
importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B 
de l’annexe 13-9 du code de la santé publique font l’objet d’une évaluation de l’état de conservation dont les modalités sont définies par 
arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des 
matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et 
produits contenant de l’amiante et de remédier au plus tôt aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci. 

 
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail. 

 
Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de 
l’amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur 
matériaux et produits contenant de l’amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les 
entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l’amiante doivent en particulier être 
certifiées dans les conditions prévues à l’article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises 
effectuant des travaux de retrait sur l’enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie 
civil. Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux 
(http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail 
et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr). 
 

3. Recommandations générales de sécurité 
 

Il convient d’éviter au maximum l’émission de poussières notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple : 
– perçage d’un mur pour accrocher un tableau ; 
– remplacement de joints sur des matériaux contenant de l’amiante ; 
– travaux réalisés à proximité d’un matériau contenant de l’amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers 
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une 
canalisation calorifugée à l’amiante. L’émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de 
l’amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des 
outils à vitesse lente. Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’une combinaison jetable permet 
d’éviter la propagation de fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. 
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l’INRS à l’adresse suivante : 
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d’un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d’une éponge ou 
d’un chiffon humide de nettoyage. 

http://www.inrs.fr/
http://www.amiante.inrs.fr/
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4. Gestion des déchets contenant de l’amiante 
 

Les déchets de toute nature contenant de l’amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions 
réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de 
tout ou partie de l’immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-à-dire les maîtres d’ouvrage, en règle générale les 
propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l’article L. 541-2 du code 
de l’environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l’environnement. 
Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de 
l’entreprise qui réalise les travaux. 
 

a. Conditionnement des déchets 
 

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer 
d’émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et 
fermés, avec apposition de l’étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l’amiante et par le 
code de l’environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages 
d’infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux 
dispositions du code du travail doivent procéder à l’évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le 
justifie après décontamination de leurs emballages.   
   

b. Apport en déchèterie 
 

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de 
ménages, voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de l’amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants 
de déchèterie ont l’obligation de fournir aux usagers les emballages et l’étiquetage appropriés aux déchets d’amiante. 
 

c. Filières d’élimination des déchets 
 

Les matériaux contenant de l’amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du 
nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d’élimination peuvent être envisagées. Les 
déchets contenant de l’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de 
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet 
amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au 
fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’être contaminés par de l’amiante, doivent être éliminés dans une installation de 
stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. 
 

d. Information sur les déchèteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante 
 

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante 
peuvent être obtenues auprès : 
– de la préfecture ou de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (direction régionale et 
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement ; 
– du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ; 
– de la mairie ; 
– ou sur la base de données « déchets » gérée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, directement accessible sur 
internet à l’adresse suivante : www.sinoe.org. 
 

e. Traçabilité 
 

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est 
téléchargeable sur le site du ministère chargé de l’environnement. Le propriétaire recevra l’original du  bordereau rempli par les autres 
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l’installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le 
producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant l’effectivité d’une filière 
d’élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans 
qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne 
doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie. 

 
 

http://www.sinoe.org/
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F.  Attestations d’assurance, de compétence, d’impartialité. 
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ANNEXE 1 

  
CARTOGRAPHIE DES PRÉLÈVEMENTS ET DES MATERIAUX 

CONTENANT DE L’AMIANTE 
 

 

 

 

Référence rapport 19321-1    

Nombre de pages 14 

 

 

Explications pour la lecture de la cartographie : 
 

Les informations notées sur les cartographies comprennent au plus : 
 
• Les points de prélèvement :  

Ces points sont représentés par les flèches.  
Tous les prélèvements sont indiqués par quelques lettres représentant le type de matériau + le numéro du matériau + le numéro 
de prélèvement effectué sur ce matériau.  
Exemple : MAS 7-3 est le 3ème prélèvement réalisé sur le matériau N°7 (qui est un Mastic) 
 
Tous les points de prélèvement sont indiqués sur la cartographie que les résultats d’analyses soient positifs ou négatifs 

 
• Les matériaux contenant de l’amiante 

Ils sont identifiés par des zones de couleurs (cf. légende)  
 
• Les matériaux susceptibles de contenir de l’amiante 

Si des investigations complémentaires sont nécessaires, il peut exister des matériaux pour lesquels un doute subsiste. Ces 
matériaux sont identifiés par des zones de couleurs (cf. légende)  
 
• Les zones hors champ de la mission 

Elles sont identifiées par des zones de couleurs (cf. légende)  
 
• Les zones qui doivent faire l’objet d’investigations ultérieures 

Elles sont identifiées par des zones de couleurs (cf. légende)  
 

Observation : se référer à la cartographie du niveau Rez-de-Dalle pour le détail des matériaux de type Accessoires Fibres-ciment indiqués 

« zone AFC) dans la cartographie plan masse. 
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Référence Dossier : 19324-1 place du bataillon Pacifique

N° 
éch.

Référence
client

Technique 
utilisée

Description visuelle de la 
couche

Préparation

Nb Type

Résultats
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fibres-ciment-plaques 
fibreuses grises en 
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métalliques-AFC1-1-E
LEMENTS 
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MOLPMatériau dur fibreux de type 
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chrysotile

*
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Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)  réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2
NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des 
composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans l’échantillon est 
supérieure ou égale à 0.1% en masse.

Loubna Bamoulib
Responsable Dptmt Laboratoire
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Portée disponible sur  
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A. Conclusions 
 

Etat de conservation des matériaux repérés : 
 

N° Matériau Localisation 
Rapport de repérage 

de référence 

Référence 
materiau 
initiale 

Etat de conservation 
+ 

Mesures réglementaires 
Liste Matériau 

1 
Enveloppe de calorifuge 

bitumineuse+mousse bleue sur 
réseau distribution eau glacée 

R+1 à R+8 : 
 BUREAUX 

 CIRCULATIONS ET 
DÉGAGEMENTS 

 ESCALIERS 
 LOCAUX TECHNIQUES 

 SANITAIRES 
R+9 : 

 LOCAUX TECHNIQUES 
R-1 à R-2 : 

 CIRCULATIONS ET 
DÉGAGEMENTS 

 EMPLACEMENTS DE 
STATIONNEMENT 

 ESCALIERS 
 LOCAUX TECHNIQUES 

 SANITAIRES 
RDC : 

 BUREAUX 
 CIRCULATIONS ET 

DÉGAGEMENTS 
 ESCALIERS 

 LOCAUX TECHNIQUES 
 SANITAIRES 

Rapport de repérage 
N°003.AMIA.001 du 

10/08/2009 réalisé par 
MR CIOMAC de la 

société APAVE 

01 

Protection physique non étanche 
ou absence de protection physique 
- Matériau dégradé - Dégradation 

ponctuelle 
 

EP - Evaluation périodique 

Liste B 

2 
Enveloppe de calorifuge 

bitumineuse+laine minérale sur 
réseau distribution eau chaude 

R+1 à R+8 : 
 BUREAUX 

 CIRCULATIONS ET 
DÉGAGEMENTS 

 ESCALIERS 
 LOCAUX TECHNIQUES 

 SANITAIRES 
R+9 : 

 LOCAUX TECHNIQUES 
R-1 à R-2 : 

 CIRCULATIONS ET 
DÉGAGEMENTS 

 EMPLACEMENTS DE 
STATIONNEMENT 

 ESCALIERS 
 LOCAUX TECHNIQUES 

 SANITAIRES 
RDC : 

 BUREAUX 
 CIRCULATIONS ET 

DÉGAGEMENTS 
 ESCALIERS 

 LOCAUX TECHNIQUES 
 SANITAIRES 

Rapport de repérage 
N°003.AMIA.001 du 

10/08/2009 réalisé par 
MR CIOMAC de la 

société APAVE 

02 

Protection physique non étanche 
ou absence de protection physique 
- Matériau dégradé - Dégradation 

ponctuelle 
 

EP - Evaluation périodique 

Liste B 

 
Liste des matériaux non repérés : 
 

N° Matériau Localisation 
Rapport de 
repérage de 

référence 

Référence 
materiau 
initiale 

Observations 
matériau 

Liste 
Matériau 

 NEANT      

Liste des matériaux ayant été retirés : 
 

N° Matériau Localisation 
Rapport de 
repérage de 

référence 

Référence 
materiau 
initiale 

Observations 
matériau 

Liste 
Matériau 

 NEANT      
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B. Documents de référence utilisés 
 
Rapports de repérage 
 

Date rapport Type rapport 
Référence 

rapport 
Nom du 

technicien 
Société 

Type de 
repérage 

Conclusions 

10/08/2009 Rapport de repérage 003.AMIA.001 MR CIOMAC APAVE Liste A et B 
Présence 
d'amiante 

 
Autres documents 

 

Date 
document 

Type document 
Référence 
document 

Nom du technicien Société 

Aucun document fourni 

 
 

C. Conditions de réalisation de l’évaluation 
 
 

1. Objet de la mission 
 
La Société QUALITAT Expertises a été sollicitée afin d'effectuer une évaluation de l’état de conservation de matériaux 
contenant de l’amiante repérés dans des rapports de repérage déjà existants et de confirmer le cas échéant le retrait de ces 
derniers. Il ne s’agit donc pas d’un repérage des matériaux contenant de l’amiante. La commande a été passée le 
04/07/2017 
 

 

2. Références réglementaires 
 
Le présent rapport établit un diagnostic sur les risques inhérents à la présence d’amiante en application : 

• Du code de la santé publique (partie réglementaire : R1334-14 à 29 ; partie législative L1334-13). 

• Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 – Protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition 
à l’amiante dans les immeubles bâtis. 

• De l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et 
produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage. 

• De l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et 
produits de la liste B contenant de l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu 
du rapport de repérage. 

 

 

3. Limite de la mission 
 
La mission est limitée aux parties de l’immeuble bâti pour lesquelles une mission a été confiée à l’opérateur de repérage et 
aux éléments rendus accessibles lors de l’intervention de l’opérateur de repérage.  

 

 

4. Validité du rapport 
 

• Seule l'intégralité du rapport original peut engager la responsabilité de la Société QUALITAT Expertises. 
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5. Mesures préconisées par l’opérateur lors de l’identification de 
matériaux et produits contenant de l’amiante selon la liste A de 
l’annexe 13-9 

 
Le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R. 1334-20 selon les modalités suivantes : 
 

• Score 1 : Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des flocages 
 
L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est 
effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des 
résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage 
ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de 
réception ;  
 

• Score 2 : Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement 
 
La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, dans un délai de 
trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation 
de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures 
d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception ;  
3° Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-
29. 
 
Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de 
cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits 
de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date 
de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou 
de son usage.  

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, 
le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante selon les modalités prévues à l'article R. 
1334-29. 

• Score 3 : Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement des flocages 

Les travaux de retrait ou de confinement mentionnés à la présente sous-section sont achevés dans un délai de trente-six 
mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures 
d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. 
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire 
l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau 
d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation 
des matériaux et produits concernés par les travaux. 
Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois 
à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la 
dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze 
mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé. 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3CDF1BA2FF3B1F35342B5A17E6BC49D8.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910374&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3CDF1BA2FF3B1F35342B5A17E6BC49D8.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910393&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3CDF1BA2FF3B1F35342B5A17E6BC49D8.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910393&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3CDF1BA2FF3B1F35342B5A17E6BC49D8.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910383&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3CDF1BA2FF3B1F35342B5A17E6BC49D8.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910351&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3CDF1BA2FF3B1F35342B5A17E6BC49D8.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910393&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3CDF1BA2FF3B1F35342B5A17E6BC49D8.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910393&dateTexte=&categorieLien=cid
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6. Mesures préconisées par l’opérateur lors de l’identification de 
matériaux et produits contenant de l’amiante selon la liste B de 
l’annexe 13-9 

 
Recommandations détaillées en fonction des évaluations des matériaux et produits contenant de l’amiante de la liste B :  
 

• L’évaluation périodique : 
 
Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il 
présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection 
immédiate sur le matériau ou produit. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette évaluation 
périodique consiste à : 
 
   a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas 
échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ; 
 
   b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 
 

• L’action corrective de premier niveau :  
 
Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et 
l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au 
remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. A cette recommandation est associée, le 
cas échéant, un rappel de l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. Dans ce cas, 
l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de premier niveau consiste à : 
 
   a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; 
 
   b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, 
prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ; 
 
   c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits 
contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ; 
 
   d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur 
protection demeurent en bon état de conservation. 
 

• L’action corrective de second niveau :  
 

Elle concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni 
dégradation. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de second niveau 
consiste à : 
 
   a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées 
pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner 
l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de 
l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure 
d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ; 
 
   b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus 
adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ; 
 
   c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ; 
 
   d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent 
en bon état de conservation. 
 
L'opérateur de repérage peut apporter des compléments et précisions à ces recommandations en fonction des situations 
particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation. 
 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F7EC5B6254CE4AB1935D136CBFD5C935.tpdjo17v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid
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D. Résultats détaillés de l’évaluation 
 

1. Evaluation de l’état de conservation des matériaux de la liste A 
 
Liste des matériaux de la liste A contenant de l’amiante encore en place et accessible le jour de notre visite avec 
l’état de conservation correspondant 
 
Néant 

2. Evaluation de l’état de conservation des matériaux de la liste B 
 
Liste des matériaux de la liste B contenant de l’amiante encore en place et accessible le jour de notre visite avec 
l’état de conservation correspondant 
 

 Matériau N°1 : Enveloppe de calorifuge 
Absence/Présence 

d’amiante Matériau contenant de l'amiante 

 

Type Matériau 
Enveloppe de calorifuge bitumineuse+mousse 

bleue sur réseau distribution eau glacée 

Rapport de référence 
Rapport de repérage N°003.AMIA.001 du 
10/08/2009 réalisé par MR CIOMAC de la 

société APAVE 

Réf. matériau (Dans 
rapport de référence) 

01 

 
 

Localisation Etat conservation 
Mesures 

réglementaires 
Mesures 

conservatoires 

R+1 à R+8 : 
 BUREAUX 

 CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS 
 ESCALIERS 

 LOCAUX TECHNIQUES 
 SANITAIRES 

R+9 : 
 LOCAUX TECHNIQUES 

R-1 à R-2 : 
 CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS 

 EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT 
 ESCALIERS 

 LOCAUX TECHNIQUES 
 SANITAIRES 

RDC : 
 BUREAUX 

 CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS 
 ESCALIERS 

 LOCAUX TECHNIQUES 
 SANITAIRES 

Protection physique non étanche 
ou absence de protection 

physique - Matériau dégradé - 
Dégradation ponctuelle 

EP - Evaluation 
périodique 

NEANT 
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MATERIAUX DE LA LISTE B 

  Etat de conservation du matériau ou produit   Risque de dégradation     
                   

  Protection physique   
Etat de 

dégradation 
  

Etendue de la 
dégradation 

  
Risque de dégradation 

lié à l'environnement du 
matériau 

 
Type de 

recommandat
ion 

  

  Protection physique  
étanche 

                    
EP 

  

              

                

            risque de dégradation 
faible ou à terme 

  
EP 

  

               

      Matériau non 
dégradé 

              

                 

              risque de dégradation 
rapide 

  
AC1 

  

               

  

Protection physique 
non étanche ou 

absence de protection 
physique 

              

            risque faible d'extension 
de la dégradation 

  
EP 

  

               

                 

         Dégradation 
ponctuelle 

    risque d'extension à terme 
de la dégradation 

  
AC1 

  

               

                   

       
Matériau dégradé 

        risque d'extension rapide 
de la dégradation 

  
AC2 

  

              

                 

          Dégradation 
généralisée 

        
AC2 

  

              

                
 

EP = Evaluation périodique 
 

 

AC1 = Action corrective de premier niveau 
 

 

AC2 = Action corrective de second niveau 
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 Matériau N°2 : Enveloppe de calorifuge 
Absence/Présence 

d’amiante Matériau contenant de l'amiante 

 

Type Matériau 
Enveloppe de calorifuge bitumineuse+laine 
minérale sur réseau distribution eau chaude 

Rapport de référence 
Rapport de repérage N°003.AMIA.001 du 
10/08/2009 réalisé par MR CIOMAC de la 

société APAVE 

Réf. matériau (Dans 
rapport de référence) 

02 

 
 

Localisation Etat conservation 
Mesures 

réglementaires 
Mesures 

conservatoires 

R+1 à R+8 : 
 BUREAUX 

 CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS 
 ESCALIERS 

 LOCAUX TECHNIQUES 
 SANITAIRES 

R+9 : 
 LOCAUX TECHNIQUES 

R-1 à R-2 : 
 CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS 

 EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT 
 ESCALIERS 

 LOCAUX TECHNIQUES 
 SANITAIRES 

RDC : 
 BUREAUX 

 CIRCULATIONS ET DÉGAGEMENTS 
 ESCALIERS 

 LOCAUX TECHNIQUES 
 SANITAIRES 

Protection physique non étanche 
ou absence de protection 

physique - Matériau dégradé - 
Dégradation ponctuelle 

EP - Evaluation 
périodique 

NEANT 
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MATERIAUX DE LA LISTE B 

  Etat de conservation du matériau ou produit   Risque de dégradation     

                   

  Protection physique   
Etat de 

dégradation 
  

Etendue de la 
dégradation 

  
Risque de dégradation 

lié à l'environnement du 
matériau 

 
Type de 

recommandat
ion 

  

  Protection physique  
étanche 

                    
EP 

  

              

                

            risque de dégradation 
faible ou à terme 

  
EP 

  

               

      Matériau non 
dégradé 

              

                 

              risque de dégradation 
rapide 

  
AC1 

  

               

  

Protection physique 
non étanche ou 

absence de protection 
physique 

              

            risque faible d'extension 
de la dégradation 

  
EP 

  

               

                 

         Dégradation 
ponctuelle 

    risque d'extension à terme 
de la dégradation 

  
AC1 

  

               

                   

       
Matériau dégradé 

        risque d'extension rapide 
de la dégradation 

  
AC2 

  

              

                 

          Dégradation 
généralisée 

        
AC2 

  

              

                
 

EP = Evaluation périodique 
 

 

AC1 = Action corrective de premier niveau 
 

 

AC2 = Action corrective de second niveau 
 



QUALITAT Expertises Amiante état de conservation  19321 - 1 

Immeuble de bureaux – Bâtiment NECKER 
 86-92, allée deBercy 75012 PARIS 11/16 

 

Siège social : 92/98, Bd Victor Hugo 92115 CLICHY / 453 215 303 RCS Nanterre / Code NAF 7112B  
Contrat d’assurance Professionnel  AXA France IARD 4981163004  

 

3. Evaluation de l’état de conservation des matériaux hors liste A et B  
 
Liste des matériaux n’appartenant ni à la liste A ni à la liste B et contenant de l’amiante encore en place et 
accessible le jour de notre visite avec l’état de conservation correspondant. 
 
Néant 
 

4. MCA non repérés 
 
Liste des matériaux non repérés le jour de notre visite pour lesquels il ne nous a, par conséquent, pas été 
possible d’établir l’état de conservation correspondant. 
 
Néant 
 

5. MCA retirés 
 
Liste des matériaux ayant été retirés. Conclusions basées sur un constat visuel ou après consultation de 
documents spécifiques. 
 
Néant 
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6. Observations 
 
 

Locaux non visités Justification 

NEANT  

 
 

Liste des investigations approfondies à mettre en place pour mener la mission à son terme 

NEANT 

 
 

Observations 

NEANT 
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E. Attestations d’assurance, de compétence, d’impartialité. 
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ANNEXE 1 

  
PLANS / CROQUIS 

 

 

 

 

Référence rapport 19321-1    

Nombre de pages 14 

 

 

Explications pour la lecture du plan / croquis : 
 

Les informations notées sur les plans / croquis comprennent : 

 

• Les matériaux contenant de l’amiante 
Ils sont identifiés par des zones de couleurs (cf. légende)  

 

• Les matériaux susceptibles de contenir de l’amiante 
Si des investigations complémentaires sont nécessaires, il peut exister des matériaux pour lesquels un doute subsiste. Ces 

matériaux sont identifiés par des zones de couleurs (cf. légende)  

 

• Les zones hors champ de la mission 
Elles sont identifiées par des zones de couleurs (cf. légende)  

 

• Les zones qui doivent faire l’objet d’investigations ultérieures 
Elles sont identifiées par des zones de couleurs (cf. légende)  
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