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Sous Station - Local HSB.013 Niveau 0
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Valeur Energie 665,8 MWh
Température Aller 533°C
Valeur de Volume 89 172,0m?
Température Retour 37,1°C
Valeur de Puissance 8,2 kW
Difference de Température  16,2°C
Valeur de Débit 0,4 m¥h
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