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Eclairage gaine

Ascenseur

Registre

Registre

TD ventilation

Registre

Registre

Registre

Registre

S

Sur commande

éclairage extérieur

existante

Création as
Module GS

Armoire existante
modifiée

Commande
de dérogation

Baie VDI
existante modifiée

Contrôle d'accès
HOROQUARTZ
existant conservé

Contrôle d'accès
HOROQUARTZ
existant adapté

Bâtiment B'
Remplacement éclairage

dans tous les locaux

Implantation suivant calepinage
faux-plafonds et équipements existants

au plafond (radiateur, ...)

Implantation suivant calepinage
faux-plafonds et équipements existants

au plafond (radiateur, ...)

Contrôle d'accès
HOROQUARTZ
existant conservé

Commande
de dérogation

Commande
de dérogation

Bâtiment B
Remplacement éclairage

dans tous les locaux

Commande
de dérogation

Implantation suivant calepinage
faux-plafonds et équipements existants

au plafond (radiateur, ...)

Implantation suivant calepinage
faux-plafonds et équipements existants

au plafond (radiateur, ventilation, ...)

Implantation suivant calepinage
faux-plafonds et équipements existants

au plafond (radiateur, ventilation, ...)

Implantation suivant calepinage
faux-plafonds et équipements existants

au plafond (radiateur, ...)

Sas créé en PSE

Implantation suivant calepinage
faux-plafonds et équipements existants

au plafond (radiateur, ...)

Commande
de dérogation

Implantation suivant calepinage
faux-plafonds et équipements existants

au plafond (radiateur, ventilation, ...)

Implantation suivant calepinage
faux-plafonds et équipements existants

au plafond (radiateur, ventilation, ...)

Commande
de dérogation

Commande
de dérogation

Réseau RJ45 automate GTB

Contrôle d'accès
HOROQUARTZ
existant conservé

Commande
de dérogation

Zone créé

Commande
de dérogation

Appel ascenseur

Serrure

Serrure

Contrôle d'accès
HOROQUARTZ
existant adapté
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LEGENDE

COURANTS FAIBLES

LUMINAIRES
Prise de courant 2P+T - 16A

Prise RJ45RJ

Goulotte 3 compartiments

Prise de recharge USB-AUSB

Bloc de balisage BAES étancheS

Prise RJ45 étancheRJ

Type A - Luminaire 600x600

Type B - Luminaire asymétrique 1200x200

Bouton poussoir

Interrupteur simple allumage

Diffuseur d'alarme sonore

Type D - Réglette étanche

Prise de courant 2P+T - 16A étanche

Diffuseur d'alarme lumineuxFLASH

Détecteur de mouvement sailli 230° Détecteur incendie optique

Déclencheur manuel

Type E - Downlight

Bouton poussoir étanche

Bloc de balisage BAESS

Lecteur de badge

Alimentation en attente

Type C - Luminaire tubulaire

Type G - Hublot au plafond / en applique

Interrupteur simple allumage étanche

Interrupteur simple allumage étanche à
voyant

Alimentation CFO en attente

Indicateur d'action

Type F - Spot

COMMANDES

COURANTS FORTS

Armoire électrique

Baie VDI

Détecteur de mouvement encastré 360°
2 canaux gradables suivant luminosité

DALI

Détecteur de mouvement encastré 360°
1 canal tout-ou-rien

Détecteur de mouvement encastré 360°
1 canal tout-ou-rien pour circulation

ECLAIRAGE DE SECURITE

Centrale d'alarme incendieCentrale
SSI

SYSTEME SECURITE INCENDIE

CONTROLE D'ACCES

Type AA - Mât simple

Type AB - Borne

Type AC - Projecteur

Type AD - Hublot au plafond / en applique

Type AE - Downlight

Asservissement

(PCF / CCF / PIS / VAF /VDF / DES / ...)XXX

Prise HDMIV

Déclencheur manuel vertI S

Bouton poussoir de déverrouillage

Tableau de report d'alarme incendieTR

Coupure générale de couleur rouge

Bloc d'ambiance étancheA
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Depuis RDC

Depuis RDC

Registre

Registre
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Commande
de dérogation

Implantation suivant calepinage
faux-plafonds et équipements existants

au plafond (radiateur, ...)

Commande
de dérogation

Implantation suivant calepinage
faux-plafonds et équipements existants

au plafond (radiateur, ventilation, ...)

Commande
de dérogation

Commande
de dérogation

Alimentation CTA
+ batterie de chauffage
au lot VENTILATION

Alimentation ventilateur
au lot VENTILATION

Serrure

Appel ascenseur

Projecteur e
à déposer

PIS

IS

VENRJ

A

Espace d'attente
sécurisé

LEGENDE

COURANTS FAIBLES

LUMINAIRES
Prise de courant 2P+T - 16A

Prise RJ45RJ

Goulotte 3 compartiments

Prise de recharge USB-AUSB

Bloc de balisage BAES étancheS

Prise RJ45 étancheRJ

Type A - Luminaire 600x600

Type B - Luminaire asymétrique 1200x200

Bouton poussoir

Interrupteur simple allumage

Diffuseur d'alarme sonore

Type D - Réglette étanche

Prise de courant 2P+T - 16A étanche

Diffuseur d'alarme lumineuxFLASH

Détecteur de mouvement sailli 230° Détecteur incendie optique

Déclencheur manuel

Type E - Downlight

Bouton poussoir étanche

Bloc de balisage BAESS

Lecteur de badge

Alimentation en attente

Type C - Luminaire tubulaire

Type G - Hublot au plafond / en applique

Interrupteur simple allumage étanche

Interrupteur simple allumage étanche à
voyant

Alimentation CFO en attente

Indicateur d'action

Type F - Spot

COMMANDES

COURANTS FORTS

Armoire électrique

Baie VDI

Détecteur de mouvement encastré 360°
2 canaux gradables suivant luminosité

DALI

Détecteur de mouvement encastré 360°
1 canal tout-ou-rien

Détecteur de mouvement encastré 360°
1 canal tout-ou-rien pour circulation

ECLAIRAGE DE SECURITE

Centrale d'alarme incendieCentrale
SSI

SYSTEME SECURITE INCENDIE

CONTROLE D'ACCES

Type AA - Mât simple

Type AB - Borne

Type AC - Projecteur

Type AD - Hublot au plafond / en applique

Type AE - Downlight

Asservissement

(PCF / CCF / PIS / VAF /VDF / DES / ...)XXX

Prise HDMIV

Déclencheur manuel vertI S

Bouton poussoir de déverrouillage

Tableau de report d'alarme incendieTR

Coupure générale de couleur rouge

Bloc d'ambiance étancheA
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