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LEGENDE DES EQUIPEMENTS

REPRESENTATION DESCRIPTION
BLOC NOURRICE EQUIPE DE: 2 PCN + 2 PCD + 2 RJ ou 1RJ45

(déja fourni et en attente dans le plancher technique)

i
—
=

BLOC NOURRICE EQUIPE DE: 2 PCN + 2 PCD + 2 RJ ou 1RJ45
(A RAJOUTER)

BLOC NOURRICE EQUIPEDE: 1PCN+1 PCD +1RJ

T
W

_‘

BLOC NOURRICE EQUIPE DE: 1 PCN + 1 PCD

BLOC NOURRICE EQUIPE DE : 1 PCN

PRISE DE COURANT DETROMPEE

[@l

PRISE DE COURANT NORMAL

<]

PRISE RJ45

ﬁ
([0}
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BOITIER DE SOL EQUIPE DE : 2 PCN + 3 PCD + 2RJ

BOITIER DE SOL EQUIPE DE : 1 PCN

o3) vy}
0] )
(&) N

BOITIER DE SOL EQUIPE DE : 2 PCN

BS4

BOITIER DE SOL EQUIPE DE : 3 PCN

SYSTEME DE RESERVATION DES SALLES

Distributeurs a rajouter

Distributeurs existants et a conserver

Distributeurs existants et a déplacer

2 Distributeurs de zone 4 sorties 8 PC détrompées
1 Distributeur de zone 6 sorties 12 PCN

RDC : En plafond

Etage : En faux plancher

(déja fourni et en attente dans le plancher technique)

2 Distributeurs pour PCD et 1 distributeur pour PCN
a rajouter et a raccorder depuis tableau divisionnaire
du plateau associé

LEGENDE DES CHEMINS DE CABLES
DANS LE FAUX PLANCHER

TYPE DE SERVICE

MOTIF :
Couleur pleine

Type

CFO

Type Fil

CFA

Type dalle marine

Premiére diffusion
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