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ALLANCE

NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS

RAPPORT N° 133975 DREAL BFC

Cette note de synthése est informative, elle doit étre annexée a I’ensemble des diagnostics obligatoires du bien.

Type de bien : Maison individuelle
Nombre de piéces : 4

Adresse : A Port Douvot
27 chemin des valliéres
25000 BESANCON

Propriétaire : DREAL BFC

INFORMATIO

Service transports mobilités

S GENERALES

Réf. Cadastrale : KY - 93

Bati : Oui

Date de construction : 1880

CONSTAT AMIANTE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits
contenant de I'amiante

EXPOSITION AU PLOMB
Présence de revétements contenant du plomb >0,3mg/cm?
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante avant démolition

R. 1334-14, R1334-22, R.1334-19, R.1334-23 a R.1334-29-5 du Code de la santé Publique. Décret n° 2011-629 du 3 juin
2011 modifié par le décret n° 2019-251 du 27 mars 2019. Arrété du 16 juillet 2019. Norme NF X 46-020 d’aoiit 2017

Numéro de rapport | 133975 DREAL BFC A
Référence externe | M - T4
Propriétaire | DREAL BFC Service transports mobilités
Adresse propriétaire | 5 voie giséle halimi 25005 BESANCON CEDEX
Donneur d'ordre | DREAL BFC Service transports mobilités
Adresse du donneur d'ordre | 5 voie giséle halimi 25005 BESANCON CEDEX

AeiEess 20 T e A Port Douvot 27 chemin des vallieres 25000
BESANCON

Batiment ou installation | Maison individuelle
Date de la commande | 30/05/2025
La ou le(s) date(s) d’exécution du repérage | 10/06/2025
Date d’émission du rapport de repérage | 16/06/2025
Référence du programme de travaux défini par le donneur

e Aucune
Signataire du rapport
Signature et Visa Opérateur de repérage :

EX'IM EXPLQITATION
Au capital de 347 500 €

Te|:03812230§2555- (oot i PAPE Romain
SREN i ORo8 SRONATES EXIM EXPLOITATION 25
Le 16/06/2025

TVA FR65 440

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et
produits contenant de I'amiante
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Liste des matériaux ou produits contenant de I’lamiante repérés

Référence

N° du

(Sondage) Matériaux ou produits local Localisation Etage | Référence (ZPSO)
S001 Fibres-ciment - Non peint 1 Garage 1er SS
S004 Fibres-ciment - Non peint 2 Chaufferie 1er SS
Fibres-ciment - Non peint 12 Dégagement 1 1er Z008
Fibres-ciment - Non peint 13 Salle d'eau 1 1er Z008
S017 Fibres-ciment - Papier peint 14 WC n°1 1er Z008

Investigations approfondies complémentaires et moyens a mettre en ceuvre

Néant
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1 Description de la mission

(I Objet de la mission :

Le repérage de I'amiante avant travaux

rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de I'amiante susceptibles d’étre affectés directement ou
indirectement par les travaux et interventions visés a I'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d’ordre.

dans les immeubles batis, défini a I'article R. 4412-97 du code du travail, consiste a

Propriétaire de I'immeuble :

Références de I'ordre de mission : 133975 DREAL BFC

Identification compléte des différents intervenants et parties prenantes :

DREAL BFC Service transports mobilités

Demeurant :

BP 31269 5 voie giséle halimi 25005 BESANCON CEDEX

Représenté par :

Commanditaire du repérage :

DREAL BFC Service transports mobilités

Opérateur ayant réalisé le repérage :

Monsieur PAPE Romain

Nom et adresse de I'entreprise :

EXIM EXPLOITATION 25 3 rue de Dole 25000 BESANCON

N° de Siret :

44083886000102

RCP-compagnie-n° de police :

Identification compléte de I

Dénomination :

AXA -10583929904
immeuble concerné :

A Port Douvot

Adresse compléte :

27 chemin des valliéres 25000 BESANCON

Référence Cadastrale :

Date du PC ou date de construction :

Identification du Batiment concerné :

KY -93

Permis de Construire : Construction : 1880

Fonction principale du batiment :

Maison individuelle

Autre renseignement permettant
d’identifier avec certitude le batiment
concerné :

2 Programme de Travaux ‘

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d’Ordre prévoit :

Intitulé

Démolition totale

Démolition partielle : le détail des locaux concernés par la démolition partielle est données dans "la liste des
locaux/parties d'immeubles visités / non visités concernés par la démolition" dans le chapitre H.
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3 Cadre de la mission de repérage ‘

Périmétre du repérage : locaux et parties d’immeubles concernés (zone d’interventio
Parties d’immeuble concernées / Locaux a investiguer
Parties d’immeuble concernées
ou Etage N° du local
Locaux a investiguer
Garage 1er SS 1
Chaufferie 1er SS 2
Cave 1er SS 3
Fagade Sud Fagades 4
Facade Ouest Facades 5
Fagade Nord Fagades 6
Fagade Est Facades 7
Extérieurs RDC 8
Toiture Toiture 9
Entrée/véranda Rdc/1er 10
Cuisine 1er 11
Dégagement 1 1er 12
Salle d'eau 1 1er 13
WC n°1 1er 14
Salon/Séjour 1er 15
Grange RDC 16
Cage d'escalier 1er/2éme 17
Dégagement 2 2éme 18
Salle d'eau 2 2éme 19
WC n°2 2éme 20
Chambre 1 2éme 21
Chambre 2 2éme 22
Chambre 3 2éme 23
Grenier 1 2éme 24
Grenier 2 3éme 25
Programme de repérage
Liste des composants et parties de composants a inspecter découlant du programme des travaux, conformément a I'annexe 1 de I'arrété du 16
juillet 2019 :
3.2 Rapports précédemment réalisés

Néant

4 Conditions de réalisation du repérage

4.1 Dates et Nature des visites sur site
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Date Objet
28/04/2025 Pré-visite avant intervention le jour méme
06/06/2025 Intervention
10/06/2025 Intervention
11/06/2025 Intervention
4.2 Ecarts: at.ijonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux
prescriptions de la norme NF X 46-020
Aucun.

4.3 Conditions d’inaccessibilité ou d’impossibilité de réaliser des investigations approfondies

4.4 Liste des Zones présentant des Similitudes d’Ouvrages

Dans le cadre de la mission de repérage, I'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d’Ouvrages
suivantes :

| 2001 : Revétement de sol Béton Enduit maigre peint (continue : OUI) |

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié FETEIEIEE
(Sondage)
Garage Revétement de sol Béton - Enduit maigre peint S002
Chaufferie Revétement de sol Béton - Enduit maigre peint

2002 : Murs Pierres Crépi (continue : NON) |

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié FOTIEIEE
(Sondage)
Fagade Sud Murs Pierres - Crépi S005
Facade Ouest Murs Pierres - Crépi

2003 : Murs Pierres Crépi (continue : NON) |

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié FOTIEIEE
(Sondage)
Fagade Nord Murs Pierres - Crépi S006
Facade Est Murs Pierres - Crépi
Extérieurs Murets n°1 Béton - Crépi
Mur Pierres - Crépi
Entrée/véranda

Mur Béton - Crépi
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Localisation

Entrée/véranda

2004 : Escalier Ensemble des marches Béton Colle de carrelage (continue : OUI)

Désignation

Escalier - Ensemble des
contre-marches

Matériau ou Produit identifié

Béton - Colle de carrelage

Référence
(Sondage)

Escalier - Ensemble des
marches

Béton - Colle de carrelage

S008

Plinthes

Colle - Colle de carrelage

2005 : Porte d'entrée Embrasure Platre Platre et peinture (continue : NON)

Localisation

Cuisine

Désignation

Porte d'entrée - Embrasure

Matériau ou Produit identifié

Platre - Platre et peinture

Référence
(Sondage)

S009

Fenétre n°1 - Embrasure

Platre - Peinture

Fenétre n°2 - Embrasure

Platre - Peinture

Salon/Séjour

Fenétre n°1 - Embrasure

Platre - Peinture

Fenétre n°2 - Embrasure

Platre - Peinture

Fenétre n°3 - Embrasure

Platre - Peinture

Z006 : Murs Dans le doublage Platre Platre et peinture (continue : NON)

Localisation

Dégagement 1

Désignation

Murs - Dans le doublage

Matériau ou Produit identifié

Platre - Platre et peinture

Référence

(Sondage)

S014

WC n°1

Murs - Dans le doublage

Platre - Platre et peinture

2007 : Plancher haut Platre Platre et peinture (continue : NON)

Localisation

Dégagement 1

Désignation

Plancher haut

Matériau ou Produit identifié

Platre - Platre et peinture

Référence
(Sondage)

S015

Salle d'eau 1

Plancher haut

Platre - Platre et peinture

Salon/Séjour

Plancher haut

Platre - Platre et peinture
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2008 : Plaques planes Cloisons Fibres-ciment Papier peint (continue : NON)

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié

Dégagement 1 Plaques planes - Cloisons Fibres-ciment - Non peint

Référence
(Sondage)

Salle d'eau 1 Plaques planes - Cloisons Fibres-ciment - Non peint

Fibres-ciment - Papier peint

WC n°1 Plaques planes - Cloisons

S017

2009 : Murs Placoplatre Colle de carrelage (continue : NON)

Désignation Matériau ou Produit identifié

Localisation

Murs Placoplatre - Colle de carrelage

Référence
(Sondage)

S016

Salle d'eau 1
Cloisons Placoplatre - Colle de carrelage

2010 : Revétement de sol Bois Colle de carrelage (continue : NON)

Matériau ou Produit identifié

Localisation Désignation

Salle d'eau 1 Revétement de sol Bois - Colle de carrelage

Référence
(Sondage)

S018

Bois - Colle de carrelage

WC n°1 Revétement de sol

2011 : Murs Placoplatre Colle de carrelage (continue : NON)

Matériau ou Produit identifié

Désignation

Localisation

Murs Placoplatre - Colle de carrelage

Référence
(Sondage)

S019

WC n°1
Cloisons Ciment - Colle de carrelage

133975 DREAL BFC A
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2012 : Murs Doublage Isolant Isolant laine minérale (continue : NON)

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié Fsécrﬁrdearlgtg
Dégagement 2 Murs - Doublage Isolant - Isolant laine minérale S025
Salle d'eau 2 Murs - Doublage Isolant - Isolant laine minérale
WC n°2 Murs - Doublage Isolant - Isolant laine minérale
Chambre 1 Murs - Doublage Isolant - Isolant laine minérale
Chambre 2 Murs - Doublage Isolant - Isolant laine minérale
Chambre 3 Murs - Doublage Isolant - Isolant laine minérale
Grenier 1 Murs - Doublage Isolant - Isolant laine minérale

2013 : Isolation Isolant Laine minérale (continue : NON)

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié Fsé:ﬁ:jear;ce(;
Dégagement 2 Isolation Isolant - Laine minérale S027
WC n°2 Isolation Isolant - Laine minérale
Chambre 1 Isolation Isolant - Laine minérale
Chambre 2 Isolation Isolant - Laine minérale
Chambre 3 Isolation Isolant - Laine minérale
Grenier 2 Entre-Solivages Isolant - Isolant laine minérale

5 Résultats du repérage

5.1 Résultats de ’Analyse Documentaire :

Titre

Programme de travaux
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Liste des matériaux et produits repérés

. Matériau / (Sondage) Cr|tere(§) SRR P'res?nce Estimation de la
Local Etage Zone Elément . s permis de d'amiante s
Produit Référence . quantité
conclure (oui/non)
Porte de
A garage - Bois - Peinture Non
Dormant
exterieur
Porte de
garage - D
A Dormant Bois - Peinture Non
intérieur
Porte de
A garage - Bois - Peinture Non
Ouvrant
exterieur
Porte de
garage -  Dai
A Ouvrant Bois - Peinture Non
intérieur
A B,C,D Mur Pierres - Non Non
ter peint
Garage R . . . ,
SS Sol Revétement | Béton - Enduit S002 Résultat d’analyse Non
de sol maigre peint (P002)
Plancher
haut - . .
Plafond Panneaux Bois - Non peint Non
de bois
Revétement
de plafond - Polystyrene -
Plafond Panneaux Non peint Non
de bois
Plafond Solive Bois - Vernis Non
Conduit de )
B fluide n°1 PVC - Non peint Non
Conduit de . .
B,D fluide n°3 Métal - Non peint Non
Conduit de Fibres-ciment - Résultat d’analyse .
B fluide n°2 Non peint S001 (P001) Oui tml
. . Résultat d’analyse
A CD Mur Pierres - Enduit S003 (P003) Non
B Mur Beton.- Non Non
peint
Plancher .
Plafond haut - Betor;i;]tNon Non
Hourdis P
R . . Résultat d’analyse
Chaufferie | 167 So | Revetement | Beton - Endut (PO02ZPSO - voir | Non
SS gre p détail en annexe)
Toutes Cor}dmtode PVC - Non peint Non
zones fluide n°1
Toutes Cor'1dU|tode Métal - Non peint Non
zones fluide n°2
Conduit de .
A cheminée - Terre-c:li:]et- Non Non
Boisseau P
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. Matériau / (Sondage) Crltere(s_) vt P'resc'ence Estimation de la
Local Etage Zone Elément . iy permis de d'amiante s
Produit Référence . quantité
conclure (oui/non)
Conduit de
cheminée - . . . ,
A Conduit de Flbres-cment - 5004 Résultat d’analyse Oui 0.3 ml
Non peint (P004)
raccordeme
nt
Porte -
B Dormant + Bois - Peinture Non
ouvrant
Béton - Non
Cc,D Murs peint Non
Béton - Non
A Mur peint Non
B,C,D Mur Pierres - Non Non
peint
Plancher .
Cave 1er Plafond haut - Betor;i;ﬂNon Non
SS Hourdis P
Revétement Béton - Non
Sol . Non
de sol peint
Porte - . .
A Linteau IPN Métal - Non peint Non
Porte -
A Dormant + Bois - Peinture Non
ouvrant
Tous murs Murs Pierres - Crépi S005 Résultat d'analyse Non
(P005)
Faca
Fagade Sud des Murs -
Tous murs | Tablette de | Métal - Peinture Non
fenétres
Sol Regarq eau Béton.- Non Non
pluviale peint
Facade Faca
Ouest des Résultat d’analyse
Tous murs Murs Pierres - Crépi (PO05ZPSO - voir Non
détail en annexe)
Tous murs Murs Pierres - Crépi S006 Résultat d'analyse Non
(P006)
Faca
Fagade Nord des Murs -
Tous murs | Tablette de | Métal - Peinture Non
fenétres
Résultat d’analyse
Tous murs Murs Pierres - Crépi (P006ZPSO - voir Non
détail en annexe)
Facade Est Fda(;a
es Murs -
Tous murs | Tablette de | Métal - Peinture Non
fenétres
Résultat d’analyse
Coté Nord | Murets n°1 Béton - Crépi (P006ZPSO - voir Non
détail en annexe)
Sol Dalle Béton - Non Non
peint
Extérieurs | RDC | cotesud | Portilon | Métal - Peinture Non
Coté Sud | Murets n°2 Béton - Non Non
peint
Fagade Murs - Bac Béton - Non Non
Nord de rétention peint
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. Matériau / (Sondage) Crltere(s_) vt P'resc'ence Estimation de la
Local Etage Zone Elément . iy permis de d'amiante s
Produit Référence . quantité
conclure (oui/non)
Toiture -
Fﬁlc_;ade Bac de Métal - Peinture Non
ord . -
rétention
Toiture Couverture Ter;e-_cwte ) Non
uiles
Toiture Deb?cr)?ts de Bois - Lambris Non
Toiture Rlvtiistde Bois - Peinture Non
. Toitur
Toiture -
e Conduit de
Toiture fluide n°1 - | Métal - Non peint Non
Goulttiere
Conduit de
Tous murs | Nuide "2 -1 ol - Non peint Non
Descente
E.P
Porte
d'entrée - Aluminium - Non
A ) Non
Dormant peint
extérieur
Porte
d'entrée - Aluminium - Non
A ) Non
Dormant peint
intérieur
Escalier - Résultat d’analyse
A Ensemble Béton - Colle de (PO0BZPSO - voir Non
des contre- carrelage e
détail en annexe)
marches
Escalier -
Ensemble Béton - Colle de Résultat d’analyse
A des carrelage 5008 (P008) Non
marches
Plafond Plafond Verre - Non peint Non
Porte
d'entrée - | Aluminium - Non
A ) Non
Ouvrant peint
L Rdc/1 extérieur
Entrée/véran er
da Porte
d'entrée - Aluminium - Non
A ) Non
Ouvrant peint
intérieur
. Aluminium -
A Cloisons Peinture Non
Résultat d’analyse
B Mur Pierres - Crépi (P006ZPSO - voir Non
détail en annexe)
Résultat d’analyse
C,D Mur Béton - Crépi (P0O06ZPSO - voir Non
détail en annexe)
Fenétre - Aluminium -
C,D Dormant . Non
- Peinture
extérieur
Fenétre - Aluminium -
Cc,D Dormant . Non
o Peinture
intérieur
cD Fenétre - Aluminium - Non
’ Quvrant Peinture
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. Matériau / (Sondage) Crltere(s_) vt P'resc'ence Estimation de la
Local Etage Zone Elément . iy permis de d'amiante s
Produit Référence . quantité
conclure (oui/non)
extérieur
Fenétre - -
CcD Ouvrant Aluminium - Non
o Peinture
intérieur
Résultat d’analyse
B,C,D Plinthes | Colle - Colle de (PO08ZPSO - voir Non
carrelage o
détail en annexe)
Porte
A deentrée - Bois - Vernis Non
Dormant
extérieur
Porte
d'entrée - . .
A Dormant Bois - Vernis Non
intérieur
Porte A A . ,
A dentrée - | Plétre - Platre et S009 Resultat d'analyse Non
peinture (P009)
Embrasure
Porte
A deentrée - Bois - Vernis Non
Ouvrant
extérieur
Porte
d'entrée - . .
A Ouvrant Bois - Vernis Non
intérieur
Placoplatre -
A B,C,D Murs Papier peint Non
Murs - Polystyréne -
Tous murs Doublage Non peint Non
Colle - Carreaux Résultat d’analyse
A,C,D Murs de fatence S010 (P010) Non
Cuisine 1er ; . .
Tous murs Plinthes Bois - Vernis Non
Revétement | PVC - Dalles de Résultat d’analyse
Sol de sol sol S012 (P012) Non
Plafond Plancher Bois - Lambris Non
haut
Fenétre
n°1 - .
B Dormant PVC - Non peint Non
extérieur
Fenétre
n°1 - .
B Dormant PVC - Non peint Non
intérieur
Fenétre
n°1 - .
B Ouvrant PVC - Non peint Non
extérieur
Fenétre
n°1 - .
B Ouvrant PVC - Non peint Non
intérieur
B Fenétre PVC - Non peint Non
n°1 - Volet P
Fenétre A Résultat d’analyse
B - Non
n°1 - Platre (PO09ZPSO - voir
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. Matériau / (Sondage) Crltere(s_) vt P'resc'ence Estimation de la
Local Etage Zone Elément . iy permis de d'amiante s
Produit Référence . quantité
conclure (oui/non)
Embrasure Peinture détail en annexe)
B AI[ége d<3 Placgplétre - Non
fenétre n°1 Peinture
Fenétre
n°2 - .
B Dormant PVC - Non peint Non
extérieur
Fenétre
n°2 - .
B Dormant PVC - Non peint Non
intérieur
Fenétre Platre - Résultat d’analyse
B n°2 - Peinture (P009ZPSO - voir Non
Embrasure détail en annexe)
Fenétre
n°2 - .
B Ouvrant PVC - Non peint Non
extérieur
Fenétre
B n°2 - PVC - Non peint Non
Ouvrant P
intérieur
B Fenétre PVC - Non peint Non
n°2 - Volet P
Fenétre
B n°2 - Bois - Vernis Non
Tablette
Toutes Cor_1dU|t°de PVC - Non peint Non
zones fluide n°1
Toutes Cor_1dU|t°de Metal - Peinture Non
zones fluide n°2
Hotte . .
Plafond aspirante Bois - Métal Non
. Plancher Platre - Platre et Résultat d’analyse
Plénum haut peinture Som (PO11) Non
Murs - Dans | Platre - Platre et Résultat d’analyse
Tous murs le doublage peinture S013 (P013) Non
A B,D Murs Placoplatre - Non
Papier peint
Revétement il
Sol de sol 2 Revétement Non
PVvC
Bois - Lambris
Murs et peinture Non
Tous murs Murs - Polystyrene - Non
. Doublage Non peint
Dégagement 1
er
1 Fenétre
n°1 - .
B Dormant PVC - Non peint Non
extérieur
Fenétre
n°1 - .
B Dormant PVC - Non peint Non
intérieur
B Fenétre Placqplétre - Non
n°q - Peinture
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. Matériau / (Sondage) Crltere(s_) vt P'resc'ence Estimation de la
Local Etage Zone Elément . iy permis de d'amiante s
Produit Référence . quantité
conclure (oui/non)
Embrasure
Fenétre
n°1 - .
B Ouvrant PVC - Non peint Non
extérieur
Fenétre
n°1 - .
B Ouvrant PVC - Non peint Non
intérieur
B Fenétre | oy _ Non peint Non
n°1 - Volet P
Plafond Plancher Bois - Lambris Non
haut
Revétement Bois - Parquet
Sol de sol 1 flottant bois Non
Tous murs Plinthes Bois - Peinture Non
Toutes Cond_wt de Métal - Peinture Non
zones fluide
Escalier -
AD Ensemble Bois - Vernis Non
des contre-
marches
Escalier -
Ensemble . .
AD des Bois - Vernis Non
marches
. Plancher Platre - Platre et Résultat d’analyse
Plénum haut peinture S015 (P015) Non
. Bois - Lambris
C Cloisons et peinture Non
Murs - Dans | Platre - Platre et Résultat d’analyse
ABD le doublage peinture SO1S (PO14) Non
Plaques Fibres-ciment - Résultat d’analyse
C planes - . (P017ZPSO - voir Oui 6 m?
. Non peint .
Cloisons détail en annexe)
A Cloisons Ciment - Colle Non
de carrelage
Placoplatre - . ,
B,C,D Murs Colle de sote | Resultatdanalyse Non
(P016)
carrelage
Murs - Polystyrene -
Tous murs Doublage Non peint Non
Revétement Bois - Colle de Résultat d’analyse
Sol de sol carrelage S018 (P0O18) Non
Salle d'eau 1 1er Toutes Corlwdwtode PVC - Non peint Non
zones fluide n°1
Porte -
A Dormant et Bois - Peinture Non
ouvrant
Plafond Plancher Bois - Vernis Non
haut
Toutes Cor_1dU|t°de Métal - Non peint Non
zones fluide n°2
Plénum Plancher Platre - Platre et Résultat d’analyse Non
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. Matériau / (Sondage) Crltere(s_) vt P'resc'ence Estimation de la
Local Etage Zone Elément . iy permis de d'amiante s
Produit Référence . quantité
conclure (oui/non)
haut peinture (P015ZPSO0 - voir
détail en annexe)
Plaques Fibres-ciment - Résultat d’analyse
A planes - N . (P017ZPSO - voir Oui Cf dégagement 1
. on peint .
Cloisons détail en annexe)
B.C Murs - Dans | Platre - Platre et Non
le doublage peinture
Placoplatre - Résultat d’analyse
A Cloisons Colle de (P016ZPSO - voir Non
carrelage détail en annexe)
Porte -
A Dormant et Bois - Peinture Non
ouvrant
A Cloisons Ciment - Colle Non
de carrelage
Placoplatre - . ,
B Murs Colle de 019 Res“"(i,toﬂ S;‘a'yse Non
carrelage
Murs - Polystyrene -
Tous murs Doublage Non peint Non
Plafond Plancher Bois - Vernis Non
haut
R . Résultat d’analyse
Sol Re‘é‘ztir;e”t BOéZ r'rgg”z de (P018ZPSO - voir Non
g détail en annexe)
WC n°1 1er ;
Toutes Conduit de .
zones fluide n°1 | PVC - Non peint Non
Toutes Copdwtode Métal - Non peint Non
zones fluide n°2
Plaques . . . ,
AD planes - Flbres_-C|me_nt - S017 Résultat d’analyse Oui 3.5 m?
. Papier peint (PO17)
Cloisons
A A Résultat d’analyse
B.C Murs - Dans | Platre - Platre et (PO14ZPSO0 - voir Non
le doublage peinture détail en annexe)
Placoplatre - . ,
C Murs Colle de S020 Result(%todzg;\alyse Non
carrelage
. Résultat d’analyse
AD Cloisons C(;;”gg:regdée (PO19ZPSO - voir Non
9 détail en annexe)
A,B,C,D Murs Placoplatre - Non
Papier peint
Placoplatre - . ,
AB.,C Plinthes Colle de S021 Résultat d'analyse Non
(P021)
carrelage
Murs - Polystyrene -
Tous murs Doublage Non peint Non
Salon/Séjour | 1er
Porte
C deentrée - Bois - Vernis Non
Dormant
extérieur
Porte
C dentrée - Bois - Vernis Non
Dormant
intérieur
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Local

Etage

Zone

Elément

Matériau /
Produit

(Sondage)
Référence

Critere(s) ayant
permis de
conclure

Présence
d'amiante
(oui/non)

Estimation de la
quantité

Fenétre
n°3 -
Dormant
extérieur

Bois - Vernis

Non

Porte
d'entrée -
Ouvrant
extérieur

Bois - Vernis

Non

Porte
d'entrée -
Ouvrant
intérieur

Bois - Vernis

Non

Fenétre
n°1 -
Dormant
extérieur

Bois - Vernis

Non

Fenétre
n°1 -
Dormant
intérieur

Bois - Vernis

Non

Fenétre
n°1 -
Embrasure

Platre -
Peinture

Résultat d’analyse
(P009ZPSO - voir
détail en annexe)

Non

Fenétre
n°1 -
Ouvrant
extérieur

Bois - Vernis

Non

Fenétre
n°1 -
Ouvrant
intérieur

Bois - Vernis

Non

Fenétre
n°2 -
Barreaux

Métal - Peinture

Non

Fenétre
n°1 - Volet

Bois - Vernis

Non

Fenétre
n°2 -
Dormant
extérieur

Bois - Vernis

Non

Fenétre
n°2 -
Dormant
intérieur

Bois - Vernis

Non

Fenétre
n°2 -
Embrasure

Platre -
Peinture

Résultat d’analyse
(PO09ZPSO - voir
détail en annexe)

Non

Fenétre
n°2 -
Ouvrant
extérieur

Bois - Vernis

Non

Fenétre
n°2 -
Ouvrant
intérieur

Bois - Vernis

Non

Fenétre
n°2 - Volet

Bois - Vernis

Non

Allege de

Placoplatre -

Non
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. Matériau / (Sondage) Crltere(s_) vt P'resc'ence Estimation de la
Local Etage Zone Elément . iy permis de d'amiante s
Produit Référence . quantité
conclure (oui/non)
fenétre 1 Peinture
Fenétre
C n°1 - Bois - Vernis Non
Tablette
Plafond Plancher Bois - Lambris Non
haut
Revétement | Béton - Colle de Résultat d'analvse
Sol de sol - carrelage + S022 Y Non
pout ; (P022)
Coté salon chape maigre
A,CD Plinthes Bois - Vernis Non
Toutes Cond_wt de Métal - Peinture Non
zones fluide
Fenétre
n°3 - . .
D Bois - Vernis Non
Dormant
intérieur
Fenétre Platre - Résultat d’analyse
D n°3 - Peinture (PO09ZPSO - voir Non
Embrasure détail en annexe)
Fenétre
D n°3 - Bois - Vernis Non
Ouvrant
extérieur
Fenétre
n°3 - . .
D Bois - Vernis Non
Ouvrant
intérieur
D Fenétre PVC - Non peint Non
n°3 - Volet P
Fenétre
C n°2 - Bois - Vernis Non
Tablette
Fenétre
D n°3 - Bois - Vernis Non
Tablette
A Porte - Bois - Vernis Non
Dormant
Sol Dalle Béton - Non Non
peint
A Résultat d’analyse
Plénum Plancher Platre - Platre et (PO15ZPSO - voir Non
haut peinture .
détail en annexe)
Murs - Dans | Platre - Platre et Résultat d’analyse
Tous murs le doublage peinture S024 (P024) Non
Revétement | Béton - Colle de Résultat d'analvse
Sol de sol - carrelage + S023 Y Non
Y : (P023)
Coté séjour chape maigre
Porte de
A garage - Bois - Vernis Non
Dormant
exterieur
Grange RDC Porte de
A garage - Bois - Vernis Non
Dormant
intérieur
A Porte de Bois - Vernis Non
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. Matériau / (Sondage) Crltere(s_) vt P'resc'ence Estimation de la
Local Etage Zone Elément . iy permis de d'amiante s
Produit Référence . quantité
conclure (oui/non)
garage -
Ouvrant
exterieur
Porte de
garage - o .
A Ouvrant Bois - Vernis Non
intérieur
A B,C Mur Pierres - Non Non
peint
D Mur Pierres - Enduit Non
Plancher
Plafond P haut - Bois - Non peint Non
anneaux
de bois
Panneaux de . ,
Plafond llzaafg)r(;d faux-plafond - S007 Result(z;to%?;\alyse Non
P Non peint
Plafond Solive Bois - Vernis Non
Sol Dalle Béton - Non Non
peint
Porte -
C Dormant et Bois - Peinture Non
ouvrant
C Volets Bois - Vernis Non
A Mur Clment_ - Non Non
peint
Escalier -
A Ensemble Bois - Vernis Non
des contre-
marches
Escalier -
Ensemble . .
A des Bois - Vernis Non
marches
Cage 1er/2 . Placoplétre -
descalier eme | AB.C,D Cloisons Papier peint Non
Escalier -
A Planche de | Bois - Non peint Non
trémie
Porte -
D Dormant et Bois - Vernis Non
ouvrant
Plafond Plafond Bois - Lambris Non
A, B, CD Murs Placoplatre - Non
Papier peint
Murs - Isolant - Isolant Résultat d’analyse
Tous murs Doublage laine minérale S025 (P025) Non
Dégagement | ,. Plafond Plancher | g i | ambris Non
P eme haut
Sol Plancher | BOIS - Panneaux Non
de bois
Porte -
A Dormant et Bois - Vernis Non
ouvrant
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. Matériau / (Sondage) Crltere(s_) vt P'resc'ence Estimation de la
Local Etage Zone Elément . iy permis de d'amiante s
Produit Référence . quantité
conclure (oui/non)
Plénum Isolation Isola_nt’- Laine S027 Résultat d’analyse Non
minérale (P027)
. Placoplatre - . ,
EF Revétement Colle de S026 Résultat d’analyse Non
de mur (P026)
carrelage
Porte -
A Dormant et Bois - Vernis Non
ouvrant
A,B,C,D, Placoplatre -
E,F,G Murs Peinture Non
Tous murs Murs - Isolant - Isolant I(?:g;gt;::dsgna I\Ysif Non
Doublage laine minérale -
détail en annexe)
Plafond | FaNNeT | by Lambris Non
haut
Sol Plancher Bois - Panneaux Non
de bois
Revétement Bois - Parquet
Sol de sol flottant bois Non
Sol Plinthes Bois - Peinture Non
Toutes Cor_ldwtode PVC - Non peint Non
zones fluide n°1
Salle d'eau 2 | 2éme Toutes Cor_ldwtode Métal - Non peint Non
zones fluide n°2
Fenétre de
toit - . .
Plafond Bois - Vernis Non
Dormant
extérieur
Fenétre de
Plafond toit - Bois - Vernis Non
Dormant
intérieur
Fenétre de
toit - . .
Plafond Ouvrant Bois - Vernis Non
extérieur
Fenétre de
toit - . .
Plafond Bois - Vernis Non
Ouvrant
intérieur
FEnctre de Placoplatre -
Plafond toit - Peinpture Non
Embrasure
Plénum Isolation {Solant = Laine Non
minérale
Porte -
A Dormant et Bois - Vernis Non
ouvrant
Isolant - Laine Résultat d’analyse
Plénum Isolation inéral (P027ZPSO0 - voir Non
WC n°2 2éme minerale détail en annexe)
A B,C,D Murs Placoplétre - Non
Peinture
Tous murs Murs - Isqlant - Is’olant Résultat d’analys_e Non
Doublage laine minérale (P025ZPSO0 - voir
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. Matériau / (Sondage) Crltere(s_) vt P'resc'ence Estimation de la
Local Etage Zone Elément . iy permis de d'amiante s
Produit Référence . quantité
conclure (oui/non)
détail en annexe)
Sol Plancher Bois - Panneaux Non
de bois
Toutes Conduit de .
Zones fluide PVC - Non peint Non
Plafond Plancher Bois - Lambris Non
haut
Porte -
A Dormant et Bois - Vernis Non
ouvrant
Isolant - Laine Resultat d’analyse
Plénum Isolation minérale (P027ZPSO - voir Non
détail en annexe)
A/ B,C,D Murs Placoplatre - Non
Papier peint
Résultat d’analyse
Tous murs | Murs- | Isolant - Isolant (P025ZPSO - voir Non
Doublage laine minérale détail en annexe)
Fenétre de
toit - . .
Plafond Bois - Vernis Non
Dormant
extérieur
Fenétre de
Plafond toit - Bois - Vernis Non
Dormant
Chambre 1 | 2eme intérieur
Fenétre de
toit - . .
Plafond Bois - Vernis Non
Ouvrant
extérieur
Fenétre de
Plafond toit - Bois - Vernis Non
Ouvrant
intérieur
Bois - Panneaux
Sol Plancher de bois Non
Toutes Cond.wt de Métal - Non peint Non
zones fluide
Plafond Plancher Bois - Lambris Non
haut
Fenétre de A
Plafond toit - Placoplatre - Non
Peinture
Embrasure
A D,E,F Murs Placoplatre - Non
Peinture
Isolant - Laine Résultat d’analyse
Plénum Isolation minérale (P027ZPSO0 - voir Non
détail en annexe)
Porte -
Chambre 2 | 2éme A Dormant et Bois - Vernis Non
ouvrant
B,C Murs Plac_oplatr_e g Non
Papier peint
Murs - Isolant - Isolant Resultat d'analyse
Tous murs . L (P025ZPSO0 - voir Non
Doublage laine minérale détail en annexe)
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. Matériau / (Sondage) Crltere(s_) vt P'resc'ence Estimation de la
Local Etage Zone Elément . iy permis de d'amiante s
Produit Référence . quantité
conclure (oui/non)
Fenétre de
toit - . .
Plafond Bois - Vernis Non
Dormant
extérieur
Fenétre de
Plafond toit - Bois - Vernis Non
Dormant
intérieur
Fenétre de
toit - . .
Plafond Bois - Vernis Non
Ouvrant
extérieur
Fenétre de
toit - . .
Plafond Bois - Vernis Non
Ouvrant
intérieur
Plafond Plancher Bois - Lambris Non
haut
Sol Plancher Bois - Panneaux Non
de bois
Toutes Cond_wt de Métal - Non peint Non
zones fluide
Fenétre de Placoplatre -
Plafond toit - op Non
Peinture
Embrasure
Porte -
A Dormant et Bois - Vernis Non
ouvrant
. Résultat d’analyse
Plénum Isolation Isorlsmé-r:;lne (P027ZPSO0 - voir Non
détail en annexe)
A,B,C,D, Placoplatre -
E,F Murs Peinture Non
Murs - Isolant - Isolant Résultat d'analyse
Tous murs f L (P025ZPSO0O - voir Non
Doublage laine minérale détail en annexe)
Fenétre de
toit - . )
Plafond Bois - Vernis Non
Dormant
extérieur
Chambre 3 | 2eme Fe?;ttr? de
Plafond Dormant Bois - Vernis Non
intérieur
Fenétre de
Plafond toit - Bois - Vernis Non
Ouvrant
extérieur
Fenétre de
toit - . .
Plafond o Bois - Vernis Non
uvrant
intérieur
Plafond Plancher Bois - Lambris Non
haut
Sol Plancher Bois - Panneaux Non
de bois
Toutes Conduit de | Métal - Non peint Non
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. Matériau/ |(Sondage) Crltere(s_) vt P'res.ence Estimation de la
Local Etage Zone Elément . iy permis de d'amiante s
Produit Référence . quantité
conclure (oui/non)
zones fluide
Plafond Charpente Bois - Non peint Non
Fenétre de Placoplatre -
Plafond toit 1 - Peinﬁure Non
Embrasure
AB,C,D Mur Pierres - Non Non
peint
Plancher
Plafond P haut - Bois - Non peint Non
anneaux
de bois
Plafond Solive Bois - Vernis Non
Sol Revétement Bois - Plancher Non
de sol
Toutes Conduit de .
Zones fluide PVC - Non peint Non
A Cloisons Placoplatre - Non
Non peint
Résultat d’analyse
_ ) A Murs - | Isolant - Isolant (P025ZPSO - voir Non
Grenier 1 2éme Doublage laine minérale détail en annexe)
Porte n°2 -
B Dormant Bois - Vernis Non
exterieur
Porte n°2 -
B Dormant Bois - Vernis Non
intérieur
Porte n°2 -
B Ouvrant Bois - Vernis Non
exterieur
Porte n°2 -
B Ouvrant Bois - Vernis Non
intérieur
Porte n°1 -
A Dormant et Bois - Vernis Non
ouvrant
Toiture Charpente Bois - Non peint Non
Toiture Couverture Terre-cuite - Non
Tuiles
Sol Plancher Bois - Non peint Non
Grenier 2 3éme Sol Solive Bois - Non peint Non
Résultat d’analyse
Sol S Entre- | Isolant - Isolant (P027ZPSO - voir Non
olivages laine minérale détail en annexe)
Sol/Charpe Cloisons Placopla.tre - Non
nte Non peint

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’'un immeuble collectif a usage d’habitation, son propriétaire met
a jour le contenu du « dossier amiante — parties privatives » (DAPP) prévu a larticle R. 1334-29-4 | du code de la santé
publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition
et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de larticle R. 1334-29-4 du code de la santé
publique.
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En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’'un immeuble collectif a usage d’habitation ou sur un
immeuble non utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au |
de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du
rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon
les modalités prévues au Il de 'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement, son
propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche
d’amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux
dans I'immeuble bati ainsi qu'aux agents de contrdle de I'inspection du travail mentionnés a l'article L. 8211-1 du code du travail,
aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d’opération relevant du champ de l'article R.
4534-1 du code du travail, de I'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics.

Commentaire ‘

Conduits enterrés : les conduits enterrés ne peuvent pas étre repérés sans travaux de terrassement. En phase chantier la
découverte de conduits enterrés fera I'objet d'un complément de repérage

Terrain : Le repérage sur la totalité du terrain attaché au batiment a démolir n’est pas exhaustif (végétation, surface, présence
éventuelle d’élements enterrés, dépots sauvages ...). En phase chantier la découverte d’éléments sur le terrain fera I'objet d’'un
complément de repérage

Volumes sous doublages : Il est porté a 'attention du Maitre d’ouvrage que les volumes sous doublages ne peuvent pas étre
inspectés en totalité mais font I'objet d’'un sondage . En phase chantier la découverte d’éléments sous doublages (murs sols
plafonds) fera I'objet d’'un complément de repérage.

Pour les éléments non inspectés, la société EX'IM EXPLOITATION se porte a la disposition du donneur d’ordre afin de réaliser
les investigations approfondies pendant les interventions de curages des locaux avant leurs démolitions afin de lever les
réserves.

Les matériaux dont la référence de ZPSO est identique sont de méme nature et possedent les mémes caractéristiques
techniques.
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ANNEXE : Fiches d’identification et de cotation

ELEMENT : Escalier

Emplacement

Localisation

Nom du client umero de dssier
Rdc/1er - Entrée/vé
DREAL BFC Service transports mobilités 133975 DREAL BFC defter n.t rée/véranda
Escalier - A
Nom de I’opérateur Date de préléevement Matériau
PAPE Romain Béton - Colle de carrelage

Résultat amiante
absence d’amiante

ELEMENT : Plinthes |
Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
DREAL BFC Service transports mobilités 133975 DREAL BFC Rdc/ter - Entrée/véranda
Plinthes - B,C,D
Nom de 'opérateur Date de préléevement Matériau
PAPE Romain Colle - Colle de carrelage

Résultat amiante
absence d’amiante
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ELEMENT : Plaques planes |
Emplacement

Localisation

Numéro de dossier

Nom du client
DREAL BFC Service transports mobilités 133975 DREAL BFC ler - Dégagement 1
Plaques planes - C
Nom de I’opérateur Date de préléevement Matériau
PAPE Romain Fibres-ciment - Non peint

Résultat amiante
Présence d’amiante ()

PRELEVEMENT : P001 ‘
Emplacement

Nom du client Localisation
DREAL BFC Service transports mobilités 133975 DREAL BFC 1e|.' SS- Qarage
Conduit de fluide n°2 - B
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
PAPE Romain 10/06/2025 Fibres-ciment - Non peint

Résultat amiante
Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
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PRELEVEMENT : P002 ‘
Emplacement

Numéro de dossier

Nom du client

Localisation

DREAL BFC Service transports mobilités

133975 DREAL BFC

1er SS - Garage
Revétement de sol - Sol

Nom de I’opérateur

Date de préléevement

Matériau

PAPE Romain

10/06/2025 Béton - Enduit maigre peint

Résultat amiante

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P003 ‘
Emplacement

Nom du client Numér de dossier Localisation
1 - Chaufferi
DREAL BFC Service transports mobilités 133975 DREAL BFC er SS - Chaufferie
Mur-A,C,D
Matériau

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

PAPE Romain

10/06/2025

Pierres - Enduit

Résultat amiante

absence d’amiante
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PRELEVEMENT : P004

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

DREAL BFC Service transports mobilités

133975 DREAL BFC

1er SS - Chaufferie
Conduit de cheminée - A

Nom de I’opérateur

Date de préléevement

Matériau

PAPE Romain

10/06/2025

Fibres-ciment - Non peint

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

PRELEVEMENT : P005 |
Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

DREAL BFC Service transports mobilités

133975 DREAL BFC

Fagades - Fagade Sud
Murs - Tous murs

Matériau

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

PAPE Romain

10/06/2025

Pierres - Crépi

Résultat amiante

absence d’amiante
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PRELEVEMENT : P006 |
Emplacement

Localisation

133975 DREAL BFC Fagades - Fagade Nord
Murs - Tous murs

Matériau
Pierres - Crépi

Nom du client . Numéro de dossier

DREAL BFC Service transports mobilités

Date de préléevement
10/06/2025
Résultat amiante

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P007 ‘
Emplacement

Nom de I’opérateur
PAPE Romain

Nom du client Numéro de dossier Localisation
RDC -
DREAL BFC Service transports mobilités 133975 DREAL BFC C - Grange
Faux-plafond - Plafond
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
PAPE Romain 10/06/2025 Panneaux de faux-plafond - Non peint

Résultat amiante
absence d’amiante
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PRELEVEMENT : P008 |
Emplacement

Localisation

133975 DREAL BFC Rdc/1er - En.tree/veranda
Escalier - A

Nom du client Numéro de dossier

DREAL BFC Service transports mobilités

Matériau

Date de préléevement
Béton - Colle de carrelage

10/06/2025
Résultat amiante

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P009 ‘
Emplacement

Nom de I’opérateur
PAPE Romain

Nom du client Numéro de dossier Localisation
ter - Cuisi
DREAL BFC Service transports mobilités 133975 DREAL BFC er - Cuisine
Porte d'entrée - A
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
PAPE Romain 10/06/2025 Platre - Platre et peinture

Résultat amiante
absence d’amiante
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PRELEVEMENT : P010 ‘

Emplacement

Nom du client Localisation
DREAL BFC Service transports mobilités 133975 DREAL BFC ler - Cuisine
Murs - A,C,D
Nom de I’opérateur Date de préléevement Matériau
PAPE Romain 10/06/2025 Colle - Carreaux de faience

Résultat amiante
absence d’amiante

PRELEVEMENT : P011 ‘

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
ter - Cuisi
DREAL BFC Service transports mobilités 133975 DREAL BFC er - Cuisine
Plancher haut - Plénum
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
PAPE Romain 10/06/2025 Platre - Platre et peinture

Résultat amiante
absence d’amiante
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PRELEVEMENT : P012 ‘
Emplacement

Nom du client Nuero de dossier Localisation
1er - Cuisine

DREAL BFC Service transports mobilités 133975 DREAL BFC .
Revétement de sol - Sol

Matériau

Date de préléevement
PVC - Dalles de sol

Nom de I’opérateur

10/06/2025

PAPE Romain

Résultat amiante

absence d’amiante

PRELEVEMENT : PO ‘
Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
ter - Cuisi
DREAL BFC Service transports mobilités 133975 DREAL BFC er - Cuisine
Murs - Tous murs
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
PAPE Romain 10/06/2025 Platre - Platre et peinture

Résultat amiante

absence d’amiante
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PRELEVEMENT : P014 ‘
Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

1er - Dégagement 1

DREAL BF ice t rt ilité 133975 DREAL BF
C Service transports mobilités 33975 C Murs - AB.D
Nom de I’opérateur Date de préléevement Matériau
Platre - Platre et peinture

PAPE Romain

10/06/2025

Résultat amiante

absence d’amiante

PRELEVEMENT : PO ‘
Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

DREAL BFC Service transports mobilités

133975 DREAL BFC

1er - Dégagement 1
Plancher haut - Plénum
Matériau

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

PAPE Romain

10/06/2025

Platre - Platre et peinture

Résultat amiante

absence d’amiante
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PRELEVEMENT : P016

Emplacement

Localisation
. —_ 1er - Salle d'eau 1
DREAL BFC Service transports mobilités 133975 DREAL BFC
Murs - B, C, D
Matériau
Placoplatre - Colle de carrelage

Numéro de dossier

Nom du client

Date de préléevement
10/06/2025
Résultat amiante

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P017 ‘
Emplacement

Nom de I’opérateur
PAPE Romain

Nom du client Numéro de dossier Localisation
1er - WC n°1
DREAL BFC Service transports mobilités 133975 DREAL BFC er-Wen
Plaques planes - A,D
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
PAPE Romain 10/06/2025 Fibres-ciment - Papier peint

Résultat amiante
Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
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PRELEVEMENT : P018

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

DREAL BFC Service transports mobilités

133975 DREAL BFC

1er - Salle d'eau 1
Revétement de sol - Sol

Nom de I’opérateur

Date de préléevement

Matériau

PAPE Romain

10/06/2025

Bois - Colle de carrelage

Résultat amiante

absence d’amiante

PRELEVEMENT : PO ‘
Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation

1er - WC n°1
DREAL BFC Service transports mobilités 133975 DREAL BFC e':/lurscg
Matériau

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

PAPE Romain

10/06/2025

Placoplatre - Colle de carrelage

Résultat amiante

absence d’amiante

Amiante
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PRELEVEMENT : P020 ‘
Emplacement

Localisation

Nom du client Numéro de dossier
DREAL BFC Service transports mobilités 133975 DREAL BFC 19;/'1]\::0 g !
Nom de I’opérateur Date de préléevement Matériau
Placoplatre - Colle de carrelage

PAPE Romain

10/06/2025

Résultat amiante

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P021 \
Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
. i 1er - Salon/Séjour
DREAL BFC Service transports mobilités 133975 DREAL BFC Plinthes - A.B.C
Matériau

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

PAPE Romain

10/06/2025

Placoplatre - Colle de carrelage

Résultat amiante

absence d’amiante

Amiante
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PRELEVEMENT : P022 ‘
Emplacement

.

Nom du client Numéro de dossier Localisation
1er - Salon/Séjour

133975 DREAL BFC Revétement de sol - Sol
Matériau
Béton - Colle de carrelage + chape maigre

DREAL BFC Service transports mobilités

Date de préléevement
10/06/2025
Résultat amiante

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P023 ‘
Emplacement

Nom de I’opérateur
PAPE Romain

Nom du client Numéro de dossier Localisation
1er - Sal .
DREAL BFC Service transports mobilités 133975 DREAL BFC er - Salon/Séjour
Revétement de sol - Sol
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
PAPE Romain 10/06/2025 Béton - Colle de carrelage + chape maigre

Résultat amiante
absence d’amiante
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PRELEVEMENT : P024

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

DREAL BFC Service transports mobilités

133975 DREAL BFC

1er - Salon/Séjour
Murs - Tous murs

Nom de I’opérateur

Date de préléevement

Matériau

PAPE Romain

10/06/2025

Platre - Platre et peinture

Résultat amiante

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P025 ‘
Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

DREAL BFC Service transports mobilités

133975 DREAL BFC

2éme - Dégagement 2
Murs - Tous murs
Matériau

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

PAPE Romain

10/06/2025

Isolant - Isolant laine minérale

Résultat amiante

absence d’amiante

Amiante
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PRELEVEMENT : P026 ‘
Emplacement

Numéro de dossier

Nom du client

Localisation
2éme - Salle d'eau 2

DREAL BFC Service transports mobilités 133975 DREAL BFC

Revétement de mur - E,F

Nom de I’opérateur Date de préléevement

Matériau

10/06/2025

PAPE Romain

Placoplatre - Colle de carrelage

Résultat amiante

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P027 ‘
Emplacement

Numéro de dossier

Nom du client

Localisation

DREAL BFC Service transports mobilités 133975 DREAL BFC

2éme - Dégagement 2
Isolation - Plénum
Matériau

Date de prélevement

Nom de 'opérateur
PAPE Romain

10/06/2025

Isolant - Laine minérale

Résultat amiante

absence d’amiante
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ANNEXE : Plans et/ou Croquis |
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Planche de repérage

Client : DREAL BFC Service transports mobilités | Titre : Croquis N°1

N° dossier : 133975 DREAL BFC A Port Douvot

N° planche : 1/4 Version : 0 Adresse : 27 chemin des valliéres
Type : Croquis 25000 BESANGCON
Date : 16/06/2025 Localisation :

Intervenant : PAPE Romain Lieu / Zone : ler SS

Origine du plan :

Cabinet de diagnostics

Commentaire :

Legende :

@ Froisvement analvse prasence amiante

) Frosence dimiante
@ Freidvement Analyse négafive amianie

Garage

Cuve a fioul

Sous-sol
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Planche de repérage

Legende :
@ Freidvement analyse prasence amiante
E) Frésence d'Amianie

Client : DREAL BFC Service transports mobilités | Titre : Croquis N°2 @ Frelevement Analyse ndgafive amiante
N° dossier : 133975 DREAL BFC A Port Douvot

N° planche : 2/4 Version : 0 Adresse : 27 chemin des valliéres

Type : Croquis 25000 BESANCON

Date : 16/06/2025 Localisation :

Intervenant : PAPE Romain Lieu / Zone :

Origine du plan :

Cabinet de diagnostics

Commentaire :

Fagade Ouest

Grange

Fagade sud Facade Nord

Cuisine

PO11

1er étage

Facade Est
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Legende :

Planche de repérage @ Preldvement Analyse négative amianite

Client : DREAL BFC Service transports mobilités | Titre : Croquis N°3

N° dossier : 133975 DREAL BFC A Port Douvot

N° planche : 3/4 Version : 0 Adresse : 27 chemin des valliéres
Type : Croquis 25000 BESANCON
Date : 16/06/2025 Localisation :

Intervenant : PAPE Romain Lieu / Zone : 2éme

Origine du plan : Cabinet de diagnostics Commentaire :

Grenier 1

P026
P025
Chambre 1
Chambre 3 A Chambre 2
2éme étage
133975 DREAL BFC A 43/76
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Legende :
@ Freisvement Analyse négafive amiante

Planche de repérage

Client : DREAL BFC Service transports mobilités | Titre : Croquis N°4
N° dossier : 133975 DREAL BFC A Port Douvot
N° planche : 4/4 Version : 0 Adresse : 27 chemin des valliéres
Type : Croquis 25000 BESANCON
Date : 16/06/2025 Localisation :
Intervenant : PAPE Romain Lieu / Zone : 3éme
Origine du plan : Cabinet de diagnostics Commentaire :
A
[
Grenier 2
B
3éme éfage (combles)

133975 DREAL BFC A
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ANNEXE : Proceés verbaux d’analyse |
E.25845577.0.PDF ‘

Parc Edonia - Bat. R - Rue de [a Terre Adélie - CS n® 66862

35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

Tél: 02.99.35.41.41

Fax : 02.99.35.41.42 Portée disponible
woww.itga.fr sur www.cofrac.fr

@aFEL
Made in France

Uaccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par Facoréditation qui sont identifids par le symbole : B

RAPPORT D'ESSAI N° IT072506-14465 EN DATE DU 13/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concemne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'iis ont été recus au laboratoire.

Accréditation n® 1-5967

Client : Préléevement :

EX'IM EXPLOITATION (25) Commande ITGA : IT0725-23142
Romain PAPE Echantillon ITGA : IT072506-14465
3 Rue de Dole Regu au laboratoire le : 12/06/2025

25000 BESANCON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 133975 DREAL BFC--621--1391--154-165246174
Dossier client DREAL BFC Service transports mobilités + - A Port Douvot - 27 chemin des valliéres - 25000 -
BESANCON
Echantilion P0O1 - Fibres-ciment - Non peint - 1er SS - Garage - B - Conduit de fluide n°2
plicw; ITGA Fibrociment gris avec fibres visibles

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélévement et montage adapté sur lame de microscopie
Technique Analytique
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critéres optiques
La détection de fibres damiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Tectinique anatjgae Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) damBnte
et date d'analyse
»Fibrociment gris avec fibres visibles MOLP le 12/06/2025 Présence de fibres Chrysotile
Nombre de préparations : 3 d'amiante Amosite Analyste : GJI
Nombre de supports danalyse : 3 Crocidolite
validé par:  Ronan LE PENNEC Analyste
La reproduction de ce rapport dessa n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas @re reprodut sans I du labx
Sauf demande particuliée et écrite du cient, les dchantilons sont conservés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.
OTA 164 rev 26 Pagel/1
133975 DREAL BFC A 45/76

EXIM EXPLOITATION - 3 rue de Dole - 25000 BESANCON
Tél : 03.81.50.52.40 - E-mail : exim25@exim.fr
SAS au capital de 332500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siege 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000102 - APE 7120B

Amiante



E.25845578.0.PDF |

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

Accréditation n® 1-5967
Tél: 02.99.35.41.41

Fax : 02.99.35.41.42 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr
Made in France

Uaccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par lacoréditation qui sont identiiés par le symbole : B

RAPPORT D'ESSAI N° IT072506-14466 EN DATE DU 13/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concemne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoice,

Client : Prélevement :

EX'IM EXPLOITATION (25) Commande ITGA : 1T0725-23142
Romain PAPE Echantillon ITGA : IT072506-14466
3 Rue de Dole Regu au laboratoire le : 12/06/2025

25000 BESANCON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 133975 DREAL BFC--621--1391--154-165246174
Dossier client DREAL BFC Service transports mobilités + - A Port Douvot - 27 chemin des valliéres - 25000 -
BESANCON
Echantilion P002 - Béton - Enduit maigre peint - 1er SS - Garage - Sol - Revétement de sol
Plion; TTGA Peinture / Enduit compact gris / Matériau compact gris hétérogéne

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
. Technique analytique e . .
Fraction Analysée Résultat
(Méthode de préparation) d"/aar:ieat:te Eléments analytiques
et date d'analyse
»Peinture non séparable + Enduit META (A) le 13/06/2025 Amiante non ot

compact gris non séparable + Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : AHZ
Matériau compact gris hétérogéne Nombre de supports danalyse : 2 (1) @
non séparable

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure & la imite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d’essal et non par couche.

validé par:  Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport dessai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas &re reprodult sans [’ du lab
Sauf demande particuliére et dcrite du chient, les échantiions sont conservés pendant & mois et les rapports pendant 10 ans.

OTA 164 rev 26
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Accréditation n® 1-5967
Tél: 02.99.35.41.41

Fax : 02.99.35.41.42 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr
Made in France

Uaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par laccréditation qui sont idantéids par le symbole : B

RAPPORT D'ESSAI N° IT072506-14467 EN DATE DU 13/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concemne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoice,

Client : Prélevement :

EX'IM EXPLOITATION (25) Commande ITGA : IT0725-23142
Romain PAPE Echantillon ITGA : IT072506-14467
3 Rue de Dole Regu au laboratoire le : 12/06/2025

25000 BESANCON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 133975 DREAL BFC--621--1391--154-165246174
Dossier client DREAL BFC Service transports mobilités + - A Port Douvot - 27 chemin des valliéres - 25000 -
BESANCON
Echantilion POO3 - Pierres - Enduit - ler SS - Chaufferie - A, C, D - Mur
Ption; TFGA Enduit gris en vrac hétérogéne

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de la prise d'essal :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
. Technique analytique e . .
Fraction Analysée : Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) it Iytiq
et date d'analyse
»Enduit gris en vrac hétérogéne META (A) le 13/06/2025 Amiante non -
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : AHZ
Nombre de supports danalyss : 2 (1) (3]

(1) Aucune fibee d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure A la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

validé par:  Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport dessai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas &re reprodult sans [’ du lab
Sauf demande particuliére et dcrite du chient, les échantiions sont conservés pendant & mois et les rapports pendant 10 ans.

OTA 164 rev 26
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Uaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par laccréditation qui sont idantéids par e symbole : B

RAPPORT D'ESSAI N° IT072506-14468 EN DATE DU 13/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concemne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoice,

Client : Prélevement :

EX'IM EXPLOITATION (25) Commande ITGA : 1T0725-23142
Romain PAPE Echantillon ITGA : IT072506-14468
3 Rue de Dole Regu au laboratoire le : 12/06/2025

25000 BESANCON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 133975 DREAL BFC--621--1391--154-165246174
Dossier client DREAL BFC Service transports mobilités + - A Port Douvot - 27 chemin des valliéres - 25000 -
BESANCON
Echantilion P004 - Fibres-ciment - Non peint - 1er SS - Chaufferie - A - Conduit de cheminée
Ption; TFGA Fibrociment gris avec fibres visibles

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélévement et montage adapté sur lame de microscopie

Technique Analytique

- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critéres optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie i la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Techniue rayuaoe Résultat variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) d'amiante
et date d'analyse
P Fibrociment gris avec fibres visibles MOLP le 12/06{2025 Présence de fibres Chrysotile
Nombre de préparations : 1 d'amiante Analyste : Gt
Nombre de supports d'analyse : 1
validé par:  Ronan LE PENNEC Analyste
La reproduction de ce rapport dessai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas &re reprodult sans [’ du lab
Sauf demande particullére et écrite du chent, les échantilons sont conservés pendant § mois et les rapports pendant 10 ans.
OTA 164 rev 26 Page1/1
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Accréditation n® 1-5967
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Uaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par laccréditation qui sont idantéids par e symbole : B

RAPPORT D'ESSAI N° IT072506-14469 EN DATE DU 13/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concemne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoice,

Client : Prélevement :

EX'IM EXPLOITATION (25) Commande ITGA : 1T0725-23142
Romain PAPE Echantillon ITGA : IT072506-14469
3 Rue de Dole Regu au laboratoire le : 12/06/2025

25000 BESANCON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 133975 DREAL BFC--621--1391--154-165246174

Dossier client DREAL BFC Service transports mobilités + - A Port Douvot - 27 chemin des valliéres - 25000 -
BESANCON

Echantilion POOS - Pierres - Crépi - Fagades - Fagade Sud - Tous murs - Murs

Besdiption; THGA Matériau gris en vrac hétérogéne

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de la prise d'essal :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
. Technique analytique e . .
Fraction Analysée : Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) it Iytiq
et date d'analyse
»Matériau gris en vrac hétérogéne META () le 13/06/2025 Amiante non -
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : AHZ
Nombre de supports danalyss : 2 (1) (3]

(1) Aucune fibee d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure A la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

validé par:  Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport dessai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas &re reprodult sans [’ du lab
Sauf demande particuliére et dcrite du chient, les échantiions sont conservés pendant & mois et les rapports pendant 10 ans.
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Uaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par laccréditation qui sont idantéids par le symbole : B

RAPPORT D'ESSAI N° IT072506-14470 EN DATE DU 13/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concemne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoice,

Client : Prélevement :

EX'IM EXPLOITATION (25) Commande ITGA : IT0725-23142
Romain PAPE Echantillon ITGA : IT072506-14470
3 Rue de Dole Regu au laboratoire le : 12/06/2025

25000 BESANCON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 133975 DREAL BFC--621--1391--154-165246174

Dossier client DREAL BFC Service transports mobilités + - A Port Douvot - 27 chemin des valliéres - 25000 -
BESANCON

Echantilion POO6 - Pierres - Crépi - Facades - Facade Nord - Tous murs - Murs

Besdiption; THGA Matériau gris en vrac hétérogéne

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de la prise d'essal :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
. Technique analytique e . .
Fraction Analysée : Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) it Iytiq
et date d'analyse
»Matériau gris en vrac hétérogéne META () le 13/06/2025 Amiante non -
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : AHZ
Nombre de supports danalyss : 2 (1) (3]

(1) Aucune fibee d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure A la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

validé par:  Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport dessai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas &re reprodult sans [’ du lab
Sauf demande particuliére et dcrite du chient, les échantiions sont conservés pendant & mois et les rapports pendant 10 ans.

OTA 164 rev 26
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Uaccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par lacoréditation qui sont identiids par le symbole : B

RAPPORT D'ESSAI N° IT072506-14471 EN DATE DU 13/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concemne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoice,

Client : Prélevement :

EX'IM EXPLOITATION (25) Commande ITGA : 1T0725-23142
Romain PAPE Echantillon ITGA : IT072506-14471
3 Rue de Dole Regu au laboratoire le : 12/06/2025

25000 BESANCON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 133975 DREAL BFC--621--1391--154-165246174
Dossier client DREAL BFC Service transports mobilités + - A Port Douvot - 27 chemin des valliéres - 25000 -
BESANCON
Echantilion P007 - Panneaux de faux-plafond - Non peint - RDC - Grange - Plafond - Faux-plafond
Plion; TTGA Enduit blanc / Matériau fibreux gris

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélévement et montage adapté sur lame de microscopie

- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critéres optiques
La détection de fibres d'amiante cptiquement observables est garantie si 13 teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Forkwicum anatgua Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) damiante
et date d'analyse
»Enduit blanc non séparable + MOLP + META () le 13/06/2025 Amiante non
Matériau fibreux gris Nombre de préparations : 3 détecté Analyste : AHZ
Nombre de supports d'analyse : 4 1) )

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantifion objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre damiante inférieure & la imite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai, La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formaksées en gras dans la description ITGA ont éé identifides par Je laboratoire alors qu'dlles n'avaient pas éé distinguées par le dient. Si les couches

étaient susceptibles de contenir de I'amiante par nature elles ont fait 'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spédifique(s), seules les couches non distinguables 3 I'osil nu par le client, ont été analysées.

validé par:  Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport dessai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas &re reprodult sans [’ du lab
Sauf demande particuliére et dcrite du chent, les échantiions sont conservés pendant & mois et les rapports pendant 10 ans.
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Uaccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par lacoréditation qui sont identiids par le symbole : B

RAPPORT D'ESSAI N° IT072506-14472 EN DATE DU 13/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concemne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoice,

Client : Prélevement :

EX'IM EXPLOITATION (25) Commande ITGA : 1T0725-23142
Romain PAPE Echantillon ITGA : IT072506-14472
3 Rue de Dole Regu au laboratoire le : 12/06/2025

25000 BESANCON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 133975 DREAL BFC--621--1391--154-165246174
Dossier client DREAL BFC Service transports mobilités + - A Port Douvot - 27 chemin des valliéres - 25000 -
BESANCON
Echantilion POOS - Béton - Colle de carrelage - Rdc/1er - Entrée/véranda - A - Escalier
Ption; TFGA Colle grise / Matériau gris en faible quantité hétérogéne / Joint cassant gris

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
. Technique analytique e . .
Fraction Analysée Résultat
(Méthode de préparation) d"/aar:ieat:te Eléments analytiques
et date d'analyse
»Colle grise non séparable + Matériau META (A) le 13/06/2025 Amiante non -
gris en faible quantité hétérogéne Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : AHZ
non séparable + Joint cassant gris Nombre de supports danalyse : 2 (1) @

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure A la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifides comme telles, 1a limite de détection est garantie sur la prise d'essai, La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le dient. Si les couches

étaient susceptibles de contenir de I'amiante par nature elles ont fait 'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécfique(s), seules les couches non distinguables 3 I'osil nu par le dient, ont &é analysées.

validépar:  Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport dessai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas &re reprodult sans [’ du lab
Sauf demande particuliére et dcrite du chient, les échantiions sont conservés pendant & mois et les rapports pendant 10 ans.
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Uaccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par lacoréditation qui sont identiids par le symbole : B

RAPPORT D'ESSAI N° IT072506-14473 EN DATE DU 13/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concemne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoice,

Client : Prélevement :

EX'IM EXPLOITATION (25) Commande ITGA : 1T0725-23142
Romain PAPE Echantillon ITGA : IT072506-14473
3 Rue de Dole Regu au laboratoire le : 12/06/2025

25000 BESANCON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 133975 DREAL BFC--621--1391--154-165246174
Dossier client DREAL BFC Service transports mobilités + - A Port Douvot - 27 chemin des valliéres - 25000 -
BESANCON
Echantilion P009 - Platre - Platre et peinture - ler - Cuisine - A - Porte d'entrée
Plion; TTGA Peinture / Matériau platreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogéne

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
. Technique analytique e . .
Fraction Analysée Résultat
(Méthode de préparation) d"/aar:ieat:te Eléments analytiques
et date d'analyse
»Peinture non séparable + Maténau META (A) le 13/06/2025 Amiante non o

platreux blanc en vrac non Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : AHZ
séparable + Matériau gris en vrac Nombre de supports danalyse : 2 (1) @
hétérogéne non séparable

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure & la imite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essal et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le dient. Siles couches
étalent susceptibles de contenir de I'amiante par nature efles ont fait I'objet d'une analyse,

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spéofique(s), seules les couches non distinguables 3 I'eeil nu par le client, ont éé analysées.
validé par:  Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport dessai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas &re reprodult sans [’ du lab
Sauf demande particuliére et dcrite du chient, les échantiions sont conservés pendant & mois et les rapports pendant 10 ans.
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Uaccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par lacoréditation qui sont identiids par le symbole : B

RAPPORT D'ESSAI N° IT072506-14474 EN DATE DU 13/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concemne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoice,

Client : Prélevement :

EX'IM EXPLOITATION (25) Commande ITGA : 1T0725-23142
Romain PAPE Echantillon ITGA : IT072506-14474
3 Rue de Dole Regu au laboratoire le : 12/06/2025

25000 BESANCON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 133975 DREAL BFC--621--1391--154-165246174
Dossier client DREAL BFC Service transports mobilités + - A Port Douvot - 27 chemin des valliéres - 25000 -
BESANCON
Echantilion PO10 - Colle - Carreaux de faience - 1er - Cuisine - A,C,D - Murs
Plion; TTGA Colle beige / Couche platreuse blanche en faible quantité

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
. Technique analytique e . .
Fraction Analysée Résultat
(Mé de préparation) d\./aar:ieat:te Eléments analytiques
et date d'analyse
»Colle beige + Couche platreuse META (A) le 13/06/2025 Amiante non -
blanche en faible quantité non Nombre de préparations : 1 détecté ANINEY SN
é Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (3]

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure A la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifides comme telles, 1a limite de détection est garantie sur la prise d'essai, La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le dient. Si les couches

étaient susceptibles de contenir de I'amiante par nature elles ont fait 'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécfique(s), seules les couches non distinguables 3 I'osil nu par le dient, ont &é analysées.

validépar:  Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport dessai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas &re reprodult sans [’ du lab
Sauf demande particuliére et dcrite du chient, les échantiions sont conservés pendant & mois et les rapports pendant 10 ans.
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Uaccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par lacoréditation qui sont identiids par le symbole : B

RAPPORT D'ESSAI N° IT072506-14475 EN DATE DU 13/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concemne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoice,

Client : Prélevement :

EX'IM EXPLOITATION (25) Commande ITGA : IT0725-23142
Romain PAPE Echantillon ITGA : IT072506-14475
3 Rue de Dole Regu au laboratoire le : 12/06/2025

25000 BESANCON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 133975 DREAL BFC--621--1391--154-165246174
Dossier client DREAL BFC Service transports mobilités + - A Port Douvot - 27 chemin des valliéres - 25000 -
BESANCON
Echantilion PO11 - Platre - Platre et peinture - ler - Cuisine - Plénum - Plancher haut
Plion; TTGA Peintures multiples / Matériau platreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
. Technique analytique e . .
Fraction Analysée Résultat
(Mé de préparation) d\./aar:ieat:te Eléments analytiques
et date d'analyse
»Peintures multiples non séparable + META (A) le 13/06/2025 Amiante non -
Matériau platreux blanc en vrac non Nombre de préparations : 1 détecté AN EAE
& Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (3]

(1) Aucune fibee d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure A la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

validé par:  Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport dessai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas &re reprodult sans [’ du lab
Sauf demande particuliére et dcrite du chient, les échantiions sont conservés pendant & mois et les rapports pendant 10 ans.
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Uaccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par lacoréditation qui sont identiids par le symbole : B

RAPPORT D'ESSAI N° IT072506-14476 EN DATE DU 13/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concemne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoice,

Client : Prélevement :

EX'IM EXPLOITATION (25) Commande ITGA : 1T0725-23142
Romain PAPE Echantillon ITGA : IT072506-14476
3 Rue de Dole Regu au laboratoire le : 12/06/2025

25000 BESANCON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 133975 DREAL BFC--621--1391--154-165246174
Dossier client DREAL BFC Service transports mobilités + - A Port Douvot - 27 chemin des valliéres - 25000 -
BESANCON
Echantilion P012 - PVC - Dalles de sol - 1er - Cuisine - Sol - Revétement de sol
Ption; TFGA Revétement souple gris / Colle polymére jaune en faible quantité

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
. Technique analytique e . .
Fraction Analysée Résultat
(Méthode de préparation) d"/aar:ieat:te Elements analytiques
et date d'analyse
»Revétement souple gris + Colle META (A) le 13/06/2025 Amiante non -
polymére jaune en faible quantité Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : AHZ
non séparable Nombre de supports d'analyse : 2 (1) [#)]

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure A la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifides comme telles, 1a limite de détection est garantie sur la prise d'essai, La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le dient. Si les couches

étaient susceptibles de contenir de I'amiante par nature elles ont fait 'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécfique(s), seules les couches non distinguables 3 I'osil nu par le dient, ont &é analysées.

validépar:  Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport dessai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas &re reprodult sans [’ du lab
Sauf demande particuliére et dcrite du chient, les échantiions sont conservés pendant & mois et les rapports pendant 10 ans.
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Uaccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par lacoréditation qui sont identiids par le symbole : B

RAPPORT D'ESSAI N° IT072506-14477 EN DATE DU 13/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concemne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoice,

Client : Prélevement :

EX'IM EXPLOITATION (25) Commande ITGA : 1T0725-23142
Romain PAPE Echantillon ITGA : IT072506-14477
3 Rue de Dole Regu au laboratoire le : 12/06/2025

25000 BESANCON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 133975 DREAL BFC--621--1391--154-165246174
Dossier client DREAL BFC Service transports mobilités + - A Port Douvot - 27 chemin des valliéres - 25000 -
BESANCON
Echantilion PO13 - Platre - Platre et peinture - ler - Cuisine - Tous murs - Murs
Plion; TTGA Peinture / Matériau platreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
. Technique analytique e . .
Fraction Analysée : Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) d'amiante Iytiq
et date d'analyse
»Peinture non séparable + Maténau META (A) le 13/06/2025 Amiante non -
platreux blanc en vrac non Nombre de préparations : 1 détecté AN EAE
& Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (3]

(1) Aucune fibee d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure A la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

validé par:  Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport dessai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas &re reprodult sans [’ du lab
Sauf demande particuliére et dcrite du chient, les échantiions sont conservés pendant & mois et les rapports pendant 10 ans.
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Uaccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par lacoréditation qui sont identiids par le symbole : B

RAPPORT D'ESSAI N° IT072506-14478 EN DATE DU 13/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concemne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoice,

Client : Prélevement :

EX'IM EXPLOITATION (25) Commande ITGA : IT0725-23142
Romain PAPE Echantillon ITGA : IT072506-14478
3 Rue de Dole Regu au laboratoire le : 12/06/2025

25000 BESANCON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 133975 DREAL BFC--621--1391--154-165246174
Dossier client DREAL BFC Service transports mobilités + - A Port Douvot - 27 chemin des valliéres - 25000 -
BESANCON
Echantilion PO14 - Platre - Platre et peinture - ler - Dégagement 1 - A,B,D - Murs
Plion; TTGA Peinture / Matériau platreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
. Technique analytique e . .
Fraction Analysée : Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) d'amiante Iytiq
et date d'analyse
»Peinture non séparable + Maténau META (A) le 13/06/2025 Amiante non -
platreux blanc en vrac non Nombre de préparations : 1 détecté Analyste + AFE
& Nombre de supports d'analyse : 2 (1) @

(1) Aucune fibee d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure A la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

validé par:  Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport dessai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas &re reprodult sans [’ du lab
Sauf demande particuliére et dcrite du chient, les échantiions sont conservés pendant & mois et les rapports pendant 10 ans.

OTA 164 rev 26

Page1/1

133975 DREAL BFC A 58/76

EXIM EXPLOITATION - 3 rue de Dole - 25000 BESANCON
Tél : 03.81.50.52.40 - E-mail : exim25@exim.fr
SAS au capital de 332500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siege 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000102 - APE 7120B

Amiante



E.25845599.0.PDF |

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

Accréditation n® 1-5967
Tél: 02.99.35.41.41

Fax : 02.99.35.41.42 Portée disponible
vwoww.itga.fr sur www.cofrac.fr
Made in France

Uaccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par lacoréditation qui sont identiids par le symbole : B

RAPPORT D'ESSAI N° IT072506-14479 EN DATE DU 13/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concemne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoice,

Client : Prélevement :

EX'IM EXPLOITATION (25) Commande ITGA : 1T0725-23142
Romain PAPE Echantillon ITGA : IT072506-14479
3 Rue de Dole Regu au laboratoire le : 12/06/2025

25000 BESANCON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 133975 DREAL BFC--621--1391--154-165246174
Dossier client DREAL BFC Service transports mobilités + - A Port Douvot - 27 chemin des valliéres - 25000 -
BESANCON
Echantilion PO15 - Platre - Platre et peinture - ler - Dégagement 1 - Piénum - Plancher haut
Plion; TTGA Papler peint / Peinture en faible quantité / Matériau platreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
. Technique analytique e . .
Fraction Analysée : Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) d'amiante Iytia
et date d'analyse
»Papier peint non séparable + META (A) le 13/06/2025 Amiante non -

Peinture en faible quantité non Nombre de préparations : 1 détecté Analyste s SYK
séparable + Matériau plitreux blanc Nombre de supports danalyse : 2 (1) @
€N Vrac non séj

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure & la imite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d’essal et non par couche.

validé par:  Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport dessai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas &re reprodult sans [’ du lab
Sauf demande particuliére et dcrite du chient, les échantiions sont conservés pendant & mois et les rapports pendant 10 ans.
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Uaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par laccréditation qui sont idantéids par le symbole : B

RAPPORT D'ESSAI N° IT072506-14480 EN DATE DU 13/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concemne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoice,

Client : Prélevement :

EX'IM EXPLOITATION (25) Commande ITGA : IT0725-23142
Romain PAPE Echantillon ITGA : IT072506-14480
3 Rue de Dole Regu au laboratoire le : 12/06/2025

25000 BESANCON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 133975 DREAL BFC--621--1391--154-165246174

Dossier client DREAL BFC Service transports mobilités + - A Port Douvot - 27 chemin des valliéres - 25000 -
BESANCON

Echantilion PO16 - Placoplatre - Colle de carrelage - 1er - Salle d'eau 1 - B, C, D - Murs

Description ITGA. | sivetage /. Collé belge

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de |a nature de la prise d'essal :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
. Technique analytique e . .
Fraction Analysée : Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) d'amiante Iytiq
et date d'analyse
Carrelage Non analysé
»Colle beige META (A) le 13/06/2025 Amiante non
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : SYK
Nombre de supports danalyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la imite de détection.
validé par:  Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport dessai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas &re reprodult sans [’ du lab
Sauf demande particuliére et dcrite du chient, les échantiions sont conservés pendant & mois et les rapports pendant 10 ans.
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Uaccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par lacoréditation qui sont identiids par le symbole : B

RAPPORT D'ESSAI N° IT072506-14481 EN DATE DU 13/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concemne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoice,

Client : Prélevement :

EX'IM EXPLOITATION (25) Commande ITGA : 1T0725-23142
Romain PAPE Echantillon ITGA : IT072506-14481
3 Rue de Dole Regu au laboratoire le : 12/06/2025

25000 BESANCON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 133975 DREAL BFC--621--1391--154-165246174
Dossier client DREAL BFC Service transports mobilités + - A Port Douvot - 27 chemin des valliéres - 25000 -
BESANCON
Echantilion PO17 - Fibres-ciment - Papier peint - 1er - WC n°1 - A,D - Plaques planes
Ption; TFGA Peinture / Fibrociment gris avec fibres visibles

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantilion conformément 3 l'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélévement et montage adapté sur lame de microscopie
Technique Analytique
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critéres optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie i la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Techniue rayuaoe Résul Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) RZ0E e
s d'amiante
et date d'analyse
P Peinture non séparable + MOLP le 12/06{2025 Présence de fibres Chrysotile
Fibrociment gris avec fibres visibles Nombre de préparations : 1 damiante Analyste : GJI
Nombre de supports danalysa : 1 (1)

(1) Pour les couches non-séparables et identifides comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai, La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,
Les couches formakisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le dient. Si les couches
étaient susceptibles de contenir dz I'amiante par nature elles ont fait I'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables 3 'asil nu par le diient, ont été analysées.
validé par :  Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport dessai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas &re reprodult sans [’ du lab
Sauf demande particuliére et dcrite du chient, les échantiions sont conservés pendant & mois et les rapports pendant 10 ans.
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Uaccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par lacoréditation qui sont identiids par le symbole : B

RAPPORT D'ESSAI N° IT072506-14482 EN DATE DU 13/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concemne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoice,

Client : Prélevement :

EX'IM EXPLOITATION (25) Commande ITGA : IT0725-23142
Romain PAPE Echantillon ITGA : IT072506-14482
3 Rue de Dole Regu au laboratoire le : 12/06/2025

25000 BESANCON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 133975 DREAL BFC--621--1391--154-165246174
Dossier client DREAL BFC Service transports mobilités + - A Port Douvot - 27 chemin des valliéres - 25000 -
BESANCON
Echantilion PO18 - Bois - Colle de carrelage - ler - Salle d'eau 1 - Sol - Revétement de sol
Plion; TTGA Peinture en faible quantité / Colle grise / Joint cassant gris

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
. Technique analytique e . .
Fraction Analysée Résultat
(Méthode de préparation) d"/aar:ieat:te Elements analytiques
et date d'analyse
»Peinture en faible quantité non META (A) le 13/06/2025 Amiante non o
séparable + Colle grise non Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : SYK
& + Joint cassant gris Nombre de supports danalyse : 2 (1) @

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure A la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifides comme telles, 1a limite de détection est garantie sur la prise d'essai, La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le dient. Si les couches

étaient susceptibles de contenir de I'amiante par nature elles ont fait 'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécfique(s), seules les couches non distinguables 3 I'osil nu par le dient, ont &é analysées.

validépar:  Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport dessai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas &re reprodult sans [’ du lab
Sauf demande particuliére et dcrite du chient, les échantiions sont conservés pendant & mois et les rapports pendant 10 ans.
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Uaccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par lacoréditation qui sont identiids par le symbole : B

RAPPORT D'ESSAI N° IT072506-14484 EN DATE DU 13/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concemne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoice,

Client : Prélevement :

EX'IM EXPLOITATION (25) Commande ITGA : IT0725-23142
Romain PAPE Echantillon ITGA : IT072506-14484
3 Rue de Dole Regu au laboratoire le : 12/06/2025

25000 BESANCON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 133975 DREAL BFC--621--1391--154-165246174

Dossier client DREAL BFC Service transports mobilités + - A Port Douvot - 27 chemin des valliéres - 25000 -
BESANCON

Echantilion PO19 - Placopltre - Colle de carrelage - 1er - WC n°1 - B - Murs

Description ITGA. | rietage /. Colle beige / Carton / Couche ptitreuse blanche

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
. Technique analytique e . .
Fraction Analysée Résultat
(Méthode de préparation) d"/aar:ieat:te Elements analytiques
et date d'analyse
Carrelage Non analysé
»Colle beige non séparable + Carton META (A) le 13/06/2025 Amiante non 559
non séparable + Couche platreuse Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : SYK
blanche Nombre de supports danalyse : 2 (1) @

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la imite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables at identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

validé par :  Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport dessai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas &re reprodult sans [’ du lab
Sauf demande particuliére et dcrite du chient, les échantiions sont conservés pendant & mois et les rapports pendant 10 ans.
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Uaccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par lacoréditation qui sont identiids par le symbole : B

RAPPORT D'ESSAI N° IT072506-14486 EN DATE DU 13/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concemne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoice,

Client : Prélevement :

EX'IM EXPLOITATION (25) Commande ITGA : IT0725-23142
Romain PAPE Echantillon ITGA : IT072506-14486
3 Rue de Dole Regu au laboratoire le : 12/06/2025

25000 BESANCON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 133975 DREAL BFC--621--1391--154-165246174

Dossier client DREAL BFC Service transports mobilités + - A Port Douvot - 27 chemin des valliéres - 25000 -
BESANCON

Echantilion P020 - Placoplétre - Colle de carrelage - 1er - WC n°1 - C - Murs

Description ITGA. | iietage / Colle belge / Carton / Couche pliitreuse blanché

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
. Technique analytique e . .
Fraction Analysée Résultat
(Méthode de préparation) d"/aar:ieat:te Elements analytiques
et date d'analyse
Carrelage Non analysé
»Colle beige non séparable + Carton META (A) le 13/06/2025 Amiante non 559
non séparable + Couche platreuse Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : SYK
blanche Nombre de supports danalyse : 2 (1) @

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la imite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables at identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le dient. Si les couches

étaient susceptibles de contenir de 'amiante par nature elles ont fait l'objet dune analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables 3 I'ceil nu par le dient, ont &é analysées.

validé par:  Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport dessai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas &re reprodult sans [’ du lab
Sauf demande particuliére et dcrite du chient, les échantiions sont conservés pendant & mois et les rapports pendant 10 ans.

OTA 164 rev 26

Page1/1

133975 DREAL BFC A 64/76

EXIM EXPLOITATION - 3 rue de Dole - 25000 BESANCON
Tél : 03.81.50.52.40 - E-mail : exim25@exim.fr
SAS au capital de 332500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siege 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000102 - APE 7120B

Amiante



E.25845611.0.PDF |

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

Accréditation n® 1-5967
Tél: 02.99.35.41.41

Fax : 02.99.35.41.42 Portée disponible
vwoww.itga.fr sur www.cofrac.fr
Made in France

Uaccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par lacoréditation qui sont identiids par le symbole : B

RAPPORT D'ESSAI N° IT072506-14487 EN DATE DU 13/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concemne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoice,

Client : Prélevement :

EX'IM EXPLOITATION (25) Commande ITGA : 1T0725-23142
Romain PAPE Echantillon ITGA : IT072506-14487
3 Rue de Dole Regu au laboratoire le : 12/06/2025

25000 BESANCON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 133975 DREAL BFC--621--1391--154-165246174

Dossier client DREAL BFC Service transports mobilités + - A Port Douvot - 27 chemin des valliéres - 25000 -
BESANCON

Echantilion P021 - Placoplatre - Colle de carrelage - 1er - Salon/Séjour - A,B,C - Plinthes

Description TTGA | 11ie blanche / Carton blanc en faible quantité

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
. Technique analytique e . .
Fraction Analysée Résultat
(Méthode de préparation) d"/aar:ieat:te Elements analytiques
et date d'analyse
»Colle blanche + Carton blanc en META (B) le 13/06/2025 Amiante non -
faible quantité non séparable Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : SYK
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) @

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure A la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifides comme telles, 1a limite de détection est garantie sur la prise d'essai, La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le dient. Si les couches

étaient susceptibles de contenir de I'amiante par nature elles ont fait 'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécfique(s), seules les couches non distinguables 3 I'osil nu par le dient, ont &é analysées.

validépar:  Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport dessai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas &re reprodult sans [’ du lab
Sauf demande particuliére et dcrite du chient, les échantiions sont conservés pendant & mois et les rapports pendant 10 ans.
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Uaccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par lacoréditation qui sont identiids par le symbole : B

RAPPORT D'ESSAI N° IT072506-14489 EN DATE DU 13/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concemne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoice,

Client : Prélevement :

EX'IM EXPLOITATION (25) Commande ITGA : 1T0725-23142
Romain PAPE Echantillon ITGA : IT072506-14489
3 Rue de Dole Regu au laboratoire le : 12/06/2025

25000 BESANCON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 133975 DREAL BFC--621--1391--154-165246174
Dossier client DREAL BFC Service transports mobilités + - A Port Douvot - 27 chemin des valliéres - 25000 -
BESANCON
Echantilion P022 - Béton - Colle de carrelage + chape maigre - 1er - Salon/Séjour - Sol - Revétement de sol
Plion; TTGA Peinture en faible quantité / Colle grise / Matériau compact gris en vrac hétérogéne

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
. Technique analytique e . .
Fraction Analysée Résultat
(Méthode de préparation) d"/aar:ieat:te Elements analytiques
et date d'analyse
»Peinture en faible quantité non META (A) le 13/06/2025 Amiante non o

séparable + Colle grise non Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : SYK
séparable + Matériau compact gris Nombre de supports danalyse : 2 (1) @
en vrac hétérogéne

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure & la imite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essal et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le dient. Siles couches
étalent susceptibles de contenir de I'amiante par nature efles ont fait I'objet d'une analyse,

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spéofique(s), seules les couches non distinguables 3 I'eeil nu par le client, ont éé analysées.
validé par:  Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport dessai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas &re reprodult sans [’ du lab
Sauf demande particuliére et dcrite du chient, les échantiions sont conservés pendant & mois et les rapports pendant 10 ans.
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Uaccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par lacoréditation qui sont identiids par le symbole : B

RAPPORT D'ESSAI N° IT072506-14491 EN DATE DU 13/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concemne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoice,

Client : Prélevement :

EX'IM EXPLOITATION (25) Commande ITGA : IT0725-23142
Romain PAPE Echantillon ITGA : IT072506-14491
3 Rue de Dole Regu au laboratoire le : 12/06/2025

25000 BESANCON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 133975 DREAL BFC--621--1391--154-165246174
Dossier client DREAL BFC Service transports mobilités + - A Port Douvot - 27 chemin des valliéres - 25000 -
BESANCON
Echantilion P023 - Béton - Colle de carrelage + chape maigre - 1er - Salon/Séjour - Sol - Revétement de sol
Plion; TTGA Colle blanche / Matériau compact gris en vrac hétérogéne

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
. Technique analytique e . .
Fraction Analysée Résultat
(Méthode de préparation) d"/aar:ieat:te Elements analytiques
et date d'analyse
»Colle blanche + Matériau compact META () le 13/06/2025 Amiante non -
gris en vrac hétérogéne Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : AFE
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) @

(1) Aucune fibee d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure A la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

validé par:  Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport dessai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas &re reprodult sans [’ du lab
Sauf demande particuliére et dcrite du chient, les échantiions sont conservés pendant & mois et les rapports pendant 10 ans.
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Uaccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par lacoréditation qui sont identiids par le symbole : B

RAPPORT D'ESSAI N° IT072506-14493 EN DATE DU 13/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concemne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoice,

Client : Prélevement :

EX'IM EXPLOITATION (25) Commande ITGA : 1T0725-23142
Romain PAPE Echantillon ITGA : IT072506-14493
3 Rue de Dole Regu au laboratoire le : 12/06/2025

25000 BESANCON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 133975 DREAL BFC--621--1391--154-165246174
Dossier client DREAL BFC Service transports mobilités + - A Port Douvot - 27 chemin des valliéres - 25000 -
BESANCON
Echantilion P024 - Platre - Platre et peinture - 1er - Salon/Séjour - Tous murs - Murs
Plion; TTGA Peinture en faible quantité / Matériau platreux blanc

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantilion conformément 3 l'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
. Technique analytique e . .
Fraction Analysée . Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) damiante Iytiq
et date d'analyse

»Peinture en faible quantité non META (A) le 13/06/2025 Amiante non - Autres fibres inhalables
séparable + Matériau platreux blanc Nombre de préparations : 3 détecté distinguées par M. (2)

Nombre de supports danalyse : 6 (1) Andy(ﬁe):PES

3]

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantifion objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'étre inhalées (dont la largeur est inférieure & 3 pm) ont &é détectées. Ces fibres ont pu &tre différenciées de fibres d'amiante via les
critéres didentification reportés dans les données i Mm: hologie / D: Diffraction & ique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai, La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifides par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le dient. Si les couches

étaient susceptibles de contenir da I'amiante par nature elles ont fait 'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables 3 I'oeil nu par le dient, ont &é analysées.

validé par:  Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport dessai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas &re reprodult sans [’ du lab
Sauf demande particuliére et dcrite du chient, les échantiions sont conservés pendant & mois et les rapports pendant 10 ans.
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Uaccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par lacoréditation qui sont identiids par le symbole : B

RAPPORT D'ESSAI N° IT072506-14495 EN DATE DU 13/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concemne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoice,

Client : Prélevement :

EX'IM EXPLOITATION (25) Commande ITGA : IT0725-23142
Romain PAPE Echantillon ITGA : IT072506-14495
3 Rue de Dole Regu au laboratoire le : 12/06/2025

25000 BESANCON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 133975 DREAL BFC--621--1391--154-165246174

Dossier client DREAL BFC Service transports mobilités + - A Port Douvot - 27 chemin des valliéres - 25000 -
BESANCON

Echantilion PO2S - Isolant - Isolant laine minérale - 2éme - Dé 2 - Tous murs - Murs

Description ITGA 2 o
? Matériau fibreux jaune avec poussiéres

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélévement et montage adapté sur lame de microscopie

- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critéres optiques
La détection de fibres d'amiante cptiquement observables est garantie si 13 teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse,

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) damiante
et date d'analyse
»Matériau fibreux jaune avec MOLP + META (&) le 13/06/2025 Amiante non -
poussiéres Nombre de préparations : 3 détecté Analyste : AFE
Nombre de supports danalyse : 4 (1)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantilon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la limite de détection.
validé par:  Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport dessai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas &re reprodult sans [’ du lab
Sauf demande particuliére et dcrite du chient, les échantiions sont conservés pendant & mois et les rapports pendant 10 ans.
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Uaccrédtation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par lacoréditation qui sont identiids par le symbole : B

RAPPORT D'ESSAI N° IT072506-14497 EN DATE DU 13/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concemne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoice,

Client : Prélevement :

EX'IM EXPLOITATION (25) Commande ITGA : IT0725-23142
Romain PAPE Echantillon ITGA : IT072506-14497
3 Rue de Dole Regu au laboratoire le : 12/06/2025

25000 BESANCON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 133975 DREAL BFC--621--1391--154-165246174
Dossier client DREAL BFC Service transports mobilités + - A Port Douvot - 27 chemin des valliéres - 25000 -
BESANCON
Echantilion P026 - Placoplatre - Colle de carrelage - 2éme - Salle d'eau 2 - E,F - Revétement de mur
Ption; TFGA Peinture en faible quantité / Colle grise

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantilion conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique 3 Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
. Technique analytique e . .
Fraction Analysée Résultat
(Méthode de préparation) d"/aar:ieat:te Elements analytiques
et date d'analyse
»Peinture en faible quantité non META (A) le 13/06/2025 Amiante non o
séparable + Colle grise Nombre de préparations : 2 détecté Analyste : ILM
Nombre de supports danalyss : 4 (1) (2

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure A la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifides comme telles, 1a limite de détection est garantie sur la prise d'essai, La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le dient. Si les couches

étaient susceptibles de contenir de I'amiante par nature elles ont fait 'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécfique(s), seules les couches non distinguables 3 I'osil nu par le dient, ont &é analysées.

validépar:  Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport dessai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas &re reprodult sans [’ du lab
Sauf demande particuliére et dcrite du chient, les échantiions sont conservés pendant & mois et les rapports pendant 10 ans.
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E.25845630.0.PDF |

Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n® 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

Accréditation n® 1-5967
Tél: 02.99.35.41.41

Fax : 02.99.35.41.42 Portée disponible
vwoww.itga.fr sur www.cofrac.fr
Made in France

Uaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par laccréditation qui sont idantéids par e symbole : B

RAPPORT D'ESSAI N° IT072506-14500 EN DATE DU 13/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concemne que les échantillons soumis 3 I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoice,

Client : Prélevement :

EX'IM EXPLOITATION (25) Commande ITGA : 1T0725-23142
Romain PAPE Echantillon ITGA : IT072506-14500
3 Rue de Dole Regu au laboratoire le : 12/06/2025

25000 BESANCON

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 133975 DREAL BFC--621--1391--154-165246174
Dossier client DREAL BFC Service transports mobilités + - A Port Douvot - 27 chemin des valliéres - 25000 -
BESANCON
Echantilion P027 - Isolant - Laine minérale - 2éme - Dégagement 2 - Piénum - Isolation
Ption; TFGA Matériau fibreux jaune

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantilion conformément 3 l'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélévement et montage adapté sur lame de microscopie
Technique Analytique
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critéres optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie i la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) damiante e
et date d'analyse
»Maténau fibreux jaune MOLP le 12/06/2025

Nombre de préparations : 2
Nombre de supports danalyse : 2

détecté
(n

Amiante non I Aucune

Analyste : Gt ’

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantilion objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure 3 la
limite de détection. Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micrométre (um).

validé par:  Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport dessai n'est autorisée que sous sa forme intégrale | ce rapport ne doit pas &re reprodult sans [’ du lab
Sauf demande particuliére et dcrite du chient, les échantiions sont conservés pendant & mois et les rapports pendant 10 ans.
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ANNEXE : Certificat de compétence

\ Certificat de compétences
v Diagnostiqueur Immobilier

4
N° CPDI6473 Version 006
Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'l.Cert, atteste que:
Monsieur PAPE Romain
Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de
certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :
Amiante avec mention Amiante Avec Mention (1)
Date d'effet : 06/211/2022 - Date d'expiration : 05/11/2029
Amiante sans mention  Amiante Sans Mention (2)
Date d'effet : 06/11/2022 - Date d'expiration : 05/11/2029
DPE individuel Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2)
Date d'effet : 05/01/2023 - Date d'expiration : 04/01/2030
Electricité Etat de I'installation intérieure électrique (1)
Date d'effet : 05/01/2023 - Date d'expiration : 04/01/2030
Gaz Etat de l'installation intérieure gaz (1)
Date d'effet : 06/21/2022 - Date d'expiration : 05/11/2029
Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1)
Date d'effet : 05/01/2023 - Date d'expiration : 04/01/2030
En foi de quoice certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu’une présomption de certification. Sa validité peut étre vérifiee 3 I'adresse
https://www.icert fr/liste-des-certifies/
Valide 3 partir du 01/09/2024.
(1) Arvine 20 Lo puiller » crtere 2 cagrata e & fagrosicamante Semces g g 2o eun g e erigee P
srismes de cotbexton
(2} Arvite 20 20 juilee - sgr ot de peformance mogeiaue de leur Spanames de fostice ot s evgences sipheatins sur opasiEne de
cethoman Tarris 4o 34 décevion 2021 a5 fmageere 2 7
cofrac
I C ACCHOTARON
Brt
o
) Institut de (estification SRR wovn criac 18
Certification de personnes
D‘agno;“que‘:’ fr |.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance - Bat K
Portée disponible sur www.icert. 35760 Saint-Grégoire CPEDIFR 11 revag
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ANNEXE : Attestation d’assurance |

Adhésion
N° A029

ATTESTATION

D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n° : 10583929904

Responsabilité civile Professionnelle
Diagnostiqueur technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d’Assurance dont le Siége Social est situé 313
Terrasses de I'Arche — 92727 NANTERRE Cédex, attestons que la:

EX'IM EXPLOITATION
843 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 59700 MARCQ EN BAROEUL
Et ses établissements secondaires (TRESSES, BESANCON, TOURS, AMIENS , RUEIL-MALMAISON,
PARIS)

A adhéré par I'intermédiaire de LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17,
au contrat d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle n°10583929904A029.

Garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile Professionnelle de la société de
Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-aprés, sous
réserve qu’elles soient réalisées par des per disp t des certificats de compétence en cours
de validité exigés par la régl jon et des at i de formation, d’Accréditation,
d’Agrément au sens contractuel.

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé a :

2 000 000 € PAR SINISTRE ET 3 000 000 € PAR ANNEE D’ASSURANCE.
LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025 INCLUS
SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE
D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET
DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait 38 NANTERRE le 18 décembre 2024
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L'ASSUREUR :

LSN, par délégation de signature :
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Police N° 10583929904A029

Activités assurées
Activités principales : diagnostics techniques immobilier soumis a certification et re certification :

J AMIANTE sans mention

AMIANTE avec mention (dont contrdle visuel aprés travaux de désamiantage et repérage amiante
avant démolition)

DPE avec ou sans mention

ELECTRICITE

GAZ

PLOMB (CREP, DRIP, recherche du Plomb avant travaux, Diagnostic de mesures surfaciques des
poussiéres de plomb) avec ou sans mention

0 TERMITE

[}

o oo

Activités secondaires : autres diagnostics et missions d’expertises :

ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques)

ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d’'Information sur les Sols)

ERP (Etat des Risques et Pollutions)

L'état des risques réglementées pour l'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL)

Diagnostic Amiante dans les enrobés et amiante avant travaux (C avec mention ou F pour les

certifiés sans mention)

Recherche Plomb avant démolition (C avec ou sans mention)

Diagnostic Plomb dans I'eau

Recherche des métaux lourds

Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents a la vente ou a la location immobiliére

Assainissement Collectif et non Collectif

Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons lignivores (C termites et F Termites ou F

Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites)

Diagnostic Mérule (F) car pas pris en compte dans la certification Termites

J Diagnostic technique global « sous réserve que I’Assuré personne physique ou morale répond aux
conditions de I'article D 731-1 du Code de la Construction et de I'Habitat »

0 Diagnostic accessibilité aux Handicapés

Plan Pluriannuel de Travaux (PPT) « sous réserve que I'Assuré personne physique ou morale

répond bien aux conditions de I'article 1 du décret n® 2022-663 du 25 avril 2022 »

Diagnostic Eco Prét

Diagnostic Pollution des sols

Diagnostic Radon

Mesures d’empoussiérement par prélevement d’échantillon d'air (A+F en parcours de formation

interne et externe) soit :

- Les mesures d’empoussiérement en fibres d’amiante dans les immeubles batis (LAB REF 26

partie stratégie d’échantillonnage, prélévements et rapport d'essai), air intérieur,

- Les mesures d’empoussiérement en fibres d’amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie

stratégie d’échantillonnage, prélévements et rapport d'essai), air des lieux de travail,

- Les mesures d’empoussiérement en fibres d’amiante en "hors programme environnement » (HP

env, partie stratégie d’échantillonnage, prélévements et rapport d'essai), air ambiant.

ooooaaoaon

[} OoooooooOoo
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AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siége social : 313, Terrasses de I'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.CS. Nanterre

Cod s SEn 1433087 sen
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Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance
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Police N° 10583929904A029

()

Missions d'Infiltrométrie, Thermographie

J Missions de contrdle des expositions professionnelles aux agents chimiques dans Iair des lieux de
travail, hors amiante, consistant a calculer la Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP).
Cette activité s’inscrit dans le cadre du référentiel LAB REF27 sous réserve de I'accréditation
COFFRAC.

Cette activité est couverte sous réserve de l'ab de r
laboratoire d’analyse.

sogr

a recours contre le

J Mission de coordination SPS

0 RT 2005 et RT 2012 (C DPE avec mention ou F pour les non certifiés DPE avec mention)

J  Audit énergétique pour les Maison individuelles ou les batiments monopropriété (AC)

0 Audit énergétique pour copropriété (F)

0 Etat des lieux locatifs ou dans le cadre de la contraction d’un prét immobilier

0 Etat des lieux relatifs a la conformité aux normes d’habitabilité

0 Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) sans
travaux d’électricité et sans maintenance

0 Etat de l'installation intérieure de I'électricité dans les établissements mettant en ceuvre des
courants électriques

0 Audit sécurité piscine

0 Evaluation immobiliére

J Evaluation des risques pour la sécurité des travailleurs

0 Diagnostic légionnelle

J Diagnostic incendie

J Diagnostic électricité dans le cadre du Télétravail

I  Elaboration de plans et croquis en phase APS, a I'exclusion de toute activité de conception

J Etablissement d'états descriptifs de division (calcul de millieme de copropriété)

0 Diagnostic de décence du logement

0  Expertise judiciaire et para judiciaire

0  Expertise extra juridictionnelle

J  Contréle des combles

J  Etatdes lieux des biens neuf

J Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la
démolition ou de la rénovation significative de batiments (certification Amiante avec mention +
attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)

0  Prise de photos en vue de I'élaboration de visites vidéo en 360, a 'exclusion de prises de vue au
moyen de drones

J Délivrance de certificats de luminosité par utilisation de I'application SOLEN

0 DPE pour I'obtention d’un Prét & Taux Zéro

0 Repérage Amiante dans le Ferroviaire

J Repérage Amiante dans le Maritime

J Document d'information du Plan d’Exposition au Bruit des Aérodromes dit PEB

0  Veérification des installations électriques au sein des Etablissements recevant des Travailleurs

(ERT), des ERP et des IGH (AC personne morale + F diagnostiqueur)

O Bilan aéraulique prévisionnel et vérification sur chantier (F sous-section 4 Amiante + F aéraulique
de chantier)

O  Le carnet d'information du logement (CIL)

Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA)

J Qualité de I'Air Intérieur

[}
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Rapport de repérage du plomb avant démolition

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
Prévention du risque d’exposition aux agents cancérogénes, mutagénes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants -
Norme NF X46-035 Juin 2021

Numéro de rapport | 133975 DREAL BFC P

Propriétaire | DREAL BFC Service transports mobilités

Donneur d’'ordre | DREAL BFC Service transports mobilités

Adresse de 'immeuble | A Port Douvot 27 chemin des vallieres 25000 BESANCON

Batiment ou installation | Maison individuelle

Date de la commande | 30/05/2025

La ou le(s) date(s) de la visite | 10/06/2025

Date d’édition du rapport de repérage | 16/06/2025

Nombre total de pages du rapport, annexes 21
comprises

Liste des documents transmis par le donneur
d’ordre

Néant

Signataire du rapport

Signature et Cachet de I'entreprise Opérateur de repérage :

PAPE Romain
EXIM EXPLOITATION 25
Le 16/06/2025
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Conclusions

Présence de revétements contenant du plomb >0,3mg/cm?

133975 DREAL BFC P 2/21
EXIM EXPLOITATION - 3 rue de Dole - 25000 BESANCON
Tél: 03.81.50.52.40 - E-mail : exim25@exim.fr
SAS au capital de 332500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siége 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000102 - APE 7120B

Plomb



SOMMAIRE
................................................................................................................... 1
....................................................................................................................................... 2
............................................................................................................. 4
................................................................................................................................................................ 4
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES ..., 4
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE ;... 4
IDENTIFICATION DU BATIMENT OU DU LOCAL CONCERNE : ... 4
LISTE DES DOCUMENTS REMIS .. ..ttt ettt e e e e et ettt e e e e e e e ataaeeeeeeesesaaseeeaaeesaassaseeaeeeeseassnseeeaeesaannnrnns 4
Programme de traAVAUX ........c.eeviieiiieiieetieeiie et ete et e teetee st e e teeesbeesseeeabeesaeesseensaesnsaensseenseessseensaennseans 4
NP1 LA (<) 14 LTSRS 4
PROGRAMME DE TRAVAUX .....outtiiiiisteeiissssseessssssssessssssssesssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssnssssssssnnssssnn 4
ELEMENT DE LA MISSION DE REPERAGE ..ottt s sccser e s s sses e s s sne s s s s e e s s nne e s s nnn e e s 4
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D’INTERVENTION) :................. 5
L’APPAREIL PORTABLE A FLUORESCENGCE X ...oooiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeee ettt ettt ettt ettt ettt et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeaeeees 5
VERIFICATION DE LA JUSTESSE DE L’APPAREIL (MESURE SUR ETALONS).....uuiiiiiiiiiiiiiee et 5
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE EN CAS D’ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE .......coooiiiiiiiee e 5
RESULTATS DU REPERAGE ET COMMENTAIRES ........ccooccoiiiiieeeerssssseesssssssesssssssssssssnssssssssnssssnas 6
GATAZE (101 SS). ettt ettt e et et e s et e et e e s et e e bt e s aeeeab e e sateenbeesneeeabeesneeenbeennee 6
CRAUTTETIC (101 SS) .niiiiiiieieeeie ettt ettt et e s tb e ebe e e b e esseessaeessaessseenseesssesnseensseenseensns 7
(O A 1 1. ) OO 7
EXEEIIQUIS (RIDC) ..oiiuiiiiiiieiieciii ettt ettt ettt ettt e e b e e st e eabeesaeeesseenseeesseessseasseenssesnsaenssaans 7
GTanGE (RDC) ...ttt ettt et e s et e et eeae e e bt e s steeabeesate e bt e eneesabeesaeeenseennee 8
Entrée/véranda (RAC/TET) ......couiiiiiiiieeii ettt ettt e te e st e e s taeesbeeetaeenbeessseensaensaeans 8
CUISINE (1€1) 1enitieniieeiit ettt ettt ettt ettt et e sttt e bt e e at e et e e sabeeabeesabeenseesseeeabeesaseenseesseeenseennneans 9
DI eaTedS 10 1S) o LA B ) ) USSP 10
SAlE A'CAU 1 (1€F) c.eviiiiiiieeiie ettt e et e et e e et e e e ta e e s taeeesaaeesssaeesssaeesssaeessseeessseeenseens 10
AL O e B (1<) ) USRS 11
SALON/SEJOUL (T@) .ttt ettt et et e e bt e s bt e eabeessteeateesaeeenbeesseesnseesaaans 12
Cage d'eSCAlIET (1€1/2€IME).....eecueiieiiieeiiieeeiee ettt ete e et e et e e s teeeeaeestaeeensaeesnsaeesnseeesnseeennseens 13
DEGAZEMENTE 2 (2EINIE) ...ttt ettt ettt ettt ettt b et sat e s bt ettt e bt bt et bt e bt et eatenaeenee 13
N E T LS T B (<) 1 <) TSRS 14
WEC N2 (ZEIME) ..ttt ettt e e et e e et e e ettt e e e bee e asee e sbaaasssaeassaeanssaeassseesssseeassaeensseeensseeennses 14
CRamDBIE 1 (2€IME) ..uvieeiiiieeiie ettt ettt ettt e et e st e e e bt e e sstee e nteeessteeensaeeansaeeansaeessseeennseeensseenn 15
CRAMDIE 2 (2€IME) ..uviiiiiieciie ettt ettt e et e e et e e e be e e e beeesabaeesaseaessaeanssaesssseesssseessseeensseeenseens 15
CRAMDBIE 3 (2€IME) ..uvieiiiieeiie ettt et ettt e ettt e et e e st e e e beeessteeesnseeesseeensaeeansseeansseeasseeennseeennseenn 16
GIENIET 1 (2@IME) e uiiiieiiieeeiieeeiee ettt ettt ettt e et e et e e e te e e s aeeeeabeeeesseeesssaeesseeanssaeanssaesssseesssesennsaeesseens 16
(€111 G (R 1<) 11T USSR 17
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS. .........iiiiiietiieiceersssssneessssssseessssssne s e e ssssnneesssssnseesssssnseesssssnneessns 18
PLANCHE DE REPERAGE USUEL ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt e et e e et e e et e e e e et e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeaeeereeeeeeaeees 18
PLANCHE DE REPERAGE USUEL ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et e e et et et e e e e ee e e e e e e eeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeees 18
PLANCHE DE REPERAGE USUEL .........oviiiieeeeceeeeeeeeeeeeee e s e es e n e e snses s anssnsenssneenennsenesnees 19
PLANCHE DE REPERAGE USUEL ..ottt ettt ettt ettt et e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 20
133975 DREAL BFC P 3/21

EXIM EXPLOITATION - 3 rue de Dole - 25000 BESANCON
Tél : 03.81.50.52.40 - E-mail : exim25@exim.fr
SAS au capital de 332500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siége 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000102 - APE 7120B

Plomb



ﬂ Description de la mission

1.1 | Objet de la mission :

L'objectif du repérage plomb avant travaux est de permettre l'identification, la localisation des revétements, matériaux et
produits contenant du plomb susceptibles d'étre impactés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le
programme du donneur d'ordre.

Le repérage porte sur tous les revétements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les
revétements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussiéres de plomb lors des
travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent rapport, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revétements de sol,
conduits, ...), le polystyrene, les carrelages et faiences.

Selon le programme de travaux envisagés, I'opérateur de repérage détermine I'étendue de la recherche de plomb dans les
revétements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

Références de I'ordre de mission : 133975 DREAL BFC

1.2 | Identification compléte des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de I'immeuble : DREAL BFC Service transports mobilités

Demeurant : BP 31269 5 voie giséle halimi 25005 BESANCON CEDEX
Représenté par :

Donneur d’ordre du repérage : DREAL BFC Service transports mobilités

Coordonnées du donneur d’ordre : BP 31269 5 voie giséle halimi 25005 BESANCON CEDEX

Opérateur ayant réalisé le repérage : | Monsieur PAPE Romain

Nom et adresse de I'entreprise : EXIM EXPLOITATION 25 3 rue de Dole 25000 BESANCON
N° de Siret : 44083886000102
RCP-compagnie-n° de police : AXA -10583929904

1.3 | Identification compléte de I'immeuble concerné :

Dénomination : A Port Douvot
Adresse compléte : 27 chemin des vallieres 25000 BESANCON
Référence Cadastrale : KY -93
1.4 |Identification du batiment ou du local concerné :
Date du F.)C gt/ou date de Permis de Construire : Construction : 1880
construction :
Fonction principale du batiment : Maison individuelle
Autre renseignement permettant
d’identifier avec certitude le batiment
concerné :
1.5 | Liste des documents remis :
Programme de travaux Statut: remis
Titre

Programme de travaux

nl Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d’Ordre prévoit :

nl Elément de la mission de repérage
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3.1 Périmétre du repérage : locaux et parties d’immeubles concernés (zone d’intervention) :

Local Etage Visité Justification de non visite
Garage 1ler SS Oul
Chaufferie 1ler SS Oul
Cave 1ler SS Oul
Extérieurs RDC Oul
Entrée/véranda Rdc/1er Oul
Cuisine 1er Oul
Dégagement 1 1er Oul
Salle d'eau 1 1er Oul
WC n°1 1er Oul
Salon/Séjour 1er Oul
Grange RDC Oul
Cage d'escalier 1er/2éme Oul
Dégagement 2 2éme Oul
Salle d'eau 2 2éme Oul
WC n°2 2éme oul
Chambre 1 2éme Oul
Chambre 2 2éme Oul
Chambre 3 2éme Oul
Grenier 1 2éme Oul
Grenier 2 3éme Oul

3.2 | L’appareil portable a fluorescence X

Marque : Fondis
Modéle : FenX
Numéro de série : 2-1105
Date de changement de source : 24/03/2021
Nature du radionucléide : 109Cd
Activité de la source : 850MBq

Fabricant de I'étalon :

Fondis Electronic

Concentration de I'étalon : 1,04
Incertitudde de I'étalon : 0,06
N° NIST de I'étalon : SRM 2573

3.3 | Vérification de la justesse de I’appareil (mesure sur étalons)

Fee Teneur (mg/cm?) Marge Date Observation
mesure
17 10/06/2025 Etalonnage de début de diagnostic

3.4 |Identification du laboratoire en cas d’analyse physico-chimique

Nom :

Adresse :

Numéro d’accréditation :

133975 DREAL BFC P
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nl Résultats du repérage et commentaires

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du repérage divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles
il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d’écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :
e la zone de l'accés au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommeées
«B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d’'une montre.
¢ la zone «plafond» est indiquée en clair.

Une unité de repérage définit soit :

- unou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un méme substrat, un méme
revétement et un méme historique en matiére de construction et de revétement ;

- un matériau ayant a priori un méme historique en matiére de construction (exemple : solin en plomb)

NOTE : Une unité de repérage peut étre constituée d’'un ensemble d’éléments situés dans des locaux et niveaux
différents.

f7v Garage (1er SS)

N° Zone Composant Substrat Revétement ?ni:;ltr::
2 A Porte de garage Dormant exterieur Bois Peinture

3 A Porte de garage Dormant intérieur Bois Peinture

4 A Porte de garage Ouvrant exterieur Bois Peinture

5 A Porte de garage Quvrant intérieur Bois Peinture

6 A Mur Pierres Non peint

13 B Conduit de fluide n°1 PVC Non peint

15 B Conduit de fluide n°2 Fibres-ciment Non peint

7 B Mur Pierres Non peint

14 B,D Conduit de fluide n°3 Métal Non peint

8 C Mur Pierres Non peint

9 D Mur Pierres Non peint

10 Plafond Plancher haut Panneaux de bois Bois Non peint

11 Plafond Revétement de plafond Panneaux de Polystyréne Non peint

bois
12 Plafond Solive Bois Vernis
Nombre total d’unités de repérage 14
Commentaire sur le local Néant
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72 Chaufferie (1er SS)

A Résultats
N° Zone Composant Substrat Revétement A
(mg/cm®)
24 A Conduit de cheminée Conduit de Fibres-ciment Non peint
raccordement
23 A Conduit de cheminée Boisseau Terre-cuite Non peint
16 A Mur Pierres Enduit
25 B Porte Dormant + ouvrant Bois Peinture
17 B Mur Béton Non peint
18 C Mur Pierres Enduit
19 D Mur Pierres Enduit
20 Plafond Plancher haut Hourdis Béton Non peint
21 Toutes zones Conduit de fluide n®1 PVC Non peint
22 Toutes zones Conduit de fluide n°2 Métal Non peint
Nombre total d’unités de repérage 10
Commentaire sur le local Néant
f7v Cave (1ler SS)
A Résultats
N° Zone Composant Substrat Revétement 2
(mgfcm?)
34 A Porte Dormant + ouvrant Bois Peinture
33 A Porte Linteau IPN Métal Non peint
27 A Mur Béton Non peint
28 B Mur Pierres Non peint
29 C Mur Pierres Non peint
26 C.D Murs Béton Non peint
30 D Mur Pierres Non peint
31 Plafond Plancher haut Hourdis Béton Non peint
32 Sol Revétement de sol Béton Non peint
Nombre total d’unités de repérage 9
Commentaire sur le local Néant
7+ Extérieurs (RDC)
A Résultats
N° Zone Composant Substrat Revétement 5
(mg/cm®)
36 Co6té Nord Murets Béton Crépi
37 Coté Nord Murets Couvertine Colle d'assemblage Non peint
39 Coté Sud Portillon Métal Peinture
35 Facade Nord Murs Bac de rétention Béton Non peint
40 Facade Nord Toiture Bac de rétention Métal Peinture
38 Sol Dalle Béton Non peint
Nombre total d’unités de repérage 6
Commentaire sur le local Néant
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f7v Grange (RDC)

N° Zone Composant Substrat Revétement ?ni:;lt:;;
188 A Porte de garage Dormant exterieur Bois Vernis
189 A Porte de garage Dormant intérieur Bois Vernis
190 A Porte de garage Ouvrant exterieur Bois Vernis
191 A Porte de garage Quvrant intérieur Bois Vernis
202 A Mur Ciment Non peint
192 A Mur Pierres Non peint
193 B Mur Pierres Non peint
200 o Porte Dormant et ouvrant Bois Peinture
194 Cc Mur Pierres Non peint
201 C Volets Bois Vernis
195 D Mur Pierres Enduit
197 Plafond Faux-plafond Panneaux de faux-plafond Non peint
196 Plafond Plancher haut Panneaux de bois Bois Non peint
198 Plafond Solive Bois Vernis
199 Sol Dalle Béton Non peint
Nombre total d’unités de repérage 15
Commentaire sur le local Néant
7 Entrée/véranda (Rdc/1er)
N° Zone Composant Substrat Revétement ?:;:;lt:;;
43 A Escalier Ensemble des contre-marches Béton Colle de carrelage
44 A Escalier Ensemble des marches Béton Colle de carrelage
48 A Cloisons Aluminium Peinture
41 A Porte d'entrée Dormant extérieur Aluminium Non peint
42 A Porte d'entrée Dormant intérieur Aluminium Non peint
46 A Porte d'entrée Ouvrant extérieur Aluminium Non peint
47 A Porte d'entrée Ouvrant intérieur Aluminium Non peint
49 B Mur Pierres Crépi
56 B,C,D Plinthes Colle Colle de carrelage
50 C Mur Béton Crépi
52 C,D Fenétre Dormant extérieur Aluminium Peinture
53 C,D Fenétre Dormant intérieur Aluminium Peinture
54 C,D Fenétre Quvrant extérieur Aluminium Peinture
55 C,D Fenétre Ouvrant intérieur Aluminium Peinture
51 D Mur Béton Crépi
45 Plafond Plafond Verre Non peint
Nombre total d’unités de repérage 16
Commentaire sur le local Néant
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A Cuisine (1er)

N° Zone Composant Substrat Revétement ?ni:;lt:;;
62 A Murs Placoplatre Papier peint
57 A Porte d'entrée Dormant extérieur Bois Vernis
58 A Porte d'entrée Dormant intérieur Bois Vernis
59 A Porte d'entrée Embrasure Platre Platre et peinture
60 A Porte d'entrée Ouvrant extérieur Bois Vernis
61 A Porte d'entrée Ouvrant intérieur Bois Vernis
67 A,C,D Murs Colle Carreaux de faience
71 B Fenétre n°1 Dormant extérieur PVC Non peint
72 B Fenétre n®1 Dormant intérieur PVC Non peint
76 B Fenétre n®1 Embrasure Placoplatre Peinture
73 B Fenétre n®1 Ouvrant extérieur PVC Non peint
74 B Fenétre n®1 Quvrant intérieur PVC Non peint
75 B Fenétre n°1 Volet PVC Non peint
78 B Fenétre n°2 Dormant extérieur PVC Non peint
79 B Fenétre n°2 Dormant intérieur PVC Non peint
80 B Fenétre n°2 Embrasure Placoplatre Peinture
81 B Fenétre n°2 Ouvrant extérieur PVC Non peint
82 B Fenétre n°2 Quvrant intérieur PVC Non peint
83 B Fenétre n°2 Volet PVC Non peint
77 B Allége de fenétre n°1 Placoplatre Peinture
84 B Fenétre n°2 Tablette Bois Vernis
63 B Murs Placoplatre Papier peint
64 Cc Murs Placoplatre Papier peint
65 D Murs Placoplatre Papier peint
87 Plafond Hotte aspirante Bois Métal
70 Plafond Plancher haut Bois Lambris
88 . 12,79
89 Plénum Plancher haut Platre Platre et peinture 10,23
69 Sol Revétement de sol PVC Dalles de sol
90 0,46
o Tous murs Murs Dans le doublage Platre Platre et peinture 1A
66 Tous murs Murs Doublage Polystyréne Non peint
68 Tous murs Plinthes Bois Vernis
85 Toutes zones Conduit de fluide n°1 PVC Non peint
86 Toutes zones Conduit de fluide n°2 Métal Peinture
Nombre total d’unités de repérage 33
Commentaire sur le local Néant
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f7v Dégagement 1 (1er)

N° Zone Composant Substrat Revétement ?ni:;lt:;;
15 21,51
118 A Porte Dormant intérieur et extérieur Bois Peinture 26,33
92 A Murs Placoplatre Papier peint
113 A,B,D Murs Dans le doublage Platre Platre et peinture
109 A,D Escalier Ensemble des contre-marches Bois Vernis
110 A,D Escalier Ensemble des marches Bois Vernis
99 B Fenétre n°1 Dormant extérieur PVC Non peint
100 B Fenétre n®1 Dormant intérieur PVC Non peint
101 B Fenétre n®1 Embrasure Placoplatre Peinture
102 B Fenétre n®1 Ouvrant extérieur PVC Non peint
103 B Fenétre n®1 Quvrant intérieur PVC Non peint
104 B Fenétre n°1 Volet PVC Non peint
94 B Murs Placoplatre Papier peint
95 0,29
%6 C Cloisons Bois Lambris et peinture 012
114 Cc Cloisons Fibres-ciment Non peint
97 D Murs Placoplatre Papier peint
105 Plafond Plancher haut Bois Lambris
1M1 8,52
112 Plénum Plancher haut Platre Platre et peinture 10,21
106 Sol Revétement de sol 1 Bois Parquet flottant bois
93 Sol Revétement de sol 2 PVC Revétement PVC collé
98 Tous murs Murs Doublage Polystyréne Non peint
107 Tous murs Plinthes Bois Peinture
108 Toutes zones Conduit de fluide Métal Peinture
Nombre total d’unités de repérage 22
Commentaire sur le local Néant
7y Salle d'eau 1 (1er)
N° Zone Composant Substrat Revétement ?nf:;g::
124 A Porte Dormant et ouvrant Bois Peinture
17 A Cloisons Ciment Colle de carrelage
129 A Cloisons Fibres-ciment Non peint
118 B Murs Placoplatre Colle de carrelage
130 B,C Murs Dans le doublage Platre Platre et peinture
119 Cc Murs Placoplatre Colle de carrelage
120 D Murs Placoplatre Colle de carrelage
125 Plafond Plancher haut Bois Vernis
127 12,1
128 Plénum Plancher haut Platre Platre et peinture 1.2
122 Sol Revétement de sol Bois Colle de carrelage
121 Tous murs Murs Doublage Polystyrene Non peint
123 Toutes zones Conduit de fluide n°1 PVC Non peint
126 Toutes zones Conduit de fluide n°2 Métal Non peint
Nombre total d’unités de repérage 13
Commentaire sur le local Néant
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Ne
131
132
141
142
133
143
134
135
137
144
145
138
136
139
140

WC n°1 (1er)

Zone

A
A
A,B,C,.D
A,D
B
B,C
C
D
Plafond

Plénum

Sol
Tous murs
Toutes zones

Toutes zones

Composant

Porte Dormant et ouvrant

Cloisons
Mur

Cloisons
Murs

Murs Dans le doublage

Murs
Murs

Plancher haut
Plancher haut

Revétement de sol
Murs Doublage
Conduit de fluide n°1
Conduit de fluide n°2

Nombre total d’unités de repérage 14

Commentaire sur le local Néant

133975 DREAL BFC P
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Substrat
Bois
Ciment
Placoplatre
Fibres-ciment
Placoplatre
Platre
Placoplatre
Placoplatre
Bois
Platre
Bois
Polystyréne

PVC
Métal

Revétement

Peinture
Colle de carrelage
Papier peint
Non peint
Colle de carrelage
Platre et peinture
Colle de carrelage
Colle de carrelage

Vernis
Platre et peinture

Colle de carrelage
Non peint
Non peint

Non peint

Résultats

(mg/ecm?)

13,25
10,09
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rH

N°
183
146
147
174
148
157
158
159
160
161
163
162
164
165
166
167
168
169
170
171
181
149
152
153
155
156
154
176
177
178
179
182
180
150
172

185
186

184
173
187
151
175

Salon/Séjour (1er)

Zone Composant
A Porte Dormant
A Murs

A,B,C Plinthes

A,C,D Plinthes
B Murs

Fenétre n°1 Dormant extérieur
Fenétre n°1 Dormant intérieur
Fenétre n®1 Embrasure
Fenétre n°1 Ouvrant extérieur
Fenétre n®1 Ouvrant intérieur
Fenétre n°1 Volet
Fenétre n°2 Barreaux
Fenétre n°2 Dormant extérieur
Fenétre n°2 Dormant intérieur
Fenétre n°2 Embrasure
Fenétre n°2 Quvrant extérieur
Fenétre n°2 Quvrant intérieur
Fenétre n°2 Volet
Allege de fenétre 1
Fenétre n°1 Tablette
Fenétre n°2 Tablette
Murs
Porte d'entrée Dormant extérieur
Porte d'entrée Dormant intérieur
Porte d'entrée Quvrant extérieur
Porte d'entrée Quvrant intérieur
Fenétre n°3 Dormant extérieur
Fenétre n°3 Dormant intérieur
Fenétre n°3 Embrasure
Fenétre n°3 Quvrant extérieur
Fenétre n°3 Quvrant intérieur

Fenétre n°3 Tablette

O O 0O U 0O 0O o O OO0 000 0000000000000 0O0

Fenétre n°3 Volet

D Murs
Plafond Plancher haut
Plénum Plancher haut
Sol Dalle
Sol Revétement de sol
Tous murs Murs Dans le doublage

Tous murs Murs Doublage

Toutes zones Conduit de fluide
Nombre total d’unités de repérage 41

Commentaire sur le local Néant

133975 DREAL BFC P

Substrat
Bois
Placoplatre
Placoplatre
Bois
Placoplatre
Bois
Bois
Placoplatre
Bois
Bois
Bois
Métal
Bois
Bois
Placoplatre
Bois
Bois
Bois
Placoplatre
Bois
Bois
Placoplatre
Bois
Bois
Bois
Bois
Bois
Bois
Placoplatre
Bois
Bois
Bois
PVC
Placoplatre

Bois
Platre

Béton

Béton

Platre
Polystyréne

Métal

Résultats

Revétement iEEn)

Vernis
Papier peint
Colle de carrelage
Vernis
Papier peint
Vernis
Vernis
Peinture
Vernis
Vernis
Vernis
Peinture
Vernis
Vernis
Peinture
Vernis
Vernis
Vernis
Peinture
Vernis
Vernis
Papier peint
Vernis
Vernis
Vernis
Vernis
Vernis
Vernis
Peinture
Vernis
Vernis
Vernis
Non peint
Papier peint
Lambris
Platre et peinture 187
12,54
Non peint
Colle de carrelage + chape maigre
Platre et peinture
Non peint

Peinture

12/21

EXIM EXPLOITATION - 3 rue de Dole - 25000 BESANCON

Tél : 03.81.50.52.40 - E-mail : exim25@exim.fr

SAS au capital de 332500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siége 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000102 - APE 7120B

Plomb



/v Cage d'escalier (1er/2éme)

n Résultats
N° Zone Composant Substrat Revétement A
(mg/cm?)
203 A Escalier Ensemble des contre- Bois Vernis
marches
204 A Escalier Ensemble des marches Bois Vernis
209 A Escalier Planche de trémie Bois Non peint
205 A Cloisons Placoplatre Papier peint
206 B Cloisons Placoplatre Papier peint
207 Cc Cloisons Placoplatre Papier peint
210 D Porte Dormant et ouvrant Bois Vernis
208 D Cloisons Placoplatre Papier peint
21 Plafond Plafond Bois Lambris
Nombre total d’unités de repérage 9
Commentaire sur le local Néant
f7v Dégagement 2 (2éme)
o Résultats
N° Zone Composant Substrat Revétement A
(mg/cm?)
219 A Porte Dormant et ouvrant Bois Vernis
212 A Murs Placoplatre Papier peint
213 B Murs Placoplatre Papier peint
214 C Murs Placoplatre Papier peint
215 D Murs Placoplatre Papier peint
217 Plafond Plancher haut Bois Lambris
218 Sol Plancher Bois Panneaux de bois
216 Tous murs Murs Doublage Isolant Isolant laine minérale
Nombre total d’unités de repérage 8
Commentaire sur le local Néant
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71 Salle d'eau 2 (2éme)

N° Zone Composant Substrat Revétement ?ni:;lt:;;
221 A Porte Dormant et ouvrant Bois Vernis
222 A Murs Placoplatre Peinture
223 B Murs Placoplatre Peinture
224 Cc Murs Placoplatre Peinture
225 D Murs Placoplatre Peinture
229 E Murs Placoplatre Peinture
220 E,F Revétement de mur Placoplatre Colle de carrelage
230 F Murs Placoplatre Peinture
231 G Murs Placoplatre Peinture
236 Plafond Fenétre de toit Dormant extérieur Bois Vernis
237 Plafond Fenétre de toit Dormant intérieur Bois Vernis
240 Plafond Fenétre de toit Embrasure Placoplatre Peinture
238 Plafond Fenétre de toit Ouvrant extérieur Bois Vernis
239 Plafond Fenétre de toit Ouvrant intérieur Bois Vernis
227 Plafond Plancher haut PVC Lambris
228 Sol Plancher Bois Panneaux de bois
233 Sol Plinthes Bois Peinture
232 Sol Revétement de sol Bois Parquet flottant bois
226 Tous murs Murs Doublage Isolant Isolant laine minérale
234 Toutes zones Conduit de fluide n°1 PVC Non peint
235 Toutes zones Conduit de fluide n°2 Métal Non peint
Nombre total d’unités de repérage 21
Commentaire sur le local Néant
7+ WC n°2 (2éme)
N° Zone Composant Substrat Revétement ?:;:;lt:;;
241 A Porte Dormant et ouvrant Bois Vernis
242 A Murs Placoplatre Peinture
243 B Murs Placoplatre Peinture
244 Cc Murs Placoplatre Peinture
245 D Murs Placoplatre Peinture
249 Plafond Plancher haut Bois Lambris
247 Sol Plancher Bois Panneaux de bois
246 Tous murs Murs Doublage Isolant Isolant laine minérale
248 Toutes zones Conduit de fluide PVC Non peint
Nombre total d’unités de repérage 9
Commentaire sur le local Néant
133975 DREAL BFC P 14/21
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7+ Chambre 1 (2éme)

N° Zone Composant Substrat Revétement ?ni:;lt:;;
250 A Porte Dormant et ouvrant Bois Vernis
251 A Murs Placoplatre Papier peint
252 B Murs Placoplatre Papier peint
253 Cc Murs Placoplatre Papier peint
254 D Murs Placoplatre Papier peint
256 Plafond Fenétre de toit Dormant extérieur Bois Vernis
257 Plafond Fenétre de toit Dormant intérieur Bois Vernis
263 Plafond Fenétre de toit Embrasure Placoplatre Peinture
258 Plafond Fenétre de toit Ouvrant extérieur Bois Vernis
259 Plafond Fenétre de toit Ouvrant intérieur Bois Vernis
262 Plafond Plancher haut Bois Lambris
260 Sol Plancher Bois Panneaux de bois
255 Tous murs Murs Doublage Isolant Isolant laine minérale
261 Toutes zones Conduit de fluide Métal Non peint
Nombre total d’unités de repérage 14
Commentaire sur le local Néant
7+ Chambre 2 (2éme)
N° Zone Composant Substrat Revétement ?ni:;ltr::
265 A Porte Dormant et ouvrant Bois Vernis
266 A Murs Placoplatre Peinture
267 B Murs Placoplatre Papier peint
268 Cc Murs Placoplatre Papier peint
269 D Murs Placoplatre Peinture
264 E Murs Placoplatre Peinture
275 F Murs Placoplatre Peinture
271 Plafond Fenétre de toit Dormant extérieur Bois Vernis
272 Plafond Fenétre de toit Dormant intérieur Bois Vernis
279 Plafond Fenétre de toit Embrasure Placoplatre Peinture
273 Plafond Fenétre de toit Quvrant extérieur Bois Vernis
274 Plafond Fenétre de toit Ouvrant intérieur Bois Vernis
276 Plafond Plancher haut Bois Lambris
277 Sol Plancher Bois Panneaux de bois
270 Tous murs Murs Doublage Isolant Isolant laine minérale
278 Toutes zones Conduit de fluide Métal Non peint
Nombre total d’unités de repérage 16
Commentaire sur le local Néant
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7+ Chambre 3 (2éme)

N° Zone Composant Substrat Revétement ?ni:;lt:;;
280 A Porte Dormant et ouvrant Bois Vernis

281 A Murs Placoplatre Peinture

282 B Murs Placoplatre Peinture

283 Cc Murs Placoplatre Peinture

284 D Murs Placoplatre Peinture

285 E Murs Placoplatre Peinture

286 F Murs Placoplatre Peinture

289 Plafond Fenétre de toit Dormant intérieur Bois Vernis

288 Plafond Fenétre de toit Dormant extérieur Bois Vernis

290 Plafond Fenétre de toit Ouvrant extérieur Bois Vernis

291 Plafond Fenétre de toit Ouvrant intérieur Bois Vernis

296 Plafond Fenétre de toit 1 Embrasure Placoplatre Peinture

295 Plafond Charpente Bois Non peint

292 Plafond Plancher haut Bois Lambris

293 Sol Plancher Bois Panneaux de bois
287 Tous murs Murs Doublage Isolant Isolant laine minérale
294 Toutes zones Conduit de fluide Métal Non peint

Nombre total d'unités de repérage 17

Commentaire sur le local Néant

7 Grenier 1 (2éme)

N° Zone Composant Substrat Revétement ?ni:;ltr::
310 A Porte n°1 Dormant et ouvrant Bois Vernis
304 A Cloisons Placoplatre Non peint
297 A Mur Pierres Non peint
305 A Murs Doublage Isolant Isolant laine minérale
306 B Porte n°2 Dormant exterieur Bois Vernis
307 B Porte n°2 Dormant intérieur Bois Vernis
308 B Porte n°2 Ouvrant exterieur Bois Vernis
309 B Porte n°2 Quvrant intérieur Bois Vernis
298 B Mur Pierres Non peint
299 Cc Mur Pierres Non peint
300 D Mur Pierres Non peint
301 Plafond Plancher haut Panneaux de bois Bois Non peint
302 Plafond Solive Bois Vernis
303 Toutes zones Conduit de fluide PVC Non peint
Nombre total d’unités de repérage 14
Commentaire sur le local Néant
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7 Grenier 2 (3éme)

N Résultat
N° Zone Composant Substrat Revétement esv azs
(mg/cm?)
313 Sol Plancher Bois Non peint
314 Sol Solive Bois Non peint
315 Sol/Charpente Cloisons Placoplatre Non peint
31 Toiture Charpente Bois Non peint
312 Toiture Couverture Terre-cuite Tuiles
Nombre total d’unités de repérage 5
Commentaire sur le local Néant
Localisation de la mesure HG : en Haut a Gauche HC : en Haut au Centre HD : en Haut a Droite
MG : au Milieu a Gauche C : au Centre MD : au Milieu a Droite
BG : en Bas a Gauche BC : en Bas au Centre BD : en Bas a Droite
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| ANNEXE : Plans et/ou Croquis

PLANCHE DE REPERAGE USUEL A Port Douvot

N° dossier 133975 DREAL BFC Adresse de I'immeuble 27 chemin des valliéres

N° planche 1/4 Version 0 Type Croquis 25000 BESANCON

Origine du plan  Cabinet de diagnostics Batiment — Niveau Croquis N°1

. Cuve a fioul
A Chaufferie
Sous-sol
PLANCHE DE REPERAGE USUEL A Port Douvot
N° dossier 133975 DREAL BFC Adresse de I'immeuble 27 chemin des valliéres
N° planche 2/4 Version O Type Croquis 25000 BESANGCON
Origine du plan  Cabinet de diagnostics Batiment - Niveau Croquis N°2
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PLANCHE DE REPERAGE USUEL A Port Douvot
N° dossier 133975 DREAL BFC Adresse de I'immeuble 27 chemin des vallieres
N° planche 3/4 Version 0 Type Croquis 25000 BESANCON
Origine du plan  Cabinet de diagnostics Batiment — Niveau  Croquis N°3
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Grenier 1

Chambre 1

Chambre 3 A Chambre 2

2&me etage

PLANCHE DE REPERAGE USUEL A Port Douvot

N° dossier 133975 DREAL BFC Adresse de I'immeuble 27 chemin des valliéres
25000 BESANCON

N° planche 4/4 Version 0 Type Croquis
Origine du plan  Cabinet de diagnostics Batiment — Niveau Croquis N°4
133975 DREAL BFC P 20/21

EXIM EXPLOITATION - 3 rue de Dole - 25000 BESANCON
Tél : 03.81.50.52.40 - E-mail : exim25@exim.fr
SAS au capital de 332500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siége 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000102 - APE 7120B

Plomb



Grenier 2

Jéme étage (combles)

133975 DREAL BFC P
EXIM EXPLOITATION - 3 rue de Dole - 25000 BESANCON
Tél: 03.81.50.52.40 - E-mail : exim25@exim.fr
SAS au capital de 332500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siége 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000102 - APE 7120B

21/21

Plomb



e></im

SYNTHESE DES ATTESTATIONS

RAPPORT N° 133975 DREAL BFC

Attestation d'assurance 2025

Adhésion
N° A029

ATTESTATION

D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n® : 10583929904

Responsabilité civile Professionnelle
Diagnostiqueur technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d’Assurance dont le Siége Social est situé 313
Terrasses de I'Arche — 92727 NANTERRE Cédex, attestons que la :

EX'IM EXPLOITATION
843 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 59700 MARCQ EN BAROEUL
Et ses établi t daires (TRESSES, BESANCON, TOURS, AMIENS , RUEIL-MALMAISON,
PARIS)

A adhéré par I'intermédiaire de LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17,
au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n°10583929904A029.

cgpccociog

Garantissant les conséquences pécuniaires de la Resp bilité Civile Pr lle de la société de
Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-aprés, sous
réserve qu’elles soient r par des p di: t des certificats de compétence en cours
de validité exigés par la régl jon et des i de for ion, d’Accréditation,

d’Agrément au sens contractuel.

S0

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé a :

2 000 000 € PAR SINISTRE ET 3 000 000 € PAR ANNEE D’ASSURANCE.
LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025 INCLUS
SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE
D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET
DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait 8 NANTERRE le 18 décembre 2024
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L'ASSUREUR :

LSN, par délégation de signature :

133975 DREAL BFC 1/6
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ex ) im
ALL/ANCE

DU DIAGNOSTC IMMOBILER
L

Police N° 10583929904A029

Activités assurées

Activités principales : diagnostics techniques immobilier soumis a certification et re certification :

[}

AMIANTE sans mention

AMIANTE avec mention (dont contrdle visuel aprés travaux de désamiantage et repérage amiante
avant démolition)

DPE avec ou sans mention

ELECTRICITE

GAZ

PLOMB (CREP, DRIP, recherche du Plomb avant travaux, Diagnostic de mesures surfaciques des
poussiéres de plomb) avec ou sans mention

0 TERMITE

[}

| W}

Activités secondaires : autres diagnostics et missions d’expertises :

J ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques)

J  ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d’'Information sur les Sols)

J ERP (Etat des Risques et Pollutions)

O LU'état des risques réglementées pour I'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL)

J Diagnostic Amiante dans les enrobés et amiante avant travaux (C avec mention ou F pour les
certifiés sans mention)

0 Recherche Plomb avant démolition (C avec ou sans mention)

J Diagnostic Plomb dans 'eau

J  Recherche des métaux lourds

J  Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents  la vente ou a la location immobiliére

0 Assainissement Collectif et non Collectif

0 Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons lignivores (C termites et F Termites ou F
Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites)

O Diagnostic Mérule (F) car pas pris en compte dans la certification Termites

J Diagnostic technique global « sous réserve que I’Assuré personne physique ou morale répond aux
conditions de I'article D 731-1 du Code de la Construction et de I'Habitat »

J Diagnostic accessibilité aux Handicapés

J  Plan Pluriannuel de Travaux (PPT) « sous réserve que I'Assuré personne physique ou morale
répond bien aux conditions de I'article 1 du décret n® 2022-663 du 25 avril 2022 »

J Diagnostic Eco Prét

O Diagnostic Pollution des sols

O Diagnostic Radon

J Mesures d’empoussiérement par prélévement d’échantillon d'air (A+F en parcours de formation

interne et externe) soit :

- Les mesures d’empoussiérement en fibres d’amiante dans les immeubles batis (LAB REF 26
partie stratégie d’échantillonnage, préléevements et rapport d'essai), air intérieur,

- Les mesures d’empoussiérement en fibres d’amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie
stratégie d’échantillonnage, prélévements et rapport d'essai), air des lieux de travail,

- Les mesures d’'empoussiérement en fibres d’amiante en "hors programme environnement » (HP
env, partie stratégie d’échantillonnage, prélevements et rapport d'essai), air ambiant.

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siege social : 313, Terrasses de 'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

s S 14333087 sea

g
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance
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STICIMMOBILER

ALL ANCE

Police N° 10583929904A029

[

Missions d'Infiltrométrie, Thermographie

J Missions de contrdle des expositions professionnelles aux agents chimiques dans I'air des lieux de
travail, hors amiante, consistant a calculer la Valeur Limite d’Exposition Professionnelle (VLEP).
Cette activité s'inscrit dans le cadre du référentiel LAB REF27 sous réserve de I'accréditation
COFFRAC.

Cette activité est couverte sous réserve de l'ab de r
laboratoire d’analyse.

Mission de coordination SPS

RT 2005 et RT 2012 (C DPE avec mention ou F pour les non certifiés DPE avec mention)

Audit énergétique pour les Maison individuelles ou les batiments monopropriété (AC)

Audit énergétique pour copropriété (F)

Etat des lieux locatifs ou dans le cadre de la contraction d'un prét immobilier

Etat des lieux relatifs a la conformité aux normes d’habitabilité

Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) sans
travaux d’électricité et sans maintenance

a recours contre le

0000000

=

Etat de l'installation intérieure de I'électricité dans les établissements mettant en ceuvre des

courants électriques

Audit sécurité piscine

Evaluation immobiliére

Evaluation des risques pour la sécurité des travailleurs

Diagnostic légionnelle

Diagnostic incendie

Diagnostic électricité dans le cadre du Télétravail

Elaboration de plans et croquis en phase APS, a I'exclusion de toute activité de conception

Etablissement d'états descriptifs de division (calcul de milliéme de copropriété)

Diagnostic de décence du logement

Expertise judiciaire et para judiciaire

Expertise extra juridictionnelle

Contréle des combles

Etat des lieux des biens neuf

Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la

démolition ou de la rénovation significative de batiments (certification Amiante avec mention +

attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)

Prise de photos en vue de I'élaboration de visites vidéo en 360, a I'exclusion de prises de vue au

moyen de drones

Délivrance de certificats de luminosité par utilisation de I'application SOLEN

DPE pour I'obtention d’un Prét a Taux Zéro

Repérage Amiante dans le Ferroviaire

Repérage Amiante dans le Maritime

Document d’information du Plan d’Exposition au Bruit des Aérodromes dit PEB

Vérification des installations électriques au sein des Etablissements recevant des Travailleurs

(ERT), des ERP et des IGH (AC personne morale + F diagnostiqueur)

J  Bilan aéraulique prévisionnel et vérification sur chantier (F sous-section 4 Amiante + F aéraulique
de chantier)

J  Le carnet d'information du logement (CIL)

Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA)

J  Qualité de I'Air Intérieur

[ S U I D R R )

[

QQa-80 00

[}
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ALL/ANCE

DU DIAGNOSTC IMMOBILER
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Siége social : 313, Terrasses de I'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
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e
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Habilitation PCR
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ALL/ANCE

DU DIAGNOSTC IMMOBILER
L o

Désignation du Conseiller en

Radioprotection C i r r‘ a +

Articles R 4451-112 & 121 du Code du Travall
Articles R 1333-18 & 20 du Code de la Santé Publique

Christian BEE, responsable technique nationale de EX’IM EXPLOITATION SAS, Déclarant ASN et Responsable
de l'activité nucléaire désigne Conseiller en Radioprotection I'Organisme Compétent en Radioprotection
CIRRA+ (N° OCR 004), au titre du Code du Travail et du Code de la Santé Publique.

Pierre MUGLIONI est désigné Conseiller en Radioprotection pour le tiers: EX'IM EXPLOITATION SAS par
I'Organisme Compétent en Radioprotection CIRRA+.

En plus du siége, cela couvre les établissements ci-dessous :
Agence Adresse
Amiens 30 avenue d’ltalie, Immeuble Montrachet 80000 AMIENS — SIRET : 44083886000144
B ¢ 3 rue de Dole, 25000 BESANCON — SIRET : 44083886000102
Tresses 1bis rue Newton, 33370 TRESSES — SIRET : 44083886000052
Cessons 10 rue de la Rigourdiére, 35510 CESSONS SEVIGNE — SIRET : 44083886000060
Issoudun 1 place du Marché aux Légumes, 36100 ISSOUDUN - SIRET : 44083886000128
Tours 41 rue de la Chevalerie, 37100 TOURS — SIRET : 44083886000110
Le Mans 2 rue Voltaire, 72000 LE MANS — SIRET : 44083886000136
Le Havre 32 place du vieux marché, 76600 LE HAVRE — SIRET : 44083886000078
Ivry 26 boulevard Paul Vaillant Couturier, 94200 IVRY SUR SEINE — SIRET : 44083886000086

Cette désignation est accompagnée de la lettre de missions, du certificat de formation PCR Niveau 2 Renforcée
de Pierre MUGLIONI, du certificat d’Organisme Compétent en Radioprotection de la Société CIRRA+, de la liste
des Conseiller en Radioprotection suppléants pouvant remplacer Pierre MUGLIONI en cas d’absence ainsi que
du plan d’organisation de la Radioprotection.

Cette fonction sera assurée par Pierre MUGLIONI jusqu’a la date de fin de validité du contrat liant EX'IM
EXPLOITATION SAS a la société CIRRA+.

Temps alloué aux missions du Conseiller en Radioprotection sur site : Voir Contrat
A ceci s’ajoute une disponibilité per adi

La direction s'engage a mettre a disposition du Conseiller en Radioprotection les moyens opérationnels
suffisants, permettant de réaliser les missions citées en annexe, ainsi que de maintenir la structure
organisationnelle mise en place.

L'instrumentation de mesure sera fournie par CIRRA+.
Le comité social et économique est consulté sur I'organisation mise en place.

Fait le 30/11/2022,
A Marcq en Bareuil

N° OCR/004 =
Christian BEE, 97 -

OCR EXIM EXPLOITATION SAS & p.

Pierre MUGLIONI, /

GLOBAL CIRRAL

CERTIFICATION = =i ~

Cirra+ - SAS au capital de 177 500€ - SIRET 422 747 139 00026 — APE 46462
5 rue de la Verrerie — 38120 Le Fontanil - Tél : 04 38 02 07 12 - Fax: 04 38 02 07 13
Email : contact@cirraplus.com
www cirraplus. com
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ALL/ANCE

DU DIAGNOSTC IMMOBILER
L o

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6473 Version 006

Je soussigne, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'l.Cert, atteste que:
Monsieur PAPE Romain

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de
certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention (1)
Date d'effet : 06/11/2022 - Date d'expiration : 05/11/2029

Amiante sans mention Amiante Sans Mention (1)
Date d'effet : 06/11/2022 - Date d'expiration : 05/11/2029

DPE individuel Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2)
Date d'effet : 05/01/2023 - Date d'expiration : 04/01/2030

Electricité Etat de l'installation intérieure électrique (1)
Date d'effet : 05/01/2023 - Date d'expiration : 04/01/2030

Gaz Etat de l'installation intérieure gaz (1)
Date d'effet : 06/11/2022 - Date d'expiration : 05/11/2029

Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1)
Date d'effet : 05/01/2023 - Date d'expiration : 04/01/2030

En foi de quoice certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu’une présomption de certification. Sa validité peut étre vérifiée 3 I'adresse

https://www.icert fr/liste-des-c ertifies/

Valide 3 partir du 01/09/2024.
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L) Institut de (ertification TSI o coant 14

Certification de personnes
Diagnostiqueur

. |.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance - Bat K
Portée disponible sur www.icert.fr !
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