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Salle Local onduleur 1 Salle Local onduleur 2

Surface 15.94 m? Surface 15.35 m?

Température E:26°C | H:19°C Température E:26°C | H:19°C

Débit reprise 191 m3/h Débit reprise 184 m3/h

Taux de brassage | 3 vol/h Taux de brassage | 3 vol/h
Abidt - caus MISE EN PLACE DES ONDULEURS AU BATIMENT LARREY D AVICENNE MOA BAT | EMET | PHASE | LOT NV
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