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1 PRÉAMBULE 

Le présent document « Fiches espaces » constitue le tome 3 du programme de l’opération.  

Les fiches espaces indiquent les exigences en termes de performances, de prescriptions constructives et de 

besoins en équipements techniques de tous les locaux. Chacun d’eux y est désigné par la codification utilisée 

dans le tableau des surfaces, qui référence également les numéros de fiches correspondant aux locaux. 

    

Chaque fiche décrivant un type de local, les locaux de même nature et de caractéristiques semblables figurant 

au tableau de surface sont présentés sur cette même fiche dès lors qu’ils appartiennent à la même catégorie. 

     

Le programme de l’opération est constitué de 3 tomes : 

 Tome 1 : programme fonctionnel 

 Tome 2 : programme technique 

 Tome 3 : fiches espaces 

Le Maître d’œuvre doit intégrer les prescriptions de ces documents dans la conception du bâtiment. 

En cas de contradiction entre certaines prescriptions dans les différents textes, la prescription la plus 

contraignante sera prise en compte. Les éventuelles contradictions relevées, ainsi que les solutions 

proposées, sont systématiquement signalées par le Maître d’œuvre au Maître d’Ouvrage. 
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2 LISTE DES FICHES 

 

EP - ESPACES PUBLICS 

EP-04 - Banque d'accueil 

EP-07 - Bureau back office SAUJ/RCS - individuel 

EP-08 - Bureau back office SAUJ/RCS - partagé 

EP-20 - Salle d'audience publique civile 

EP-22 - Salle d'audience de cabinet civile 

EP-23 - Salle de délibérés 

EP-24 - Salle d'attente victimes / témoins 

EP-33 - Sanitaires publics 

EP-35 - Circulations horizontales publiques 

EP-36 - Circulations verticales publiques 

 

ET - ESPACES TERTIAIRES 

ET-01 - Bureau individuel 

ET-02 - Bureau partagé 

ET-09 - Box de consultation 

ET-10 - Salle de réunion 

ET-13 - Espace détente 

ET-14 - Local de classement 

ET-15 - Local reprographie 

ET-18 - Local informatique 

ET-20 - Sanitaires du personnel 

ET-22 - Circulations horizontales tertiaires 

ET-23 - Circulations verticales tertiaires 

 

EL - ESPACES DE SERVICE ET LOGISTIQUE 

EL-01 - Local reprographie central 

EL-02 - Local courrier central 

EL-04 - Stockage des scellés sensibles 

EL-05 - Stockage des archives 

EL-06 - Bureau de réception  

EL-11 - Stockage et réserve 

EL-13 - Locaux ménage 

EL-19 - Circulations horizontales de service 

EL-20 - Circulations verticales de service 

 

LT - LOCAUX TECHNIQUES 

LT-01 - Locaux informatiques 

LT-02 - Autres locaux techniques 
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3 TABLEAU DES CORRESPONDANCES DES FICHES 

 

fiche code local

AC ACCUEIL

AC1 accueil du public

EP-04

EP-08
AC1.1 Greffe Central Unique (GCU)

EP-07 AC1.2 bureau responsable GCU

AD AUDIENCES

AD1 audiences publiques civiles

EP-20 AD1.1 salle d'audience moyenne (24p)

EP-23 AD1.2 salle de délibéré, réunion

EP-24 AD1.3 salle d'attente

AD2 audiences de cabinet

EP-22 AD2.1 salle d'audience mineurs

EP-24 AD2.2 salle d'attente mineurs

CIV POLE CIVIL ET COMMERCIAL

CIV1 bureaux

ET-02 CIV1.1 bureau magistrats 6p

ET-02 CIV1.2 bureau greffe 3p

CIV2 services communs

ET-01 CIV2.1 bureau Dir. ppale.des services de greffe judiciaires

ET-01 CIV2.2 bureau Dir. Serv. de greffe judiciaires  

ET-01 CIV2.3 bureau Soutien civil

ET-02 CIV2.4 bureaux assistants de justice / soutien aux chambres 4p

ET-10 CIV2.5 salle de réunion 8p

ET-14 CIV2.6 classement

ET-15 CIV2.7 reprographie

ET-14 CIV2.8 courrier service

ET-13 CIV2.9 point café / détente

PEN POLE PENAL

PEN1 bureaux

ET-02 PEN1.1 bureau magistrats 6p

ET-01 PEN1.2 bureau magistrats honoraires

ET-02 PEN1.3 bureau greffe 3p

PEN2 services communs

ET-01 PEN2.1 bureau président de chambre (pôle pénal)

ET-01 PEN2.2 bureau Dir. ppale.des services de greffe judiciaires

ET-01 PEN2.3 bureau Dir. Serv. de greffe judiciaires  

ET-02 PEN2.4 bureaux assistants de justice / soutien aux chambres 6p

ET-09 PEN2.5 consultation des avocats

ET-10 PEN2.6 salle de réunion 6-8p

ET-14 PEN2.7 classement

ET-15 PEN2.8 reprographie

ET-14 PEN2.9 courrier service

ET-13 PEN2.10 point café / détente
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fiche code local

SCC SERVICES COMMUNS DE LA COUR

SCC1 Réunions

ET-10 SCC1.1 salle de réunion 20 places

SCC2 sanitaires

EP-33 SCC2.1 sanitaires du public

ET-20 SCC2.2 sanitaires du personnel

SCC3 archives

EL-05 SCC3.1 local d'archives

SCC4 scellés - pièces à conviction

EL-06 SCC4.1 bureau de réception

EL-04 SCC4.2 stockage scellés y compris chambre forte

SCC5 Autres

ET-01 SCC5.1 bureau coordinateur régional de formation

LOG LOGISTIQUE

LOG1 reprographie

ET-02 LOG1.1 bureaux reprographie

EL-01 LOG1.2 reprographie centrale

EL-11 LOG1.3 stock papier et fourniture

LOG2 locaux support

EL-02 LOG2.1 courrier

ET-18 LOG2.2 bureau CLI

EL-11 LOG2.3 stockage matériel

EL-11 LOG2.4 stockage fournitures

LOG3 entretien

EL-13 LOG3.1 locaux entretien d'étage
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EP-04

DESTINATION ET USAGE

Fonction

Activités Type de local Accueil du justiciable Cat. Occupant Tout public

CLOS ET COUVERT

Structure Hauteur utile libre minimale 2,50 m Charges d'exploitation 400 daN/m²

Apport de lumière naturelle Oui
Autonomie en lumière du 

jour (niveau général)
≥ 45%

Occultation (confort) Sans objet Vues intérieur/extérieur
Vue sur la SdPP, pas de vue depuis 

l'extérieur.

Menuiserie extérieure

SURETE

Contrôle d'accès Oui Visiophonie Oui

Dispositif complémentaire

Détection intrusion Sans objet Sonorisation
Oui, coté attente du public et au 

guichet le cas échéant

Vidéoprotection Oui Appel d'urgence Oui (sur postes d'accueil)

Protection mécanique

AMBIANCES INTERNES

Niveau éclairage général 300 lux Qualité éclairement UGR < 19 - Uniformité : 0.6

Commande d'allumage Local + GTB Variateur Préférable

Eclairage ponctuel Sur poste de travail Niveau éclairage ponctuel 350 lux

Confort acoustique Acoustique interne Sans objet
Niveaux sonores 

équipements techniques
Lp ≤ NR 33

T° consigne hiver 19°C Tolérance T° hiver +/- 1°C 

T° consigne été 26°C Tolérance T° été

Tant que la température extérieure 

est supérieure à 18°C, la 

température intérieure ne sera 

supérieure que de +4°C au 

maximum (sans recours à un 

système de climatisation)

Principe à respecter en intersaison

Ventilation ≥25 m3/h.occ Climatisation Oui

Contrôle régul. 

REVETEMENTS & AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Revêtement mural Peinture Revêtement de sol
Sol souple, facile d'entretien, 

caractéristique acoustique

Spécificités rev. mural Lessivable UPEC sol U4 P3 E2 C1

Plafond Démontable acoustique Faux plancher Autorisé selon choix concepteur

Spécificités rev. plafond Sans objet Spécificités cloisons Protection : cf. programme technique

Type de porte Porte âme pleine Gabarit d'accès
Selon réglementations incendie et 

accessibilité PMR

Protection porte Sans objet Oculus Sans objet

Autres menuiseries

RESEAUX

Point d'accès - PA/A 0 PC 16 A + T 1 point tous les 6 m² en maillage

Point d'accès - PA/B 1/poste de travail PC 32 A 0

Point d'accès - PA/C Sur équipements listés Autres points d'accès 1 PA D 

Spécificités PC Boitier de sol Courant Secouru / Ondulé Sans objet

Equipements courants 

faibles
Wifi Oui Autres équipements

Gestion file d'attente, boucle 

magnétique d'accueil et boucles 

nomades, vidéoprojection + 2 écrans 

d'affichage dynamique à répartir côté 

public 

Nbre arrivées d'eau Sans objet Robinetterie Sans objet

Second-Oeuvre

Menuiseries

Sans objet

Courants forts et faibles

Plomberie-Sanitaire

Contrôle d'accès
Clé 

Equipements Sûreté

Sans objet

Confort lumineux

Confort thermique

oui par les occupants sur plage +- 2°C

EP-04 - Banque d'accueil ESPACES PUBLICS

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Constitue, pour l'ensemble des juridictions du palais de justice, un service d’accueil directionnel et centralisé, point unique d’accès du citoyen 

à la justice. Travail administratif (démarches courantes) mais également d’orientation des personnes et d’information, de traitement des 

dossiers, renseignements personnalisés. La banque d'accueil est destinée à traiter des démarches rapides. 

Façade et menuiseries 

extérieures

Vitrage classe P2A à P5A

25/04/2025
# Data sensitivity - Public Classeur1
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EP-04

DESTINATION ET USAGE

Fonction

EP-04 - Banque d'accueil ESPACES PUBLICS

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Constitue, pour l'ensemble des juridictions du palais de justice, un service d’accueil directionnel et centralisé, point unique d’accès du citoyen 

à la justice. Travail administratif (démarches courantes) mais également d’orientation des personnes et d’information, de traitement des 

dossiers, renseignements personnalisés. La banque d'accueil est destinée à traiter des démarches rapides. 

Eau chaude Non Appareils sanitaires Sans objet

Evacuation Non Accessoires sanitaires Sans objet

EXIGENCES PARTICULIERES

Spécificités fonctionnelles et architecturales Liaisons fonctionnelles

Spécificités techniques

Les guichets d’accueil pourront être fermés par système sécurisé lorsque le poste de  travail n’est pas occupé. Les vitrage du guichet sont de type P2A

Plomberie-Sanitaire

Bloc fermé comprenant 1 guichet ouvert partiellement pour l’échange avec le justiciable. Accueil sur 

banque ouverte. Prévoir du dégagement autour des points d’accueil et des zones d’attente. Les 

banques d'accueil doivent ménager une tablette (côté public) pour permettre une distanciation.

L'espace est accessible par une entrée réservée au personnel, 

accessible depuis le circuit utilisateurs.

25/04/2025
# Data sensitivity - Public Classeur1
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EP-07

DESTINATION ET USAGE

Fonction

Activités Type de local Bureaux Cat. Occupant Personnel

CLOS ET COUVERT

Structure Hauteur utile libre minimale 2,50 m Charges d'exploitation 250 daN/m²

Apport de lumière naturelle Oui en premier jour
Autonomie en lumière du 

jour (niveau général)
≥ 40%

Occultation (confort) Sans objet Vues intérieur/extérieur

Vue sur l'extérieur souhaitée, 

protégé des vues depuis les 

espaces publics.

Menuiserie extérieure

SURETE

Contrôle d'accès Non Visiophonie Non

Dispositif complémentaire

Détection intrusion Sans objet Sonorisation Non

Vidéoprotection Non Appel d'urgence Non

Protection mécanique

AMBIANCES INTERNES

Niveau éclairage général Sectorisé / 300 Lux Qualité éclairement UGR < 19 - Uniformité : 0.6

Commande d'allumage Local + GTB Variateur Préférable

Eclairage ponctuel Sur poste de travail Niveau éclairage ponctuel 400 lux

Confort acoustique Acoustique interne AAE > 0,7 x Ssol
Niveaux sonores 

équipements techniques
Lp ≤ NR 33 

T° consigne hiver 19°C Tolérance T° hiver +/- 2°C 

T° consigne été

Conforme norme NF EN 16798-1 

pour la catégorie 1 au moins 98% du 

temps d'occupation

Tolérance T° été Sans objet

Ventilation ≥25 m3/h.occ Climatisation -

Contrôle régul. 

REVETEMENTS & AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Revêtement mural Peinture Revêtement de sol
Sol souple, facile d'entretien, 

caractéristique acoustique

Spécificités rev. mural Lessivable UPEC sol U2s P3 E1 C0

Plafond Démontable acoustique Faux plancher Autorisé selon choix concepteur

Spécificités rev. plafond Sans objet Spécificités cloisons Protection : cf. programme technique

Type de porte Porte âme pleine Gabarit d'accès
Selon réglementations incendie et 

accessibilité PMR

Protection porte Sans objet Oculus Sans objet

Autres menuiseries

RESEAUX

Point d'accès - PA/A 0 PC 16 A + T 2

Point d'accès - PA/B

2/poste de travail  (+1 pour bureau 

spécifique Archiviste, 

informaticien,...)

PC 32 A 0

Point d'accès - PA/C 1 Autres points d'accès Sans objet

Spécificités PC Sans objet Courant Secouru / Ondulé Sans objet

Equipements courants 

faibles
Wifi Oui Autres équipements Sans objet

Nbre arrivées d'eau Sans objet Robinetterie Sans objet

Eau chaude Non Appareils sanitaires Sans objet

Evacuation Non Accessoires sanitaires Sans objet

EXIGENCES PARTICULIERES

Spécificités fonctionnelles et architecturales Liaisons fonctionnelles

Second-Oeuvre

Menuiseries

Sans objet

Courants forts et faibles

Plomberie-Sanitaire

Contrôle d'accès
Clé

Equipements Sûreté

Sans objet

Confort lumineux

Confort thermique

oui par les occupants sur plage +- 2°C

EP-07 - Bureau back office SAUJ/RCS - 

individuel
ESPACES PUBLICS

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Espace de retrait pour les personnels du SAUJ. Travail sur dossier, sur ordinateur, entretien téléphonique, pause.

Façade et menuiseries 

extérieures

Sans objet

25/04/2025
# Data sensitivity - Public Classeur1
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EP-07

DESTINATION ET USAGE

Fonction

EP-07 - Bureau back office SAUJ/RCS - 

individuel
ESPACES PUBLICS

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Espace de retrait pour les personnels du SAUJ. Travail sur dossier, sur ordinateur, entretien téléphonique, pause.

Spécificités techniques

Ergonomie favorisant de bonnes conditions de travail (confort acoustique, thermique, visuel et ergonomique)

Espace comprenant un poste de travail et permettant la réception d’une personne en position frontale. 

Rangements fermés

Localisation en retrait au sein de la zone GCU/SAUJ. Proximité avec 

la banque d'accueil.

25/04/2025
# Data sensitivity - Public Classeur1
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EP-08

DESTINATION ET USAGE

Fonction

Activités Type de local Bureaux Cat. Occupant Personnel

CLOS ET COUVERT

Structure Hauteur utile libre minimale 2,50 m Charges d'exploitation 250 daN/m²

Apport de lumière naturelle Oui en premier jour
Autonomie en lumière du 

jour (niveau général)
≥ 40%

Occultation (confort) Sans objet Vues intérieur/extérieur

Vue sur l'extérieur souhaitée, 

protégé des vues depuis les 

espaces publics.

Menuiserie extérieure

SURETE

Contrôle d'accès Non Visiophonie Non

Dispositif complémentaire

Détection intrusion Sans objet Sonorisation Non

Vidéoprotection Non Appel d'urgence Non

Protection mécanique

AMBIANCES INTERNES

Niveau éclairage général Sectorisé / 300 Lux Qualité éclairement UGR < 19 - Uniformité : 0.6

Commande d'allumage Local + GTB Variateur Préférable

Eclairage ponctuel Sur poste de travail Niveau éclairage ponctuel 400 lux

Confort acoustique Acoustique interne AAE > 0,8 x Ssol
Niveaux sonores 

équipements techniques
Lp ≤ NR 33 

T° consigne hiver 19°C Tolérance T° hiver +/- 2°C 

T° consigne été

Conforme norme NF EN 16798-1 

pour la catégorie 1 au moins 98% du 

temps d'occupation

Tolérance T° été Sans objet

Ventilation ≥25 m3/h.occ Climatisation -

Contrôle régul. 

REVETEMENTS & AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Revêtement mural Peinture Revêtement de sol
Sol souple, facile d'entretien, 

caractéristique acoustique

Spécificités rev. mural Lessivable UPEC sol U2s P3 E1 C0

Plafond Démontable acoustique Faux plancher Autorisé selon choix concepteur

Spécificités rev. plafond Sans objet Spécificités cloisons Protection : cf. programme technique

Type de porte Porte âme pleine (isophonique) Gabarit d'accès
Selon réglementations incendie et 

accessibilité PMR

Protection porte Sans objet Oculus Sans objet

Autres menuiseries

RESEAUX

Point d'accès - PA/A 0 PC 16 A + T 1 point tous les 6 m² en maillage

Point d'accès - PA/B 2/poste de travail PC 32 A 0

Point d'accès - PA/C 1 Autres points d'accès Sans objet

Spécificités PC Boitier de sol Courant Secouru / Ondulé Sans objet

Equipements courants 

faibles
Wifi Oui Autres équipements Sans objet

Nbre arrivées d'eau Sans objet Robinetterie Sans objet

Eau chaude Non Appareils sanitaires Sans objet

Evacuation Non Accessoires sanitaires Sans objet

EXIGENCES PARTICULIERES

Spécificités fonctionnelles et architecturales Liaisons fonctionnelles

Second-Oeuvre

Menuiseries

Sans objet

Courants forts et faibles

Plomberie-Sanitaire

Contrôle d'accès
Clé

Equipements Sûreté

Sans objet

Confort lumineux

Confort thermique

oui par les occupants sur plage +- 2°C

EP-08 - Bureau back office SAUJ/RCS - 

partagé
ESPACES PUBLICS

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Espace de retrait pour les personnels du SAUJ. Travail sur dossier, sur ordinateur, entretien téléphonique, pause.

Façade et menuiseries 

extérieures

Sans objet

25/04/2025
# Data sensitivity - Public Classeur1
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EP-08

DESTINATION ET USAGE

Fonction

EP-08 - Bureau back office SAUJ/RCS - 

partagé
ESPACES PUBLICS

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Espace de retrait pour les personnels du SAUJ. Travail sur dossier, sur ordinateur, entretien téléphonique, pause.

Spécificités techniques

Ergonomie favorisant de bonnes conditions de travail (confort acoustique, thermique, visuel et ergonomique)

Espace comprenant plusieurs postes de travail.

Rangements fermés.

Se référer au programme fonctionnel pour faire la distinction entre les bureaux partagés des différents 

services

Localisation en retrait au sein de la zone GCU/SAUJ. Proximité avec 

la banque d'accueil.

25/04/2025
# Data sensitivity - Public Classeur1
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EP-20

DESTINATION ET USAGE

Fonction

Activités Type de local Salles d'audience publiques Cat. Occupant Tout public

CLOS ET COUVERT

Structure Hauteur utile libre minimale
selon la taille de la salle, 2,50 

minimum
Charges d'exploitation 400 daN/m²

Apport de lumière naturelle Oui, zénithal possible
Autonomie en lumière du 

jour (niveau général)
≥ 40%

Occultation (confort) Oui Vues intérieur/extérieur Protégé des vues extérieures

Menuiserie extérieure

SURETE

Contrôle d'accès Oui Visiophonie Non

Dispositif complémentaire

Détection intrusion Sans objet Sonorisation Non

Vidéoprotection Non Appel d'urgence

Oui, bouton d'alarme silencieuse à 

déclencher depuis poste de travail 

(double clique ou combinaison de 

touches)

Protection mécanique

AMBIANCES INTERNES

Niveau éclairage général 300 lux Qualité éclairement UGR < 19 - Uniformité : 0.6

Commande d'allumage Local + GTB Variateur Préférable

Eclairage ponctuel Sur poste de travail Niveau éclairage ponctuel 

Sur prétoire magistrat / 500 lux + 

prétoire avocats et box détenus /400 

lux

Confort acoustique Acoustique interne

Etude spécifique obligatoire ; STI  ≥  

0,5

STI  ≥ 0,7 dans salle à usage 

visioconférence

Niveaux sonores 

équipements techniques
Lp ≤ NR 30

T° consigne hiver 19°C Tolérance T° hiver +/- 1°C 

T° consigne été 26°C Tolérance T° été

Tant que la température extérieure 

est supérieure à 18°C, la 

température intérieure ne sera 

supérieure que de +4°C au 

maximum (sans recours à un 

système de climatisation)

Principe à respecter en intersaison

Ventilation ≥25 m3/h.occ Climatisation Oui

Contrôle régul. 

REVETEMENTS & AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Revêtement mural Selon projet architectural Revêtement de sol
Sol souple, facile d'entretien, 

caractéristique acoustique

Spécificités rev. mural Décoratif UPEC sol U3s P3 E1 C1

Plafond Démontable acoustique Faux plancher Autorisé selon choix concepteur

Spécificités rev. plafond Sans objet Spécificités cloisons Protection : cf. programme technique

Type de porte
Bloc porte sécurisée (isophonique) / 

Sas acoustique
Gabarit d'accès 1,2

Protection porte Sans objet Oculus Oui

Autres menuiseries

RESEAUX

Point d'accès - PA/A 0 PC 16 A + T 1 point par zone de 40m²

Point d'accès - PA/B
Selon équipement type salle 

d'audience (prog. tech.)
PC 32 A 0

Point d'accès - PA/C
Selon équipement type salle 

d'audience (prog. tech.)
Autres points d'accès

Alimentation des équipements 

intégrés des prétoires et des postes 

de travail des avocats

Second-Oeuvre

Menuiseries

Accès utilisateurs : 0,90m

Courants forts et faibles

Contrôle d'accès
Clé côté intérieur sur accès public

Equipements Sûreté

Sans objet

Confort lumineux

Confort thermique

oui via GTB

EP-20 - Salle d'audience publique civile ESPACES PUBLICS

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Audiences civiles courantes

Façade et menuiseries 

extérieures

Vitrage classe P2A à P5A

25/04/2025
# Data sensitivity - Public Classeur1
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EP-20

DESTINATION ET USAGE

Fonction

EP-20 - Salle d'audience publique civile ESPACES PUBLICS

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Audiences civiles courantes

Spécificités PC Boitier de sol Courant Secouru / Ondulé Sans objet

Equipements courants 

faibles
Wifi Oui Autres équipements

Selon équipement type salle 

d'audience (prog. tech.) : 

visioconférence, vidéoprojection, 

tablettes numériques, téléphone

Nbre arrivées d'eau Sans objet Robinetterie Sans objet

Eau chaude Non Appareils sanitaires Sans objet

Evacuation Non Accessoires sanitaires Sans objet

EXIGENCES PARTICULIERES

Spécificités fonctionnelles et architecturales Liaisons fonctionnelles

Spécificités techniques

-

Courants forts et faibles

Plomberie-Sanitaire

Se référer au guide des salles d'audiences Accès : Sas coté accès public + double accès réservé (1 pour le 

siège, 1pour le parquet)

25/04/2025
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EP-22

DESTINATION ET USAGE

Fonction

Activités Type de local Salles d'audience de cabinet Cat. Occupant Tout public

CLOS ET COUVERT

Structure Hauteur utile libre minimale 2,50 m Charges d'exploitation 250 daN/m²

Apport de lumière naturelle

Oui pour 50% des SAC et souhaité 

pour le reste.

protégé des vues extérieures

Autonomie en lumière du 

jour (niveau général)
≥ 10% pour au moins 50% des SAC

Occultation (confort) Oui Vues intérieur/extérieur Protégé des vues extérieures

Menuiserie extérieure

SURETE

Contrôle d'accès Oui Visiophonie Non

Dispositif complémentaire

Détection intrusion Sans objet Sonorisation Non

Vidéoprotection Non Appel d'urgence

Oui, bouton d'alarme silencieuse à 

déclencher depuis poste de travail 

(double clique ou combinaison de 

touches)

Protection mécanique

AMBIANCES INTERNES

Niveau éclairage général 300 lux Qualité éclairement UGR < 19 - Uniformité : 0.6

Commande d'allumage Local + GTB Variateur Préférable

Eclairage ponctuel Sur poste de travail Niveau éclairage ponctuel 500 lux

Confort acoustique Acoustique interne

AAE > 0,8 x Ssol

STI  ≥ 0,7 dans salle à usage 

visioconférence

Niveaux sonores 

équipements techniques
Lp ≤ NR 33 

T° consigne hiver 19°C Tolérance T° hiver +/- 1°C 

T° consigne été 26°C Tolérance T° été

Tant que la température extérieure 

est supérieure à 18°C, la 

température intérieure ne sera 

supérieure que de +4°C au 

maximum (sans recours à un 

système de climatisation)

Principe à respecter en intersaison

Ventilation ≥25 m3/h.occ Climatisation Oui

Contrôle régul. 

REVETEMENTS & AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Revêtement mural Selon projet architectural Revêtement de sol
Sol souple, facile d'entretien, 

caractéristique acoustique

Spécificités rev. mural Décoratif UPEC sol U3s P3 E1 C1

Plafond Démontable acoustique Faux plancher Autorisé selon choix concepteur

Spécificités rev. plafond Sans objet Spécificités cloisons Protection : cf. programme technique

Type de porte Bloc porte sécurisée (isophonique) Gabarit d'accès
Selon réglementations incendie et 

accessibilité PMR

Protection porte Sans objet Oculus Oui

Autres menuiseries

RESEAUX

Point d'accès - PA/A 0 PC 16 A + T 1 point tous les 6 m² en maillage

Point d'accès - PA/B
1/poste de travail greffe

1/poste de travail magistrat
PC 32 A 0

Point d'accès - PA/C 2 Autres points d'accès Sans objet

Spécificités PC Boitier de sol Courant Secouru / Ondulé Sans objet

Second-Oeuvre

Menuiseries

Dispose d’un double accès : depuis les espaces publics et tertiaires

Courants forts et faibles

Contrôle d'accès
Clé côté intérieur sur accès public, 

Equipements Sûreté

Sans objet

Confort lumineux

Confort thermique

oui via GTB

EP-22 - Salle d'audience de cabinet civile ESPACES PUBLICS

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Espace utilisé pour les audiences de cabinet, les confrontations, les audiences de conciliations et les médiations, elle peut également servir 

de salle de réunion.

Façade et menuiseries 

extérieures

Vitrage classe P2A à P5A

25/04/2025
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EP-22

DESTINATION ET USAGE

Fonction

EP-22 - Salle d'audience de cabinet civile ESPACES PUBLICS

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Espace utilisé pour les audiences de cabinet, les confrontations, les audiences de conciliations et les médiations, elle peut également servir 

de salle de réunion.

Equipements courants 

faibles
Wifi Oui Autres équipements

Selon équipement type salle 

d'audience (prog. tech.) : 

visioconférence mobile, 

vidéoprojection + Signal lumineux 

d’occupation du local + téléphone

Nbre arrivées d'eau Sans objet Robinetterie Sans objet

Eau chaude Non Appareils sanitaires Sans objet

Evacuation Non Accessoires sanitaires Sans objet

EXIGENCES PARTICULIERES

Spécificités fonctionnelles et architecturales Liaisons fonctionnelles

Spécificités techniques

-

Plomberie-Sanitaire

Dispose d’un double accès : depuis les espaces publics et tertiaires, dont un à immédiate proximité des 

postes de travail (pour évacuation rapide du juge).

-

25/04/2025
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EP-23

DESTINATION ET USAGE

Fonction

Activités Type de local Salles de délibérés Cat. Occupant Magistrats

CLOS ET COUVERT

Structure Hauteur utile libre minimale 2,50 m Charges d'exploitation 250 daN/m²

Apport de lumière naturelle Oui en second jour
Autonomie en lumière du 

jour (niveau général)
Sans objet

Occultation (confort) Oui Vues intérieur/extérieur Protégé des vues extérieures

Menuiserie extérieure

SURETE

Contrôle d'accès Non Visiophonie Non

Dispositif complémentaire

Détection intrusion Sans objet Sonorisation Non

Vidéoprotection Non Appel d'urgence Non

Protection mécanique

AMBIANCES INTERNES

Niveau éclairage général 300 lux Qualité éclairement UGR < 22 - Uniformité : 0.6

Commande d'allumage Local + GTB Variateur Préférable

Eclairage ponctuel Sans objet Niveau éclairage ponctuel Sans objet

Confort acoustique Acoustique interne

AAE > 0,7 x Ssol

STI  ≥ 0,6 dans salle à usage 

visioconférence

Niveaux sonores 

équipements techniques
Lp ≤ NR 33 

T° consigne hiver 19°C Tolérance T° hiver +/- 2°C 

T° consigne été

Conforme norme NF EN 16798-1 

pour la catégorie 1 au moins 98% du 

temps d'occupation

Tolérance T° été Sans objet

Ventilation ≥25 m3/h.occ Climatisation -

Contrôle régul. 

REVETEMENTS & AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Revêtement mural Selon projet architectural Revêtement de sol
Sol souple, facile d'entretien, 

caractéristique acoustique

Spécificités rev. mural Lessivable UPEC sol U3 P3 E1 C0

Plafond Démontable acoustique Faux plancher Autorisé selon choix concepteur

Spécificités rev. plafond Nettoyage simplifié Spécificités cloisons Protection : cf. programme technique

Type de porte Porte âme pleine (isophonique) Gabarit d'accès
Selon réglementations incendie et 

accessibilité PMR

Protection porte Sans objet Oculus Sans objet

Autres menuiseries

RESEAUX

Point d'accès - PA/A 0 PC 16 A + T 5

Point d'accès - PA/B 2 PC 32 A 0

Point d'accès - PA/C 2 Autres points d'accès VGA / USB / HDMI

Spécificités PC Sans objet Courant Secouru / Ondulé Sans objet

Equipements courants 

faibles
Wifi Oui Autres équipements

Selon équipement type salle 

d'audience (prog. tech.) : 

visioconférence mobile, 

vidéoprojection + Signal lumineux 

d’occupation du local

Nbre arrivées d'eau Sans objet Robinetterie Sans objet

Eau chaude Non Appareils sanitaires Sans objet

Evacuation Non Accessoires sanitaires Sans objet

EXIGENCES PARTICULIERES

Spécificités fonctionnelles et architecturales Liaisons fonctionnelles

Second-Oeuvre

Menuiseries

Sans objet

Courants forts et faibles

Plomberie-Sanitaire

Contrôle d'accès
Clé

Equipements Sûreté

Sans objet

Confort lumineux

Confort thermique

oui par les occupants sur plage +- 2°C

EP-23 - Salle de délibérés ESPACES PUBLICS

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Salle où se tiennent, après la clôture des débats publics, les délibérés à huis clos des juges.

Façade et menuiseries 

extérieures

Sans objet

25/04/2025
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EP-23

DESTINATION ET USAGE

Fonction

EP-23 - Salle de délibérés ESPACES PUBLICS

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Salle où se tiennent, après la clôture des débats publics, les délibérés à huis clos des juges.

Spécificités techniques

-

Table en position centrale,  linéaire de rangement et dépôt de piles de dossiers en périphérie. En liaison avec salles d'audience correspondantes.

25/04/2025
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Tribunal Judiciaire de xx | Programme de l'opération - Fiches espaces

EP-24

DESTINATION ET USAGE

Fonction

Activités Type de local Espace d'attente Cat. Occupant Tout public

CLOS ET COUVERT

Structure Hauteur utile libre minimale 2,50 m Charges d'exploitation 400 daN/m²

Apport de lumière naturelle Souhaité 
Autonomie en lumière du 

jour (niveau général)
Sans objet

Occultation (confort) Sans objet Vues intérieur/extérieur Protégé des vues extérieures

Menuiserie extérieure

SURETE

Contrôle d'accès Non Visiophonie Non

Dispositif complémentaire

Détection intrusion Sans objet Sonorisation Si besoin pour le système d’appel

Vidéoprotection Oui Appel d'urgence Non

Protection mécanique

AMBIANCES INTERNES

Niveau éclairage général 200 lux Qualité éclairement UGR < 25 - Uniformité : 0.4

Commande d'allumage Local + GTB Variateur Préférable

Eclairage ponctuel Sans objet Niveau éclairage ponctuel Sans objet

Confort acoustique Acoustique interne AAE > 0,7 x Ssol
Niveaux sonores 

équipements techniques
Lp ≤ NR 40

T° consigne hiver 19°C Tolérance T° hiver +/- 2°C 

T° consigne été

Conforme norme NF EN 16798-1 

pour la catégorie 1 au moins 98% du 

temps d'occupation

Tolérance T° été Sans objet

Ventilation ≥40 m3/h.occ Climatisation -

Contrôle régul. 

REVETEMENTS & AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Revêtement mural Peinture Revêtement de sol grès cérame, facile d'entretien 

Spécificités rev. mural
Décoratif, anti-graffiti, parties basses 

protégées, résitant aux chocs
UPEC sol U4 P3 E2 C1

Plafond Démontable acoustique Faux plancher Autorisé selon choix concepteur

Spécificités rev. plafond Sans objet Spécificités cloisons
Affichage possible/ résistant aux 

chocs/ Parties basses protégées.

Type de porte Vitrée (si attente fermée) Gabarit d'accès
Selon réglementations incendie et 

accessibilité PMR

Protection porte Sans objet Oculus Oui

Autres menuiseries

RESEAUX

Point d'accès - PA/A 0 PC 16 A + T 1 point tous les 6 m² en maillage

Point d'accès - PA/B 0 PC 32 A 0

Point d'accès - PA/C 0 Autres points d'accès 1 PA D 

Spécificités PC Sans objet Courant Secouru / Ondulé Sans objet

Equipements courants 

faibles
Wifi Oui Autres équipements

1 écran d'affichage dynamique par 

salle d'attente fermée + écran 

gestion file d'attente

Nbre arrivées d'eau Selon nombre équipements Robinetterie Mitigeur

Eau chaude Oui Appareils sanitaires Distributeurs, Fontaine à eau

Evacuation Sur équipement Accessoires sanitaires Sans objet

EXIGENCES PARTICULIERES

Spécificités fonctionnelles et architecturales Liaisons fonctionnelles

Second-Oeuvre

Menuiseries

Sans objet

Courants forts et faibles

Plomberie-Sanitaire

Contrôle d'accès
Clé

Equipements Sûreté

Sans objet

Confort lumineux

Confort thermique

oui par les occupants sur plage +- 2°C

EP-24 - Salle d'attente victimes / témoins ESPACES PUBLICS

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Lieu d’attente, parfois sensible, concernant les justiciables concernés et présents à l'audience.

Façade et menuiseries 

extérieures

Vitrage classe P2A à P5A

25/04/2025
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EP-24

DESTINATION ET USAGE

Fonction

EP-24 - Salle d'attente victimes / témoins ESPACES PUBLICS

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Lieu d’attente, parfois sensible, concernant les justiciables concernés et présents à l'audience.

Spécificités techniques

-

Espace d'attente confortable associé aux salles d'audience -

25/04/2025
# Data sensitivity - Public Classeur1
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EP-33

DESTINATION ET USAGE

Fonction

Activités Type de local Sanitaires Cat. Occupant Tout public

CLOS ET COUVERT

Structure Hauteur utile libre minimale 2,50 m Charges d'exploitation 250 daN/m²

Apport de lumière naturelle Possible, selon choix concepteur
Autonomie en lumière du 

jour (niveau général)
Sans objet

Occultation (confort) Sans objet Vues intérieur/extérieur Protégé des vues extérieures

Menuiserie extérieure

SURETE

Contrôle d'accès Non Visiophonie Non

Dispositif complémentaire

Détection intrusion Sans objet Sonorisation Non

Vidéoprotection Non Appel d'urgence Non

Protection mécanique

AMBIANCES INTERNES

Niveau éclairage général 200 lux Qualité éclairement UGR < 25 - Uniformité : 0.4

Commande d'allumage Local + GTB Variateur Non

Eclairage ponctuel Sur miroir Niveau éclairage ponctuel 400 lux

Confort acoustique Acoustique interne Sans objet
Niveaux sonores 

équipements techniques
Lp ≤ NR 38 

T° consigne hiver 19°C Tolérance T° hiver +/- 2°C 

T° consigne été Sans objet Tolérance T° été Sans objet

Ventilation 30 m3 /h/ WC Climatisation Sans objet

Contrôle régul. 

REVETEMENTS & AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Revêtement mural 
Carreaux de grès émaillés ou de 

faïence toute hauteur
Revêtement de sol

Carrelage en grès émaillé ou en 

faïence. Pente pour évacuation des 

eaux sur siphon de sol

Spécificités rev. mural Anti-graffiti UPEC sol U3 P2 E2 C0

Plafond Etanche, indémontable Faux plancher Non

Spécificités rev. plafond Sans objet Spécificités cloisons Protection : cf. programme technique

Type de porte Porte âme pleine Gabarit d'accès
Selon réglementations incendie et 

accessibilité PMR

Protection porte Lisse étanche Oculus Sans objet

Autres menuiseries

RESEAUX

Point d'accès - PA/A 0 PC 16 A + T 1 prise/bloc

Point d'accès - PA/B 0 PC 32 A Sans objet

Point d'accès - PA/C 0 Autres points d'accès Sans objet

Spécificités PC Anti vandale Courant Secouru / Ondulé Sans objet

Equipements courants 

faibles
Wifi Oui Autres équipements Sans objet

Nbre arrivées d'eau Selon nombre équipements Robinetterie Mitigeur

Eau chaude Oui Appareils sanitaires Cuvette WC, Lave-mains

Evacuation Siphon de sol Accessoires sanitaires Sans objet

EXIGENCES PARTICULIERES

Spécificités fonctionnelles et architecturales Liaisons fonctionnelles

Second-Oeuvre

Menuiseries

Sans objet

Courants forts et faibles

Plomberie-Sanitaire

Les cloisons séparatives des toilettes seront toute hauteur. -

Contrôle d'accès
Clé

Equipements Sûreté

Sans objet

Confort lumineux

Confort thermique

oui via GTB

EP-33 - Sanitaires publics ESPACES PUBLICS

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Sanitaires publics

Façade et menuiseries 

extérieures

Sans objet

25/04/2025
# Data sensitivity - Public Classeur1
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EP-33

DESTINATION ET USAGE

Fonction

EP-33 - Sanitaires publics ESPACES PUBLICS

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Sanitaires publics

Spécificités techniques

-

25/04/2025
# Data sensitivity - Public Classeur1



Tribunal Judiciaire de xx | Programme de l'opération - Fiches espaces

EP-35

DESTINATION ET USAGE

Fonction

Activités Type de local Circulations horizontales Cat. Occupant Tout public

CLOS ET COUVERT

Structure Hauteur utile libre minimale 2,50 m Charges d'exploitation 400 daN/m²

Apport de lumière naturelle Possible, selon choix concepteur
Autonomie en lumière du 

jour (niveau général)
Sans objet

Occultation (confort) Sans objet Vues intérieur/extérieur possible, selon choix concepteur

Menuiserie extérieure

SURETE

Contrôle d'accès Oui vers espaces tertiaires Visiophonie
Oui sur accès vers des espaces 

teritiares

Dispositif complémentaire

Détection intrusion Volumétrique au RDC Sonorisation Oui

Vidéoprotection Oui Appel d'urgence Non

Protection mécanique

AMBIANCES INTERNES

Niveau éclairage général 100 lux Qualité éclairement UGR < 28 - Uniformité : 0.4

Commande d'allumage Détection passage+ GTB Variateur Non

Eclairage ponctuel Sur affichages Niveau éclairage ponctuel 400 lux

Confort acoustique Acoustique interne Sans objet
Niveaux sonores 

équipements techniques
Sans objet

T° consigne hiver 16°C Tolérance T° hiver +/- 2°C 

T° consigne été Sans objet Tolérance T° été Sans objet

Ventilation Selon réglementation Climatisation Sans objet

Contrôle régul. 

REVETEMENTS & AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Revêtement mural Peinture Revêtement de sol
Sol souple, facile d'entretien, 

caractéristique acoustique

Spécificités rev. mural

Traitement anti salissure des parties 

basses des murs , résistant aux 

chocs, anti-graffiti 

UPEC sol U3s P3 E1 C1

Plafond
Peinture ou Démontable (avec 

outils), acoustique
Faux plancher Non

Spécificités rev. plafond
En cas de mise en place, 

démontable avec outils
Spécificités cloisons Résistante aux chocs

Type de porte Partiellement vitrée Gabarit d'accès 2x0,90 m

Protection porte Sans objet Oculus Sans objet

Autres menuiseries

RESEAUX

Point d'accès - PA/A 0 PC 16 A + T 1 prise tous les 20ml

Point d'accès - PA/B 0 PC 32 A Sans objet

Point d'accès - PA/C 0 Autres points d'accès Sans objet

Spécificités PC Sans objet Courant Secouru / Ondulé Sans objet

Equipements courants 

faibles
Wifi Oui Autres équipements Alarme incendie

Nbre arrivées d'eau Sans objet Robinetterie Sans objet

Eau chaude Non Appareils sanitaires Sans objet

Evacuation Non Accessoires sanitaires Sans objet

EXIGENCES PARTICULIERES

Spécificités fonctionnelles et architecturales Liaisons fonctionnelles

Second-Oeuvre

Menuiseries

Sans objet

Courants forts et faibles

Plomberie-Sanitaire

Contrôle d'accès

Sans objet

Equipements Sûreté

Sans objet

Confort lumineux

Confort thermique

oui via GTB

EP-35 - Circulations horizontales  

publiques
ESPACES PUBLICS

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Circuit à libre circulation publique

Façade et menuiseries 

extérieures

Sans objet

25/04/2025
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EP-35

DESTINATION ET USAGE

Fonction

EP-35 - Circulations horizontales  

publiques
ESPACES PUBLICS

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Circuit à libre circulation publique

Spécificités techniques

-

Largeur minimale conforme réglementation incendie -

25/04/2025
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EP-36

DESTINATION ET USAGE

Fonction

Activités Type de local Circulations verticales Cat. Occupant Tout public

CLOS ET COUVERT

Structure Hauteur utile libre minimale 2,50 m Charges d'exploitation 400 daN/m²

Apport de lumière naturelle Possible, selon choix concepteur
Autonomie en lumière du 

jour (niveau général)
Sans objet

Occultation (confort) Sans objet Vues intérieur/extérieur possible, selon choix concepteur

Menuiserie extérieure

SURETE

Contrôle d'accès Oui vers espaces tertiaires Visiophonie Sans objet

Dispositif complémentaire

Détection intrusion Volumétrique au RDC Sonorisation Non

Vidéoprotection Oui Appel d'urgence Non

Protection mécanique

AMBIANCES INTERNES

Niveau éclairage général 100 lux Qualité éclairement UGR < 28 - Uniformité : 0.4

Commande d'allumage Détection passage+ GTB Variateur Préférable

Eclairage ponctuel Sans objet Niveau éclairage ponctuel Sans objet

Confort acoustique Acoustique interne Sans objet
Niveaux sonores 

équipements techniques
Sans objet

T° consigne hiver 16°C Tolérance T° hiver +/- 2°C 

T° consigne été Sans objet Tolérance T° été Sans objet

Ventilation Selon réglementation Climatisation Sans objet

Contrôle régul. 

REVETEMENTS & AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Revêtement mural Peinture Revêtement de sol
Sol souple, facile d'entretien, 

caractéristique acoustique

Spécificités rev. mural anti-graffiti, résistant aux chocs UPEC sol U3s P3 E1 C0

Plafond Peinture Faux plancher Non

Spécificités rev. plafond Sans objet Spécificités cloisons Résistante aux chocs

Type de porte Sans objet Gabarit d'accès
Selon réglementations incendie et 

accessibilité PMR

Protection porte Sans objet Oculus Sans objet

Autres menuiseries

RESEAUX

Point d'accès - PA/A 0 PC 16 A + T 1 prise tous les 20ml

Point d'accès - PA/B 0 PC 32 A Sans objet

Point d'accès - PA/C 0 Autres points d'accès Sans objet

Spécificités PC Sans objet Courant Secouru / Ondulé Sans objet

Equipements courants 

faibles
Wifi Sans objet Autres équipements Alarme incendie

Nbre arrivées d'eau Sans objet Robinetterie Sans objet

Eau chaude Non Appareils sanitaires Sans objet

Evacuation Non Accessoires sanitaires Sans objet

EXIGENCES PARTICULIERES

Spécificités fonctionnelles et architecturales Liaisons fonctionnelles

Spécificités techniques

Second-Oeuvre

Menuiseries

Sans objet

Courants forts et faibles

Plomberie-Sanitaire

Largeur minimale conforme réglementation incendie -

Contrôle d'accès
Sans objet

Equipements Sûreté

Sans objet

Confort lumineux

Confort thermique

oui via GTB

EP-36 - Circulations verticales  publiques ESPACES PUBLICS

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Circuit à libre circulation publique

Façade et menuiseries 

extérieures

Sans objet

25/04/2025
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EP-36

DESTINATION ET USAGE

Fonction

EP-36 - Circulations verticales  publiques ESPACES PUBLICS

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Circuit à libre circulation publique

-

25/04/2025
# Data sensitivity - Public Classeur1
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ET-01

DESTINATION ET USAGE

Fonction

Activités Type de local Bureaux Cat. Occupant Personnel

CLOS ET COUVERT

Structure Hauteur utile libre minimale 2,50 m Charges d'exploitation 250 daN/m²

Apport de lumière naturelle Oui en premier jour
Autonomie en lumière du 

jour (niveau général)
≥ 40%

Occultation (confort) Sans objet Vues intérieur/extérieur

Vue sur l'extérieur souhaitée, 

protégé des vues depuis les 

espaces publics.

Menuiserie extérieure

SURETE

Contrôle d'accès Non Visiophonie Non

Dispositif complémentaire

Détection intrusion Sans objet Sonorisation Non

Vidéoprotection Non Appel d'urgence Non

Protection mécanique

AMBIANCES INTERNES

Niveau éclairage général 300 lux Qualité éclairement UGR < 19 - Uniformité : 0.6

Commande d'allumage Local + GTB Variateur Préférable

Eclairage ponctuel Sur poste de travail Niveau éclairage ponctuel 400 lux

Confort acoustique Acoustique interne

AAE > 0,7 x Ssol

STI  ≥ 0,6 dans salle à usage 

visioconférence

Niveaux sonores 

équipements techniques
Lp ≤ NR 33 

T° consigne hiver 19°C Tolérance T° hiver +/- 2°C 

T° consigne été

Conforme norme NF EN 16798-1 

pour la catégorie 1 au moins 98% du 

temps d'occupation

Tolérance T° été Sans objet

Ventilation ≥25 m3/h.occ Climatisation -

Contrôle régul. 

REVETEMENTS & AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Revêtement mural Peinture Revêtement de sol
Sol souple, facile d'entretien, 

caractéristique acoustique

Spécificités rev. mural Lessivable UPEC sol U2s P3 E1 C0

Plafond Démontable acoustique Faux plancher Autorisé selon choix concepteur

Spécificités rev. plafond Sans objet Spécificités cloisons Protection : cf. programme technique

Type de porte Porte âme pleine (isophonique) Gabarit d'accès
Selon réglementations incendie et 

accessibilité PMR

Protection porte Sans objet Oculus Sans objet

Autres menuiseries

RESEAUX

Point d'accès - PA/A 0 PC 16 A + T 2

Point d'accès - PA/B 1/poste de travail PC 32 A 0

Point d'accès - PA/C 1 Autres points d'accès Sans objet

Spécificités PC Sans objet Courant Secouru / Ondulé Sans objet

Equipements courants 

faibles
Wifi Oui Autres équipements Sans objet

Nbre arrivées d'eau Sans objet Robinetterie Sans objet

Eau chaude Non Appareils sanitaires Sans objet

Evacuation Non Accessoires sanitaires Sans objet

EXIGENCES PARTICULIERES

Spécificités fonctionnelles et architecturales Liaisons fonctionnelles

Second-Oeuvre

Menuiseries

Sans objet

Courants forts et faibles

Plomberie-Sanitaire

Contrôle d'accès
Sans objet

Equipements Sûreté

Sans objet

Confort lumineux

Confort thermique

oui par les occupants sur plage +- 2°C

ET-01 - Bureau individuel ESPACES TERTIAIRES

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Travail sur dossier, sur ordinateur, entretien téléphonique, rendez-vous frontal occasionnel.

Façade et menuiseries 

extérieures

Sans objet

25/04/2025
# Data sensitivity - Public Classeur1
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ET-01

DESTINATION ET USAGE

Fonction

ET-01 - Bureau individuel ESPACES TERTIAIRES

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Travail sur dossier, sur ordinateur, entretien téléphonique, rendez-vous frontal occasionnel.

Spécificités techniques

Ergonomie favorisant de bonnes conditions de travail (confort acoustique, thermique, visuel et ergonomique)

Espace comprenant un poste de travail et permettant la réception d’une personne en position frontale. 

Rangements fermés

Faire la distinction entre les bureaux simples classique et le bureau du directeur de greffe (cf. tableau 

de surface et programme mobilier)

-

25/04/2025
# Data sensitivity - Public Classeur1
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ET-02

DESTINATION ET USAGE

Fonction

Activités Type de local Bureaux Cat. Occupant Personnel

CLOS ET COUVERT

Structure Hauteur utile libre minimale 2,50 m Charges d'exploitation 250 daN/m²

Apport de lumière naturelle Oui en premier jour
Autonomie en lumière du 

jour (niveau général)
≥ 40%

Occultation (confort) Sans objet Vues intérieur/extérieur

Vue sur l'extérieur souhaitée, 

protégé des vues depuis les 

espaces publics.

Menuiserie extérieure

SURETE

Contrôle d'accès Non Visiophonie Non

Dispositif complémentaire

Détection intrusion Sans objet Sonorisation Non

Vidéoprotection Non Appel d'urgence Non

Protection mécanique

AMBIANCES INTERNES

Niveau éclairage général 300 lux Qualité éclairement UGR < 19 - Uniformité : 0.6

Commande d'allumage Local + GTB Variateur Préférable

Eclairage ponctuel Sur poste de travail Niveau éclairage ponctuel 400 lux

Confort acoustique Acoustique interne AAE > 0,8 x Ssol
Niveaux sonores 

équipements techniques
Lp ≤ NR 33 

T° consigne hiver 19°C Tolérance T° hiver +/- 2°C 

T° consigne été

Conforme norme NF EN 16798-1 

pour la catégorie 1 au moins 98% du 

temps d'occupation

Tolérance T° été Sans objet

Ventilation ≥25 m3/h.occ Climatisation -

Contrôle régul. 

REVETEMENTS & AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Revêtement mural Peinture Revêtement de sol
Sol souple, facile d'entretien, 

caractéristique acoustique

Spécificités rev. mural Lessivable UPEC sol U2s P3 E1 C0

Plafond Démontable acoustique Faux plancher Autorisé selon choix concepteur

Spécificités rev. plafond Sans objet Spécificités cloisons Protection : cf. programme technique

Type de porte Porte âme pleine (isophonique) Gabarit d'accès
Selon réglementations incendie et 

accessibilité PMR

Protection porte Sans objet Oculus Sans objet

Autres menuiseries

RESEAUX

Point d'accès - PA/A 0 PC 16 A + T 1 point tous les 6 m² en maillage

Point d'accès - PA/B 1/poste de travail PC 32 A 0

Point d'accès - PA/C 1 Autres points d'accès Sans objet

Spécificités PC Boitier de sol Courant Secouru / Ondulé Sans objet

Equipements courants 

faibles
Wifi Oui Autres équipements Sans objet

Nbre arrivées d'eau Sans objet Robinetterie Sans objet

Eau chaude Non Appareils sanitaires Sans objet

Evacuation Non Accessoires sanitaires Sans objet

EXIGENCES PARTICULIERES

Spécificités fonctionnelles et architecturales Liaisons fonctionnelles

Second-Oeuvre

Menuiseries

Sans objet

Courants forts et faibles

Plomberie-Sanitaire

Contrôle d'accès
Sans objet

Equipements Sûreté

Sans objet

Confort lumineux

Confort thermique

oui par les occupants sur plage +- 2°C

ET-02 - Bureau partagé ESPACES TERTIAIRES

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Travail sur dossier, sur ordinateur, entretien téléphonique.

Façade et menuiseries 

extérieures

Sans objet

25/04/2025
# Data sensitivity - Public Classeur1
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ET-02

DESTINATION ET USAGE

Fonction

ET-02 - Bureau partagé ESPACES TERTIAIRES

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Travail sur dossier, sur ordinateur, entretien téléphonique.

Spécificités techniques

Ergonomie favorisant de bonnes conditions de travail (confort acoustique, thermique, visuel et ergonomique)

Espace comprenant un ou plusieurs postes de travail.

Rangements fermés

Se référer au programme fonctionnel pour faire la distinction entre les bureaux partagés des différents 

services

-

25/04/2025
# Data sensitivity - Public Classeur1
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ET-09

DESTINATION ET USAGE

Fonction

Activités Type de local Box de consultation Cat. Occupant
Personnel, avocat (ou justiciable 

selon service) surveillé

CLOS ET COUVERT

Structure Hauteur utile libre minimale 2,50 m Charges d'exploitation 250 daN/m²

Apport de lumière naturelle Oui, second jour possible
Autonomie en lumière du 

jour (niveau général)
Sans objet

Occultation (confort) Sans objet Vues intérieur/extérieur
Vue depuis un bureau greffier ou 

secrétariat

Menuiserie extérieure

SURETE

Contrôle d'accès Non Visiophonie Non

Dispositif complémentaire

Détection intrusion Sans objet Sonorisation Non

Vidéoprotection Non Appel d'urgence Non

Protection mécanique

AMBIANCES INTERNES

Niveau éclairage général 300 lux Qualité éclairement UGR < 19 - Uniformité : 0.6

Commande d'allumage Local + GTB Variateur Préférable

Eclairage ponctuel Sur poste de consultation Niveau éclairage ponctuel 500 lux

Confort acoustique Acoustique interne AAE > 0,7 x Ssol
Niveaux sonores 

équipements techniques
Lp ≤ NR 33 

T° consigne hiver 19°C Tolérance T° hiver +/- 2°C 

T° consigne été

Conforme norme NF EN 16798-1 

pour la catégorie 1 au moins 98% du 

temps d'occupation

Tolérance T° été Sans objet

Ventilation ≥25 m3/h.occ Climatisation -

Contrôle régul. 

REVETEMENTS & AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Revêtement mural Peinture Revêtement de sol
Sol souple, facile d'entretien, 

caractéristique acoustique

Spécificités rev. mural Lessivable UPEC sol U3 P3 E1 C0

Plafond Démontable acoustique Faux plancher Autorisé selon choix concepteur

Spécificités rev. plafond Sans objet Spécificités cloisons
Cloison sèche, vitrée sur bureau 

mitoyen

Type de porte Porte vitrée Gabarit d'accès
Selon réglementations incendie et 

accessibilité PMR

Protection porte Sans objet Oculus Sans objet

Autres menuiseries

RESEAUX

Point d'accès - PA/A 0 PC 16 A + T 2

Point d'accès - PA/B 0 PC 32 A Sans objet

Point d'accès - PA/C 1 Autres points d'accès Sans objet

Spécificités PC Sans objet Courant Secouru / Ondulé Sans objet

Equipements courants 

faibles
Wifi Oui Autres équipements Sans objet

Nbre arrivées d'eau Sans objet Robinetterie Sans objet

Eau chaude Non Appareils sanitaires Sans objet

Evacuation Non Accessoires sanitaires Sans objet

EXIGENCES PARTICULIERES

Spécificités fonctionnelles et architecturales Liaisons fonctionnelles

Second-Oeuvre

Menuiseries

Sans objet

Courants forts et faibles

Plomberie-Sanitaire

Contrôle d'accès
Clé

Equipements Sûreté

Sans objet

Confort lumineux

Confort thermique

oui par les occupants sur plage +- 2°C

ET-09 - Box de consultation ESPACES TERTIAIRES

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Local pour consulter les dossiers par les auxiliaires de justice et le cas échéant le public. Il est semi ouvert sur le bureau du greffe ou le 

secrétariat commun des services qui en assure la surveillance.

Façade et menuiseries 

extérieures

Sans objet

25/04/2025
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ET-09

DESTINATION ET USAGE

Fonction

ET-09 - Box de consultation ESPACES TERTIAIRES

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Local pour consulter les dossiers par les auxiliaires de justice et le cas échéant le public. Il est semi ouvert sur le bureau du greffe ou le 

secrétariat commun des services qui en assure la surveillance.

Spécificités techniques

-

Poste de consultation visible depuis un poste greffier ou le secrétariat commun le cas échéant. La vue 

depuis le box de consultation ne doit pas déranger le greffier.

-

25/04/2025
# Data sensitivity - Public Classeur1
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ET-10

DESTINATION ET USAGE

Fonction

Activités Type de local Salles de réunion Cat. Occupant Personnel

CLOS ET COUVERT

Structure Hauteur utile libre minimale 2,50 m Charges d'exploitation 250 daN/m²

Apport de lumière naturelle Souhaité
Autonomie en lumière du 

jour (niveau général)
Sans objet

Occultation (confort) Oui Vues intérieur/extérieur

Vue sur l'extérieur souhaitée, 

protégé des vues depuis les 

espaces publics.

Menuiserie extérieure

SURETE

Contrôle d'accès Non Visiophonie Non

Dispositif complémentaire

Détection intrusion Sans objet Sonorisation Non

Vidéoprotection Non Appel d'urgence Non

Protection mécanique

AMBIANCES INTERNES

Niveau éclairage général 300 lux Qualité éclairement UGR < 19 - Uniformité : 0.6

Commande d'allumage Local + GTB Variateur Préférable

Eclairage ponctuel Sans Objet Niveau éclairage ponctuel Sans objet

Confort acoustique Acoustique interne

AAE > 0,9 x Ssol

STI  ≥ 0,6 dans salle à usage 

visioconférence

Niveaux sonores 

équipements techniques
Lp ≤ NR 33 

T° consigne hiver 19°C Tolérance T° hiver +/- 2°C 

T° consigne été

Conforme norme NF EN 16798-1 

pour la catégorie 1 au moins 98% du 

temps d'occupation

Tolérance T° été Sans objet

Ventilation ≥25 m3/h.occ Climatisation -

Contrôle régul. 

REVETEMENTS & AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Revêtement mural Peinture Revêtement de sol

Sol souple, facile d'entretien, 

caractéristique acoustique et 

résistant antiacarien, antistatique et 

antipoussière

Spécificités rev. mural Lessivable UPEC sol U3 P3 E1 C0

Plafond Démontable acoustique Faux plancher Autorisé selon choix concepteur

Spécificités rev. plafond Sans objet Spécificités cloisons Protection : cf. programme technique

Type de porte Porte âme pleine (isophonique) Gabarit d'accès
Selon réglementations incendie et 

accessibilité PMR

Protection porte Sans objet Oculus Sans objet

Autres menuiseries

RESEAUX

Point d'accès - PA/A 0 PC 16 A + T 1 point tous les 6 m² en maillage

Point d'accès - PA/B 1 PC 32 A Sans objet

Point d'accès - PA/C 1 par place Autres points d'accès VGA / USB / HDMI

Spécificités PC Sur tables et boitier de sol Courant Secouru / Ondulé Sans objet

Equipements courants 

faibles
Wifi Oui Autres équipements

Visioconférence mobile, 

vidéoprojection.

Nbre arrivées d'eau Sans objet Robinetterie Sans objet

Eau chaude Non Appareils sanitaires Sans objet

Evacuation Non Accessoires sanitaires Sans objet

EXIGENCES PARTICULIERES

Spécificités fonctionnelles et architecturales Liaisons fonctionnelles

Second-Oeuvre

Menuiseries

Sans objet

Courants forts et faibles

Plomberie-Sanitaire

Contrôle d'accès
Clé

Equipements Sûreté

Sans objet

Confort lumineux

Confort thermique

oui par les occupants sur plage +- 2°C

ET-10 - Salle de réunion ESPACES TERTIAIRES

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Local de travail ou de réunion destinée aux utilisateurs

Façade et menuiseries 

extérieures

Sans objet

25/04/2025
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ET-10

DESTINATION ET USAGE

Fonction

ET-10 - Salle de réunion ESPACES TERTIAIRES

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Local de travail ou de réunion destinée aux utilisateurs

Spécificités techniques

Ambiances sonores, visuelles et thermiques maîtrisées afin d'assurer un confort optimal en tout point des locaux et tout au long de l’année.

Système d’occultation résistant, facilement manœuvrable et permettant la projection dans de bonnes conditions.

Salles de forme simple sans poteaux, permettant le recours aux supports de présentation audiovisuelle 

et de visioconférence ainsi qu'à des configurations variées pour la disposition des tables.

Table centrale d’un bon rapport longueur/largeur

-

25/04/2025
# Data sensitivity - Public Classeur1
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ET-13

DESTINATION ET USAGE

Fonction

Activités Type de local Espace détente Cat. Occupant Personnel

CLOS ET COUVERT

Structure Hauteur utile libre minimale 2,50 m Charges d'exploitation 250 daN/m²

Apport de lumière naturelle Oui en premier jour
Autonomie en lumière du 

jour (niveau général)
≥ 75%

Occultation (confort) Sans objet Vues intérieur/extérieur

Vue sur l'extérieur souhaitée, 

protégé des vues depuis les 

espaces publics.

Menuiserie extérieure

SURETE

Contrôle d'accès Non Visiophonie Non

Dispositif complémentaire

Détection intrusion Sans objet Sonorisation Non

Vidéoprotection Non Appel d'urgence Non

Protection mécanique

AMBIANCES INTERNES

Niveau éclairage général 200 lux Qualité éclairement UGR < 25 - Uniformité : 0.4

Commande d'allumage Local + GTB Variateur Préférable

Eclairage ponctuel 
Sur signalétique et point de lecture, 

plan de travail et évier
Niveau éclairage ponctuel 400 lux

Confort acoustique Acoustique interne AAE > 0,7 x Ssol
Niveaux sonores 

équipements techniques
Lp ≤ NR 33 

T° consigne hiver 19°C Tolérance T° hiver +/- 2°C 

T° consigne été

Conforme norme NF EN 16798-1 

pour la catégorie 1 au moins 98% du 

temps d'occupation

Tolérance T° été Sans objet

Ventilation ≥25 m3/h.occ Climatisation -

Contrôle régul. 

REVETEMENTS & AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Revêtement mural Peinture Revêtement de sol Sol souple antistatique

Spécificités rev. mural
Lessivable et faïence autour de 

l'évier
UPEC sol U2s P3 E3 C0

Plafond Démontable acoustique Faux plancher Autorisé selon choix concepteur

Spécificités rev. plafond Sans objet Spécificités cloisons Protection : cf. programme technique

Type de porte Porte âme pleine Gabarit d'accès
Selon réglementations incendie et 

accessibilité PMR

Protection porte Sans objet Oculus Sans objet

Autres menuiseries

RESEAUX

Point d'accès - PA/A Sans objet PC 16 A + T
1 tous les 10 ml et sur équipements 

listés

Point d'accès - PA/B 0 PC 32 A 0

Point d'accès - PA/C 2 Autres points d'accès Télévision

Spécificités PC Boitier de sol Courant Secouru / Ondulé Sans objet

Equipements courants 

faibles
Wifi Oui Autres équipements Télévision

Nbre arrivées d'eau Selon nombre équipements Robinetterie Sur équipements

Eau chaude Oui Appareils sanitaires évier, Fontaine à eau, Distributeurs

Evacuation Sur équipement Accessoires sanitaires Sans objet

EXIGENCES PARTICULIERES

Spécificités fonctionnelles et architecturales Liaisons fonctionnelles

Second-Oeuvre

Menuiseries

Sans objet

Courants forts et faibles

Plomberie-Sanitaire

Contrôle d'accès
Clé

Equipements Sûreté

Sans objet

Confort lumineux

Confort thermique

oui par les occupants sur plage +- 2°C

ET-13 - Espace détente ESPACES TERTIAIRES

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Espace mutualisé permettant de se réunir autour d'un café ou de prendre un repas pour l'espace de convivialité mutualisé (compris cuisine)

Façade et menuiseries 

extérieures

Sans objet

25/04/2025
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ET-13

DESTINATION ET USAGE

Fonction

ET-13 - Espace détente ESPACES TERTIAIRES

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Espace mutualisé permettant de se réunir autour d'un café ou de prendre un repas pour l'espace de convivialité mutualisé (compris cuisine)

Spécificités techniques

Prévoir des panneaux d’affichage à destination des délégués syndicaux et du personnel. La hauteur de pose devra respecter la norme d’accessibilité.

Traitement soigné -spacieux, lumineux et chaleureux- contribuant à donner une image de qualité. -

25/04/2025
# Data sensitivity - Public Classeur1
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ET-14

DESTINATION ET USAGE

Fonction

Activités Type de local Reprographie, Classements Cat. Occupant Personnel

CLOS ET COUVERT

Structure Hauteur utile libre minimale 2,50 m Charges d'exploitation 400 daN/m²

Apport de lumière naturelle Non
Autonomie en lumière du 

jour (niveau général)
Sans objet

Occultation (confort) Sans objet Vues intérieur/extérieur Sans objet

Menuiserie extérieure

SURETE

Contrôle d'accès Non Visiophonie Non

Dispositif complémentaire

Détection intrusion Sans objet Sonorisation Non

Vidéoprotection Non Appel d'urgence Non

Protection mécanique

AMBIANCES INTERNES

Niveau éclairage général 300 lux Qualité éclairement UGR < 19 - Uniformité : 0.4

Commande d'allumage Local + GTB Variateur Non

Eclairage ponctuel Sur poste de travail Niveau éclairage ponctuel 500 lux

Confort acoustique Acoustique interne Sans objet
Niveaux sonores 

équipements techniques
Sans objet

T° consigne hiver Sans objet Tolérance T° hiver Sans objet

T° consigne été Sans objet Tolérance T° été Sans objet

Ventilation ≥25 m3/h.occ Climatisation Sans objet

Contrôle régul. 

REVETEMENTS & AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Revêtement mural Peinture Revêtement de sol Sol souple, facile d'entretien

Spécificités rev. mural Lessivable UPEC sol U3 P3 E2 C3

Plafond Démontable acoustique Faux plancher Autorisé selon choix concepteur

Spécificités rev. plafond Sans objet Spécificités cloisons Protection : cf. programme technique

Type de porte Porte âme pleine Gabarit d'accès
Selon réglementations incendie et 

accessibilité PMR

Protection porte Sans objet Oculus Sans objet

Autres menuiseries

RESEAUX

Point d'accès - PA/A 0 PC 16 A + T 1 à l'entrée

Point d'accès - PA/B 0 PC 32 A 0

Point d'accès - PA/C 1 Autres points d'accès Sans objet

Spécificités PC Sans objet Courant Secouru / Ondulé Sans objet

Equipements courants 

faibles
Wifi Oui Autres équipements Sans objet

Nbre arrivées d'eau Sans objet Robinetterie Sans objet

Eau chaude Non Appareils sanitaires Sans objet

Evacuation Non Accessoires sanitaires Sans objet

EXIGENCES PARTICULIERES

Spécificités fonctionnelles et architecturales Liaisons fonctionnelles

Spécificités techniques

Second-Oeuvre

Menuiseries

Sans objet

Courants forts et faibles

Plomberie-Sanitaire

7 ml de "rayonnage fixe pour classement de dossier" par m2 -

Contrôle d'accès
Clé

Equipements Sûreté

Sans objet

Confort lumineux

Confort thermique

Sans objet

ET-14 - Local de classement ESPACES TERTIAIRES

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Local pour stocker les dossiers ouvert ou récemment clos (année courante, et les minutes.

Façade et menuiseries 

extérieures

Sans objet

25/04/2025
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ET-14

DESTINATION ET USAGE

Fonction

ET-14 - Local de classement ESPACES TERTIAIRES

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Local pour stocker les dossiers ouvert ou récemment clos (année courante, et les minutes.

-

25/04/2025
# Data sensitivity - Public Classeur1



Tribunal Judiciaire de xx | Programme de l'opération - Fiches espaces

ET-15

DESTINATION ET USAGE

Fonction

Activités Type de local Reprographie, Classements Cat. Occupant Personnel

CLOS ET COUVERT

Structure Hauteur utile libre minimale 2,50 m Charges d'exploitation 400 daN/m²

Apport de lumière naturelle Possible, selon choix concepteur
Autonomie en lumière du 

jour (niveau général)
≥ 10%

Occultation (confort) Sans objet Vues intérieur/extérieur possible, selon choix concepteur

Menuiserie extérieure

SURETE

Contrôle d'accès Non Visiophonie Non

Dispositif complémentaire

Détection intrusion Sans objet Sonorisation Non

Vidéoprotection Non Appel d'urgence Non

Protection mécanique

AMBIANCES INTERNES

Niveau éclairage général 300 lux Qualité éclairement UGR < 19 - Uniformité : 0.6

Commande d'allumage Local + GTB Variateur Non

Eclairage ponctuel Sur poste de travail Niveau éclairage ponctuel 500 lux

Confort acoustique Acoustique interne Sans objet
Niveaux sonores 

équipements techniques
Sans objet

T° consigne hiver Sans objet Tolérance T° hiver Sans objet

T° consigne été Sans objet Tolérance T° été Sans objet

Ventilation
Ventilation naturelle de préférence

50 m3/h min. si mécanique
Climatisation Sans objet

Contrôle régul. 

REVETEMENTS & AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Revêtement mural Peinture Revêtement de sol

Sol souple antistatique, facile 

d'entretien, caractéristique 

acoustique

Spécificités rev. mural Lessivable UPEC sol U3 P3 E2 C3

Plafond Démontable acoustique Faux plancher Autorisé selon choix concepteur

Spécificités rev. plafond Sans objet Spécificités cloisons Protection : cf. programme technique

Type de porte Porte âme pleine Gabarit d'accès
Selon réglementations incendie et 

accessibilité PMR

Protection porte Sans objet Oculus Sans objet

Autres menuiseries

RESEAUX

Point d'accès - PA/A 0 PC 16 A + T 3

Point d'accès - PA/B 0 PC 32 A 0

Point d'accès - PA/C 3 Autres points d'accès Sans objet

Spécificités PC Boitier de sol Courant Secouru / Ondulé Sans objet

Equipements courants 

faibles
Wifi Oui Autres équipements Sans objet

Nbre arrivées d'eau Sans objet Robinetterie Sans objet

Eau chaude Non Appareils sanitaires Sans objet

Evacuation Non Accessoires sanitaires Sans objet

EXIGENCES PARTICULIERES

Spécificités fonctionnelles et architecturales Liaisons fonctionnelles

Second-Oeuvre

Menuiseries

Sans objet

Courants forts et faibles

Plomberie-Sanitaire

Contrôle d'accès
Clé

Equipements Sûreté

Sans objet

Confort lumineux

Confort thermique

Sans objet

ET-15 - Local reprographie ESPACES TERTIAIRES

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Espace partagé entre les bureaux de chaque service pour un travail confortable de photocopie/scanner, complété de possibilités de 

rangement des consommables de papeterie.

Façade et menuiseries 

extérieures

Sans objet

25/04/2025
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ET-15

DESTINATION ET USAGE

Fonction

ET-15 - Local reprographie ESPACES TERTIAIRES

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Espace partagé entre les bureaux de chaque service pour un travail confortable de photocopie/scanner, complété de possibilités de 

rangement des consommables de papeterie.

Spécificités techniques

-

- -

25/04/2025
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ET-18

DESTINATION ET USAGE

Fonction

Activités Type de local Locaux VDI Cat. Occupant Personnel habilité

CLOS ET COUVERT

Structure Hauteur utile libre minimale 2,50 m Charges d'exploitation 400 daN/m²

Apport de lumière naturelle Non
Autonomie en lumière du 

jour (niveau général)
Sans objet

Occultation (confort) Sans objet Vues intérieur/extérieur Sans objet

Menuiserie extérieure

SURETE

Contrôle d'accès Oui Visiophonie Non

Dispositif complémentaire

Détection intrusion Volumétrique Sonorisation Non

Vidéoprotection Oui Appel d'urgence Non

Protection mécanique

AMBIANCES INTERNES

Niveau éclairage général 300 lux Qualité éclairement UGR < 19 - Uniformité : 0.4

Commande d'allumage Local + GTB Variateur Non

Eclairage ponctuel Sur poste de travail Niveau éclairage ponctuel 400 lux

Confort acoustique Acoustique interne Sans objet
Niveaux sonores 

équipements techniques
Sans objet

T° consigne hiver 16°C Tolérance T° hiver +/- 1°C 

T° consigne été ≤ 22°C Tolérance T° été +-1°C

Ventilation  1 vol/h Climatisation Oui

Contrôle régul. 

REVETEMENTS & AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Revêtement mural Peinture Revêtement de sol anti-poussière, antistatique

Spécificités rev. mural anti-poussière UPEC sol U3 P3 E2 C3

Plafond Peinture Faux plancher Autorisé selon choix concepteur

Spécificités rev. plafond anti-poussière Spécificités cloisons Parois et porte CF 2h

Type de porte Porte blindée CR3 Gabarit d'accès
Selon réglementations incendie et 

accessibilité PMR

Protection porte Sans objet Oculus Sans objet

Autres menuiseries

RESEAUX

Point d'accès - PA/A 0 PC 16 A + T 1 point tous les 6 m² en maillage

Point d'accès - PA/B 1 PC 32 A Sans objet

Point d'accès - PA/C 3 Autres points d'accès Sans objet

Spécificités PC Sans objet Courant Secouru / Ondulé Sur baies VDI

Equipements courants 

faibles
Wifi Non Autres équipements

Serveur, baie, DD de stockage, ASI, 

autocom, répartiteur, baie de 

brassage, téléphone 

Système de contrôle de température 

Nbre arrivées d'eau Sans objet Robinetterie Sans objet

Eau chaude Non Appareils sanitaires Sans objet

Evacuation Non Accessoires sanitaires Sans objet

EXIGENCES PARTICULIERES

Spécificités fonctionnelles et architecturales Liaisons fonctionnelles

Second-Oeuvre

Menuiseries

Sans objet

Courants forts et faibles

Plomberie-Sanitaire

Eloigné des machineries d'ascenseur

-

Contrôle d'accès
Clé

Equipements Sûreté

Sans objet

Confort lumineux

Confort thermique

oui via GTB

ET-18 - Local informatique ESPACES TERTIAIRES

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Local technique dédié aux systèmes d'information VDI : serveur, baie de brassage, sauvegarde, système d'enregistrement des images de 

vidéosurveillance

Espace atelier permettant de configurer ou de d'intervenir sur un PC

Façade et menuiseries 

extérieures

Sans objet

25/04/2025
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ET-18

DESTINATION ET USAGE

Fonction

ET-18 - Local informatique ESPACES TERTIAIRES

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Local technique dédié aux systèmes d'information VDI : serveur, baie de brassage, sauvegarde, système d'enregistrement des images de 

vidéosurveillance

Espace atelier permettant de configurer ou de d'intervenir sur un PC

Spécificités techniques

-

25/04/2025
# Data sensitivity - Public Classeur1
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ET-20

DESTINATION ET USAGE

Fonction

Activités Type de local Sanitaires Cat. Occupant Tout public

CLOS ET COUVERT

Structure Hauteur utile libre minimale 2,50 m Charges d'exploitation 250 daN/m²

Apport de lumière naturelle Possible, selon choix concepteur
Autonomie en lumière du 

jour (niveau général)
Sans objet

Occultation (confort) Sans objet Vues intérieur/extérieur Protégé des vues extérieures

Menuiserie extérieure

SURETE

Contrôle d'accès Non Visiophonie Non

Dispositif complémentaire

Détection intrusion Sans objet Sonorisation Non

Vidéoprotection Non Appel d'urgence Non

Protection mécanique

AMBIANCES INTERNES

Niveau éclairage général 200 lux Qualité éclairement UGR < 25 - Uniformité : 0.4

Commande d'allumage Local + GTB Variateur Non

Eclairage ponctuel Sur miroir Niveau éclairage ponctuel 400 lux

Confort acoustique Acoustique interne Sans objet
Niveaux sonores 

équipements techniques
Lp ≤ NR 30 

T° consigne hiver 19°C Tolérance T° hiver +/- 2°C 

T° consigne été

Conforme norme NF EN 16798-1 

pour la catégorie 1 au moins 98% du 

temps d'occupation

Tolérance T° été Sans objet

Ventilation 30 m3 /h/ WC Climatisation Sans objet

Contrôle régul. 

REVETEMENTS & AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Revêtement mural 
Carreaux de grès émaillés ou de 

faïence toute hauteur
Revêtement de sol

Carrelage en grès émaillé ou en 

faïence. Pente pour évacuation des 

eaux sur siphon de sol

Spécificités rev. mural Sans objet UPEC sol U3 P2 E2 C0

Plafond Faux-plafond  locaux humides Faux plancher Non

Spécificités rev. plafond Sans objet Spécificités cloisons Protection : cf. programme technique

Type de porte Porte âme pleine Gabarit d'accès
Selon réglementations incendie et 

accessibilité PMR

Protection porte Lisse étanche Oculus Sans objet

Autres menuiseries

RESEAUX

Point d'accès - PA/A 0 PC 16 A + T 1 prise/bloc

Point d'accès - PA/B 0 PC 32 A 0

Point d'accès - PA/C 0 Autres points d'accès Sans objet

Spécificités PC PC encastrée / étanche Courant Secouru / Ondulé Sans objet

Equipements courants 

faibles
Wifi Non Autres équipements Sans objet

Nbre arrivées d'eau Selon nombre équipements Robinetterie Mitigeur

Eau chaude Oui Appareils sanitaires Douche, Cuvette WC, Lave-mains

Evacuation Sur équipements Accessoires sanitaires Sans objet

EXIGENCES PARTICULIERES

Spécificités fonctionnelles et architecturales Liaisons fonctionnelles

Second-Oeuvre

Menuiseries

Sans objet

Courants forts et faibles

Plomberie-Sanitaire

Contrôle d'accès
Clé

Equipements Sûreté

Sans objet

Confort lumineux

Confort thermique

oui via GTB

ET-20 - Sanitaires du personnel ESPACES TERTIAIRES

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Sanitaires nécessaires aux personnels

Façade et menuiseries 

extérieures

Sans objet

25/04/2025
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ET-20

DESTINATION ET USAGE

Fonction

ET-20 - Sanitaires du personnel ESPACES TERTIAIRES

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Sanitaires nécessaires aux personnels

Spécificités techniques

-

- -

25/04/2025
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ET-22

DESTINATION ET USAGE

Fonction

Activités Type de local Circulations horizontales Cat. Occupant Personnel

CLOS ET COUVERT

Structure Hauteur utile libre minimale 2,50 m Charges d'exploitation 400 daN/m²

Apport de lumière naturelle Possible, selon choix concepteur
Autonomie en lumière du 

jour (niveau général)
Sans objet

Occultation (confort) Sans objet Vues intérieur/extérieur possible, selon choix concepteur

Menuiserie extérieure

SURETE

Contrôle d'accès Oui Visiophonie

Oui sur accès vers services 

concernés

Poste maître associé dans les 

bureaux concernés

Dispositif complémentaire

Détection intrusion 
Volumétrique sur accès vers 

l'extérieur (en particulier au RDC)
Sonorisation Non

Vidéoprotection
Oui, sur le point de contrôle d'accès 

(levée de doute)
Appel d'urgence Non

Protection mécanique

AMBIANCES INTERNES

Niveau éclairage général 100 lux Qualité éclairement UGR < 28 - Uniformité : 0.4

Commande d'allumage Local/détection passage+ GTB Variateur Non

Eclairage ponctuel Sur affichages Niveau éclairage ponctuel 400 lux

Confort acoustique Acoustique interne Sans objet
Niveaux sonores 

équipements techniques
Sans objet

T° consigne hiver 16°C Tolérance T° hiver +/- 2°C 

T° consigne été Sans objet Tolérance T° été Sans objet

Ventilation Selon réglementation Climatisation Sans objet

Contrôle régul. 

REVETEMENTS & AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Revêtement mural Peinture Revêtement de sol
Sol souple, facile d'entretien, 

caractéristique acoustique

Spécificités rev. mural Résistant aux chocs UPEC sol U3s P3 E1 C0

Plafond Peinture ou Démontable acoustique Faux plancher Sans objet

Spécificités rev. plafond
En cas de mise en place, 

démontable
Spécificités cloisons Résistante aux chocs

Type de porte Porte âme pleine Gabarit d'accès 1,2

Protection porte Sans objet Oculus Oui

Autres menuiseries

RESEAUX

Point d'accès - PA/A 0 PC 16 A + T 1 prise tous les 20ml

Point d'accès - PA/B 0 PC 32 A Sans objet

Point d'accès - PA/C 0 Autres points d'accès Sans objet

Spécificités PC Sans objet Courant Secouru / Ondulé Sans objet

Equipements courants 

faibles
Wifi Non Autres équipements Alarme incendie

Nbre arrivées d'eau Sans objet Robinetterie Sans objet

Eau chaude Non Appareils sanitaires Sans objet

Evacuation Non Accessoires sanitaires Sans objet

EXIGENCES PARTICULIERES

Spécificités fonctionnelles et architecturales Liaisons fonctionnelles

Second-Oeuvre

Menuiseries

Sans objet

Courants forts et faibles

Plomberie-Sanitaire

Contrôle d'accès

Bouton poussoir vers espaces publics 

Système de déverouillage à distance dans les bureaux concernés

Equipements Sûreté

Sans objet

Confort lumineux

Confort thermique

oui via GTB

ET-22 - Circulations  horizontales  

tertiaires
ESPACES TERTIAIRES

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Circuit desservant tous les espaces réservés aux utilisateurs.

Façade et menuiseries 

extérieures

Sans objet

25/04/2025
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ET-22

DESTINATION ET USAGE

Fonction

ET-22 - Circulations  horizontales  

tertiaires
ESPACES TERTIAIRES

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Circuit desservant tous les espaces réservés aux utilisateurs.

Spécificités techniques

-

Largeur minimale conforme réglementation incendie -

25/04/2025
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ET-23

DESTINATION ET USAGE

Fonction

Activités Type de local Circulations verticales Cat. Occupant Personnel

CLOS ET COUVERT

Structure Hauteur utile libre minimale 2,50 m Charges d'exploitation 400 daN/m²

Apport de lumière naturelle Possible, selon choix concepteur
Autonomie en lumière du 

jour (niveau général)
Sans objet

Occultation (confort) Sans objet Vues intérieur/extérieur possible, selon choix concepteur

Menuiserie extérieure

SURETE

Contrôle d'accès Oui Visiophonie Sans objet

Dispositif complémentaire

Détection intrusion Sans objet Sonorisation Non

Vidéoprotection
Oui, sur le point de contrôle d'accès 

(levée de doute)
Appel d'urgence Non

Protection mécanique

AMBIANCES INTERNES

Niveau éclairage général 100 lux Qualité éclairement UGR < 28 - Uniformité : 0.4

Commande d'allumage Local/détection passage+ GTB Variateur Non

Eclairage ponctuel Sans objet Niveau éclairage ponctuel 400 lux

Confort acoustique Acoustique interne Sans objet
Niveaux sonores 

équipements techniques
Sans objet

T° consigne hiver 16°C Tolérance T° hiver +/- 2°C 

T° consigne été Sans objet Tolérance T° été Sans objet

Ventilation Selon réglementation Climatisation Sans objet

Contrôle régul. 

REVETEMENTS & AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Revêtement mural Peinture Revêtement de sol
Sol souple, facile d'entretien, 

caractéristique acoustique

Spécificités rev. mural
Protection contre les chocs sur 1,5 m 

de hauteur
UPEC sol U3s P3 E1 C0

Plafond Peinture Faux plancher Sans objet

Spécificités rev. plafond Sans objet Spécificités cloisons Résistante aux chocs

Type de porte Porte âme pleine Gabarit d'accès 1,2

Protection porte Sans objet Oculus Oui

Autres menuiseries

RESEAUX

Point d'accès - PA/A 0 PC 16 A + T Sans objet

Point d'accès - PA/B 0 PC 32 A Sans objet

Point d'accès - PA/C 0 Autres points d'accès Sans objet

Spécificités PC Sans objet Courant Secouru / Ondulé Sans objet

Equipements courants 

faibles
Wifi Non Autres équipements Alarme incendie

Nbre arrivées d'eau Sans objet Robinetterie Sans objet

Eau chaude Non Appareils sanitaires Sans objet

Evacuation Non Accessoires sanitaires Sans objet

EXIGENCES PARTICULIERES

Spécificités fonctionnelles et architecturales Liaisons fonctionnelles

Spécificités techniques

Second-Oeuvre

Menuiseries

Sans objet

Courants forts et faibles

Plomberie-Sanitaire

Largeur minimale conforme réglementation incendie -

Contrôle d'accès
Sans objet

Equipements Sûreté

Sans objet

Confort lumineux

Confort thermique

oui via GTB

ET-23 - Circulations verticales tertiaires ESPACES TERTIAIRES

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Circuit desservant tous les espaces réservés aux utilisateurs et professionnels de la justice

Façade et menuiseries 

extérieures

Sans objet

25/04/2025
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ET-23

DESTINATION ET USAGE

Fonction

ET-23 - Circulations verticales tertiaires ESPACES TERTIAIRES

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Circuit desservant tous les espaces réservés aux utilisateurs et professionnels de la justice

-

25/04/2025
# Data sensitivity - Public Classeur1
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EL-01

DESTINATION ET USAGE

Fonction

Activités Type de local Reprographie, Classements Cat. Occupant Personnel

CLOS ET COUVERT

Structure Hauteur utile libre minimale 2,50 m Charges d'exploitation 400 daN/m²

Apport de lumière naturelle
Oui en premier jour pour postes de 

travail

Autonomie en lumière du 

jour (niveau général)
≥ 10%

Occultation (confort) Sans objet Vues intérieur/extérieur

Vue sur l'extérieur souhaitée, 

protégé des vues depuis les 

espaces publics.

Menuiserie extérieure

SURETE

Contrôle d'accès Oui Visiophonie Non

Dispositif complémentaire

Détection intrusion Sans objet Sonorisation Non

Vidéoprotection
Oui, sur le point de contrôle d'accès 

(levée de doute)
Appel d'urgence Non

Protection mécanique

AMBIANCES INTERNES

Niveau éclairage général 300 lux Qualité éclairement UGR < 19 - Uniformité : 0.6

Commande d'allumage Local + GTB Variateur Non

Eclairage ponctuel Sur poste de travail Niveau éclairage ponctuel 400 lux

Confort acoustique Acoustique interne AAE > 0,7 x Ssol
Niveaux sonores 

équipements techniques
Sans objet

T° consigne hiver 19°C Tolérance T° hiver +/- 2°C 

T° consigne été Sans objet Tolérance T° été Sans objet

Ventilation
Ventilation naturelle de préférence

50 m3/h min. si mécanique
Climatisation Sans objet

Contrôle régul. 

REVETEMENTS & AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Revêtement mural Peinture Revêtement de sol
Sol souple, facile d'entretien, 

caractéristique acoustique

Spécificités rev. mural Anti poussière UPEC sol U3 P3 E2 C3

Plafond Démontable acoustique Faux plancher Autorisé selon choix concepteur

Spécificités rev. plafond Sans objet Spécificités cloisons Protection : cf. programme technique

Type de porte Porte âme pleine Gabarit d'accès 2x0,90 m

Protection porte Sans objet Oculus Sans objet

Autres menuiseries

RESEAUX

Point d'accès - PA/A Sans objet PC 16 A + T 3

Point d'accès - PA/B 0 PC 32 A 0

Point d'accès - PA/C 3 Autres points d'accès Sur équipements listés

Spécificités PC Boitier de sol Courant Secouru / Ondulé Sans objet

Equipements courants 

faibles
Wifi Oui Autres équipements Sans objet

Nbre arrivées d'eau Sans objet Robinetterie Sans objet

Eau chaude Non Appareils sanitaires Sans objet

Evacuation Non Accessoires sanitaires Sans objet

EXIGENCES PARTICULIERES

Spécificités fonctionnelles et architecturales Liaisons fonctionnelles

Second-Oeuvre

Menuiseries

Sans objet

Courants forts et faibles

Plomberie-Sanitaire

Contrôle d'accès
Sans objet

Equipements Sûreté

Sans objet

Confort lumineux

Confort thermique

oui par les occupants sur plage +- 2°C

EL-01 - Local reprographie central
ESPACES DE SERVICE ET 

LOGISTIQUE

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Atelier de reprographie permettant une activité de duplication de masse et des travaux d'édition

Façade et menuiseries 

extérieures

Sans objet

25/04/2025
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EL-01

DESTINATION ET USAGE

Fonction

EL-01 - Local reprographie central
ESPACES DE SERVICE ET 

LOGISTIQUE

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Atelier de reprographie permettant une activité de duplication de masse et des travaux d'édition

Spécificités techniques

Ergonomie favorisant de bonnes conditions de travail (confort acoustique, thermique, visuel et ergonomique)

Salle équipée d'un destructeur des documents (alimentation à prévoir) et une table -

25/04/2025
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EL-02

DESTINATION ET USAGE

Fonction

Activités Type de local Local courrier Cat. Occupant Personnel

CLOS ET COUVERT

Structure Hauteur utile libre minimale 2,50 m Charges d'exploitation 400 daN/m²

Apport de lumière naturelle
Oui en premier jour pour postes de 

travail

Autonomie en lumière du 

jour (niveau général)
≥ 10%

Occultation (confort) Sans objet Vues intérieur/extérieur

Vue sur l'extérieur souhaitée, 

protégé des vues depuis les 

espaces publics.

Menuiserie extérieure

SURETE

Contrôle d'accès Oui Visiophonie Non

Dispositif complémentaire

Détection intrusion Détecteur d'ouverture de porte Sonorisation Non

Vidéoprotection
Oui, sur le point de contrôle d'accès 

(levée de doute)
Appel d'urgence Non

Protection mécanique

AMBIANCES INTERNES

Niveau éclairage général 300 lux Qualité éclairement UGR < 19 - Uniformité : 0.6

Commande d'allumage Local + GTB Variateur Préférable

Eclairage ponctuel Sur poste de travail Niveau éclairage ponctuel 400 lux

Confort acoustique Acoustique interne AAE > 0,7 x Ssol
Niveaux sonores 

équipements techniques
Lp ≤ NR 30 

T° consigne hiver 19°C Tolérance T° hiver +/- 2°C 

T° consigne été

Conforme norme NF EN 16798-1 

pour la catégorie 1 au moins 98% du 

temps d'occupation

Tolérance T° été Sans objet

Ventilation
Ventilation naturelle de préférence

50 m3/h min. si mécanique
Climatisation -

Contrôle régul. 

REVETEMENTS & AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Revêtement mural Peinture Revêtement de sol
Résistant, anti-poussière type 

industriel

Spécificités rev. mural
Lessivable, résistant aux chocs, 

antipoussière
UPEC sol U3 P3 E2 C3

Plafond Peinture Faux plancher Autorisé selon choix concepteur

Spécificités rev. plafond Sans objet Spécificités cloisons Protection : cf. programme technique

Type de porte Porte âme pleine Gabarit d'accès 1,4

Protection porte Sans objet Oculus Sans objet

Autres menuiseries

RESEAUX

Point d'accès - PA/A 0 PC 16 A + T 1 à l'entrée +1/équipement

Point d'accès - PA/B 1/poste de travail PC 32 A 0

Point d'accès - PA/C 0 Autres points d'accès Sans objet

Spécificités PC Sans objet Courant Secouru / Ondulé Sans objet

Equipements courants 

faibles
Wifi Oui Autres équipements Sans objet

Nbre arrivées d'eau Sans objet Robinetterie Sans objet

Eau chaude Non Appareils sanitaires Sans objet

Evacuation Non Accessoires sanitaires Sans objet

EXIGENCES PARTICULIERES

Spécificités fonctionnelles et architecturales Liaisons fonctionnelles

Second-Oeuvre

Menuiseries

Sans objet

Courants forts et faibles

Plomberie-Sanitaire

Contrôle d'accès
Boutons poussoirs pour l’ouverture des portes depuis l’intérieur

Equipements Sûreté

Sans objet

Confort lumineux

Confort thermique

oui par les occupants sur plage +- 2°C

EL-02 - Local courrier central
ESPACES DE SERVICE ET 

LOGISTIQUE

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Traitement du courrier : 

• gestion du courrier en provenance du central postal, tri et distribution vers les chambres concernées

• gestion du courrier au départ : tri, affranchissement et mise en sac

Façade et menuiseries 

extérieures

Sans objet
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EL-02

DESTINATION ET USAGE

Fonction

EL-02 - Local courrier central
ESPACES DE SERVICE ET 

LOGISTIQUE

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Traitement du courrier : 

• gestion du courrier en provenance du central postal, tri et distribution vers les chambres concernées

• gestion du courrier au départ : tri, affranchissement et mise en sac

Spécificités techniques

Ergonomie favorisant de bonnes conditions de travail (confort acoustique, thermique, visuel et ergonomique)

Prévoir un cloisonnement spécifique et une ventilation particulière pour la zone accueillant les machines à décacheter et les machines à affranchir.

- -

25/04/2025
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EL-04

DESTINATION ET USAGE

Fonction

Activités Type de local Stockage des scellés Cat. Occupant Personnel habilité

CLOS ET COUVERT

Structure Hauteur utile libre minimale 2,40 m Charges d'exploitation 600 daN/m²

Apport de lumière naturelle Non aveugle
Autonomie en lumière du 

jour (niveau général)
Sans objet

Occultation (confort) Sans objet Vues intérieur/extérieur Protégé des vues extérieures

Menuiserie extérieure

SURETE

Contrôle d'accès Oui Visiophonie Non

Dispositif complémentaire

Détection intrusion Volumétrique Sonorisation Non

Vidéoprotection Oui sur accès Appel d'urgence Oui

Protection mécanique

AMBIANCES INTERNES

Niveau éclairage général 200 lux Qualité éclairement UGR < 25 - Uniformité : 0.4

Commande d'allumage Local + GTB Variateur Non

Eclairage ponctuel Sans Objet Niveau éclairage ponctuel Sans objet

Confort acoustique Acoustique interne AAE > 0,7 x Ssol
Niveaux sonores 

équipements techniques
Sans objet

T° consigne hiver 17°C Tolérance T° hiver
Variation maximale de 2°C par 

semaine et d’1° par 24 heures

T° consigne été ≤ 23°C Tolérance T° été
Variation maximale de 2°C par 

semaine et d’1° par 24 heures

Ventilation
3 vol/h (conditions hygrothermiques 

stables) 
Climatisation Oui

Contrôle régul. 

REVETEMENTS & AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Revêtement mural Peinture Revêtement de sol
Résistant, anti-poussière type 

industriel

Spécificités rev. mural
Lessivable, résistant aux chocs, 

antipoussière
UPEC sol U3 P3 E1 C0 ou U4 P4 E2 C1

Plafond Démontable Faux plancher Non

Spécificités rev. plafond Sans objet Spécificités cloisons Cloisons blindées pour coffre-fort

Type de porte Porte métallique blindée Gabarit d'accès
1,4m et selon réglementations 

incendie et accessibilité PMR

Protection porte
Résistance niveau 4 sur portes 

d'accès
Oculus Sans objet

Autres menuiseries

RESEAUX

Point d'accès - PA/A 0 PC 16 A + T 1 à l'entrée

Point d'accès - PA/B 0 PC 32 A 0

Point d'accès - PA/C Sur équipements listés Autres points d'accès Sans objet

Spécificités PC Sans objet Courant Secouru / Ondulé Sans objet

Equipements courants 

faibles
Wifi Non Autres équipements Sans objet

Nbre arrivées d'eau Sans objet Robinetterie Sans objet

Eau chaude Non Appareils sanitaires Sans objet

Evacuation Non Accessoires sanitaires Sans objet

EXIGENCES PARTICULIERES

Spécificités fonctionnelles et architecturales Liaisons fonctionnelles

Second-Oeuvre

Menuiseries

Sans objet

Courants forts et faibles

Plomberie-Sanitaire

Contrôle d'accès
clé A2p***, accès depuis local scellés tout venant

Equipements Sûreté

Oui

Confort lumineux

Confort thermique

oui via GTB

EL-04 - Stockage des scellés sensibles
ESPACES DE SERVICE ET 

LOGISTIQUE

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Chambre forte pour conservation très sécurisée de pièces à conviction sensibles (argent, métaux précieux, stupéfiants)

Façade et menuiseries 

extérieures

Sans objet

25/04/2025
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EL-04

DESTINATION ET USAGE

Fonction

EL-04 - Stockage des scellés sensibles
ESPACES DE SERVICE ET 

LOGISTIQUE

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Chambre forte pour conservation très sécurisée de pièces à conviction sensibles (argent, métaux précieux, stupéfiants)

Spécificités techniques

Voyant indicateur de présence.

Pour préserver les scellés des infiltrations possibles :

- Le passage de colonnes humides ou canalisations dans ces magasins est proscrit.

- le cas échéant, ce local ne doit pas se trouver sous une terrasse, mais sous un toit incliné.

La disposition intérieure devra permettre une circulation aisée des chariots. -

25/04/2025
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EL-05

DESTINATION ET USAGE

Fonction

Activités Type de local Stockage des archives Cat. Occupant Personnel habilité

CLOS ET COUVERT

Structure Hauteur utile libre minimale 2,40 m Charges d'exploitation 600 daN/m²

Apport de lumière naturelle Non aveugle
Autonomie en lumière du 

jour (niveau général)
Sans objet

Occultation (confort) Sans objet Vues intérieur/extérieur Protégé des vues extérieures

Menuiserie extérieure

SURETE

Contrôle d'accès Oui Visiophonie Non

Dispositif complémentaire

Détection intrusion Volumétrique Sonorisation Non

Vidéoprotection Oui sur accès Appel d'urgence Non

Protection mécanique

AMBIANCES INTERNES

Niveau éclairage général 200 lux Qualité éclairement UGR < 25 - Uniformité : 0.4

Commande d'allumage Local + GTB Variateur Non

Eclairage ponctuel Sur poste de travail Niveau éclairage ponctuel 400 lux

Confort acoustique Acoustique interne AAE > 0,7 x Ssol
Niveaux sonores 

équipements techniques
Sans objet

T° consigne hiver 17°C Tolérance T° hiver
Variation maximale de 2°C par 

semaine et d’1° par 24 heures

T° consigne été ≤ 23°C Tolérance T° été
Variation maximale de 2°C par 

semaine et d’1° par 24 heures

Ventilation
3 vol/h (conditions hygrothermiques 

stables) 
Climatisation Oui

Contrôle régul. 

REVETEMENTS & AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Revêtement mural Peinture Revêtement de sol
Résistant, anti-poussière type 

industriel

Spécificités rev. mural
Lessivable, résistant aux chocs, 

antipoussière
UPEC sol U3 P3 E1 C0 ou U4 P4 E2 C1

Plafond Peinture Faux plancher Non

Spécificités rev. plafond Sans objet Spécificités cloisons Résistante aux chocs

Type de porte Porte blindée CR3 Gabarit d'accès
1,4m et selon réglementations 

incendie et accessibilité PMR

Protection porte Sécurisée Oculus Sans objet

Autres menuiseries

RESEAUX

Point d'accès - PA/A 0 PC 16 A + T 1 point par zone de 40m²

Point d'accès - PA/B 1 PC 32 A 0

Point d'accès - PA/C 0 Autres points d'accès Sans objet

Spécificités PC Sans objet Courant Secouru / Ondulé Sans objet

Equipements courants 

faibles
Wifi Oui Autres équipements Sans objet

Nbre arrivées d'eau Sans objet Robinetterie Sans objet

Eau chaude Non Appareils sanitaires Sans objet

Evacuation Non Accessoires sanitaires Sans objet

EXIGENCES PARTICULIERES

Spécificités fonctionnelles et architecturales Liaisons fonctionnelles

Second-Oeuvre

Menuiseries

Sans objet

Courants forts et faibles

Plomberie-Sanitaire

Contrôle d'accès
Sans objet

Equipements Sûreté

Oui

Confort lumineux

Confort thermique

oui via GTB

EL-05 - Stockage des archives
ESPACES DE SERVICE ET 

LOGISTIQUE

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Stockage des archives longue durée, locaux équipés de compactus

Façade et menuiseries 

extérieures

Sans objet

25/04/2025
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EL-05

DESTINATION ET USAGE

Fonction

EL-05 - Stockage des archives
ESPACES DE SERVICE ET 

LOGISTIQUE

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Stockage des archives longue durée, locaux équipés de compactus

Spécificités techniques

Voyant indicateur de présence

Pour préserver les archives des infiltrations possibles :

- Le passage de colonnes humides ou canalisations dans ces magasins est proscrit.

- le cas échéant, ce local ne doit pas se trouver sous une terrasse, mais sous un toit incliné.

Le traitement de l’air devra permettre de tendre vers les objectifs suivants : La température doit être comprise entre 16°C et 22/23° voire 25° exceptionnellement avec une 

variation maxima de 2°C par semaine et d’1° par 24 heures. 

Espaces conçus pour assurer des conditions de conservation optimales des archives avec un contrôle 

de la température et de l’hygrométrie. Ils doivent se situer impérativement en zone non inondable, et 

éloignés de tout voisinage pouvant générer un potentiel risque (incendie, explosion, émission de gaz). 

La disposition intérieure devra permettre une circulation aisée des chariots (1.20 m entre rayonnages, 

pas de poteaux ou d'éléments structurels contraignant l'espace).

Accès aisé depuis l'extérieur

25/04/2025
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EL-06

DESTINATION ET USAGE

Fonction

Activités Type de local Bureaux Cat. Occupant Personnel

CLOS ET COUVERT

Structure Hauteur utile libre minimale 2,50 m Charges d'exploitation 600 daN/m²

Apport de lumière naturelle
Oui en premier jour pour postes de 

travail

Autonomie en lumière du 

jour (niveau général)
Sans objet

Occultation (confort) Sans objet Vues intérieur/extérieur

Vue sur l'extérieur souhaitée, 

protégé des vues depuis les 

espaces publics.

Menuiserie extérieure

SURETE

Contrôle d'accès Oui Visiophonie Non

Dispositif complémentaire

Détection intrusion Sans objet Sonorisation Non

Vidéoprotection
Oui, sur le point de contrôle d'accès 

(levée de doute)
Appel d'urgence Non

Protection mécanique

AMBIANCES INTERNES

Niveau éclairage général 300 lux Qualité éclairement UGR < 19 - Uniformité : 0.6

Commande d'allumage Local + GTB Variateur Préférable

Eclairage ponctuel Sur poste de travail Niveau éclairage ponctuel 400 lux

Confort acoustique Acoustique interne AAE > 0,7 x Ssol
Niveaux sonores 

équipements techniques
Lp ≤ NR 30 

T° consigne hiver 19°C Tolérance T° hiver +/- 2°C 

T° consigne été

Conforme norme NF EN 16798-1 

pour la catégorie 1 au moins 98% du 

temps d'occupation

Tolérance T° été Sans objet

Ventilation ≥25 m3/h.occ Climatisation -

Contrôle régul. 

REVETEMENTS & AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Revêtement mural Peinture Revêtement de sol
Sol souple, facile d'entretien, 

caractéristique acoustique

Spécificités rev. mural Lessivables, Anti poussière UPEC sol U3 P3 E2 C2

Plafond Démontable acoustique Faux plancher Non

Spécificités rev. plafond Sans objet Spécificités cloisons Protection : cf. programme technique

Type de porte Porte âme pleine Gabarit d'accès 1,2

Protection porte Sans objet Oculus Sans objet

Autres menuiseries

RESEAUX

Point d'accès - PA/A 0 PC 16 A + T 1 point tous les 6 m² en maillage

Point d'accès - PA/B 1/poste de travail PC 32 A 0

Point d'accès - PA/C 0 Autres points d'accès Sans objet

Spécificités PC Boitier de sol Courant Secouru / Ondulé Sans objet

Equipements courants 

faibles
Wifi Oui Autres équipements Sans objet

Nbre arrivées d'eau Sans objet Robinetterie Sans objet

Eau chaude Non Appareils sanitaires Sans objet

Evacuation Non Accessoires sanitaires Sans objet

EXIGENCES PARTICULIERES

Spécificités fonctionnelles et architecturales Liaisons fonctionnelles

Second-Oeuvre

Menuiseries

Sans objet

Courants forts et faibles

Plomberie-Sanitaire

Contrôle d'accès
Clé

Equipements Sûreté

Non

Confort lumineux

Confort thermique

oui par les occupants sur plage +- 2°C

EL-06 - Bureau de réception 
ESPACES DE SERVICE ET 

LOGISTIQUE

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Bureau de réception avant rangement, compris poste de consultation.

Façade et menuiseries 

extérieures

Sans objet

25/04/2025
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EL-06

DESTINATION ET USAGE

Fonction

EL-06 - Bureau de réception 
ESPACES DE SERVICE ET 

LOGISTIQUE

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Bureau de réception avant rangement, compris poste de consultation.

Spécificités techniques

Ergonomie favorisant de bonnes conditions de travail (confort acoustique, thermique, visuel et ergonomique)

-  Accès direct sur la zone de stockage des  scellés et la zone de 

livraisons/déchargement

25/04/2025
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EL-11

DESTINATION ET USAGE

Fonction

Activités Type de local Stockage et réserve Cat. Occupant Personnel habilité

CLOS ET COUVERT

Structure Hauteur utile libre minimale 2,50 m Charges d'exploitation 600 daN/m²

Apport de lumière naturelle Non aveugle
Autonomie en lumière du 

jour (niveau général)
Sans objet

Occultation (confort) Sans objet Vues intérieur/extérieur Sans objet

Menuiserie extérieure

SURETE

Contrôle d'accès Non Visiophonie Non

Dispositif complémentaire

Détection intrusion Sans objet Sonorisation Non

Vidéoprotection Non Appel d'urgence Non

Protection mécanique

AMBIANCES INTERNES

Niveau éclairage général 300 lux Qualité éclairement UGR < 19 - Uniformité : 0.4

Commande d'allumage Local + GTB Variateur Non

Eclairage ponctuel Sans Objet Niveau éclairage ponctuel Sans objet

Confort acoustique Acoustique interne Sans objet
Niveaux sonores 

équipements techniques
Sans objet

T° consigne hiver Sans objet Tolérance T° hiver Sans objet

T° consigne été Sans objet Tolérance T° été Sans objet

Ventilation 1 vol/h Climatisation Sans objet

Contrôle régul. 

REVETEMENTS & AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Revêtement mural Peinture Revêtement de sol
Résistant, anti-poussière type 

industriel

Spécificités rev. mural Anti poussière UPEC sol U3 P3 E2 C3

Plafond Peinture Faux plancher Non

Spécificités rev. plafond Sans objet Spécificités cloisons Protection : cf. programme technique

Type de porte Porte âme pleine Gabarit d'accès 1,4

Protection porte Oui Oculus Sans objet

Autres menuiseries

RESEAUX

Point d'accès - PA/A 0 PC 16 A + T 1 à l'entrée

Point d'accès - PA/B 0 PC 32 A 0

Point d'accès - PA/C 0 Autres points d'accès Sans objet

Spécificités PC Sans objet Courant Secouru / Ondulé Sans objet

Equipements courants 

faibles
Wifi Non Autres équipements Sans objet

Nbre arrivées d'eau Sans objet Robinetterie Sans objet

Eau chaude Non Appareils sanitaires Sans objet

Evacuation Non Accessoires sanitaires Sans objet

EXIGENCES PARTICULIERES

Spécificités fonctionnelles et architecturales Liaisons fonctionnelles

Spécificités techniques

Second-Oeuvre

Menuiseries

Sans objet

Courants forts et faibles

Plomberie-Sanitaire

- -

Contrôle d'accès
Clé

Equipements Sûreté

Non

Confort lumineux

Confort thermique

Sans objet

EL-11 - Stockage et réserve
ESPACES DE SERVICE ET 

LOGISTIQUE

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Locaux utilisés pour la maintenance régulière du bâtiment - entrepôt de pièces détachées, consommables et mobiliers

Façade et menuiseries 

extérieures

Sans objet

25/04/2025
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EL-11

DESTINATION ET USAGE

Fonction

EL-11 - Stockage et réserve
ESPACES DE SERVICE ET 

LOGISTIQUE

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Locaux utilisés pour la maintenance régulière du bâtiment - entrepôt de pièces détachées, consommables et mobiliers

-

25/04/2025
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EL-13

DESTINATION ET USAGE

Fonction

Activités Type de local Locaux de service Cat. Occupant Personnel habilité

CLOS ET COUVERT

Structure Hauteur utile libre minimale 2,50 m Charges d'exploitation 250 daN/m²

Apport de lumière naturelle Non aveugle
Autonomie en lumière du 

jour (niveau général)
Sans objet

Occultation (confort) Sans objet Vues intérieur/extérieur Sans objet

Menuiserie extérieure

SURETE

Contrôle d'accès Non Visiophonie Non

Dispositif complémentaire

Détection intrusion Sans objet Sonorisation Non

Vidéoprotection Non Appel d'urgence Non

Protection mécanique

AMBIANCES INTERNES

Niveau éclairage général 200 lux Qualité éclairement UGR < 25 - Uniformité : 0.4

Commande d'allumage Local + GTB Variateur Non

Eclairage ponctuel Sans Objet Niveau éclairage ponctuel Sans objet

Confort acoustique Acoustique interne Sans objet
Niveaux sonores 

équipements techniques
Sans objet

T° consigne hiver Sans objet Tolérance T° hiver Sans objet

T° consigne été Sans objet Tolérance T° été Sans objet

Ventilation 30 m3/h Climatisation Sans objet

Contrôle régul. 

REVETEMENTS & AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Revêtement mural 
Peinture lessivable et faïence autour 

des points d'eau
Revêtement de sol

Carrelage en grès émaillé ou en 

faïence. Pente pour évacuation des 

eaux sur siphon de sol

Spécificités rev. mural Lessivable UPEC sol U3 P3 E1 C0

Plafond Faux-plafond  locaux humides Faux plancher Non

Spécificités rev. plafond Sans objet Spécificités cloisons Protection : cf. programme technique

Type de porte Porte âme pleine Gabarit d'accès
Selon réglementations incendie et 

accessibilité PMR

Protection porte Sans objet Oculus Sans objet

Autres menuiseries

RESEAUX

Point d'accès - PA/A 0 PC 16 A + T 1 à l'entrée

Point d'accès - PA/B 0 PC 32 A 0

Point d'accès - PA/C 0 Autres points d'accès Sans objet

Spécificités PC Sans objet Courant Secouru / Ondulé Sans objet

Equipements courants 

faibles
Wifi Non Autres équipements Sans objet

Nbre arrivées d'eau Selon nombre équipements Robinetterie Mitigeur

Eau chaude Oui Appareils sanitaires
Bac vidoir avec grille rabattable, 

Point d'eau

Evacuation Siphon de sol Accessoires sanitaires Sans objet

EXIGENCES PARTICULIERES

Spécificités fonctionnelles et architecturales Liaisons fonctionnelles

Second-Oeuvre

Menuiseries

Sans objet

Courants forts et faibles

Plomberie-Sanitaire

Contrôle d'accès
Clé

Equipements Sûreté

Non

Confort lumineux

Confort thermique

Sans objet

EL-13 - Locaux ménage
ESPACES DE SERVICE ET 

LOGISTIQUE

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Locaux utilisés pour l'entretien du bâtiment

Façade et menuiseries 

extérieures

Sans objet

25/04/2025
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EL-13

DESTINATION ET USAGE

Fonction

EL-13 - Locaux ménage
ESPACES DE SERVICE ET 

LOGISTIQUE

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Locaux utilisés pour l'entretien du bâtiment

Spécificités techniques

Local ventilé pour évacuer les émanations de produits ménagers.

Configuration permettant la manutention des chariots. -

25/04/2025
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EL-19

DESTINATION ET USAGE

Fonction

Activités Type de local Circulations horizontales Cat. Occupant Personnel habilité

CLOS ET COUVERT

Structure Hauteur utile libre minimale 2,30 m Charges d'exploitation 400 daN/m²

Apport de lumière naturelle Possible, selon choix concepteur
Autonomie en lumière du 

jour (niveau général)
Sans objet

Occultation (confort) Sans objet Vues intérieur/extérieur Protégé des vues extérieures

Menuiserie extérieure

SURETE

Contrôle d'accès Oui Visiophonie Non

Dispositif complémentaire

Détection intrusion Sans objet Sonorisation Non

Vidéoprotection
Oui, sur le point de contrôle d'accès 

(levée de doute)
Appel d'urgence Non

Protection mécanique

AMBIANCES INTERNES

Niveau éclairage général 100 lux Qualité éclairement UGR < 28 - Uniformité : 0.4

Commande d'allumage Local + GTB Variateur Préférable

Eclairage ponctuel Sur poste de travail Niveau éclairage ponctuel 400 lux

Confort acoustique Acoustique interne Sans objet
Niveaux sonores 

équipements techniques
Sans objet

T° consigne hiver Sans objet Tolérance T° hiver Sans objet

T° consigne été

Conforme norme NF EN 16798-1 

pour la catégorie 1 au moins 98% du 

temps d'occupation

Tolérance T° été Sans objet

Ventilation Selon réglementation Climatisation Sans objet

Contrôle régul. 

REVETEMENTS & AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Revêtement mural Peinture Revêtement de sol Sol souple antistatique

Spécificités rev. mural

Lessivable, résistant aux chocs, 

antipoussière, antivandalisme, 

antisalissures des parties basses  

des murs

UPEC sol U3s P3 E2 C2

Plafond Peinture Faux plancher Non

Spécificités rev. plafond Sans objet Spécificités cloisons Résistante aux chocs

Type de porte Porte âme pleine Gabarit d'accès
passage de 3 pers de front min (2m 

TGIP)

Protection porte Sécurisée Oculus Oui

Autres menuiseries

RESEAUX

Point d'accès - PA/A 0 PC 16 A + T 1 prise tous les 20ml

Point d'accès - PA/B 0 PC 32 A 0

Point d'accès - PA/C 0 Autres points d'accès Sans objet

Spécificités PC Sans objet Courant Secouru / Ondulé Sans objet

Equipements courants 

faibles
Wifi Oui Autres équipements Alarme incendie

Nbre arrivées d'eau Sans objet Robinetterie Sans objet

Eau chaude Non Appareils sanitaires Sans objet

Evacuation Non Accessoires sanitaires Sans objet

EXIGENCES PARTICULIERES

Spécificités fonctionnelles et architecturales Liaisons fonctionnelles

Second-Oeuvre

Menuiseries

Sans objet

Courants forts et faibles

Plomberie-Sanitaire

Contrôle d'accès
Piloté par badge pour entrée dans la zone + bouton poussoir en sortie

Equipements Sûreté

Non

Confort lumineux

Confort thermique

Sans objet

EL-19 - Circulations horizontales de 

service

ESPACES DE SERVICE ET 

LOGISTIQUE

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Circuit reliant les espaces de service et les locaux techniques, réservé à des utilisateurs habilités

Façade et menuiseries 

extérieures

Sans objet

25/04/2025
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EL-19

DESTINATION ET USAGE

Fonction

EL-19 - Circulations horizontales de 

service

ESPACES DE SERVICE ET 

LOGISTIQUE

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Circuit reliant les espaces de service et les locaux techniques, réservé à des utilisateurs habilités

Spécificités techniques

Les prises ménages sont implantées à raison d'une tous les 20 mètres linéaires.

Les circulations seront équipées à distance régulière (étude à réaliser suivant projet) de boutons d'alarme d'urgence et de balises radio de contrôle des mouvements des 

personnels

Largeur minimale : 2,20m -

25/04/2025
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EL-20

DESTINATION ET USAGE

Fonction

Activités Type de local Circulations verticales Cat. Occupant Personnel

CLOS ET COUVERT

Structure Hauteur utile libre minimale 2,30 m Charges d'exploitation 400 daN/m²

Apport de lumière naturelle Possible, selon choix concepteur
Autonomie en lumière du 

jour (niveau général)
Sans objet

Occultation (confort) Sans objet Vues intérieur/extérieur Protégé des vues extérieures

Menuiserie extérieure

SURETE

Contrôle d'accès Oui Visiophonie Non

Dispositif complémentaire

Détection intrusion Sans objet Sonorisation Non

Vidéoprotection
Oui, sur le point de contrôle d'accès 

(levée de doute)
Appel d'urgence Non

Protection mécanique

AMBIANCES INTERNES

Niveau éclairage général 100 lux Qualité éclairement UGR < 28 - Uniformité : 0.4

Commande d'allumage Local + GTB Variateur Préférable

Eclairage ponctuel Sur poste de travail Niveau éclairage ponctuel 400 lux

Confort acoustique Acoustique interne Sans objet
Niveaux sonores 

équipements techniques
Sans objet

T° consigne hiver Sans objet Tolérance T° hiver Sans objet

T° consigne été

Conforme norme NF EN 16798-1 

pour la catégorie 1 au moins 98% du 

temps d'occupation

Tolérance T° été Sans objet

Ventilation Selon réglementation Climatisation Sans objet

Contrôle régul. 

REVETEMENTS & AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Revêtement mural 
Peinture potentiellement brut dans 

les locaux techniques
Revêtement de sol

Sol souple antistatique

Spécificités rev. mural
Lessivable, résistant aux chocs, 

antipoussière
UPEC sol U3s P3 E1 C0

Plafond Peinture Faux plancher Non

Spécificités rev. plafond Sans objet Spécificités cloisons Résistante aux chocs

Type de porte Porte âme pleine Gabarit d'accès
passage de 3 pers de front min (2m 

TGIP)

Protection porte Sécurisée Oculus Oui

Autres menuiseries

RESEAUX

Point d'accès - PA/A 0 PC 16 A + T 1 prise par palier

Point d'accès - PA/B 0 PC 32 A 0

Point d'accès - PA/C 0 Autres points d'accès Sans objet

Spécificités PC Sans objet Courant Secouru / Ondulé Sans objet

Equipements courants 

faibles
Wifi Non Autres équipements Alarme incendie

Nbre arrivées d'eau Sans objet Robinetterie Sans objet

Eau chaude Non Appareils sanitaires Sans objet

Evacuation Non Accessoires sanitaires Sans objet

EXIGENCES PARTICULIERES

Spécificités fonctionnelles et architecturales Liaisons fonctionnelles

Second-Oeuvre

Menuiseries

Sans objet

Courants forts et faibles

Plomberie-Sanitaire

Contrôle d'accès
Monte-charges avec lecteur de badge embarqué

Equipements Sûreté

Non

Confort lumineux

Confort thermique

Sans objet

EL-20 - Circulations verticales de service
ESPACES DE SERVICE ET 

LOGISTIQUE

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Circulations verticales (escaliers et monte-charges) desservant les espaces de service (archives, scellés, stockages, locaux techniques)

Façade et menuiseries 

extérieures

Sans objet

25/04/2025
# Data sensitivity - Public Classeur1
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EL-20

DESTINATION ET USAGE

Fonction

EL-20 - Circulations verticales de service
ESPACES DE SERVICE ET 

LOGISTIQUE

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Circulations verticales (escaliers et monte-charges) desservant les espaces de service (archives, scellés, stockages, locaux techniques)

Spécificités techniques

-

- -

25/04/2025
# Data sensitivity - Public Classeur1
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LT-01

DESTINATION ET USAGE

Fonction

Activités Type de local Locaux VDI Cat. Occupant Personnel habilité

CLOS ET COUVERT

Structure Hauteur utile libre minimale Sans objet Charges d'exploitation Sans objet

Apport de lumière naturelle Non aveugle
Autonomie en lumière du 

jour (niveau général)
Sans objet

Occultation (confort) Sans objet Vues intérieur/extérieur Sans objet

Menuiserie extérieure

SURETE

Contrôle d'accès Oui Visiophonie Non

Dispositif complémentaire

Détection intrusion Détecteur d'ouverture de porte Sonorisation Non

Vidéoprotection
Oui, sur le point de contrôle d'accès 

(levée de doute)
Appel d'urgence Non

Protection mécanique

AMBIANCES INTERNES

Niveau éclairage général 300 lux Qualité éclairement UGR < 19 - Uniformité : 0.6

Commande d'allumage Local + GTB Variateur Non

Eclairage ponctuel Sans Objet Niveau éclairage ponctuel Sans objet

Confort acoustique Acoustique interne Sans objet
Niveaux sonores 

équipements techniques
Sans objet

T° consigne hiver 16°C Tolérance T° hiver +/- 1°C 

T° consigne été ≤ 22°C Tolérance T° été +-1°C

Ventilation  1 vol/h Climatisation Oui

Contrôle régul. 

REVETEMENTS & AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Revêtement mural Peinture Revêtement de sol anti-poussière, antistatique

Spécificités rev. mural anti-poussière UPEC sol Sans objet

Plafond Peinture Faux plancher Technique

Spécificités rev. plafond anti-poussière Spécificités cloisons Cloison maçonnée renforcée

Type de porte Porte double Gabarit d'accès 1,4

Protection porte Sans objet Oculus Sans objet

Autres menuiseries

RESEAUX

Point d'accès - PA/A 0 PC 16 A + T 2

Point d'accès - PA/B 0 PC 32 A 0

Point d'accès - PA/C 1 Autres points d'accès Sans objet

Spécificités PC Sans objet Courant Secouru / Ondulé Sur baies 

Equipements courants 

faibles
Wifi Non Autres équipements Sans objet

Nbre arrivées d'eau Sans objet Robinetterie Sans objet

Eau chaude Sans objet Appareils sanitaires Sans objet

Evacuation Non Accessoires sanitaires Sans objet

EXIGENCES PARTICULIERES

Spécificités fonctionnelles et architecturales Liaisons fonctionnelles

Spécificités techniques

Second-Oeuvre

Menuiseries

Sans objet

Courants forts et faibles

Plomberie-Sanitaire

- -

Contrôle d'accès
0

Equipements Sûreté

 Protection bas de porte sur les deux faces 

Confort lumineux

Confort thermique

oui via GTB

LT-01 - Locaux informatiques LOCAUX TECHNIQUES

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Locaux informatiques VDI, Autocom, GSM  

Façade et menuiseries 

extérieures

Sans objet

25/04/2025
# Data sensitivity - Public Classeur1
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LT-01

DESTINATION ET USAGE

Fonction

LT-01 - Locaux informatiques LOCAUX TECHNIQUES

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Locaux informatiques VDI, Autocom, GSM  

-

25/04/2025
# Data sensitivity - Public Classeur1
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LT-02

DESTINATION ET USAGE

Fonction

Activités Type de local Locaux VDI Cat. Occupant Personnel habilité

CLOS ET COUVERT

Structure Hauteur utile libre minimale Sans objet Charges d'exploitation Sans objet

Apport de lumière naturelle Non aveugle
Autonomie en lumière du 

jour (niveau général)
Sans objet

Occultation (confort) Sans objet Vues intérieur/extérieur Sans objet

Menuiserie extérieure

SURETE

Contrôle d'accès Oui Visiophonie Non

Dispositif complémentaire

Détection intrusion Détecteur d'ouverture de porte Sonorisation Non

Vidéoprotection Oui sur accès Appel d'urgence Non

Protection mécanique

AMBIANCES INTERNES

Niveau éclairage général 300 lux Qualité éclairement UGR < 19 - Uniformité : 0.6

Commande d'allumage Local + GTB Variateur Non

Eclairage ponctuel Sans Objet Niveau éclairage ponctuel Sans objet

Confort acoustique Acoustique interne Sans objet
Niveaux sonores 

équipements techniques
Sans objet

T° consigne hiver Sans objet Tolérance T° hiver Sans objet

T° consigne été

Conforme norme NF EN 16798-1 

pour la catégorie 1 au moins 98% du 

temps d'occupation

Tolérance T° été Sans objet

Ventilation  1 vol/h Climatisation Non

Contrôle régul. 

REVETEMENTS & AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Revêtement mural Peinture Revêtement de sol anti-poussière

Spécificités rev. mural anti-poussière UPEC sol Sans objet

Plafond Peinture Faux plancher Autorisé selon choix concepteur

Spécificités rev. plafond anti-poussière Spécificités cloisons Cloison maçonnée renforcée

Type de porte Porte double Gabarit d'accès 1,4

Protection porte Sans objet Oculus Sans objet

Autres menuiseries

RESEAUX

Point d'accès - PA/A 0 PC 16 A + T 2

Point d'accès - PA/B 0 PC 32 A 0

Point d'accès - PA/C 1 Autres points d'accès Sans objet

Spécificités PC Sans objet Courant Secouru / Ondulé Sans objet

Equipements courants 

faibles
Wifi Non Autres équipements Sans objet

Nbre arrivées d'eau Sans objet Robinetterie Sans objet

Eau chaude Sans objet Appareils sanitaires Sans objet

Evacuation Non Accessoires sanitaires Sans objet

EXIGENCES PARTICULIERES

Spécificités fonctionnelles et architecturales Liaisons fonctionnelles

Second-Oeuvre

Menuiseries

Sans objet

Courants forts et faibles

Plomberie-Sanitaire

Contrôle d'accès
0

Equipements Sûreté

Protection bas de porte sur les deux faces 

Confort lumineux

Confort thermique

oui via GTB

LT-02 - Autres locaux techniques LOCAUX TECHNIQUES

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Locaux techniques

Façade et menuiseries 

extérieures

Sans objet

25/04/2025
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LT-02

DESTINATION ET USAGE

Fonction

LT-02 - Autres locaux techniques LOCAUX TECHNIQUES

Agence Publique pour L'Immobilier de La Justice

Locaux techniques

Spécificités techniques

-

- -

25/04/2025
# Data sensitivity - Public Classeur1


