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RAPPEL DES CONCLUSIONS
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Document ne pouvant en aucun cas étre annexé a un acte authentique

INFORMATIONS GENERALES

Type de bien : Bureaux
Nombre de piéces : 84

Adresse :
247 avenue JACQUES CARTIER
83000 TOULON

SECURITE SOCIALE

Propriétaire : CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE

Réf. Cadastrale : NC
Bati : Oui  Mitoyenneté : Oui

Date du permis de construire : Antérieur au 1 juillet
1997

CONSTAT AMIANTE

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et
produits susceptibles de contenir de I'amiante : aprés analyse, ils ne contiennent pas

d'amiante
(ﬂa\\l CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB
\\M__v--:-? Absence de revétements contenant du plomb.

appel des conclusions
Rappel des conclusion
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D DEKRA

CS 58212 36 avenue Jean
Mermoz

69355 LYON CEDEX 08
Tel : 04 91 87 63 17
Fax:04 9127 16 55

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de
I’amiante avant réalisation de travaux :

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

INFORMATIONS GENERALES

A.1 | DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du batiment : Bureaux

Cat. du batiment:  Bureaux

Nombre de Parties d'immeuble : 84

Etage : 1*" sous-sol avec R + 6

Numéro de Lot : NC

Référence Cadastrale : NC

Date du Permis de Construire : Antérieur au 1 juillet 1997

Adresse : 247 avenue JACQUES CARTIER 83000
TOULON

Escalier :

Batiment : BRUN

Porte :

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE
SECURITE SOCIALE

247 AV. JACQUES CARTIER

83090 TOULON CEDEX 9

Propriété de:

A.2 | DESIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE
Nom : CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE Documents remis: Aucun
SOCIALE
Adresse : 247 AV. JACQUES CARTIER e
Moyens mis a A
83090 TOULON CEDEX 9 disposition s ucun
Qualité :
A.3 | EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N° : 15-02-014623 A

Le repérage a été réalisé le : 23/02/2015
Par: HERNANDEZ EMMANUEL

N° certificat de qualification : CPDI 1957
Date d’obtention : 20/07/2012

Le présent rapport est établi par une personne dont les
compétences sont certifiées par :

ICERT

Parc Edonia - Bat G

rue de la Terre Victoria

35760 SAINT-GREGOIRE

Date de commande : 19/02/2015

Date d'émission du rapport :
Accompagnateur :
Laboratoire d'Analyses :

Adresse laboratoire :

Numéro d’accréditation :

16/03/2015

M. Lionel PRADINES
ITGA RENNES

Parc EDONIA Bét. R - Rue
de la Terre Adélie - CS
66862 35768 SAINT-
GREGOIRE CEDEX
1-0913

Organisme d’assurance professionnelle :
AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE - 4 rue Jules Lefevre

— 75426 Paris Cedex 09

N° de contrat d’assurance et date de validité :
XFR0050627LI du 01/01/2015 au 31/12/2015
XFR0048625FI09A du 01/01/2015 au 31/12/2015

NATURE DES TRAVAUX

Repérage amiante dans les plénums, cloisons de circulation, cloisons bureaux, local LT pour la modernisation de
I'infrastructure de support de communication multimédia (VDI).

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de I'entreprise

-

Date d’établissement du rapport :
Fait 2 LYON CEDEX 08 le 16/03/2015

" Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité.

DEKRA Industrial S.A.S
Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr — TVA FR 44 433 250 834

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

Nom du diagnostiqueur : HERNANDEZ EMMANUEL

15-02-014623 A 1/89

Rapport N




D DEKRA

Ce rapport original ne peut étre reproduit sans notre autorisation et ne peut étre utilisé de fagon partielle.

DEKRA Industrial S.A.S
Siege Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial fr - TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

Rapport N

15-02-014623 A

2/89




(o3 SOMMAIRE

INFORMATIONS GENERALES......coeeeeeeeeee oo e e eeeeueeessaseseseesassesseessessssssennsssansessssessesssesnseaneeenssensenennes 1
DESIGNATION DU BA T IMEN T <. oottt e e e e e e e et e e e e e e e e e e e 1
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE . ... oot e et e e e e e e e e e e e e e e e e aa e 1
EXECUTION DE LA MISSION ..ot e et et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 1
NATURE DES TRAVAUX .. ..o eeeeeeeeeee ettt e e eeeteeeeessauaeeenaesasasesannneaeaesasnnaesnneannnnnsteseeaesannsennnsennnnssennneesesssnnssessnsesnnsesseeennnnneees i
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR........oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseesesssessssesssesssssssssssasassssnssesansesssssssssesssesassesssssnsessns 1
SOMMAIRE ....c.eeeeeeeeeee et e et e et e e e e eeseseessseaneeasaneeaasseesaneaasesnssseeaasnesaseensessasnanneaensessnnseensnennnseannessnnsnnnnnnns 3
CONCLUSIDN(S) .vuxxonsmsseassuomssnmssssussessasiasseanensnessssmasssasasissessesassnssassnentasannesnsnssnmsssassaransessssanssssnssaspsssrasas 4
LISTE DES PARTIES D'IMMEUBLE NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION......coovvvvveean. 6
LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION ...ttt e e e e e e e e e e e aeaeaeaan 6
PROGRAMME DE REPERAGE.........c..oo o eeeeeeeeeeeeeeeeeeetsesssssessssssnssasessssssanssssnsassnsasnsessseessenseennssssesssesnesanes 7
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .......oooeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseesssessssansssssssssssnsennsenns 8
RAPPORTS PRECEDENTS ...ooeieeeeeeeeeetteeeesseesessssessssssssssssssesssnsssssssssssnssssssnsssssssesansssssssssesssnssssnssnnessnns 8
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE ......oooueeieeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeesesssssesaasssessssssesssesssesnssansesnssssssnnssnns 8
LISTE DES PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION...... 9
DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE ...oeeeoeeeeee et e e eaaaaen 10
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'’AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR.......ccccuu..... 10
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE ..o 10
LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.......cccvvveea... 11
RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (MATERIAUX NON VISES PAR LA LISTE C DE L'ANNEXE 13/9 DU CODE

DE LA SANTE PUBLIQUE) .......coerssensessaccacrassssmassonsannesassnsssssssassasasssnsssessnnnsesnnanssssansrssssansasssessshrsonsansssssassassesssomnasassasasnsrsssnsnsasess 15
COMMEN T AIRES ..o e e et ettt e e e e e e e e e e e e e e e et e e e e e aaaen 16
ANNEXE 1 — FICHE D’IDENTIFICATION ET DE COTATION ....ooneeieieeeeeeeeeeeeeeeee e e eeeeeeneesennesennesnnssnnes 17
ANNEXE 2 — CROQUIS ......oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseasessssssassesssnsssnsesaansessessassesnsesassesansssnsesnsasssanssensssnssnensnnnes 24
ANNEXE 3 — PROCES VERBAUX D’ANALYSES........oieiieeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeesssesssssssssssssssssssnsssssssesnesnes 31
ANNEXE 4 —- RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE ......oooioeeeeeeeeee e eeeeeeseenesenssessnesnns 88

Rapport N° : 15-02-014623 A 3/89

DEKRA Industrial S.A.S
Siege Social : 19 rue Scuart Mill, PA Lxmoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
industrial.fr — TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Socxal de 8 628 320 € Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B




D DEKRA

CONCLUSION(S)

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles
de contenir de I'amiante : aprés analyse, ils ne contiennent pas d'amiante
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Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir

de I'amiante : aprés analyse, ils ne contiennent pas d’amiante.
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N° Partie d'immeuble g Elément Zone Matériau / Produit Photo
1 Local archive 1er SS Plancher Sol Chape maigre - Colle de carrelage
2 B 817 1er SS Mur A Placoplatre - Calicot + enduit
2 B 817 1er SS Mur B Ciment - Platre/Enduit
3 Dégagements 1er SS Mur A Placoplatre - Calicot + enduit
4 Couloir escalier B 1er SS Mur A Ciment - Platre/Enduit
5 Dégagements 1er SS Mur A Ciment - Enduit + rebouchage
5 Dégagements 1er SS Plafond Plafond Béton - Enduit
6 B 818 1er SS Mur A Ciment - Platre/Enduit
6 B 818 1er SS Mur B Placoplatre - Isolant
7 B 810 1er SS Mur B Ciment - Enduit
8 B 837 1er SS Mur A Placoplatre - Calicot + enduit
9 B 125 RDC Mur B Ciment - Enduit
10 B 021 RDC Mur D Brique - Enduit
10 B 021 RDC Plancher Sol Chape maigre - Colle + ragréage
1 Dégagements n°1 RDC Mur Toutes zones Placoplatre - Calicot + enduit
11 Dégagements n°1 RDC Plafond Plafond Ciment composite
12 Dégagements n°2 RDC Mur D Ciment - Enduit
13 B 058 RDC Mur E Ciment - Enduit
14 Couloir escalier B RDC Mur A Placoplatre - Calicot + enduit
15 Dégagements n°3 RDC Mur A Placoplatre - Calicot + enduit
16 SAS RDC Mur Cc Ciment - Platre/Enduit
17 B 818 RDC Mur c Ciment - Platre/Enduit
18 Couloir n*1 RDC Mur Cc Ciment - Platre/Enduit
19 Couloir n°2 RDC Mur D Placoplatre - Calicot + enduit

20 B 152 1er Mur Toutes zones Ciment composite - Enduit/platre
21 B 143 1er Mur Toutes zones Ciment composite - Enduit/platre
22 Hall 1er Mur Toutes zones Ciment composite - Enduit/platre
23 Dégagements 1er Mur Toutes zones Ciment - Enduit + rebouchage
24 Couloir escalier B 1er Mur Toutes zones Ciment - Enduit + rebouchage

24 Couloir escalier B 1er Plafond Plafond Ciment composite

25 Dégagements 1er Mur Toutes zones Ciment - Enduit + rebouchage

26 B 125 1er Mur Toutes zones Ciment - Enduit + rebouchage

27 B 134 1er Mur Toutes zones Placoplatre - Calicot + enduit

28 B 142 1er Mur Toutes zones Placoplatre - Calicot + enduit

29 Dégagements 1er Mur Toutes zones Placoplatre - Calicot + enduit

30 B 158 1er Mur Toutes zones Placoplatre - Calicot + enduit

31 Couloir 2éme Mur Toutes zones Ciment cr(;r:g‘i)csri‘taeg;Enduit o

32 B 261 2éme Mur Toutes zones Elment Cr‘;:)"g:::f:gf"d“" *

33 B 257 2éme Mur Toutes zones Clment ig:gf;i]t:g;Enduit -

34 Hall 2éme Mur Toutes zones Ciment iz’ggf:::g’e!zndu" *

35 Dégagements 2éme Mur Toutes zones Ciment igrbng:;;:’g'eE"d“" i

36 Couloir escalier B 2éme Mur Toutes zones Ciment sz[)"gf:;:’g'eEnd““ .

7 Local LT 2éme Mur Toutes zones Ciment C;Z?gss:\‘:g:zndu" 3
38 B 229 28me | Mur | Tomezon Cifent r;'gf\:’:r“‘;ge: s
39 Couloir escalier C 2eme Mur AetC Ciment - Enduit |
40 Couloir sanitaires 2éme Mur Cc Ciment - Enduit
41 Couloir informatique 2éme Mur Toutes zones Ciment composite - Enduit
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N°® Partie d’immeuble g’ Elément Zone Matériau / Produit Photo
42 Couloir escalier C 3éme Mur Toutes zones Giment ig:gfs;:g’:"du“ *
42 Couloir escalier C 3éme Plafond Plafond Ciment composite

43 B 323 3éme Mur Toutes zones Clment izg‘gf:::g;E"dun *
43 B 323 3éme Plafond Plafond Béton - Flocage

44 B 300 3éme Murs Toutes zones Placoplétre - calicot + Enduit
44 B 300 3éme Plafond Plafond Béton - Flocage

45 B 321 3eme Mur Toutes zones Platre - Enduit

45 B 321 3éme Plafond Plafond Béton - Flocage

46 B 301 3eme Plafond Plafond Béton - Flocage

46 B 301 3eme Murs Toutes zones Placoplétre - calicot + Enduit
47 Dégagements 3éme Mur Toutes zones Ciment ?Zg‘:fs;:g':"du“ *
48 B 333 3éme Murs Toutes zones Placoplétre - calicot + Enduit
48 B 333 3eme Mur B Platre - Enduit

49 Couloir escalier B 3éme Mur Toutes zones Ciment ?g?gf:;:g;lindun *
50 Dégagements 3éme Mur Toutes zones Ciment - Enduit

51 Hall 3éme Mur Toutes zones Ciment - Enduit

52 B 367 3éme Mur Toutes zones Ciment - Enduit

53 B 481 4éme Mur Toutes zones Ciment composite - Enduit
54 B 483 4éme Mur Toutes zones Ciment composite - Enduit
55 Hall 4eme Mur Toutes zones Ciment composite - Enduit
56 Dégagements 4éme Mur Toutes zones Ciment composite - Enduit
57 Couloir escalier B 4éme Mur Toutes zones Ciment composite - Enduit
58 Dégagements 4eme Mur Toutes zones Ciment composite - Enduit
59 B 442 4éme Mur Toutes zones Ciment composite - Enduit
60 Couloir escalier C 4eme Mur AetC Ciment composite - Enduit
61 B 429 4éme Mur AetC Ciment composite - Enduit
64 Couloir escalier C 5éme Mur BetD Ciment composite - Enduit
65 Dégagements n°1 5éme Mur A Placoplatre - Calicot + Enduit
65 Dégagements n°1 5eme Mur Toutes zones Ciment composite - Enduit
66 Dégagements n°2 5eme Mur Toutes zones Ciment - Enduit + rebouchage
67 B 552 5eme Mur Toutes zones Ciment - Enduit + rebouchage
68 Couloir escalier B 5éme Mur Toutes zones Ciment - Enduit + rebouchage
69 Dégagements n°3 5eme Mur Toutes zones Ciment - Enduit + rebouchage
70 B 500 5eme Mur Toutes zones Ciment composite - Enduit
7 B 587 5eme Mur Toutes zones Ciment composite - Enduit
72 B 591 5éme Mur A Placopléatre - Calicot + Enduit
73 Couloir escalier B 6éme Mur A Placoplatre - Calicot + Enduit
74 Dégagements n°1 6eme Mur Toutes zones Giment crgr::l?s;t:g;Enduit *
77 Couloir escalier C 6éme Mur A Placopléatre - Calicot + Enduit
78 Couloir sanitaires 6eme Mur Toutes zones Glment crgr;guocsri]taeg-eEnduil -
79 Dégagements n°2 6éme Mur A Placoplatre - Calicot + Enduit
80 B 601 6éme Mur A Placoplatre - Calicot + Enduit
81 Dégagements terrasse 6eme Mur A Placoplatre - Calicot + Enduit

Liste des Parties d’immeuble non visitées concernées par les travaux et justification

[Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

’ Aucun

DEKRA Industrial S.A.S
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E PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de I'amiante dans les éléments suivants (liste C de I'annexe 13-9 du code de la santé

publique) :
Liste C mentionnée a I'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION

PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER

1. Toiture et étanchéité

Plaques ondulées.

Ardoises.

Eléments ponctuels.

Revétements bitumineux d'étanchéité.
Accessoires de toitures.

Plaques en fibres-ciment.

Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.

Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume
(« shingle »), pare-vapeur, revétements et colles.

Rivets, faitages, closoirs...

2. Facades

Panneaux-sandwichs.
Bardages.
Appuis de fenétres.

Plaques, joints d’assemblage, tresses....

Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous
bardage.

Eléments en fibres-ciment.

3. Parois verticales intérieures et enduits

Murs et cloisons.

Poteaux (périphériques et intérieurs).
Cloisons légeres ou préfabriquées.
Gaines et coffres verticaux.

Portes coupe-feu, portes pare-flammes.

Flocages, enduits projetés, revétements durs (plaques planes en fibres-ciment),
joints de dilatation.

Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton,
fibres-ciment, matériau sandwich, carton + platre), peintures intumescentes,
panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ tétes de
cloisons : tresse, carton, fibres-ciment.

Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu,
panneaux.

Vantaux et joints.

4. Plafonds et faux plafonds

Plafonds.

Poutres et charpentes (périphériques et intérieures).
Interfaces entre structures.

Gaines et coffres horizontaux.

Faux plafonds.

Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-|
amiante, fibres-ciment, composite).

Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.

Rebouchage de trémies, jonctions avec la fagade, calfeutrements, joints de
dilatation.

Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.

Panneaux et plaques.

5. Revétements de sol et de murs

couches du revétement).
Revétement de murs

Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des

Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape
maigre, calfeutrement des passages de conduits, revétement bitumineux des
fondations.

Sous-couches des tissus muraux, revétements durs (plaques menuiserie, fibres-
ciment), colles des carrelages.

6. Conduits, canalisations et équipements

Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides).
Conduits de vapeur, fumée, échappement.
Clapets/ volets coupe-feu.

Vide-ordures.

Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.

Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.
Clapet, volet, rebouchage.

Conduit en fibres-ciment.

7. Ascenseurs et monte-charge

Portes palieres.
Trémie, machinerie.

Portes et cloisons paliéres.
Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.

8. Equipements divers

Chaudiéres, tuyauteries, étuves, groupes électrogénes,
convecteurs et radiateurs, aérothermes...

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques
isolantes (internes et externes), tissu amiante.

9. Installations industrielles

Fours, étuves, tuyauteries..

Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques
isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.

10. Coffrages perdus

Coffrages et fonds de coffrages perdus

Eléments en fibres-ciment
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HCONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 23/02/2015

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d’amiante dans les matériaux et produits du
batiment afin d’informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements
susceptibles de libérer des fibres d’'amiante selon la liste citée dans le cadre C.

Il consiste a identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant étre destructives, I'ensemble
des matériaux et produits contenant de I'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de
'immeuble objet des travaux.

Lorsque I'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas a l'opérateur de repérage d'attester de la
présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélevements seront effectués afin de
déterminer par analyse la présence ou non d’amiante.

Procédures de prélévement :

Les préléevements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du
Code du Travail.

Le matériel de prélevement est adapté a I'opération a réaliser afin de générer le minimum de poussiéres. Dans le cas ou une
émission de poussiéres est prévisible, le matériau ou produit est mouillé a I'eau a I'endroit du prélevement (sauf risque
électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de méme, le point de prélevement est stabilisé apres
I'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélevement, des outils propres et des gants a usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont a usage unique.

L'acces a la zone a risque (sphere de 1 a 2 meétres autour du point de prélévement) est interdit pendant I'opération. Si
I'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mémes équipements de protection individuelle que I'opérateur de repérage.
L'échantillon est immédiatement conditionné, apres son prélévement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélévement susceptible d'influencer l'interprétation des
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la
fiche d'identification et de cotation en annexe.

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d’information de la norme NFX 46-020 de décembre 2008 :
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LISTE DES PARTIES D’IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION
N° Partie d’immeuble Etage Visitée Justification Travaux

1 Local archive 1er SS oul Concernée
2 B 817 1er SS oul Concernée
3 Dégagements 1er SS Oul Concernée
4 Couloir escalier B 1er SS oul Concernée
5 Dégagements 1er SS oul Concernée
6 B 818 1er SS oul Concernée
7 B 810 1er SS Oul Concernée
8 B 837 1er SS oul Concernée
9 B 125 RDC oul Concernée
10 B 021 RDC oul Concernée
11 Dégagements n°1 RDC oul Concernée
12 Dégagements n°2 RDC oul Concernée
13 B 058 RDC oul Concernée
14 Couloir escalier B RDC oul Concernée
15 Dégagements n°3 RDC Oul Concernée
16 SAS RDC oul Concernée
17 B 818 RDC oul Concernée
18 Couloir n°1 RDC Oul Concernée
19 Couloir n°2 RDC Oul Concernée
20 B 152 1er oul Concernée
21 B 143 1er oul Concernée
22 Hall 1er Qul Concernée
23 Dégagements 1er oul Concernée
24 Couloir escalier B 1er Oul Concernée
25 Dégagements 1er Oul Concernée
26 B 125 1er oul Concernée
27 B 134 1er Qul Concernée
28 B 142 1er oul Concernée
29 Dégagements 1er oul Concernée
30 B 158 1er oul Concernée
31 Couloir 2éme oul Concernée
32 B 261 2éme QOul Concernée
33 B 257 2éme Qul Concernée
34 Hall 2éme oul Concernée
35 Dégagements 2eme QulI Concernée
36 Couloir escalier B 2eme oul Concernée
37 Local LT 2éme oul Concernée
38 B 229 2eme oul Concernée
39 Couloir escalier C 2éme Oul Concernée
40 Couloir sanitaires 2éme oul Concernée
41 Couloir informatique 2éme (o]V]} Concernée
42 Couloir escalier C 3éme oul Concernée
43 B 323 3eme oul Concernée
44 B 300 3éeme QuUlI Concernée
45 B 321 3éme Oul Concernée
46 B 301 3éme QulI Concernée
47 Dégagements 3eme oul Concernée
48 B 333 3eme oul Concernée
49 Couloir escalier B 3éme Oul Concernée
50 Dégagements 3éme Oul Concernée
51 Hall 3éme (0]8]] Concernée
52 B 367 3éme QuI Concernée
53 B 481 4éme oul Concernée
54 B 483 4éme (0]8] Concernée
85 N Hall o 4éme Qul Concernée
56 | Eg@ménts 4éme oul S i Concernée
57 Couloir escalier B 4éme oul - - Concernée
58 Dégagements 4éme oul Concernée
59 B 442 4éme oul Concernée
60 Couloir escalier C 4éme Oul Concernée

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
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N° Partie d’immeuble Etage Visitée Justification Travaux
61 B 429 4eme Oul Concernée
62 Dégagements 4éme Qul Concernée
63 B 438 4éme QulI Concernée
64 Couloir escalier C 5eme oul Concernée
65 Dégagements n°1 5éme oul Concernée
66 Dégagements n°2 5éme Oul Concernée
67 B 552 5éme Oul Concernée
68 Couloir escalier B 5éme oul Concernée
69 Dégagements n°3 5eme (0]8]} Concernée
70 B 500 5eme Qul Concernée
71 B 587 5éme Oul Concernée
72 B 591 5éme Oul Concernée
73 Couloir escalier B 6eme oul Concernée
74 Dégagements n°1 6eme oul Concernée
75 B 637 6eme oul Concernée
76 B 639 6eme oul Concernée
77 Couloir escalier C 6éme oul Concernée
78 Couloir sanitaires 6eme Oul Concernée
79 Dégagements n°2 6eme Oul Concernée
. 80 B 601 6eme oul Concernée
81 Dégagements terrasse 6eme Oul Concernée
82 B 661 6éme Oul Concernée
83 B 653 6eéme Qul Concernée
84 B 649 6eme Oul Concernée
| DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE
Ne P & Elément z Revétement
d’immeuble g emen one evetemen
62 | Dégagements | 4éme Mur A Placoplatre vissé
63 B 438 4eme Mur A Placoplatre vissé
75 B 637 6eéme Mur A Placoplatre vissé
76 B 639 6eme Mur A Placoplatre vissé

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, SUR DECISION DE L’'OPERATEUR

Neéant

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, APRES ANALYSE

‘ Néant
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; . 85
N° b onbind g Elément Zone Matériau / Produit | £ § Critére de décision

d’immeuble b B

x e

o
1 Local archive 1er SS Plancher Sol EFe i ele - OOl P001 Résultat d'analyse

de carrelage
2 B 817 ter SS Mur A Placoplatre - Galicol* | 'po3 |  Résultat danalyse
2 B 817 ler SS Mur B Ciment - Platre/Enduit | P002 Résultat d’'analyse
3 Dégagements 1er SS Mur A Placopléé;%;mCahcot "1 Poos4 Résultat d'analyse
4 | Couloir escalier B | 1er SS Mur A Ciment - Platre/Enduit | P005 Résultat d'analyse
o Ciment - Enduit + " )
5 Dégagements 1er SS Mur A rebouchage P006 Résultat d'analyse
5 Dégagements ler SS Plafond Plafond Béton - Enduit P007 Résultat d'analyse
6 B 818 1er SS Mur A Ciment - Platre/Enduit | P008 Résultat d'analyse
6 B 818 1er SS Mur B Placopléatre - Isolant P009 Résultat d’analyse
6 B 818 1er SS Faux-plafond Plafond Panne;:?o?‘z faux - Document consulté
Z B 810 ler SS Mur B Ciment - Enduit P010 Résultat d'analyse
7 B 810 1er SS Faux-plafond Plafond Panne;::oiz faux - Document consulté
8 B 837 ter S8 Mur A Placoplatre - Calicol* | poq1 | Resultat danalyse
9 B 125 RDC Mur B Ciment - Enduit P012 Résultat d'analyse
Chape maigre - Colle
9 B 125 RDC Plancher Sol de carrelage + joint + Document consulté
ragréage
10 B 021 RDC Mur D Brique - Enduit P013 Résultat d'analyse
10 B 021 RDC Mur E Platre - Enduit Document consulté
Chape maigre - Colle 7 i
10 B 021 RDC Plancher Sol + ragréage P014 Résultat d'analyse
10 B 021 RDC Faux-plafond Plafond Pa””e;:;‘o‘r"z g < Document consulté
1 Degag?ments RDC N Toutes Placoplatre -.Calicot *1 po15 Résultat d'analyse
n°1 zones enduit
11 Degag?;nents RDC Plafond Plafond Ciment composite P016 Résultat d'analyse
Dégagements Panneaux de faux -
1 n°1 RDC Faux-plafond Plafond plafond Document consulté
12 Degaf"fé“""‘s RDC Mur D Ciment - Enduit P017 | Résultat d’analyse
Dégagements Panneaux de faux - :
12 n°2 RDC Faux-plafond Plafond plafond Document consulté
13 B 058 RDC Mur E Ciment - Enduit P018 Résultat d'analyse
14 | Couloir escalier B | RDC Mur A P'a°°p'a;;%;‘i?a"°°‘ *| Po15 | Resultat d'analyse
14 | Couloir escalier B | RDC Faux-plafond Plafond Pannt;alg?oiz HelEs Document consulté
Dégagements Panneaux de faux - ~
15 n°3 RDC Faux-plafond Plafond plafond Document consulté
15 | Degmgemeais’ | o Mur A Placoplatre - Calicot + | 5415 | Resultat d'analyse
n°3 enduit
16 SAS RDC Faux-plafond Plafond Panne;:?ocri]z kb - Document consulté
16 SAS RDC Mur C Ciment - Platre/Enduit | P019 Résultat d’'analyse
17 B 818 RDC Mur C Ciment - Platre/Enduit | P019 Résultat d'analyse
18 Couloir n°1 RDC Faux-plafond Plafond Panne;:;(ocrj]z faux - Document consulté
[ 18 Couloir n®1 | RDC o Mur | € | Ciment- Platre/Enduit | P019 Résultat d'analyse
19 Couloir n°2 | RDC Faux-plafond Plafond Panneaux de faux Document consulté
| | plafond |
- : - - — -
19 |  Couloirn°2 RDC Mur D Placoplawre - Calicol * | po2o |  Resultat d'analyse
20 ’ B 152 Ter Faux-plafond Plafong | ' anneaux de faux- Document consulté
plafond
Rapport N° : 15-02-014623 A 11/89
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ot
@ g o
N° - b §' Elément Zone Matériau / Produit | £ S Critére de décision
d’immeuble h] 2s
x 2
o
Toutes Ciment composite - : ’
20 B 152 1er Mur Senas Enduit/platre P021 Résultat d'analyse
21 B 143 Ter Faux-plafond Plafond Pa""e;:;‘oiz faux - Document consulté
Toutes Ciment composite - . )
21 B 143 1er Mur ~ones Enduit/platre P021 Résultat d'analyse
Toutes Ciment composite - . :
22 Hall 1er Mur o Enduit/platre P021 Résultat d'analyse
23 Dégagements 1er Faux-plafond Plafond Panne;:;(ocrjlz faux - Document consulté
23 Dégagements 1er Mur Toutes Ciment - Enduit + P022 Résultat d'analyse
zones rebouchage
24 | Couloir escalier B 1er Faux-plafond Plafond Panne;:)f(oiz fapx- Document consulté
. - Toutes Ciment - Enduit + % ;
24 | Couloir escalier B ler Mur Z6h8s rebouchage P022 Résultat d'analyse
' 24 | Couloir escalier B 1er Plafond Plafond Ciment composite P025 Résultat d'analyse
25 Dégagements 1er Faux-plafond Plafond Panne;:;(oiz faux - Document consulté
< Toutes Ciment - Enduit + i i
25 Dégagements 1er Mur Sofice rebouchage P022 Résultat d'analyse
Chape maigre - Colle
26 B 125 1er Plancher Sol de carrelage + joint + Document consulté
ragréage
Toutes Ciment - Enduit + . Y
26 B 125 1er Mur S rebouchage P022 Résultat d'analyse
27 B 134 Ter Faux-plafond Plafond Pa"“e;:;‘oﬁz febR - Document consulté
27 B 134 Ter Mur Toutes | Placoplatre - Calicot + | 5455 | Resyitat danalyse
zones enduit
28 B 142 1er Faux-plafond Plafond Panne;::oiz o~ Document consulté
Toutes Placoplatre - Calicot + . -
28 B 142 1er Mur e endnit P023 Résultat d'analyse
29 Dégagements 1er Faux-plafond Plafond Panne;:;(ocri‘z L Document consulté
2 Toutes Placoplatre - Calicot + . :
29 Dégagements 1er Mur e endilt P023 Résultat d'analyse
30 B 158 1er Faux-plafond Plafond Panne;:;(oiz faux - Document consulté
30 B 158 ler Mur el Placopiétre - Calicot + P023 Résultat d'analyse
. zones enduit
31 Couloir 2éme Faux-plafond Plafond Panne;:;(oc:‘z faux - Document consulté
31 Couloir 2éme Mur Toutes C'm‘?”‘ composite - P024 Résultat d'analyse
zones Enduit + rebouchage
32 B 261 2éme Faux-plafond Plafond Panne;;?oiz foux - Document consulté
32 B 261 2eme Mur g Ciment composite - | paoy | Resultat d'analyse
zones Enduit + rebouchage
33 B 257 2éme Faux-plafond Plafond Panne;::o(ri‘z flunx = Document consulté
33 B 257 2eme Mur Toutes Ciment composite - | pao4 | Resyitat d'analyse
zones Enduit + rebouchage
34 Hall 2éme Mur Toutes Ciment composite - P024 Résultat d'analyse
zones Enduit + rebouchage
35 Dégagements 2éme Faux-plafond Plafond Panne;:;(oiz faux - Document consulté
[ae | raco iy N |~ Toutes | Ciment composite - | . R
35 Dégagements ‘ 2éeme Mur L Enduit + rebouchage P024 Résultat d'analyse
36 | Couloir escalier B | 2éme Faux-plafond Plafond Panne;:?oiz UK - Document consulté
36 | Couloir escalierB | 2éme Mur Toutes C‘me,”‘ composite - P024 Résultat d'analyse
| zones Enduit + rebouchage
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35
[
N° 5 paege g Elément Zone Matériau / Produit 8 § Critére de décision
L]
d’immeuble bt 2s
x e
o
37 Local LT 2eme Mur Toutes | Ciment composite - | poy4 | Resultat d'analyse
zones Enduit + rebouchage
37 Local LT 2éme Plancher Sol Ca"i':g;;;o"e * Document consulte
38 B 229 2éme Faux-plafond Plafond Panne;;;(oﬁz Il Document consulté
3 Toutes Ciment composite - . g
38 B 229 2éme Mur sofian Enduit + rebouchage P024 Résultat d'analyse
39 | Couloir escalier C | 2éme Faux-plafond Plafond Panne;:;(oc::j sk Document consulté
39 | Couloir escalier C | 2eme Mur AetC Ciment - Enduit P026 Résultat d'analyse
40 | Couloir sanitaires | 2éme Faux-plafond Plafond Panne;:;(ocri‘z fatx> Document consulté
40 | Couloir sanitaires | 2éme Mur C Ciment - Enduit P024 Résultat d'analyse
4 | . Seuler 2eme Mur Toutes Ciment composite - | poa5 | Rgsyitat d'analyse
informatique zones Enduit
Couloir Panneaux de faux - .
41 informatique 2éme Faux-plafond Plafond plafond Document consulté
. " z Toutes Ciment composite - = )
42 | Couloir escalier C | 3éme Mur e Enduit + rebouchage P027 Résultat d'analyse
42 | Couloir escalier C | 3éme Plafond Plafond Ciment composite P028 Résultat d'analyse
42 | Couloir escalier C | 3éeme Faux-plafond Plafond Panne;:;(ogz il - Document consulté
. Toutes Ciment composite - % "
43 B 323 3éme Mur Sones Enduit + rebouchage P027 Résultat d'analyse
43 B 323 3eme Plafond Plafond Béton - Flocage P029 Résultat d'analyse
43 B 323 3éme Faux-plafond Plafond Panne;:;(oiz faux - Document consulté
44 B 300 3éme Murs ng‘;fss P'a°°p'éEtr']ZL'm°a"°°t *| P031 | Resultatd'analyse
44 B 300 3éme Plafond Plafond Béton - Flocage P029 Résultat d'analyse
44 B 300 3eme Faux-plafond Plafond Panne;:;(o?]z faux - Document consulté
45 B 321 3éme Mur ngt:‘:ss Platre - Enduit P030 | Résultatd'analyse
45 B 321 3éme Plafond Plafond Béton - Flocage P029 Résultat d'analyse
45 B 321 3éme Faux-plafond Plafond Panne;:;(oiz fayx - Document consulté
46 B 301 3éme Plafond Plafond Béton - Flocage P029 Résultat d'analyse
46 B 301 38me Murs Toutes | Placopldtre - calicot* | pogq |  Resuitat d'analyse
46 B 301 3éme Faux-plafond Plafond Panne;:?oiz e Document consulté
. " Toutes Ciment composite - ; ,
47 Dégagements 3eme Mur e Enduit + rebouchage P027 Résultat d'analyse
47 Dégagements 3éme Faux-plafond Plafond Panne;:?oc;z faax - Document consulté
48 B 333 3éme Murs Toutes | Placoplatre -calicot+ | poay | Regyitat d'analyse
zones Enduit
48 B 333 3éme Mur B Platre - Enduit P032 Résultat d'analyse
48 B 333 3eme Faux-plafond Plafond Pa””e;:;‘oiz fouh = Document consulté
49 | Couloir escalier B | 3éme Mur Toutes C‘m‘“f"‘ composite - P027 Résultat d'analyse
zones Enduit + rebouchage
49 | Couloir escalier B | 3éme Faux-plafond Plafond Panne;:;(oiz L Document consulté
50 Dégagements 3eme | Mur T[g:ff Ciment - Enduit P0O27 Résultat d'analyse
T i = —— T Pannemiwdataiv. | ———
50 Dégagements | 3éme Faux-plafond ‘ Plafond Pame;l;?oiz e Document consulté
I | il b
51 Hall [ 3ame Mur Toutes | oot - Enduit P033 | Reésultat d'analyse
| | zones
52 l B 367 3éme Mur zg‘r’}fss Ciment - Enduit P033 | Reésultat d'analyse
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o ce
. partie §5 ¢
= ritére de décision
N ASaiaubie g Elément Zone Matériau / Produit g H
€%
52 B 367 3éme Faux-plafond Plafond Panne;:;(ocri‘z faux- Document consulté
53 B 481 4eme Mur Toutes | Cimentcomposite - | po3s | Resultat d'analyse
zones Enduit
Panneaux de faux -
53 B 481 4eme Faux-plafond Plafond plafond Document consulté
Toutes Ciment composite - . 3
54 B 483 4éme Mur Sonue Enduit P034 Résultat d’analyse
54 B 483 4éme Faux-plafond Plafond Panne;:;(oiz faux - Document consulté
55 Hall 4eme Mur Toutes Ciment composite - | o34 | Résultat d'analyse
zones Enduit
" 3 Toutes Ciment composite - .
56 Dégagements 4éme Mur e Enduit P034 Résultat d’analyse
56 Dégagements 4eme Faux-plafond Plafond Panne;:;(ocr!]z faux - Document consulté
% 2 4 Toutes Ciment composite - 2 A
57 | Couloir escalierB | 4eme Mur = Enduit P034 Résultat d'analyse
57 | Couloir escalier B | 4éme Faux-plafond Plafond Panne;:;(oiz fatc= Document consulté
2 3 Toutes Ciment composite - -
58 Dégagements 4eme Mur e Enduit P034 Résultat d'analyse
58 Dégagements 4eme Faux-plafond Plafond Panne;:;(ocri‘z feux Document consulté
Toutes Ciment composite - i :
59 B 442 4éme Mur ZOHBS Enduit P034 Résultat d'analyse
Chape maigre - Colle
59 B 442 4eme Plancher Sol de carrelage + joint + Document consulté
ragréage
60 | Couloir escalier C | 4éme Mur AetC Cmen:;c&m;msﬂe ) P034 Résultat d’'analyse
60 | Couloir escalier C | 4eme Faux-plafond Plafond Panne;:?oiz faux- Document consulté
61 B 429 4eme Mur AetC Ciment composite - | po34 | Résultat d'analyse
61 B 429 4eme Faux-plafond Plafond Panne;:;(ocri‘z T~ Document consulté
62 Dégagements 4eme Faux-plafond Plafond Panne;:?oiz - Document consulté
; Panneaux de faux -
63 B 438 4eéme Faux-plafond Plafond plafond Document consulté
64 | Couloir escalier C | 5eme Mur BetD C'me”‘Ef‘%’:ift’““e ~ | P035 | Résultatd'analyse
64 | Couloir escalierC | 5éme Faux-plafond Plafond Panne;:;(ocri‘z Faexc- Document consulté
65 | Dégagements n°1 | 5eme Mur A P'a°°p'éé;edbfa"c°‘ " Po37 Résultat d’analyse
65 | Dégagements n°1 | 5éme Faux-plafond Plafond Panne;:;(oiz fax - Document consulté
- s . Toutes Ciment composite - . )
65 | Dégagements n°1 | 5éme Mur Z0N68 Enduit P036 Résultat d'analyse
. % N Toutes Ciment - Enduit + 2 5
66 | Dégagements n°2 | 5éme Mur - ehes rebouchage P038 Résultat d'analyse
66 | Dégagements n°2 | 5éme Faux-plafond Plafond Panne;:;(oiz faux - Document consulté
67 B 552 5eme Mur outes Ciment -Enduit+ | po38 | Resyltat d'analyse
zones rebouchage
Chape maigre - Colle
67 B 552 5éme Plancher Sol de carrelage + joint + Document consulté
ragréage \
68 | Couloir escalier B | 5éme Mur Touien Chnand = Enhill ¢ P038 Résultat d’analyse
zones rebouchage
68 | Couloir escalier B | 5éme Faux-plafond Plafond Panne;::oc;z faux - Document consulté
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N° _partie 4 Elément Zone | Matériau/Produit | £ 8 Critére de décision
d’immeuble h] 2
x®
o
> = Toutes Ciment - Enduit + - .
69 | Dégagements n°3 | 5eme Mur - rebouchage P035 Résultat d'analyse
69 | Dégagements n°3 | 5éme Faux-plafond Plafond Panne;:;(oiz o= Document consulté
Toutes Ciment composite - R :
70 B 500 5éme Mur T Enduit P035 Résultat d'analyse
5 Toutes Ciment composite - . '
71 B 587 5eme Mur Pl Enduit P035 Résultat d'analyse
71 B 587 5eme Faux-plafond Plafond Panne;:;(otrj]z e - Document consulté
72 B 591 5eme Mur A Placopltre - Calicol * | po3s |  Résultat d'analyse
72 B 591 5eme Faux-plafond Plafond Panne;g;(oiz faux- Document consulté
73 | Couloir escalier B | 6éme Mur A Placopléé:‘%;i? aliaot + P039 Résultat d'analyse
. 73 | Couloir escalier B | 6eme Faux-plafond Plafond Panne;::oiz T Document consulté
. 3 Toutes Ciment composite - . s
74 | Dégagements n°1 | 6eme Mur ZoT6s Enduit + rebouchage P040 Résultat d'analyse
74 | Dégagements n°1 | 6éme Faux-plafond Plafond Panne;::ocr!‘z fatx - Document consulté
75 B 637 6eme Faux-plafond Plafond Panne;:?ocri‘z faux - Document consulté
76 B 639 seme Faux-plafond Plafond Pa""e;‘a’;‘of\z fax ~ Document consulté
77 | Couloir escalier C | 6éme Mur A Pbco"'?;%bf alicot + P039 Résultat d'analyse
77 | Couloir escalier C | 6éeme Faux-plafond Plafond Panne;:;(oc;z L Document consulté
. - . Toutes Ciment composite - . -
78 | Couloir sanitaires | 6éme Mur ol Enduit + rebouchage P040 Résultat d'analyse
78 | Couloir sanitaires | 6éme Faux-plafond Plafond Panne;:?otrj]ed foux - Document consulté
79 | Dégagements n°2 | 6éme Mur A Placopléé;ZLi? Glicgss P039 Résultat d'analyse
79 | Dégagements n°2 | 6eme Faux-plafond Plafond Panne;:;(oiz L Document consulté
80 B 601 Beme Mur A Placopldtre - Calicol * | po3g |  Résultat d'analyse
80 B 601 6eme Plafond Plafond Ciment composite Document consulté
’ 80 B 601 6eme Faux-plafond Plafond Panne;:;(oc;z faux - Document consulté
Dégagements Placoplatre - Calicot + ; ;
81 forraase 6éme Mur A Enduit P0O39 Résultat d'analyse
Dégagements a3 Panneaux de faux - .
81 torrasse 6éme Faux-plafond Plafond plafond Document consulté
82 B 661 6eme Mur A Placopiéire - Caloot + Document consulté
82 B 661 6eme Faux-plafond Plafond Panne;::oiz e - Document consulté
83 B 653 6éme Mur A PIacopIeIJEt:}ed;Ji?ahcot N Document consulté
83 B 653 6eme Faux-plafond Plafond Panne;:;(oiz fam: ~ Document consulté
84 B 649 6eme Mur A PlacopIéEt;ed;)itCaIicot N Document consulté
84 B 649 6éme Faux-plafond Plafond Pannestix de faux - [ Document consulté
| | | plafond ] |
RESULTATS HORS CHAMP D’INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste C de I'annexe 13/9 du code de la santé
publique)
Néant
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A : Amiante N : Non Amianté a? : Probabilité de présence d’Amiante

COMMENTAIRES
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ANNEXE 1 —- FICHE D’IDENTIFICATION ET DE COTATION
PRELEVEMENT : P001
Nom du client Numeéro de dossier Piéce ou local
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE .
SECURITE SOCIALE 15-02-014623 Local archive - 1er SS
Matériau Date de prélévement Nom de l'opérateur
Chape maigre - Colle de carrelage 23/02/2015 HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation Résultat
Plancher - Sol absence d’amiante
PRELEVEMENT : P002
Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE
SECURITE SOCIALE 15-02-014623 B 817 - 1er SS
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Ciment - Platre/Enduit 23/02/2015 HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation Résultat
Mur - B absence d’amiante
PRELEVEMENT : P003
Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE
SECURITE SOCIALE 15-02-014623 B 817 - 1er SS
Matériau Date de préléevement Nom de l'opérateur
Placoplatre - Calicot + enduit 23/02/2015 HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation Résultat
Mur - A absence d’amiante
PRELEVEMENT : P004
Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE .
SECURITE SOCIALE 15-02-014623 Dégagements - 1er SS
Matériau Date de prélévement Nom de 'opérateur
Placopléatre - Calicot + enduit 23/02/2015 HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation Résultat
Mur - A absence d’amiante
PRELEVEMENT : P005
Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE . .
SECURITE SOCIALE 15-02-014623 Couloir escalier B - 1er SS
Matériau Date de prélévement Nom de l'opérateur
Ciment - Platre/Enduit 23/02/2015 HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation Résultat
Mur - A absence d’amiante
PRELEVEMENT : P006
Nom du client Numeéro de dossier Piéce ou local
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE <
SECURITE SOCIALE 15-02-014623 Dégagements - 1er SS
Matériau Date de prélévement Nom de l'opérateur
- Ciment - Enduit + rebouchage 23/02/2015 HERNANDEZ EMMANUEL
§ __Localisation .
- _Mur-A . - absence d'amiante i .
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PRELEVEMENT : P007
Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE ;
SECURITE SOCIALE 15-02-014623 Dégagements - 1er SS
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Béton - Enduit 23/02/2015 HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation Résultat
Plafond - Plafond absence d’amiante
PRELEVEMENT : P008
Nom du client Numeéro de dossier Piéce ou local
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE
SECURITE SOCIALE 15-02-014623 B 818 -1erSS
Matériau Date de prélévement Nom de 'opérateur
Ciment - Platre/Enduit 23/02/2015 HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation Résultat
Mur - A absence d’amiante
PRELEVEMENT : P009
. Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE
SECURITE SOCIALE 15-02-014623 B 818 -1erSS
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Placopléatre - Isolant 23/02/2015 HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation Résultat
Mur - B absence d’amiante
PRELEVEMENT : P010
Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE
SECURITE SOCIALE 15-02-014623 B 810 - 1er SS
Matériau Date de prélévement Nom de 'opérateur
Ciment - Enduit 23/02/2015 HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation Résultat
Mur - B absence d’amiante
PRELEVEMENT : P011
Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE
SECURITE SOCIALE 15-02-014623 B 837 - 1er SS
‘ Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Placopléatre - Calicot + enduit 23/02/2015 HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation Résultat
Mur - A absence d’amiante
PRELEVEMENT : P012
Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE
SECURITE SOCIALE 15-02-014623 B 125 - RDC
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Ciment - Enduit 23/02/2015 HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation Résultat
- Mur - B - L B absence d’amiante
Rapport N° : 15-02-014623 A 18/89
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PRELEVEMENT : P013

Nom du client

Numéro de dossier

Piéce ou local

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE

SECURITE SOCIALE 15-02-014623 B 021 - RDC
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Brique - Enduit 23/02/2015 HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation Résultat

Mur - D

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P014

Nom du client

Numéro de dossier

Piéce ou local

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE
SECURITE SOCIALE

15-02-014623

B 021 - RDC

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Chape maigre - Colle + ragréage 23/02/2015 HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation Résultat

Plancher - Sol

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P015

. Nom du client

Numéro de dossier

Piéce ou local

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE
SECURITE SOCIALE

15-02-014623

Dégagements n°1-RDC

Matériau

Date de préléevement

Nom de 'opérateur

Placoplatre - Calicot + enduit

23/02/2015

HERNANDEZ EMMANUEL

Localisation

Résultat

Mur - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P016

Nom du client

Numéro de dossier

Piéce ou local

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE
SECURITE SOCIALE

15-02-014623

Dégagements n°1-RDC

Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Ciment composite 23/02/2015 HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation Résultat

Plafond - Plafond

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P017

Nom du client

Numéro de dossier

Piéce ou local

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE
SECURITE SOCIALE

15-02-014623

Dégagements n°2 - RDC

‘ Matériau

Date de prélévement

Nom de P'opérateur

Ciment - Enduit

23/02/2015

HERNANDEZ EMMANUEL

Localisation

Résultat

Mur - D

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P018

Nom du client

Numéro de dossier

Piéce ou local

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE
SECURITE SOCIALE

15-02-014623

B 058 - RDC

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

Ciment - Enduit

23/02/2015

HERNANDEZ EMMANUEL

Localisation

Résultat

Mur - E

absence d’amiante

DEKRA Industrial S.A.S
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PRELEVEMENT : P019

Nom du client

Numéro de dossier

Piéce ou local

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE
SECURITE SOCIALE

15-02-014623

SAS -RDC

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur

Ciment - Platre/Enduit 23/02/2015 HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation Résultat
Mur - C absence d’amiante

PRELEVEMENT : P020

Nom du client

Numéro de dossier

Piéce ou local

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE
SECURITE SOCIALE

15-02-014623

Couloir n°2 - RDC

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur

Placoplatre - Calicot + enduit

23/02/2015

HERNANDEZ EMMANUEL

Localisation

Résultat

Mur - D

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P021

Nom du client

Numéro de dossier

Piéce ou local

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE
SECURITE SOCIALE

15-02-014623

B 152 - 1er

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur

Ciment composite - Enduit/platre

23/02/2015

HERNANDEZ EMMANUEL

Localisation

Résultat

Mur - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P022

Nom du client

Numéro de dossier

Piéce ou local

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE
SECURITE SOCIALE

15-02-014623

Dégagements - ler

Matériau

Date de préléevement

Nom de I'opérateur

Ciment - Enduit + rebouchage

23/02/2015

HERNANDEZ EMMANUEL

Localisation

Résultat

Mur - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P023

Nom du client

Numéro de dossier

Piéce ou local

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE
SECURITE SOCIALE

15-02-014623

B 134 - 1er

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur

Placoplatre - Calicot + enduit

23/02/2015

HERNANDEZ EMMANUEL

Localisation

Résultat

Mur - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P024

Nom du client

Numéro de dossier

Piéce ou local

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE
SECURITE SOCIALE

15-02-014623

Hall -2éme

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur

Ciment composite - Enduit + rebouchage

23/02/2015

HERNANDEZ EMMANUEL

Localisation

Résultat

Mur - Toutes zones

absence d’amiante

Siege Social

S.A.S. au Capital Social

DEKRA Industrial S.A.S
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PRELEVEMENT : P025

Nom du client

Numéro de dossier

Piece ou local

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE
SECURITE SOCIALE

15-02-014623

Couloir escalierB - 1er

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur

Ciment composite

23/02/2015

HERNANDEZ EMMANUEL

Localisation

Résultat

Plafond - Plafond

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P026

Nom du client

Numéro de dossier

Piéce ou local

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE
SECURITE SOCIALE

15-02-014623

Couloir escalier C - 2éme

Matériau

Date de prélévement

Nom de 'opérateur

Ciment - Enduit

23/02/2015

HERNANDEZ EMMANUEL

Localisation

Résultat

Mur-AetC

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P027

Nom du client

Numéro de dossier

Piéce ou local

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE
SECURITE SOCIALE

15-02-014623

Couloir escalier C - 3eme

Matériau

Date de prélévement

Nom de 'opérateur

Ciment composite - Enduit + rebouchage

23/02/2015

HERNANDEZ EMMANUEL

Localisation

Résultat

Mur - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P028

Nom du client

Numéro de dossier

Piéce ou local

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE
SECURITE SOCIALE

15-02-014623

Couloir escalier C - 3éme

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur

Ciment composite

23/02/2015

HERNANDEZ EMMANUEL

Localisation

Résultat

Plafond - Plafond

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P029

Nom du client

Numéro de dossier

Piéce ou local

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE
SECURITE SOCIALE

15-02-014623

B 323 - 3éme

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur

Béton - Flocage

23/02/2015

HERNANDEZ EMMANUEL

Localisation

Résultat

Plafond - Plafond

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P030

Nom du client

Numéro de dossier

Piéce ou local

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE
SECURITE SOCIALE

15-02-014623

B 321 - 3éme

Matériau

Date de prélevement

Nom de opérateur

Platre - Enduit

23/02/2015

HERNANDEZ EMMANUEL

Localisation

Résultat

Mur - Toutes zones

absence d’amiante

DEKRA Industrial S.A.S
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PRELEVEMENT : P031

Nom du client

Numéro de dossier

Piece ou local

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE
SECURITE SOCIALE

15-02-014623

B 300 - 3éme

Matériau

Date de préléevement

Nom de I'opérateur

Placoplatre - calicot + Enduit

23/02/2015

HERNANDEZ EMMANUEL

Localisation

Résultat

Murs - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P032

Nom du client

Numeéro de dossier

Piéce ou local

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE
SECURITE SOCIALE

15-02-014623

B 333 - 3éme

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur

Platre - Enduit 23/02/2015 HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation Résultat
Mur - B absence d’amiante

PRELEVEMENT : P033

Nom du client

Numéro de dossier

Piéce ou local

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE
SECURITE SOCIALE

15-02-014623

Hall - 3éme

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur

Ciment - Enduit

23/02/2015

HERNANDEZ EMMANUEL

Localisation

Résultat

Mur - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P034

Nom du client

Numéro de dossier

Piéce ou local

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE
SECURITE SOCIALE

15-02-014623

B 481 - 4eme

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur

Ciment composite - Enduit

23/02/2015

HERNANDEZ EMMANUEL

Localisation

Résultat

Mur - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P035

Nom du client

Numéro de dossier

Piéce ou local

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE
SECURITE SOCIALE

15-02-014623

Couloir informatique - 2éme

Matériau

Date de prélévement

Nom de 'opérateur

Ciment composite - Enduit

23/02/2015

HERNANDEZ EMMANUEL

Localisation

Résultat

Mur - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P035

Nom du client

Numéro de dossier

Piéce ou local

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE
SECURITE SOCIALE

15-02-014623

Couloir escalier C

- 5éme

Matériau

Date de préléevement

Nom de I'opérateur

Ciment composite - Enduit

23/02/2015

HERNANDEZ EMMANUEL

Localisation

Résultat

Mur-BetD

absence d’amiante

Siége Social

DEKRA Industrial S.A.S

WWMW
WWW
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PRELEVEMENT : P036

Nom du client

Numéro de dossier

Piece ou local

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE
SECURITE SOCIALE

15-02-014623

Dégagements n°1 - 5eme

Matériau

Date de préléevement

Nom de I'opérateur

Ciment composite - Enduit

23/02/2015

HERNANDEZ EMMANUEL

Localisation

Résultat

Mur - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P037

Nom du client

Numéro de dossier

Piéce ou local

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE
SECURITE SOCIALE

15-02-014623

Dégagements n°1 - 5eme

Matériau

Date de préléevement

Nom de I'opérateur

Placoplatre - Calicot + Enduit

23/02/2015

HERNANDEZ EMMANUEL

Localisation

Résultat

Mur - A

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P038

Nom du client

Numéro de dossier

Piéce ou local

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE
SECURITE SOCIALE

15-02-014623

Dégagements n°2 - 5éme

Matériau

Date de prélevement

Nom de 'opérateur

Ciment - Enduit + rebouchage

23/02/2015

HERNANDEZ EMMANUEL

Localisation

Résultat

Mur - Toutes zones

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P039

Nom du client

Numéro de dossier

Piéce ou local

SECURITE SOCIALE

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE

15-02-014623

Couloir escalier B

- 6eme

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur

Placoplatre - Calicot + Enduit

23/02/2015

HERNANDEZ EMMANUEL

Localisation

Résultat

Mur - A

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P040

Nom du client

Numéro de dossier

Piéce ou local

SECURITE SOCIALE

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE

15-02-014623

Dégagements n°1 - 6éme

Matériau

Date de prélévement

Nom de Popérateur

Ciment composite - Enduit + rebouchage

23/02/2015

HERNANDEZ EMMANUEL

Localisation

Résultat

Mur - Toutes zones

absence d’amiante

DEKRA Industrial S.A.S
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ANNEXE 2 - CROQUIS

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

N°dossier:  15-02-014623 ; 247 avenue JACQUES CARTIER
Adresse de I'immeuble : 83000 TOULON

N° planche : 17 Version: 0 Type: Croquis

Origine du plan : Cabinet de diagnostics Batiment — Niveau : SOUS-SOL

g 90
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PLANCHE DE REPERAGE USUEL

A

N° dossier:  15-02-014623 : 247 avenue JACQUES CARTIER
Adresse de l'immeuble : 83000 TOULON
N° planche : 217 Version: 0 Type :  Croquis
Origine du plan : Cabinet de diagnostics Batiment — Niveau : 1ER ETAGE
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3

PLANCHE DE REPERAGE USUEL
N'dossier:  15-02-014623 ; 247 avenue JACQUES CARTIER
Adresse de l'immeuble : 83000 TOULON
N° planche : 3/7 Version: 0 Type: Croquis
Origine du plan : Cabinet de diagnostics Batiment — Niveau : 2EME ETAGE
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Micrascopee Electronigue 32 Transmission Angl ytique Parties pertinentes ce ia nomme NF X 43050
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RAPPORT D'ESSAI N" 1T041503-7092 EN DATE DU 17/03/2015
RECHERCHE ETIDENTIFICATION D'AMIAN TE SUR UN PRELEVEMEN T DE MATERIAU

Co rappart o ewtss SIrspOte ) BEgR | rw SITORTE e B e s3ume 4 (e

Client .

DEKRA mdustnig SAS

M Emmanee! HERNANDEZ

Farc Valentne - Valée Vene B3t Baurton 1
49 Crem Viars! ge i Milidce

13011 MARSEILLE

Pretevement
Retu ay mboratore le  0/03/2015
Analyse 3 ITGA Meyreus

Ref. Client Ref ITGA
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Ref. Ciient R&ITGA
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RECHERCHE ETIDENTIFICATION D'AMIAN TE SUR UN PRELEVEMEN T DE MATERIAU
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Client Prétevement
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RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIAN TE SUR UN PRELEVEMEN T DE MATERIAU
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RAPPORT D'ESSAI N" IT041503-7098 EN DATE DU 17/03/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIAN TE SUR UN PRELEVEMEN T DE MATERIAU
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ANNEXE 4 - RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

Les recommandations générales de sécurité (Arrété du 21 décembre 2012)
L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a
intervenir sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche
récapitulative que le propriétaire constitue et tient a jour en application des dispositions de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
La mise a jour réguliére et la communication du dossier technique amiante ont vocation a assurer l'information des occupants et des différents
intervenants dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des
mesures visant a prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-apres rappellent les régles de base destinées
a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, & défaut, I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de
chaque batiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulieres rencontrées. Ces recommandations générales de
sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention des risques pour la santé et la
securité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.
1. Informations générales
a) Dangerosité de I'amiante
Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogenes avérées pour I'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces Iésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a
40 ans) apres le début de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi reccemment un
lien entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien
avec une exposition a I'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou
de plaques pleurales (qui épaississent la plevre). Dans le cas d'empoussierement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante
peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance
respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d'autres agents cancérogénes, comme la fumée
du tabac.
b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogene, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997. En fonction de leur
caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions
mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple pergage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire a
des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux
listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’'une évaluation de I'état de conservation dont les modalités sont définies
par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des
matériaux ou produits repérés. De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits
contenant de I'amiante et de remédier au plus tét aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail
Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et
produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 a4 R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui
réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de I'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les
conditions prévues a l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des
travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des
documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).
3. Recommandations générales de sécurité
Il convient d'éviter au maximum I'émission de poussieres notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
— pergage d'un mur pour accrocher un tableau ;
— remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
— travaux réalisés a proximité d'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions |égéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante. L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante
en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse
lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la
propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation. Des
informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a I'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr.
De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de
nettoyage.
4. Gestion des déchets contenant de I’amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de

immeuble, la personne pour laquelle les ravaux sont réalisés, c'est-a-dire les maitres d'ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la
responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de I'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce
sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de
protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de I'entreprise qui réalise les travaux
a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d'émission
de poussiéres. lls sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermeés, avec
apposition de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de
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I'environnement notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d'infrastructures
en matiére de stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du
travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que possible, des que le volume le justifie aprés décontamination
de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d'amiante li¢ a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en décheterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de décheterie
ont 'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux déchets d’amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du
nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d’élimination peuvent étre envisagées. Les
déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié a ce type de déchets. Tout autre déchet
amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifies. En particulier, les déchets liés au
fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante

Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d'amiante peuvent
étre obtenues aupres :

— de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale
de I'environnement et de I'énergie en lle-de-France) ou de la direction de I'environnement, de 'aménagement et du logement ;

— du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

— de la mairie ;

— ou sur la base de données « déchets » gérée par I'Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur
internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tragabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le
producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant I'effectivité¢ d’une filiere
d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui
se rendent dans une déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. lls ne doivent
pas remplir un bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la décheterie.
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DEMOLITION

DIAGNOSTIC DU PLOMB DANS LES REVETEMENTS AVANT TRAVAUX OU

nRappel du cadre réglementaire et des objectifs du Diagnostic Plomb avant travaux / démolition

- Articles L. 4121-1 a 5, L. 4531-1 et R. 4412-59 a 65 du Code du Travail
- Seuil de concentration de plomb défini par I'arrété du 19 aolt 2011

IElAdresse du bien

Propriétaire

247 avenue JACQUES CARTIER

Nom : CAISSE  NATIONALE

SECURITE SOCIALE

MILITAIRE DE

83000 TOULON Adresse : 247 AV. JACQUES CARTIER 83090 TOULON
CEDEX 9

bDonneur d’ordre de la mission

Nom : CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE .

SECURITE SOCIALE Adresse : 247 AV. JACQUES CARTIER

83090 TOULON CEDEX 9

Qualité :
L’appareil a fluorescence X

Nom du fabricant de I'appareil :Niton
Modele de I'appareil :XLp300
N° de série: 26942 RTV0192

Nature du radionucléide :Cadmium 109
Date du dernier chargement de la source :29/01/2013
Activité de la source a cette date :370 MBq

ﬂDates et validité du constat

Date d’intervention : 23/02/2015 Date du rapport : 17/03/2015

KNature des Travaux

Repérage amiante dans

les plénums, cloisons de

circulation, cloisons bureaux, local LT pour Ila
modernisation de l'infrastructure de support de
communication multimédia (VDI).

IEN Conclusion

Le diagnostic n’a pas révélé la présence de revétements contenant du plomb

[ Auteur du constat

Signature

- e
a0 —f(\' ll-.n "

600 ET 83 57 - Fon O4 91 57 63 18

N° de police et date de validité :
XFR0050627L1 du 01/01/2015 au 31/12/2015
XFR0048625FI09A du 01/01/2015 au 31/12/2015

Nom du diagnostiqueur : HERNANDEZ EMMANUEL

Organisme d’'assurance : AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
4 rue Jules Lefevre — 75426 Paris Cedex 09
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RAPPEL DE LA COMMANDE ET DES REFERENCES REGLEMENTAIRES

- Articles L. 4121-1 a 5, L. 4531-1 et R. 4412-59 a 65 du Code du Travail
- Seuil de concentration de plomb défini par I'arrété du 19 aoat 2011

EN RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

2.1| L'auteur du constat

Nom et prénom de I'auteur du constat :
HERNANDEZ EMMANUEL

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences
sont certifiées par : ICERT, Parc Edonia - Bat G

rue de la Terre Victoria 35760 SAINT-GREGOIRE

Numeéro de Certification de qualification : CPDI 1957

Date d’obtention : 31/10/2012

Vérification de la justesse de I'appareil N° mesure Date Concentration (mg/cm?)
En début de mission 1 23/02/2015 1,1
En fin de mission 140 23/02/2015 1,1

. Si une remise sous tension a lieu

La vérification de la justesse de I'appareil consiste a réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon a une valeur proche du seuil.
En début et en fin de chaque constat et & chague nouvelle mise sous tension de I'appareil une nouvelle vérification de la justesse de I'appareil est réalisée.

2.2[ Le laboratoire d’analyse éventuel

Nom du laboratoire : NC
Nom du contact : NC

Coordonnées : NC

2.3| Le bien objet de la mission

Référence Cadastrale : NC

Adresse : 247 avenue JACQUES CARTIER | Batiment:

83000 TOULON Entrée/cage n° :
Type : Bureaux Etage :
Nombre de Piéces 84 Situation sur palier :

Destination du batiment: Bureaux

2.4 Occupation du bien

L’occupant est i Propriétaire
O Locataire

[ Sans objet, le bien est vacant

Nom de 'occupant si différent du propriétaire :
Nom :
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2.5] Liste des locaux visites
N° Local Etage
1 Local archive 1er SS
2 B 817 1er SS
3 Dégagements ler SS
4 Couloir escalier B 1er SS
5 Dégagements ler SS
6 B 818 1ler SS
7 B 810 1ler SS
8 B 837 1er SS
9 B 125 RDC
10 B 021 RDC
11 Dégagements n°1 RDC
12 Dégagements n°2 RDC
13 B 058 RDC
14 Couloir escalier B RDC
15 Dégagements n°3 RDC
16 SAS RDC
17 B 818 RDC
18 Couloir n°1 RDC
19 Couloir n°2 RDC
20 B 152 1er
21 B 143 ler
22 Hall 1er
23 Dégagements ler
24 Couloir escalier B 1er
25 Dégagements ler
26 B 125 1er
27 B 134 1er
28 B 142 1er
29 Dégagements ler
30 B 158 1er
31 Couloir 2eme
32 B 261 2eme
33 B 257 2éme
34 Hall 2eme
35 Dégagements 2eme
36 Couloir escalier B 2eme
37 Local LT 2eme
38 B 229 2éme
39 Couloir escalier C 2éme
40 Couloir sanitaires 2eme
41 Couloir informatique 2eme
42 Couloir escalier C 3eme
43 B 323 3eme
44 B 300 3eme
45 B 321 3eme
46 B 301 3éme
47 Dégagements 3éme
48 B 333 3éme
49 Couloir escalier B 3eme
50 Dégagements 3éme
51 Hall 3eme
52 B 367 3eme
53 B 481 4éme
54 B 483 4éme
55 Hall 4eme
56 Dégagements 4éme
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2.5| Liste des locaux visites

N° Local Etage
57 Couloir escalier B 4eme
58 Dégagements 4eme
59 B 442 4éeme
60 Couloir escalier C 4eme
61 B 429 4eme
62 Dégagements 4eme
63 B 438 4eme
64 Couloir escalier C 5eme
65 Dégagements n°1 5éme
66 Dégagements n°2 5eme
67 B 552 5eme
68 Couloir escalier B 5eme
69 Dégagements n°3 5éme
70 B 500 5eme
71 B 587 5éme
72 B 591 5eme
73 Couloir escalier B 6eme
74 Dégagements n°1 6eme
75 B 637 6eme
76 B 639 6eme
T4 Couloir escalier C 6eme
78 Couloir sanitaires 6eme
79 Dégagements n°2 6eme
80 B 601 6eme
81 Dégagements terrasse 6éeme
82 B 661 6eme
83 B 653 6eme
84 B 649 6eme

2.6| Liste des locaux non visites

Néant, tous les locaux ont été visités.

H METHODOLOGIE EMPLOYEE

Calibrage de I'appareil a fluorescence X

Avant chaque constat, I'auteur procéde au calibrage de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de I'appareil.

Identification du bien objet de la mission

L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que I'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguité, il réalise
un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

Identification des locaux
- Définition
Par local, on entend toute piéce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage

d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc. Le local est désigné selon une appellation non équivoque et non
susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

- Meéthode
L'auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux du bien objet de la mission. Il dresse la liste détaillée des
locaux visités. Si des locaux n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont
pas été visités.
Il réalise un croquis lisible de I'ensemble des locaux du bien objet de la mission, visités ou non, et reporte sur le croquis le
nom de chaque local.

Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, I'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue
arbitrairement une lettre (A, B, C ...) et reporte ces lettres sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux
différentes faces du local.
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Identification des revétements

Par revétement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction. Les revétements susceptibles de
contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de I'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-
corrosion a base de minium de plomb), les vernis, les revétements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du
papier a peindre, le plomb laminé servant a I'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant étre relativement épais, les enduits sont aussi a considérer comme des revétements susceptibles de contenir
du plomb.

D’autres revétements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi
que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revétement contenant du plomb et sont
donc a analyser.

Les revétements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent arrété car ce plomb
n’est pas accessible.

Identification des unités de diagnostic*

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revétement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans
une unité de diagnostic* a analyser. Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de
contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en
dessous.

Pour chaque zone, l'auteur du constat dresse la liste des unités de diagnostic, recouvertes ou non d'un revétement. |l
identifie chaque unité de diagnostic par son nom complet, auquel il associe si nécessaire la lettre de la zone correspondante, ce
qui permet de mieux situer chaque unité de diagnostic dans I'espace. Par exemple, le mur de la zone A sera désigné par «
mur A ».

L'auteur identifie le substrat de l'unité de diagnostic par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du
matériau. Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revétement est appliqué (platre, bois, brique, métal, etc.).

Par ailleurs, si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, I'auteur du constat en tient compte
pour une définition plus précise des unités de diagnostic. Ainsi, en général, on ne regroupera pas dans une méme unité de
diagnostic une allege sous fenétre et la paroi murale a laquelle elle appartient. En effet, dans certains types de construction
l'allege a été peinte avec la fenétre mais pas le reste de la paroi murale.

* Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d’éléments de construction, présentant a priori

un recouvrement homogeéne.

Constituent des unités de diagnostic distinctes :

- les différents murs d'une méme piece ;

- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale a laquelle il
appartient) ;

- les cotés extérieur et intérieur d’un élément mobile (tel qu'une fenétre) ;

- des éléments situés dans des locaux différents, méme contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu étre
peintes par des peintures différentes).

Cas particulier d'une cage d'escalier :

Une cage d’escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :
- chaque palier,
- chaque partie de cage d’escalier située entre deux paliers.

En vue d’assurer la cohérence de ce découpage, le hall d’entrée pourra étre assimilé au palier du rez-de-chaussée.

Dans un méme « local » (partie de cage d’escalier), sont aussi considérés comme unités de diagnostic distinctes :
- I'ensemble des marches,

- I'ensemble des contremarches,

= 'ensemble des balustres,

- lelimon,

- lacrémaillére,

- la main courante,

- le plafond.

Choix des points de mesure

Pour chaque unité de diagnostic recouverte d'un revétement, I'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb a une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme
par centimetre carré (1mg/cm?) ;

- 2 mesures si la premiére ne montre pas la présence de plomb a une concentration supérieure ou égale au seuil de 1
milligramme par centimétre carré (1mg/cm?) ;

- 3 mesures si les deux premieres ne montrent pas la présence de plomb a une concentration supérieure ou égale au seuil
de 1 milligramme par centimétre carré (1mg/cm?), mais que des unités de diagnostic du méme type ont été mesurées avec
une concentration en plomb supérieure ou égale a ce seuil.
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Dans le cas ou plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées a des endroits différents pour
minimiser le risque de faux négatifs. Par exemple, si l'unité de diagnostic est une paroi murale, une mesure est effectuée en
partie haute et I'autre en partie basse.

Les mesures sont réalisées aux endroits ou la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. On évitera par exemple de
choisir comme point de mesure une surface de peinture dégradée, le plomb ayant pu disparaitre a cet endroit précis ; les
mesures seront donc plutét réalisées sur une partie saine de 'unité de diagnostic.

Lorsqu'a I'évidence, 'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revétement, la recherche de plomb n'est pas nécessaire. |l en
sera de méme en présence de carrelages ou de faiences.

L'ensemble des mesures est récapitulé dans un tableau. En I'absence de mesures, la raison pour laquelle la mesure n'a pas été
effectuée est indiquée dans le tableau (hauteur de l'unité de diagnostic & mesurer supérieure a 3 métres, absence de
revétement, par exemple).

3.1| Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revétements sont interprétées en fonction de la valeur de
référence fixée par I'arrété du 19 ao(t 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb : 1 mg/cm2

3.2 Recours a I'analyse chimique du plomb par un laboratoire

A titre exceptionnel, I'auteur du constat peut recourir & des prélévements de revétements qui sont analysés en
laboratoire pour la recherche du plomb acido soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse
chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb», dans les cas suivants :
e lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile acces aux éléments de
construction a analyser ne permet pas I'utilisation de I'appareil portable a fluorescence X ;
e lorsque dans un méme local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par
centimetre carré (1 mg/cmz2), mais aucune mesure n'est supérieure a 2 mg/cmz2 ;
e lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n’est concluante au regard de la précision
de l'appareil.
Le prélevement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d’'un échantillon permettant
I'analyse dans de bonnes conditions (préléevement de 0,5g a 1 g).
Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de I'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée
négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure a 1,5 mg/g.

n PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, I'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il
attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d’écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

e la zone de I'acces au local est nommeée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées
«B», «C», «Dv», ... dans le sens des aiguilles d’'une montre
e l|a zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d’un local, la plinthe du méme mur, I'ouvrant d’'un portant ou
le dormant d’'une fenétre, ...) faisant I'objet d’'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le
tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant méme substrat et méme
historique en matiére de construction et de revétement.
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|Local : Local LT (2éme)

o -
JJEE a It e
Revétement bservations / Motif de mesure
N° s Unité de diagnostic Substrat = S
2 apparent g a E 'é E’ § non effectuée
a8 i o
46 7 0.1
Toutes Mur Clmen} Enduit + rebouchage NEG
47 zones composite 0,08
Nombre total d’unités de diagnostic 1 I
Local : B 257 (2éme)
c® b )
2 Revétement "‘: E § g £ Z Observations / Motif de mesure
o c -0
N S Unité de diagnostic Substrat apparent % s 3 § E’ § oneffeciuée
385 1 B5 5
48 ) 0,04
Toutes Mur Ciment Enduit + rebouchage NEG
49 zones composite 0.05
Nombre total d’unités de diagnostic 1
Local : Hall (2éme)
o -
» c Revétement o Observations / Motif de mesure
N S Unité de diagnostic Substrat apparent § - E g E g i el
A R e o
50 . 0,04
Toutes Mur Ciment Enduit + rebouchage NEG
51 zones composite 0.09
Nombre total d’unités de diagnostic 1
Local : Dégagements (2eme)
% S gz 5
" 2 Revétement o8 =2 8 £ Observations / Motif de mesure
N S Unité de diagnostic Substrat apparent % s . § E’ 5 Ryl
- o
38 | == 5
52 0,06
Toutes Mur Ciment Enduit + rebouchage NEG
53 zones composite 0,05
‘ Nombre total d’unités de diagnostic 1 ]
Local : Couloir escalier B (2éme)
e Revé 588 | B¢ z Observations / Motif d
N° 5 Unité de diagnostic Substrat :;pt:r'::tn L % ES 2 % 8 servat'l‘t;t:‘seﬁeg::‘ é: ko
8= 3 9 E g
38 o e o
54 0,08
Todtes Mur ‘Clmenl Enduit + rebouchage NEG
55 zones (,omposne 0.1
Nombre total d’unités de diagnostic N 1 T
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c® x
g & § g g ﬁ E : Observations / Motif
c 2 i Revétement o 20 servations / Motif de mesure
N° ,s Unité de diagnostic Substrat apparent E E 3 § E’ % Hioh uffectisa
3§% | 8% 5
56 ) 0,08
Tolltss Mur Clmen_t Enduit + rebouchage NEG
57 zones composite 0,07
Nombre total d’unités de diagnostic 1
Local : B 229 (2éme)
.5 g < L E
e Revétement o8 SE £ Observations / Motif de mesure
o {1 7 2 0 - )
N S Unité de diagnostic Substrat apparent E S § E E’ g oh Gectiss
T W S
58 ) 0,06
Toulos Mur Siment Enduit + rebouchage NEG
59 zones composite 0,02
Nombre total d’unités de diagnostic I 1
Local : Couloir escalier C (2éme)
g g (= N o~ t
e Revétement 5§85 | EE £ Observations / Motif de mes
A e evétemen =25 rvations / Moti esure
N 73 Unité de diagnostic Substrat apparent i s 3 § E’ g fioh offectuée
o «©
338 | &= 3
60 0,03
Toutes Mur Ciment Enduit NEG
61 zones 0.1
Nombre total d’unités de diagnostic l 1
Local : Couloir sanitaires (2éme)
g g = "~ E
2 Revétement E 3 ;_-'i" L "§ g Observations / Motif de mesure
U I 4 = G
N '?‘ Unité de diagnostic Substrat apparent T-E s 3 § E’ 8 foir affactise
- ©
SE=y ok o
62 0,1
Toutes Mur Ciment Enduit NEG
63 zones 0.09
Nombre total d’unités de diagnostic I 1
Local : Couloir informatique (2éme)
g g = N —~ e
2 Revétement kS 3 .‘a! L & E Observations / Motif de mesure
° c 2 n = -0
N S Unité de diagnostic Substrat apparent ﬁ s 3 é TE’ § hoh afeEtube
a8k | 85 5
64 : 0,1
Toutes Ciment " >
65 zones Mug composite Endut 0.07 NEG
Nombre total d’unités de diagnostic 1

mcal : Couloir escalierC  (3éme)
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. § £ g 2 5
2 3 . Revétement 2 8 £ E Observations / Motif de mesure
c o
N°® S Unité de diagnostic Substrat apparent § E E é ? % Hon sflectise
a8 i 3]
65 Ciment 0.1
Plafond Plafond . NEG
69 composite 0,03
66 : 0,05
Toutes Mur Ciment Enduit + rebouchage NEG
67 zones composite 0,06
Nombre total d’unités de diagnostic
Local : B 323 (3éme)
o
e Revétement g g § g :g E Ob ti I Motif d
& evétemen = servations / Motif de mesure
N K Unité de diagnostic Substrat apparent .E 5 3 § E’ § hon sfartiisa
-
b 5 2 e o
72 0,08
Plafond Plafond Béton Flocage NEG
. 73 0,07
70 : 0,03
Toutes Ciment . 4
A Sario8 Mur composite Enduit + rebouchage pms NEG
Nombre total d’unités de diagnostic
Local : B 300 (3eme)
£35 | 25|
2 Revétement o SE E Observations / Motif de mesure
| g Unité de diagnostic | Substrat gy e £ § 3 | i3 $ worg gy
- ©
B e o
74 0,06
Plafond Plafond Béton Flocage NEG
75 0,06
Toutes Murs Placoplatre calicot + Enduit Postérieur a 1949
zones
Nombre total d’unités de diagnostic
Local : B 321 (3éme)
‘ §5 ae 3
n £ 2
" 2 Revétement § @ g g o E Observations / Motif de mesure
N S Unité de diagnostic Substrat apparent % E 3 g E' § Aon ehuchibe
s = s
Sy o F o
78 0,12
Plafond Plafond Béton Flocage NEG
79 0,06
76 0,04
loutas Mur Platre Enduit NEG
77 zones 0,07
Nombre total d’unités de diagnostic
Local : B 301 (3éme)
5 § = 8 E
3 e % Revétement R s SE € Observations / Motif de mesure
° c [} = o
N S Unité de diagnostic Substrat apparent ._E s 3 .§ ?E” § aon efachise
- ©
38% | == 5
80 |Plafond Plafond Bét Flocage 0,04 NEC
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81 0,05
Z‘;‘:‘t:: Murs Placopléatre calicot + Enduit Postérieur a 1949
Nombre total d’unités de diagnostic ‘ 2
Local : Dégagements (3éme)
g g e ) E
g : I Revétement ToS SE E Observations / Motif de mesure
° c BeE =0 @
N S Unité de diagnostic Substrat apparent 5 S 3 § ? a hanieffactiise
6 x = =
a8 o
82 ; 0,07
Hostes Mur Clmen_l Enduit + rebouchage NEG
83 zones composite 0,07
Nombre total d’unités de diagnostic 1 J
Local : B 333 (3éme)
@
.§ 5€ ac £
2 Revétement 59 E SE £ Observations / Motif de mesure
o c & K] = A 7]
N S Unité de diagnostic Substrat apparent T'_'; S g -E E’ § hon affectiibe
387 | o
84 0,06
B Mur Platre Enduit NEG
85 0,04
Toytes Murs Placoplatre calicot + Enduit Postérieur a 1949
zones
Nombre total d’unités de diagnostic l 2
Local : Couloir escalier B (3eme)
@
.§ 5€ 8 g
o T8 8E £ i
v g Unité de diagnostic | Substrat R:;i:’::{“ 22 25 g i 55 oacinhe i g
T g O "]
o= SE <
§sc | == 3
86 ; 0,06
Toutes Mur CoCr:"men‘l( Enduit + rebouchage NEG
87 zones posite 0,03
Nombre total d’unités de diagnostic [ 1 J
Local : Dégagements (3eme)
.§ g < L E
o To® S E £ : .
N° E Unité de diagnostic Substrat R:;?::::r i g = ERS e Observatll;r:‘selﬂl:z:g;e b
O g O @ 12
0= g £ <
4% | == o
88 0,04
Toutes " *
= 26HES Mur Ciment Enduit e NEG
Nombre total d’unités de diagnostic 1
Local : Hall (3éme)
§ Se 2 5
) T o8 3 & £
N° 5 Unité de diagnostic Substrat R:;épt:"r::‘n L 8 g % 3 2 g Observat'i‘:r:‘selﬁlgg::f é‘ie Tnestire
© 1% 7]
g2 s S E k]
o i o
90 |Toutes Mur Ciment Enduit 0,04 NEG
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zones
o | = l I [ oo |
Nombre total d’unités de diagnostic I 1 l
Local : B 367 (3eme)
§5< iz §
2 Revétement o8 £ Observations / Motif de mesure
o c = o
N S Unité de diagnostic Substrat apparent % s 3 E ? @ fah ofcchica
i = s
b 8 o o
92 0,07
- -;z::: Mur Ciment Enduit e NEG
Nombre total d’unités de diagnostic 1
Local : B 481 (4éme)
§ £ £ ) e 5
o SE £
3 2 Revétement 2 ] 8 =5 Observations / Motif de mesure
N S Unité de diagnostic Substrat apparent § E 3 EE g fion sHeitiide
-
Se 1 5
94 Toutes M Ciment Enduit 0,03 NEG
95 zones L composite e 0,08
Nombre total d’unités de diagnostic 1
Local : B 483 (4éme)
5 s E 2 E
® £ £
2 e Revétement S SE Observations / Motif de mesure
N 3 Unité de diagnostic Substrat apparent % § 3 §E’ § Hoh aiooties
= & L =
D " o
9% - 0,06
Toutes Ciment |
97 zones L0 composite Endult 0,03 NEG
Nombre total d’unités de diagnostic 1
Local : Hall (4eme)
§ g = a8 5
[ s E I3 3
. c & Revétement - 3 S %5 Observations / Motif de mesure
N S Uqlté de diagnostic Substrat apparent % E 3 5 gx § non effectuée
- o
3g* 7 5
98 0,06
EZ:S: Mur Cc?r:]menl Enduit NEG
99 posite 0.1
Nombre total d’unités de diagnostic 1 [
Local : Dégagements (4éme)
§ £ - f 8 -
N° e diitts s Babicoiic Sikise Revétement s é = SE E Observations / Motif de mesure
2 9 apparent Ted z ? @ non effectuée
Q= ©
9% | *= S
; ) . ‘ o I (— | o
f—— ‘oules | | omen ] Enduit | NEG ! —
101 zones omposite : ( 04 1
Nombre total d’unités de diagnostic 1 J
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Local : Couloir escalier B (4éme)
c @ -
o5& 0~ c
s p s R o
N° - Ihlts de diacnaetc Siibatrat Revétement - g s S 5 g Observations / Motif de mesure
S g apparent T a0 2 E: @ non effectuée
o= <
A% e 5
102 | toutes Mu Ciment Endlit 0,03 e
103 | Zones r composite 0.03
Nombre total d’unités de diagnostic 1 l
Local : Dégagements (4éme)
c o -
65& 8= c
E=l % 2
2 2 3 Revétement S5 S £E E Observations / Motif de mesure
o c 0 o
N '?‘ Unité de diagnostic Substrat apparent .‘_;3 s 3 é ? % S iaNachike
- - S
SH b = o
104 | toutes Nur Ciment o 0,09 .
105 | Zones composite 0,08
Nombre total d’unités de diagnostic 1
Local : B 442 (4éme)
c @ -
S5 2 ]
2 & s Revétement 598 £E E Observations / Motif de mesure
o s 0 = o
N S Unité de diagnostic Substrat apparent 3 E 3 § E’ 5 on ofeciids
=8 = (5
S8~ & o
19 | Toutes Mur Cliront Enduit i NEG
107 | Zones composite 0,04
Nombre total d’unités de diagnostic l 1 |
Local : Couloir escalier C (4éme)
Q -
- 235 |8z | ¢
A c > 2 g Revétement 308 .9 Observations / Motif de mesure
N S Unité de diagnostic Substrat apparent E E 3 § TE’ § Ao oHechioe
- ©
Ll o
108 0,09
AetC Mur Climent Enduit NEG
109 composite 0,03
Nombre total d’unités de diagnostic 1 r
Local : B 429 (4éme)
3 e s B Revétement 2% =5 Observations / Motif de mesure
N S Unité de diagnostic Substrat apparent § s é é E’ g non eftectGe
by O )
110 ) 0,05
AetC Mur Ciment Enduit NEG
111 composite 0,08
Nombre total d’unités de diagnostic ‘ 1 l
Local : Dégagements (4éme) |
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' S8 | 2o §
2 Revétement I 3 S £5 E Observations / Motif de mesure
° c o
N '3 Unité de diagnostic Substrat apparent § s 3 § E’ 5 HoneNectiics
- ©
ge~ i o
112 0,03
A Mur Placoplatre vissé NEG
113 Oie
Nombre total d’unités de diagnostic \I 1 J
Local : B 438 (4éme)
§5c | 2o E
o S0 “E
I c Revétement S0l £ S E Observations / Motif de mesure
N K Unité de diagnostic Substrat apparent % E 3 .§ ? 5 ok aNactise
= o
34® | == 3
114 0,05
A Mur Placoplatre vissé NEG
115 0,09
Nombre total d’unités de diagnostic 1 l
Local : Couloir escalier C (5éme)
Efs | gz |
2 Revétement S0l £E £ Observations / Motif de mesure
° c o
N S Unité de diagnostic Substrat apparent § E 3 é ? 5 Hon dftachita
T8 = 8
-1 o
116 . 0,06
s LLL Mur Cocr;]’gz:i‘te Enduit == NEG
Nombre total d’unités de diagnostic J 1 J
Local : Dégagements n°1 (5éme)
§ § € a8 |-
> e Revétement 32 E S E E Observations / Motif de mesure
N S Unité de diagnostic Substrat apparent ;_é s 3 .5 E’ § bah aifoctiids
e s E-|
IS % o
A Mur Placoplatre Calicot + Enduit Postérieur a 1949
. Nombre total d’unités de diagnostic —[ 1 ]
Local : Dégagements n°2 (5éme)
é % € s |
® ® S E =
o c Revétement o3 =5 Observations / Motif de mesure
N S Unité de diagnostic Substrat apparent E s 3 E ? § hon atfettuie
=8 =3 S
L4 ol B o
118 Toutes 0.11
Mur Ciment Enduit + rebouchage NEG
119 | 2ones 0,04
Nombre total d’unités de diagnostic 1
[ N o g = =5 e T B T i il T vl e
| Local : B 552 (5éme)
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- -
22% | &% s
2 < . Revétement So8 = £ Observations / Motif de mesure
s 1) o @
N° '3 Unité de diagnostic Substrat apparent § g § § g § non sftachice
L ¥ o
120 Toutes 0,09
Mur Ciment Enduit + rebouchage NEG
121 | 2ones 0,08
Nombre total d’unités de diagnostic ‘ 1 ’
Local : Couloir escalier B (5eéme)
c® -
: 23 | 8% g
e s - Revétement 208 =5 Observations / Motif de mesure
N° S Unité de diagnostic Substrat apparent .%: LEU E é ? % piethgbial iy
LY b S o
122 0,09
U Mur Ciment Enduit + rebouchage NEG
123, | #ones 0,06
Nombre total d’unités de diagnostic ) 1 I
Local : Dégagements n°3 (5éme)
s £ = S |
2 3 Revétement T 9 S gE E Observations / Motif de mesure
c n o
N° kS Unité de diagnostic Substrat apparent ._§ S 3 g E’ % ion affectiée
3¢5 | == 5
124 0,03
’ioutes Mur Ciment Enduit + rebouchage NEG
195, | #ones 0,11
Nombre total d’unités de diagnostic 1
Local : B 500 (5éme)
.§ g < L ?,
2 i Revétement 59 E SE E Observations / Motif de mesure
< ("] o
N° 8 Unité de diagnostic Substrat apparent % g E 5? % SR
Lk o
126 g 0,05
Toutes Ciment i .
127 zones Mur composite Enduit 0,08 NEG
Nombre total d’unités de diagnostic 1
Local : B 587 (5eme)
.§ 15 8o £
2 I i Revétement 508 SE £ Observations / Motif de mesure
o e 2] = o )
N S Unité de diagnostic Substrat apparent § ; § E ? § Vonefechiée
L T B o
128 ) 0,1
Toutes Ciment ¥
129 zones Mur composite Enduit 0,05 NEG
Nombre total d’unités de diagnostic 1

| Local : B 591 (5éme)
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g g = 8= -
» 2 . Revétement i 8 E S :E, g Observations / Motif de mesure
N S Unité de diagnostic Substrat apparent 2 E 3 § E g non effectiss
§g& | 2€ 5
A Mur Placoplatre Calicot + Enduit Postérieur a 1949
Nombre total d’unités de diagnostic 1 I
Local : Couloir escalier B (6éme)
£5c | 25| ¥
e Revétement o8 E Observations / Motif de mesure
o c - o
N Unité de diagnostic Substrat apparent 5 £ R ] o ahsitnts
g5 | o€
1o g 5
A Mur Placoplatre Calicot + Enduit Postérieur a 1949
Nombre total d’unités de diagnostic 1
Local : Dégagements n°1 (6éme)
s § s < E
a : Revétement 3 8 SE E Observations / Motif de mesure
N S Unité de diagnostic Substrat apparent § s 3 5 ? 5 Son oethite
- < s
32 £ | = o
130 . 0,03
loutes Mur Clmen_t Enduit + rebouchage NEG
131 zones composite 0,07
Nombre total d’unités de diagnostic 1
Local : B 637 (6éme)
% g = i ) ?,
g Revétement 38 £ E Observations / Motif de mesure
o c o
N S Unité de diagnostic Substrat apparent i E 3 E? 5 Hon effectiice
- ©
LR A 5
132 0,07
A Mur Placopléatre vissé NEG
133 0,02
Nombre total d’unités de diagnostic 1
Local : B 639 (6éme)
§ § = 2 E
2 A Revétement R SE E Observations / Motif de mesure
o s = o
N S Unité de diagnostic Substrat apparent % E 3 § E 5 Hon etectics
- ©
Set | &= 5
134 0,07
A Mur Placoplatre vissé NEG
135 0,09
Nombre total d’unités de diagnostic ‘ 1
Local : Couloir escalier C (6éme)
é % - g 5 |
2 : Revétement R 25 £ Observations / Motif de mesure
o c = o
N S Unité de diagnostic Substrat apparent ? E 3 ':f’ ? § fon oiecitids
= k|
L o
A Mur Placoplatre Calicot + Enduit Postérieur a 1949 i
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I Nombre total d’unités de diagnostic l

Local : Couloir sanitaires (6éme)

c@® -
238 | 2% o
2 Revétement To8 £ E Observations / Motif de mesure
o c 2 2 [} = o
N S Unité de diagnostic Substrat apparent _E E 3 EE’ § on effactise
- ©
4 L e o
136 - 0,08
Toutas Mur C‘"‘e”F Enduit + rebouchage NEG
137 zones composite 0,09
Nombre total d’unités de diagnostic 1
Local : Dégagements n°2 (6éme)
s g ) S E
2 = £ Revétement 508 SE E Observations / Motif de mesure
o c w = A @
N S Unité de diagnostic Substrat apparent 2 E 3 § E’ @ an Bffachics
g8 = 8
8% F o
A Mur Placoplatre Calicot + Enduit Postérieur a 1949
Nombre total d’unités de diagnostic 1
Local : B 601 (6éme)
@
§5¢ 2 E
2 z i < Revétement T08 SE E Observations / Motif de mesure
o -3 0 e = G
N '3 Unité de diagnostic Substrat apparent 2 s 3 § E’ § Boh aectide
QO -
L 3
A Mur Placoplatre Calicot + Enduit Postérieur a 1949
138 : 0,06
Plafond|  Plafond Siment NEG
139 composite 0,08
Nombre total d’unités de diagnostic 2 |
Local : Dégagements terrasse (6éme)
T s -
= P |5
2 Revétement § § E g g Observations / Motif de mesure
° c i 0 59 @
N '3 Unité de diagnostic Substrat apparent § E 3 5 ? @ Hori sfaotide
=& L}
s T Rl Ml o
A Mur Placoplatre Calicot + Enduit Postérieur a 1949
Nombre total d’unités de diagnostic 1
Local : B 661 (6éme)
.5 g < 2 ‘é
2 Revétement T E SE £ Observations / Motif de mesure
o c 0 o @
N ’?‘ Unité de diagnostic Substrat apparent _g E 3 E E’ 2 hon ofeitiée
- O o
S4T 3 FT (3
A Mur Placoplatre Calicot + Enduit Postérieur a 1949
Nombre total d’unités de diagnostic 1

Local : B 653 (6eéme)
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o -
. §:s iz 5
2 Revétement o8 E Observations / Motif de mesure
o s o
N 3 Unité de diagnostic Substrat apparent E 5 3 i E g hon effectuds
-
487 i o
A Mur Placoplatre Calicot + Enduit Postérieur a 1949
Nombre total d’unités de diagnostic 1
Local : B 649 (6éme)
g g = €N =~ E
N° 2 5ok ; s Revétement ?, 38 E % g Observations / Motif de mesure
'3 Unité de diagnostic ubstrat apparent ﬁ E 3 é? 5 honafisctite
ol & 5
38T = o
A Mur Placoplatre Calicot + Enduit Postérieur a 1949
Nombre total d’unités de diagnostic 1
. Localisation HG : en Haut a Gauche HC : en Haut au Centre HD : en Haut a Droite
MG : au Milieu a Gauche C : au Centre MD : au Milieu a Droite
BG : en Bas a Gauche BC : en Bas au Centre BD : en Bas a Droite

COMMENTAIRES

Néant
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| NOTICE D'INFORMATION

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revétements contenant du plomb : sachez que le
plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revétements : lisez-le attentivement !
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter I'exposition au plomb dans ce logement.
Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles
(atteinte du systéme nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans I'organisme, le plomb est stocké, notamment
dans les os, d'ou il peut étre libéré dans le sang, des années ou méme des dizaines d'années plus tard.
L’intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulierement grave chez le jeune enfant. Les
femmes en age de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le
placenta et contaminer le feetus.

Les mesures de prévention en présence de revétements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent
recouvertes par d'autres revétements depuis, peuvent étre dégradées a cause de I'humidité, a la suite d'un choc, par grattage
ou a l'occasion de travaux : les écailles et les poussiéres ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces
peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans I'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le
risque apparait des qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

e s'il porte a la bouche des écailles de peinture contenant du plomb
¢ s'il se trouve dans une piéce contaminée par des poussiéres contenant du plomb
o s'il reste a proximité de travaux dégageant des poussiéres contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux
qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenétre n'est dangereux
que si I'enfant a acces a ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts aprés les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :
e Surveillez I'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s’aggravent.
e Luttez contre I'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

e Evitez le risque d’accumulation des poussiéres : ne posez pas de moquette dans les pieces ou l'enfant joue, nettoyez
souvent le sol, les rebords de fenétres avec une serpilliére humide ;

e Veillez a ce que votre enfant n'ait pas accés a des peintures dégradées, a des papiers peints contenant une feuille de
plomb, ou a du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenétres) ; lavez ses mains, ses jouets.
En cas de travaux portant sur des revétements contenant du plomb : prenez des précautions

« Sivous confiez les travaux a une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d’exposition au plomb, afin
qu'elle mette en ceuvre les mesures de prévention adéquates ;

e Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. ; avant tout retour d'un enfant
apres travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

e Sivous réalisez les travaux vous-méme, prenez soin d’éviter la dissémination de poussieres contaminées dans tout le
logement et éventuellement le voisinage.

Si vous étes enceinte

¢ Ne réalisez jamais vous-méme des travaux portant sur des revétements contenant du plomb ;
¢ Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revétements contenant du plomb.

Si vous craignez qu’il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en a votre médecin (généraliste, pédiatre,
médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s’il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang
(plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent étre obtenues auprés des directions départementales de
I’équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministéres chargés de
la santé et du logement.

Rapport N° : 15-02-014623 P32/32
DEKRA Industrial S.A.S.
Siege Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr — TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B




D DEKRA

CS 58212 36 avenue Jean
Mermoz

69355 LYON CEDEX 08
Tel : 04 91 87 63 17

Fax : 04 91 27 16 55

SYNTHESE DES ATTESTATIONS
RAPPORT N° 15-02-014623

DEKRA Industrial S.A.S
Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr — TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

117




D DEKRA

Attestations d'assurance et Attestation sur I'honneur Dekra Industrial

VERSPIEREN

ATTESTATION D'ASSURANCE 2015
validée par la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS

Nous soussignés, VERSPIEREN, Courtiers d'Assurances, 1 avenue Frangois Mitterrand a
Wasquehal 59290, certifions que la Société:

Nom : DEKRA Industrial Holding SAS
Adresse : P.A Limoges Sud Orange, 19 Rue Stuart Mill - CS 70308- 87008 LIMOGES Cedex

est titulaire par notre intermédiaire auprés de la Compagnie d'Assurances :
Nom : AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
Adresse : 4 rue Jules Lefebvre 75426 PARIS CEDEX 09

d’un contrat d'assurance RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE n° XFRO050627LI dont la
cotisation est payée.

1. Les sociétés assurées par ce contrat sont les suivantes : Dekra Industrial Holding SAS,
DEKRA Industrial SAS .

2. Les activités garanties par ce contrat sont les suivantes :

= Bureau de contrble, contrdleur technique, dans tous les domaines de la construction, de la
prévention, de la séaurité, de la fiabilité, de la coordination, de I'assistance, de la maintenance,
comportant toutes opérations, missions et prestations de conseils, audits, études, expertises,
analyses, diagnostics, enquétes, constats, contrdles, vérifications, formation, information, y compris
les diagnostics et controles de présence de plomb, radon et insectes, et ce sur tous biens meubles et
immeubles, y compris les ouvrages de génie civil, les équipements, les installations, les remontées
mécaniques, les systémes de sécurité incendie, et y compris leurs implications sur I'environnement

« Formation, information, animation, assistance a destination du personne! des entreprises dans les
domaines suivants : systéme sécurité incendie, hygiéne et sécurité dans le travail, plans de
prévention, audit de conformité du patrimoine bati, coordination sécurité-santé, mines et carriéres.

e Coordinateur « sécurité-santé », examinateur «qualitel », chargé de sécurité pyrotechnique,
mesures de permeabilité de l'air.

e Assistance, conseils, audits, études, dans les domaines suivants : slreté de fonctionnement
d'équipements et Installations, ingénierie qualité, optimisation de la performance en production et
maintenance.

« FEtudes, formations, informations et assistances techniques, administratives et financiéres aux
maitres d'ouvrages dans les domaines lies a I'environnement {eau, air, sol, déchets)

= Développement et vente, avec installation, formation et maintenance, de logiciels et progiciels pour
la gestion technique et administrative des parcs immobiliers et mobiliers des secteurs publics et
privés,

e Soutien au développement de l'activité de contrdle des appareils de radiographie des cabinets
dentaires.

» A l'exclusion de toute opération, mission et prestation de maitrise d'ceuvre, sauf celles trés
occasionnelles , et sauf celles de maitrise d'ceuvre et de bureau d'études techniques pour la
réalisation d'ouvrages et d'instellations d'assainissement desservant des batiments dans le domaine
de l'industrie et des collectivités locales.

A l'exclusion de toutes activités ou dommages liées a la présence d'amiante.

Siége social : Tel. : 03.20.45.77.91
1, avenue Frangois Mitterrand Fax : 03.20.45.69.20
59290 Wasquehal WWw. verspieren.com

VERSPIEREN - S.A a directoire et conseil de surveillance au capital de 1 000 000 euros
SIREN 321 502 049 - RCS Roubaix-Tourcoing - N° Orias : 07 001 542 - www,orias.fr
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"VERSPIEREN

Suite de I'attestation dekra industrial

3. Les sommes assurées et franchises de ce contrat sont les suivantes :

. <« »

CIVILE GENERALE)

Pour [l'ensemble des dommages 15.000.000 euros par sinistre dont :
corporels, matériels et immatériels :

e pollution, atteintes a I'environnement : 1.525.000
euros par sinistre et année d'assurance, ce montant
comprenant également les dommages matériels et
immatériels

e pour I'ensemble des dommages matériels et
immatériels consécutifs ou non consécutifs
15.000.000 euros par sinistre dont 1.525.000 euros
par sinistre pour les dommages immatériels non

consécutifs
. 3 « » E
CIVILE PROFESSIONNELLE)
Pour I'ensemble des dommages 15.000.000 euros par sinistre et année d'assurance
corporels, matériels, immatériels et dont :
frais

« 6,000.000 euros par sinistre et année d‘assurance
pour l'ensemble des risques suivants : Dommages
immatériels non consécutifs et responsabilité
décennale ouvrages de génie civil.

« Frais préventifs de nouvelles études : 76.225 euros
par sinistre et année d’assurance.

- ERANCHISE A DEDUIRE DU REGLEMENT DE TOUT SINISTRE (sauf dommages corporels)

« Responsabilité Civile Générale : 1 524 euros

« Responsabilité Civile Professionnelle : activités « hors construction » :  30.000
euros, avec un maximum de 228 674 euros par année d‘assurance ; activités
« construction » : 50.000 euros.

4. Validité de cette attestation :

Cette attestation est délivrée a titre d'information et de preuve de I'existence du contrat d'assurance. Elle ne
peut en aucune maniére engager l'assureur au-deld des conditions, limitations et exclusions du contrat. Cette
i i e L 2 =k

Fait a Wasquehal, le 19 décembre 2014

RAC IRATE BULUTIONT ASSURANCE :
e i b ey o A RN »
» L S Pats ?
3 abvre VE Rs PIE s
L % COURTIER £M ASSURA
et 0 K 158928001 DSE‘GEI
S e 1, avenue Frangois-Mitterrand
59290 WASQUENAL
Té1. 03 20 45 77 91 - Fax 03 20 45 69 20
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VERSPIEREN

ATTESTATION D'ASSURANCE DEKRA « Diagnostics Amiante »
validée par la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS

Nous soussignés, VERSPIEREN, Courtiers d'Assurances, 1 avenue Frangois Mitterrand 59290
Wasquehal, certifions que la Société :

Nom : DEKRA Industrial Holding SAS

Adresse : P.A Limoges Sud Orange, 19 Rue Stuart Mill - CS 70308 - 87008 LIMOGES CEDEX
est titulaire par notre intermédiaire auprés de la Compagnie d'Assurances :

Nom : AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

Adresse : 4 rue Jules Lefebvre 75426 PARIS CEDEX 09

-d’un contrat d'assurance RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE n° XFR0050627L1
-d’un contrat RESPONSABILITE CIVILE Atteintes a I'environnement n°® XFRO048625FI09A

couvrant les sociétés Dekra Industrial Holding SAS et Dekra Industrial SAS.

Les activités garanties par ces contrats sont notamment les suivantes :

Missions « diagnostics de présence d'amiante dans les batiments, assistance technique amiante,
mesures d'empoussiérement d'amiante, coordination SPS lors de chantiers de désamiantage »

Les sommes assurées au titre de ces deux contrats sont notamment les suivantes :

PROFESSIONNELLE)

<« » TE C

Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus : 8 millions euros par
sinistre et année d’assurance

Dommages immatériels non consécutifs : 4 millions euros par sinistre et année d’assurance

Frais de prévention de nouvelles études : 76.225 euros par sinistre et année d‘assurance

150,000 euros par sinistre

Validité de cette attestation :

Cette attestation est délivrée a titre d'information et de preuve de I'existence des contrats. Elle ne
peut en aucune maniére engager l'assureur au-deld des conditions, limitations et exclusions des
contrats. Cette attestation est valable du ler janvier 2015 au 31 décembre 2015,

Fait & Wasquehal, le 19 décembre 2014
RAA COEADEATE SULUTIDRE ASGURANCE
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D DEKRA

Industrial Services

DEKRA Industrial SAS
19, rue Stuart Mill
87008 LIMOGES

ATTESTATION

La soussignée DEKRA Industrial SA, Société Anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance au capital
de 1013 549,44€ dont le siége social est a LIMOGES (87000) — 19, rue Stuart Mill, ZI de Magré, et
immatriculée sous le numéro SIREN 692 026 693 RCS LIMOGES, représentée par son Président du
Directoire, Roland GERDON,

Présidente de la société DEKRA Industrial SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 8 628 320€
dont le siége social est situé a LIMOGES (87000) — 19 rue Stuart Mill, ZI de Magré et immatriculée
sous le numéro SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES,

Atteste sur 'honneur que pour I'établissement des rapports et constations définis aux 1° a 4°, 6° et 7°
de l'article L.271-4 ainsi qu’a I'article L.134-1 du code de la construction et de I'habitation, est en
situation réguliére au regard de I'article L.271-6 du méme code et :

= Dispose des moyens en matériel et en personnel appropriés,

= Emploie des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité
dans le domaine de la construction, conformément a l'article R271-1 du code de la
construction et de I’habitation,

=  Est souscripteur d’une assurance permettant de couvrir des conséquences d’un engagement
de sa responsabilité en raison de ses interventions, selon les modalités de I'article R271-2 du
code de la construction et de I'habitation,

= N’a aucun lien de nature a compromettre I'indépendance et l'impartialité de I'auteur (ou des
auteurs) des rapports qui seront rédigés que ce soit avec le propriétaire, son mandataire, ou
toute autre entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou
équipements.

Etabli a Limoges, le 5 janvier 2015
Pour servir et valoir ce que de droit

Bernard LE COUPANEC
Directeur Général

DEKRA Inspection S.A.S.
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Certificat de compétences
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Certificat de compétences
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