
N° DOCUMENT EMETTEUR REMARQUES

 Documents d'exploitation

0 Remarques préalables et Sommaire INTEGRALE

1
Notice pour l'exploitation du S.S.I. (S.D.I. et C.M.S.I.) comprenant les 

consignes simplifiées d'exploitation des matériels principaux.
Entreprise SSI

- Notice d'exploitation ECS/CMSI

- Consignes simplifiées d'exploitation

Présentation générale du S.S.I. installé comprenant :

- le plan d'implantation des matériels centraux du S.S.I., différents 

équipements de reports et Unité d'Aide à l'Exploitation (U.A.E.) de 

l'établissement.

Entreprise SSI

Plan général indiquant la position du SDI et du CMSI,

et plan de détail du local SSI(avec implantation des

équipements)

- les particularités éventuelles liées au site. Entreprise SSI
Lister les particularités de l'installation (installation

existante, présence de SSS et DSNA,…)

- le plan des faces avant de l'E.C.S. et C.M.S.I. Entreprise SSI Plan des faces avants dans le local SSI

Plans des Zones de Détection (Z.D.) avec localisation (Z.D.A. et 

Z.D.M.).
Entreprise SSI

Plans et/ou schémas des réseaux électriques du S.D.I tels 

qu'exécutés, avec indication des Cheminements Techniques Protégés 

si requis.

Entreprise SSI

Plans précisant la localisation et l'identification : Entreprise SSI

- des Détecteurs Automatique d'Incendie (D.A.I.) Entreprise SSI

- des Déclencheurs Manuels (D.M.) Entreprise SSI

- des orifices de prélèvement Entreprise SSI

- des Indicateurs d'Action (I.A.) Entreprise SSI

- des Détecteurs Autonomes Déclencheurs (D.A.D.) Entreprise SSI

Plans des Zones de mise en Sécurité (Z.S.) avec localisation (Z.A., Z.C. 

et Z.F.).
INTEGRALE

Plans et/ou schémas des réseaux électriques du C.M.S.I. tels 

qu'exécutés, avec indication des Cheminements Techniques 

Protégés, si requis.

Entreprise SSI

Plans précisant la localisation :

- des dispositifs de commande; Entreprise SSI

- des Dispositifs Commandés Terminaux (D.C.T.) y compris les D.A.S. 

auto commandés ;
Entreprise SSI

- des Diffuseurs Sonores et/ou des Blocs Autonomes d'Alarme 

Sonore (B.A.A.S.), des éléments du Système de Sonorisation de 

Sécurité (S.S.S.) ;

Entreprise SSI

- des organes de réarmement ; Entreprise SSI

- des alimentations, E.A.E. et A.E.S. ; Entreprise SSI

- des Volumes Techniques Protégés (V.T.P.). Entreprise SSI

Tableau des corrélations entre Z.D. et Z.S. avec la liste des fonctions 

de mise en sécurité, principes généraux des scénarii.
INTEGRALE

Description détaillée de chaque scénario, précisant les particularités 

éventuelles, telles que les temporisations.
INTEGRALE

6
Schéma de principe Ventilation avec identification des Z.C, C.T.A. et 

C.C.F.
- Sans Objet

7
Schéma de principe Désenfumage avec identification des Z.F., des 

volets et des moteurs de désenfumage.
- Sans Objet

8 Listing de programmation S.D.I. et C.M.S.I. Entreprise SSI

Schéma unifilaire du système installé : Entreprise SSI

- des alimentations, E.A.E. et A.E.S. ; Entreprise SSI

- des Volumes Techniques Protégés (V.T.P.). Entreprise SSI

10
Plans et/ou schémas des réseaux aérauliques et pneumatiques du 

S.S.I. tels qu'exécutés.
-

11
Contrat de maintenance, le cas échéant et notice de maintenance 

selon la norme NF S 61-933.
Entreprise SSI Proposition de contrat de maintenance

Documents d'installation

1 Historique des travaux réalisés. - Suivant notice de sécurité transmise

2 Notice de sécurité. -

3 Attestation de formation des exploitants. Entreprise SSI

4

Certificats de conformité aux normes des matériels (P.V., certificat 

ou attestation) et document attestant l'associativité entre les 

différents constituants (rapport d'associativité).

Entreprise SSI

5
Listes des matériels du S.S.I. installé (désignations, références et 

quantités).
Entreprise SSI

6 Plan de câblage des baies, le cas échéant. Entreprise SSI

7
Documentations techniques (mise en service, maintenance, etc.) des 

matériels du S.S.I. donnant leurs caractéristiques.
Entreprise SSI

Documents administratifs

1 Cahier des charges fonctionnel. INTEGRALE

2 Attendus administratifs. -

Copie des autorisations de travaux obtenus, ou au

moins une liste des documents administratifs avec

références et dates d'émission/obtention

3 Rapport d'essais par autocontrôle réalisés par les installateurs. Entreprise SSI

4
Rapport de réception avec le rapport d'essais fonctionnels et de bon 

fonctionnement du système établi par le coordonnateur S.S.I.
INTEGRALE

5

9

CCE-DACOI - CAHIER DES CHARGES SSI

ANNEXE 01 - CONSTITUTION DU DOSSIER D'IDENTITE

2

3 Plans à fournir suivant le Zoning du Coordonateur SSI

3 Plans à fournir suivant le Zoning du Coordonateur SSI



Constituants Preuve de 
conformité NF S 

61-9XX

Attestation 
d’admission 
Marque NF

Rapport 
d’associativité

Localisation et 
identification 

de chaque 
dispositif

Schéma de 
principe ou 

fiche technique

Notice de 
montage

Notice 
d’exploitation 

et de 
maintenance

Instruction de 
manœuvre

Matériels centraux et 
Détection

CMSI et matériels déportés X X X X
X + listing de 

programmation
X X X

ECS et matériel associable 
suivant le Rapport 

d’Associativité
X X X X

X + listing de 

programmation
X X X

DAI X X X X X X

DM X X X X X X

SSS

Tableaux Répétiteurs

Dispositifs de Commande

DCM

DCMR

DCS

DAC

DAD 

DAS de Compartimentage

Clapets autocommandés 
(fiche I)

Clapets télécommandés 
(fiche II)

Volets de transfert (fiche III)

Portes battantes à 
fermeture automatique

(fiche  II)

Portes coulissantes à 
fermeture automatique 

(fiche XI)

Rideau et porte 
dévêtissement vertical 

(fiche XII)

DAS de Désenfumage

Volets pour conduits 
collectifs (fiche IV)

Volets pour conduits 
unitaires (fiche V)

Exutoires de désenfumage 
(fiche VI)

Exutoires pour cage 
d’escalier mise à l’abri des 

fumées par surpression 
(fiche VII)

Ouvrant télécommandé en 
façade (fiche VIII)

Ouvrant  pour désenfumage 
de secours IGH (fiche IX)

Coffret de relayage (fiche 
XIII)

DCT Evacuation

Dispositif de verrouillage 
électromécanique des 

issues de secours (fiche XIV)

DSNA X X X X X X X

DL X X X X X X X

BAAS

DIC

Alimentation de sécurité

AES X X X X X X

APS

DCT Désenfumage

Ventilateur de désenfumage

CCE-DACOI - CAHIER DES CHARGES SSI

ANNEXE 02 - DOCUMENTS A FOURNIR AU COORDONATEUR SSI



ANNEXE 03 - LISTE DES ZONES ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES            

H

N° Zone 
ZDa
ZDm

Localisation
N° de 

Zone ZF
Localisation

N° de 
Zone ZC

Localisation
N° de 

Zone ZA
Localisation

N° d'Eqpt 
technique 

ET
Localisation

ZDm 10 Niveau RdC ZC 01 Etablissement ZA 01 Etablissement

ZDm 20 Niveau R+1

ZDa 01 Accueil /SSI

ZDa 02
Locaux 

Stockage/informatiq
ue

ZDa 03
Locaux Réserve/

Stockage/
matériauthèque

ZDa 04 Locaux Réserves

ZDa 05 Locaux stockage

ZDa 06
Locaux stockage/

Déchets

ZDa 07 Circulation RdC

CCE-DACOI

CCE-DACOI - CAHIER DES CHARGES SSI

ANNEXE 03 - LISTE DES ZONES ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES

Date : 27/02/24

Zones de 
Compartimentage

Zones d'alarme

Etablissement :

N° Obs

Zones de Détection
Zones de Mise en Sécurité

Equipements Technique

Zones de désenfumage



ANNEXE 03 - LISTE DES ZONES ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES            

H

N° Zone 
ZDa
ZDm

Localisation
N° de 

Zone ZF
Localisation

N° de 
Zone ZC

Localisation
N° de 

Zone ZA
Localisation

N° d'Eqpt 
technique 

ET
Localisation

CCE-DACOI Date : 27/02/24

Zones de 
Compartimentage

Zones d'alarme

Etablissement :

N° Obs

Zones de Détection
Zones de Mise en Sécurité

Equipements Technique

Zones de désenfumage

ZDa 21 Local stockage

ZDa 22
Circulation 

laboratoire R+1

ZDa 23 Local Archives

ZDa 24
Circulation Bureaux 

R+1

ZDa 25
Circulation sechage 

R+1



ANNEXE 04 - TABLEAU DE CORRELATION          

F
N° de 

Zone ZA
N° d'Eqpt 
technique 

DAS DVIS
N° de 

Zone ZC
N° d'Eqpt 
technique 

DAS PCF
N° de 

Zone ZF
N° d'Eqpt 
technique 

Coffret de 
Relayage

D.A.C. ZD

ZDm 10

ZDm 20

ZDa 01

ZDa 02

ZDa 03

ZDa 04

ZDa 05

ZDa 06

ZDa 07

ZDa 21

ZDa 22

ZDa 23

ZDa 24

ZDa 25

CCE-DACOI - CAHIER DES CHARGES SSI

ANNEXE 04 - TABLEAU DE CORRELATION

ZA 01

ZC 01



ANNEXE 06 - EXIGENCES FONCTIONNELLES CMSI : US-UCMC et UGA             

ZA

- Fonction de Mise en Sécurité télécommandée ZF

- Tension ZC

- Nature de l'ordre éléctrique (E ou I) ET

Date : 

Par 
Rupture

Emission Tension VT MD (VTP) L.Com L. Ctr

X - x 1) 1) 1) X X

Face Avant du CMSI

Matériel 
Déporté 
du CMSI

DAS 
ou

DCT

Nombre ou puissance 
selon PV du CMSI

ZA 01 Etablissement

UGA

Etablissement : CCE-DACOI

UCMC US

ZA

Ligne(s) 
Commande

ZF - ZC - ET

Mode de Télécommande

Configuration de la ligne de Télécommande

CCE-DACOI - CAHIER DES CHARGES SSI

ANNEXE 06 - EXIGENCES FONCTIONNELLES CMSI : US-UCMC et UGA

Obs n°

Elément Déporté  du 
CMSI

Liaisons DAS/DCT

27-févr-24

Prescriptions 
Particulières

L. Télécommande

VT

L. Contrôle

Caractéristiques de l'ordre de télécommande donné par 
le CMSI

MATERIEL CENTRAL

UCMC

UGA

US

US

US
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