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UTA Z .3.11

UTA Z .3.11

2516,76

Pompe vide au lot microscope
Onduleur commun bâtiment

Poste de travail sur onduleur commun
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Sur onduleur commun

Terre tirée en attente

Terre dans armoire

Terre tirée en attente

câble et protection a la charge du lot Elec

3 Goulottes double compartiment

câble et protection a la charge du lot Elec

Prise femelle DSN3
Protections individuelle

pour 230 V 16A 300mA dans armoire

MAITRE D'OEUVRE

PDT

PDT

C.A

PC 230v 16 A
Poste de travail = 4 PC 230v 16 A 1 RJ 45 cat 6 
Interrupteur V/V
Interrupteur signalétique panneau défense d'entrer
Reglette LED sur variateur 0/30w
Pavé LED sur variateur
PC 230 16 A sur onduleur commun existant
PC 230 16 A DNS3

PC 230 16 A sur onduleur en LT CLIM 2
PC 230 16 A onduleur hors marcher
Tableaux ou Coffret 
Déclencheur manuel ventouse
Ventouse porte
Bouton poussoir ouverture porte
Déclencheur manuel SSI
Détecteur incendie
Affichage signalétique panneau lumineux défense d'entrer
Goulottes a double compartiments
Contrôle d'accè

Poste de travail = 4 PC sur onduleur commun existant 230v 16 A 1 RJ 45 cat 6 

AFFICHAGE

20 m²9.7 m²

16 m²

PLAN PROJET ELEC 
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Boucle de compensation

Boucle de compensation

Boucle de compensation
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