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Vers R+1 haut

P 20x40ht

 Rdc haut
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Inserm CBS U 1054
Restructuration pour l'installation de 2 microscopes 

MODIFICATIONS

IND Date: Désignation de la modification: Plan de principe

ECH: NON DEFINIE
CBS

29, rue de Navacelles

MAITRE D'OUVRAGE

34090 MONTPELLIER 

Lot: ELECTRIQUE MAITRE D'OEUVRE

Inserm CBS U 1054
Restructuration pour l'installation de 2 microscopes 

MODIFICATIONS

IND 07/10/25 Désignation de la modification: Plan de principe

CBS
29, rue de Navacelles

MAITRE D'OUVRAGE

INSERM

34394 MONTPELLIER Cedex 5
60, rue de Navacelles

34090 MONTPELLIER 

Lot: ARCHITECTURAUX MAITRE D'OEUVRE

Pièce EXISTANT: Z 2.16 / Z 2.17 / Z 2.18 / LT CLIM 2/ Z 2.15 

ECH: 1/100e

Inserm CBS U 1054
Restructuration pour l'installation de 2 microscopes 

MODIFICATIONS

IND 07/10/25 Désignation de la modification: Plan de principe

ECH: 1/100e
CBS

29, rue de Navacelles

MAITRE D'OUVRAGE

INSERM

34394 MONTPELLIER Cedex 5
60, rue de Navacelles

34090 MONTPELLIER 

Pièce PROJET: Z 2.16 / Z 2.17 / Z 2.18 / LT CLIM 2 

MAITRE D'OEUVRELot: ARCHITECTURAUX
Repérage CAROTTEGE 

CH.
NOIRE

ELECTRO. PHYSIO
41.5 m²

4.5 m²

Z2-15

Z2-16 Z2-17

Z2-18

121

hsp 299

hsp 297

hsp 300

EXISTANT

Carottage 8 cm x2

DGT. 3

20 m²9.7 m²

16 m²

PLAN CAROTTAGE  EXISTANT  ARCHI

Carottage 15 cm

59
,6

9

Condamnation ancien carottages

hsp 3.01 

hsp 3.01 
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