Exemple de programmation existante sur le site :

VISUALISATION AUTOMATE :

SST Labo3 2301015017 Accueil

_--SI ition 23 01 015 017 V0035 sans remonte E

Connexion a Vode Hiver

T SST Labo3 2301015017 Paramétres

Projet: PRG sous-station 23 01 015 017 V0035 sans remonte E

Mesures Fluides. Paramétres

Modes Eté / Hiver Heures creuses / pleines

Temp arrives chauffaris

Temp ssul srs Tempo pazsage ss
[ ERC )

Passage en mode été si:

“Température chaufferie” < “seuil temp passage été" aprés fin “Tempo passage été*

- Mode Hiver

Connexion




Entreprise: INRAE

Autheur: JPlanchat

Projet: PRG sous

Accueil Radiateurs

Loi d'zau (Normal)

Regulation chauffage nord

SST Labo3 2301015017

ion 23 01 015 017 VD035 sans remonte E

Evenement Mesures Fluides Paramétres

Overture vanne (Commande) Overture vanne (Retour) Loi d'eau (Eco)

Temp e base Temp maxi eau

[-10.0 ’CJ [so‘o

Teme drrst ChauFage Temp rind 2w

[200 ’CJ [200

Informations générales

Temp de base Temp maxi eau

[n.n =c] Lm.o

Teme amst chauffage Temp mini s2

[20 o =c] Lzo.o

Mode de régulation Consigne Réglage PI

Temp sxereucs Temp sau chauFierie

[14.5 |c] [6?‘5

Temp circuit radiateurs Resultat loi d'zau

{62.7 |(] [33‘3

e Inzsgration
60.0
ale (

Tendance

TEmpér‘Eture

30/03/2023
15:16:00:000

Connexion
Entreprise: INRAE
Autheur: JPlanchat
Projet: PRG so!

Accueil Radiateurs

Loi d'eau (Normal)

30/03/2023 30/03/2023 30/03/2023 30/03/2023
15:16:02:000 15:16:04:000 15:16:06:000 15:16:08:000

30/03/2023 15:18:34

SST Labo3 2301015017

Regulation chauffage sud

ation 23 01 015 017 VD035 sans remonte E

Evenement

Overture vanne (Commande)

Mesures Fluides Paramétres

Overture vanne (Retour)

Loi d'eau (Eco)

Temp de base Temp maxi sau

[-10.0 |c] [eo.o

Temp Arrst Chauffage Temp mini e2u

[20.0 |(J [20.0

Informations générales

Mode de régulation

Consigne

Temp de base Temp maxi sau

[u.u |c] [70‘0

Temp ant chauffage Temp mini 22u

{20.0 |(] [20‘0

Réglage PI

Temp siersure Temp 20 chauTie

[14‘5 ’c] [67‘5

Temp circuit radiateurs Resultat loi d'eau

[54‘7 ’c] Lw 58

e
ale

Paramétres Horaires

Tendance

Intagration

[60.0

Temperpture

300372023
15:16:00:000

Connexion

30/03/2023
15:16:02:000

30/03/2023
15:16:04.000

30/03/2023
15:16:08:000




Entreprise: INRAE

Autheur: JPlanchat SST La b03 25;01 01 501 7 Synoptique cirucits chauffage radiateurs

Projet: PRG sous-station 23 01 015 017 V0035 sans remonté E

Accueil Radiateurs Evenement Mesures Fluides Paramétres

part Tendances
Chauffage
Nord Retour e

Chauffage
Sud et Nord

@
)

Dapart
Chauffage
Sud

-
=}

seaueiguIysds)

n
0

30/03/2023 30/03/2023 30/03/2023 30/03/2023 30/03/2023
15:18:00:000 15:18:02:000 15:18:04:000 15:18:06:000 15:18:08:000

Paramétres régulatic Parameétres régulation

Connexion

Entreprise: INRAE

A st SST Labo3 2301015017 Synoptique ECS

Projet: PRG sous-station 23 01 015 017 VD035 sans remonte E

Accueil Radiateurs ECS CTA Evenement Alarmes. Mesures Fluides. Paramétres

Bouclage eau chaude sani — *
Départ eau chaude sanitair L

Chauffeau? ‘ I KM |

I
Connexion Viode Hiver 30/03/2023 15:20:38




Exemple de blocs fonctionnels pour échange avec supervision :

= BLOC FONCTIONNEL

FB_Alarme_Wot_1 FoSupenision_ALARME_EVT;
FB_Evenement_Hat_1 FoSupenvision_ALARME_EVT;
FbSupenision_VS: FoSupenision_MOTEUR;
FoSupenision_VR FoSupenision_MOTEUR;
FbSupenision_BE FoSupenision_MOTEUR;
FbSupenision_EXT: FbSupenision_MOTEUR:
Fosupenision_BF: Fosupenision_MOTEUR;
FbSupenision_Volets: FoSupenision_REGISTRE;
FoSupenision_Filres: FoSupenision_MOTEUR;
FB_info_tot_1 FbSupenision_info;
FB_Info_tot_2 FoSupenvision_info;
ADRESSES
WEvenement w110 AT S6HIW110: WORD;
whlarme_w120 AT %MW 120: WORD;

Supervis_VS_w201
Supenis_VR_w202
Supervis_BE_w203
Supenis_EXT_w204
Supenis_BF_w205
Supervis_Volets_w208

WORD;
WORD;
WORD;
WORD;
WORD:
WORD;

FB_Alarme_Mot_1
FbSupervision_ALARME_EVT
EN
xAlarme1—x0_AL_EVT
xAlarme2_x1_AL_EVT
xAlarme3{x2_AL_EVT
xAlarmed—x3_AL_EVT
xAlarmeS—{x4_AL_EVT
XAlarme6x5_AL_EVT
xAlarme7 {x6_AL_EVT
xAlarmes —x7_AL_EVT
xAlarme0_x8_AL_EVT
xAlarme10x9_AL_EVT
xAlarme11Jx10_AL_EVT
XAlarme12—x11_AL_EVT
12 AL_EVT
_x13_AL_EVT
_le14_AL_EVT
_x15_AL_EVT
WAlarme_w120—wSupervision &

1003

FbSupervision_VS
FbSupervision_MOTEUR

EN
XnfoDMVS_Enclenche—{x0_DM_enclenche XRAZ_Cpt—
—r1_DM_disjoncte XVATOM_Reset—
XnfokMVS_Enclenche {x2_KM_enclenche
%S01CdeAlm_KMS_KMRa{xd_CDE_relais
xnfolpsoVS_OK—x5_IPSO
—x6_Marche_forcee
DureeFonctionnemnentMoteur_VS xSignal—{x9_VATDM_Defaut_temps_marche
_¢10_DEF_IPSO
_x11_DEF_Thermostat_Secu
xRetourinterProximiteV'S —x12_Inter_Proximite
Supervis_VS_w201—wSupervision =
rTempTotaldeFonctionnementioteur_VSrTps_Marche &
dwTempsPredefinienHeuresavantAlarmeMoteur_VS_{dwTps_Marche_Depasse v

looos

FbSupervision_Volets
FbSupervision_REGISTRE

EN
—}x0_DM_enclenche
—x1_DM_disjoncte
—x2_KM_enclenche
MnfoVoletEntreeAirFerme Jx3_Ferme
xnfoVoletEntreeAirOuvertEntierement—{x4_Ouvert
_h5_IPsO
—{x6_Marche_forcee
DureeFonctionnemnent_Volets xSignal—{x9_VATDM_Defaut_temps_marche
_I10_DEF_IPSO
—x11_DEF_Thermostat_Secu
—x12_Inter_Proximite
Supervis_Volets_w206—wSupervision &
rTempTotaldeFonctionnement_Volets—{rTps_Marche =
dwTempsPredefinienHeuresavantAlarme_Volets {dwTps_Marche_Depasse >

FB_Info_Mot_1
FbSupervision_info

EN
¥info_ATU_nonPercute—x0_info
xnfoContacteurGeneralEnclenche—x1_info
xnfoDefautPressostatDeSoufflage—x2_info
xinfoDefautPressostatDeReprise {x3_info
xInfoDefautFilires—{x4_info
xinfoDefautPressostatExtracteurx5_info
xinfolnterCtatEnclenche—x6_info
xinfolnterExtracteurEnclence {x7_info
_lv8_info
x5d2CdePoursShuntPressionGS —xo_info
xSd3CdePourShuntPressionGR{x10_info
xSd4CdeShuntDefautFitre—x11_info
x8d5CdeShuntPressionExtracteurPoluant—x12_info
xSdBCdeShuntDuCommutateurMarche_CTA_PourPostSoufflage—x13_info
xSA1AlmBomeA1RelaisStatiqueBE{x14_info
—x15_info
winfo_w210—jwSupervision




Exemple de structuration de PRG :

Structure programme: ,Q > 0 x

&

4 [j7 Bibliothéque de projet (POUS)
4 [l Informations de projet

]

I% GetBoolzanProperty
I% GetCompany
5 GetNumberProperty
i GetTextProperty
M GeiTextProperty2
B ceiTitle
ey GetVersion
3 GetVersionProperty
GloballmagePool
GlobalTextList
jii Gestionnaire de bibliothéque
4 ﬁ Applications
4 ¥ [ | Application (S5T)
» i 00-Divers
4 [ 01-Programmes
v 5F O ALARMES_FRG
v 5 ) EVENEMENTS_PRG
¥ ) GESTION_CIRCULATEURS
¥ () GESTION_TEMPS_DE_FONCTIONNEMENT
S8 ) MISE_A_LECHELLE_TEMPERATURES
S ) PLAGE_HORAIRE_RADIATEURS_NORD
S ) PLAGE_HORAIRE_RADIATEURS_SALLE_REUNION
5§ O PLAGE_HORAIRE_RADIATEURS_SUD
5 0 pLc_PRG
1 ) REGLAGE_PASSAGE_ETE_HIVER_ET_HEURES_CREUSES
¥ () REGULATION_CIRCUIT_ECS

-

Ei 7) REGULATION_CIRCUIT_RADIATEURS_MORD

_Ei 7) REGULATION_CIRCUIT_RADIATEURS_SUD
4 [l 02-Visualisations

Accueil

Alarmes

EnergieCalorifiques

Evenemenis




ModelPage
Paramefres
RegulChauffageMord
RegulChauffageSud
SyneptiqueDepChauffageMordSud
SynoptiqueDepCTAChauffageSallesDeReunions
SynopliqgueECS
Fl i 03-Variables globales
Gl
T PersistentVars
4 [l 04-Lib
4 -_ EBlocs fonclionnels
» [l Divers
¢ il Elements Ihm
4 i Fonctions
ImagePool

il 05-Archives

5 MODBUS
ili Gestionnaire de bibliothéque

1+ Configuration de tiche
4 lﬂﬁ Trend Recording Manager

4 Eﬁ Gestionnaire de visualisation

[<]



ModelPage
Parameires
RegulChauffageMord
RegulChauffage Sud
SynoptiqueDepChauffageNordSud
SynopliqgueDepCTAChauffageSallesDeReunions
SynoptiqueECS
4 i 03-Variables globales
25 GVL
T Persistentvars
4 [l 04-Lib
r i Blocs fonctionnels
¢ [l Divers
¢ [l Elements Ihm
b i Fonclions
ImagePool

il 05-Archives

£ MODBUS

jil Gestionnaire de bibliothéque
3 E‘, Configuration de tiche
3 Eﬁ Trend Recording Manager

3 Eﬁ Gestionnaire de visualisation

[<]

Exemple de visualisation sur la supervision :

ATION T2000 - Patrimoine : 2301013027

erome Planchat | Ara-pa X PARAMETRAGES




TERTIAIRE - Patrimoine : 2301007107

E£TAG 0 0 T 1019- UNH
leroms Planchat | A e < CENTRALE! USAG 31000
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_ﬂ 21326+
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Chaud Mot de vie
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Extérieur 00°C o fnssos

LABORATOIRE - Patrimoine

Jerome Planchat

Consigne

Automate LABO4_352
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Remontée de compteur électriques :



Jerome Planchat

LA2(006001)
mCcr

1% wy 1% ! y Période
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5~ Wh34227

CONSOMMATION ENERGIE ELECTRIQUE CROUEL-TGBT A

Consommation hebdomadaire depuis le lundi 16 aofit 2021 Consommation mensuelle depuis le jeudi 1 juillet 2021
4000 6 000

3 56 3580 3545 3 838 3618 3591
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1500
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500
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| & Total : 24 608 kWh | I 5-116/08 A S23/08 _

Consommation annuelle depuis le mercredi 1 janvier 2020
180 000

& Total : 135 392 kWh M1 juil. A M aofit

160 000
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80 000

60 000
40 000
20 000

o

janw. féwr. mars awr. mai juin juil. aoit sept. oct. nov.

prereys RIURGRE |

CROUEL - TGBT A - Consommation électrique | Powered by IP2i
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Com en (MODBUS-TCP/IP).



