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ARM_CGP_41.02

s ] | rovem
1HM ™ 1
alimentation 230V HQ présence tension 1
parafoudre type 3 ondulé + OF fusible SYNCGPese défaut
alimentation 230V N présence tension 1
module 1 &2 alimentation 24V SynCGPese défaut
module batterie Défaut
disjoncteur électronique 24V SynCGPese disjonction
Relai de sécurits Défaut
Bouton poussoir Rearmement
voyant SynCGPese défaut 1 -
Echange Bornier ADS
Commande arrét urgence local SSI ADS borne 1 et 2 NF relai de sécurité
commande CMS arrét installation CGP 41.02 ADS bore 3 et 4 (NF) relai de sécurité
Confirmation CMS| arret installation CGP 41.02 ADS borne 5 et 6 NF (report ROM variateur) 0
Alarme CDG arrét installation CGP 41.02 ADS borne 7a et 8a NO (report RDM variateur) 0
Alarme CDG arrét installation CGP 41.02 ADS borne 7b et 8 NO (report ROM variateur) 0
Défaut installation FLS CGP 41.02 (relai tempo 10s) ADS bore 9 et 10 (NO) 1
[comMMuN cep 41.02
cor_at02_p1ot coratoz  PT o1 capteur de dépression relatif régulation mesure
cap_a1.02 P10z copatoz  PT 02 capteur de dépression relatif régulation mesure
cop_a1.02 pTos copatoz  PT 03 capteur de dépression relatif régulation mesure
cap_41.02 pTos copatoz  PT 04 capteur de dépression comble mesure
cop_a1.02 pTos copatoz  PT 08 capteur de dépression extérieur mesure
cap_41.02 pTos copatoz  PT 08 capteur de dépression montitoring mesure
cor_a1.02 pTo7 copatoz  PT o7 capteur de dépression monitoring mesure
EXTRACTEUR CGP 1 41.02
oot a1.02_varot copiatoz v o1 Variateur CGP 1 41.02 commande auto (relai bistable) 1 1| Modbus 2
commande arret (relai bistable) 1
commande mode forcé 1
retour de marche
Défaut interne (report IS + PSO)
consigne vitesse 1
recopie signal vitesse
IS + 2 acoélérométre raccordé sur VAR
oot 4102 psior coPiatez  PsL o1 pressostat défaut
commutateur position AUTO
position FORCE
cap1_41.02 ReGOT coP1 402 REG o1 Registre amont CGP 1 41.02 signal 1
Recopie signal
Fdc registre ouvert
Fdc registre fermé
oce1_a1.02 REGO2 coP1 402 REG 02 Registre aval CGP 1 41.02 signal 1
Recopie signal
Fdc registre ouvert
Fdc registre fermé
commutateur commun registre amont aval position AUTO
position MANU
8P+ ouverture
BP- fermeture
Afficheur registre: Recopie position 1
EXTRACTEUR CGP 2 41.02
cap2_41.02_varoz coP2atez VR w@ Variateur CGP 2 41.02 commande ato (relai bistable) 1 1| Modbus 20
commande arret (relai bistable)
commande mode forcé 1
retour de marche
Défaut interne (report IS + IPSO)
consigne vitesse 1
recople signal vitesse
IS + 2 acoélérométre raccordé sur VAR
commutateur position AUTO
position FORCE
cop2 4102 psior copzatoz  esL o pressostat défaut
oap2 41,02 REGO1 coP2 4102 REG o1 Registre amont CGP 2 41.02 signal 1
Recopie signal
Fdc registre ouvert
Fdc registre fermé
cop2 41,02 REGO2 coP2 4102 REG 02 Registre aval CGP 2 41.02 signal 1
Recopie signal
Fdc registre ouvert
Fdc registre fermé
commutateur commun registre amont aval position AUTO
position MANU
5P+ ouverture
BP- fermeture
Afficheur registre: Recopie position 1
TOTAL = 65 1 13 7 8 40
[ TOTAL + reserve 20% = 80 7 i3 9 10
Estimatif Point GTC = 282 56 4 3 21 80

Data sensitivity - Internal




