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VERITAS

1. PROGRAMMES ET PERIMETRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d’ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d’ordre, le programme des travaux prévus est le suivant:

Remplacement des plafonds

Plans et programme travaux disponibles — dossier APD derniére version transmis en annexes
Remplacement des CTA et amélioration du réseau de ventilation.

Remplacement en option des sols sur les espaces identifiés de chaque niveau du batiment
Travaux d'aménagement en salle de réunion des locaux aux centres des plateaux des 2eme et 3eme étages

1.2. Programme de repérage défini par I’opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de I'annexe 1 de l'arrété du 16/07/2019 relatif au repérage
de 'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou
indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d’ordre.

Dans le cas ou des produits et matériaux susceptibles de contenir de I'amiante, n'ont pas fait I'objet de recherche
d’amiante car non identifié&s comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au
repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de I'annexe 1 de I'arrété du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

03 - Parois verticales intérieures

Gaines et coffres verticaux

Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de platre, Enduits de
ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits
projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre
panneaux), Panneaux

Menuiseries intérieures

Garnitures de friction sur fenétres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints
de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment

Murs et cloisons magonnées "en dur"

Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés,
projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-
feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revétements durs

Plinthes

Peintures

Portes

Peintures

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Colles, Colles de carrelage, Colles de faience, Colles de plinthe, Dalles
plastique, Joints de carrelage, Joints de faience, Joints de plinthe,
Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives,
Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages,
Revétements bitumineux, Revétements durs en fibres-ciment, Sous
couches des tissus muraux, Vinyles

04 - Plafonds et faux plafonds

Faux plafonds

Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints d'écrans de cantonnement ,
Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux,
Pare-vapeur, Plaques

Plafonds

Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de
jointoiement des plaques de platre, Enduits de ragréage, débullage,
lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages,
Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés,
Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de
colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines,
Revétements bitumineux, Sous couches des tissus muraux

05 - Planchers et planchers techniques

Revétements de sol

Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles
de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Enduit de cuvelage,
Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage,
Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures
de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages,
Rebouchages autour de conduits , Revétements de sols sportifs, Sols
coulés a base ciment , Sous-couches des revétements souples
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VERITAS

Ouvrages de la construction Parties d'ouvrages

06 - Conduits et accessoires intérieurs

Conduits Calorifugeages, Conduits, Flocages, Manchons, Mastics
08 - Equipements divers et accessoires
Aerothermes Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti

condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité,
Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques
isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses

Equipements Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti
condensation, Embrayage, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Freins
d'ascenseurs, Joints, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour
brides, Mastics, Peintures, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes
internes, Soufflets, Tissus, Tresses

Date du rapport : 29/10/2025

Copyright BUREAU VERITAS Page 4/147 Rapport N° : 28558806/S1/L/AM-RTV V1
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1.3. Périmétre de repérage défini par I'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de batiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du batiment :

Liste des locaux mentionnés dans les APD

Date du rapport : 29/10/2025
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2. CONCLUSIONS

L’opérateur de repérage n’ayant pu mener a son terme la mission décrite en téte de pré-rapport, le
donneur d’ordre doit faire réaliser des investigations approfondies. Les obligations réglementaires ne
sont pas remplies.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré a ce stade de matériaux et
produits contenant de I’amiante.

De plus, des investigations complémentaires doivent étre réalisées en cours de travaux.

Date du rapport : 29/10/2025
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2.1. Investigations approfondies devant étre réalisées par le donneur d'ordre

Localisation

Ouvrage

Motifs

Actions a réaliser par
le donneur d’ordre

6- Conduits et accessoires Faire réaliser les investigations
R+0 intérieurs - Ensemble dgs Inves_tigations qestructives_ dt_e_sgructives par une entreprise
(A7) clapets qoupe-feu et systeme susceptibles d'altérer la fonction qualifiée et compétente SSA lorsque
SSI lié au systéme de coupe-feu les conditions d'utilisation le
ventilation permettront
6- Conduits et accessoires Faire réaliser les investigations
R+1 intérieurs - Ensemble dgs Inves_tigations qestructives_ d(_a_sgructives par une entreprise
(1A 8) clapets qoupe-feu et systeme susceptibles d'altérer la fonction qualifiée et compétente SSA lorsque
SSI lié au systéeme de coupe-feu les conditions d'utilisation le
ventilation permettront
6- Conduits et accessoires Faire réaliser les investigations
R+2 intérieurs - Ensemble dgs Inves_tigations Qestructives' d(_e_sgructives par une entreprise
(1A 9) clapets qoupe-feu et systeme susceptibles d'altérer la fonction qualifiée et compétente S$4 lorsque
SSI lié au systéeme de coupe-feu les conditions d'utilisation le
ventilation permettront
6- Conduits et accessoires Faire réaliser les investigations
R+3 intérieurs - Ensemble dgs Inve;tigations ('iestructives. dt.a.sgructives par une entreprise
(1A 10) clapets c_qupe-feu et systéme susceptibles d'altérer la fonction qualifiée et compétente SS4 lorsque
SSI lié au systeme de coupe-feu les conditions d'utilisation le
ventilation permettront
6- Conduits et accessoires Faire réaliser les investigations
R+4 intérieurs - Ensemble dgs Invegtigations c,iestructives. dt.a.sfructives par une entreprise
(A 11) clapets c_oupe-feu et systeme susceptibles d'altérer la fonction qualifiée et compétente SS4 lorsque
SSl lié au systéme de coupe-feu les conditions d'utilisation le
ventilation permettront

2.2. Investigations complémentaires a réaliser en cours de travaux

Localisation

Ouvrage

Actions a réaliser par

R+0
(IC 2)

Ensemble des plénums

Présence de faux-plafond dans
I'ensemble des locaux, ne permettant
pas une visibilité compléte du plénum.

le donneur d’ordre

Prévoir une visite BVE dés la dépose

des faux-plafonds, ou alerter en cas
de présence de matériaux suspect
autres que la présence de béton.

R+1
(IC 3)

Ensemble des plénums

Présence de faux-plafond dans
I'ensemble des locaux, ne permettant
pas une visibilité compléte du plénum.

Prévoir une visite BVE des la dépose

des faux-plafonds, ou alerter en cas
de présence de matériaux suspect
autres que la présence de béton.

R+2
(IC 4)

Ensemble des plénums

Présence de faux-plafond dans
I'ensemble des locaux, ne permettant
pas une visibilité complete du plénum.

Prévoir une visite BVE des la dépose

des faux-plafonds, ou alerter en cas
de présence de matériaux suspect
autres que la présence de béton.

R+3
(IC 5)

Ensemble des plénums

Présence de faux-plafond dans
I'ensemble des locaux, ne permettant
pas une visibilité compléte du plénum.

Prévoir une visite BVE dés la dépose

des faux-plafonds, ou alerter en cas
de présence de matériaux suspect
autres que la présence de béton.

R+4
(IC 6)

Ensemble des plénums

Présence de faux-plafond dans
I'ensemble des locaux, ne permettant
pas une visibilité compléte du plénum.

Prévoir une visite BVE dés la dépose

des faux-plafonds, ou alerter en cas
de présence de matériaux suspect
autres que la présence de béton.
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2.3. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de lI'immeuble béti concerné par la mission de repérage, il adresse a ce
dernier une copie du rapport établi par I'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif & usage d’habitation, son propriétaire
met a jour le contenu du « dossier amiante — parties privatives » (DAPP) prévu a l'article R. 1334-29-4 | du Code de la
Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. |l tient
a disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-4 du code
de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’'un immeuble collectif & usage d’habitation ou sur un
immeuble non utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu
au | de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données
issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DTA, ainsi
complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d’habitation ne comprenant qu’'un seul logement,
son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette
recherche d’amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a
effectuer des travaux dans I'immeuble bati ainsi qu'aux agents de contrdle de I'inspection du travail mentionnés a I'article L.
8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d’opération
relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de I'organisme professionnel de prévention du batiment et des
travaux publics.

Date du rapport : 29/10/2025
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3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bati objet de la mission

Adresse : CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES
22 RUE DE MALVILLE
44100 NANTES

CAISSE D - . R
ALLOCATIONS Admt:rdlrsg;e:jt)l(ons, EREé(rjr?el?:jth;iZt la 01/01/1997 Non-communiqué
FAMILIALES 9

3.2. Parties prenantes

\ 22 RUE DE MALVILLE
LENAIC THIBAULT | Donneur d'ordre CAF 44000 NANTES 33251833399 - +33603857929

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de
I'arrété du 16/07/2019, en vue de la réalisation de I'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations,
- Arrété du 16/07/2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis,

- Norme NF X 46-020 du 5 ao(t 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles
batis.

. Date du rapport : 29/10/2025
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5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 09/10/2025
Le 13/10/2025
Le 23/10/2025

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions a la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation

- La construction, les caractéristiques particulieres des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates
et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d’occupant lors de la visite (pas d’évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d’équipement lors de la visite (pas d’évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d’ordre ou disponibles lors de la visite

Conclusions

Objet | Type de document Auteur Référence (si rapport de repérage)

Avant projet détaillé / Plans et programme
travaux disponibles — dossier APD derniére BEE
version transmis en annexes ARCHITECTURE

Ensemble des
01/06/2025 documents en /
annexe

Les résultats antérieurs en matiére de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans
le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matiere de
diaanostics, constats et repérages amiante.

Date du rapport : 29/10/2025
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6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :
ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d’'Ouvrage
Pxx P = Préléevement n°xx Positif, contenant de I'amiante Critéres de décision -
Pxx N = Prélévement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante Al\ll ‘ieAS Ie ecision :
xx_ant = Prélévement réalisé lors d'un repérage antérieur - nalyse .
_ ° DC = Document consulté
Sxx = Sondage n°xx MA = M
xx* = élément témoin de la ZPSO PN - N arql:]"’t‘?it dramiant r natur
Nota : Hormis pour I'élément témoin, tout prélévement est précédé d'un sondage = e contient pas damiante par nature
R+0->01.02 Faux plafonds Panneaux / / 21 Igirg / AN Faux plafond épais laine de verre Non
R+0->01.03 Faux plafonds Panneaux / / 22 Igtzng / AN Faux plafond minérale 40x40 Non
R+0 -> 01.05 Faux plafonds Panneaux / / 22 Pf\lg* / AN Faux plafond minérale 40x40 Non
R+0 -> 01.07 Faux plafonds Panneaux / / 21 Igirg / AN Faux plafond épais laine de verre Non
idem Film papier noir sur faux plafond
R+0 ->01.09 Faux plafonds Isolants / / 23 P51 / AN métallique des dégagements Non
idem Film papier noir sur faux plafond
R+0 ->01.11 Faux plafonds Isolants / / 23 P51 / AN métallique des dégagements Non
R+0 ->01.12 Faux plafonds Panneaux / / 21 'F‘,jing / AN Faux plafond épais laine de verre Non
Copyright BUREAU VERITAS Page 11/147 Date du rapport : 29/10/2025
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Critere

S o : N° : Présence
Localisation Ouvrage Matériau / Produit Aspect  Couleur ZPSO de Observation amiante
décision
R+0 ->01.13 Faux plafonds Panneaux / 21 'ging / AN Faux plafond épais laine de verre Non
R+0 -> 2 OPEX Faux plafonds Panneaux / 21 Igirg / AN Faux plafond épais laine de verre Non
R+0 ->02.18 Faux plafonds Panneaux / 21 P?\IG* / AN Faux plafond épais laine de verre Non
pa7* Calorifuge laine de verre + aluminium
R+0 ->02.18 Conduits Calorifugeages / 9 N / AN sur ventilation des bureaux Non
R+0 -> 04.30 Faux plafonds Panneaux / 22 Igf{g / AN Faux plafond minérale 40x40 Non
R+0 -> 07.72 Faux plafonds Panneaux / 24 / / MA Faux plafond Non
Faux plafond
R+0 ->07.67 Faux plafonds Panneaux / 24 / S3 MA Faux plafond 1999 Non
R+0 -> 07.69 Faux plafonds Panneaux / 24 / / MA Faux plafond Non
Faux plafond
R+0->07.73 Faux plafonds Panneaux / 24 / S2 MA Faux plafond 1999 Non
R+0 -> 07.70 Faux plafonds Panneaux / 24 / / MA Faux plafond Non
Idem Film papier noir sur faux plafond
R+0 -> 05.41 Faux plafonds Isolants / 23 P51 / AN métallique des dégagements Non
Copyright BUREAU VERITAS Page 12/147 Date du rapport : 29/10/2025

Rapport N° : 28558806/S1/1/AM-RTV_V1



BUREAU
VERITAS

Critere

S o : N° N° N° : Présence
Localisation Ouvrage Matériau / Produit Aspect  Couleur ZPSO  Prél. Sond. c_le_ Observation amiante
décision
P51+ Film papier noir sur faux plafond
R+0 -> DEGAGEMENT | Faux plafonds Isolants / / 23 N / AN métallique des dégagements Non
g | Enduit de rebouchage des gaines de
} ; Enduits lissés, projetés ou P50* ventilation entre bureau et
R+0 -> DEGAGEMENT | Gaines et coffres verticaux talochés / / 7 N / AN dégagement Non
R+0 -> DEGAGEMENT | Conduits Mastics / / 1 il / AN Mastic de gaine de ventilation Non
P52 Mastic bitumineux en passage de dalle
R+0 -> DEGAGEMENT | Equipements Mastics / / 10 N / AN / mur Non
R+1->17.33 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+1->17.31 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+1->17.35 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+l ->17.32 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+1->17.36 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+1 -> 17.40 Faux plafonds Panneaux / / 24 / ! MA Faux plafond Non
R+1->17.41 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
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Critere

Localisation Ouvrage Matériau / Produit Aspect  Couleur ZI!:ISOO Pl:lgl. s (',\l,: d. c_le_ Observation ':lf‘?::&e
décision
R+1->17.42 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+1->17.48 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+1 ->17.49 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+1->17.50 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+1->17.51 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+1->17.52 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+1->17.53 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+1->17.54 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+1->17.55 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+1->17.56 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+1->17.58 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
. L Enduit de rebouchage des gaines de
R+1 -> DEGAGEMENT | Gaines et coffres verticaux t;ggﬁgss lissés, projetés ou / 7 Pﬁz AN venulaggg:;érnemk:#reau et Non
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BUREAU
VERITAS

Critere

Localisation Ouvrage Matériau / Produit Aspect  Couleur ZI!:ISOO Pl:lgl. c_le_ Observation ':lf‘?::&e
décision
R+1-> DEGAGEMENT | Conduits Mastics / 1 i AN Mastic de gaine de ventiation Non
R+1 -> DEGAGEMENT | Equipements Mastics / 10 Pﬁﬁ' AN Maste bimmineulx n?lr}rpassage de dale Non
R+1 -> DEGAGEMENT | Conduits Manchons / 12 | P AN Manchon plastique laine Non
R+1 -> DEGAGEMENT | Faux plafonds Isolants / 23 'F‘,’GST AN F'LTJQ‘.’&'ZL”S!S;&JZEZn‘i'é‘ﬁ?s" ¢ Non
R+1 -> 11.00 Faux plafonds Panneaux / 8 Igelrg AN Faux plafond des bureaux Non
R+1->11.01 Faux plafonds Panneaux / 8 'F(,jeirg AN Faux plafond des bureaux Non
R+1 ->11.07 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+1->11.05 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+1->11.08 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+1 -> 13.26 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+1->13.25 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+1->13.24 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
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cision
R+1 ->13.23 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+1->13.22 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+1 ->13.21 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+1 -> 13.20 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+1 ->13.19 Faux plafonds Panneaux / / 24 / ! MA Faux plafond Non
R+1->13.18 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+l ->13.17 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+1->12.13 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+1 ->11.09 Faux plafonds Panneaux / / 8 'gelrg / AN Faux plafond des bureaux Non
R+1->11.09 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+1->11.10 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+1->11.13 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
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S o : N° N° N° : Présence
Localisation Ouvrage Matériau / Produit Aspect  Couleur ZPSO  Prél. Sond. c_le_ Observation amiante
décision
R+1->15.30 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+1->15.29 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
P43 Calorifuge laine de verre + aluminium
R+1->11.12 Conduits Calorifugeages / 9 N AN sur ventilation des bureaux Non
R+1->11.12 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+1 ->16.31 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+1->12.62 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+1 -> 12.60 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+2 ->27.43 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+2 ->27.44 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+2 -> 27.40 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+2 ->27.41 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+2 ->27.42 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
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N° N° CHISIE Présence
Localisation Ouvrage Matériau / Produit Aspect  Couleur ZPSO  Prél de Observation amiante
' décision
R+2 ->27.45 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+2 ->21.10 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+2 ->21.11 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+2 ->21.01 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+2 ->21.04 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+2->21.04 Portes Peintures / 17 E%T AN Peinture sur porte bois Non
R+2 ->21.06 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+2 ->21.07 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+2->23.25 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+2 ->22.12 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+2 ->22.13 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+2->22.15 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
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Localisation Ouvrage Matériau / Produit Aspect  Couleur ZPSO  Prél. Sond. c_le_ Observation amiante
décision
R+2 ->22.19 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+2->22.21 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+2 ->22.23 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+2 ->22.24 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+2 -> 26.46 Faux plafonds Panneaux / / 24 / ! MA Faux plafond Non
R+2 ->21.02 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
idem Lé plastique gris + colle jaune +
R+2 ->21.02 Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 13 p 29 / AN ragréage Non
idem Lé plastique gris + colle jaune +
R+2 ->21.02 Revétements de sol Ragréages / Rose 13 P 29 ! AN ragréage Non
R+2 ->21.02 Plinthes Peintures / / 14 Igezrg / AN Peinture de plinthe bois Non
R+2 ->21.02 Cloisons (Iégéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 16 'Fc,ie3r2 / AN Cloison placo - bande calicot Non
R+2 ->21.02 Equipements Peintures / / 15 ||(31e3rg / AN Peinture sur radiateur métal Non
Copyright BUREAU VERITAS Page 19/147 Date du rapport : 29/10/2025

Rapport N° : 28558806/S1/1/AM-RTV_V1



BUREAU
VERITAS

Critere

S o : N° N° N° : Présence
Localisation Ouvrage Matériau / Produit Aspect  Couleur ZPSO  Prél. Sond. c_le_ Observation amiante
décision
He liocd P Poteaux rectangulaire : peinture +
Enduits lissés, projetés ou P36* °
R+2 ->22.17 Poteaux talochés / / 19 N / AN enduit Non
) P36+ Poteaux rectangulaire : peinture +
R+2 ->22.17 Poteaux Peintures / / 19 N / AN enduit Non
He liccd A Poteaux rectangulaire : peinture +
Enduits lissés, projetés ou P37 ;
R+2 ->22.17 Poteaux talochés / / 19 N / AN enduit Non
P37 Poteaux rectangulaire : peinture +
R+2 ->22.17 Poteaux Peintures / / 19 N / AN enduit Non
R+2 ->22.17 Equipements Peintures / / 15 P?\ls* / AN Peinture sur radiateur métal Non
R+2->22.17 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
Lé plastique gris + colle jaune +
R+2 ->22.17 Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 13 Ige;n; / AN ragréage Non
idem Lé plastique gris + colle jaune +
R+2 ->22.17 Revétements de sol Ragréages / Rose 13 P 29 / AN ragréage Non
R+2 ->22.17 Plinthes Peintures / / 14 Igezng / AN Peinture de plinthe bois Non
R+2 ->22.17 Cloisons (Iégéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 16 'gesrg / AN Cloison placo - bande calicot Non
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décision

R+2 ->22.17 Portes Peintures / / 17 E%T / AN Peinture sur porte bois Non

R+2 ->22.18 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
Idem Lé plastique gris + colle jaune +

R+2 ->22.18 Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 13 P 29 / AN ragréage Non
idem Lé plastique gris + colle jaune +

R+2->22.18 Revétements de sol Ragréages / Rose 13 P 29 / AN ragréage Non

R+2 ->22.18 Plinthes Peintures / / 14 Igezrg / AN Peinture de plinthe bois Non

R+2 ->22.18 Cloisons (Iégéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 16 E%rg / AN Cloison placo : bande calicot Non

: . Idem Peinture sur radiateur métal

R+2->22.18 Equipements Peintures / / 15 P38 / AN Non

R+2 ->22.18 Portes Peintures / / 17 E%T / AN Peinture sur porte bois Non

R+2 ->22.20 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
Idem Lé plastique gris + colle jaune +

R+2 ->22.20 Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 13 P29 / AN ragréage Non
idem Lé plastique gris + colle jaune +

R+2 ->22.20 Revétements de sol Ragréages / Rose 13 P29 / AN ragréage Non
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Localisation Ouvrage Matériau / Produit Aspect  Couleur de Observation =
ZPSO Sond. o amiante
décision
R+2 ->22.20 Plinthes Peintures / / 14 | e / AN Peinture de plinthe bois Non
R+2 ->22.20 Cloisons (Iégéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 16 ||(31e3r£1 / AN Cloison placo : bande calicot Non
; . Idem Peinture sur radiateur métal
R+2 ->22.20 Equipements Peintures / / 15 p3g / AN Non
R+2 ->22.20 Portes Peintures / / 17 E%T / AN Peinture sur porte bois Non
R+2 -> 22.25 Faux plafonds Panneaux / / 24 / ! MA Faux plafond Non
idem Lé plastique gris + colle jaune +
R+2 ->22.25 Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 13 P29 / AN ragréage Non
Idem Lé plastique gris + colle jaune +
R+2 ->22.25 Revétements de sol Ragréages / Rose 13 P 29 / AN ragréage Non
R+2 ->22.25 Plinthes Peintures / / 4 | g / AN Peinture de plinthe bois Non
R+2 ->22.25 Cloisons (Iégéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 16 IgeBrg / AN Cloison placo : bande calicot Non
Enduits lissés, projetés ou Idem Poteau béton : toile de verre + enduit
R+2 ->22.25 Poteaux ialochés / / 18 P30 / AN Non
R+2 ->22.25 Equipements Peintures / / 15 ||(31e3rg / AN Peinture sur radiateur métal Non
. ldem Peinture sur porte bois
R+2 ->22.25 Portes Peintures / / 17 P31 / AN Non
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Localisation Ouvrage Matériau / Produit Aspect  Couleur ZPSO de Observation amiante
décision
R+2 ->22.22 Faux plafonds Panneaux / / 24 / MA Faux plafond Non
Lé plastique gris + colle jaune +
R+2 ->22.22 Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 13 IFc’izrg AN ragréage Non
Lé plastique gris + colle jaune +
R+2 ->22.22 Revétements de sol Ragréages / Rose 13 'g%rg AN ragréage Non
R+2 ->22.22 Plinthes Peintures / / 14 Igezn81 AN Peinture de plinthe bois Non
R+2 -> 22.22 Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 16 'g%rg AN Cloison placo : bande calicot Non
R+2 -> 22 22 Poteaux tglgiﬂgss lissés, projetés ou / / 18 IFc’je3r(r)1 AN Poteau béton : toile de verre + enduit Non
R+2 ->22.22 Equipements Peintures / / 15 'g%rg AN Peinture sur radiateur métal Non
R+2 ->22.22 Portes Peintures / / 17 'Fc,iesT AN Peinture sur porte bois Non
. Lé plastique gris + colle jaune +
R+2 ->22.29 Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 13 Pﬁlg AN ragréage Non
p2g* Lé plastique gris + colle jaune +
R+2 ->22.29 Revétements de sol Ragréages / Rose 13 N AN ragréage Non
R+2 -> 22.29 Plinthes Peintures / / 14 Pils* AN Peinture de plinthe bois Non
Copyright BUREAU VERITAS Page 23/147 Date du rapport : 29/10/2025

Rapport N° : 28558806/S1/1/AM-RTV_V1



BUREAU
VERITAS

Critere

Localisation Ouvrage Matériau / Produit Aspect  Couleur ZI!:ISOO Pl:lgl. s (',\l,: d. - c_le_ Observation ':lf‘?::&e
cision
R42 -> 2229 Poteaux tglrclj?:ﬁiéss lissés, projetés ou / / 18 P::,\IO* / AN Poteau béton : toile de verre + enduit Non
R+2 -> 22.29 Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 16 P?\lz* / AN Cloison placo - bande calicot Non
R+2 ->22.29 Portes Peintures / / 17 Pi‘l* / AN Peinture sur porte bois Non
R+2 ->22.29 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+2 ->22.29 Equipements Peintures / / 15 'ge:;g / AN Peinture sur radiateur métal Non
R+2 ->26.33 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+2 ->26.33 Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 13 'Fc,lezrg / AN L plaﬁiqu?a%?éa;go"e Jaune * Non
~ i Idem Lé plastique gri§ + colle jaune +
R+2 ->26.33 Revétements de sol Ragréages / Rose 13 P29 / AN ragréage Non
R+2 -> 26.33 Plinthes Peintures / / 14 Igezrg / AN Peinture de plinthe bois Non
R+2 ->26.33 Cloisons (légeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 16 Ig%n; / AN Cloison placo : bande calicot Non
R+2 ->26.33 Equipements Peintures / / 15 ||(31e3rg / AN Peinture sur radiateur métal Non
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Localisation Ouvrage Matériau / Produit Aspect  Couleur de Observation =
ZPSO Sond. o amiante
décision
R+2 ->26.33 Portes Peintures / / 17 E%T / AN Peinture sur porte bois Non
Enduit de rebouchage des gaines de
. - Enduits lissés, projetés ou P35 ventilation entre bureau et
R+2 -> DEGAGEMENT | Gaines et coffres verticaux talochés / / 7 N / AN dégagement Non
. AlA . " Joint tissu antivibratile de gaine de
R+2 -> DEGAGEMENT | Conduits d‘i’(;';t; entre éléments, joints de / / 20 P39 / AN ventilation aluminium Non
. (14 - Joint tissu antivibratile de gaine de
R+2 -> DEGAGEMENT | Conduits d?é’;‘; entre éléments, joints de / / 20 Pao / AN ventilation aluminium Non
Idem Film papier noir sur faux plafond
R+2 -> DEGAGEMENT | Faux plafonds Isolants / / 23 P51 / AN métallique des dégagements Non
R+2 -> DEGAGEMENT | Conduits Manchons / / 12 idem / AN Manchon plastique laine Non
Enduit de rebouchage des gaines de
. ; Enduits lissés, projetés ou P26 ventilation entre bureau et
R+3 -> DEGAGEMENT | Gaines et coffres verticaux talochés / / 7 N / AN dégagement Non
P25 Mastic bitumineux en passage de dalle
R+3 -> DEGAGEMENT | Equipements Mastics / / 10 N / AN / mur Non
R+3 -> DEGAGEMENT | Conduits Mastics / / 1 Pet / AN Mastic de gaine de ventilation Non
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R+3 -> DEGAGEMENT | Conduits Manchons / 12 i AN Manchon plastique laine Non
idem Film papier noir sur faux plafond
R+3 -> DEGAGEMENT | Faux plafonds Isolants 23 AN métallique des dégagements Non
plafond I / y) ¢ :
R+3 -> 37.59 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+3 ->37.61 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+3 ->37.63 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+3 -> 37.65 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+3 ->37.67 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+3 -> 37.60 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+3 ->31.01 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
P34 Calorifuge laine de verre + aluminium
R+3 ->31.02 Conduits Calorifugeages / 9 N AN sur ventilation des bureaux Non
R+3 ->31.02 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
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S o : N° N° N° : Présence
Localisation Ouvrage Matériau / Produit Aspect  Couleur ZPSO  Prél. Sond. c_le_ Observation amiante
décision
R+3 ->31.03 Faux plafonds Panneaux / 24 MA Faux plafond Non
R+3 ->31.07 Faux plafonds Panneaux / 24 MA Faux plafond Non
R+3 ->31.08 Faux plafonds Panneaux / 24 MA Faux plafond Non
R+3 ->31.09 Faux plafonds Panneaux / 24 MA Faux plafond Non
R+3 ->31.10 Faux plafonds Panneaux / 24 MA Faux plafond Non
R+3->31.12 Faux plafonds Panneaux / 24 MA Faux plafond Non
R+3->31.13 Faux plafonds Panneaux / 24 MA Faux plafond Non
R+3->31.17 Faux plafonds Panneaux / 24 MA Faux plafond Non
R+3->31.15 Faux plafonds Panneaux / 24 MA Faux plafond Non
R+3->31.16 Faux plafonds Panneaux / 24 MA Faux plafond Non
R+3 ->31.70 Faux plafonds Panneaux / 24 MA Faux plafond Non
R+3 ->36.53 Faux plafonds Panneaux / 24 MA Faux plafond Non
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Localisation Ouvrage Matériau / Produit Aspect  Couleur ZPSO  Prél. Sond. - c_le_ Observation amiante
cision
R+3 -> 36.55 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+3->32.44 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+3 -> 36.54 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
idem Lé plastique gris + colle jaune +
R+3 ->36.54 Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 13 P29 / AN ragréage Non
Idem Lé plastique gris + colle jaune +
R+3 ->36.54 Revétements de sol Ragréages / Rose 13 P29 / AN ragréage Non
R+3 -> 36.54 Plinthes Peintures / / 14 Ig«zrg / AN Peinture de plinthe bois Non
R+3 ->36.54 Cloisons (Iégéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 16 Igzrg / AN Cloison placo - bande calicot Non
R+3 ->36.54 Equipements Peintures / / 15 I’g%ng / AN Peinture sur radiateur métal Non
R+3 -> 36.54 Portes Peintures / / 17 IgeBT / AN Peinture sur porte bois Non
R+3 -> 36.56 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+3 ->32.42 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
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R+3 ->33.08 Faux plafonds Panneaux / / 24 / MA Faux plafond Non
R+3 ->33.43 Faux plafonds Panneaux / / 24 / MA Faux plafond Non
R+3 -> 33.45 Faux plafonds Panneaux / / 24 / MA Faux plafond Non
R+3->SALLEREUS | oy plafonds Panneaux / / 24 / MA Faux plafond Non
PERS

_ Lé plastique gris + colle jaune +
R+3 >SALLEREU S Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 13 Idem AN ragréage Non
PERS P29

R Lé plastique gris + colle jaune +
R¥3->SALLEREUS | poystements de sol Ragréages / Rose 13 Idem AN ragréage Non
PERS P29
R+3 -> SALLE REU 8 . . Idem Peinture de plinthe bois
PERS Plinthes Peintures / / 14 pog AN Non
sgzg SALLE REU 8 Cloisons (légeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 16 Ige3n21 AN Cloison placo : bande calicot Non
R+3 -> SALLE REU 8 . : Idem Peinture sur radiateur métal
PERS Equipements Peintures / / 15 p3g AN Non
R+3 -> SALLE REU 8 . Idem Peinture sur porte bois
PERS Portes Peintures / / 17 P31 AN Non
ggs';; SALLEREU 10 | o iy plafonds Panneaux / / 24 / MA Faux plafond Non
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~ Lé plastique gris + colle jaune +
ggg; SALLEREU 10 | po\atements de sol Colles non bitumineuses / / 13 Igezrg / AN ragréage Non

~ Lé plastique gris + colle jaune +
EE%; SALLE REU 10 Revétements de sol Ragréages / Rose 13 Igezrg / AN ragréage Non
R+3 -> SALLE REU 10 . . Idem Peinture de plinthe bois
PERS Plinthes Peintures / / 14 P 28 / AN Non
sga; SALLE REU 10 Cloisons (légeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 16 Ig%”; / AN Cloison placo : bande calicot Non
R+3 -> SALLE REU 10 . . Idem Peinture sur radiateur métal
PERS Equipements Peintures / / 15 p3g / AN Non
R+3 -> SALLE REU 10 ! Idem Peinture sur porte bois
PERS Portes Peintures / / 17 P31 / AN Non

_ Lé plastique gris + colle jaune +
s;:;s?gléﬁEAU Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 13 Pﬁlg / AN ragréage Non

R Lé plastique gris + colle jaune +
s;?éslgtéﬁEAU Revétements de sol Ragréages / Rose 13 P,}lg / AN ragréage Non
R+3 -> BUREAU . . P20 Peinture de plinthe bois
PASSAGE 1 Plinthes Peintures / / 14 N / AN Non
R+3 -> BUREAU . P . L . P22 Cloison placo : bande calicot
PASSAGE 1 Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 16 N / AN Non
R+3 -> BUREAU . . P21 Peinture sur radiateur métal
PASSAGE 1 Equipements Peintures / / 15 N / AN Non
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Critere

Localisation Ouvrage Matériau / Produit Aspect  Couleur ZF',\ISOO PT;I. s (',\l,: d. . qe_ Observation I:‘r;?::&e
écision
s;\géig%ﬁEAu Portes Peintures / / 17 Pﬁs / AN Peinture sur porte bois Non
s;gélg%ﬁEAu Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
E;gé?gggEAU Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
s;\géigLéRzEAu Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 13 'gezng / AN e plawqu?a%rrizaggoue Jaune * Non
E;‘?éé;\gLéRzEAU Revétements de sol Ragréages / Rose 13 Igezn; / AN e pIaStiqu?a%rriga;goue Jaune+ Non
s;gélgLéRzEAU Plinthes Peintures / / 14 'F(,jzrg / AN Peinture de plinthe bois Non
E;gé?gléF;EAU Cloisons (Iégéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 16 Igzrg / AN Cloison placo - bande calicot Non
s;gélgLéRzEAU Equipements Peintures / / 15 Ige3n§ / AN Peinture sur radiateur métal Non
E;Séé?gLéRzEAU Portes Peintures / / 17 IgeBT / AN Peinture sur porte bois Non
R+3 -> COPIE Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+3 -> COPIE Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 13 'gez'g / AN L pIaSﬁqu‘raa%rrizaz;goue Jaune * Non
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BUREAU
VERITAS

o
Localisation Ouvrage Matériau / Produit Aspect  Couleur ZF"\ISO de Observation ':lf‘?::&e
décision
Lé plastique gris + colle jaune +
R+3 -> COPIE Revétements de sol Ragréages / Rose 13 Igezrg AN ragréage Non
R+3 -> COPIE Plinthes Peintures / / 14 | gem AN Peinture de plinthe bois Non
R+3 -> COPIE Cloisons (légeéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 16 ';'93”21 AN Cloison placo : bande calicot Non
R+3 -> COPIE Equipements Peintures / / 15 Igesrg AN Peinture sur radiateur métal Non
R+3 -> COPIE Portes Peintures / / 17 E%T AN Peinture sur porte bois Non
R+3 ->32.34 Poteaux tglrcljilrjlléss lissés, projetés ou / / 18 PﬁA AN Poteau béton : toile de verre + enduit Non
R+3->32.34 Faux plafonds Panneaux / / 24 / MA Faux plafond Non
Lé plastique gris + colle jaune +
R+3->32.34 Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 13 Igezn; AN ragréage Non
. 3 idem Lé plastique gris + colle jaune +
R+3->32.34 Revétements de sol Ragréages / Rose 13 P 29 AN ragréage Non
R+3 ->32.34 Plinthes Peintures / / 14 'F(,jzrg AN Peinture de plinthe bois Non
R+3->32.34 Cloisons (Iégéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 16 Ige?’r; AN Cloison placo : bande calicot Non
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Critere

- o : N° N° : Présence
Localisation Ouvrage Matériau / Produit Aspect  Couleur de Observation =
ZPSO : Sond. o amiante
décision
R+3 ->32.34 Equipements Peintures / / 15 'g%ng / AN Peinture sur radiateur métal Non
R+3 ->32.34 Portes Peintures / / 17 IS%T / AN Peinture sur porte bois Non
R+3 ->32.38 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
idem Lé plastique gris + colle jaune +
R+3 ->32.38 Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 13 P29 / AN ragréage Non
Idem Lé plastique gris + colle jaune +
R+3 ->32.38 Revétements de sol Ragréages / Rose 13 P29 / AN ragréage Non
R+3 ->32.38 Plinthes Peintures / / 14 Ig«zrg / AN Peinture de plinthe bois Non
R+3 ->32.38 Cloisons (Iégéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 16 Igzrg / AN Cloison placo - bande calicot Non
Enduits lissés, projetés ou Idem Poteau béton : toile de verre + enduit
R+3 ->32.38 Poteaux ialochés / / 18 P30 / AN Non
: . Idem Peinture sur radiateur métal
R+3 ->32.38 Equipements Peintures / / 15 P38 / AN Non
R+3 ->32.38 Portes Peintures / / 17 IS%T / AN Peinture sur porte bois Non
R+3->32.17 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
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Critere
S o : N° N° N° : Présence
Localisation Ouvrage Matériau / Produit Aspect  Couleur ZPSO  Prél. Sond. c_le_ Observation amiante
décision
R+3 ->32.18 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+3->32.19 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+3 ->32.20 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+3 ->32.22 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+3 ->32.23 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+3->32.25 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+3 ->32.26 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+3 ->32.29 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+3->32.31 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+3 ->32.32 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
R+3 ->32.32 Cloisons (légeres et préfabriquées) | Bandes calicot / 16 Igegg AN Cloison placo : bande calicot Non
R+3 ->32.33 Faux plafonds Panneaux / 24 / MA Faux plafond Non
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Localisation Ouvrage Matériau / Produit Aspect  Couleur ZI!:ISOO Pl:lgl. s (',\l,: d. d(;r‘i:!t:re Observation ':lf‘?::&e
cision
R+3 ->32.35 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+3 ->32.37 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+3 -> 32.40 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+3 ->32.41 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+3 ->32.73 Faux plafonds Panneaux / / 24 / ! MA Faux plafond Non
R+4 -> 41.08 Faux plafonds Panneaux / / 8 P%\ls* / AN Faux plafond des bureaux Non
R+4 -> 41.10 Faux plafonds Panneaux / / 8 'gel'g / AN Faux plafond des bureaux Non
R+4 -> 41.24 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+4 ->41.12 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+4 ->41.13 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+4 ->41.14 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+4 -> 41.15 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
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Critere
S o . N° N° N° q Présence
Localisation Ouvrage Matériau / Produit Aspect  Couleur ZPSO  Prél. Sond. c_le_ Observation amiante
décision

R+4 ->41.16 Faux plafonds Panneaux / 24 MA Faux plafond Non
R+4 ->41.17 Faux plafonds Panneaux / 24 MA Faux plafond Non
R+4 ->41.18 Faux plafonds Panneaux / 24 MA Faux plafond Non
R+4 ->41.21 Faux plafonds Panneaux / 24 MA Faux plafond Non
R+4 ->41.22 Faux plafonds Panneaux / 24 MA Faux plafond Non
R+4 ->41.23 Faux plafonds Panneaux / 24 MA Faux plafond Non
R+4 -> 41.02 Faux plafonds Panneaux / 24 MA Faux plafond Non
R+4 ->42.28 Faux plafonds Panneaux / 24 MA Faux plafond Non
R+4 ->42.31 Faux plafonds Panneaux / 24 MA Faux plafond Non
R+4 -> 43.56 Faux plafonds Panneaux / 24 MA Faux plafond Non
R+4 -> 43.55 Faux plafonds Panneaux / 24 MA Faux plafond Non
R+4 ->42.34 Faux plafonds Panneaux / 24 MA Faux plafond Non




Critere

BUREAU
VERITAS

S o : N° N° N° : Présence
Localisation Ouvrage Matériau / Produit Aspect  Couleur ZPSO  Prél. Sond. c_le_ Observation amiante
décision
R+4 -> 42.36 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
Enduit de rebouchage des gaines de
. - Enduits lissés, projetés ou P13 ventilation entre bureau et
R+4 -> DEGAGEMENT | Gaines et coffres verticaux talochés / / 7 N / AN dégagement Non
R+4 -> DEGAGEMENT | Conduits Mastics / / 1 i / AN Mastic de gaine de ventilation Non
P16 Mastic bitumineux en passage de dalle
R+4 -> DEGAGEMENT | Equipements Mastics / / 10 N / AN / mur Non
R+4 -> DEGAGEMENT | Equipements Joints / / 11 P / AN Mousse sur attache de conduit Non
R+4 -> DEGAGEMENT | Conduits Manchons / / 12 P8 / AN Manchon plastique laine Non
Film papier noir sur faux plafond
R+4 -> DEGAGEMENT | Faux plafonds Isolants / / 23 'F‘,’%T / AN métallique des dégagements Non
R+4 > 42.24 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+4 -> 42.25 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+4 -> 42.26 Faux plafonds Panneaux / / 24 / ! MA Faux plafond Non
R+4 -> 42.27 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
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Critére
S o : N° N° N° : Présence
Localisation Ouvrage Matériau / Produit Aspect  Couleur ZPSO  Prél. Sond. c_le_ Observation amiante
décision
R+4 -> 42.29 Faux plafonds Panneaux / 24 MA Faux plafond Non
R+4 ->42.23 Faux plafonds Panneaux / 24 MA Faux plafond Non
R+4 -> 42.30 Faux plafonds Panneaux / 24 MA Faux plafond Non
R+4 -> 42.32 Faux plafonds Panneaux / 24 MA Faux plafond Non
R+4 ->42.33 Faux plafonds Panneaux / 24 MA Faux plafond Non
R+4 ->42.35 Faux plafonds Panneaux / 24 MA Faux plafond Non
R+4 -> 42.37 Faux plafonds Panneaux / 24 MA Faux plafond Non
R+4 ->42.38 Faux plafonds Panneaux / 24 MA Faux plafond Non
R+4 ->42.41 Faux plafonds Panneaux / 24 MA Faux plafond Non
R+4 ->42.42 Faux plafonds Panneaux / 24 MA Faux plafond Non
R+4 -> 42.47 Faux plafonds Panneaux / 24 MA Faux plafond Non
R+4 -> 42.50 Faux plafonds Panneaux / 24 MA Faux plafond Non
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VERITAS

Critere

isati 5 i N° q Présence
Localisation Ouvrage Matériau / Produit Aspect  Couleur de Observation =
ZPSO o amiante
décision
R+4 -> 42.53 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+4 -> 42.54 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+4 -> 42.40 Faux plafonds Panneaux / / 24 / ! MA Faux plafond Non
R+4 -> 42.39 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+4 ->42.43 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+4 -> 42.45 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+4 ->42.48 Faux plafonds Panneaux / / 24 / / MA Faux plafond Non
R+5 ->51.02 Revétements de sol Peintures de sol / / 3 P%\ll* / AN Sol surbot béton Non
R+5 ->51.02 Conduits Mastics / / 1 F"\|7 / AN Mastic de gaine de ventilation Non
R+5 ->51.02 Conduits Calorifugeages / / 2 PN8* / AN Calorifuge laine de verre aluminium Non
po* Conduit d’eau de CTA : calorifuge
R+5 ->51.02 Conduits Calorifugeages / / 5 N / AN mousse bleue Non
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VERITAS

Critere

o o
Localisation Ouvrage Matériau / Produit Aspect  Couleur ZF"\ISO Pll\'lél de Observation I::‘fs::&e
' décision
) ] P10* Mousse noir sur gaine de ventilation
R+5->51.02 Conduits Mastics / / 4 N / AN avec isolant laine de verre Non
" Conduit d’eau de CTA : calorifuge
R+5 ->51.02 Conduits Calorifugeages / / 6 Pf\lz / AN laine de verre Non
R+5 ->51.08 Revétements de sol Peintures de sol / / 3 PN3 / AN Sol surbot béton Non
R+5 > 51.08 Conduits Mastics / / 1 i / AN Mastic de gaine de ventilation Non
R+5 ->51.08 Conduits Calorifugeages / / 2 '7\]2 / AN Calorifuge laine de verre aluminium Non
pa Mousse noir sur gaine de ventilation
R+5 ->51.08 Conduits Mastics / / 4 N / AN avec isolant laine de verre Non
Conduit d'eau de CTA : calorifuge
R+5->51.08 Conduits Calorifugeages / / 5 F;\IS / AN mousse bleue Non
Conduit d’eau de CTA : calorifuge
R+5 ->51.08 Conduits Calorifugeages / / 6 '7\? / AN laine de verre Non
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VERITAS

7. ANNEXES

7.1. Parties d’immeuble bati visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée a BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou a son représentant, seule personne a méme d'avoir une parfaite connaissance des
lieux, de signifier a BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux
ou zones figurant & un titre ou a un autre dans le présent rapport.

R+0 /
R+0 -> 01.02 /
R+0 -> 01.03 /
R+0 -> 01.05 /
R+0 -> 01.07 /
R+0 -> 01.09 /
R+0 -> 01.11 /
R+0 -> 01.12 /
R+0 -> 01.13 /
R+0 -> 01.17 /
R+0 ->05.33 /
R+0 -> 2 OPEX /
R+0 -> 02.18 /
R+0 -> 04.30 /
R+0 -> 07.67 /
R+0 -> 07.69 /
R+0 -> 04.30 /
R+0 -> 07.72 /
R+0 -> 07.73 /
R+0 -> 07.70 /
R+0 -> 05.41 /
R+0 -> DEGAGEMENT /
R+1 /
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R+1->17.33

/

|BUREAU |
VERITAS

Localisation Descriptif sol | mur / plafond

R+1->17.31

R+1->17.35

R+1->17.32

R+1->17.36

R+1->17.40

R+1->17.41

R+1->17.42

R+1->17.48

R+1->17.49

R+1->17.50

R+1->17.51

R+1 ->17.52

R+1->17.53

R+1->17.54

R+1->17.55

R+1 ->17.56

R+1->17.58

R+1 -> DEGAGEMENT

R+1 ->11.00

R+1->11.01

R+1->11.02

R+1->11.07

R+1 ->11.05

R+1->11.08

R+1->13.26

R+1 ->13.25

R+1->13.24
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Localisation Descriptif sol | mur / plafond

R+1->13.23

/

R+1->13.22

R+1->13.21

R+1->13.20

R+1->13.19

R+1->13.18

R+1->13.17

R+1->12.13

R+1->11.09

R+1->11.10

R+1->11.13

R+1->15.30

R+1 ->15.29

R+1->11.12

R+1->16.31

R+1->12.62

R+1->12.60

R+2

R+2 ->27.43

R+2 -> 27.44

R+2 ->27.40

R+2 ->27.41

R+2 ->27.42

R+2 ->27.45

R+2 ->21.10

R+2->21.11

R+2 ->21.01

R+2 ->21.04
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R+2 ->21.06

/

|BUREAU |
VERITAS

Localisation Descriptif sol | mur / plafond

R+2 ->21.07

R+2 ->23.25

R+2 ->22.12

R+2->22.13

R+2 ->22.15

R+2 ->22.19

R+2 ->22.21

R+2 ->22.23

R+2 ->22.24

R+2 -> 26.46

R+2 ->21.02

R+2 -> 22.17

R+2 ->22.18

R+2 ->22.20

R+2 ->22.25

R+2 ->22.22

R+2 ->22.29

R+2 ->26.33

R+2 -> DEGAGEMENT

R+3

R+3 -> DEGAGEMENT

R+3 ->37.59

R+3 ->37.61

R+3 ->37.63

R+3 ->37.65

R+3 -> 37.67

R+3 ->37.60
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R+3->31.01

/

|BUREAU |
VERITAS

Localisation Descriptif sol | mur / plafond

R+3 ->31.02

R+3 ->31.03

R+3 ->31.07

R+3->31.08

R+3 ->31.09

R+3 ->31.10

R+3 ->31.12

R+3->31.13

R+3 ->31.17

R+3 ->31.15

R+3->31.16

R+3 ->31.70

R+3 ->36.53

R+3 ->36.55

R+3 ->32.44

R+3 -> 36.54

R+3 -> 36.56

R+3 ->32.42

R+3 ->33.08

R+3 ->33.43

R+3 ->33.45

R+3 -> SALLE REU 8 PERS

R+3 -> SALLE REU 10 PERS

R+3 -> BUREAU PASSAGE 1

R+3 -> BUREAU PASSAGE 2

R+3 -> COPIE

R+3 ->32.34
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Localisation Descriptif sol | mur / plafond

R+3 ->32.38

/

R+3 ->32.17

R+3 ->32.18

R+3 ->32.19

R+3 ->32.20

R+3 ->32.22

R+3 ->32.23

R+3 ->32.25

R+3 ->32.26

R+3 ->32.29

R+3 ->32.31

R+3 ->32.32

R+3 -> 32.33

R+3 ->32.35

R+3 ->32.37

R+3 ->32.40

R+3 ->32.41

R+3 ->32.73

R+4

R+4 -> 41.08

R+4 ->41.09

R+4 ->41.10

R+4 ->41.24

R+4 ->41.12

R+4 ->41.13

R+4 ->41.14

R+4 -> 41.15

R+4 ->41.16
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R+4 ->41.17

/

|BUREAU |
VERITAS

Localisation Descriptif sol | mur / plafond

R+4 ->41.18

R+4 ->41.21

R+4 ->41.22

R+4 ->41.23

R+4 ->41.02

R+4 -> 42.28

R+4 -> 4231

R+4 -> 43.56

R+4 -> 43.55

R+4 -> 42.34

R+4 -> 42.36

R+4 -> DEGAGEMENT

R+4 -> 42.24

R+4 -> 42.25

R+4 ->42.26

R+4 -> 42.27

R+4 ->42.29

R+4 ->42.23

R+4 -> 42.30

R+4 -> 42.32

R+4 -> 42.33

R+4 ->42.35

R+4 -> 42.37

R+4 -> 42.38

R+4 ->42.41

R+4 -> 42.42

R+4 -> 42.47
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Localisation Descriptif sol | mur / plafond

R+4 -> 42.50

/

R+4 -> 42,53

R+4 -> 42.54

R+4 ->42.40

R+4 ->42.39

R+4 -> 42.43

R+4 -> 42.45

R+4 -> 42.48

R+5

R+5 ->51.02

R+5 ->51.08
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7.2. Photos prélévements

R+0 ->01.05 R+0->02.18

Faux plafonds -> Panneaux (Liste A) Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)

R+0->02.18 R+0 -> DEGAGEMENT

Conduits -> Calorifugeages (Liste A) Faux plafonds -> Isolants

R+0 -> DEGAGEMENT R+0 -> DEGAGEMENT

Faux plafonds -> Isolants Faux plafonds -> Isolants

Date du rapport : 29/10/2025
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_ ERITAS
R+0 -> DEGAGEMENT R+0 -> DEGAGEMENT
Gaines et coffres verticaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés Conduits -> Mastics
R+0 -> DEGAGEMENT R+1 -> DEGAGEMENT
Equipements -> Mastics Gaines et coffres verticaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés
R+1 -> DEGAGEMENT R+1 -> DEGAGEMENT
Conduits -> Mastics Equipements -> Mastics

Date du rapport : 29/10/2025
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_ ERITAS
R+1 -> DEGAGEMENT R+1->11.12
Conduits -> Manchons Condauits -> Calorifugeages (Liste A)
R+2->22.17 R+2->22.17
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés | Peintures Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés | Peintures
R+2->22.17 R+2->22.29
Equipements -> Peintures Revétements de sol -> Colles non bitumineuses | Ragréages

Date du rapport : 29/10/2025
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R+2 ->22.29 R+2 ->22.29

Plinthes -> Peintures Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés

R+2 ->22.29 R+2 ->22.29

—
Cloisons (légéres et préfabriquées) -> Bandes calicot Portes -> Peintures
R+2 -> DEGAGEMENT R+2 -> DEGAGEMENT

Gaines et coffres verticaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés Condauits -> Joints entre éléments, joints de brides

Date du rapport : 29/10/2025
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_ ERITAS
R+2 -> DEGAGEMENT R+3 -> DEGAGEMENT
1‘”'.
Conduits -> Joints entre éléments, joints de brides Gaines et coffres verticaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés

R+3 -> DEGAGEMENT R+3 -> DEGAGEMENT

Equipements -> Mastics Conduits -> Mastics

R+3 -> DEGAGEMENT R+3->31.02

/il

Conduits -> Manchons Conduits -> Calorifugeages (Liste A)

Date du rapport : 29/10/2025
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R+3 -> BUREAU PASSAGE 1

Revétements de sol -> Colles non bitumineuses | Ragréages

ZPSO 16

R+3 -> BUREAU PASSAGE 1

Cloisons (légéres et préfabriquées) -> Bandes calicot

ZPSO 17

R+3 -> BUREAU PASSAGE 1

Portes -> Peintures

Page 54/147
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R+3 -> BUREAU PASSAGE 1

Plinthes -> Peintures

ZPSO 15

R+3 -> BUREAU PASSAGE 1

Equipements -> Peintures

ZPSO 18

R+3->32.34

\|

Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés

Date du rapport : 29/10/2025
Rapport N° : 28558806/S1/1/AM-RTV_V1



BUREAU

_ ERITAS
R+4->41.08 R+4 -> DEGAGEMENT
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A) Gaines et coffres verticaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés

R+4 -> DEGAGEMENT R+4 -> DEGAGEMENT

Conduits -> Mastics Equipements -> Mastics

R+4 -> DEGAGEMENT R+4 -> DEGAGEMENT

Equipements -> Joints Conduits -> Manchons

Date du rapport : 29/10/2025
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ZPSO 3

R+5->51.02

Revétements de sol -> Peintures de sol

ZPSO 2

R+5->51.02

Conduits -> Calorifugeages (Liste A)

ZPSO 4

R+5->51.02

Condauits -> Mastics

Page 56/147
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ZPSO 1

R+5->51.02

Conduits -> Mastics

ZPSO 5

R+5->51.02

Conduits -> Calorifugeages (Liste A)

ZPSO 6

R+5->51.02

Conduits -> Calorifugeages (Liste A)

Date du rapport : 29/10/2025
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ZPSO 3

R+5->51.08

Revétements de sol -> Peintures de sol

ZPSO 2

R+5->51.08

Conduits -> Calorifugeages (Liste A)

ZPSO 5

R+5->51.08

Conduits -> Calorifugeages (Liste A)
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ZPSO 1

R+5->51.08

Conduits -> Mastics

ZPSO 4

R+5->51.08

Conduits -> Mastics

ZPSO 6

R+5->51.08

Conduits -> Calorifugeages (Liste A)

Date du rapport : 29/10/2025
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7.3. Photos sondages

ZPSO 24

R+0 ->07.67

o

ZPSO 24

R+0->07.73

Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)

Copyright BUREAU VERITAS

Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)
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VERITAS

6- Conduits et accessoires intérieurs

Investigations destructives susceptibles d'altérer la fonction coupe-feu

systeme de ventilation

Ensemble des clapets coupe-feu et systéme SSI lié au

Faire réaliser les investigations destructives par une
entreprise qualifiée et compétente SS4 lorsque les
conditions d'utilisation le permettront

6- Conduits et accessoires intérieurs

Investigations destructives susceptibles d'altérer la fonction coupe-feu

systeme de ventilation

Ensemble des clapets coupe-feu et systéme SSI lié au

Faire réaliser les investigations destructives par une
entreprise qualifiée et compétente SS4 lorsque les
conditions d'utilisation le permettront

6- Conduits et accessoires intérieurs

Investigations destructives susceptibles d'altérer la fonction coupe-feu

systéme de ventilation

Ensemble des clapets coupe-feu et systéme SSI lié au

Faire réaliser les investigations destructives par une
entreprise qualifiée et compétente SS4 lorsque les
conditions d'utilisation le permettront

Copyright BUREAU VERITAS
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VERITAS

6- Conduits et accessoires intérieurs

Investigations destructives susceptibles d'altérer la fonction coupe-feu

Ensemble des clapets coupe-feu et systeme SSlI lié au
systeme de ventilation

Faire réaliser les investigations destructives par une
entreprise qualifiée et compétente SS4 lorsque les
conditions d'utilisation le permettront

6- Conduits et accessoires intérieurs

Investigations destructives susceptibles d'altérer la fonction coupe-feu

Ensemble des clapets coupe-feu et systéme SSI lié au
systéme de ventilation

Faire réaliser les investigations destructives par une
entreprise qualifiée et compétente SS4 lorsque les
conditions d'utilisation le permettront

. Date du rapport : 29/10/2025
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BUREAU

Ensemble des plénums

Présence de faux-plafond dans I'ensemble des locaux, ne permettant pas une visibilité compléte du plénum.

Prévoir une visite BVE dés la dépose des faux-plafonds,
ou alerter en cas de présence de matériaux suspect
autres que la présence de béton.

Ensemble des plénums

Présence de faux-plafond dans I'ensemble des locaux, ne permettant pas une visibilité compléte du plénum.

Prévoir une visite BVE dés la dépose des faux-plafonds,
ou alerter en cas de présence de matériaux suspect
autres que la présence de béton.

Ensemble des plénums

Présence de faux-plafond dans I'ensemble des locaux, ne permettant pas une visibilité compléte du plénum.

Prévoir une visite BVE dés la dépose des faux-plafonds,
ou alerter en cas de présence de matériaux suspect
autres que la présence de béton.

Date du rapport : 29/10/2025
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BUREAU

Ensemble des plénums

Présence de faux-plafond dans I'ensemble des locaux, ne permettant pas une visibilité compléte du plénum.

Prévoir une visite BVE dés la dépose des faux-plafonds,
ou alerter en cas de présence de matériaux suspect
autres que la présence de béton.

Ensemble des plénums

Présence de faux-plafond dans I'ensemble des locaux, ne permettant pas une visibilité compléte du plénum.

Prévoir une visite BVE dés la dépose des faux-plafonds,
ou alerter en cas de présence de matériaux suspect
autres que la présence de béton.

Date du rapport : 29/10/2025
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| VERITAS |

7.5. Photos observations

OBS 57

Autre

Sondage plénum (présence isolant)

Observation :

Plafond béton brut

OBS 58

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

OBS 55

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

Copyright BUREAU VERITAS
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| VERITAS |

OBS 56

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

OBS 61

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

OBS 59

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

Date du rapport : 29/10/2025
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OBS 60

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

OBS 62

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

OBS 63

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

Date du rapport : 29/10/2025
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OBS 64

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

OBS 65

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

OBS 66

Autre

Clapet coupe-feu

Observation :

1998

Date du rapport : 29/10/2025
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OBS 52

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

OBS 54

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

OBS 42

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

Date du rapport : 29/10/2025
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OBS 45

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

OBS 46

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

OBS 49

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

Date du rapport : 29/10/2025
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OBS 50

Autre

Clapet coupe feu

Observation :

1998

OBS 51

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

OBS 53

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

Date du rapport : 29/10/2025
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OBS 47

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

OBS 48

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

OBS 43

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

Date du rapport : 29/10/2025
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OBS 44

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

OBS 41

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

OBS 35

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

Date du rapport : 29/10/2025

Copyright BUREAU VERITAS Page 71/147 Rapport N° : 28558806/S1/1/AM-RTV_V1



BUREALU
| VERITAS |

OBS 38

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

OBS 32

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

OBS 39

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

Date du rapport : 29/10/2025
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OBS 30

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

OBS 31

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

OBS 19

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

Copyright BUREAU VERITAS
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Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

OBS 34

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

OBS 37

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

Date du rapport : 29/10/2025
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OBS 40

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

V’W"“*

A

OBS 18

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

OBS 20

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

Date du rapport : 29/10/2025
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OBS 23

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

OBS 28

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

Date du rapport : 29/10/2025
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OBS 29

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

OBS 21

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

OBS 27

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

Date du rapport : 29/10/2025
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OBS 22

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

OBS 14

04 - Plafonds et faux plafonds

Faux plafonds

Observation :

Faux plafond 1999

OBS 15

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

Date du rapport : 29/10/2025
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OBS 16

04 - Plafonds et faux plafonds

Faux plafonds

Observation :

Faux plafond 1999

OBS 17

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

OBS 24

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

Copyright BUREAU VERITAS
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OBS 26

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

OBS 4

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

OBS 5

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

Date du rapport : 29/10/2025

Copyright BUREAU VERITAS Page 80/147 Rapport N° : 28558806/S1/1/AM-RTV V1



BUREALU
| VERITAS |

OBS 13

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

OBS 12

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

OBS 6

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

Date du rapport : 29/10/2025
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OoBS 7

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

OBS 8

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

OBS 10

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

Date du rapport : 29/10/2025
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OBS 9

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

OBS 11

Autre

Sondage plénum

Observation :

Plafond béton brut

OBS 2

Autre

CTA 1999

Observation :

CTA 1999 x 2
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OBS1

Autre
CTA 1999

Observation :

CTA 1999 x 2

Date du rapport : 29/10/2025
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7.6. Attestation d’assurance

Allianz ()

MNous soussignés, Allianz Global Corporate & Specialty SE - Succursale en France - 1 Cours Michelet — CS 30051 -
92076 Paris La Défense Cedex, (« |la Compagnie ») certifions par la présente que la société

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neully sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprés de notre compagnie la police n® FRLO01575 garantissant les conséquences pécuniaires de la
Responsabilite Civile pouvant lui incomber dans |'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :
* Repérage amiante avant fravaux / démalition (fout domaine d'activité)
s Mise ajour des documents de fracabilité et de carfographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres
domaines d'activité)
Examen visuel des surfaces fraitées (tout domaine d'activité)
Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
Etat parasitaire
Efat relatif & |a présence de termite
Diagnostic mérule

Missions exploitation -
s Repérage amiante pour intégration aux documents de fragabilité et de cartographie amiante (pour DTA,
DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'acivitg)
« (Créafion ou mise a jour des documents de tracabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire,
DTCA autres domaines d'activité)
Evaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
Diagnostic radon
Diagnostic technique global
Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location
* Repérage amiante pour éfablissement du constat vente

+ Constat des risques d'exposition au plomb
s Efatrelatif ala présence de termite
+ Diagnostic de performance énergétique
« Etat de l'installation intérieure d'électricité
« Efat de linstallation intérieure de gaz
+ Mesurages Carrez - Boutin
s Efat des risques
Allianz Global Corporate & Specialty SE Sidge socid Sociésé Ewcpderne immiatriculée en Allemagne sous le NHRES 208312
Succursale en France %lmse i} Eniregrise soumise au conirdle de |a B fir Finanzdienstieistungsaufsicht
1 cours Michelet - CS5 30051 Murich Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Boon, Allemagne
92076 Paris La Défense Cedex Allemagre
487 424 608 RCS Manterre www_agcs.alianz com
N* TWA intracommunautaire FR'
00 487 424 608
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Allianz ()

Autres missions :
+ Assistance technigue amiante et plomb
+  Prélévement et analyse de matiéres dangereuses
Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR LAMIANTE.
La garantie s’exerce a concurrence des montants ci-aprés :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus

(corporels, matériels et immatériels consécutifsounon)....... . 1000000 EUR par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1= janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- dela des
clauses et condifions du confrat auguel elle se référe.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas étre considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant
I'une des conditions ou disposifions de |a police ci-dessus mentionnée.

Fait a Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie

Allianz (i)
Allianz Global Corporate & Specially SE
Succursale en France

Signé peiCours Micheleduliette Allavoine

E-mail: ;:.zsu?gomnsu juliette.allavoineidaliinz.com
B s 10012402
Hewure d gﬂ#}g&ﬁ&rﬁ &EI._. 1 12:02

AdressedHs A2

Allianz Global Corporate & Specialty SE Sigge socid Sociésé Européerne  immatriculée en Allemagne sous le NeHRB 208312
Succursale en France minsuzsse ] Enfreprise soumise au corfrdle de la Bundesanstalt fir Firerzdensteishingsaufsicht
1 eours Michelet - CS 30051 Murich Grarheindorfer  Strasse 108 - 53117 Born, Allemagre
92076 Paris La Défense Cedex Allemagne
487 434 608 RCS MNanterre wiwnw ages.allianz com
N TVA intracommunautaire FR'
00 487 424 608
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BUREAU VERITAS

Certification

B
Certificat L

Attribué a
Baptiste GALLAIS

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de |la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrétés
relatifs aux critéres de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la
Construction et de 'Habitation et relatifs aux critéres de compétence des personnes physigues réalisant des dossiers de diagnostics
techniques tels que définis a l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

Date de
Certification
originale

Validité du
Références des Certificat™
arrétés

Arrété du 24 Décembre 2021 définissant les critéres de certification des
Amiante sans mention opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et 21/07/2020 20/07/2027
d’accréditation des organismes de certification

Arrété du 24 Décembre 2021 définissant les critéres de certification des
Amiante avec mention opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et 21/07/2020 20/07/2027
d’accréditation des organismes de certification

Arrété du 24 Décembre 2021 définissant les critéres de certification des
Termites metropole opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et 14/06/2022 13/06/2029
d’accréditation des organismes de certification

Date :15/06/2022 Numeéro de certificat : 8104606
Laurent Croguennec, Président cofrac

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des
surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu’'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmétre de ce certificat ainsi que I'applicabilité des E,cm

exigences du référentiel peuvent étre obtenues en consultant I'organisme. N'a-0087
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www_bureauveritas fricertification-diag Uste des sitei ot
portées disponibles
s warw colrac.fr

Adresse de I'organisme certificateur - Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de I'’Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX

Date du rapport : 29/10/2025
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7.8. Croquis de repérage

Date du rapport : 29/10/2025
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES

ADRESSE 22 RUE DE MALVILLE
44100 NANTES
Localisation Date visite Le 09/10/2025
Auteur Baptiste GALLAIS
R+0 N° dossier 28558806/S1/1
Planche 1/12
Indice 1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

AVANT PROJET
REAMENAGEMEN

T IMME!

01_PLAN EXISTANT + DEMOLI

LEGENDE | @ rrélevement positif

Prélevement négatif

| . Sondage

Inaccessibilité

| ‘ Observation
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La planche de repérage est indissociable du rapport

CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES

ADRESSE 22 RUE DE MALVILLE
44100 NANTES
Localisation Date visite Le 09/10/2025
Auteur Baptiste GALLAIS
R+0 N° dossier 28558806/S1/1
Planche 2/12
Indice 1

Prélevement négatif
Sondage
Inaccessibilité
Observation

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

+

/ Dépose Faux - plafond

Non concemé par le projet

AVANT PROJET
REAMENAGEMENT IMMEUY

01_PLAN EXISTANT + DEMOLI

- . Prélévement positif

| . Prélevement négatif

| . Sondage

Inaccessibilité | ‘ Observation

Copyright BUREAU VERITAS
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES

ADRESSE 22 RUE DE MALVILLE
44100 NANTES
Localisation Date visite Le 09/10/2025
Auteur Baptiste GALLAIS
RA N° dossier 28558806/S1/1
Planche 3/12
Indice 1
Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

i

| S A A
ot

g
=eo

e

POUF RTINS TS
(5

Bt Tipor |

Dépose Faux- plafond
accoustique

| Depose Faux- plafond

Non concemné par le projet

AVANT PROJET
EAMEN, e

02_PLAN EXISTANT + DEMOLITION _F

LEGENDE | @ rrélevement positif

Prélevement négatif | . Sondage

Inaccessibilité

‘ Observation
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La planche de repérage est indissociable du rapport

CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES

Prélevement négatif
Sondage
Observation

ADRESSE 22 RUE DE MALVILLE
44100 NANTES
Localisation Date visite Le 09/10/2025
Auteur Baptiste GALLAIS
R N° dossier 28558806/S1/1
Planche 4/12
Indice 1
Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

OBS 54
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Dépose Faux- plafond
accoustique

Dépose Faux- plafond

Non concemné par le projet

AVANT PROJET
REAMENAGEMENT IMMEUVLE RUE

02_PLAN EXISTANT + DEMOLITION _F

- ‘ Prélévement positif

) Prélevement négatif

| ‘ Sondage

Inaccessibilité

| ‘ Observation
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES

ADRESSE 22 RUE DE MALVILLE
44100 NANTES
Localisation Date visite Le 09/10/2025
Auteur Baptiste GALLAIS
Rr2 N° dossier 28558806/S1/1
Planche 5/12
Indice 1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

AVANT PROVET

03 PLAN EXISTANT + DEMOLITION Re2Ech: 110

LEGENDE | @ rreisvement positif Prélévement négatif

| . Sondage Inaccessibilité

| ‘ Observation
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La planche de repérage est indissociable du rapport

CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES

Prélevement négatif
Sondage
Observation

ADRESSE 22 RUE DE MALVILLE
44100 NANTES
Localisation Date visite Le 09/10/2025
Auteur Baptiste GALLAIS
Re2 N° dossier 28558806/S1/1
Planche 6/12
Indice 1
Vue utilisée :

7

=
P

7
7

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

Déosa Faus-plfond

Dépose ol

AVANT PROVET
AEAMENAGEMENT 1M

03 PLAN EXISTANT + DEMOLITION Re2Ech: 110

e projet

+ manuiswries ntiriaures

MEUVLE RUE MALVILLE

- . Prélévement positif
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| ‘ Sondage

Inaccessibilité

| . Observation
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES

ADRESSE 22 RUE DE MALVILLE
44100 NANTES
Localisation Date visite Le 09/10/2025
Auteur Baptiste GALLAIS
Res N° dossier 28558806/S1/1
Planche 7/12
Indice 1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

AVANT PROJET

04_PLAN EXISTANT 4 DEMOLITION 43 €61 11100

LEGENDE | @ rrélevement positif

Prélevement négatif

| . Sondage

Inaccessibilité

| ‘ Observation
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La planche de repérage est indissociable du rapport

CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES
ADRESSE 22 RUE DE MALVILLE

44100 NANTES

Localisation Date visite Le 09/10/2025

Auteur Baptiste GALLAIS
Res Ne dossier 28558806/S1/1
Planche 8/12
Indice 1

Vue utilisée :

Observation
Inaccessibilité
Sondage
Prélevement négatif

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

Dépose Faux - palond

Non conceré par e proet

Dépose casons + menuiseres ntreures.

Dépose sol

AVANT PROJET
REAMENAGEMENT IMMEUVLE RUE MALVILLE

04_PLAN EXISTANT 4 DEMOLITION 43 €61 11100

e B

- . Prélévement positif | @ Prélevement négatif | ‘ Sondage Inaccessibilité | . Observation
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES

ADRESSE 22 RUE DE MALVILLE
44100 NANTES
Localisation Date visite Le 09/10/2025
Auteur Baptiste GALLAIS
Red N° dossier 28558806/S1/1
Planche 9/12
Indice 1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

AVANT PROJET

05_PLAN EXISTANT + DEMOLITION_Fia £ct

LEGENDE | @ rrélevement positif

Prélevement négatif

| . Sondage

Inaccessibilité

| ‘ Observation
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES

ADRESSE 22 RUE DE MALVILLE
44100 NANTES
Localisation Date visite Le 09/10/2025
Auteur Baptiste GALLAIS
Red N° dossier 28558806/S1/1
Planche 10/12
Indice 1

Prélevement négatif
Sondage
Inaccessibilité
Observation

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

7
//'/7// 2

AVANT PROJET
REAMENAGEMENT IMME

05_PLAN EXISTANT 4 DEMOLITION Fisa Eci

LEGENDE | @ rrélevement positif

Prélevement négatif | . Sondage

Inaccessibilité | ‘ Observation
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES

ADRESSE 22 RUE DE MALVILLE
44100 NANTES
Localisation Date visite Le 09/10/2025
Auteur Baptiste GALLAIS
Reo N° dossier 28558806/S1/1
Planche n/12
Indice 1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

-
gl
l
ey o
- e
©
3 ] —

LEGENDE | @ rrélevement positif

Prélevement négatif

| . Sondage

Inaccessibilité

| ‘ Observation
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La planche de repérage est indissociable du rapport

CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES

ADRESSE 22 RUE DE MALVILLE
44100 NANTES
Localisation Date visite Le 09/10/2025
Auteur Baptiste GALLAIS
Reo N° dossier 28558806/S1/1
Planche 12/12
Indice 1

Prélevement négatif
Sondage
Inaccessibilité
Observation

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

- . Prélévement positif

| . Prélevement négatif

| ‘ Sondage

Inaccessibilité

| ‘ Observation
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BUREAU
VERITAS

7.9. Rapport d'analyse du laboratoire

Date du rapport : 29/10/2025
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4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Baptiste GALLAIS
Batiment OXANE — 4, rue Duguay Trouin
44800 SAINT HERBLAIN

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-097799-01 Date d’émission de rapport : 22/10/2025 22:39
Dossier N° : 25W032541 Date de réception : 22/10/2025
Référence dossier Client:1510797435/28558806/S1/1/1_28558806/1/1

Page1/11
Date d'analyse : 21/10/2025

é'\éh_ Référence client Description visuelle Tﬁt‘?f?:ef‘é“f T /Phrsparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* %*
001 | BV3NJ0415 Réf. Matériau souple de type | MET * 1/ 1 Calcination et Fibres d'amiante non
) Prel : P1 R+5 joint (gris) / PSN3 attaque détectées
- chimique et
51.08/Conduits mecanique
(méthode
interne de
traitement)
002 | BV3NJ0419 Réf. Matériau de type MET * 1/ 1 Calcination et Fibres d'amiante non
Prel : P2 R+5 aluminium (gris) ; / PSN3 attaque détectées
- matériau souple fibreux chimique et
51.08/Conduits de type papier, carton mécanique
) (beige) ; matériau (méthode
(pulvérulent) (noir) en interne de
traces ; matériau fibreux traitement)
de type isolant (jaune)
Matériau souple fibreux MOLP * 2/ 2 ¥ - * Fibres d'amiante non
de type papier, carton [ YFZ9 détectées
(marron)
003 | BV3NJ0416 Réf. Matériau de type peinture MET * 1/ 1 Calcination et Fibres d'amiante non
Prel : P3 R+5 (gris) ; matériau semi-dur / PSN3 attaque détectées
- de type enduit chimique et
51.08/Revétements (cé_menteux) (fibreux) mécanique
de sol (gris) (méthode
interne de
traitement)
004 | BV3NJ0420 Réf. Matériau souple de type | MET * 1/ 1 | Calcination et Fibres d'amiante non
Prel : P4 R+5 joint (noir) /T8CL attaque détectées
- chimique et
51.08/Conduits mecanique
(méthode
interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s

Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827

F-44308 Nantes, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

cofrac
ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-097799-01
Dossier N° : 25W032541
Référence dossier Client:1510797435/28558806/S1/1/1_28558806/1/1

Date d’émission de rapport : 22/10/2025 22:39

Date de réception : 22/10/2025

Page2/11

Date d'analyse : 21/10/2025

No

Technique

Préparation

ach. Reéférence client Description visuelle utilisée ! [Nb orep T Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

005 | BV3NJ0417 Ré&f. Matériau de type MET * 1/ 1 | Calcination et Fibres d'amiante non
Prel : P5 R+5 aluminium (gris) matériau / PSN3 attaque détectées
- de type colle (jaune) en chimique et
51.08/Conduits traces ; matériau de type mécanique

) mousse (bleu) (méthode
interne de
traitement)

006 | BV3NJ0418 Réf. Matériau fibreux de type | MOLP * 272" - * Fibres d'amiante non
Prel : P6 R+5 isolant (jaune) IYFZ9 détectées
51.08/Conduits

007 | BV3NJ0421 Réf. Matériau semi-dur de MET * 1/ 1 | Calcination et Fibres d'amiante non
Prel : P7 R+5 type enduit (beige) / T8CL attaque détectées
- chimique et
51.02/Conduits mecanique

(méthode
interne de
traitement)

008 | BV3NJ0422 Réf. Matériau de type MET * 1/ 1 | cCalcination et Fibres d'amiante non
Prel : P8 R+5 aluminium (gris) ; / PSN3 attaque détectées
- matériau souple fibreux chimique et
51.02/Conduits de type papier, carton mécanique

) (marron) ; matériau de (méthode
type maillage de fibres interne de
(blanc) en traces ; traitement)
matériau fibreux de type
isolant (jaune)
* * % *

009 | BV3NJ0423 Ré&f. Matériau de type MET 1/ 1 | Calcination et Fibres d'amiante non
Prel : P9 R+5 aluminium (gris) ; / PSN3 attaque détectées
- matériau de type colle chimique et
51.02/Conduits (jaune) en traces ; mécanique

) matériau de type mousse (méthode
(bleu) interne de
traitement)

010 | BV3NJ0424 Réf.

1M Prel : P10 R+5
51.02/Conduits

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s
Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations

rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827

F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
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4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-097799-01
Dossier N° : 25W032541
Référence dossier Client:1510797435/28558806/S1/1/1_28558806/1/1

Date d’émission de rapport : 22/10/2025 22:39
Date de réception : 22/10/2025

Page3/11
Date d'analyse : 21/10/2025

No

Technique

Préparation

ach. Reéférence client Description visuelle utilisée ! [Nb orep T Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau de type mousse MIESTN; 171 | calcination et Fibres d'amiante non
(gris) / attaque détectées
chimique et
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
* * * *

011 | BV3NJ0425 Réf. Matériau semi-dur de MIES.I-Ns 1/ 1 | Calcination et Fibres d'amiante non
Prel : P11 R+5 type enduit (granulaire) / attaque détectées
- (cémenteux) (gris) chimique et
51.02/Revétements mecanique
de sol .(methode

interne de
traitement)

012 | BV3NJ0426 Réf. Matériau fibreux de type M(\)(IEEQ* 272" - * Fibres d'amiante non
Prel : P12 R+5 isolant (jaune) / détectées
51.02/Conduits

013 | BV3NJ0427 Réf. Matériau semi-dur de MPESTN:; 171 | calcination et Fibres d'amiante non
Prel : P13 R+4 type platre (blanc) / attaque détectées
- chimique et

mécanique
DEGAGEMENT/Gain {méthode
€s e:t coffres traitement)
verticaux

014 | BV3NJ0428 Réf. Matériau souple de type MPESTN; 1/ 1 ¥ Calcination et* Fibres d'amiante non *
Prel : P14 R+4 joint (gris) / attaque détectées
- chimique et

mécanique
(méthode
DEGAGEMENT/Con interne de
duits traitement)

015 | BV3NJ0429 Réf. Matériau semi-dur MIESTN; 171 | calcination et Fibres d'amiante non
Prel : P15 R+4 (blanc) ; matériau de type / attaque détectées
- 41.08/Faux maillage de fibres (blanc) chimique et

; matériau fibreux de type meécanique

plafonds isolant (jaune) en traces (méthode
interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s

Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-097799-01
Dossier N° : 25W032541
Référence dossier Client:1510797435/28558806/S1/1/1_28558806/1/1

Date d’émission de rapport : 22/10/2025 22:39
Date de réception : 22/10/2025

Page4/11
Date d'analyse : 21/10/2025

No

Technique

Préparation

ach. Reéférence client Description visuelle utilisée ! [Nb orep T Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau fibreux de type | MOLP * 2/2 - Fibres d'amiante non
isolant (jaune) IYFZ9 détectées
* * % *
016 | BV3NJ0431 Réf. Matériau souple MET 1/ 1 | Calcination et Fibres d'amiante non
Prel : P16 R+4 (bitumineux) (noir) / PSN3 attaque détectées
_ chimique et
meécanique
. (méthode
DEGAGEMENT/Equi interne de
pements traitement)
017 | BV3NJ0432 Réf. Matériau souple de type | MET * 1/ 1 | Calcination et Fibres d'amiante non
Prel : P17 R+4 joint (noir) / PSN3 attaque détectées
- chimique et
mécanique
. méthode
DEGAGEMENT/Equi {méthoda
pements traitement)
018 | BV3NJ0433 Ré&f. Matériau de type peinture| MET_ * 1/ 1 | Calcination et Fibres d'amiante non
Prel : P18 R+4 (gris) + (orange) ; /T8CL attaque détectées
- matériau de type chimique et
maillage de fibres (blanc) mécanique
méthode
DEGAGEMENT/Con {méthode
duits traitement)
* * % *
019 | BV3NJ0434 Réf. Matériau souple de type | MET 1/ 1 | Calcination et Fibres d'amiante non
Prel : P19 R+3 revétement de sol (gris) / X5AR attaque détectées
- BUREAU chimique et
PASSAGE mecanique
1/Revétements de (méthode
interne de
sol traitement)
Matériau de type colle MET * 1/ 1 Calcination et Fibres d'amiante non *
(jaune) ; matériau / PSN3 attaque détectées
semi-dur de type chimique et
ragréage (rose) mécanique
(méthode
interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s

Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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Page5/11
Date d'analyse : 21/10/2025

é’\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁgﬁ:é‘;“/e — /P,\:sparatlon el
Analyste grilles ou Type
lames
020 | BV3NJ0435 Réf. Matériau de type peinture| MET * 1/ 1 | Calcination et Fibres d'amiante non
Prel : P20 R+3 (blanc) ; matériau / PSN3 attaque détectées
- BUREAU semi-dur fibreux de type chimique et
PASSAGE 1/Plinthes bois, copeaux (marron) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
021 | BV3NJ0436 Réf. Matériau de type peinture MET * 1/ 1 Calcination et Fibres d'amiante non *
Prel : P21 R+3 (blanc) / PSN3 attaque détectées
- BUREAU chimique et
PASSAGE 'T(‘ééf;‘r?i%ue
. méthode
1/Equipements interne de
traitement)
022 | BV3NJ0437 Réf. Matériau de type peinture| MET * 1/ 1 | Calcination et Fibres d'amiante non
Prel : P22 R+3 (blanc) ; matériau / PSN3 attaque détectées
- BUREAU semi-dur de type enduit chimique et
PASSAGE (blanc) ; matériau souple mécanique
1/Cloisons (Iégeres fibreux de type papier, (méthode
A .V carton (beige) interne de
et préfabriquées) traitement)
Matériau souple fibreux | MOLP * 2/2 " - * Fibres d'amiante non
de type papier, carton /YFZ9 détectées
(beige)
* * *
023 | BV3NJ0438 Réf. Matériau de type peinture MET * 1/ 1 Calcination et Fibres d'amiante non
Prel : P23 R+3 (blanc) matériau / PSN3 attaque détectées
- BUREAU semi-dur fibreux de type chimique et
PASSAGE 1/Portes bois, copeaux (marron) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
024 | BV3NJ0439 Réf. Matériau de type peinture| MET * 1/ 1 | Calcination et Fibres d'amiante non
Prel : P24 R+3 (blanc) ; matériau de type / PSN3 attaque détectées
- 32.34/Poteaux maillage de fibres (blanc) chimique et
; matériau semi-dur de mécanique
type enduit (cémenteux) (méthode
(gris) en traces interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s
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RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-097799-01
Dossier N° : 25W032541
Référence dossier Client:1510797435/28558806/S1/1/1_28558806/1/1

Date d’émission de rapport : 22/10/2025 22:39
Date de réception : 22/10/2025
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Date d'analyse : 21/10/2025

No

Technique

Préparation

ach. Reéférence client Description visuelle utilisée ! [Nb orep T Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
025| BV3NJ0440 Réf. Matériau souple MPESTN; 1/ 1 - Calcination et* Fibres d'amiante non *
Prel : P25 R+3 (bitumineux) (noir) / attaque détectées
- chimique et
meécanique
. (méthode
DEGAGEMENT/Equi interne de
pements traitement)
026 | BV3NJ0441 Réf. Matériau semi-dur de MPESTNC: 171 | calcination et Fibres d'amiante non
(1) Prel : P26 R+3 type platre (blanc) / attaque détectées
- chimique et
mécanique
. (méthode
DEGAGEMENT/Gain interne de
es gt coffres traitement)
verticaux
027 | BV3NJ0442 Réf. Matériau souple de type MPESTNI; 1/ 1 | calcination et Fibres d'amiante non
Prel : P27 R+3 joint (gris) / attaque détectées
- chimique et
mécanique
(méthode
DE_GAGEMENT/Con interne de
duits traitement)
028 | BV3NJ0443 Reéf. Matériau semi-dur MPESTN; 171 | calcination et Fibres d'amiante non
Prel : P28 R+2 (blanc) ; matériau / attaque détectées
- semi-dur fibreux de type chimique et
22.29/Plinthes faux-plafonds (marron) r?ricéetzaci)%uee
interne de
traitement)
029 | BV3NJ0444 Réf. Matériau souple de type MESTN; 1/ 1 | calcination et Fibres d'amiante non
Prel : P29 R+2 revétement de sol (gris) / attaque détectées
- chimique et
22.29/Revétements mecanique
de sol .(methode
interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-097799-01 Date d’émission de rapport : 22/10/2025 22:39 Page7/11
Dossier N° : 25W032541 Date de réception : 22/10/2025 Date d'analyse : 21/10/2025
Référence dossier Client:1510797435/28558806/S1/1/1_28558806/1/1

é’\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁgﬁ:égu/e Nb prep /P,\:sparatlon Reésultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau de type colle ;WIES-I-N:: 1/ 1 | calcination et Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau attaque détectées
semi-dur de type chimique et
ragréage (rose) ; mécanique
matériau semi-dur de (méthode
type enduit (blanc) interne de
traitement)
* *
030 | BV3NJ0445 Réf. Matériau souple de type MET * 1/1 Calcination et Fibres d'amiante non
Prel : P30 R+2 revétement de sol / PSN3 attaque détectées
- 22 29/Poteaux (fibreux) (blanc) ; chimique et
matériau de type meécanique
maillage de fibres (blanc) (méthode
interne de
traitement)
Matériau semi-dur de MET * 1/ 1 Calcination et Fibres d'amiante non
type ragréage (gris) / PSN3 attaque détectées
chimique et
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
031 | BV3NJ0446 Réf. Matériau de type peinture| MET * 1/ 1 | Calcination et Fibres d'amiante non
Prel : P31 R+2 (blanc) ; matériau /PSN3 attaque détectées
- 22 .29/Portes semi-dur fibreux de type chimique et
bois, copeaux (marron) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
* %*
032 | BV3NJ0447 Réf. Matériau semi-dur de MET * 1/ 1 | Calcination et Fibres d'amiante non
Prel : P32 R+2 type enduit (blanc) ; /PSN3 attaque détectées
_ matériau souple fibreux chimique et
22.29/Cloisons de type papier, carton meécanique
(Iégeres et (beige) (méthode
> N interne de
préfabriquées) traitement)
Matériau souple fibreux MOLP * 2/ 2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton [ YFZ9 détectées
(beige)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s COfI‘ﬂC
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Date d'analyse : 21/10/2025

No

Technique

Préparation

ach. Reéférence client Description visuelle utilisée ! [Nb orep T Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
033 | BV3NJ0467 Réf. Matériau souple (blanc) ; MET * 1/ 1 Calcination et Fibres d'amiante non *
Prel : P33 R+3 matériau de type /I P2A2 attaque détectées
- maillage de fibres (beige) chimique et
meécanique
(méthode
DE_GAGEMENT/Con interne de
duits traitement)
034 | BV3NJ0468 Réf. Matériau de type MET * 1/ 1 Calcination et Fibres d'amiante non *
Prel : P34 R+3 aluminium (gris) ; [ P2A2 attaque détectées
- matériau de type chimique et
31.02/Conduits maillage de fibres (blanc) mécanique
) ; matériau (pulvérulent) (méthode
(noir) en traces ; interne de
matériau fibreux de type traitement)
isolant (jaune)
* * * *
035 | BV3NJ0469 Réf. Matériau semi-dur de MET 1/ 1 | Calcination et Fibres d'amiante non
Prel : P35 R+2 type platre (blanc) 1 P2A2 attaque détectées
- chimique et
meécanique
DEGAGEMENT/Gain {méthode
es e_t coffres traitement)
verticaux
036 | BV3NJ0470 Réf. Matériau semi-dur de MET * 1/1 Calcination et Fibres d'amiante non *
Prel : P36 R+2 type enduit (blanc) ; [ P2A2 attaque détectées
- 22.17/Poteaux matériau semi-dur de chimique et
type enduit (granulaire) mécanique
(cémenteux) (gris) (méthode
interne de
traitement)
037 | BV3NJ0471 Réf. Matériau semi-dur de MET * 1/ 1 Calcination et Fibres d'amiante non *
Prel : P37 R+2 type enduit (blanc) ; [ P2A2 attaque détectées
- 22.17/Poteaux matériau semi-dur de chimique et
type enduit (granulaire) mécanique
(cémenteux) (gris) (méthode
interne de
traitement)
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Date d'analyse : 21/10/2025

No

Technique

Préparation

ch. Référence client Description visuelle utlisée | [Np prap 7N Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
038 I?Dvsll\j_‘]gggészef' Matériau de type peinture MPEZTAZ* 171 | calcination et Fibres d'amiante non
ret: (blanc) / attaque détectées
B ) chimique et
22.1 7/EqU|pements mécanique
(méthode
interne de
traitement)
039 | BV3NJ0473 Réf. Matériau souple fibreux MPESTNC: 1/ 1 | calcination et Fibres d'amiante non
Prel : P39 R+2 de type moquette (de / attaque détectées
- différentes couleurs) chimique et
mécanique
(méthode
DE_GAGEMENT/Con interne de
duits traitement)
040 | BV3NJ0474 Réf. Matériau souple fibreux MPESTNI; 1/ 1 | calcination et Fibres d'amiante non
Prel : P40 R+2 de type moquette (de / attaque détectées
- différentes couleurs) chimique et
mécanique
(méthode
DE_GAGEMENT/Con interne de
duits traitement)
041 | BV3NJ0475 Réf. Matériau souple de type | MET * 1/ 1 "|calcinationet |  Fibres d'amiante non
Prel : P41 R+1 joint (gris) / attaque détectées
- chimique et
mécanique
(méthode
DEGAGEMENT/Con interne de
duits traitement)
042 | BV3NJ0476 Réf. Matériau semi-dur de MESTN ; 1/ 1 | calcination et Fibres d'amiante non
Prel : P42 R+1 type platre (blanc) / attaque détectées
- chimique et
meécanique
DEGAGEMENT/Gain {méthods
es,-?'t coffres traitement)
verticaux
043 | BV3NJ0477 Réf.
Prel : P43 R+1
11.12/Conduits
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE
N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-097799-01 Date d’émission de rapport : 22/10/2025 22:39 Page10/11
Dossier N° : 25W032541 Date de réception : 22/10/2025 Date d'analyse : 21/10/2025
Référence dossier Client:1510797435/28558806/S1/1/1_28558806/1/1
N° L ) _ . Technique Préparation a
ach. Reéférence client Description visuelle utilisée ! [Nb orep T Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
- * * L * . .
Matériau de type MIES-I-NS 1/ 1 | calcination et Fibres d'amiante non
aluminium (gris) ; / attaque détectées
matériau de type chimique et
maillage de fibres (blanc) mécanique
; matériau (pulvérulent) (méthode
(noir) en traces ; interne de
matériau fibreux de type traitement)
isolant (jaune)
044 | BV3NJ0479 Réf. Matériau de type colle MPESTNI; 1/1 * | calcination et Fibres d'amiante non
Prel : P44 R+1 bitumineux (noir) ; / attaque détectées
- matériau de type mousse chimique et
(bleu) mécanique
. (méthode
DEGAGEMENT/Equi interne de
pements traitement)
045 | BV3NJ0478 Réf, Matériau souple (blanc) ; | MET * 1/ 1 | Calcinationet |  Fibres d'amiante non
Prel : P45 R+1 matériau de type / attaque détectées
- maillage de fibres (beige) chimique et
mécanique
(méthode
DEGAGEMENT/Con interne de
duits traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-W024083) en vue d’'une identification des fibres au

Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s
Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-097799-01 Date d’émission de rapport : 22/10/2025 22:39 Page11/11
Dossier N° : 25W032541 Date de réception : 22/10/2025 Date d'analyse : 21/10/2025
Référence dossier Client:1510797435/28558806/S1/1/1_28558806/1/1

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire 'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse, ceci afin d’éviter le
risque d’inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent étre : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop
fines, le manque de matiére d’'une des couches, I'état de conservation dégradé d’'une des couches.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par I'Arrété du 26 décembre
2019, Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), ), Arrété du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre I'indication 1/1 en META signifie que deux prises d’essais ont été
réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit a I'obtention d’'une seule grille.

Marie Musy
Technicien(ne) Analyste Microscopie
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Baptiste GALLAIS
Batiment OXANE — 4, rue Duguay Trouin
44800 SAINT HERBLAIN

RAPPORT D'ANALYSE
N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-100440-01 Date d’émission de rapport : 28/10/2025 15:25 Page1/3
Dossier N° : 25W033558 Date de réception : 27/10/2025 Date d'analyse : 28/10/2025
Référence dossier Client:1510797435/28558806/S1/1/2_28558806/1/1
N° . . _r . Technique Préparation :
ch. Référence client Description visuelle utilisée ! [Nb orepTND Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* %* %*
001 | BV3NJ0480 Réf. Matériau de type peinture N‘IJEZBE* 1/ 1 Calcination et Fibres d'amiante non
Prel : P46 R+0 (blanc) ; matériau / attaque détectées
- 02.18/Faux semi-dur fibreux de type chimique et
plafonds faux-plafonds (jaune) mecanique
(méthode
interne de
traitement)
002 | BV3NJ0481 Réf. Matériau fibreux de type N!JE2BE* 17 1 | calcination et Fibres d'amiante non ~ *
Prel : P47 R+0 isolant (jaune) ; / attaque détectées
- (pulvérulent) (noir) chimique et
02.18/Conduits mecanique
(méthode
interne de
traitement)
003 | BV3NJ0482 Réf. Matériau souple de type MJ%BE* 1/ 1 | Calcination et Fibres d'amiante non
Prel : P48 R+0 joint (gris) / attaque détectées
- chimique et
mécanique
(méthode
DEGAGEMENT/Con interne de
duits traitement)
* * %*
004 | BV3NJ0483 Réf. Matériau de type peinture N!EBE* 1/ 1 | Calcination et Fibres d'amiante non
Prel : P49 R+0 (blanc) ; matériau / attaque détectées
- 01.05/Faux semi-dur fibreux de type chimique et
plafonds faux-plafonds (marron) mecanique
(méthode
interne de
traitement)
Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). fr
Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations ‘o u‘
rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS ACCREDITATION N°
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827 o1 5597
F-44308 Nantes, FRANCE Portée disponible sur
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/ www.cofrac.fr ESSAIS

S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE
N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-100440-01 Date d’émission de rapport : 28/10/2025 15:25 Page2/3
Dossier N° : 25W033558 Date de réception : 27/10/2025 Date d'analyse : 28/10/2025
Référence dossier Client:1510797435/28558806/S1/1/2_28558806/1/1
N° L . _ . Technique Préparation a
ach. Reéférence client Description visuelle utilisée ! [Nb orep T Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
0(?)5 I?Dvsll\j_‘]gggdésgf' Matériau dur de type N!EIBE* 1/71 Calcination et Fibres d'amiante non
ret: ciment-colle (blanc) / attaque détectées
- chimique et
meécanique
DEGAGEMENT/Gain (méthode
es et coffres interne de
verticaux traitement)
006 | BV3NJ0485 Réf. Matériau souple (fibreux) N‘IJEZBE* 1/ 1 * Calcination e’? Fibres d'amiante non
Prel : P51 R+0 (noir) / attaque détectées
- chimique et
mécanique
(méthode
DEGAGEMENT/Faux interne de
plafonds traitement)
007 | BV3NJ0486 Réf. Matériau de type peinture N.IJE2BE* 1/ 1 | calcination et Fibres d'amiante non
(1) Prel : P52 R+0 (beige) ; matériau / attaque détectées
- semi-dur (noir) chimique et
mécanique
. (méthode
DEGAGEMENT/Equi interne de
pements traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.
Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). COfI‘ﬂC
Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS ACCREDITATION N°
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827  1-5597
F-44308 Nantes, FRANCE Portée disponible sur
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/ www.cofrac.fr ESSAIS

S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-100440-01 Date d’émission de rapport : 28/10/2025 15:25 Page3/3
Dossier N° : 25W033558 Date de réception : 27/10/2025 Date d'analyse : 28/10/2025
Référence dossier Client:1510797435/28558806/S1/1/2_28558806/1/1

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire 'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse, ceci afin d’éviter le
risque d’inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent étre : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop
fines, le manque de matiére d’'une des couches, I'état de conservation dégradé d’'une des couches.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par I'Arrété du 26 décembre
2019, Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), ), Arrété du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre I'indication 1/1 en META signifie que deux prises d’essais ont été
réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit a I'obtention d’'une seule grille.

g |'\ e el W —
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Charles Touchard
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). COfl‘ﬂt
Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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Descriptif travaux APD Indice C — Page 2

ORGANISATION DES TRAVAUX

Périmétre des travaux :

Remplacement des plafonds sur les espaces identifiés de chaque niveau du batiment, mise en place
d’une protection sur les sols conservés.

Remplacement en OPTION des sols sur les espaces identifiés de chaque niveau du batiment.

Travaux d’aménagements en salles de réunion, bulles, et détente, des locaux aux centres des plateaux
des 2eme et 3eme étages.

Interventions phasées sur chaque niveau, avec des espaces de travaux balisés.

Pour la base de vie du chantier, des locaux et places de parking sont mis a disposition par le maitre
d’ouvrage :

Petit stockage et stationnement des véhicules de chantier sur le parking aérien du personnel
Locaux mis a disposition a l'intérieur du site pour les vestiaires

Bureau de chantier mis a disposition dans les locaux pour le chef de chantier

Salle de réunion pour les réunions de chantier hebdomadaires avec un jeu de plan disponible
Un sanitaire mis a disposition pour les entreprises au sous-sol

Acces du personnel pour les travaux et les livraisons par I'acces principal, rue de Malville.
Identification au PC sécurité a chaque arrivée, pour accéder aprés enregistrement sur la main courante
et la remise d’un badge d'acces au nom de I'entreprise

Le badge doit étre redéposé a chaque départ.

Contraintes liées au site :
e pas de livraison de poids lourds sur le parking aérien (parking sous-sol)
e pas de zone de stockage en dehors de I'espace dédié sur 'emprise des travaux
e Travaux bruyants a faire & partir de 16h (carottage par exemple)
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DESCRIPTION TRAVAUX

> RDC

CURAGE :

e INSTALLATIONS DE CHANTIER
- Balisage des espaces de travail.
- Protection au sol

Au droit des sols existants conservés sur I'espace des travaux a réaliser, mise en place d'une protection sur
le sol en fibre respirante imperméable de chez KINGPRO ou similaire, a retirer en fin de chantier.

e TRAVAUX DE DEPOSE ET DEMOLITION

- Dépose des faux plafonds métalliques des circulations. Dépose des plafonds suspendus, y compris les
ossatures, fixations et suspentes, les bandeaux supports en plagues de platre des trames du faux
plafond des locaux identifiés sur le plan concernés par les travaux, en dehors du plafond conservé.

Au droit :

Circulation du rdc

Cellule Ordonnancement Budget, 7.69
Resp Achat Reprog, 7.70

Cellule Achat Marché, 7.72

Resp Gestion Patrimoine Immo, 7.73
Salle de réunion, 7.87

Archives des doc

= Resp G2A

= Scanners Archivage

= Accueil sourd / Accueil rdv / Référents Technique
=  Anim Esp Accueil

= Anim Esp Accueil

= Les 2 locaux Groupe G2A

= 2 Opex Trieur

=  Affranchis mise sous pli

- Evacuation selon la gestion et collecte sélective des déchets.

- Agrandissement des réservations existantes aux droits des planchers sur les gaines techniques, pour
le passage des nouvelles gaines redimensionnées

FAUX-PLAFOND

e FAUX-PLAFOND :

o PLAFOND DALLE MINERALE
Plafonds minéraux démontables en dalle 600x600 ou 600x1200, type "EKLA" de chez ROCKFON ou
techniquement et esthétiquement équivalent. Sur ossatures en acier galvanisé en profil T de 24 mm -
suspendus tous les 1,2m par des suspentes réglables. Compris ossatures périphériques en corniéres.
Localisation,
= Circulation du rdc
= Cellule Ordonnancement Budget, 7.69
= Resp Achat Reprog, 7.70
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Cellule Achat Marché, 7.72

Resp Gestion Patrimoine Immo, 7.73
Salle de réunion, 7.87

Archives des doc

Resp G2A

Scanners Archivage

Accueil sourd / Accueil rdv / Référents Technique
Anim Esp Accueil

Anim Esp Accueil

Les 2 locaux Groupe G2A

2 Opex Trieur

Affranchis mise sous pli
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> NIVEAU N+1

CURAGE :

e INSTALLATIONS DE CHANTIER
- Balisage des espaces de travail.
- Protection au sol

Au droit des sols existants conservés, mise en place d'une protection sur le sol en fibre respirante
imperméable de chez KINGPRO ou similaire, a retirer en fin de chantier.

e TRAVAUX DE DEPOSE ET DEMOLITION

- Dépose des faux plafonds métalliques des circulations. Dépose des plafonds suspendus, y compris les
ossatures, fixations et suspentes, les bandeaux supports en plagues de platre des trames du faux
plafond des locaux identifiés sur le plan concernés par les travaux, en dehors du plafond conservé.

Au droit :
= Circulation identifiée au 1¢" étage
= Des locaux identifiés au plan,

- Evacuation selon la gestion et collecte sélective des déchets.

- Agrandissement des réservations existantes aux droits des planchers sur les gaines techniques, pour
le passage des nouvelles gaines redimensionnées

PLATRERIE ISOLATION :

e ENCOFFREMENT PLACO
- Sur le méme principe que les cloisons, encoffrement avec une plague BA13 sur ossature métallique
avec laine minérale, y compris finition, traitement des joints, arétes, et raccordement avec les existants
suivant localisation.
- Encoffrements horizontaux au droit des gaines VMC.

FAUX-PLAFOND

e FAUX-PLAFOND :

o PLAFOND DALLE MINERALE
Plafonds minéraux démontables en dalle 600x600 ou 600x1200, type "EKLA" en épaisseur 20mm de chez
ROCKFON ou techniqguement et esthétiquement équivalent. Sur ossatures en acier galvanisé en profil T de
24 mm - suspendus tous les 1,2m par des suspentes réglables. Compris ossatures périphériques en
corniéres.
Absorption acoustique : aw : 1.00

Localisation,
Circulation identifiée au 1¢' étage
Des locaux identifiés au plan,
Sanitaires : 17.37 —17.38 - 17.44 —17.45-15.27 - 15.28 - 12.14 - 12.15-12.16
Locaux de linfirmerie
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> NIVEAU N+2

CURAGE :

e INSTALLATIONS DE CHANTIER
- Balisage des espaces de travail.
- Protection au sol

Au droit des sols existants conservés, mise en place d'une protection sur le sol en fibre respirante
imperméable de chez KINGPRO ou similaire, a retirer en fin de chantier.

Pour les travaux de démolitions des locaux sur le noyau central, isolement du chantier du reste du plateau
conservé en activité, par la mise en place de cloisons étanches aux droit des accés existants.

e TRAVAUX DE DEPOSE ET DEMOLITION

- Dépose des faux plafonds métalliques des circulations. Dépose des plafonds suspendus, y compris les
ossatures, fixations et suspentes, les bandeaux supports en plagues de platre des trames du faux
plafond des locaux identifiés sur le plan concernés par les travaux, en dehors du plafond conservé.

Au droit :
= Circulation identifiée au 2¢me étage
= Des locaux identifiés au plan,

Les locaux a démolir au centre du plateau seront entierement débarrassé par le maitre d'ouvrage de
tous les équipements et objets divers qui les encombrent.

L’ensemble des équipements techniques existants, ventilation, appareils électriques et sanitaires, seront
démontés et évacués par les lots fluides

Au droit des locaux :

Local technique 21.02

Local informatique 22.17
Vestiaires hommes 22.18

Local technique 22.20

Salle de détente 22.25

Salle de réunion 22.22

Salle de vapoteur 22.29
Rangement photocopieur 26.33

- Dépose des revétements de sol des locaux a traiter

- Dépose et évacuation de I'ensemble des plafonds suspendus, y compris les ossatures, fixations et
suspentes, les bandeaux supports en plaques de platre des trames du faux plafond.

- Dépose et évacuation des cloisons placo platre suivant plan de démolition, y compris éléments
menuisés des cloisons, portes et plinthes associées, en dehors des cloisons conservées.

- Dépose des encoffrements de poteaux, retombées de plafonds, soffites.
- Dépose des plinthes sur les cloisons conservées
- Evacuation selon la gestion et collecte sélective des déchets.

- Agrandissement des réservations existantes aux droits des planchers sur les gaines techniques, pour le
passage des nouvelles gaines redimensionnées

PLATRERIE ISOLATION :

e CLOISONS DE DISTRIBUTION ISOLEE (52dB)
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- Réalisation de cloison type BPB Placostil 98/48 duotech 25 ou équivalent constituée par une ossature
en acier galvanisé de 48 mm de largeur, deux parements de platre duotech 25, vissée sur ossature
métallique, et d’une couche de laine minérale de 45 mm d’épaisseur
Mise en ceuvre avec montants et entraxes adaptés aux hauteurs suivant recommandations du fabricant
compris découpes, protections des pieds de cloisons par film polyéthylene, stabilité en téte, calages,
traitement des joints, etc.
Parement traité hydrofugé au droit des pieces d’eau
Cloison réalisée jusque sous planchers existants, suivant indication sur les plans.
- Affaiblissement acoustique : Ra. 53 dB
- Coupe-feu 1heure
Localisation :

Ensemble des cloisons sur les salles de réunion, Bulles et salle de pause a aménager

Cloison et imposte au-dessus des chassis vitrés, entre les salles de réunions, bulles et la circulation

CLOISONS DE DISTRIBUTION ISOLEE (47dB)
- Réalisation de cloison type BPB Placostil 98/48 constituée par une ossature en acier galvanisé de 48
mm de largeur, deux parements de platre BA13, vissée sur ossature métallique, et d’'une couche de laine
minérale de 45 mm d’épaisseur
Mise en ceuvre avec montants et entraxes adaptés aux hauteurs suivant recommandations du fabricant
compris découpes, protections des pieds de cloisons par film polyéthyléne, stabilité en téte, calages,
traitement des joints, etc.
Parement traité hydrofugé au droit des pieces d’eau
Cloison réalisée jusque sous planchers existants, suivant indication sur les plans.
- Affaiblissement acoustique : Ra. 47 dB
- Coupe-feu 1heure
Localisation :

Ensemble des cloisons entre circulations et salles de réunion / formation / bulles

DOUBLAGE

- Réalisation d’'un doublages sur ossature métallique Placostil® sur montants constitués de 2 plaques
de platre BA13 vissées sur une ossature métallique autoporteuse en montant M36 double et de
45mm de panneaux de laine minérale.

Protection incendie EI30

Localisation :
Doublage au droit des sanitaires

ENCOFFREMENT PLACO

- Sur le méme principe que les cloisons, encoffrement avec une plague BA13 sur ossature métallique
avec laine minérale, y compris finition, traitement des joints, arétes, et raccordement avec les existants
suivant localisation.

- Au droit, des gaines techniques, encoffrement EU. EP. EV avec un affaiblissement acoustique Ra. 37
dB, cloison type 72/48 avec laine minérale de PLACO ou équivalent.

- Encoffrements verticaux et horizontaux au droit des gaines VMC.

- Encoffrements des poteaux existants isolés localisés aux plans

RACCORD SUR EXISTANT

- Réalisation des raccords et compléments sur les existants, par suite des démolitions et déposes
réalisées par le lot curage.

Calfeutrement parfait avec bandes armées pour les angles, compléments au MAP si besoin.

BANDES ARMEES D'ANGLES
- Bandes armées pour angles saillants de cloisons réalisées en plaques de platre sur ossature.

POSE DE MENUISERIES ET TRAPPES INTERIEURES
- Mises en place des menuiseries et trappes fournies par le lot Menuiserie.

ALLEGE (OPTION)
- Suppression des alleéges placo au droit des chassis vitrés tout hauteur sur les bulles et salles de réunion

FAUX-PLAFOND

FAUX-PLAFOND :
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o PLAFOND ORGANIC
Faux plafond en dalles de laine de bois type ORGANIC Pure de chez Knauf ou techniquement et
esthétiquement équivalent. Sur ossatures en acier galvanisé de couleur en profil T de 24 mm - suspendus
tous les 1,2m par des suspentes réglables. Compris ossatures périphériques en corniéres.
Retombées a prévoir en profils laqués aux droits des fagades de la coursive
Panneaux :
- Epaisseur : 35 mm
- Modules : dimensions 600 x 600 mm a bords A.
- Réaction au feu : B-s1, d0.
- Absorption acoustique alpha w : 0.95 avec plenum de 300mm
- Réflexion a la lumiére : 51%
Localisation,
- Aux droits des salles de réunions, bulles et salle de pause, créées.

o PLAFOND DALLE MINERALE
Plafonds minéraux démontables en dalle 600x600 ou 600x1200, type "EKLA" en épaisseur 20mm de chez
ROCKFON ou techniqguement et esthétiquement équivalent. Sur ossatures en acier galvanisé en profil T de
24 mm - suspendus tous les 1,2m par des suspentes réglables. Compris ossatures périphériques en
corniéres.
Absorption acoustique : aw : 1.00
Localisation,
= Circulation identifiée au 2¢me étage
= Des locaux identifiés au plan,
= Audroit des sanitaires : 24.28 — 24.27 — 24.26 — 25.30 — 27.35 — 27.36 — 27.37

MENUISERIES INTERIEURES MOBILIER :

e PORTE EI30 (29 dB)
Portes simple vantail de 93x204, a &me pleine en bois avec une finition stratifiée dans la gamme du
fournisseur, type 1V EI30 réf. MBA-011 de chez MALERBA ou équivalente, montées sur paumelles.
congues pour s'intégrer a la cloison, avec plinthe escamotable en partie basse.
Béquille double sur ROSACE RONDE modeéle Médoc INOX BROSSE, de chez Eurowale ou similaire.
Affaiblissement acoustique : Rw (C ; Ctr) = 29(-1 ;0)
Localisation : entre circulation et salle détente

e PORTE EI30 (37 dB)

Portes simple vantail de 93x204, a &me pleine en bois avec une finition stratifiée dans la gamme du
fournisseur, type 1V EI30 réf. MBA-051 de chez MALERBA ou équivalente, montées sur paumelles.
congues pour s'intégrer a la cloison, avec plinthe escamotable en partie basse.
Béquille double sur ROSACE RONDE modéle Médoc INOX BROSSE, de chez Eurowale ou similaire.
Affaiblissement acoustique : Rw (C ; Ctr) = 39(-2 ; -5)
Localisation : entre,

circulation et salle de réunions

circulation et Bulles (Surf sol > 10m?)

e PORTE EI30 (41 dB)
Portes simple vantail de 93x204, a ame pleine en bois avec une finition stratifiée dans la gamme du
fournisseur, type 1V EI30 réf. MBA-091 de chez MALERBA ou équivalente, montées sur paumelles.
congues pour s'intégrer a la cloison, avec plinthe escamotable en partie basse.
Béquille double sur ROSACE RONDE modéle Médoc INOX BROSSE, de chez Eurowale ou similaire.
Affaiblissement acoustique : Rw (C ; Ctr) = 43(-2 ; -5)
Localisation : entre,

circulation et Bulles (Surf sol < 10m?)

e CHASSIS FIXE VITRE EI60 (42 dB) (VARIANTE)

En OPTION chassis vitre fixe EI60 toute hauteur résistant au feu (EI30) sur cloison séche avec un indice
d'affaiblissement acoustique w+C = 43 dB (-1 ; -4), chassis en bois exotique massif avec double vitrage
acoustique/feu en verres multi feuilletés assemblés avec des intercalaires intumescents transparents,
répondant a la norme EN 1363, modele Pyrobel 25 EG de chez AGC ou équivalent.
Localisation :

- Parois vitrées des cloisons entre les salles de réunions et la circulation

- parois vitrées des bulles avec une surface au sol > 8mz2
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CHASSIS FIXE VITRE EW30 (38 dB)
chassis vitre fixe EW30 sur allege résistant au feu (EW30) sur cloison seche avec un indice
d'affaiblissement acoustique Rw+C = 39 dB (-1 ; -3), chassis en bois exotique massif avec double vitrage
acoustique/feu en verres multi feuilletés assemblés avec des intercalaires intumescents transparents,
répondant a la norme EN 1363, modeéle Pyrobel 16EG de chez AGC ou équivalent.
Localisation :

- parois vitrées des bulles avec une surface au sol > 8m?

FERMETURE CONDAMNATION

Suivant localisation, prévoir la fermeture des locaux avec un modéle de fermeture adapté a la menuiserie
mise en place

Compris réglage.

- 1 serrure de sireté 1 point cylindre sur organigramme avec serrure Y2 cylindre a bouton moleté
Localisation : Pour 'ensemble des portes en dehors des sanitaires

PLINTHES BOIS
Plinthes medium de 13 x 70 fini, avec coupes d'onglet sur angles et arétes, fixées par collage et pointage.
Fixées aux doublages de cloisons des locaux avec revétement souple.

MOBILIER

- MEUBLE BAS salle de pause
Ensemble meubles bas type caisson avec portes, support du plan de travail,
Caissons bas en mélaminé blanc 2 faces 4 chants, avec 2 étagéres de rangements amovibles sur
tenons, et pied inox.
Caisson H. 68 cm hauteur a confirmer, largeur 600, sur toute la longueur de la cuisine, suivant plan,
pour une pose du plan de travail a 900.
Plinthe filante fixée sur pied, avec joint au sol
Renforts nécessaires pour la pose des éléments et les mécanismes d'ouvertures, pour une
utilisations intensives
Facade avant composée de portes battantes sur charniéres invisibles avec ralentisseurs et tiroirs.
Y compris réalisation et mise en place de I'ensemble, passage des réseaux d'alimentation et
évacuations, trou pour évier, a prévoir auprés du plombier.

Plaquage des fagades et chants visibles des meubles, avec un stratifié suivant le choix du Maitre
d'ouvrage, dans la gamme du fabriquant.

NUMEROTATION SIGNALISATION
Mise en place de support mural avec protection transparente aux droits des portes pour désigner les
locaux

- gamme Olympe de chez Direct Signalétique ou similaire.
Cadre mural avec protection en polycarbonate transparent a fixer avec des vis ou par adhésif au mur.
La protection transparente se déclipse pour le changement d'information.
Localisation :

A installer sur la circulation aux droits des locaux aménagés

PEINTURE :

LASURE
Lasure sur ouvrage en bois brut
Préparation des supports comprenant, brossage, rebouchage, pongage.
1 couche d'impression avant travaux de platreries
2 couches de finition, type CAPADUR DECORLASUR de chez CAPAROL ou équivalent
Teintes aux choix du Maitre d'ouvrage dans la palette du fabricant.
Localisation : L’'ensemble des chassis et dormants des menuiseries intérieures

PEINTURE SUR BOIS
Peinture sur ouvrage bois existants et neufs
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Sur ouvrage bois brut ou support de bois composé type MDF réalisation de 2 couches CAPACRYL
AQUA PU SATIN de CHEZ CAPAROL ou équivalent, compris préparation, brossage, rebouchage et
enduisage a 'ENDUIT GLISS ou équivalent
Révision de la couche d'usine.
Teneur en COV : <40g/I
Lessivable
Teintes aux choix du Maitre d'ouvrage dans la palette du fabricant.
Aspect lisse
Finition satinée.
Localisation :
Les éléments bois posés par le menuisier, plinthes des locaux aménagés au centre du plateau.

PEINTURE SUR PAROIS
- Peinture sur paroi verticale en plaque de platre des cloisons réalisées, application de deux couches
INDEKO SATIN (aspect tendu) de chez CAPAROL ou équivalent, avec toile murale intissée lisse.
compris travaux préparatoires,
Rebouchage et enduisage repassé a I'enduit a I'eau.
Poncage des joints des reprises.
Epoussetage.
1 couche de CAPAFOND INDEKO FIX de chez CAPAROL ou équivalent.
2 couches de INDEKO SATIN (aspect tendu) de chez CAPAROL ou équivalent.
Reéalisation d'un joint souple acrylique a la jonction des murs et ouvrage bois, (plinthes, huisseries,
cadres...).
Teintes aux choix du Maitre d'ouvrage dans la palette du fabricant.
Finition A
Localisation : L’ensemble des cloisons, encoffrement des locaux aménagés au centre du plateau.

- Peinture des parois existantes

o Préparation sur parois existantes

Travaux comprenant la mise & nu des supports existants a savoir :

Arrachage des tapisseries ou toiles de verre le cas échéant

Lessivage et décapage des anciennes peintures

Egrenage et grattage des parties cloquées ou mal adhérentes

Poncage a sec des parois lisses en platre (lessivage et décapage simple sur enduit gouttelette),

Rebouchage et masticage des cavités

Enduisage de ratissage garantissant la planéité du support, mise en ceuvre d'un enduit de lissage
au platre fin en une ou deux passes, avec pongage pour une finition en peinture.

Application de deux couches INDEKO SATIN (aspect tendu) de chez CAPAROL ou équivalent, avec
toile murale intissée lisse.

Teintes aux choix du Maitre d'ouvrage dans la palette du fabricant.

Finition A

Localisation : L’ensemble des cloisons et doublages existants des locaux aménagés au centre du
plateau.

FILM
Mise en place de films dépolis translucides avec dégradé, sur les vitrages des chassis fixes donnant sur
les circulations

PANORAMIQUE TAPISSERIE
Travaux préparatoires du support pour la pose de panoramique, conformément aux prescriptions du
DTU 59.4 et aux prescriptions du fabricant.
La mise en ceuvre des revétements est réalisée par collage.
Une attention particuliére sera portée sur le choix du produit de collage, qui devra étre adapté aux
conditions de mise en ceuvre (revétements, subjectiles, conditions sur le chantier, etc.). Il peut se
présenter sous forme de poudre a préparer, en dispersion aqueuse ou sous forme de colle a solvants.
Un calepinage des lés sera effectué.
Selon les prescriptions du fabricant, le joint entre Iés pourra étre a demi-joint, a joint vif, a double coupe.
Pose de panoramique au choix de I'architecte au droit

- Des bulles

- De la salle de pause

NETTOYAGE DE FINITION
- Nettoyage de fin de chantier et de livraison effectué en 2 opérations :

Juin 2025



Descriptif travaux APD Indice C — Page 11

1é&re opération :

juste avant la réception, pour permettre d'examiner les ouvrages et de prononcer leur réception

Pour cette 1 eére opération, les nettoyages a effectuer sont les suivants :

lavage, nettoyage, essuyage de toutes les menuiseries extérieures, de leur vitrage, des

gorges et des feuillures,

lavage, nettoyage, décrottage de tous les sanitaires et de leur robinetterie, enlévement des étiquettes,
balayage, décrottage, et lavage a I'eau de tous les sols, quelle qu'en soit la nature.

2éme opération :

juste aprés l'achévement de la levée des réserves, et avant prise de possession par le Maitre de
I'Ouvrage

Pour cette 2éme opération, les nettoyages a effectuer sont les suivants :

Nettoyage des menuiseries extérieures et vitrages,
Nettoyage des sanitaires et de leur robinetterie,
Balayage, lavage a la mono brosse, séchage, de tous les sols dans tous les locaux,
Epoussetage au chiffon, avec enlévement de toutes les traces de gras ou autre :
sur les menuiseries intérieures, sur les portes, sur les plinthes.
A l'issue de ces 2 opérations de nettoyage, le batiment doit étre prét a 'emménagement sans aucun
nettoyage complémentaire.

SOL SOUPLE
Au droit des locaux aménagés au centre du plateau :

PREPARATION DES SUPPORTS

Le revétement de sol sera posé sur les planchers existants.

L'entreprise vérifiera le support, I'état de surface, de maniére a recevoir les revétements de sols minces,
et la mise en ceuvre d'un produit de ragréage, avec résine d'accroche.

Les revétements de sols souples seront posés par collage selon les régles de l'art et les prescriptions
du fabricant.

RAGREAGE

Reéalisation d'un ragréage de sol avec un enduit autolissant pour les sols intérieurs soumis a trafic intense
de type P3 a base de liants hydrauliques a raison de 4.5kg/m2 moyen.

- Le support sera parfaitement nettoyé avant application.

- Suivant le support, mise en ceuvre d'un primaire d'adhérence et d'imperméabilisation monocomposant
WEBER PRIM AD ou équivalent suivant besoin, appliqué au rouleau ou a la brosse en 2 couches
croisées

- L'application du ragréage a la taloche lisseuse.

- Les enduits de lissage seront exécutés conformément aux stipulations du Cahier des Charges de
préparation des ouvrages en vue de la pose des revétements de sols minces (fascicules 286 du CSTB)
et des Regles Professionnelles de Préparation des supports courants en béton, en vue de la pose des
revétements de sols minces (janvier 1976).

REVETEMENT DE SOL SOUPLE
o SOL SOUPLE EN PVC

- Pose collée d'un revétement de sol PVC en lés de la largeur du socle a recouvrir sur la salle de pause
et la bulle attenante.

Revétement avec un classement U4P3 type TARASTEP de chez GERFLOR. Composé d'un seul
élément comprenant le traitement du nez de marche renforcé en épaisseur et la contre marche.

- Epaisseur : 3.35 mm

- Couche d'usure : 0.85 mm

- Résistance a I'abrasion : Groupe T

- Classement UPEC : U4P3E2C2

- Isolation acoustique bruit de choc = 17 dB

- Réaction au feu : Bfl-s1

- Poingonnement statique rémanent : 0.11

- Poingonnement pose maintenue : 0.02 mm
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- Solidité lumiére 2 6
Localisation :
= Sur le socle de la Salle de pause et bulle adossée

o SOL TEXTILE

- Mise en ceuvre d'un sol textile floqué en Iés avec envers polyester recyclé aiguilleté de type Flotex dans
la gamme Colour/Vision de chez FORBO, ou équivalent.

Revétement de sol textile floqué imprimé classique d'aspect velours ras,

Réduction du niveau de bruits de chocs : 19 dB

Coefficient d'absorption pondéré aw de 0.10

Classement UPEC : USP3E2C2

Réaction au feu : B fl-s1

Mise en ceuvre et préparation des supports conformes aux DTU 53.1 en vigueur et suivant prescriptions
techniques du fabricant,

Pose avec joints bord a bord sur support béton

Référence : Floral Field teinte Fossil dans la gamme du fabricant.
Localisation :
= Salle de réunion et bulles des locaux aménagés

o SOL LINOLEUM

- Revétement de sol linoléum du type MARMOLEUM DECIBEL de chez FORBO ou similaire.
Caractéristiques :
. Classement UPEC : U4 P3 E1/2 C2
. Réaction au feu : Cfl-s1
. Teinte Mercury
. réduction des bruits d’'impacts de 19 dB
Mise en ceuvre suivant prescriptions techniques du fabricant, pose joints soudés a chaud
Mise en place a la colle a faible teneur en COV.
Les placards seront traités dito local ou ils se trouvent

Localisation :

= Salle de pause

o BARRE DE SEUILS

Mise en ceuvre de barres de seuil en inox.
Fixation par vis dans le plancher au droit de la feuillure des portes.
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> NIVEAU N+3

CURAGE :

e INSTALLATIONS DE CHANTIER
- Balisage des espaces de travail.
- Protection au sol

Au droit des sols existants conservés, mise en place d'une protection sur le sol en fibre respirante
imperméable de chez KINGPRO ou similaire, a retirer en fin de chantier.

Pour les travaux de démolitions des locaux sur le noyau central, isolement du chantier du reste du plateau
conservé en activité, par la mise en place de cloisons étanches aux droit des accés existants.

e TRAVAUX DE DEPOSE ET DEMOLITION

- Dépose des faux plafonds métalliques des circulations. Dépose des plafonds suspendus, y compris les
ossatures, fixations et suspentes, les bandeaux supports en plagues de platre des trames du faux
plafond des locaux identifiés sur le plan concernés par les travaux, en dehors du plafond conservé.

Au droit :
= Circulation identifiée au 3¢me étage
= Des locaux identifiés au plan,

Les locaux a démolir au centre du plateau seront entierement débarrassés par le maitre d'ouvrage de
tous les équipements et objets divers qui les encombrent.

L’ensemble des équipements techniques existants, ventilation, appareils électriques et sanitaires, seront
démontés et évacués par les lots fluides

Au droit des locaux :

Salle de réunion (8 personnes)

Les deux bureaux de passage de 8m?
Salle de réunion (10 personnes)

Salle correspondance action sociale 32.34
Salle de réunion 32.38

Rangement agence comptable 36.54

- Dépose des revétements de sol des locaux a traiter

- Dépose et évacuation de I'ensemble des plafonds suspendus, y compris les ossatures, fixations et
suspentes, les bandeaux supports en plaques de platre des trames du faux plafond.

- Dépose et évacuation des cloisons placo platre suivant plan de démolition, y compris éléments
menuisés des cloisons, portes et plinthes associées, en dehors des cloisons conservées.

- Dépose des encoffrements de poteaux, retombées de plafonds, soffites.
- Dépose des plinthes sur les cloisons conservées
- Evacuation selon la gestion et collecte sélective des déchets.

- Agrandissement des réservations existantes aux droits des planchers sur les gaines techniques, pour le
passage des nouvelles gaines redimensionnées

PLATRERIE ISOLATION :

e CLOISONS DE DISTRIBUTION ISOLEE (52dB)
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- Réalisation de cloison type BPB Placostil 98/48 duotech 25 ou équivalent constituée par une ossature
en acier galvanisé de 48 mm de largeur, deux parements de platre duotech 25, vissée sur ossature
métallique, et d’une couche de laine minérale de 45 mm d’épaisseur
Mise en ceuvre avec montants et entraxes adaptés aux hauteurs suivant recommandations du fabricant
compris découpes, protections des pieds de cloisons par film polyéthylene, stabilité en téte, calages,
traitement des joints, etc.
Parement traité hydrofugé au droit des pieces d’eau
Cloison réalisée jusque sous planchers existants, suivant indication sur les plans.
- Affaiblissement acoustique : Ra. 53 dB
- Coupe-feu 1heure
Localisation :

Ensemble des cloisons sur les salles de réunion, Bulles et salle de pause a aménager

Cloison et imposte au-dessus des chassis vitrés, entre les salles de réunions, bulles et la circulation

CLOISONS DE DISTRIBUTION ISOLEE (47dB)
- Réalisation de cloison type BPB Placostil 98/48 constituée par une ossature en acier galvanisé de 48
mm de largeur, deux parements de platre BA13, vissée sur ossature métallique, et d’'une couche de laine
minérale de 45 mm d’épaisseur
Mise en ceuvre avec montants et entraxes adaptés aux hauteurs suivant recommandations du fabricant
compris découpes, protections des pieds de cloisons par film polyéthyléne, stabilité en téte, calages,
traitement des joints, etc.
Parement traité hydrofugé au droit des pieces d’eau
Cloison réalisée jusque sous planchers existants, suivant indication sur les plans.
- Affaiblissement acoustique : Ra. 47 dB
- Coupe-feu 1heure
Localisation :

Ensemble des cloisons entre circulations et salles de réunion / formation / bulles

DOUBLAGE

- Réalisation d’'un doublages sur ossature métallique Placostil® sur montants constitués de 2 plaques
de platre BA13 vissées sur une ossature métallique autoporteuse en montant M36 double et de
45mm de panneaux de laine minérale.

Protection incendie EI30

Localisation :
Doublage au droit des sanitaires

ENCOFFREMENT PLACO

- Sur le méme principe que les cloisons, encoffrement avec une plague BA13 sur ossature métallique
avec laine minérale, y compris finition, traitement des joints, arétes, et raccordement avec les existants
suivant localisation.

- Au droit, des gaines techniques, encoffrement EU. EP. EV avec un affaiblissement acoustique Ra. 37
dB, cloison type 72/48 avec laine minérale de PLACO ou équivalent.

- Encoffrements verticaux et horizontaux au droit des gaines VMC.

- Encoffrements des poteaux existants isolés localisés aux plans

RACCORD SUR EXISTANT

- Réalisation des raccords et compléments sur les existants, par suite des démolitions et déposes
réalisées par le lot curage.

Calfeutrement parfait avec bandes armées pour les angles, compléments au MAP si besoin.

BANDES ARMEES D'ANGLES
- Bandes armées pour angles saillants de cloisons réalisés en plagues de platre sur ossature.

POSE DE MENUISERIES ET TRAPPES INTERIEURES
- Mises en place des menuiseries et trappes fournies par le lot Menuiserie.

ALLEGE (OPTION)
- Suppression des alleéges placo au droit des chassis vitrés tout hauteur sur les bulles et salles de réunion

FAUX-PLAFOND

FAUX-PLAFOND :
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o PLAFOND ORGANIC
Faux plafond en dalles de laine de bois type ORGANIC Pure de chez Knauf ou techniquement et
esthétiquement équivalent. Sur ossatures en acier galvanisé de couleur en profil T de 24 mm - suspendus
tous les 1,2m par des suspentes réglables. Compris ossatures périphériques en corniéres.
Retombées a prévoir en profils laqués aux droits des fagades de la coursive
Panneaux :
- Epaisseur : 35 mm
- Modules : dimensions 600 x 600 mm a bords A.
- Réaction au feu : B-s1, d0.
- Absorption acoustique alpha w : 0.95 avec plenum de 300mm
- Réflexion a la lumiére : 51%
Localisation,
- Aux droits des salles de réunions, bulles, aménagées.

o PLAFOND DALLE MINERALE
Plafonds minéraux démontables en dalle 600x600 ou 600x1200, type "EKLA" en épaisseur 20mm de chez
ROCKFON ou techniqguement et esthétiquement équivalent. Sur ossatures en acier galvanisé en profil T de
24 mm - suspendus tous les 1,2m par des suspentes réglables. Compris ossatures périphériques en
corniéres.
Absorption acoustique : aw : 1.00

Localisation,
= Circulation identifiée au 3¢me étage
= Des locaux identifiés au plan,
= Audroit des sanitaires : 34.48 — 34.47 — 34.46 — 36.52 — 37.55 — 37.56 — 37.57

MENUISERIES INTERIEURES MOBILIER :

e PORTE EI30 (29 dB)
Portes simple vantail de 93x204, a &me pleine en bois avec une finition stratifiée dans la gamme du
fournisseur, type 1V EI30 réf. MBA-011 de chez MALERBA ou équivalente, montées sur paumelles.
congues pour s'intégrer a la cloison, avec plinthe escamotable en partie basse.
Béquille double sur ROSACE RONDE modeéle Médoc INOX BROSSE, de chez Eurowale ou similaire.
Affaiblissement acoustique : Rw (C ; Ctr) = 29(-1 ;0)
Localisation : entre circulation et salle détente

e PORTE EI30 (37 dB)

Portes simple vantail de 93x204, a &me pleine en bois avec une finition stratifiée dans la gamme du
fournisseur, type 1V EI30 réf. MBA-051 de chez MALERBA ou équivalente, montées sur paumelles.
congues pour s'intégrer a la cloison, avec plinthe escamotable en partie basse.
Béquille double sur ROSACE RONDE modeéle Médoc INOX BROSSE, de chez Eurowale ou similaire.
Affaiblissement acoustique : Rw (C ; Ctr) = 39(-2 ; -5)
Localisation : entre,

circulation et salle de réunions

circulation et Bulles (Surf sol > 10m?)

e PORTE EI30 (41 dB)
Portes simple vantail de 93x204, a &me pleine en bois avec une finition stratifiée dans la gamme du
fournisseur, type 1V EI30 réf. MBA-091 de chez MALERBA ou équivalente, montées sur paumelles.
congues pour s'intégrer a la cloison, avec plinthe escamotable en partie basse.
Béquille double sur ROSACE RONDE modéle Médoc INOX BROSSE, de chez Eurowale ou similaire.
Affaiblissement acoustique : Rw (C ; Ctr) = 43(-2 ; -5)
Localisation : entre,

circulation et Bulles (Surf sol < 10m?)

e CHASSIS FIXE VITRE EI60 (42 dB) (VARIANTE)
En OPTION chassis vitre fixe EI60 toute hauteur résistant au feu (EI30) sur cloison séche avec un indice
d'affaiblissement acoustique w+C = 43 dB (-1 ; -4), chassis en bois exotique massif avec double vitrage
acoustique/feu en verres multi feuilletés assemblés avec des intercalaires intumescents transparents,
répondant a la norme EN 1363, modele Pyrobel 25 EG de chez AGC ou équivalent.
Localisation :
- Parois vitrées des cloisons entre les salles de réunions et la circulation

Juin 2025



Descriptif travaux APD Indice C — Page 16

- parois vitrées des bulles avec une surface au sol > 8m?2

e CHASSIS FIXE VITRE EW30 (38 dB)
chéssis vitre fixe EW30 sur allege résistant au feu (EW30) sur cloison séche avec un indice
d'affaiblissement acoustique Rw+C = 39 dB (-1 ; -3), chassis en bois exotique massif avec double vitrage
acoustique/feu en verres multi feuilletés assemblés avec des intercalaires intumescents transparents,
répondant a la norme EN 1363, modeéle Pyrobel 16EG de chez AGC ou équivalent.
Localisation :
- parois vitrées des bulles avec une surface au sol > 8m?

e FERMETURE CONDAMNATION
Suivant localisation, prévoir la fermeture des locaux avec un modéle de fermeture adapté a la menuiserie
mise en place
Compris réglage.
- 1 serrure de sireté 1 point cylindre sur organigramme avec serrure Y2 cylindre a bouton moleté
Localisation : Pour 'ensemble des portes en dehors des sanitaires

e PLINTHES BOIS
Plinthes medium de 13 x 70 fini, avec coupes d'onglet sur angles et arétes, fixées par collage et pointage.
Fixées aux doublages de cloisons des locaux avec revétement souple.

e NUMEROTATION SIGNALISATION
Mise en place de support mural avec protection transparente aux droits des portes pour désigner les
locaux
- gamme Olympe de chez Direct Signalétique ou similaire.
Cadre mural avec protection en polycarbonate transparent a fixer avec des vis ou par adhésif au mur.
La protection transparente se déclipse pour le changement d'information.
Localisation :
A installer sur la circulation aux droits des locaux aménagés

PEINTURE :

e LASURE
Lasure sur ouvrage en bois brut
Préparation des supports comprenant, brossage, rebouchage, pongage.
1 couche d'impression avant travaux de platreries
2 couches de finition, type CAPADUR DECORLASUR de chez CAPAROL ou équivalent
Teintes aux choix du Maitre d'ouvrage dans la palette du fabricant.
Localisation : L'ensemble des chéssis et dormants des menuiseries intérieures

e PEINTURE SUR BOIS
Peinture sur ouvrage bois existants et neufs
Sur ouvrage bois brut ou support de bois composé type MDF réalisation de 2 couches CAPACRYL
AQUA PU SATIN de CHEZ CAPAROL ou équivalent, compris préparation, brossage, rebouchage et
enduisage a 'ENDUIT GLISS ou équivalent
Révision de la couche d'usine.
Teneur en COV : <40g/|
Lessivable
Teintes aux choix du Maitre d'ouvrage dans la palette du fabricant.
Aspect lisse
Finition satinée.
Localisation :
Les éléments bois posés par le menuisier, plinthes des locaux aménagés au centre du plateau.

e PEINTURE SUR PAROIS
- Peinture sur paroi verticale en plaque de platre des cloisons réalisées, application de deux couches
INDEKO SATIN (aspect tendu) de chez CAPAROL ou équivalent, avec toile murale intissée lisse.
compris travaux préparatoires,
Rebouchage et enduisage repassé a I'enduit a I'eau.
Pongage des joints des reprises.
Epoussetage.
1 couche de CAPAFOND INDEKO FIX de chez CAPAROL ou équivalent.
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2 couches de INDEKO SATIN (aspect tendu) de chez CAPAROL ou équivalent.
Réalisation d'un joint souple acrylique a la jonction des murs et ouvrage bois, (plinthes, huisseries,
cadres...).
Teintes aux choix du Maitre d'ouvrage dans la palette du fabricant.
Finition A
Localisation : L’ensemble des cloisons, encoffrement des locaux aménagés au centre du plateau.

- Peinture des parois existantes

o Préparation sur parois existantes

Travaux comprenant la mise & nu des supports existants a savoir :

Arrachage des tapisseries ou toiles de verre le cas échéant

Lessivage et décapage des anciennes peintures

Egrenage et grattage des parties cloquées ou mal adhérentes

Poncage a sec des parois lisses en platre (lessivage et décapage simple sur enduit gouttelette),

Rebouchage et masticage des cavités

Enduisage de ratissage garantissant la planéité du support, mise en ceuvre d'un enduit de lissage
au platre fin en une ou deux passes, avec pongage pour une finition en peinture.

Application de deux couches INDEKO SATIN (aspect tendu) de chez CAPAROL ou équivalent, avec
toile murale intissée lisse.

Teintes aux choix du Maitre d'ouvrage dans la palette du fabricant.

Finition A

Localisation : L’ensemble des cloisons et doublages existants des locaux aménagés au centre du
plateau.

FILM

Mise en place de films dépolis translucides avec dégradé, sur les vitrages des chéssis fixes donnant sur
les circulations

PANORAMIQUE TAPISSERIE
Travaux préparatoires du support pour la pose de panoramique, conformément aux prescriptions du
DTU 59.4 et aux prescriptions du fabricant.
La mise en ceuvre des revétements est réalisée par collage.
Une attention particuliere sera portée sur le choix du produit de collage, qui devra étre adapté aux
conditions de mise en ceuvre (revétements, subjectiles, conditions sur le chantier, etc.). Il peut se
présenter sous forme de poudre a préparer, en dispersion aqueuse ou sous forme de colle a solvants.
Un calepinage des Iés sera effectué.
Selon les prescriptions du fabricant, le joint entre |1és pourra étre a demi-joint, a joint vif, a double coupe.
Pose de panoramique au choix de I'architecte au droit

- Des bulles

NETTOYAGE DE FINITION
- Nettoyage de fin de chantier et de livraison effectué en 2 opérations :

1é&re opération :

juste avant la réception, pour permettre d'examiner les ouvrages et de prononcer leur réception

Pour cette 1 ére opération, les nettoyages a effectuer sont les suivants :

lavage, nettoyage, essuyage de toutes les menuiseries extérieures, de leur vitrage, des

gorges et des feuillures,

lavage, nettoyage, décrottage de tous les sanitaires et de leur robinetterie, enlévement des étiquettes,
balayage, décrottage, et lavage a I'eau de tous les sols, quelle qu'en soit la nature.

2éme opération :

juste aprés l'achévement de la levée des réserves, et avant prise de possession par le Maitre de
I'Ouvrage

Pour cette 2éme opération, les nettoyages a effectuer sont les suivants :

Nettoyage des menuiseries extérieures et vitrages,
Nettoyage des sanitaires et de leur robinetterie,
Balayage, lavage a la mono brosse, séchage, de tous les sols dans tous les locaux,
Epoussetage au chiffon, avec enlévement de toutes les traces de gras ou autre :
sur les menuiseries intérieures, sur les portes, sur les plinthes.
A l'issue de ces 2 opérations de nettoyage, le batiment doit étre prét a 'emménagement sans aucun
nettoyage complémentaire.
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SOL SOUPLE

PREPARATION DES SUPPORTS

Le revétement de sol sera posé sur les planchers existants.

L'entreprise vérifiera le support, I'état de surface, de maniére a recevoir les revétements de sols minces,
et la mise en ceuvre d'un produit de ragréage, avec résine d'accroche.

Les revétements de sols souples seront posés par collage selon les régles de l'art et les prescriptions
du fabricant.

RAGREAGE

Reéalisation d'un ragréage de sol avec un enduit autolissant pour les sols intérieurs soumis a trafic intense
de type P3 a base de liants hydrauliques a raison de 4.5kg/m2 moyen.

- Le support sera parfaitement nettoyé avant application.

- Suivant le support, mise en ceuvre d'un primaire d'adhérence et d'imperméabilisation monocomposant
WEBER PRIM AD ou équivalent suivant besoin, appliqué au rouleau ou a la brosse en 2 couches
croisées

- L'application du ragréage a la taloche lisseuse.

- Les enduits de lissage seront exécutés conformément aux stipulations du Cahier des Charges de
préparation des ouvrages en vue de la pose des revétements de sols minces (fascicules 286 du CSTB)
et des Regles Professionnelles de Préparation des supports courants en béton, en vue de la pose des
revétements de sols minces (janvier 1976).

REVETEMENT DE SOL SOUPLE
o SOL TEXTILE

- Mise en ceuvre d'un sol textile floqué en Iés avec envers polyester recyclé aiguilleté de type Flotex dans
la gamme Colour/Vision de chez FORBO, ou équivalent.

Revétement de sol textile floqué imprimé classique d'aspect velours ras,

Réduction du niveau de bruits de chocs : 19 dB

Coefficient d'absorption pondéré aw de 0.10

Classement UPEC : U3P3E2C2

Réaction au feu : B fl-s1

Mise en ceuvre et préparation des supports conformes aux DTU 53.1 en vigueur et suivant prescriptions
techniques du fabricant,

Pose avec joints bord a bord sur support béton

Référence : Floral Field teinte Fossil dans la gamme du fabricant.
Localisation :
= Salle de réunion et bulles des locaux aménagés
o BARRE DE SEUILS

Mise en ceuvre de barres de seuil en inox.
Fixation par vis dans le plancher au droit de la feuillure des portes.
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> NIVEAU N+4

CURAGE :

e INSTALLATIONS DE CHANTIER
- Balisage des espaces de travail.
- Protection au sol

Au droit des sols existants conservés, mise en place d'une protection sur le sol en fibre respirante
imperméable de chez KINGPRO ou similaire, a retirer en fin de chantier.

e TRAVAUX DE DEPOSE ET DEMOLITION

- Dépose des faux plafonds métalliques des circulations. Dépose des plafonds suspendus, y compris les
ossatures, fixations et suspentes, les bandeaux supports en plagues de platre des trames du faux
plafond des locaux identifiés sur le plan concernés par les travaux, en dehors du plafond conservé.

Au droit :
= Circulation identifiée au 4¢me étage
= Des locaux identifiés au plan,
- Evacuation selon la gestion et collecte sélective des déchets.

- Agrandissement des réservations existantes aux droits des planchers sur les gaines techniques, pour
le passage des nouvelles gaines redimensionnées

FAUX-PLAFOND

e FAUX-PLAFOND :

o PLAFOND DALLE MINERALE
Plafonds minéraux démontables en dalle 600x600 ou 600x1200, type "EKLA" en épaisseur 20mm de chez
ROCKFON ou techniqguement et esthétiquement équivalent. Sur ossatures en acier galvanisé en profil T de
24 mm - suspendus tous les 1,2m par des suspentes réglables. Compris ossatures périphériques en
corniéres.
Absorption acoustique : aw : 1.00

Localisation,
= Circulation identifiée au 4¢me étage
= Des locaux identifiés au plan,
= Sanitaires : 44.59 — 44.58 — 44,57 — 42.51 — 42.52
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