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Fixation des poutres
métalliques sur mur
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PSE Peinture plafond
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Faux plafond HSP 2.78m
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composite  isolant
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Reprise seuil et bas
de porte
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de porte
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Fixation consoles
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vantaux
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vantaux
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en pourtour de la
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arrêt enrobé

Pose d'une cornière
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Pose d'une cornière
en pourtour de la

grille caniveau pour
arrêt enrobé

Pose d'une cornière
en pourtour de la

grille caniveau pour
arrêt enrobé
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Costière galva
en nez de dalle

Costière galva
en nez de dalle
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CF 1H

CF 1/2H+FP
PP 93+73x204

PSE faux plafond

Plafond  béton

+ panneau fibragglo

composite  isolant

HSP 3.79+0.18 m

Plafond  béton

+ panneau fibragglo

composite  isolant

HSP 3.79+0.18 m Plafond  béton
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Plafond  béton

+ panneau fibragglo

composite  isolant
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Raccordement batterie CTA sur
réseaux chauffage à proximité

en tube acier noir avec calorifuge
finition tôle isoxal

Position CTA
compensation sous

escalier existant

Pose CTA sur
consoles  metalliques

mural HORS LOTVers
 R
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 66
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Encoffrement CF 1H HORS LOT

Ø630

Transformation circulaire
Ø630 vers rectangulaire

450x700

Réseau + bouche de soufflage  suivant CCTP

Réseau + grille d'air neuf  suivant CCTP

Réseau de rejet  suivant CCTP

LEGENDE CHAUFFAGE VENTILATION

Registre suivant CCTP

Thermostat d'ambiance

Ø11.5/16

Ø11.5/16

Ø15/20
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LAVE-MAINS
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LAVABO COLLECTIF
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mur: panneaux

Faux plafond 60x60 hygiène

HSP 250
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mur: panneaux

Faux plafond 60x60 hygiène
HSP 280
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mur: panneaux
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Commande
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ECM
0-10V

Variateur
vitesse ECM

Laverie

Grille
transfert

CF2h
600x300

Grilles de transfert
cuisson / salle à manger
existantes conservées

Variateur de
fréquence
Cuisson

Vers CTA
compensation
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"laverie" RDC
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ADAPTATION VMC LOCAUX
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Carrelage +chape
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Armoire
chaude
mobile
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cuisson
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jusqu'au plafond

Tourelle extraction AC F400-120
débit : 15 330m³/h

880x880

Hotte air pulsé pianos cuisson 9504 m³/h

650x1300 600x1000

Habillage inox
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Système extinction
automatique feu
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Cuisson CF 1H
Zone Self

Sous-Officier

STOCKAGESTOCKAGE Local stockage

Plafond CF 1H

Plafond CF 1H

CF 1HCF 1H CF 1H

CF 1H

Structure stable au feu 1h

Vide sanitaire Vide sanitaire

Local CIAT
CF 1H

400 m³/h
Grille de
transfert
CF 2h

Local
technique

Hotte four statique
débit : 3459 m³/h

Hotte cuisson à air pulsé C4
débit : 9504 m³/h

Tourelle extraction AC F400-120
débit : 15 330 m³/h

Hotte lave
batterie
débit :

1900 m³/h

Tourelle extraction ECM F400-120
débit : 7400m³/h

Hotte entrée
lave

vaisselle
débit :

1800 m³/h

Hotte sortie
lave

vaisselle
débit :

 1800 m³/h

Hotte lave
plateaux

débit :
1900 m³/h

Système
extinction

automatique
feu

Variateur
AC cuisson

Variateur
ECM laverie

Vers moteur 2 allures
CTA "salle à manger"
en local CTA sous-sol

Commande
déporté ECM

0-10V

Commande
déporté AC

2 allures

Réseaux existants en gaine
technique ARP / AS

CTA "salle à manger"

Laverie CF 1H

Grilles de transfert cuisson / salle à
manger existantes conservées

Piquage à créer sur
gaine soufflage et
pose registre à iris

Raccordement batterie
CTA sur réseaux

chauffage à proximité
en tube acier noir avec
calorifuge finition tôle

isoxal

Encoffrement CF 1H HORS LOT

1665 m³/h

Ø630

Transformation circulaire
Ø630 vers rectangulaire

450x700

45
0x

70
0

500x400

1665 m³/h
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1665 m³/h1665 m³/hHotte vario
débit : 2368 m³/h

Réseau + bouche de soufflage  suivant CCTP

Réseau + grille d'air neuf  suivant CCTP
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BUREAU
Num. Surf.

P.Tra. HSP

ACCUEIL

Num. Surf.

P.Tra. HSP

HALL

Num.

P.Tra.

SANITAIRES

Raccordement EU R+1 sur EU fonte
SMU en plafond compris adapatation

Réseau + bouche de soufflage  suivant CCTP

Réseau + grille d'air neuf  suivant CCTP

Réseau de rejet  suivant CCTP

LEGENDE CHAUFFAGE VENTILATION

Registre suivant CCTP
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Plateforme extérieure et

quai de livraison
###### m²

Suppression du monte charge et comblement
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EXTENSION 1er ETAGE

Fixation des poutres
métalliques sur mur

Fixation des poutres
métalliques sur mur

PSE Peinture plafond

CF 1H

Plafond béton  HSP 3.80m
Faux plafond HSP 2.78m

Plafond béton  HSP 3.80m
Faux plafond HSP 2.78m

Faux plafond   HSP 2.79m

Plafond béton  HSP 3.80m
Faux plafond HSP 2.78m

Plafond  béton HSP 3.80m
Faux plafond HSP 2.78m

Faux plafond HSP 3.40mPanneau fibragglo

composite  isolant

Plafond béton HSP 4.00m
Faux plafond HSP 2.77m

Faux plafond HSP 2.80m

Faux plafond HSP 2.60m

Faux plafond HSP 2.60m

Création
en partie haute

Reprise étanchéité

Reprise seuil et bas
de porte

Reprise seuil et bas
de porte
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e

Création

en partie haute

Fixation consoles
métalliques sur mur

pour groupe ventil

Repose soignée des
vantaux

Repose soignée des
vantaux

Pose d'une cornière
en pourtour de la

grille caniveau pour
arrêt enrobé

Pose d'une cornière

en pourtour de la
grille caniveau pour

arrêt enrobé

260

CF 1H

CF 1/2H+FP
PP 93+73x204

Plafond  béton

+ panneau fibragglo

composite  isolant

HSP 3.79+0.18 m

Plafond  béton

+ panneau fibragglo

composite  isolant

HSP 3.79+0.18 m Plafond  béton

+ panneau fibragglo

composite  isolant

HSP 3.79+0.18 m

Plafond  béton

+ panneau fibragglo

composite  isolant

HSP 3.81+0.18 m

Plafond  béton

+ panneau fibragglo

composite  isolant

HSP 3.81+0.18 m

Plafond  béton

+ panneau fibragglo

composite  isolant

HSP 3.82+0.18 m

Panneau fibragglo

composite  isolant

Panneau fibragglo

composite  isolant

Panneau fibragglo

composite  isolant
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##### m²
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##### m²

#### m²
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##### m²
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##### m²

##### m²

Raccordement EU R+1 sur EU fonte
SMU en plafond compris adapatation

Raccordement EU R+1 sur EU fonte
SMU en plafond compris adapatation

Adoucisseur double
bouteille + bac à sel
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Salle à manger

Personnel

Salle à manger sous-officier

#### m²
Bureau Cheffe

##### m²

Epicerie

CHF

Prêt à l'emploi

#### m²

Légumerie

Déboitage
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Préparation froide
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BATTERIE

##### m²
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Stockage plonge batterie

Cuisson
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Distribution

Stockage
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Ouverture bouchée
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Porte existante
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Contre-marches de
la première et
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Main courante déplacée reposée et adaptée

Garde corps déplacé reposé et adaptésol: chape  + carrelage
mur: panneaux

Faux plafond 60x60 hygiène

HSP 250

sol: chape  + carrelage
mur: panneaux

Faux plafond 60x60 hygiène

HSP 280

sol: chape  + carrelage
mur: panneaux

Faux plafond 60x60 hygiène

HSP 280

sol: chape  + carrelage

mur: Faience ht 1.30/ peinture

Faux plafond 60x60 hygiène

HSP 250

sol: chape  + carrelage

mur: inchangé

Faux plafond 60x60 hygiène

HSP 268
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