
GSPublisherVersion 610.4.43.1

MAÎTRISE D'ŒUVRE 
ENO ARCHITECTES 
42Bis Quai de la Douane
29200 BREST
T : 02 98 43 49 23 
E : eno@enoarchi.fr 

BE VRD	
A3 PAYSAGE	
330 rue Joséphine Pencalet
29200 BREST
T : 02 98 38 03 03
E : contact@a3-paysage.fr

MAÎTRISE D'OUVRAGE 
CH LE JEUNE
17 route de Brest
SAINT RENAN, 29200
T : 02 98 32 33 02
E : mickael.magueur@ch-saint-renan.fr

CENTRE HOSPITALIER LE JEUNE
Restructuration partielle et réhabilitation de la résidence Kernatous

SAINT RENAN 29290

1:50

RDC HAUT-CENTRE_KERNATOUS_EXTENSION 09-3

CENTRE HOSPITALIER LE JEUNE
Restructuration partielle et réhabilitation de la résidence Kernatous
SAINT RENAN 29290

eno architectes - MC
42Bis Quai de la Douane
29200 Brest
T 02 98 43 49 23
eno@enoarchi.fr

DCE Ind. A - RDC HAUT PROJET - 21/01/2026

BUREAU DE CONTRÔLE 
SOCOTEC - Cyril Pelé
180 rue de Kerervern
29490 GUIPAVAS
T : 02 98 41 44 94 
E : cyril.pele@socotec.com

BE STRUCTURE / FLUIDES / SSI / OPC
SOBRETEC
5 rue de Kervézennec
29200  BREST
T : 02 98 44 26 61
E : contact@sobretec.com

POUVOIR ADJUDICATEUR
CHU BREST
AMO
SEMBREIZH
PROGRAMMISTE
MAPS CONSEIL

BE ACOUSTIQUE	
ALHYANGE ACOUSTIQUE	
14 rue du Rouz
29900 CONCARNEAU
T : 02 98 90 48 15
E : bzh@alhyange.com

SPS 
DEKRA - Grégory Allanic
241 Rue du Général Paulet
29200 BREST
T : 06 24 40 75 42
E : gregory.allanic@dekra.com

MI 79 PPS+O

Pass.110 x 205

CF1/2h
Vent.Ass.; FP

P. Digicode

MI 70 PP
CF1/2h

FP
Clef

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ME EXI
IS acc.

/

M
I EXI

exi :
P. B

adge
pro :

Inchangé
M

I EXI
exi :

P. B
adge

pro :
D

igicode

MI EXI
exi : P. Badge
pro : Digicode

MI EXI
exi : P. Badge
pro : Inchangé

MI EXI
exi : P. Badge
pro : Inchangé

MI EXI
exi : P. Badge
pro : Inchangé

MI EXI
exi : P. Badge
pro : Inchangé

M
I EXI

exi :
/

pro :
D

igicode

MI 71 PP

Pass.110 x 205

PF1/2h

Clef

MI 74 PP

Pass.110 x 205

PF1/2h

FP
P. Badge

MI 72 PP

Pass. 110 x 205

/
/

P. Badge

ME EXI

IS acc.
ext. Détecteur / int. Digicode

Inchangé

M
E 53 EXI

D
im

138 x 175

all.
40

ME 03
Dim 130 x 240
all. 0

St. int.

ME 26b
Dim 300 x 240
all. 0

ME 26a
Dim 300 x 240
all. 0

ME 27

Dim. 230 x 240

Pass. 140IS acc.; BG vert

int. Digicode + aff.; ext. Horloge + Détect. stat.

ME 28a

Dim
300 x 240

all.0

ME 29b

Dim
300 x 240

all.0

ME 31

DS
175 x 235

E 30
IS 2UP

Digicode; int. Digicode + aff.; Horloge; ext. Bouton

M
E 33

D
im

140 x 220

all.
20

M
E 32

D
im

70 x 240
all.

0

M
E 34

D
im

100 x 210

all.
30

ME 03B
Dim 130 x 220
all. 20

EA
St. int.

ME 03B
Dim 130 x 220
all. 20

EA
St. int.

ME 03B
Dim 130 x 220
all. 20

EA
St. int.

ME 04B
Dim 70 x 220
all. 20

EA
St. int.

ME 21
Dim 266 x 220
all. 20

ME 20b SAS

Dim
370 x 222

all. 20

grille

M
I 64 PP

P
ass.

90  x 205
//C

lef

M
I 62 PP

P
ass.

100 x 205
C

ondam
n.

MI 88 CV

Dim
90 x 210

all.0

M
I 24.1 PPS

Pass.
110 x 205

PF
C

F1/2h
IS 2U

P; FP
Bouton

grillegrille

PPL
PPL

PPL
PPL

MI 05.1 DAS

Pass. 160 x 200

PF1/2h
DAS ouv.

ME EXI
poser 3 U EA

grille

MI 61 PP
Pass. 80 x 205

Condamn.

MI 05.1 DAS
Pass. 160 x 200

PF1/2h
DAS ouv.

LB

ME EXI

exi :B.a.P
Clef

pro :Inchangé

ME 30

Dim
110 x 136

all. 80

MI 68 PPS

Pass.110 x 205

PF1/2h
Condamn.

tablette

tablettetablette

ME 53 EXI
Dim 138 x 175

all. 44

se
uil

 P
M

R

seuil PMR

240

119

379

800

22

290
240

108

284

150

124

150

527

150

914

1 213

474

69

316

1 180

180

14

272

288

443

339

7024
220

130
220

164130
220

159130
220

101

488

69

370222

49
154

1 968

380

4
194

85

90
60

430

10

244

20

240

77

91

180

31

198

28

181

120

30
180 150 16555 100

60
425

423
10

180
398

10
195

6
26

194

563

85

631

20
180

412

240

162
20 50

10

412
20

180
20

215
10

90
10

238

230
10251 16214109

495

25130
240

177600247

10

145

133

120

120

1429085908590 12060120

180
20

180
187

180

56

180

51

180

90

91

90

130

48

412

108

423

135°

135°

87
10

26
102

25
23

10

180 20 160 144

259
179

55

116

154

70

30

149

223

373

6
7

116

65

180

77

327

60

104
26

104

30 270

vide sur
RD

C

5 %

Terrasse

B.A
.L

fr

fr

JD

JD

JD

JD

JD

accès
EH

PA
D

esplanade

LV

+3,19
+60,26

+2,97

+60,04

+2,93

+60,00

+2,91

+59,98

+ 2,43

EXI +59,50

pente

à reprendre

env. 4%

+2,95
+60,02

inf. 4 %

+2,70
+59,81

+2,88
+59,98

+2,00
+59,00

soutènem
ent

clôture U
VP

inf. 2,3 %

RDC HAUT
+2,97
+60,04

exi
exi

exi

exi

exiexi

exi

exi
exi

exi

exi
exi

exi

exi

exi
exi

exiexiexi

exi

carneau enterré RDC bas

caniveau

caniveau

caniveau

bande podo.

bande podo.

doublage acoustique

CAM
PS

 22
5*

67

CAM
PS

 14
3*

63

ht
 90

dés
inf

ec
tio

n

CAM
PS

92
*6

7

Pil
uli

er
s 2

67
*4

6

Dot. 
Ph

ar
ma. 

20
0*

46

plan
 de t

rav
ail

 - h
t >

 90

chariot soins

chariot soins

doublage CF

doublage CF

5 %

doublage exi. déposé
briquette supprim

ée

doublage exi.

déposé

m
oyeu conservé

et agrandi

bande podo.

sonorisation

c. angl.

AF

capotage
métal

EXT
en plafond

A
F

AF EXT

plinthes

plinthes

plinthes

S: 2 teintes

S5': tapis
propreté

plaque perfo. peinte

Rd

exi

Rd

Rd

Rd

garde-corps

siphon exi

dormants porte

dormants porte

muret déposé

velux manuel

rad.

VMC

siphon exi

all. 100

rampant

hsp 200

velux 50x50

velux

plafond rampant - h-faitage 495

rad.

m
obilier

hsp 235

rad.

store

châssis vitrés

assise + bac à fleur

ferme bois - hsp 330

ferme bois + vitrage

velux

siphon exi

store rad. rad.

enseigne à déposer

rail

rail

VMC
reprise sol + plafond

Rd

jet douche

VMC siphon exi

siphon exi

hsp 235

hsp 235

hsp 260

rail

rail

rail

rail

rail

rail

rail

railrail

exi

rad.

briq
ue

tte

briquette

briquette

placage bois

rad.

exi

plan
 de t

rav
ail

 - h
t >

 90

+ év
ier

 en
ca

str
é +

 ca
iss

on
s s

ou
s é

vie
r

hsp 250

hsp 250

trappe

plafond

siphon exi

exi

soutènements + plantations
existant à adapter

+1,33
+58,40

+1,33
+58,40

muret soutènement déposé en tête

façade déposé

limite projet
existant

limite projet

existant

clôture exi.
à poser

Ventil.

dépose repose

dépose
repose

dépose
repose

hsp 218

tablette

tablette

prise chariots ?

ch
. p

ti d
ej

ch. T°

Fr.

perco.

Couvre JD

Couvre JD

soutènement supprimé

EX
T

report SSI exi.

grille FMgrille FM

vannes FM

exi. conservé

vannes FM exi.

déconnexion

digicode

Barrière existante
desc. digicode
m

ont. bouton

assise

doublage

étagères

m
ur : M

1

rail

m
ur : M

1

m
ur : M

1

gaine apparente soufflage

hsp 230

hsp 230

RDC HAUT
+60,24

linteau à créer

linteau à créer

plafond : reprises

plafond : reprises

encoffrement CF renforts métallique

encoffrement C

renforts métalliques

sig
na

lé
tiq

ue
 / 

af
fic

ha
ge

 / 
éc

ra
n

M
C

M
C

all
. E

xis
tan

t h
t. 9

8

M
C

M
C

M
C

M
C

bande podo.

unité
MINOU

rambarde à peindre

CAM
PS ? 300*53

ht. 90 ?

abri vélo existant

à reposer

plantations
existantes

m
agnolia stellata

amenlanchier lamarkii

traitement JD soigné
+ couvre JD

profil encastré spécifique

traitement JD soigné

+ couvre JD

par bardage bois

traitement JD soigné

+ couvre JD

par bardage bois

traitem
ent JD

 soigné

+ couvre JD

profil encastré spécifique

traitement JD soigné
+ couvre JD

profil encastré spécifique

traitem
ent JD

 soigné

+ couvre JD

profil encastré spécifique

MC

MC

Prise O2

medimaths

2U x 60 * 40

emplacement

bouteille O2

étagères exi

à reposer

hors m
arché

étagères exi
à reposer

hors m
arché

étagères exi
à reposer

hors marché

étagères exi
à reposer

hors marché

étagères e
xi

à reposer

hors m
arch

é

étagères e
xi

à reposer

hors m
arch

é

étagères e
xi

à reposer

hors m
arch

é

étagères exi
à reposer

hors marché

exi

étagères e
xi

à reposer

hors m
arch

é

étagères exi
à reposer

hors m
arché

étagères exi

à reposer

hors m
arché

étagères exi
à reposer

hors m
arché

seuil type boudin

à prévoir

étagères exi
à reposer

hors marché

seuil PM
R

se
ui

l P
M

R

seuil PMR
seuil P

MR

seuil P
MR

seuil P
MR

seuil P
MR

seuil P
MR

seuil P
MR

seuil PMR

seuil PMR

seuil PMR

seuil PM
R

se
ui

l P
M

R

seuil PM
R

faïence ht-150

miroir ht-60

faïence ht-60

faïence ht-150

miroir ht-60

vidoir

attente
colonne

lave-bassin

potelet
éclairage

potelet
éclairage

éclairage
applique

éclairage
applique

potelet
éclairage

potelet
éclairage

potelet
éclairage

angle
PVC

angle
PVC

AF

Soffite CF
hsp 230

à créer

Rd

Réduction de la surface

de la terrasse

m
obilier supprim

é

m
obilier supprim

é

mobilier supprimé

m
obilier supprim

é
à 50%

RÉDUCTION DU NOMBRE

DE PLANTATIONS

refend à déposer

Chambre
O32

16 m2

Hsp :270 cm
S-M-(1)P-

Chambre
O31

16 m2

Hsp :270 cm
S-M-(1)P-

Chambre
O30

16 m2

Hsp :270 cm
S-M-(1)P-

Chambre
O29

16 m2

Hsp :270 cm
S-M-(1)P-

Chambre
O28

16 m2

Hsp :270 cm
S-M-(1)P-

Chambre
O27

16 m2

Hsp :270 cm
S-M-(1)P-

Chambre
O33

16 m2

Hsp :270 cm
S-M-(1)P-

Chambre
O34

16 m2

Hsp :270 cm
S-M-(1)P-

Chambre
O35

16 m2

Hsp :270 cm
S-M-(1)P-

Chambre
O24

16 m2

Hsp :270 cm
S-M-(1)P-

Chambre
O25

16 m2

Hsp :270 cm
S-M-(1)P-

Chambre
O26

15 m2

Hsp :270 cm
S-M-(1)P-

Chambre
O36

16 m2

Hsp :270 cm
S-M-(1)P-

Chambre
O37

16 m2

Hsp :270 cm
S-M-(1)P-

Chambre
O38

16 m2

Hsp :270 cm
S-M-(1)P-

Chambre
O39

16 m2

Hsp :270 cm
S-M-(1)P-

Chambre
O40

17 m2

Hsp :270 cm
S-M-(1)P-

Salle à manger
148 m2

Hsp :265 cm
S-(1)M1/M4P-(6)/P2

Réception chariots

Rgt. 1
3 m2

Hsp :252 cm
S-M-(1)P-

LRM réputé CF

San.1
3 m2

Hsp :252 cm
S-M-(3)P-(1)

Espace famille
20 m2

Hsp :250 cm
S-M-(1)P-(1)

Salle de bain
14 m2

Hsp :250 cm
S-M-P3

Local transmission
5 m2

Hsp :250 cm
S3M1P-Vidoir 1

2 m2

Hsp :270 cm
S-M-P-

-

circulation 5
35 m2

Hsp :240 cm
S-M1'P1

circulation 7
37 m2

Hsp :240 cm
S-M-(10)P-(1)

Bureau IDE / AS / Médecin

29 m 2

Hsp :250 cm
S3M1P1

Poste de soins

15 m 2

Hsp :245 cm

S3M3'/M1P3

Rgt. mat. médic.

11 m 2

Hsp :245 cm
LRMS3M1P1

Bureau polyvalent

14 m 2

Hsp :245 cm
S3M1P1

San. p.
2 m 2

Hsp :240 cm
S-M-P-

circulation 9
29 m 2

Hsp :230 cm
S-M1P1

Bureau médecin coord.
12 m2

Hsp :250 cm
S3M1P1

Bureau cadre
13 m2

Hsp :250 cm
S3M1P1

Bureau animation / rgt.
25 m2

Hsp :230 cm
S3M1P1

Salle animation
Cuisine

thérapeutique
68 m2

Hsp :255 cm
S3M1/M4P1/P5

Vidoir 2
3 m2

Hsp :240 cm
S1M3P1

-

Infirmerie
17 m 2

Hsp :240 cm

S3M3'/M1P3

Espace famille cocooning
20 m2

Hsp :250 cm
S3M1/M4P1

San. publics
10 m2

Hsp :230 cm
S1M3'/M1P1

Attente
14 m2

Hsp :240 cm
S3M1/M4P1

circulation 1
93 m2

Hsp :240 cm
S3M1P1

circulation 6
65 m2

Hsp :240 cm
S-M-(10)P-(1)ASC 3

Jardin d'hiver

10 m 2
S-M-P-

escalier 2
7 m2

Hsp :250 cm
S3M1P1

escalier 8
6 m 2

Hsp :252 cm

escalier 1
6 m2

Hsp :265 cm

S3M1P6

ASC 8 logist.
1600 kg
S3MaPa

pass. porte 110

dim. int. cab.140*240*210

ASC 7 public
1600 kg
S3MaPa

pass. porte 110

dim. int. cab.140*240*210

escalier 4
11 m2

Chambre
M9

19 m2

Hsp :258 cm

S-M-(1)P-(6)

Chambre
M8

23 m2

Chambre
M10
20 m2

Hsp :258 cm

S-M-(1)P-(6)

Chambre
M11
23 m2

Hsp :230 cm

S-M1P-(1)

FM Elec
EF
ECSchauff.

clim.

Pharmacie
26 m 2

Hsp :250 cm-
S3M3'/M1P3

cir
cu

lat
ion

 10
28

 m
2

Hsp
 :2

40
 cm

S3
M1P

1

SdE
4 m2

Hsp :250 cm
S4M6P1

SdE
4 m2

Hsp :250 cm
S4M6P3

SdE
4 m2

Hsp :250 cm
S4M6P3

SdE
3 m2

Hsp :250 cm
S4M6P1

SdE
4 m2

Hsp :250 cm
S4M6P1

SdE
4 m2

Hsp :250 cm
S4M6P1

SdE
4 m2

Hsp :250 cm
S4M6P1

SdE
3 m2

Hsp :250 cm
S4M6P1

SdE
3 m2

Hsp :250 cm
S4M6P1

SdE
4 m2

Hsp :250 cm
S4M6P1

SdE
4 m2

Hsp :250 cm
S4M6P1

SdE
4 m2

Hsp :250 cm
S4M6P1

SdE
4 m2

Hsp :250 cm
S4M6P1

SdE
3 m2

Hsp :250 cm
S4M6P1

SdE
3 m2

Hsp :250 cm
S4M6P1

SdE
4 m2

Hsp :250 cm
S4M6P1

SdE
4 m2

Hsp :250 cm
S4M6P1

Office24 m 2

Hsp :265 cm

LRM réputé CF

S-(1)M-(3)P-(4')

rad.rad.

rad.

rad.

rad.

rad.

s.s.

rad.

rad.

rad.

rad.

rad.

rad.

rad.

ilot acoustique
H

sp :235 cm
P2

ilot acoustique
H

sp :235 cm
P2

ilot acoustique
H

sp :235 cm
P2

ilot acoustique
H

sp :235 cm
P2

ilot acoustique
H

sp :235 cm
P2

ilot acoustique
H

sp :235 cm
P2

ilot acoustique
H

sp :235 cm
P2

ilot acoustique
H

sp :235 cm
P2

ilot acoustique
H

sp :235 cm
P2

ilot acoustique
H

sp :235 cm
P2

ilot acoustique
H

sp :235 cm
P2

ilot acoustique
H

sp :235 cm
P2

ilot acoustique
H

sp :235 cm
P2

ilot acoustique
H

sp :235 cm
P2

ilot acoustique

Hsp :235 cm

P2

ilot acoustique

Hsp :235 cm

P2

Hsp :240 cm
P5

Hsp :240 cm
P5

Hsp
 :2

10
 cm

P4
tapis propreté

S5'
S3

rad.

rad.

rad.

rad.

rad.

rad.

rad.

MI 05.2 DAS
Pass. 140 x 200

PF1/2h
DAS ouv.

MI 69 PPS

Pass.110 x 205

PF1/2h
Digicode

MI 75 PP

Pass. 90 x 205
PF1/2h

Clef

MI 78 PPS+O

Pass.110 x 205

CF1/2h
Vent.Ass.; FP

MI 73 PP

pass.90 x 205
PF1/2h

FP
Clef

LV

F

M
I EXI

exi :
P. B

adge
pro :

Inchangé

M
I EXI

exi :
P. B

adge
pro :

Inchangé
M

I EXI
exi :

P. B
adge

pro :
Inchangé

M
I EXI

exi :
P. B

adge
pro :

Inchangé

M
I EXI

exi :
P. B

adge
pro :

Inchangé

M
I EXI

exi :
P. B

adge
pro :

Inchangé

M
I EXI

exi :
P. B

adge
pro :

Inchangé

M
I EXI

exi :
P. B

adge
pro :

Inchangé

MI EXI
exi : P. Badge
pro : Digicode

M
I EXI

exi :
P. B

adge
pro :

D
igicode

M
I EXI

exi :
P. B

adge
pro :

Inchangé

MI EXI
exi : P. Badge
pro : Inchangé

MI EXI
exi : P. Badge
pro : Inchangé

MI EXI
exi : P. Badge
pro : Inchangé

M
I EXI

exi :
P. B

adge
pro :

P. D
igicode

MI EXI
exi. P. Badge

pro : Inchangé

MI EXI

exi : P .Digicode

pro : Inchangé

MI 77 PPS

Pass. 110 x 205

CF1/2h
Vent.Ass.; FP

Digicode

MI EXI

exi : Clef

pro : Inchangé

MI 67 CVDim 180 x 240
all. 0

MI 65 CVDim 50 x 240all. 0

MI 66 PV+CV
Pass. 110 x 235PF1/2hFP

Clef

MI 63 PPSPass. 110 x 205PF1/2hClef
grille grille

MI 60 PPS
Pass. 100 x 205

PF1/2h
FP

grille

M
I 59 PP

P
ass.

100 x 205
D

igicode
//

M
I 51 C

V
D

im
90 x 240

all.
0

MI 52 PPS
Pass. 110 x 205

PF1/2h

grilleMI 24.1 PPS
Pass. 110 x 205

PF
CF1/2h
IS 2UP; FP
Bouton

MI 108 PPS
Pass. 90 x 205

PF1/2h
Clef

MI 53 PPS
Pass. 90 x 205

PF1/2h
Clef

MI 05.5 DAS

Pass. 100 x 200

PF1/2h
DAS ouv.

MI 05.2 DAS
Pass. 140 x 200

PF1/2h
DAS ouv.

MI EXI

exi : Clef

pro : Inchangé

10 485 10 303 10 322134 266
220

10

20142201422018020145106555510945

34 10 417 10 118 100 85 10 100 1468

nez de marches
contremarches contrastées (1ère et der.)

AF

A
F

A
F

AE

AE

JD exi

JD exi

AE.

A
E.

EXT.

A
E.

A
E.

EX
T.

béton désactivé

stabilisé

Store Store Store Store

StoreRid.Rid.

Store

Store

Store

Store

soffite CF sur renfort métal

tablette

tablette

tablette tablette

tablette

tablette

tablettetablette

tablette

tablette

tablette

tablette

tablette

ESCA
LIER béton finition peinture de sol

19 hauteurs de 15,37
18 girons de 29,47

ESCA
LIER béton finition peinture de sol

18 hauteurs de 15,17

16 girons de 31,58 + palier

Store

Store

Store

Modification de la coursive

- Maçonnerie parpaing + isolant / en remplacement du MOB

 

* finition enduit

- Plus de raccordement sur la verrière existante

- Porte MI 05.1 DAS modifier : 1 vantail passage 100cm

- Main courantes adaptées

- DEP déplacée

- Réduction des baies ME 28 et ME 29

suppression tête de lit suppression tête de lit

suppression tête de lit

suppression tête de lit

suppression tête de lit

suppression tête de lit

suppression tête de lit

suppression tête de lit

suppression tête de lit

suppression tête de lit

suppression tête de lit

suppression tête de lit

suppression tête de litsuppression tête de lit

suppression tête de lit

suppression tête de lit

Réduction de la surface
de la terrasse

Rgt. 2
4 m2

Hsp :270 cm
S-M-(1)P-(6)

LRM réputé CF

rgt.1 m 2

Hsp :250 cm
S-M-P-

clim.

clim.

clim.
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