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G.24

HSP = 391

sol : béton
plinthe : SO
mur : metal déployé
plafond : chevronnage bois

déchets
2.1 m²

G.41

HSP = 391
sol : béton
plinthe : SO
mur : metal déployé
plafond : chevronnage bois

déchets
3.0 m²

G.41

HSP = 391

HSFP=270
sol : carrelage
plinthe : carrelage
mur : placo peint
plafond : placo perforé peint

labo filtr.
25.8 m²

A.3

stockage
10.3 m²

F.2

sol : linoleum
plinthe : bois
mur : placo peint / béton brut
plafond : 3 plis perforé

amphithéâtre
71.2 m²

B.11

HSFP = variable

sol : carrelage
plinthe : carrelage
mur : placo peint
plafond : placo perforé peint

labo sédim.
25.7 m²

A.2

HSFP = 250 / 280
sol : carrelage
plinthe : carrelage
mur : placo peint
plafond : placo perforé peint

labo metro.
35.2 m²

A.5

HSFP = 250 / 280

sol : linoleum
plinthe : bois
mur : placo peint
plafond : 3 plis

dgt
4.3 m²
HSFP = 250

sol : linoleum
plinthe : bois
mur : placo peint
plafond : placo peint

congélateur
5.3 m²

A.62

HSFP = 250

livraison
30.7 m²

G.23

sol : linoleum
plinthe : bois
mur : placo peint
plafond : 3 plis

dgt
4.3 m²
HSFP = 250

point d'eau nettoyage
14.6 m²

G.3

WC PMR 1
3.7 m²

E.1

HSFP=273
sol : existant
plinthe : bois
mur : penture sur exist.
plafond : placo peint

circulation at.
19.6 m²

G.53

sol : existant
plinthe : bois
mur : penture sur exist.
plafond : penture sur exist.

atelier
51.0 m²

G.51

HSD=330

sol : carrelage
plinthe : carrelage
mur : placo peint / béton brut
plafond : placo peint CF1h

local ménage
8.1 m²

F.1

HSFP = 250sol : carrelage
plinthe : carrelage
mur : placo peint / béton brut
plafond : placo peint

sanitaires
10.1 m²

E.2

HSFP = 250

GT

sol : dalle béton brute
plinthe : /
mur : placo peint / béton brut
plafond : laine de roche + fibre de bois

local CTA
32.5 m²

LT

HSFP = 329
sol : linoleum
plinthe : bois
mur : placo peint / béton brut
plafond : placo peint CF1h

stockage amphi
7.8 m²

B.12

HSFP = 250
sol : linoleum
plinthe : bois
mur : placo peint / béton brut
plafond : laine de roche + fibre de bois

local CFa
7.7 m²

LT

HSFP = 329
sol : linoleum
plinthe : bois
mur : placo peint / béton brut
plafond : laine de roche + fibre de bois

local CFo
7.7 m²

LT

HSFP = 329

HSFP=270
sol : linoleum
plinthe : bois
mur : placo peint / béton brut
plafond : placo peint CF1h

local stockage
4.3 m²

A.64 Stockage labo

sol : linoleum
plinthe : bois
mur : placo peint
plafond : 3 plis / 3 plis perforé

salle réunion
19.8 m²

C.3

HSFP = 250 / 280

sol : linoleum
plinthe : bois
mur : placo peint
plafond : 3 plis

dgt
4.3 m²
HSFP = 250

sol : linoleum
plinthe : bois
mur : placo peint / béton brut
plafond : placo peint CF2h

collection écailles
10.9 m²

A.63

HSFP=250

HSFP=273
sol : existant
plinthe : bois
mur : penture sur exist.
plafond : placo peint

stock OFB
18.2 m²

G.1

sol : carrelage
plinthe : carrelage
mur : placo peint et faïence
plafond : placo peint

vestiaires H
7.8 m²

G.52

HSFP=273

sol : carrelage
plinthe : carrelage
mur : placo peint et faïence
plafond : placo peint

vestiaires F
7.7 m²

G.52

HSFP=273

sol : linoleum
plinthe : bois
mur : placo peint
plafond : placo peint

consommables
5.1 m²

A.61

HSFP = 250

sol : béton quartzé
plinthe : bois
mur : placo peint / béton brut
plafond : 3 plis

réchau. plats
18.1 m²

D.2

HSFP = 280

sol : béton quartzé
plinthe : bois
mur : béton brut / 3 plis perforé
plafond : 3 plis perforé

salle de restauration
60.2 m²

D.1

HSFP = 630

sol : linoleum
plinthe : bois
mur : placo peint / béton brut
plafond : 3 plis perforé

circulation
69.0 m²
HSFP=250
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Réfection étanchéité
Dépose / repose isolant sous étanchéité type PU effigreen duo 200mm
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niche extincteur
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gravillons
lot étanchéité

GT

GT

GT

sol : existant (reprise si besoin)
plinthe : NC
mur : plaque de plâtre
plafond : plaque de plâtre

stockage INRAE
52.7 m²

G.21

HSP = rampant (225 à 418)

sol : linoleum
plinthe : bois
mur : placo peint CF1h
plafond : placo peint CF1h

congélateur
9.5 m²

A.62

HSFP = 250

sol : linoleum
plinthe : bois
mur : béton brut
plafond : placo peint

séquençage
10.1 m²

B.12

HSFP = 280

sol : linoleum
plinthe : bois
mur : placo peint
plafond : placo perforé peint

bureau INRAE 2
22.9 m²

C.21

HSFP = 280
sol : linoleum
plinthe : bois
mur : placo peint
plafond : placo perforé peint

bureau INRAE 3
11.2 m²

C.21

HSFP = 280
sol : linoleum
plinthe : bois
mur : placo peint
plafond : placo perforé peint

bureau OFB 1
11.1 m²

C.11

HSFP = 280
sol : linoleum
plinthe : bois
mur : placo peint
plafond : placo perforé peint

bureau OFB 2
22.7 m²

C.11

HSFP = 280
sol : linoleum
plinthe : bois
mur : placo peint
plafond : placo perforé peint

bureau OFB 3
10.8 m²

C.11

HSFP = 280

sol : linoleum
plinthe : bois
mur : placo peint
plafond : placo peint

laverie
7.1 m²

A.71

HSFP = 280

sol : PVC
plinthe : PVC
mur : placo peint
plafond : placo peint

vestiaires
6.4 m²

A.81

HSFP = 250

sol : PVC
plinthe : PVC
mur : placo peint
plafond : placo perforé peint

post PCR quant.
41.4 m²

A.43

HSFP = 280
sol : PVC
plinthe : PVC
mur : placo peint
plafond : placo perforé peint

pré PCR ADN - ARN
42.4 m²

A.42

HSFP = 280

sol : PVC
plinthe : PVC
mur : placo peint
plafond : placo perforé peint

pré PCR ADN rare
15.7 m²

A.41

HSFP = 280

sol : PVC
plinthe : PVC
mur : placo peint
plafond : placo perforé peint

post PCR revel.
9.3 m²

A.44

HSFP = 280

sol : linoleum
plinthe : bois
mur : placo peint
plafond : placo perforé peint

bureau INRAE 1
11.0 m²

C.21

HSFP = 280

sol : linoleum
plinthe : bois
mur : placo peint
plafond : 3 plis perforé

salle de cours
72.4 m²

B.23

HSFP = 280

sol : carrelage
plinthe : carrelage
mur : carrelage toute ht
plafond : placo peint

sanitaires
6.3 m²

E.2

HSFP = 280

WC PMR 2
3.9 m²

E.1

sol : linoleum
plinthe : bois
mur : 3 plis perforé / béton brut
plafond : 3 plis perforé

conviv. café
18.0 m²

B.3

HSFP = 280

sol : linoleum
plinthe : bois
mur : placo peint / béton brut
plafond : 3 plis perforé

circulation
73.0 m²
HSFP = 250 / 280

sol : linoleum
plinthe : bois
mur : placo peint CF1h
plafond : placo peint CF1h

consommables
9.6 m²

A.61

HSFP = 250

n°37 Cèdre de l'Atlas

n°38 Epicéa commun (abattu)

buisson (abattu)

buisson (abattu)

buissons (abattu)

arbre et buissons (abattu)

n°35 Merisier (abattu)
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MAITRISE D’OUVRAGE Nom Téléphone Mail
INRAE DOMAIZON Isabelle

REY Gwenola
GUILLARD Jean

06 42 80 29 61
06 63 63 48 64

isabelle.domaizon@inrae.fr
gwenola.rey@inrae.fr
jean.guillard@inrae.fr

MAITRISE D'ŒUVRE Nom Téléphone Mail
ARCHITECTES MADATAIRE 
BRENAS DOUCERAIN 
ARCHITECTES

BRENAS Ludovic
GENAY Geoffrey
IACONA Alexandre

04 76 42 67 92
04 76 44 91 44
04 76 44 91 43

contact@brenasdoucerain-architectes.com
geoffrey@brenasdoucerain-architectes.com
alexandre@brenasdoucerain-
architectes.com

Bureau d'étude ECONOMIE 
OPUS

LE YEUC'H Arnaud
Thierry ROLLINI

06 72 15 04 01
07 50 62 35 61

aleyeuch@igcbe.fr
trollini@opus-igcbe.fr

Bureau d'étude STRUCTURE 
BETON 
PLANTIER

PERILLAT Cyprien
EDDASSER Youssef
MARTIN Laurent

04 50 67 63 74
07 85 55 91 91
07 69 54 68 72

cyprien.perillat@
youssef.eddasser@egis-group.com
laurent.martin@egis-group.com

Bureau d'étude STRUCTURE BOIS 
PLANTIER

NURY Philippe
DEJONGHE Thomas
SILLARD Damien

07 86 37 66 35
07 85 65 06 53

philippe.nury@
thomas.dejonghe@egis-group.com
damien.sillard@egis-group.com

Bureau d'étude THERMIQUE 
THERMIBEL

 
LE CALVEZ Jean-Yves
BOUCAUT Jérome

06 74 80 32 21
04 38 12 49 91

jean-yves@thermibel.fr
j.boucaut@thermibel.fr

Bureau d'étude HQE 
THERMIBEL

 
BASSET Anne-Laure 06 37 55 35 04 anne-laure.basset@thermibel.fr

Bureau d'étude ELECTRICITE 
THERMIBEL

 
BOUTARD Mariem 07 44 83 79 38 mariem.boutar@thermibel.fr

Bureau d'étude ACOUSTIQUE 
THERMIBEL

LALLEMAND François-
Xavier
 
 

06 30 11 85 03 fx.lallemand@thermibel.fr

N

PLAN R+1 - 1:50


