
Régulateur à débit variable

LEGENDE DES EQUIPEMENTS

Batterie chaude

Double Flux - Reprise

LEGENDE DES RESEAUX
Double Flux - Soufflage

Batterie réversible chaud/froid

Air Vicié

Air Neuf

PIEGE A SON

PIEGE A SON

Insufflateur

AIR EXTRAIT

AIR NEUF

PFE LARREY D
LOCAL TECHNIQUE VENTILATION PFE

EXTERIEUR

Création de 2 blocs opératoires ISO 5

SALLE D'OPERATION 1
ISO 5

7 300 m³/h

SAS
ENTREE

REPRISE
partie haute 1/3

REPRISE
partie basse 2/3

REPRISE
partie haute 1/3

REPRISE
partie basse 2/3

Plafond filtrant / diffusion unidirectionnel

REPRISE
partie haute 1/3

REPRISE
partie basse 2/3

SALLE D'OPERATION 2
ISO 5

7 300 m³/h

SAS
ENTREE

REPRISE
partie haute 1/3

REPRISE
partie basse 2/3

REPRISE
partie haute 1/3

REPRISE
partie basse 2/3

Plafond filtrant / diffusion unidirectionnel

REPRISE
partie haute 1/3

REPRISE
partie basse 2/3

P
IE

G
E
 A

 S
O
N

ARMOIRE CTA
ATA

BLOC 1
ISO 5

P
IE

G
E
 A

 S
O
N

P
IE

G
E
 A

 S
O
N

ARMOIRE CTA
ATA

BLOC 2
ISO 5

P
IE

G
E
 A

 S
O
N

PIEGE A SON

PIEGE A SON

A
IR

 N
E
U
F

AIR EXTRAIT

AIR NEUF

REJET
AIR VICIE

PRISE
AIR NEUF

AIR NEUF

A
IR

 E
X
T
R
A
IT

VERS CTA SSPI

EXTRACTEUR

Vérifié par :

Affaire :

Indice :

Dessiné par :

Plan :

Echelle :
Date :

5, rue Louis Pasteur 62 220 CARVIN
Tél. 03 21 79 90 79

www.confiance-ingenierie.fr

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Phase:

MAITRE D'OUVRAGE

ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS
125, Rue de Stalingrad

93 009 Bobigny

RESTRUCTURATION DU BLOC OPERATOIRE DU BATIMENT LARREY D

93 009 Bobigny

Avicenne
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