
me 24 lu 29 lu 6 lu 13 lu 20 lu 27 lu 3 lu 10 lu 17 lu 24 lu 31 lu 7 lu 14 lu 21 lu 28 lu 5 lu 12 lu 19 lu 26 lu 2 lu 9 lu 16 lu 23 lu 30 lu 7 lu 14 lu 21 lu 28 lu 4 lu 11 lu 18 lu 25 lu 1 lu 8 lu 15 lu 22 lu 1 lu 8 lu 15 lu 22 lu 29 lu 5 lu 12 lu 19 lu 26 lu 3 lu 10 lu 17 lu 24 lu 31 lu 7 lu 14 lu 21 lu 28 lu 5 lu 12 lu 19 lu 26 lu 2 lu 9 lu 16 lu 23 lu 30 lu 6 lu 13 lu 20 lu 27 lu 4 lu 11 lu 18 lu 25 lu 1 lu 8 lu 15 lu 22 lu 29 lu 6 lu 13 lu 20 lu 27 lu 3 lu 10 lu 17 lu 24 lu 31 lu 7 lu 14 lu 21 lu 28 lu 6 lu 13 lu 20 lu 27 lu 3 lu 10 lu 17 lu 24 lu 1 lu 8 lu 15 lu 22 lu 29 lu 5 lu 12 lu 19 lu 26 lu 3 lu 10 lu 17 lu 24 lu 31 lu 7 lu 14 lu 21 lu 28 lu 4 lu 11 lu 18 lu 25 lu 2 lu 9

juin 2026 juil. 2026 août 2026 sept. 2026 oct. 2026 nov. 2026 déc. 2026 janv. 2027 févr. 2027 mars 2027 avr. 2027 mai 2027 juin 2027 juil. 2027 août 2027 sept. 2027 oct. 2027 nov. 2027 déc. 2027 janv. 2028 févr. 2028 mars 2028 avr. 2028 mai 2028 juin 2028 juil. 2028 août 2028 sept. 2028 oct. 2028
Date de début Date de fin %

01/07/2026 21/12/2026 0

01/07/2026 30/09/2026 0

05/10/2026 16/10/2026 0

19/10/2026 16/11/2026 0

17/11/2026 21/12/2026 0

02/11/2026 23/11/2026 0

02/11/2026 14/12/2026 0

26/10/2026 21/12/2026 0

04/01/2027 25/08/2027 0

04/01/2027 22/01/2027 0

04/01/2027 22/01/2027 0

04/01/2027 22/01/2027 0

04/01/2027 22/01/2027 0

11/01/2027 12/02/2027 0

01/02/2027 26/02/2027 0

15/02/2027 05/03/2027 0

22/02/2027 12/03/2027 0

05/04/2027 04/08/2027 0

05/04/2027 25/08/2027 0

04/04/2028 11/09/2028 0

04/04/2028 11/09/2028 0

04/04/2028 11/09/2028 0

04/04/2028 11/09/2028 0

04/04/2028 11/09/2028 0

12/09/2028 06/10/2028 0

Zones

BATIMENT O

Préparation

Dépose groupe existant

Plats carbone

Groupe froid en toiture

Alimentation électrique d…

Liaison groupe froid / S-…

Modification S-Station

BATIMENT F ET O

Sous-Station O

Niveau 0 - D020

Niveau 1 - Galerie de…

Niveau 1 - Hall bâtiment F

Niveau 0 - C007

Niveau 0 - Rideau d'eau

Niveau 0 - C001

Niveau 1 - Hall O

Sous-Station F

Remplacement CTA +…

BATIMENT F

ETAGE 0 - Déploiement…

ETAGE 1 - Déploiement…

ETAGE 2 - Déploiement…

ETAGE 3 - Déploiement…
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BATIMENT O

Préparation

Dépose groupe existant

Plats carbone

Groupe froid en toiture

Alimentation électrique du groupe

Liaison groupe froid / S-Station

Modification S-Station

BATIMENT F ET O

Sous-Station O

Niveau 0 - D020

Niveau 1 - Galerie de liaison

Niveau 1 - Hall bâtiment F

Niveau 0 - C007

Niveau 0 - Rideau d'eau

Niveau 0 - C001

Niveau 1 - Hall O

Sous-Station F

Remplacement CTA + EXTRACTEURS

BATIMENT F

ETAGE 0 - Déploiement ventilation + VTC

ETAGE 1 - Déploiement ventilation + VTC

ETAGE 2 - Déploiement ventilation + VTC

ETAGE 3 - Déploiement ventilation + VTC


