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TYPE

SYMBOLE DESIGNATION

A 1 | LUMINARE LED 53W SUSPENDU EN LIGNE CONTINUE — GRADABLE
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ES1 [s] BLOC AUTONOME ECLAIRAGE DE SECURITE
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C1

BOUTON POUSSOIR LUMINEUX 10A—230V ENCASTRE  E: ETANCHE

C2

VARIATEUR

C3

INTERRUPTEUR LUMINEUX 10A—230V SIMPLE ALLUMAGE ENCASTRE | INTERRUPTEUR ETANCHE

C4

DETECTEUR AUTOMATIQUE DE PRESENCE

C5

\E‘ \E‘ BOUTON POUSSOIR ARRET URGENCE
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PRISE DE COURANT 2x10/16A+T—230V ENCASTREE — TERRE PROPRE

P4

B PRISE DE COURANT COURANT ONDULEE 2x10/16A+T—230V ENCASTREE — TERRE PROPRE

P6
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MISE A LA TERRE DES SOLS ANTISTATIQUES — ESD — TERRE PROPRE

BARRETTE DE TERRE PROPRE

ATTENTE ELECTRIQUE RESEAU NORMAL (5ml de cable lové sur boite de raccordement)

/\/ ATTENTE ELECTRIQUE RESEAU ONDULE (5ml de cable lové sur boite de raccordement)
/\/ ATTENTE ELECTRIQUE RESEAU ONDULE — 117V (5ml de cable lové sur boite de raccordement)
m TABLEAUX ELECTRIQUES RESEAUX NORMAL / ONDULE / ONDULE — 117V

= == =——— — GOULOTTE 3 COMPARTIMENTS

K3

DESCENTE EN GOULOTTE 3 COMPARTIMENTS

jmm CdC.CFO CHEMINS DE CABLES COURANTS FORTS

CHEMINS DE CABLES COURANTS FAIBLES

jrmm CdC.CFO

CHEMINS DE CABLES COURANTS FORTS — EXISTANTS REUTILISES

(= CdC.CFA.VD| mes=l  CHEMINS DE CABLES COURANTS FAIBLES — EXISTANTS REUTILISES

[Fe— m—m mmm—== CHEMINS DE CABLES COURANTS FORTS — AMAGNETIQUES

CHEMINS DE CABLES COURANTS FAIBLES — AMAGNETIQUES
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