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Prélèvement Amiante : mur

Prélèvement Amiante : Sol

Prélèvement Amiante : Planfond

Cheminement vertical

50.03

P 90

IA 007
18.20 m²
1 - Bureau Fermé

IA 008
25.31 m²
1 - Bureau Fermé

IA 009
13.85 m²
1 - Bureau Fermé

IA 001
254.95 m²
114 - Salle des pas perdus

IA 001a
15.50 m²
1 - Bureau Fermé

IA 001b
10.97 m²
401 - Escalier

IA 002
5.61 m²
112 - Sanitaire commun

IA 003
18.21 m²
1 - Bureau Fermé

IA 004
18.21 m²
1 - Bureau Fermé

IA 005
18.21 m²
1 - Bureau Fermé

IA 006
18.21 m²
1 - Bureau Fermé

IA 009a
26.25 m²
111 - Circulation primaire

IA 010
19.53 m²
1 - Bureau Fermé

IA 011
2.62 m²
111 - Circulation primaire

IA 012
4.05 m²
211 - Local technique situé en étageIA 013

17.89 m²
1 - Bureau Fermé

IA 014
17.76 m²
1 - Bureau Fermé

IA 015
17.78 m²
1 - Bureau Fermé

IA 015a
59.14 m²
111 - Circulation primaire

IA 016
18.24 m²
1 - Bureau Fermé

IA 017
18.24 m²
1 - Bureau Fermé

IA 017a
7.50 m²
44 - Salle informatique

IA 018
10.39 m²
113 - Salle aveugle

IA 019
19.61 m²
1 - Bureau FerméIA 020

15.81 m²
1 - Bureau Fermé

IA 021
18.56 m²
1 - Bureau Fermé

IA 022
20.14 m²
1 - Bureau Fermé

IA 022a
12.59 m²
2 - Reprographie légère
Reprographie

IA 023
5.71 m²
113 - Salle aveugle

IA 024
46.96 m²
21 - Salle de réunion

IA 025
7.45 m²
112 - Sanitaire commun

IA 026
2.25 m²
112 - Sanitaire commun
Sanit. PMR.

IA 027
6.28 m²
112 - Sanitaire commun

IA 028
10.31 m²
192 - Palier d'étage

IA 028a
2.88 m²
192 - Palier d'étage

IA 028b
5.27 m²
111 - Circulation primaire

IA 028c
4.08 m²
402 - Ascenseur

IA 028d
2.16 m²
111 - Circulation primaire

IA 029
91.37 m²
162 - Cafétéria

IA 030
20.80 m²
162 - Cafétéria

IA 031
182.56 m²
117 - Amphithéâtre

IA 028e
2.66 m²
401 - Escalier

IA 032
1.74 m²
211 - Local technique situé en étage

IA 033
7.84 m²
152 - Local spécifique pour les services généraux (ménage ...)
Société SAMSIC

IA 034
62.79 m²
117 - Amphithéâtre

IA 035
4.68 m²
211 - Local technique situé en étage

IA 036
63.16 m²
117 - Amphithéâtre

IA 037
2.08 m²
111 - Circulation primaire

IA 038
2.71 m²
113 - Salle aveugle
Rangement
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GTC2

UNICAEN

REMPLACEMENT ET ADAPTATION
D’AUTOMATES DE REGULATION CVC

SUR LA SUPERVISION GTC

Esp. de la Paix, 14000 CAEN

LOT UNIQUE

DCE

Ce document est la propriété de RESO. Il ne peux être ni reproduit ni communiqué sans l'autorisation préalable de RESO. Il n'est en aucun cas un plan d'exécution.

Agence de Caen
4, rue Irène Joliot Curie
14 460 COLOMBELLES
02 31 71 18 02
contact@reso-ing.fr

AFCE
7, promenade du Fort
14 000 CAEN
02 31 94 01 99
afce@afce.eu

Plan de repérage des
équipements CVC
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