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TERMES ET DÉFINITIONS  
 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.  (Source  : Norme NF X 46 -020)  
 

Couche d’un produit ou d’un matériau  
Élément d’un matériau ou produit pouvant être distingué des autres éléments par l’examen visuel ou par 

l’analyse  

Démolition  Opération consistant à détruire au moins une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment  

Donneur d’ordre  

Toute personne physique ou morale qui commande une mission de repérage de l’amiante dans un immeuble 

bâti. Cette personne peut être le propriétaire, le syndic, un locataire, une entreprise, un maître d’ouvrage, un 

chef d’établissement, etc.  

Échantillon  

Partie représentative d’un (ou plusieurs) produit(s) ou d’un (ou plusieurs) matériau(x) résultant d’un 

prélèvement, et ayant vocation à être analysée en laboratoire  

Partie limitée d’un ouvrage de référence qui est utilisée pour le représenter et le cas échéant, comparer ses 

propriétés à celles d’autres parties d’ouvrage, en vue de caractériser une zone présentant des similitudes 

d’ouvrage (ZPSO)  

Inspection visuelle  
Recherche visuelle en vue d’identifier, parmi les parties d’ouvrages présentes dans l’immeuble, les matériaux ou 

produits prévus par le programme de repérage de la mission  

Investigation approfondie  

Action nécessaire à l’inspection visuelle de la composition externe ou interne d’un ouvrage ou d’un volume. Les 

investigations approfondies sont de deux types :  

- investigation approfondie destructive qui nécessite une réparation, une remise en état ou un ajout de 

matériau ou qui fait perdre sa fonction à l’ouvrage  

Investigation approfondie non 

destructive  

Investigation approfondie 

complémentaire  

Investigation devant être réalisée juste avant ou entre les différentes étapes des travaux y compris démolition.  

Ce type d’investigation est très exceptionnel et doit être justifié. Dans ce cas l’opérateur de repérage le précise 

et en mentionne les motifs dans son rapport  

Matériau ou produit susceptible de 

contenir de l’amiante  

Matériau ou produit dont la composition a intégré de l’amiante pendant certaines périodes de sa fabrication et 

pour lequel la présence ou l’absence d’amiante n’a pas été démontrée  

NOTE 1 Au titre du présent document, la contamination par des poussières d'amiante d'un matériau ou 

produit quelconque n'est pas de nature à conférer à ce matériau la qualification de matériau ou produit 

susceptible de contenir de l'amiante.  

NOTE 2 On distingue les matériaux et les produits comme suit :  

 Produit : manufacturé, standardisé, mis en œuvre en l’état (exemple : dalles de sol, dalles de FP…) ;  

 Matériau : réalisé in situ, selon des règles de mise en œuvre, suite à une préparation à pied d’œuvre (exemple : 

flocage, enduits, peintures, revêtements bitumineux…)  

Matériau ou produit contenant de 

l’amiante  

Matériau ou produit susceptible de contenir de l’amiante pour lequel l’opérateur de repérage a conclu à la 

présence d’amiante  

NOTE Au titre du présent document, la contamination par des poussières d'amiante d'un matériau ou produit 

quelconque n'est pas de nature à conférer à ce matériau la qualification de matériau ou produit contenant de 

l'amiante.  

Opérateur de repérage  
Personne physique qui réalise une mission de repérage de l’amiante dans un immeuble bâti dans le cadre d’une 

commande  

Ouvrage  

Résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment destiné à remplir par lui ‐même une fonction économique ou 

technique dans un immeuble bâti. Un ouvrage peut comporter une ou plusieurs parties  

NOTE 1 Les ouvrages à considérer sont les composants de la construction, classés en listes.  

NOTE 2 Au titre du code de la santé publique, un ouvrage est désigné comme un composant  

Partie d’ouvrage  

Matériau ou produit dont la destination est d’être incorporé à l’immeuble bâti selon des méthodes ou des 

montages prédéterminés et dont la présence est indispensable pour qualifier la constitution d’un ouvrage 

NOTE Au titre du code de la santé publique, une partie d’ouvrage est désignée comme une partie de 

composant.  

Périmètre de repérage  Ensemble des locaux ou parties de l’immeuble concernés par la mission de repérage  

Prélèvement  Acte de prélever une partie représentative d’un (ou plusieurs) produit(s) ou d’un (ou plusieurs) matériau(x)  

Programme de repérage  

Liste des ouvrages et parties d’ouvrages à inspecter à l’occasion de la mission de repérage. Le programme de 

repérage dépend des exigences de la réglementation, des objectifs du donneur d’ordre et locaux impactés de 

façon directe ou indirecte (zones de stockage, cheminements, locaux adjacents…)  

Programme de travaux  
Document contenant a minima la liste détaillée des travaux et la localisation précise de la zone d'intervention : 

zone de travaux effectifs  

Repérage  

Mission visant à rechercher, dans les immeubles bâtis, les matériaux et produits susceptibles de contenir de 

l’amiante, puis à identifier et localiser ceux qui en contiennent  

NOTE Selon la mission, le repérage peut comprendre également l'évaluation de l'état de conservation des 

matériaux et produits contenant de l'amiante.  

Sondage  

Action qui permet de s’assurer que des matériaux ou produits sont semblables dans le but, notamment, de 

déterminer des zones présentant des similitudes d’ouvrage  

NOTE 1 Au moment du sondage, la présence ou l’absence d’amiante dans les matériaux ne sont pas 

nécessairement connues.  

NOTE 2 Le sondage n’est pas un prélèvement.  

Zone présentant des similitudes 

d’ouvrage (« ZPSO »)  
Partie d’un immeuble bâti dont les ouvrages et les parties d’ouvrage sont semblables  
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1 DESCRIPTION DE LA MISSION  
 

 

1.1 OBJET DE LA MISSION  
 

Le repérage de l’amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l’article R. 4412 -97 du code du travail, consiste à rechercher, 

identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante susceptibles d’être affectés directement ou indirect ement par 

les travaux et interventions visés à l’article R. 4412 -94 du code du travail et définis par le donneur d’ordre.  

Références de l’ordre de mission  : UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25   

 

1.2 IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES  
 

Propriétaire de l’immeuble  UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du patrimoine  

Demeurant  BATIMENT BREGUET 3 RUE JOLIOT CURIE 91190 GIF -SUR -YVETTE  

Représenté par   

Commanditaire du repérage  UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du patrimoine  

Opérateur ayant réalisé le repérage  Monsieur LECHEVALLIER Frédéric  

Nom et adresse de l’entreprise  FMDC DIAGNOSTICS   btob@exim.fr  77704  BAILLY -ROMAINVILLIERS  

N° de Siret  50010949100042  

RCP -compagnie -n° de police  AXA FRANCE IARD -10583929904  
  

1.3 IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE  
 

Dénomination   

Adresse complète  rue du Doyen Poitou  91400  ORSAY  

Référence Cadastrale  AC - 64  
  

1.4 IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE  
 

Date du PC  
 Non communiquée - 

Antérieur au 01/07/1997  
Date de construction  

Non communiquée - 

Antérieur au 01/01/1997  

Type et Fonction principale du bien   Bâtiment 407     Tertiaire  

Autre renseignement permettant 

d’identifier avec certitude le bien concerné  
Aucun   

Historique du site  Non communiqué  

 
 

2 PROGRAMME DE TRAVAUX  
 

 

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d’Ordre prévoit  

Référence   

Description succincte  Réfection des toitures terrasses.  
 

3 CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE  
 

  

3.1 PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D’IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D’INTERVENTION)  
 

 Parties d’immeuble concernées  
 

 

 

N° local  Parties d’immeuble visitées  Statut  

1 Toiture  Concernée  
 

 

 Programme de repérage  

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l’annexe 1 de 

l’arrêté du 16 juillet 2019  et du tableau A.1 de la norme NFX 46 -020 de 2017  :  
 

Ouvrages ou composants de la 

construction  

Parties d’ouvrages ou de composants à inspecter ou à 

sonder  

Matériau 

ou Produit  
Commentaire  

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités  

Plaques ondulées et planes  Plaques en fibres -ciment (y compris plaques « sous tuiles »)  P  

Plaques en matériaux bitumineux  P  
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Revêtements anti -condensation sous bac acier  M  

Ardoises, bardeaux bitumineux  Ardoises composites hors fibre ciment  P  

Ardoises en fibre ciment  P  

Bardeaux bitumineux (« shingles »)  P  

Éléments associés à la toiture  Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation  P  

Conduits d'eaux pluviales  P  

Garnissage des joints de dilatation  M  

Joints de dilatation  M  

Couvre -joints  P  

Tresses d'étanchéité à l'air  P  

Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, 

faitages, mitres, costières, etc.)  
P  

Jonctions bitumineuses  M  

Solins en fibre ciment  P  

Colle des solins en fibre ciment  M  

Éléments sous toiture  Pare -vapeur, pare pluie  P  

Isolants fibreux en sous toiture  P  

Flocages, enduits projetés  M  

Étanchéité de toiture terrasse  Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés…), écrans 

de semi -indépendante, pare -vapeur  
P  

Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés…)  P  

Parties planes ou relevés : complexes asphaltés  M  

Colles, produits d'accrochage  M  

Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières  Mastics (vitriers, bitumineux…)  M  

Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature  M  

Garnitures de friction sur fenêtres basculantes  P  
 

 

 

3.2  RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES  
 

Néant  

 
 

 

4 CONCLUSIONS  
 

 

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n’a pas été repéré de matériaux et 

produits contenant de l'amiante  
 

 

 LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE REPERES  
 

 

Aucun  

 INVESTIGATIONS APPROFONDIES ET/OU MOYENS D’ACCÈS SPÉCIFIQUES À METTRE EN ŒUVRE  
 

 Locaux, Parties de locaux ou Parties d’immeuble bâti non accessibles  
 

Aucun  
 

 

 
 

 

5 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE  
 

 

5.1  DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE  
 
 

Date  Objet  

06/10/2025  Constat Amiante - Avant Travaux  
 
 

5.2  
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR 

CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46 -020  
 

Néant  
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5.3  
CONDITIONS D’INACCESSIBILITE OU D’IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS 

APPROFONDIES  
 

Néant  
 

5.5   CONDITIONS  
 

Conditions de réalisation  

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X46 -020, à partir du programme de travaux communiqué par le donneur d’ordre. 

Il consiste en une inspection visuelle des matériaux et produits potentiellement amiantés, complétée, si nécessaire, par des 

investigations approfondies (sondages destructifs ou non) et des prélèvements.  

Modalités d’intervention et de prélèvement  

Les prélèvements sont effectués dans le respect des dispositions du Code du Travail. Le matériel utilisé est adapté pour limi ter au 

maximum les émissions de poussières. Lorsque celles -ci sont prévisibles, les matériaux sont humidifiés à l’eau ou au gel (sauf en cas de 

risque électrique), et une protection est mise en place au sol. Les points de prélèvement sont ensuite neutralisés, rebouchés  (enduit 

blanc ou ruban adhésif).  

Chaque prélèvement est réalisé avec des outils propres et des gants à usage unique, afin d’éviter toute contamination croisée . Les 

équipements de protection individuelle (EPI) sont également à usage unique. L’accès à un périmètre de 1 à 2 mètres autour du point de 

prélèvement est interdit pendant l’intervention. Si un accompagnateur doit y être présent, il est tenu de porter les mêmes EP I que 

l’opérateur. Les échantillons sont conditionnés immédiatement dans un double emballage étanche.  

Notre mode opératoire SS4 mis en œuvre lors des interventions est disponible sur simple demande.  

Les risques liés à l’intervention doivent être identifiés en amont. Le donneur d’ordre, sous la responsabilité de la maîtrise  d’ouvrage, 

doit établir un plan de prévention, ou valider notre PPSPS si l’intervention est soumise à coordination SPS (PGC).  

Commentaire général  

Dans le cadre d’un repérage amiante avant -travaux, l’ensemble des locaux, matériaux et produits susceptibles d’être amiantés 

(identifiés dans le programme de repérage) impactés par les travaux, et situés dans l’emprise de ces derniers, doivent faire l’objet d’une 

investigation.  

La mise à disposition d’un accès sécurisé aux différentes zones et parties d’ouvrage concernées incombe exclusivement au donn eur 

d’ordre.  

En cas d’inaccessibilité ou de dangerosité de certains éléments lors de l’intervention, ces situations seront signalées au do nneur 

d’ordre, accompagné d’un descriptif des moyens à mettre en œuvre pour permettre les investigations dans des conditions de séc urité 

conformes à la réglementation.  

À titre d’exemple, les réseaux (électriques, aérauliques, incendie, etc.) non consignés sont exclus du périmètre de repérage tant qu’une 

attestation de consignation n’est pas fournie.  

Les zones non investiguées à ce stade feront l’objet de réserves mentionnées dans le présent rapport. Ces investigations 

complémentaires devront être réalisées ultérieurement, dès que les conditions d’accès seront réunies.  
 

6 RESULTATS DU REPERAGE  
 

 

6.1 RESULTATS DE L’ANALYSE DOCUMENTAIRE  
 

Type de document  Statut  Document  

Programme de travaux  remis  Programme de travaux  
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6.2  LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES  
 

N° local  
Local / Partie 

d'immeuble  
Composant et partie de composant  Critères(s) ayant permis de conclure  

Présence 

d'amiante)  

1 Toiture  

Etanchéité - 1ère couche - Toiture - 

Revêtement bitumineux  
Résultat d’analyse (P001)  Non  

Etanchéité - 1ère couche - Toiture - 

Revêtement bitumineux  
Résultat d’analyse (P008)  Non  

Etanchéité - 1ère couche - Toiture - 

Revêtement bitumineux  
Résultat d’analyse (P013)  Non  

Etanchéité - 1ère couche - Toiture - 

Revêtement bitumineux  
Résultat d’analyse (P018)  Non  

Etanchéité - 1ère couche - Toiture - 

Revêtement bitumineux  
Résultat d’analyse (P024)  Non  

Etanchéité - 1ère couche - Toiture - 

Revêtement bitumineux  
Résultat d’analyse (P034)  Non  

Etanchéité - 1ère couche - Toiture - 

Revêtement bitumineux  
Résultat d’analyse (P040)  Non  

Etanchéité - 2ème couche - Toiture - 

Revêtement bitumineux  
Résultat d’analyse (P042)  Non  

Etanchéité - 1ère couche - Toiture - 

Revêtement bitumineux  
Résultat d’analyse (P041)  Non  

Etanchéité - 1ère couche - Toiture - 

Revêtement bitumineux  
Résultat d’analyse (P045)  Non  

Etanchéité - 2ème couche - Toiture - 

Revêtement bitumineux  
Résultat d’analyse (P014)  Non  

Etanchéité - 2ème couche - Toiture - 

Revêtement bitumineux  
Résultat d’analyse (P020)  Non  

Etanchéité - 2ème couche - Toiture - 

Revêtement bitumineux  
Résultat d’analyse (P025)  Non  

Etanchéité - 3ème couche - Toiture - 

Revêtement bitumineux  
Résultat d’analyse (P028)  Non  

Isolant - Toiture - Laine minérale  Résultat d’analyse (P003)  Non  

Isolant - Toiture - Laine minérale  Résultat d’analyse (P009)  Non  

Isolant - Toiture - Laine minérale  Résultat d’analyse (P015)  Non  

Isolant - Toiture - Laine minérale  Résultat d’analyse (P019)  Non  

Isolant - Toiture - Laine minérale  Résultat d’analyse (P030)  Non  

Isolant - Toiture - Laine minérale  Résultat d’analyse (P036)  Non  

Isolant - Toiture - Mousse polyuréthane  Résultat d’analyse (P010)  Non  

Isolant - Toiture - Mousse polyuréthane  Résultat d’analyse (P016)  Non  

Isolant - Toiture - Mousse polyuréthane  Résultat d’analyse (P037)  Non  

Isolant - Toiture - Mousse polyuréthane  Résultat d’analyse (P046)  Non  

Etanchéité - Toiture - Pare -vapeur  Résultat d’analyse (P011)  Non  

Etanchéité - Toiture - Pare -vapeur  Résultat d’analyse (P017)  Non  

Etanchéité - Toiture - Pare -vapeur  Résultat d’analyse (P021)  Non  

Etanchéité - Toiture - Pare -vapeur  Résultat d’analyse (P031)  Non  

Etanchéité - Toiture - Pare -vapeur  Résultat d’analyse (P038)  Non  

Etanchéité - Toiture - Pare -vapeur  Résultat d’analyse (P043)  Non  

Relevé d'étanchéité - Toiture - Pax aluminium  Résultat d’analyse (P012)  Non  

Relevé d'étanchéité - Toiture - Pax aluminium  Résultat d’analyse (P022)  Non  

Relevé d'étanchéité - Toiture - Pax aluminium  Résultat d’analyse (P032)  Non  

Relevé d'étanchéité - Toiture - Pax aluminium  Résultat d’analyse (P033)  Non  

Relevé d'étanchéité - Toiture - Pax aluminium  Résultat d’analyse (P039)  Non  

Relevé d'étanchéité - Toiture - Pax aluminium  Résultat d’analyse (P044)  Non  

Relevé d'étanchéité - Toiture - Pax aluminium  Résultat d’analyse (P049)  Non  

Etanchéité - 2ème couche - Toiture - 

Revêtement bitumineux  
Résultat d’analyse (P035)  Non  

Etanchéité - 2ème couche - Toiture - 

Revêtement bitumineux  
Résultat d’analyse (P002)  Non  

Etanchéité - 3ème couche - Toiture - 

Revêtement bitumineux  
Résultat d’analyse (P004)  Non  

Etanchéité - 4ème couche - Toiture - 

Revêtement bitumineux  
Résultat d’analyse (P029)  Non  

Isolant - Toiture - Laine minérale  Résultat d’analyse (P026)  Non  

Isolant - Toiture - Mousse polyuréthane  Résultat d’analyse (P027)  Non  

Etanchéité - Toiture - Pare -vapeur  Résultat d’analyse (P005)  Non  

Relevé d'étanchéité - Toiture - Pax aluminium  Résultat d’analyse (P007)  Non  

Chape - Toiture - Enduit cémenteux  Résultat d’analyse (P006)  Non  

Gaine de ventilation - Toiture - Mastic  Résultat d’analyse (P023)  Non  

Gaine de ventilation - Toiture - Calorifugeage  Résultat d’analyse (P050)  Non  

Etanchéité - Toiture - Pare -vapeur  Résultat d’analyse (P047)  Non  
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N° local  
Local / Partie 

d'immeuble  
Composant et partie de composant  Critères(s) ayant permis de conclure  

Présence 

d'amiante)  

Etanchéité - Toiture - Revêtement bitumineux  Résultat d’analyse (P048)  Non  
 
 

6.3  COMMENTAIRE SUR LA MISSION  
 

Néant  

 
 

6.4  RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE  
 

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’un immeuble collectif  à usage d’habitation , son propriétaire met à 

jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l’article R. 1334 -29 -4 I du code de la santé publique, en y 

intégrant les données issues du rapport ou du pré -rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce 

DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l’article R. 1334 -29 -4 du code de la santé publique.  

 

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’un immeuble collectif  à usage d’habitation ou sur un immeuble non 

utilisé à fin d’habitation , son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante  » (DTA) prévu au I de l’article R. 1334 -

29 -5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré -rapport 

de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues a u II de 

l’article R. 1334 -29 -5 du code de la santé publique.  

 

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement , son 

propriétaire conserve le rapport ou le pré -rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche 

d’amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans 

l’immeuble bâti a insi qu’aux agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8211 -1 du code du travail, aux  agents 

du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d’opération relevant du champ de l’article R. 4534 -1 du code du 

travail, de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.  
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ANNEXE  : FICHES D’IDENTIFICATION ET DE COTATION  
 

  

 PRELEVEMENT  : P001   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S001  

Matériau  Revêtement bitumineux  Localisation  Etanchéité - Toiture  1ère couche  

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Revêtement bitumineux   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau bitumineux noir  0  
Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  

 

 

 PRELEVEMENT  : P002   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S002  

Matériau  Revêtement bitumineux  Localisation  Etanchéité - Toiture  2ème couche  

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Revêtement bitumineux   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau bitumineux noir  0  
Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  
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 PRELEVEMENT  : P003   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S003  

Matériau  Laine minérale  Localisation  Isolant - Toiture   

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Laine minérale   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau fibreux marron avec couche 

bitumineuse et poussières  
0  

Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  

 

 

 PRELEVEMENT  : P004   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S004  

Matériau  Revêtement bitumineux  Localisation  Etanchéité - Toiture  3ème couche  

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Revêtement bitumineux   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau bitumineux noir  0  
Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  
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 PRELEVEMENT  : P005   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S005  

Matériau  Pare -vapeur  Localisation  Etanchéité - Toiture   

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Pare -vapeur   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau bitumineux noir  0  
Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  

 

 

 PRELEVEMENT  : P006   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S006  

Matériau  Enduit cémenteux  Localisation  Chape - Toiture   

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Enduit cémenteux   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Enduit compact gris avec couche 

bitumineuse et poussières  
0  

Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  
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 PRELEVEMENT  : P007   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S007  

Matériau  Pax aluminium  Localisation  Relevé d'étanchéité - Toiture   

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Pax aluminium   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau bitumineux noir  0  
Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  

 

 

 PRELEVEMENT  : P008   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S008  

Matériau  Revêtement bitumineux  Localisation  Etanchéité - Toiture  1ère couche  

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Revêtement bitumineux   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau bitumineux noir avec gravillons  0  
Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  
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 PRELEVEMENT  : P009   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S009  

Matériau  Laine minérale  Localisation  Isolant - Toiture   

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Laine minérale   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau fibreux beige avec couche 

bitumineuse et poussières  
0  

Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  

 

 

 PRELEVEMENT  : P010   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S010  

Matériau  Mousse polyuréthane  Localisation  Isolant - Toiture   

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Mousse polyuréthane   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau mousse jaune avec couche 

bitumineuse et poussières  
0  

Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  
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 PRELEVEMENT  : P011  
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S011  

Matériau  Pare -vapeur  Localisation  Etanchéité - Toiture   

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Pare -vapeur   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau bitumineux noir  0  
Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  

 

 

 PRELEVEMENT  : P012   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S012  

Matériau  Pax aluminium  Localisation  Relevé d'étanchéité - Toiture   

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Pax aluminium   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau bitumineux noir avec gravillons  0  
Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  

 

 



Document N : UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25 A  16/61 
 

A
m

ia
n
te

 

 

 PRELEVEMENT  : P013   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S013  

Matériau  Revêtement bitumineux  Localisation  Etanchéité - Toiture  1ère couche  

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Revêtement bitumineux   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau bitumineux noir  0  
Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  

 

 

 PRELEVEMENT  : P014   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S014  

Matériau  Revêtement bitumineux  Localisation  Etanchéité - Toiture  2ème couche  

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Revêtement bitumineux   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau bitumineux noir  0  
Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  
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 PRELEVEMENT  : P015   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S015  

Matériau  Laine minérale  Localisation  Isolant - Toiture   

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Laine minérale   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau fibreux marron avec couche 

bitumineuse et poussières  
0  

Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  

 

 

 PRELEVEMENT  : P016   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S016  

Matériau  Mousse polyuréthane  Localisation  Isolant - Toiture   

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Mousse polyuréthane   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau mousse jaune  0 
Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  
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 PRELEVEMENT  : P017   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S017  

Matériau  Pare -vapeur  Localisation  Etanchéité - Toiture   

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Pare -vapeur   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau bitumineux noir  0  
Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  

 

 

 PRELEVEMENT  : P018   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S018  

Matériau  Revêtement bitumineux  Localisation  Etanchéité - Toiture  1ère couche  

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Revêtement bitumineux   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau bitumineux noir avec gravillons 

avec couche en mousse et poussières  
0  

Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  
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 PRELEVEMENT  : P019   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S019  

Matériau  Laine minérale  Localisation  Isolant - Toiture   

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Laine minérale   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Papier bitumé non séparable + matériau 

jaune en mousse  
0 

Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  

 

 

 PRELEVEMENT  : P020   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S020  

Matériau  Revêtement bitumineux  Localisation  Etanchéité - Toiture  2ème couche  

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Revêtement bitumineux   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau bitumineux noir avec gravillons  0  
Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  
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 PRELEVEMENT  : P021   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S021  

Matériau  Pare -vapeur  Localisation  Etanchéité - Toiture   

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Pare -vapeur   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau bitumineux noir  0  
Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  

 

 

 PRELEVEMENT  : P022   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S022  

Matériau  Pax aluminium  Localisation  Relevé d'étanchéité - Toiture   

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Pax aluminium   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau bitumineux noir avec 

aluminium  
0 

Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  
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 PRELEVEMENT  : P023   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S023  

Matériau  Mastic  Localisation  Gaine de ventilation - Toiture   

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Mastic   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Peinture non séparable + matériau 

compact gris  
0  

Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  

 

 

 PRELEVEMENT  : P024   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S024  

Matériau  Revêtement bitumineux  Localisation  Etanchéité - Toiture  1ère couche  

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Revêtement bitumineux   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau bitumineux noir  0  
Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  
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 PRELEVEMENT  : P025   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S025  

Matériau  Revêtement bitumineux  Localisation  Etanchéité - Toiture  2ème couche  

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Revêtement bitumineux   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau bitumineux noir  0  
Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  

 

 

 PRELEVEMENT  : P026   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S026  

Matériau  Laine minérale  Localisation  Isolant - Toiture   

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Laine minérale   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau fibreux marron avec couche 

bitumineuse et poussières  
0  

Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  
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 PRELEVEMENT  : P027   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S027  

Matériau  Mousse polyuréthane  Localisation  Isolant - Toiture   

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Mousse polyuréthane   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau mousse jaune avec poussières  0  
Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  

 

 

 PRELEVEMENT  : P028   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S028  

Matériau  Revêtement bitumineux  Localisation  Etanchéité - Toiture  3ème couche  

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Revêtement bitumineux   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau bitumineux noir avec 

aluminium  
0 

Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  
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 PRELEVEMENT  : P029   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S029  

Matériau  Revêtement bitumineux  Localisation  Etanchéité - Toiture  4ème couche  

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Revêtement bitumineux   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau bitumineux noir avec couche 

en mousse et poussières  
0  

Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  

 

 

 PRELEVEMENT  : P030   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S030  

Matériau  Laine minérale  Localisation  Isolant - Toiture   

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Laine minérale   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau fibreux beige avec poussières + 

matériau bitumineux noir non séparable  
0 

Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  
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 PRELEVEMENT  : P031   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S031  

Matériau  Pare -vapeur  Localisation  Etanchéité - Toiture   

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Pare -vapeur   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau bitumineux noir  0  
Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  

 

 

 PRELEVEMENT  : P032   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S032  

Matériau  Pax aluminium  Localisation  Relevé d'étanchéité - Toiture   

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Pax aluminium   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau bitumineux noir avec 

aluminium  
0 

Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  
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 PRELEVEMENT  : P033   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S033  

Matériau  Pax aluminium  Localisation  Relevé d'étanchéité - Toiture   

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Pax aluminium   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau bitumineux noir  0  
Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  

 

 

 PRELEVEMENT  : P034   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S034  

Matériau  Revêtement bitumineux  Localisation  Etanchéité - Toiture  1ère couche  

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Revêtement bitumineux   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau bitumineux noir  0  
Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  
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 PRELEVEMENT  : P035   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S035  

Matériau  Revêtement bitumineux  Localisation  Etanchéité - Toiture  2ème couche  

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Revêtement bitumineux   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau bitumineux noir  0  
Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  

 

 

 PRELEVEMENT  : P036   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S036  

Matériau  Laine minérale  Localisation  Isolant - Toiture   

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Laine minérale   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau fibreux beige avec poussières  0  
Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  
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 PRELEVEMENT  : P037   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S037  

Matériau  Mousse polyuréthane  Localisation  Isolant - Toiture   

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Mousse polyuréthane   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau mousse jaune avec poussières  0  
Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  

 

 

 PRELEVEMENT  : P038   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S038  

Matériau  Pare -vapeur  Localisation  Etanchéité - Toiture   

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Pare -vapeur   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau bitumineux noir  0  
Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  
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 PRELEVEMENT  : P039   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S039  

Matériau  Pax aluminium  Localisation  Relevé d'étanchéité - Toiture   

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Pax aluminium   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau bitumineux noir avec gravillons  0  
Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  

 

 

 PRELEVEMENT  : P040   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S040  

Matériau  Revêtement bitumineux  Localisation  Etanchéité - Toiture  1ère couche  

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Revêtement bitumineux   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau bitumineux noir  0  
Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  
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 PRELEVEMENT  : P041   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S041  

Matériau  Revêtement bitumineux  Localisation  Etanchéité - Toiture  1ère couche  

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Revêtement bitumineux   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau bitumineux noir avec gravillons  0  
Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  

 

 

 PRELEVEMENT  : P042   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S042  

Matériau  Revêtement bitumineux  Localisation  Etanchéité - Toiture  2ème couche  

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Revêtement bitumineux   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau bitumineux noir  0  
Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  
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 PRELEVEMENT  : P043   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S043  

Matériau  Pare -vapeur  Localisation  Etanchéité - Toiture   

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Pare -vapeur   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau bitumineux noir  0  
Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  

 

 

 PRELEVEMENT  : P044   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S044  

Matériau  Pax aluminium  Localisation  Relevé d'étanchéité - Toiture   

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Pax aluminium   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau bitumineux noir avec 

aluminium  
0 

Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  
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 PRELEVEMENT  : P045   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S045  

Matériau  Revêtement bitumineux  Localisation  Etanchéité - Toiture  1ère couche  

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Revêtement bitumineux   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau bitumineux noir avec gravillons  0  
Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  

 

 

 PRELEVEMENT  : P046   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S046  

Matériau  Mousse polyuréthane  Localisation  Isolant - Toiture   

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Mousse polyuréthane   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau mousse jaune  0 
Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  
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 PRELEVEMENT  : P047   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S047  

Matériau  Pare -vapeur  Localisation  Etanchéité - Toiture   

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Pare -vapeur   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau bitumineux noir  0  
Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  

 

 

 PRELEVEMENT  : P048   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S048  

Matériau  Revêtement bitumineux  Localisation  Etanchéité - Toiture   

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Revêtement bitumineux   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau bitumineux noir avec gravillons  0  
Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  
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 PRELEVEMENT  : P049   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S049  

Matériau  Pax aluminium  Localisation  Relevé d'étanchéité - Toiture   

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Pax aluminium   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau bitumineux noir avec gravillons  0  
Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  

 

 

 PRELEVEMENT  : P050   
 

Emplacement  

 

 

Nom du client  
UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du 

patrimoine  
Nom de l’opérateur  LECHEVALLIER Frédéric  

Numéro de dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25  Date de prélèvement  06/10/2025  

Pièce ou local  Toiture  Référence du sondage   S050  

Matériau  Calorifugeage  Localisation  Gaine de ventilation - Toiture   

Résultat amiante   ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Calorifugeage   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Epaisseur (cm)  Résultat  Méthode utilisée  

Couche 0  

UNIVERSITE 

PARIS SACLAY 

136210 

06.10.25 -

106269 -

189700 -0-

112416714  

Matériau bitumineux noir avec 

aluminium avec couche en toile + 

matériau fibreux gris avec poussières 

non séparable  

0 
Fibres d'amiante non 

détectées  

Détection et identification 

par Microscopie 

Electronique à Transmission 

Analytique (META).  
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ANNEXE  : PLANS ET/OU CROQUIS  
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DebutAnnexe  

Localisation des prélèvements  

  

Client  UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du patrimoine 

N° dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25 

N° planche  1/2 Version  1 

Date  03/11/2025 

Intervenant  LECHEVALLIER Frédéric 

Origine du plan  Google Earth 

Type  Photo 

Adresse  
rue du Doyen Poitou 
91400 ORSAY 

Bâtiment  Toitures 

Etage  / N° lot   

Commentaire   

Légende  
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DebutAnnexe  

Croquis N°2  

 

 

Client  UNIVERSITE PARIS SACLAY Direction du patrimoine 

N° dossier  UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25 

N° planche  2/2 Version  1 

Date  03/11/2025 

Intervenant  LECHEVALLIER Frédéric 

Origine du plan  Google Earth 

Type  Photo 

Adresse  
rue du Doyen Poitou 
91400 ORSAY 

Bâtiment  Toitures 

Etage  / N° lot   

Commentaire   

Légende  
 

Epaisseur d’isolant  
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ANNEXE  : PROCES VERBAUX D’ANALYSE  
 

 

 UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25 -106269 -189700 -0-112416714  
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 UNIVERSITE PARIS SACLAY 136210 06.10.25 -106269 -189700 -0-112416714  
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