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Colonne technique Plomberie
pour 2 salles d'eau
-1 réseau EU
-1 réseau EV
-alimentations EF et EC avec vannes d'arrêt
indépendantes pour chaque chambre
-Bouclage EC
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Ventilation réseaux => sortie toiture
-VMC
-Ventilations primaires réseaux EU et EV
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PLOMBERIE
PROJET

Eau Froide
Eau Chaude

Eaux usées tube PVC

Réseau Eau Froide
+ armaflex 9mm

Réseau Eau Chaude Sanitaire
+ laine de roche 4mm+finition PVC

Réseau Bouclage
+ laine de roche 40mm finition PVCEaux vannes tube PVC

Bouclage

Réseau Eau Froide EXISTANT
A conserver pour radiateurs chambres

Réseau Eau Chaude EXISTANT
A conserver pour radiateurs chambres
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