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45 bars - AESD

galerie technique
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Arrivée ELECTRIQUE

2.5

5m

LEGENDE

-‘% Tableau divisionnaire (local atelier) ﬁ
Coffret divisionnaire (local DIRISI) POTr 1
M Alimentation électrique spécifique en attente Po.Au2
E Luminaire suspendu BAES
o

Luminaire encastré

£ Hublot extérieur étanche détection automatique
d Interrupteur simple
¥ Interrupteur va et vient
o]
(o] Prise de courant étanche 2P + T 10/ 16 A
Prise de courant 2 P + T32 A ©

Coup de point

Poste de travail comprenant : 1 PC +
2 RJ45 + 3 PC sauvegardées

Poste auxiliaire comprenant : 1 PC +
1 RJ45 + 1 PC sauvegardée

Blocs autonomes d'éclairage de sécurité

Détecteur de fumées

Déclencheur manuel incendie

Réseau d'incendie armé
Simple prise d'air comprimé 14 bars

Enrouleur avec prise d'air comprimé 14 bars

Bouche d'extraction d'air (piece d'eau)

Rez-de-Chaussée

Chargé d'affaires :

SID SUD-EST AD] De READT Sébastien
04 95 59 39 45

P N Dessiné par :

m @g 7| HANNEBICQUE Claude

o ), 04 9559 39 48

CALVI (2B)
Casernement RAFFALLI - 2° REP
Adaptation de la Zone Technique pour I'accueil du VBMR

Programme SCORPION - Etape 2
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