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RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET 

PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE AVANT 

REALISATION DE TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE 

BATI  
 

Arrêté du 16/07/2019 modifié par l'arrêté du 23/01/2020; L271 -6 du Code de la Construction et de l'Habitation; L.4412 -2, R.4412 -97 à R.4412 -97 -6 du Code 

du Travail issu du décret 2017 -899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019 -251 du 27 mars 2019.  

Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du ra pport de repérage.  Norme NF 

X 46 -020 d’août 2017  
 

 
 

 

Nature du bâtiment  Bâtiment CHU - 003  

Adresse  
46 rue Henri Huchard  

75018 PARIS - 18EME  

Cat. du bâtiment  
Etablissements sanitaires : Hôpitaux et 

cliniques  

Réf. Cadastrale  AA - 0002  

Permis de construire  Antérieur au 1 juillet 1997  

Propriétaire  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  

Adresse  
 46 rue Huchard  

75018 PARIS - 18EME  
 

Donneur d’ordre   APHP NORD   

Adresse  
46 rue Huchard  

75877 PARIS CEDEX  

Téléphone(s)    
 

 

Numéro de rapport  2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD A  
Date de la commande  05/11/2025   Date du repérage  25/11/2025 au 25/11/2025  

Date d’émission du rapport de repérage  04/12/2025  

Référence du programme de travaux 

défini par le donneur d’ordre  

Modernisation - Alimentation électrique - Rénovation cabine + portes palière - Machineries 

et locaux machineries - Trémies gaines  
 

SIGNATAIRE DU RAPPORT  
 

 

Signature et Visa  Opérateur de repérage  : 

 

CHAN Jacobi  

COVEANEX - Groupe SODIATEC  

Le 04/12/2025  

 

 

Le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il doit adresser à ce de rnier une copie 

du rapport établi par l'opérateur de repérage.  
 

 

Rappel de la conclusion (détails, voir chapitre 4)  
 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante  
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TERMES ET DÉFINITIONS  
 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.  (Source  : Norme NF X 46 -020)  
 

Couche d’un produit ou d’un matériau  
Élément d’un matériau ou produit pouvant être distingué des autres éléments par l’examen visuel ou par 

l’analyse  

Démolition  Opération consistant à détruire au moins une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment  

Donneur d’ordre  

Toute personne physique ou morale qui commande une mission de repérage de l’amiante dans un immeuble 

bâti. Cette personne peut être le propriétaire, le syndic, un locataire, une entreprise, un maître d’ouvrage, un 

chef d’établissement, etc.  

Échantillon  

Partie représentative d’un (ou plusieurs) produit(s) ou d’un (ou plusieurs) matériau(x) résultant d’un 

prélèvement, et ayant vocation à être analysée en laboratoire  

Partie limitée d’un ouvrage de référence qui est utilisée pour le représenter et le cas échéant, comparer ses 

propriétés à celles d’autres parties d’ouvrage, en vue de caractériser une zone présentant des similitudes 

d’ouvrage (ZPSO)  

Inspection visuelle  
Recherche visuelle en vue d’identifier, parmi les parties d’ouvrages présentes dans l’immeuble, les matériaux ou 

produits prévus par le programme de repérage de la mission  

Investigation approfondie  

Action nécessaire à l’inspection visuelle de la composition externe ou interne d’un ouvrage ou d’un volume. Les 

investigations approfondies sont de deux types :  

- investigation approfondie destructive qui nécessite une réparation, une remise en état ou un ajout de 

matériau ou qui fait perdre sa fonction à l’ouvrage  

Investigation approfondie non 

destructive  

Investigation approfondie 

complémentaire  

Investigation devant être réalisée juste avant ou entre les différentes étapes des travaux y compris démolition.  

Ce type d’investigation est très exceptionnel et doit être justifié. Dans ce cas l’opérateur de repérage le précise 

et en mentionne les motifs dans son rapport  

Matériau ou produit susceptible de 

contenir de l’amiante  

Matériau ou produit dont la composition a intégré de l’amiante pendant certaines périodes de sa fabrication et 

pour lequel la présence ou l’absence d’amiante n’a pas été démontrée  

NOTE 1 Au titre du présent document, la contamination par des poussières d'amiante d'un matériau ou 

produit quelconque n'est pas de nature à conférer à ce matériau la qualification de matériau ou produit 

susceptible de contenir de l'amiante.  

NOTE 2 On distingue les matériaux et les produits comme suit :  

 Produit : manufacturé, standardisé, mis en oeuvre en l’état (exemple : dalles de sol, dalles de FP…) ;  

 Matériau : réalisé in situ, selon des règles de mise en oeuvre, suite à une préparation à pied d’œuvre (exemple : 

flocage, enduits, peintures, revêtements bitumineux…)  

Matériau ou produit contenant de 

l’amiante  

Matériau ou produit susceptible de contenir de l’amiante pour lequel l’opérateur de repérage a conclu à la 

présence d’amiante  

NOTE Au titre du présent document, la contamination par des poussières d'amiante d'un matériau ou produit 

quelconque n'est pas de nature à conférer à ce matériau la qualification de matériau ou produit contenant de 

l'amiante.  

Opérateur de repérage  
Personne physique qui réalise une mission de repérage de l’amiante dans un immeuble bâti dans le cadre d’une 

commande  

Ouvrage  

Résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment destiné à remplir par lui ‐même une fonction économique ou 

technique dans un immeuble bâti. Un ouvrage peut comporter une ou plusieurs parties  

NOTE 1 Les ouvrages à considérer sont les composants de la construction, classés en listes.  

NOTE 2 Au titre du code de la santé publique, un ouvrage est désigné comme un composant  

Partie d’ouvrage  

Matériau ou produit dont la destination est d’être incorporé à l’immeuble bâti selon des méthodes ou des 

montages prédéterminés et dont la présence est indispensable pour qualifier la constitution d’un ouvrage 

NOTE Au titre du code de la santé publique, une partie d’ouvrage est désignée comme une partie de 

composant.  

Périmètre de repérage  Ensemble des locaux ou parties de l’immeuble concernés par la mission de repérage  

Prélèvement  Acte de préleve r une partie représentative d’un (ou plusieurs) produit(s) ou d’un (ou plusieurs) matériau(x)  
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Programme de repérage  

Liste des ouvrages et parties d’ouvrages à inspecter à l’occasion de la mission de repérage. Le programme de 

repérage dépend des exigences de la réglementation, des objectifs du donneur d’ordre et locaux impactés de 

façon directe ou indirecte (zones de stockage, cheminements, locaux adjacents…)  

Programme de travaux  
Document contenant a minima la liste détaillée des travaux et la localisation précise de la zone d'intervention : 

zone de travaux effectifs  

Repérage  

Mission visant à rechercher, dans les immeubles bâtis, les matériaux et produits susceptibles de contenir de 

l’amiante, puis à identifier et localiser ceux qui en contiennent  

NOTE Selon la mission, le repérage peut comprendre également l'évaluation de l'état de conservation des 

matériaux et produits contenant de l'amiante.  

Sondage  

Action qui permet de s’assurer que des matériaux ou produits sont semblables dans le but, notamment, de 

déterminer des zones présentant des similitudes d’ouvrage  

NOTE 1 Au moment du sondage, la présence ou l’absence d’amiante dans les matériaux ne sont pas 

nécessairement connues.  

NOTE 2 Le sondage n’est pas un prélèvement.  

Zone présentant des similitudes 

d’ouvrage (« ZPSO »)  
Partie d’un immeuble bâti dont les ouvrages et les parties d’ouvrage sont semblables  
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1 DESCRIPTION DE LA MISSION  
 

 

1.1 OBJET DE LA MISSION  
 

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives,  l ’ensemble des 

matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l’ immeuble 

objet des travaux.  

Références de l’ordre de mission  : 2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD   

 

1.2 IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES  
 

Propriétaire de l’immeuble  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  

Demeurant  46 rue Huchard 75018 PARIS - 18EME  

Représenté par   

Commanditaire du repérage  APHP NORD  

Opérateur ayant réalisé le repérage  Monsieur CHAN Jacobi  

Nom et adresse de l’entreprise  COVEANEX - Groupe SODIATEC   28 Avenue des Pépinières  94260  FRESNES  

N° de Siret  81437986300032  

RCP -compagnie -n° de police  AXA FRANCE IARD -10583931804  
  

1.3 IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE  
 

Dénomination   

Adresse complète  46 rue Henri Huchard  75018  PARIS - 18EME  

Référence Cadastrale  AA - 0002  
  

1.4 IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE  
 

Date du PC   Antérieur au 1 juillet 1997  Date de construction  /  

Type et Fonction principale du bien   Bâtiment CHU      Tertiaire  

Autre renseignement permettant 

d’identifier avec certitude le bien concerné  
Aucun   

Historique du site  Non communiqué  

 
 

2 PROGRAMME DE TRAVAUX  
 

 

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d’Ordre prévoit  

Référence   

Description succincte  

Monte -malades MM7 et MM8  

Monte -visiteurs MV3 et MV4  

Modernisation - Alimentation électrique - Rénovation cabine + portes palière - Machineries et 

locaux machineries - Trémies gaines.  
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3 CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE  
 

  

3.1 PERIMETRE DU REPERAGE  : LOCAUX ET PARTIES D’IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D’INTERVENTION)  
 

 Parties d’immeuble concernées  
 

 

 

N° local  Parties d’immeuble visitées  Etage  Statut  

1 Machinerie Asc. MM7 - MM8 279_207  R18  Concernée  

2 Machinerie Asc. MV3 - MV4 274_196  R17  Concernée  

3 Hall asc. MM7 MM8  Etage Courant  Concernée  

4 Hall asc. MM7 MM8  RDC  Concernée  

5 Hall asc. MM7 MM8  S01  Concernée  

6 Cage d'ascenceur MV3 275_198 n°1  S02  Concernée  

7 Cabines MM7 -MM8  Tous Niveaux  Concernée  

8 Cabines MV3 -MV4  Tous Niveaux  Concernée  

9 Hall asc. 274_194 MV3 MV4  Etage Courant  Concernée  

10 Cage d'ascenceur MV4 272_198 n°1  S02  Concernée  

11 Cage d'ascenceur MV3 275_198 n°2  S04  Concernée  

12 Cage d'ascenceur MV4 272_198 n°2  S04  Concernée  

13 Hall asc. 274_194 MV3 MV4  S04  Concernée  

14 Hall asc. 274_194 MV3 MV4  S02  Concernée  

15 Hall asc. 274_194 MV3 MV4  S01  Concernée  

16 Hall asc. 274_194 MV3 MV4  RDC  Concernée  

17 Hall asc. MM7 MM8  S02  Concernée  

18 Cage d'ascenceur MM7 -MM8  S02  Concernée  
 

 

 Programme de repérage  

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux , conformément à l’annexe 1 de 

l’arrêté du 16 juillet 2019  et du tableau A.1 de la norme NFX 46 -020 de 2017  : 
 

Ouvrages ou composants de la 

construction  

Parties d’ouvrages ou de composants à inspecter ou à 

sonder  

Matériau 

ou Produit  
Commentaire  

3 - Parois verticales intérieures  

Murs et cloisons maçonnés  Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés  M  
 

4 - Plafonds et faux plafonds  

Plafonds  Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés  M  

Poutres et charpentes  Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)  M  
 

 

5 - Planchers et planchers techniques  

Revêtements de sols  Dalles de sol  P  

Colles non bitumineuses  M  

Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)  P  

Peintures de sol  M  

Joints de dilatation et d'assemblage  P  

Enduit de cuvelage  M  
 

 

7 - Ascenseurs, monte -charges et escaliers mécaniques  

Portes et cloisons palières  Panneaux dans les portes palières  P  

Panneaux des cloisons palières  P  

Parois des équipements  Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des 

escaliers mécaniques…)  
P  

Colles  M  

Matériels en machinerie  Freins d'ascenseurs  P  

Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés 

dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe -

circuits…  

P  
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3.2  RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES  
 

Néant  

 
 

 

4 CONCLUSIONS  
 

 

 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de 

l'amiante  
 

 

COMMENTAIRE  : 

 

 Les conclusions du présent rapport sont strictement limitées aux composants impactés par le programme 

de travaux transmis par le donneur d'ordre.  

 

Les cabines (intérieur et extérieur), les portes de cabines (face recto, face verso) ont été vérifiés ;  les 

inspections visuelles menées n'ont pas révélé la présence de matériaux ou produits douteux.  

 

Avis réservé sur les coulisseaux (organes de friction en contact avec les guides verticaux -rails). Un 

démontage d'un sabot de liaisons est nécessaire ;  un sondage/prélèvement est techniquement impossible 

sans outillage très particulier. Dans l'éventualité de leur chargement  / remplacement, cette opération 

pourra être faite en synchronisation avec l'opération de leur démontage.  
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 LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE REPERES  
 

 

N° local  
Local / Partie 

d'immeuble   
Etage  

Composant et partie de 

composant  

Réf  

ZPSO  

Réf. 

Sondage  

Critères(s) ayant 

permis de 

conclure  

Q
u

an
ti

fi
ca

ti
o

n
 

Es
ti

m
at

iv
e

 

Photo  

1 

Machinerie Asc. 

MM7 - MM8 

279_207  

R18  

Freins asc. machines - 07 - 

Ascenseurs, monte -charges 

escaliers mécanique - 

Poussières brunes  

Z004   
Résultat d’analyse 

(P005)  
  

Freins asc. machines - 07 - 

Ascenseurs, monte -charges 

escaliers mécanique - 

Poussières brunes  

Z004   
Résultat d’analyse 

(P004)  
 

 

2  

Machinerie Asc. 

MV3 - MV4 

274_196  

R17  

Garnitures Freins asc. - 07 - 

Ascenseurs, monte -charges 

escaliers mécanique - 

Poussières brunes  

Z004   
Résultat d’analyse 

(P018)  
 

 

3  
Hall asc. MM7 

MM8  

Etage 

Couran

t  

Portes coupe feu - 03 - 

Parois verticales intérieures 

- Isolant intérieur de porte  

Z018  S010  Document consulté    

4  
Hall asc. MM7 

MM8  
RDC  

Portes coupe feu - 03 - 

Parois verticales intérieures 

- Isolant intérieur de porte  

Z018  S008  Document consulté    

5  
Hall asc. MM7 

MM8  
S01  

Portes coupe feu - 03 - 

Parois verticales intérieures 

- Isolant intérieur de porte  

Z018  S006  Document consulté    

Sol - 05 - Planchers et 

planchers techniques - 

Colle de dalle de sol  

  
Résultat d’analyse 

(P034)  
 

 

9  

Hall asc. 

274_194 MV3 

MV4  

Etage 

Couran

t  

Portes coupe feu - 03 - 

Parois verticales intérieures 

- Isolant intérieur de porte  

Z018  S011  Document consulté    

13 

Hall asc. 

274_194 MV3 

MV4  

S04  

Portes coupe feu - 03 - 

Parois verticales intérieures 

- Isolant intérieur de porte  

Z018  S003  Document consulté   

 

14 

Hall asc. 

274_194 MV3 

MV4  

S02  

Portes coupe feu - 03 - 

Parois verticales intérieures 

- Isolant intérieur de porte  

Z018  S004  Document consulté    

15 

Hall asc. 

274_194 MV3 

MV4  

S01  

Portes coupe feu - 03 - 

Parois verticales intérieures 

- Isolant intérieur de porte  

Z018  S007  Document consulté    

16 

Hall asc. 

274_194 MV3 

MV4  

RDC  

Portes coupe feu - 03 - 

Parois verticales intérieures 

- Isolant intérieur de porte  

Z018  S009  Document consulté    

17 
Hall asc. MM7 

MM8  
S02  

Portes coupe feu - 03 - 

Parois verticales intérieures 

- Isolant intérieur de porte  

Z018  S005  Document consulté    

 

 INVESTIGATIONS APPROFONDIES ET/OU MOYENS D’ACCÈS SPÉCIFIQUES À METTRE EN ŒUVRE  
 

 Locaux, Parties de locaux ou Parties d’immeuble bâti non accessibles  
 

Aucun  
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5 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE  
 

 

5.1  DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE  
 

 

Date  Objet  

25/11/2025  Visite des périmètres de diagnostic.  
 
 

5.2  
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR 

CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46 -020  
 

Aucun  

 

5.3  
CONDITIONS D’INACCESSIBILITE OU D’IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS 

APPROFONDIES  
 

Néant  
 

5.4  LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D’OUVRAGES (ZPSO)  
 

Dans le cadre de la mission de repérage, l’opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d’Ouvrages suivantes :  

 

 

 

 Zones présentant des similitudes d'ouvrage avec présence d’amiante  
 

Z004  - Freins asc. machines Poussières brunes - (Zone continue  : NON)  
 

Quantité totale d’amiante estimée  :  
 

N
° 

lo
ca

l
 

Local / partie 

d’immeuble  
Etage  

Composant et partie de 

composant  

Té
m

o
in

 

R
é

f.
 S

o
n

d
ag

e
 

Critères(s) ayant 

permis de conclure  

Q
u

an
ti

fi
ca

ti
o

n
 

e
st

im
at

iv
e

 

Photo  

1 
Machinerie Asc. MM7 

- MM8 279_207  
R18  

Freins asc. machines - 07 - 

Ascenseurs, monte -charges 

escaliers mécanique - Poussières 

brunes  

  Résultat d’analyse (P005)    

Freins asc. machines - 07 - 

Ascenseurs, monte -charges 

escaliers mécanique - Poussières 

brunes  

X   Résultat d’analyse (P004)   

 

2  
Machinerie Asc. MV3 

- MV4 274_196  
R17  

Garnitures Freins asc. - 07 - 

Ascenseurs, monte -charges 

escaliers mécanique - Poussières 

brunes  

  Résultat d’analyse (P018)   
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 Zones présentant des similitudes d'ouvrage sans présence d’amiante  
 

Z001  - Sol Colle mortier rebouchage - (Zone continue  : NON)  
 
 

N° local  
Local / partie 

d’immeuble  
Etage  

Composant et partie de 

composant  

Té
m

o
in

 

So
n

d
ag

e
 

P
ré

lè
ve

m
e

n
t

 

Photo  

1 
Machinerie Asc. MM7 - MM8 

279_207  
R18  

Sol - 05 - Planchers et planchers 

techniques - Colle mortier 

rebouchage  

X   P001  

 

 

Z002  - Sol Chape ciment Peinture - (Zone continue  : NON)  
 
 

N° local  
Local / partie 

d’immeuble  
Etage  

Composant et partie de 

composant  

Té
m

o
in

 

So
n

d
ag

e
 

P
ré

lè
ve

m
e

n
t

 

Photo  

1 
Machinerie Asc. MM7 - MM8 

279_207  
R18  

Sol - 05 - Planchers et planchers 

techniques - Chape ciment - 

Peinture  

X   P002  

 

2  
Machinerie Asc. MV3 - MV4 

274_196  
R17  

Sol - 05 - Planchers et planchers 

techniques - Chape ciment - 

Peinture  

  P010  

 

Sol - 05 - Planchers et planchers 

techniques - Chape ciment - 

Peinture  

  P011 
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Z003  - Châssis -berceau machines Métal Peinture - (Zone continue  : NON)  
 
 

N° local  
Local / partie 

d’immeuble  
Etage  

Composant et partie de 

composant  

Té
m

o
in

 

So
n

d
ag

e
 

P
ré

lè
ve

m
e

n
t

 

Photo  

1 
Machinerie Asc. MM7 - MM8 

279_207  
R18  

Châssis -berceau machines - 07 - 

Ascenseurs, monte -charges 

escaliers mécanique - Métal - 

Peinture  

X   P003  

 

 

Z005  - Plancher haut Enduit ciment - (Zone continue  : NON)  
 
 

N° local  
Local / partie 

d’immeuble  
Etage  

Composant et partie de 

composant  

Té
m

o
in

 

So
n

d
ag

e
 

P
ré

lè
ve

m
e

n
t

 

Photo  

1 
Machinerie Asc. MM7 - MM8 

279_207  
R18  

Plancher haut - 04 - Plafonds et faux 

plafonds - Enduit ciment  
  P009  

 

Plancher haut - 04 - Plafonds et faux 

plafonds - Enduit ciment  
X   P008  

 

 

Z006  - Plafond Enduit ciment taloché  - (Zone continue  : NON)  
 
 

N° local  
Local / partie 

d’immeuble  
Etage  

Composant et partie de 

composant  

Té
m

o
in

 

So
n

d
ag

e
 

P
ré

lè
ve

m
e

n
t

 

Photo  

2 
Machinerie Asc. MV3 - MV4 

274_196  
R17  

Plafond - 04 - Plafonds et faux 

plafonds - Enduit ciment taloché  
X   P012  

 

 

Z007  - Poutres Enduit ciment taloché  - (Zone continue  : NON)  
 
 

N° local  
Local / partie 

d’immeuble  
Etage  

Composant et partie de 

composant  

Té
m

o
in

 

So
n

d
ag

e
 

P
ré

lè
ve

m
e

n
t

 

Photo  

2 
Machinerie Asc. MV3 - MV4 

274_196  
R17  

Poutres - 04 - Plafonds et faux 

plafonds - Enduit ciment taloché  
  P014  
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N° local  
Local / partie 

d’immeuble  
Etage  

Composant et partie de 

composant  

Té
m

o
in

 

So
n

d
ag

e
 

P
ré

lè
ve

m
e

n
t

 

Photo  

Poutres - 04 - Plafonds et faux 

plafonds - Enduit ciment taloché  
X   P013  

 

 

Z008  - Armoires Elec MV3 Isolant câbles - (Zone continue  : NON)  
 
 

N° local  
Local / partie 

d’immeuble  
Etage  

Composant et partie de 

composant  

Té
m

o
in

 

So
n

d
ag

e
 

P
ré

lè
ve

m
e

n
t

 

Photo  

2 
Machinerie Asc. MV3 - MV4 

274_196  
R17  

Armoires Elec MV3 - 08 - 

Équipements divers et accessoires - 

Isolant câbles  

X   P015  

 

 

Z009  - Armoires Elec MV3 Bobines Transformateur Carton jaune - (Zone continue  : NON)  
 
 

N° local  
Local / partie 

d’immeuble  
Etage  

Composant et partie de 

composant  

Té
m

o
in

 

So
n

d
ag

e
 

P
ré

lè
ve

m
e

n
t

 

Photo  

2 
Machinerie Asc. MV3 - MV4 

274_196  
R17  

Armoires Elec MV3 - 08 - 

Équipements divers et accessoires - 

Bobines Transformateur - Carton 

jaune  

X   P016  

 

 

Z010  - Armoires Elec MV3 Bobines Transformateur Carton jaune vernis - (Zone continue  : NON)  
 
 

N° local  
Local / partie 

d’immeuble  
Etage  

Composant et partie de 

composant  

Té
m

o
in

 

So
n

d
ag

e
 

P
ré

lè
ve

m
e

n
t

 

Photo  

2 
Machinerie Asc. MV3 - MV4 

274_196  
R17  

Armoires Elec MV3 - 08 - 

Équipements divers et accessoires - 

Bobines Transformateur - Carton 

jaune vernis  

X   P017  
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Z011  - Dormants porte palière Joint plat - (Zone continue  : NON)  
 
 

N° local  
Local / partie 

d’immeuble  
Etage  

Composant et partie de 

composant  

Té
m

o
in

 

So
n

d
ag

e
 

P
ré

lè
ve

m
e

n
t

 

Photo  

13 Hall asc. 274_194 MV3 MV4  S04  

Dormants porte palière - 03 - Parois 

verticales intérieures - Joint plat  
X   P020  

 

Dormants porte palière - 03 - Parois 

verticales intérieures - Joint plat  
  P026   

 

Z012  - Mur béton Enduit ciment taloché - (Zone continue  : NON)  
 
 

N° local  
Local / partie 

d’immeuble  
Etage  

Composant et partie de 

composant  

Té
m

o
in

 

So
n

d
ag

e
 

P
ré

lè
ve

m
e

n
t

 

Photo  

11 
Cage d'ascenceur MV3 

275_198 n°2  
S04  

Mur béton - 03 - Parois verticales 

intérieures - Enduit ciment taloché  
X   P021  

 

Mur béton - 03 - Parois verticales 

intérieures - Enduit ciment taloché  
  P022  

 

12 
Cage d'ascenceur MV4 

272_198 n°2  
S04  

Mur béton - 03 - Parois verticales 

intérieures - Enduit ciment taloché  
  P021(cf.)   

Mur béton - 03 - Parois verticales 

intérieures - Enduit ciment taloché  
  P021(cf.)   

 

Z013  - Sol Colle de carrelage - (Zone continue  : NON)  
 
 

N° local  
Local / partie 

d’immeuble  
Etage  

Composant et partie de 

composant  

Té
m

o
in

 

So
n

d
ag

e
 

P
ré

lè
ve

m
e

n
t

 

Photo  

13 Hall asc. 274_194 MV3 MV4  S04  
Sol - 05 - Planchers et planchers 

techniques - Colle de carrelage  
X   P024  
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Z014  - Embrasures porte palières Colle de plinthes - (Zone continue  : NON)  
 
 

N° local  
Local / partie 

d’immeuble  
Etage  

Composant et partie de 

composant  

Té
m

o
in

 

So
n

d
ag

e
 

P
ré

lè
ve

m
e

n
t

 

Photo  

13 Hall asc. 274_194 MV3 MV4  S04  

Embrasures porte palières - 03 - 

Parois verticales intérieures - Colle 

de plinthes  

X   P025  

 

17 Hall asc. MM7 MM8  S02  

Embrasures porte palière - 03 - 

Parois verticales intérieures - Colle 

de plinthes  

  P028  

 

 

Z015  - Embrasures porte palière Enduit blanc Peinture - (Zone continue  : NON)  
 
 

N° local  
Local / partie 

d’immeuble  
Etage  

Composant et partie de 

composant  

Té
m

o
in

 

So
n

d
ag

e
 

P
ré

lè
ve

m
e

n
t

 

Photo  

5 Hall asc. MM7 MM8  S01  

Embrasures porte palière - 03 - 

Parois verticales intérieures - Enduit 

blanc - Peinture  

  P037  

 

17 Hall asc. MM7 MM8  S02  

Embrasures porte palière - 03 - 

Parois verticales intérieures - Enduit 

blanc - Peinture  

X   P030  

 

 

Z016  - Porte palière CF Dormants Joint de butée Plaque noire - (Zone continue  : NON)  
 
 

N° local  
Local / partie 

d’immeuble  
Etage  

Composant et partie de 

composant  

Té
m

o
in

 

So
n

d
ag

e
 

P
ré

lè
ve

m
e

n
t

 

Photo  

17 Hall asc. MM7 MM8  S02  

Porte palière CF - Dormants - 03 - 

Parois verticales intérieures - Joint 

de butée - Plaque noire  

X   P032  

 

 



 

 
 

 
 

2025-13096-HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD A  15/66 

 

SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00032 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

Z017  - Sol Ragréage - (Zone continue  : NON)  
 
 

N° local  
Local / partie 

d’immeuble  
Etage  

Composant et partie de 

composant  

Té
m

o
in

 

So
n

d
ag

e
 

P
ré

lè
ve

m
e

n
t

 

Photo  

5 Hall asc. MM7 MM8  S01  
Sol - 05 - Planchers et planchers 

techniques - Ragréage  
X   P035  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

6 RESULTATS DU REPERAGE  
 

 

6.1 RESULTATS DE L’ANALYSE DOCUMENTAIRE  
 

Type de document  Statut  Document  

Programme de travaux  remis  Programme de travaux  
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6.2  LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES  
 

N° local  
Local / Partie 

d'immeuble  
Etage  Composant et partie de composant  Critères(s) ayant permis de conclure  

Présence 

d'amiante)  

1 
Machinerie Asc. MM7 - 

MM8 279_207  
R18  

Sol - 05 - Planchers et planchers techniques 

- Colle mortier rebouchage  
Résultat d’analyse (P001)  Non  

Freins asc. machines - 07 - Ascenseurs, 

monte -charges escaliers mécanique - 

Poussières brunes  

Résultat d’analyse (P005)  Oui  

Sol - H++ - 05 - Planchers et planchers 

techniques - Chape ciment - Peinture  
Résultat d’analyse (P007)  Non  

Plancher haut - 04 - Plafonds et faux 

plafonds - Enduit ciment  
Résultat d’analyse (P009)  Non  

Sol - 05 - Planchers et planchers techniques 

- Chape ciment - Peinture  
Résultat d’analyse (P002)  Non  

Châssis -berceau machines - 07 - Ascenseurs, 

monte -charges escaliers mécanique - Métal 

- Peinture  

Résultat d’analyse (P003)  Non  

Freins asc. machines - 07 - Ascenseurs, 

monte -charges escaliers mécanique - 

Poussières brunes  

Résultat d’analyse (P004)  Oui  

Armoires Elec MM8 - 08 - Équipements 

divers et accessoires - Isolant contacteurs - 

Bakélite noire  

Résultat d’analyse (P006)  Non  

Plancher haut - 04 - Plafonds et faux 

plafonds - Enduit ciment  
Résultat d’analyse (P008)  Non  

2 
Machinerie Asc. MV3 - 

MV4 274_196  
R17  

Sol - 05 - Planchers et planchers techniques 

- Chape ciment - Peinture  
Résultat d’analyse (P010)  Non  

Sol - 05 - Planchers et planchers techniques 

- Chape ciment - Peinture  
Résultat d’analyse (P011)  Non  

Poutres - 04 - Plafonds et faux plafonds - 

Enduit ciment taloché  
Résultat d’analyse (P014)  Non  

Plafond - 04 - Plafonds et faux plafonds - 

Enduit ciment taloché  
Résultat d’analyse (P012)  Non  

Poutres - 04 - Plafonds et faux plafonds - 

Enduit ciment taloché  
Résultat d’analyse (P013)  Non  

Armoires Elec MV3 - 08 - Équipements 

divers et accessoires - Isolant câbles  
Résultat d’analyse (P015)  Non  

Armoires Elec MV3 - 08 - Équipements 

divers et accessoires - Bobines 

Transformateur - Carton jaune  

Résultat d’analyse (P016)  Non  

Armoires Elec MV3 - 08 - Équipements 

divers et accessoires - Bobines 

Transformateur - Carton jaune vernis  

Résultat d’analyse (P017)  Non  

Garnitures Freins asc. - 07 - Ascenseurs, 

monte -charges escaliers mécanique - 

Poussières brunes  

Résultat d’analyse (P018)  Oui  

Châssis -berceau machine MV3 - 07 - 

Ascenseurs, monte -charges escaliers 

mécanique - Métal - Peinture  

Résultat d’analyse (P019)  Non  

3 Hall asc. MM7 MM8  
Etage 

Courant  

Portes coupe feu - 03 - Parois verticales 

intérieures - Isolant intérieur de porte  
Document consulté  Oui  

4  Hall asc. MM7 MM8  RDC  
Portes coupe feu - 03 - Parois verticales 

intérieures - Isolant intérieur de porte  
Document consulté  Oui  

5  Hall asc. MM7 MM8  S01  

Sol - 05 - Planchers et planchers techniques 

- Dalle de sol crème - Plaque semi souple  
Résultat d’analyse (P033)  Non  

Portes coupe feu - 03 - Parois verticales 

intérieures - Isolant intérieur de porte  
Document consulté  Oui  

Sol - 05 - Planchers et planchers techniques 

- Colle de dalle de sol  
Résultat d’analyse (P034)  Oui  

Sol - 05 - Planchers et planchers techniques 

- Ragréage  
Résultat d’analyse (P035)  Non  

Embrasures porte palière - 03 - Parois 

verticales intérieures - Plinthe noire - Colle 

hétérogène  

Résultat d’analyse (P036)  Non  

Embrasures porte palière - 03 - Parois 

verticales intérieures - Enduit blanc - 

Peinture  

Résultat d’analyse (P037)  Non  

9 
Hall asc. 274_194 MV3 

MV4  

Etage 

Courant  

Portes coupe feu - 03 - Parois verticales 

intérieures - Isolant intérieur de porte  
Document consulté  Oui  

11 
Cage d'ascenceur MV3 

275_198 n°2  
S04  

Mur béton - 03 - Parois verticales intérieures 

- Enduit ciment taloché  
Résultat d’analyse (P021)  Non  
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N° local  
Local / Partie 

d'immeuble  
Etage  Composant et partie de composant  Critères(s) ayant permis de conclure  

Présence 

d'amiante)  

Mur béton - 03 - Parois verticales intérieures 

- Enduit ciment taloché  
Résultat d’analyse (P022)  Non  

Main courante Gaine - 08 - Équipements 

divers et accessoires - Tresse brune  
Résultat d’analyse (P023)  Non  

12 
Cage d'ascenceur MV4 

272_198 n°2  
S04  

Mur béton - 03 - Parois verticales intérieures 

- Enduit ciment taloché  
Résultat d’analyse (P021(cf.))  Non  

Main courante Gaine - 08 - Équipements 

divers et accessoires - Tresse brune  
 Non  

Mur béton - 03 - Parois verticales intérieures 

- Enduit ciment taloché  
Résultat d’analyse (P021(cf.))  Non  

13 
Hall asc. 274_194 MV3 

MV4  
S04  

Dormants porte palière - 03 - Parois 

verticales intérieures - Joint plat  
Résultat d’analyse (P020)  Non  

Dormants porte palière - 03 - Parois 

verticales intérieures - Joint plat  
Résultat d’analyse (P026)  Non  

Portes coupe feu - 03 - Parois verticales 

intérieures - Isolant intérieur de porte  
Document consulté  Oui  

Sol - 05 - Planchers et planchers techniques 

- Colle de carrelage  
Résultat d’analyse (P024)  Non  

Embrasures porte palières - 03 - Parois 

verticales intérieures - Colle de plinthes  
Résultat d’analyse (P025)  Non  

14 
Hall asc. 274_194 MV3 

MV4  
S02  

Portes coupe feu - 03 - Parois verticales 

intérieures - Isolant intérieur de porte  
Document consulté  Oui  

15 
Hall asc. 274_194 MV3 

MV4  
S01  

Portes coupe feu - 03 - Parois verticales 

intérieures - Isolant intérieur de porte  
Document consulté  Oui  

16 
Hall asc. 274_194 MV3 

MV4  
RDC  

Portes coupe feu - 03 - Parois verticales 

intérieures - Isolant intérieur de porte  
Document consulté  Oui  

17 Hall asc. MM7 MM8  S02  

Embrasures porte palière - 03 - Parois 

verticales intérieures - Colle de plinthes  
Résultat d’analyse (P028)  Non  

Portes coupe feu - 03 - Parois verticales 

intérieures - Isolant intérieur de porte  
Document consulté  Oui  

Embrasures porte palière - 03 - Parois 

verticales intérieures - Enduit blanc - 

Peinture  

Résultat d’analyse (P030)  Non  

Sol - 05 - Planchers et planchers techniques 

- Résine verte granuleuse  
Résultat d’analyse (P031)  Non  

Porte palière CF - Dormants - 03 - Parois 

verticales intérieures - Joint de butée - 

Plaque noire  

Résultat d’analyse (P032)  Non  

18 
Cage d'ascenceur MM7 -

MM8  
S02  

Fosses gaine asc. - 05 - Planchers et 

planchers techniques - Chape béton  
Résultat d’analyse (P027)  Non  

Mur béton - 03 - Parois verticales intérieures 

- Enduit ciment  
Résultat d’analyse (P029)  Non  

 
 

6.3  COMMENTAIRE SUR LA MISSION  
 

Les conclusions du présent rapport sont strictement limitées aux composants impactés par le programme de travaux transmis par  le 

donneur d'ordre.  

 

Les cabines (intérieur et extérieur), les portes de cabines (face recto, face verso) ont été vérifiés; les inspections visuel les menées n'ont 

pas révélé la présence de matériaux ou produits douteux.  

 

Avis réservé sur les coulisseaux (organes de friction en contact avec les guides verticaux -rails). Un démontage d'un sabot de liaisons 

est nécessaire; un sondage/prélèvement est techniquement impossible sans outillage très particulier. Dans l'éventualité de le ur 

chagement / remplacement, cette opération pourra être faite en synchronisation avec l'opération de leur démontage.  
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6.4  RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE  
 

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’un immeuble collectif  à usage d’habitation , son propriétaire met à 

jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l’article R. 1334 -29 -4 I du code de la santé publique, en y 

intégrant les données issues du rapport ou du pré -rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce 

DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l’article R. 1334 -29 -4 du code de la santé publique.  

 

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’un immeuble collectif  à usage d’habitation ou sur un immeuble non 

utilisé à fin d’habitation , son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante  » (DTA) prévu au I de l’article R. 1334 -

29 -5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré -rapport 

de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les mo dalités prévues au II de 

l’article R. 1334 -29 -5 du code de la santé publique.  

 

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement , son 

propriétaire conserve le rapport ou le pré -rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche 

d’amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans 

l’immeuble bâti a insi qu’aux agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8211 -1 du code du travail, aux  agents 

du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d’opération relevant du champ de l’article R. 4534 -1 du code du 

travail, de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.  
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SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00032 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

 

ANNEXE  : FICHES D’IDENTIFICATION ET DE COTATION  
 

  

 ELEMENT :     Portes coupe feu   
 

Emplacement  

 

 
Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement   

Pièce ou local  S04 - Hall asc. 274_194 MV3 MV4  Référence du sondage   S003  

Matériau  Isolant intérieur de porte  Localisation  
Portes coupe feu - 03 - Parois verticales 

intérieures   

Résultat amiante  PRÉSENCE D’AMIANTE  

Commentaires  Porte palières - Grands panneaux coulissants - isolant intérieur amianté.  
  

 

 

 

 

 PRELEVEMENT  : P001   
 

Emplacement  

 

 
Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  R18 - Machinerie Asc. MM7 - MM8 279_207  Référence du sondage    

Matériau  Colle mortier rebouchage  Localisation  
Sol - 05 - Planchers et planchers 

techniques   

Résultat amiante  ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Colle mortier rebouchage   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 
Matériau (pulvérulent) (marron) ; 

matériau semi -dur (granulaire) (gris)  
Fibres d'amiante non détectées  

Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  
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SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00032 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

 PRELEVEMENT  : P002   
 

Emplacement  

 

 
Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  R18 - Machinerie Asc. MM7 - MM8 279_207  Référence du sondage    

Matériau  Chape ciment - Peinture  Localisation  
Sol - 05 - Planchers et planchers 

techniques   

Résultat amiante  ABSENCE D’AMIANTE   

Commentaires  Scellement équipements  
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Chape ciment / Peinture   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 
Matériau (marron) ; matériau semi -dur 

(granulaire) (gris)  
Fibres d'amiante non détectées  

Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  

 

 

 PRELEVEMENT  : P003   
 

Emplacement  

 

 
Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  R18 - Machinerie Asc. MM7 - MM8 279_207  Référence du sondage    

Matériau  Métal - Peinture  Localisation  

Châssis -berceau machines - 07 - 

Ascenseurs, monte -charges escaliers 

mécanique   

Résultat amiante  ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Métal / Peinture   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 
Matériau de type système d’enduit 

peinture (bleu)  
Fibres d'amiante non détectées  

Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  
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SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00032 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

 PRELEVEMENT  : P004   
 

Emplacement  

 

 
Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  R18 - Machinerie Asc. MM7 - MM8 279_207  Référence du sondage    

Matériau  Poussières brunes  Localisation  
Freins asc. machines - 07 - Ascenseurs, 

monte -charges escaliers mécanique   

Résultat amiante  PRÉSENCE D’AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile  
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Poussières brunes   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 
Matériau  de type poussières sur 

lingettes (noir)  

Fibres d'amiante de type 

chrysotile  

Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  

 

 

 PRELEVEMENT  : P005   
 

Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  R18 - Machinerie Asc. MM7 - MM8 279_207  Référence du sondage    

Matériau  Poussières brunes  Localisation  
Freins asc. machines - 07 - Ascenseurs, 

monte -charges escaliers mécanique   

Résultat amiante  PRÉSENCE D’AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile  
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Poussières brunes   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 
Matériau  de type poussières sur 

lingettes (marron)  

Fibres d'amiante de type 

chrysotile  

Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  
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SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00032 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

 PRELEVEMENT  : P006   
 

Emplacement  

 

 
Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  R18 - Machinerie Asc. MM7 - MM8 279_207  Référence du sondage    

Matériau  Isolant contacteurs - Bakélite noire  Localisation  
Armoires Elec MM8 - 08 - Équipements 

divers et accessoires   

Résultat amiante  ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Isolant contacteurs / Bakélite noire   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 Matériau semi -dur (noir)  Fibres d'amiante non détectées  
Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  

 

 

 PRELEVEMENT  : P007   
 

Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  R18 - Machinerie Asc. MM7 - MM8 279_207  Référence du sondage    

Matériau  Chape ciment - Peinture  Localisation  
Sol - H++ - 05 - Planchers et planchers 

techniques   

Résultat amiante  ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Chape ciment / Peinture   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 
Matériau (pulvérulent) (noir) ; 

matériau semi -dur (granulaire) (gris)  
Fibres d'amiante non détectées  

Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  
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SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00032 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

 PRELEVEMENT  : P008   
 

Emplacement  

 

 
Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  R18 - Machinerie Asc. MM7 - MM8 279_207  Référence du sondage    

Matériau  Enduit ciment  Localisation  
Plancher haut - 04 - Plafonds et faux 

plafonds   

Résultat amiante  ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Enduit ciment   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 Matériau semi -dur (granulaire) (gris)  Fibres d'amiante non détectées  
Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  

 

 

 PRELEVEMENT  : P009   
 

Emplacement  

 

 
Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  R18 - Machinerie Asc. MM7 - MM8 279_207  Référence du sondage    

Matériau  Enduit ciment  Localisation  
Plancher haut - 04 - Plafonds et faux 

plafonds   

Résultat amiante  ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Enduit ciment   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 
Matériau semi -dur (granulaire) (gris) ; 

matériau semi -dur (blanc)  
Fibres d'amiante non détectées  

Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  
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SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00032 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

 PRELEVEMENT  : P010   
 

Emplacement  

 

 
Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  R17 - Machinerie Asc. MV3 - MV4 274_196  Référence du sondage    

Matériau  Chape ciment - Peinture  Localisation  
Sol - 05 - Planchers et planchers 

techniques   

Résultat amiante  ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Chape ciment / Peinture   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 
Matériau de type peinture (marron) ; 

matériau semi -dur (granulaire) (gris)  
Fibres d'amiante non détectées  

Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  

 

 

 PRELEVEMENT  : P011  
 

Emplacement  

 

 
Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  R17 - Machinerie Asc. MV3 - MV4 274_196  Référence du sondage    

Matériau  Chape ciment - Peinture  Localisation  
Sol - 05 - Planchers et planchers 

techniques   

Résultat amiante  ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Chape ciment / Peinture   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 
Matériau de type peinture (marron) ; 

matériau semi -dur (granulaire) (gris)  
Fibres d'amiante non détectées  

Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  
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SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00032 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

 PRELEVEMENT  : P012   
 

Emplacement  

 

 
Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  R17 - Machinerie Asc. MV3 - MV4 274_196  Référence du sondage    

Matériau  Enduit ciment taloché  Localisation  Plafond - 04 - Plafonds et faux plafonds   

Résultat amiante  ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Enduit ciment taloché   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 Matériau semi -dur (granulaire) (gris)  Fibres d'amiante non détectées  
Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  

 

 

 PRELEVEMENT  : P013   
 

Emplacement  

 

 
Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  R17 - Machinerie Asc. MV3 - MV4 274_196  Référence du sondage    

Matériau  Enduit ciment taloché  Localisation  Poutres - 04 - Plafonds et faux plafonds   

Résultat amiante  ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Enduit ciment taloché   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 Matériau semi -dur (granulaire) (gris)  Fibres d'amiante non détectées  
Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  
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SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00032 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

 PRELEVEMENT  : P014   
 

Emplacement  

 

 
Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  R17 - Machinerie Asc. MV3 - MV4 274_196  Référence du sondage    

Matériau  Enduit ciment taloché  Localisation  Poutres - 04 - Plafonds et faux plafonds   

Résultat amiante  ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Enduit ciment taloché   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 

Matériau de type peinture (blanc) en 

traces ; matériau semi -dur (granulaire) 

(gris)  

Fibres d'amiante non détectées  
Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  

 

 

 PRELEVEMENT  : P015   
 

Emplacement  

 

 
Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  R17 - Machinerie Asc. MV3 - MV4 274_196  Référence du sondage    

Matériau  Isolant câbles  Localisation  
Armoires Elec MV3 - 08 - Équipements 

divers et accessoires   

Résultat amiante  ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Isolant câbles   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 

Matériau (pulvérulent) (noir) ; 

matériau fibreux de type bourre de 

calorifuge (de différentes couleurs)  

Fibres d'amiante non détectées  
Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  

001 -COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 
Matériau fibreux de type bourre de 

calorifuge (de différentes couleurs)  
Fibres d'amiante non détectées  

Microscopie Optique à Lumière 

Polarisée (MOLP)   
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SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00032 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

 PRELEVEMENT  : P016   
 

Emplacement  

 

 
Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  R17 - Machinerie Asc. MV3 - MV4 274_196  Référence du sondage    

Matériau  Bobines Transformateur - Carton jaune  Localisation  
Armoires Elec MV3 - 08 - Équipements 

divers et accessoires   

Résultat amiante  ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Bobines Transformateur / Carton jaune   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 

Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau 

souple fibreux de type papier, carton 

(beige)  

Fibres d'amiante non détectées  
Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  

001 -COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 
Matériau souple fibreux de type 

papier, carton (beige)  
Fibres d'amiante non détectées  

Microscopie Optique à Lumière 

Polarisée (MOLP)   

 

 

 PRELEVEMENT  : P017   
 

Emplacement  

 

 
Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  R17 - Machinerie Asc. MV3 - MV4 274_196  Référence du sondage    

Matériau  Bobines Transformateur - Carton jaune vernis  Localisation  
Armoires Elec MV3 - 08 - Équipements 

divers et accessoires   

Résultat amiante  ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Bobines Transformateur / Carton jaune vernis   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 

Matériau (transparent) ; matériau 

(fibreux) (beige) ; matériau 

(pulvérulent) (beige)  

Fibres d'amiante non détectées  
Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  
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SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00032 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

 PRELEVEMENT  : P018   
 

Emplacement  

 

 
Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  R17 - Machinerie Asc. MV3 - MV4 274_196  Référence du sondage    

Matériau  Poussières brunes  Localisation  
Garnitures Freins asc. - 07 - Ascenseurs, 

monte -charges escaliers mécanique   

Résultat amiante  PRÉSENCE D’AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile  

Commentaires  MV4  
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Poussières brunes   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 
Matériau semi -dur (fibreux) (marron) ; 

matériau (noir)  

Fibres d'amiante de type 

chrysotile  

Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  

 

 

 PRELEVEMENT  : P019   
 

Emplacement  

 

 
Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  R17 - Machinerie Asc. MV3 - MV4 274_196  Référence du sondage    

Matériau  Métal - Peinture  Localisation  

Châssis -berceau machine MV3 - 07 - 

Ascenseurs, monte -charges escaliers 

mécanique   

Résultat amiante  ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Métal / Peinture   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 
Matériau de type système d’enduit 

peinture (bleu)  
Fibres d'amiante non détectées  

Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  

 

 



 

 
 

 
 

2025-13096-HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD A  29/66 

 

SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00032 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

 PRELEVEMENT  : P020   
 

Emplacement  

 

 
Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  S04 - Hall asc. 274_194 MV3 MV4  Référence du sondage    

Matériau  Joint plat  Localisation  
Dormants porte palière - 03 - Parois 

verticales intérieures   

Résultat amiante  ABSENCE D’AMIANTE   

Commentaires  Butée rideau CF  
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Joint plat   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 

Matériau de type peinture (marron) ; 

matériau (fibreux) (jaune) ; matériau 

(noir)  

Fibres d'amiante non détectées  
Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  

 

 

 PRELEVEMENT  : P021   
 

Emplacement  

 

 
Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  S04 - Cage d'ascenceur MV3 275_198 n°2  Référence du sondage    

Matériau  Enduit ciment taloché  Localisation  
Mur béton - 03 - Parois verticales 

intérieures   

Résultat amiante  ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Enduit ciment taloché   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 
Matériau semi -dur (gris) ; matériau 

semi -dur (granulaire) (gris)  
Fibres d'amiante non détectées  

Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  
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SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00032 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

 PRELEVEMENT  : P022   
 

Emplacement  

 

 
Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  S04 - Cage d'ascenceur MV3 275_198 n°2  Référence du sondage    

Matériau  Enduit ciment taloché  Localisation  
Mur béton - 03 - Parois verticales 

intérieures   

Résultat amiante  ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Enduit ciment taloché   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 
Matériau semi -dur (granulaire) (gris) ; 

matériau semi -dur (granulaire) (beige)  
Fibres d'amiante non détectées  

Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  

 

 

 PRELEVEMENT  : P023   
 

Emplacement  

 

 
Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  S04 - Cage d'ascenceur MV3 275_198 n°2  Référence du sondage    

Matériau  Tresse brune  Localisation  
Main courante Gaine - 08 - Équipements 

divers et accessoires   

Résultat amiante  ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Tresse brune   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 Matériau souple (fibreux) (noir)  Fibres d'amiante non détectées  
Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  
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SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00032 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

 PRELEVEMENT  : P024   
 

Emplacement  

 

 
Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  S04 - Hall asc. 274_194 MV3 MV4  Référence du sondage    

Matériau  Colle de carrelage  Localisation  
Sol - 05 - Planchers et planchers 

techniques   

Résultat amiante  ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Colle de carrelage   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 

Matériau de type système d’enduit 

peinture (marron) ; matériau dur 

(granulaire) (gris)  

Fibres d'amiante non détectées  
Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  

 

 

 PRELEVEMENT  : P025   
 

Emplacement  

 

 
Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  S04 - Hall asc. 274_194 MV3 MV4  Référence du sondage    

Matériau  Colle de plinthes  Localisation  
Embrasures porte palières - 03 - Parois 

verticales intérieures   

Résultat amiante  ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Colle de plinthes   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 

Matériau de type système d’enduit 

peinture (marron) ; matériau semi -dur 

(fibreux) (gris)  

Fibres d'amiante non détectées  
Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  

 

 



 

 
 

 
 

2025-13096-HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD A  32/66 

 

SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00032 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

 PRELEVEMENT  : P026   
 

Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  S04 - Hall asc. 274_194 MV3 MV4  Référence du sondage    

Matériau  Joint plat  Localisation  
Dormants porte palière - 03 - Parois 

verticales intérieures   

Résultat amiante  ABSENCE D’AMIANTE   

Commentaires  Butée rideau CF  
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Joint plat   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 

Matériau de type système d’enduit 

peinture (marron) ; matériau de type 

maillage de fibres et liant (blanc) ; 

matériau (jaune)  

Fibres d'amiante non détectées  
Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  

 

 

 PRELEVEMENT  : P027   
 

Emplacement  

 

 
Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  S02 - Cage d'ascenceur MM7 -MM8  Référence du sondage    

Matériau  Chape béton  Localisation  
Fosses gaine asc. - 05 - Planchers et 

planchers techniques   

Résultat amiante  ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Chape béton   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 

Matériau dur de type mortier, béton, 

chape (gris) ; matériau (pulvérulent) 

(marron)  

Fibres d'amiante non détectées  
Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  
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SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00032 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

 PRELEVEMENT  : P028   
 

Emplacement  

 

 
Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  S02 - Hall asc. MM7 MM8  Référence du sondage    

Matériau  Colle de plinthes  Localisation  
Embrasures porte palière - 03 - Parois 

verticales intérieures   

Résultat amiante  ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Colle de plinthes   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 

Matériau (pulvérulent) (noir) ; 

matériau semi -dur (blanc) en traces ; 

matériau de type peinture (jaune) en 

traces ; matériau dur de type joint 

ciment (gris)  

Fibres d'amiante non détectées  
Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  

 

 

 PRELEVEMENT  : P029   
 

Emplacement  

 

 
Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  S02 - Cage d'ascenceur MM7 -MM8  Référence du sondage    

Matériau  Enduit ciment  Localisation  
Mur béton - 03 - Parois verticales 

intérieures   

Résultat amiante  ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Enduit ciment   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 

Matériau dur de type mortier, béton, 

chape (gris) ; matériau semi -dur 

(granulaire) (beige) en traces  

Fibres d'amiante non détectées  
Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  
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SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00032 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

 PRELEVEMENT  : P030   
 

Emplacement  

 

 
Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  S02 - Hall asc. MM7 MM8  Référence du sondage    

Matériau  Enduit blanc - Peinture  Localisation  
Embrasures porte palière - 03 - Parois 

verticales intérieures   

Résultat amiante  ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Enduit blanc / Peinture   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 

Matériau de type système d’enduit 

peinture (violet) ; matériau semi -dur 

de type plâtre (blanc)  

Fibres d'amiante non détectées  
Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  

 

 

 PRELEVEMENT  : P031   
 

Emplacement  

 

 
Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  S02 - Hall asc. MM7 MM8  Référence du sondage    

Matériau  Résine verte granuleuse  Localisation  
Sol - 05 - Planchers et planchers 

techniques   

Résultat amiante  ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Résine verte granuleuse   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 

Matériau (pulvérulent) (noir) ; 

matériau semi -dur (granulaire) (vert) ; 

matériau semi -dur (beige)  

Fibres d'amiante non détectées  
Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  

 

 



 

 
 

 
 

2025-13096-HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD A  35/66 

 

SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00032 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

 PRELEVEMENT  : P032   
 

Emplacement  

 

 
Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  S02 - Hall asc. MM7 MM8  Référence du sondage    

Matériau  Joint de butée - Plaque noire  Localisation  
Porte palière CF - 03 - Parois verticales 

intérieures  Dormants  

Résultat amiante  ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Joint de butée / Plaque noire   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 

Matériau (fibreux) (marron) ; matériau 

semi -dur (vert) en traces ; matériau 

souple (polymérisé) (noir) ; matériau 

semi -dur (marron) en traces  

Fibres d'amiante non détectées  
Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  

 

 

 PRELEVEMENT  : P033   
 

Emplacement  

 

 
Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  S01 - Hall asc. MM7 MM8  Référence du sondage    

Matériau  Dalle de sol crème - Plaque semi souple  Localisation  
Sol - 05 - Planchers et planchers 

techniques   

Résultat amiante  ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Dalle de sol crème / Plaque semi souple   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 
Matériau souple de type dalle de sol 

(blanc) ; matériau de type colle (jaune)  
Fibres d'amiante non détectées  

Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  

 

 



 

 
 

 
 

2025-13096-HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD A  36/66 

 

SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00032 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

 PRELEVEMENT  : P034   
 

Emplacement  

 

 
Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  S01 - Hall asc. MM7 MM8  Référence du sondage    

Matériau  Colle de dalle de sol  Localisation  
Sol - 05 - Planchers et planchers 

techniques   

Résultat amiante  PRÉSENCE D’AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile  
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Colle de dalle de sol   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 Matériau (granulaire) (gris)  
Fibres d'amiante de type 

chrysotile  

Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  

 

 

 PRELEVEMENT  : P035   
 

Emplacement  

 

 
Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  S01 - Hall asc. MM7 MM8  Référence du sondage    

Matériau  Ragréage  Localisation  
Sol - 05 - Planchers et planchers 

techniques   

Résultat amiante  ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Ragréage   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 
Matériau (gris) ; matériau semi -dur 

(gris)  
Fibres d'amiante non détectées  

Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  
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SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00032 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

 PRELEVEMENT  : P036   
 

Emplacement  

 

 
Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  S01 - Hall asc. MM7 MM8  Référence du sondage    

Matériau  Plinthe noire - Colle hétérogène  Localisation  
Embrasures porte palière - 03 - Parois 

verticales intérieures   

Résultat amiante  ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Plinthe noire / Colle hétérogène   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 

Matériau de type système d’enduit 

peinture (blanc) ; matériau souple 

(noir) ; matériau de type système 

d’enduit peinture (blanc) ; matériau 

semi -dur de type plâtre (blanc)  

Fibres d'amiante non détectées  
Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  

 

 

 PRELEVEMENT  : P037   
 

Emplacement  

 

 
Nom du client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD  Nom de l’opérateur  CHAN Jacobi  

Numéro de dossier  
2025 -13096 -HOPITAL BICHAT CLAUDE 

BERNARD  
Date de prélèvement  25/11/2025  

Pièce ou local  S01 - Hall asc. MM7 MM8  Référence du sondage    

Matériau  Enduit blanc - Peinture  Localisation  
Embrasures porte palière - 03 - Parois 

verticales intérieures   

Résultat amiante  ABSENCE D’AMIANTE   
  

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT  

Objet  Support  Taille  

Enduit blanc / Peinture   0 cm  
 

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT  :  
 

Réf. couche  Réf. Analyse  Description  Résultat  Méthode utilisée  

J01-COUCHE  AR -25 -LE -137651 -01 

Matériau de type système d’enduit 

peinture (blanc) ; matériau semi -dur 

de type plâtre (blanc) ; matériau semi -

dur (gris) en traces  

Fibres d'amiante non détectées  
Microscopie Electronique à 

Transmission  (MET)  
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SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00032 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE  : PLANS ET/OU CROQUIS  
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SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00032 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

DebutAnnexe  

Croquis N°1  

 

 

Client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD 

N° dossier  
2025-13096-HOPITAL BICHAT CLAUDE 
BERNARD 

N° planche  1/7 Version  0 

Date  04/12/2025 

Intervenant  CHAN Jacobi 

Origine du plan  Cabinet de diagnostics 

Type  Croquis 

Adresse  
46 rue Henri Huchard 
75018 PARIS - 18EME 

Bâtiment  003 

Etage  S04 N° lot   

Commentaire   

Légende  

 

 

 

Plan de masse  
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SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00032 
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DebutAnnexe  

Croquis N°2  

 

 

Client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD 

N° dossier  
2025-13096-HOPITAL BICHAT CLAUDE 
BERNARD 

N° planche  2/7 Version  0 

Date  04/12/2025 

Intervenant  CHAN Jacobi 

Origine du plan  Cabinet de diagnostics 

Type  Croquis 

Adresse  
46 rue Henri Huchard 
75018 PARIS - 18EME 

Bâtiment  003 

Etage  S02 N° lot   

Commentaire   

Légende  

 

 

 

Plan de masse  
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SODIATEC Agence Région IDF 
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28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
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DebutAnnexe  

Croquis N°3  

 

 

Client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD 

N° dossier  
2025-13096-HOPITAL BICHAT CLAUDE 
BERNARD 

N° planche  3/7 Version  0 

Date  04/12/2025 

Intervenant  CHAN Jacobi 

Origine du plan  Cabinet de diagnostics 

Type  Croquis 

Adresse  
46 rue Henri Huchard 
75018 PARIS - 18EME 

Bâtiment  003 

Etage  S01 N° lot   

Commentaire   

Légende  

 

 

 

Plan de masse  
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SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00032 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
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DebutAnnexe  

Croquis N°4  

 

 

Client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD 

N° dossier  
2025-13096-HOPITAL BICHAT CLAUDE 
BERNARD 

N° planche  4/7 Version  0 

Date  04/12/2025 

Intervenant  CHAN Jacobi 

Origine du plan  Cabinet de diagnostics 

Type  Croquis 

Adresse  
46 rue Henri Huchard 
75018 PARIS - 18EME 

Bâtiment  003 

Etage  RDC N° lot   

Commentaire   

Légende  

 

 

 

Plan de masse  
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SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00032 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

DebutAnnexe  

Croquis N°5  

 

 

Client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD 

N° dossier  
2025-13096-HOPITAL BICHAT CLAUDE 
BERNARD 

N° planche  5/7 Version  0 

Date  04/12/2025 

Intervenant  CHAN Jacobi 

Origine du plan  Cabinet de diagnostics 

Type  Croquis 

Adresse  
46 rue Henri Huchard 
75018 PARIS - 18EME 

Bâtiment  003 

Etage  Etage Courant N° lot   

Commentaire   

Légende  

 

 

 

Plan de masse  
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SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00032 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

DebutAnnexe  

Croquis N°6  

 

 

Client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD 

N° dossier  
2025-13096-HOPITAL BICHAT CLAUDE 
BERNARD 

N° planche  6/7 Version  0 

Date  04/12/2025 

Intervenant  CHAN Jacobi 

Origine du plan  Cabinet de diagnostics 

Type  Croquis 

Adresse  
46 rue Henri Huchard 
75018 PARIS - 18EME 

Bâtiment  003 

Etage  R17 N° lot   

Commentaire   

Légende  

 

 

 

Plan de masse  
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SODIATEC Agence Région IDF 
Siret : 814 379 863 00032 

28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

DebutAnnexe  

Croquis N°7  

 

 

Client  HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD 

N° dossier  
2025-13096-HOPITAL BICHAT CLAUDE 
BERNARD 

N° planche  7/7 Version  0 

Date  04/12/2025 

Intervenant  CHAN Jacobi 

Origine du plan  Cabinet de diagnostics 

Type  Croquis 

Adresse  
46 rue Henri Huchard 
75018 PARIS - 18EME 

Bâtiment  003 

Etage  R18 N° lot   

Commentaire   

Légende  

 

 

 

Plan de masse  
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28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  
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28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES 
Tél : 01.55.96.30.60  

 

ANNEXE  : PROCES VERBAUX D’ANALYSE  
 

 

 PV_00720251101701957  
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SODIATEC Agence Région IDF 
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ANNEXE  : CERTIFICAT DE COMPETENCE  
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ANNEXE  : ATTESTATION D’ASSURANCE  
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