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Maitrise d'œuvre

Architecture
Ingénierie&Hôpitaux de Toulouse

 DEMOLITION / CONSTRUCTION
Echelle:PPR - RADIOLOGIE URGENCES
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Déplacement
RIA

5

6

7

10

11

4

Secteur IRM
PPA1 20
49,68 m2

ATTENTE COUCHEE
PPA1 82
32,79 m2

INTERPRETATION
PPA1 36
31,72 m2

Poste de commande
PPA1 22
16,31 m2

Local Technique IRM
PPA1 P4
15,05 m2

IRM
PPA1 21
44,28 m2

Scanner 2
PPA1 23
37,37 m2

SAN.
PPA1 24
3,63 m2

Déshabilloir
PPA1 32
6,01 m2

MAMMOGRAPHIE
PPA1 37
22,62 m2

WC Désh.
PPA1 85
4,57 m2

DGT

4,07 m2

Attente
PPA1 28
8,42 m2

Scanner
PPA1 29
38,20 m2

Salle de Repos
PPA1 31
19,00 m2

Radiologie d'Urgence 2
PPA1 34
37,68 m2

Radiologie d'Urgence 1
PPA1 83
31,44 m2

Echographie
PPA1 79
13,41 m2

CIRCULATION
PPA1 C3
66,99 m2

Secteur SCANNER 2 / RX / ECHO
PPA1 C5
63,58 m2

Circulation
PPA1 18
73,80 m2

DESHAB.
PPA1 33
2,37 m2

Circulation
PPA1 C6
40,32 m2

Désh. 1 - PMR

4,31 m2

San. Pers.
PPA1 24
2,38 m2

DECONTA

2,64 m2

Chariot d'urgence

1,62 m2

RIA

PHASE 3.1


