
HSPo : 3.28 m

HSPo : 3.28 m
HSPo : 3.15 m
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HSP : 3.10 mHSP : 3.25 m

HSP : 3.16 m

HSP : 3.26 m

All. 1.30 m
H.0.60 m

All. 1.30 m
H.0.60 m

All. 1.30 m
H.0.60 m

HSPo : 2.04 m

Local technique
S : 8.76 m²
Z : 73.12 m

HSP : 3.31 m
Sol : béton

Plafond : béton

H
SP : 1.70 m

Salle de classe
S : 80.65 m²

Sol : béton
Plafond : placoplatre

S : 47.56 m²
Z : 73.12 m

HSP : 2.79 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

Espace détente étudiant

Dégagement
S : 4.45 m²
Z : 73.13 m

HSP : 2.79 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

Rangement
S : 5.44 m²
Z : 73.13 m

HSP : 3.29 m
Sol : béton

Plafond : béton

Local électrique
S : 2.93 m²

HSP : 3.30 m
Sol : béton

Plafond : béton

Salle de classe
S : 71.92 m²
Z : 73.18 m

HSP : 2.79 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

Dégagement
S : 48.78 m²

HSP : 2.40 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

Baie brassage
S : 7.94 m²
Z : 73.12 m

HSP : 2.40 m
Sol : doute

Plafond : placoplatre

WC
S : 2.60 m²
Z : 73.12 m

HSP : 2.40 m
Sol : carrelage

Plafond : placoplatre

WC
S : 1.55 m²
Z : 73.12 m

HSP : 2.40 m
Sol : carrelage

Plafond : placoplatre

WC
S : 1.58 m²
Z : 73.12 m

HSP : 2.40 m
Sol : carrelage

Plafond : placoplatre

Sanitaires
S : 6.00 m²

Sol : carrelage
Plafond : placoplatre

Dégagement
S : 54.81 m²
Z : 73.02 m

HSP : 3.08 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

All. 0.00 m
H.3.43 m

All. 0
.00 m

H.3.43 m

All. 
0.0

0 m
H.3.

43
 m
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l. 
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00
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H

.3
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3 
m

Salle de classe
S : 76.06 m²

Sol : béton
Plafond : placoplatre

Salle de classe
S : 52.36 m²
Z : 73.01 m

HSP : 2.77 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

Salle de classe
S : 69.06 m²
Z : 73.01 m

HSP : 2.77 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

Salle de classe
S : 49.46 m²
Z : 73.01 m

HSP : 2.77 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

All. 0.65 m

H.3.00 m

All. 0.65 m

H.3.00 m

All. 0.65 m

H.3.00 m

All. 0.65 m

H.3.00 m

All. 1.03 m

H.2.53 m

PlacardS : 0.50 m²

All. 1.30 mH.0.60 m

All. 1.30 m
H.0.60 m

All. 1.30 m
H.0.60 m

All. 1.30 m
H.0.60 m

WC
S : 2.68 m²
Z : 73.05 m

HSP : 2.41 m
Sol : carrelage

Plafond : placoplatre

WC
S : 1.21 m²
Z : 73.05 m

HSP : 2.41 m
Sol : carrelage

Plafond : placoplatre

WC
S : 1.23 m²
Z : 73.05 m

HSP : 2.41 m
Sol : carrelage

Plafond : placoplatre

WC
S : 1.08 m²
Z : 73.05 m

HSP : 2.41 m
Sol : carrelage

Plafond : placoplatre

All. 1.30 m

H.0.60 m

Salle de classe
S : 55.49 m²

Sol : béton
Plafond : placoplatre

Sanitaires
S : 9.61 m²
Z : 73.06 m

HSP : 2.41 m
Sol : carrelage

Plafond : placoplatre

H
SP

o 
: 3

.2
3 

m

Pièce
S : 3.88 m²
Z : 73.01 m

HSP : 3.30 m
Sol : doute

Plafond : placoplatre

Pièce
S : 5.13 m²

HSP : 3.32 m
Sol : doute

Plafond : placoplatre
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HSP : 2.38 m
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Dégagement
S : 39.51 m²
Z : 73.10 m

HSP : 2.40 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

All. 1.03 m

H.2.53 m

All. 1.03 m

H.2.53 m

All. 1.03 m

H.2.53 m

All. 1.03 m

H.2.53 m

All. 1.03 m

H.2.53 m

All. 1.03 m

H.2.53 m

All. 1.03 m

H.2.53 m

HSP : 3
.12

 m

Z : 73.01 m
HSP : 2.77 m

HSPo :3.14 m

All. 0.50 m
H

.2.00 m

Z : 73.01 m

Z : 73.18 m
HSP : 2.79 m

Z : 73.12 m
HSP : 2.40 m

All. 1.30 mH.0.60 m

Z : 73.12 m
HSP : 2.79 m

Z : 73.12 m

Z : 73.12 m

S1.80 : 4.16 m
²

HSP : 2.40 m

F005

F006

F007

F008

F009

F010

F011

F012

F014

F027

F026

F025

F020

F018

F017 F016

F019

F008

F009 F010 F011

F012

Isolation sous plancher BA
Finition plafond lames métalliques

Isolation sous plancher BA
Finition plafond lames métalliques

EP EP EP

BATIMENT F
SANS INTERVENTION
(hors toit terrasse F5)

OPTION DECAPAGE
ET VEGETALISATION

OPTION DECAPAGE
ET VEGETALISATION

V2V motorisée création de la zone "hall F"

TH

TH

Raccord sur
collecteurs pour
alimentation des
radiateurs

circuit réseau nord

circuit hall F

Raccord sur
collecteurs pour
alimentation des
radiateurs

V2V motorisée réseau nord

nouveau réseau "hall F" option

Chauffage A/R DN20

C
ha

uf
fa

ge
 A

/R
 D

N
15

LEGENDE

Sonde d'ambiance

Vanne 2 voies motorisée

Canalisation acier chauffage

Radiateurs a raccorder sur une vanne 2 voies en amont des alimentations des radiateurs de la zone "réseau sud
ouest"
Radiateurs a raccorder sur une vanne 2 voies en amont des alimentations des radiateurs de la zone "réseau nord"

Gaine ventilation existante

Registre motorisé ventilation

Détecteur de présence ventilation

Co2 Sonde CO2TH

Radiateurs a raccorder sur une vanne 2 voies en amont des alimentations des radiateurs de la zone "réseau radiateurs
rdc"

Bureau
S : 12.00 m²
Z : 76.85 m

HSP : 2.69 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

Bureau RH

S : 12.04 m²
Z : 76.86 m

HSP : 2.69 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

Bureau compta.

S : 12.36 m²
Z : 76.85 m

HSP : 2.70 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

Bureau
S : 12.56 m²
Z : 76.84 m

HSP : 2.69 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

Bureau
S : 12.11 m²
Z : 76.84 m

HSP : 2.70 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

Directeur
S : 17.78 m²
Z : 76.84 m

HSP : 2.79 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

Secrétariat direction
S : 17.80 m²
Z : 76.83 m

HSP : 2.77 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

Secrétaire générale
S : 18.14 m²
Z : 76.84 m

HSP : 2.78 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

Local serveur
S : 15.40 m²
Z : 76.74 m

HSP : 2.86 m

VIDE SUR RDC

Salle de réunion
S : 35.72 m²
Z : 76.71 m

HSP : 2.72 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

Dégagement
S : 5.47 m²
Z : 76.71 m

HSP : 2.72 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

Salle de pause
S : 12.96 m²
Z : 76.74 m

HSP : 2.85 m

H
SP

o 
: 2

.4
3 

m

Dégagement
S : 28.56 m²
Z : 76.70 m

HSP : 2.48 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

HSPo : 2.43 m

HSPo : 2.43 m

HSPo : 2.43 m

HSPo : 2.43 m

HSPo : 2.43 m

HSPo : 2.43 m

HSPo : 2.43 m

HSPo : 2.43 m

HSPo : 2.43 m
HSPo : 2.45 m

Sanitaires
S : 17.04 m²
Z : 76.64 m

HSP : 2.39 m
Sol : Carrelage

Plafond : placoplatre

Sanitaires
S : 11.91 m²
Z : 76.67 m

HSP : 2.39 m
Sol : Carrelage

Plafond : placoplatre

Salle de classe
S : 71.88 m²
Z : 76.67 m

HSP : 2.77 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

Salle de classe
S : 55.44 m²
Z : 76.62 m

HSP : 2.80 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

Salle de classe
S : 47.58 m²
Z : 76.69 m

HSP : 2.79 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

Salle de classe
S : 75.95 m²
Z : 76.62 m

HSP : 2.79 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

Salle de classe
S : 80.34 m²
Z : 76.68 m

HSP : 2.75 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

Pièce
S : 5.52 m²
Z : 76.69 m

HSP : 2.60 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

Pièce
S : 4.68 m²
Z : 76.66 m

HSP : 2.41 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

Dégagement
S : 35.53 m²
Z : 76.68 m

HSP : 2.37 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

Dégagement
S : 4.57 m²
Z : 76.71 m

HSP : 2.58 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

Dégagement
S : 4.60 m²
Z : 76.71 m

HSP : 2.40 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

HSP : 2.12 m

HSPo : 2.07 m

Salle de classe
S : 49.50 m²
Z : 76.61 m

HSP : 2.81 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

Salle de classe
S : 69.23 m²
Z : 76.65 m

HSP : 2.78 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

Salle de classe
S : 52.56 m²
Z : 76.63 m

HSP : 2.78 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

Pièce
S : 3.79 m²
Z : 76.61 m

HSP : 2.79 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

Dégagement
S : 18.63 m²
Z : 76.84 m

HSP : 2.79 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

Dégagement
S : 38.03 m²
Z : 76.63 m

HSP : 2.41 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

Pièce
S : 2.91 m²
Z : 76.41 m

HSP : 2.71 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

Dégagement
S : 16.10 m²
Z : 76.84 m

HSP : 2.69 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

VIDE SUR RDC
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All. 0.00 m
H.2.40 m

All. 0.00 m
H.2.40 m

All. 0.00 m
H.2.40 m

All. 0.00 m
H.2.40 m

All. 0.00 m
H.2.40 m

All. 0.00 m
H.2.40 m

All. 1.65 m
H.1.30 m

All. 1.65 m
H.1.30 m

All. 1.65 m
H.1.30 m
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All. 1.00 m
H.1.40 m

All. 1.00 m
H.1.40 m

All. 1.00 m
H.1.40 m

All. 1.00 m
H.1.40 m

All. 0.00 m

H.3.65 m

All. 0.00 m

H.3.65 m

All. 0.00 m

H.3.65 m

All. 0.00 m

H.3.65 m

All. 0.00 m
H.3.65 m

All. 0
.00 m

H.3.65 m

All. 
0.0

0 m
H.3.

65
 m

All. 1.30 m
H.0.60 m

All. 1.30 m
H.0.60 m

All. 1.30 m
H.0.60 m

All. 1.30 mH.0.60 m

All. 1.30 mH.0.60 m

All. 1.30 m

H.0.60 m

All. 1.30 m
H.0.60 m

All. 1.30 m
H.0.60 m

All. 1.30 m
H.0.60 m

Dégagement
S : 29.18 m²
Z : 76.65 m

HSP : 2.36 m
Sol : béton

Plafond : placoplatre

All. 1.30 m

H.0.60 m
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F123

F.P100

F126

Local électrique
F124

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

21H x 17  cm  

20F x 30  cm  17
0

+4,14 = +77,14

Décaissé 120mm complexe ITE au droit de l'escalier
pour retrouver 3UP
Bardage métallique sur ITE 60mm

MR-05

BATIMENT F
SANS INTERVENTION
(hors toit terrasse F5)

AJOUT CONTREMARCHES AJOUT CONTREMARCHES

ITE R= 4.85 + BARDAGE LAMES ALU

D
O

U
B

LA
G

E ITI

MUR-RIDEAU VITRAGE Uw = 1.3
+ PANNEAUX ISOLANTS

DEPOSE VITRAGES UNIQUEMENT OSSATURE MR CONSERVEE
ENSEMBLE VITRE Uw = 1.4

TO
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R
E B

A
C

 M
ETA

LLIQ
U

E
A
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U

T B
SO

ITE R
= 4.85 + B

A
R

D
A

G
E LA

M
ES A

LU

TH circuit réseau nord

circuit admin N0/N1
CTA F
type Verso R taille 60 sans recyclage
ou équivalent technique
dim : 2710x1900x2203ht mm
poids < 1500kg
débit : 13 000m3/h

TO
IT

U
R

E 
TE

R
R

AS
SE

FT-03 Skydôme
110  x 110 

FT-03 Skydôme
110  x 110 

SANS INTERVENTION

Toiture terrasse
R+2

F5

A
B
C
D
E

Ind. Date Désignation Dessiné par Vérifié par

Logo client

Rénovation thermique/énergétique
partielle

du CUD de La Roche-sur-Yon (85)

Déssiné parApprouvé par

Ech: 1/100 A0

221 rue Hubert Cailler
La Roche-sur-Yon

UDL

Maître d'Ouvrage : Rectorat de la région
académique
Pays de la Loire - SCUS
8 rue Général Margueritte - 44326 - Nantes
Tél. 02 51 86 30 69
Mail. ce.scus@ac-nantes.fr

Adresse du Projet :

Maître d'Oeuvre:

PADW
11, impasse Juton
44000 NANTES
Tel: 02 40 48 41 42

Coordonnateur S.P.S.:

Bureau de Contrôle :

· Bureau d'études fluides :

· Architecte :

AREST
3, rue Charles Tellier
49303 CHOLET
Tel: 02 41 62 38 91

· Bureau d'études structure :

Plan chauffage ventilation
Bâtiment F

Niveau RDC
Niveau N+1

Toiture

INDDIGO
4, avenue Millet
44000 NANTES
Tel: 02 40 48 99 99

n° affaire ind.

1 2 3 2 9 0
Phase n°plan

0 0 4001

GAMBA
5, avenue Jules Verne
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel: 02 40 34 11 22

· Bureau d'études acoustique :

ORU

NIVEAU N+1

TOITURE

REZ DE CHAUSSEE

04/02/2026

ALPES CONTROLES
22, rue Benjamin Franklin
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel: 02 85 33 00 10

APAVE

DCED C E
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