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D'UN BATIMENT DE BUREAUX
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REPERE DU DEPART DGr7-PC TGBT SG PC35 TGBT SG PCA1
TYPE PROT. / CDE DX3 10KA DNX3 DX3
CALIBRE / DECL. 2x32A 2x16A 4x16A
DIFFERENTIEL / TEMPO. 30mA 30mA
REGL. Ir Im / AUX
PUISSANCE kW
U1000 R2V 3G2.5% U1000 R2V 5G2.5%
TYPE CABLE / SECTION
LONGUEUR /AU %
ABOUTISSANT DISJONCTEUR PCN Local RG 126 RDJ PC Nacelle R+9
RECEPTEUR Groupe de 3
Départs PC
Dessine par : GT . n FOLIO N°
AMEDEE BORDEAUX TGBT SG BatB DISTRIBUTION PC
Verifie par : GG L = — 08
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