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poteau support ossature verticale contre JD

revêtement salle blanche créé
en retour dans bâtiment existant

panneau sandwich CF 2H
pose verticale R=>3,5m2.K/W

cassettes aluminium
en acier prélaqué

revêtement salles blanches

panneau sandwich CF 2H
pose verticale R=>3,5m2.K/W

poteau angle support U au-dessus
porte à débit de fuite contrôlé

ossature métalique isolée

UPE 100
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salles blanches tétine existantes

salles blanches tétine existantes

sciage allège maçonnée 88 h. x 110 l.

allège maçonnée existante

dépose poteau métallique
 + platine existants

dépose revêtement salle blanche
sur env. 240cm de longueur

porte à début de fuite contrôlé créée

dépose habillage façade existante

coupe 2
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dalle existante :
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à démolir

départ enrobé
+213,22

basement tétine

coupe 1
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escaliers béton créés

longrine au-dessus

murs maçonnés existants
à déposer

escaliers béton existants à déposer

mur maçonné à créer

palier d'arrivée
+211,35

mur maçonné existant
à conserver

mur maçonné existant
à conserver

coupe 2

VUE EN PLAN EXISTANT + PROJET

VUE EN PLAN FONDATIONS EXISTANTES

VUE EN PLAN FONDATIONS EXISTANTES ET CRÉES


