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ta

Manchette
 témoins

rf

TS

Manchette
 témoins

rf

Départ
ECS

Bouclage
ECS

pa pa

S

v

v

pa

Vase
d'expansion 500L

Vase
d'expansion 500L

Vase
d'expansion 500L

Vase
d'expansion 500L

v v v v

SS

Filtre
magnétique

v

m m

v

v

v

Vers CTA

DN 40

Vers Radiateur + CTA
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Vers Chauffage T° constante
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DN100

Vers Galerie aérienne
Acier noir

DN50

Vers Chauffage galette
Acier noir

DN65

Vers Chauffage hospitalisation
Acier noir

DN65

Echangeur de
chaleur 1800kW

Vers Production ECS
Acier noir

DN80

Bouteille + remplissage
+ pompe à supprimer

Armoire de régulation
Pompes + EPIV + ECS
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v
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d'expansion

Bouteille de dégazage

Réseaux IP vers baie
informatique LTI

T

Température
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By-pass remplissage
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Attente pour
echangeur de

secours
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SCHEMA DE PRINCIPE EC
SOUS-STATION 20. PEDIATRIQUE

1

Objet de la 
BASE MARCHE

Objet de la 
PSE2


