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CT2-100

CS ADR-DSN.D.325 - Bande nivelée Accotement revêtu - Code E (Soit 19m depuis l'axe)

L=2,5m

L=1,15m

CS ADR-DSN.D.260 - Limite Bande Dégagée - Txl Code E - 40,00m

CS ADR-DSN.D.260 - Limite Bande Dégagée - Txl Code E - 40,00m

CT1-101

Balisage Lumineux :
Ne sera pas mis en conformité dans le cadre
des travaux de réfection du Twy NOVEMBER.

Il faudra l'intégrer dans la mise en conformité et
réfection du Twy NE

Revoir la numérotation des feux et câbles car
ajout de feux sur Novembre ?

Balisage Lumineux :
Pose des feux axiaux encastrés afin d'être
conforme à la CS en vigueur, l'alimentation
se fera en saignée.

Balisage Lumineux :
Dépose et remplacement du feu axial CT1-31.
Passage en feu droit Jaune/Vert.

Balisage Lumineux :
Dépose et remplacement du feu axial CT2-33.
Passage en feu droit Jaune/Vert.

CT1-32

CT1-28

CT1-36

CS ADR-DSN.D.260 - Limite Bande Dégagée - Twy Code C - 26,00m

N
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N
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M
→

N
E→

L=
2,5m

CS ADR-DSN.D.260 - Limite Bande Dégagée - Txy Code E - 43,50m

CS ADR-DSN.D.260 - Limite Bande Dégagée - Txy Code C - 26,00m

STOP

M L=1,15m

CS ADR-DSN.D.325 - Bande nivelée Accotement revêtu - Code C - 12,5m
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CT1-12

CT2-25
Feu Droit 8" V/V

X = 1423103.21

CT2-26
Feu Droit 8" J/V

X = 1423107.92
Y = 2247886.86

CT2-34
Feu Droit 8" J/V

X = 1423145.02
Y = 2247934.09

CT1-35

Balisage Lumineux :
Dépose et remplacement du feu axial CT1-35.
Passage en feu droit Jaune/Vert.

CT2-30
Feu Droit 8" J/V

X = 1423126.49
Y = 2247910.49

CT2-37
Feu Droit 8" V/V

X = 1423163.53
Y = 2247957.68

CT1-38
Feu Droit 8" V/V

X = 1423172.82
Y = 2247969.48

CT1-40
Feu Droit 8" V/V

X = 1423182.06
Y = 2247981.28

CT1-42
Feu Droit 8" V/V

X = 1423191.28
Y = 2247993.00
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Génie Civil Réseaux - Balisage Lumineux :
Remise à niveau de la chambre de tirage existante et remplacement

cadre et trappe par une classe de résistance F900.
Percement de la paroi de la chambre existante pour passage du PE.

Génie Civil Réseaux - Balisage Lumineux :
Remise à niveau de la chambre de tirage existante et remplacement

cadre et trappe par une classe de résistance D400.
Percement de la paroi de la chambre existante pour passage du PE.

Génie Civil Réseaux - Balisage Lumineux :
Création d'une chambre de tirage K1C sans fond pour coiffer les réseaux

existant avec cadre et trappe par une classe de résistance D400.

Génie Civil Réseaux - Balisage Lumineux :
Remise à niveau de la chambre de tirage existante et remplacement
cadre et trappe par une classe de résistance F900.
Percement de la paroi de la chambre existante pour passage du PE.

Génie Civil Réseaux - Balisage Lumineux :
Remise à niveau de la chambre de tirage existante et remplacement

cadre et trappe par une classe de résistance D400.
Percement de la paroi de la chambre existante pour passage du PE.

Génie Civil Réseaux - Balisage Lumineux :
Remise à niveau de la chambre de tirage existante et remplacement

cadre et trappe par une classe de résistance D400.
Percement de la paroi de la chambre existante pour passage du PE.

Génie Civil Réseaux - Balisage Lumineux :
Remise à niveau de la chambre de tirage existante et remplacement
cadre et trappe par une classe de résistance D400.
Percement de la paroi de la chambre existante pour passage du PE.
Création d'une chambre K2C derrière la chambre existante et
liaisonnement entre les deux chambres.

Génie Civil Réseaux - Balisage Lumineux :
Ajout de deux feux axiaux pour mise en conformité.
Alimentation des feux en saignée dans la chaussée existante

Génie Civil Réseaux - Balisage Lumineux :
Raccordement du PE à l'alimentation en saignée.

Génie Civil Réseaux - Balisage Lumineux :
Feu d'axe de VDC à raccorder sur la boucle CT1 depuis regard 152.

Génie Civil Réseaux - Balisage Lumineux :
Feu d'axe de VDC à raccorder sur la boucle CT1 depuis regard 148.

Génie Civil Réseaux - Balisage Lumineux :
Feu d'axe de VDC à raccorder sur la boucle CT2 depuis regard 147.

Balisage Lumineux : Basculement
- Ouverture des deux boucles primaires CT1et CT2.
- Confection des kits primaires entre boucle existantes et

nouvelles.
- Tirage de deux câbles primaires depuis la chambre B154

jusqu'à la chambre BT18.
- Prévoir le "Shunt" au niveau des TI des feux CT1-36 au

CT1-39. Balisage Lumineux :
Ouverture des deux boucles primaires CT1et CT2.

Confection des kits primaires entre boucle existantes et nouvelles.
Tirage de deux câbles primaires depuis la chambre B154 jusqu'à la

chambre existante sous Twy.

Balisage Lumineux :
Tirage de deux câbles primaires depuis la chambre B182 jusqu'à la
chambre B158 en aérien sous fourreaux TPC Ø90

Balisage Lumineux :
Ouverture des deux boucles primaires CT1et CT2 de la Chambre
158.
Confection des kits primaires entre boucle existantes et nouvelles
provisoires.

Génie Civil Réseaux - Balisage Lumineux :
Repose des feux élevés de bord de VDC LT-57 au LT-61

sur massif existant conservé

Génie Civil Balisage Lumineux

Fourreaux Ø90 - PVC Pression Noir - SN/CR 16 + Té de remonté (Au droit des feux)PVCØ90+Té PVCØ90+Té PVCØ90+Té PVCØ90+Té

Fourreaux 4Ø110 - PE Noir bande rouge - SDR 114Ø110-PE

Chambre de tirage K2C de classe de résistance D400 (Sous Accotement, avec ou sans fond)K2C
Balisage Lumineux

Légende

Câble Secondaire + Câble Terre Vert/Jaune en Saignée (Pour 4 câbles secondaire + câble Terre)
- Sciage préalable, réalisation de la saignée et évacuation gravois ;
- Tirage de câble secondaire en saignée ;
- Tirage de câble de terre V/J en saignée ;
- Rebouchage de la saignée.

Chambre de tirage K1C de classe de résistance D400 (Sous Accotement) sans fondK1C-D400

Remise à niveau de chambre existant :
- Remplacement du cadre et trappe avec une classe de résistance D400 sous accotement non revêtu
- Remplacement du cadre et trappe avec une classe de résistance F900 sous chaussée aéronautique

Assainissement EP

Terrassement en Tranchée et Tranchée Drainante et Massif Drainant
- Terrassement en tranchée, lit de pose ;
- Pose d'un géotextile ;
- Mise en oeuvre d'une grave drainante de type 40/60 ou 40/80 roulé ;
- Remblaiement en terre végétale sur les 20 derniers centimètres puis Engazonnement.

Puit d'infiltration
- Terrassement ;
- Pose regard béton à grille sans fond + cadre et trappe grille ronde D400
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