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ANCIEN COD

Dépose des éléments suivants :
. Faux-plafond 600x600 y compris ossatures
. Eclairage
. Bouches d'extraction (conserver le réseau)
. Tous les équipements électriques
. Goulottes non-réutilisées

Conservation des éléments suivants :
. Menuiseries
. Radiateurs
. Climatisation
. DAI
. Réseaux électriques (éclairage, PC ...)

ANCIENNE SALLE RADIO

Dépose des éléments suivants :
. Faux-plafond 600x600 y compris ossatures
. Eclairage
. Bouches d'extraction (conserver le réseau)
. Tous les équipements électriques
. Baie radio
. Goulottes non-réutilisées
. Revêtements muraux demi-lune
. Plans de travail y compris supports

Conservation des éléments suivants :
. Menuiseries
. Radiateurs
. Climatisation
. DAI
. Réseaux électriques (éclairage, PC ...)

MAITRISE D'OEUVRE & AMÉNAGEUR D'ESPACES
B.E.T. THERMIQUE, FLUIDES et RESEAUX SECS

DATE

25 / 02 / 2026

23 / 03 / 2026

...

DESIGNATION
Edition originale

DCE

...

PREFECTURE NIMES -
Aménagement ancien COD en bureaux
Echelle : 1/50ème - PLAN EDL TC
DCE - Tranche conditionnelle
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100m³/h - Raccordement sur réseaux existant
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100m³/h - Raccordement sur réseaux existant

Rangement

Rangement Rangement

Unité intérieure
de climatisation
conservée

Unité intérieure
de climatisation
conservée

Unité intérieure
de climatisation
conservée

Goulotte à raccorder sur colonne existante pour alimentation des bureaux

Radiateur conservé repeint

Radiateur existant à raccorder sur
la colonne existante et à repeindre
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CREATION D'UN
BUREAU INDIVIDUEL
Surf : 18.80m² - HSFP : 3ml
. Faux-plafond 600x600
. Eclairage LED sur gradation manuelle
. Extraction sur réseau existant
. Radiateur à reposer
. Climatisation conservée
. Télécommande individuelle
. DAI déplacée sur incendie existant
. 4PC+2J pour poste de travail

CREATION D'UN OPEN
SPACE DE 4 POSTES
Surf : 25.96m² - HSFP : 3ml
. Faux-plafond 600x600
. Eclairage LED sur gradation manuelle
. Extraction sur réseau existant
. Radiateur à reposer
. Climatisation conservée
. Télécommande individuelle
. DAI ajoutée sur incendie existant
. 4PC+2J par poste de travail

CREATION D'UN OPEN
SPACE DE 4 POSTES
Surf : 25.60m² - HSFP : 3ml
. Faux-plafond 600x600
. Eclairage LED sur gradation manuelle
. Extraction sur réseau existant
. Radiateur à conserver
. Climatisation conservée
. Télécommande individuelle
. DAI conservée sur incendie existant
. 4PC+2J par poste de travail
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Cloison toute hauteur
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Câbles sous
chaussette nylon
accrochés sous
le bureau

Câbles sous
chaussette nylon
accrochés sous
le bureau

DATE

25 / 02 / 2026

23 / 03 / 2026

...

DESIGNATION
Edition originale

DCE

...

PREFECTURE NIMES -
Aménagement ancien COD en bureaux
Echelle : 1/50ème - PLAN PRO TC
DCE - Tranche conditionnelleMAITRISE D'OEUVRE & AMÉNAGEUR D'ESPACES

B.E.T. THERMIQUE, FLUIDES et RESEAUX SECS

Mobilier implanté
à titre indicatif
hors lot travaux
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