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Coupe AA

A0pg02

Elévation Nord Ouest

A0pg09

13.3 m²

Lingerie

N°040

Hsp: 2.55m

22.5 m²

Linge propre

N°038

Hsp: 2.56m

17.2 m²

Atelier

N°003

Hsp: 2.70m

9.9 m²

Atelier

N°004

Hsp: 2.73m

35.1 m²

Bureau APA / EPS

N°036

Hsp: 3.08m

25.4 m²

Bureau maintenance

N°037

Hsp: 3.08m

2.7 m²

Local O2

N°057

Hsp: 3.09m

10.6 m²

Buanderie

N°005

Hsp: 2.62m

8.6 m²

Dgt

N°020

Hsp: 2.58m

2.4 m²

SdB

N°052

Hsp: 2.39m

1.4 m²

WC

N°066

Hsp: 2.40m

2.7 m²

SdB

N°053

Hsp: 2.31m

1.3 m²

WC

N°067

Hsp: 2.41m
1.4 m²

SdB

N°054

Hsp: 2.41m
3.5 m²

WC

N°068

Hsp: 2.44m

7.2 m²

Vestiaires

N°063

Hsp: 2.44m

1.2 m²

Douche

N°032

Hsp: 2.44m

6.2 m²

Chambres froides

N°014

13.9 m²

Cuisine

N°016

Hsp: 2.79m

83.4 m²

Cuisine

N°017

Hsp: 2.65m

9.8 m²

Bureau chef

N°006

Hsp: 2.83m

1.2 m²

WC

N°069

Hsp: 2.44m

Hsp: 2.65m

Hsp: 2.15m

23.3 m²

Vestiaires

N°064

Hsp: 2.44m

6.0 m²

Vestiaires

N°065

Hsp: 2.41m

9.8 m²

Linge sale

N°039

Hsp: 2.61m

2.6 m²

Sanitaire

N°051

Hsp: 2.44m

2.1 m²

SdB + WC

N°055

Hsp: 2.44m

8.0 m²

Cuisine

N°018

Hsp: 2.30m

2.0 m²

Local technique

N°043

Hsp: 3.29m 3.3 m²

Ascenseur

N°001

28.1 m²

Dgt

N°021

Hsp: 2.47m

55.6 m²

Dgt

N°022

Hsp: 2.44m

5.4 m²

Dgt

N°023

Hsp: 2.44m

7.7 m²

Dgt

N°024

Hsp: 2.53m

5.4 m²

Dgt

N°025

Hsp: 2.38m
9.8 m²

Dgt

N°026

Hsp: 2.71m

19.0 m²

Salle mortuaire

N°050

Hsp: 2.50m

14.3 m²

Produit entretien

N°049

Hsp: 2.62m

13.6 m²

Archives

N°056

Hsp: 2.60m

6.8 m²

Surpresseur

N°062

Hsp: 2.59m

4.9 m²

Stockage

N°058

Hsp: 2.62m

3.3 m²

Dgt

N°027

Hsp: 2.62m

5.8 m²

Ascenseur

N°002

15.9 m²

Stockage

N°059

Hsp: 3.29m

3.4 m²

Déchets infectieux

N°033

Hsp: 2.65m 1.5 m²

Monte charge

N°044

15.0 m²

Local poubelle

N°042

Hsp: 2.65m

12.0 m²

Cuisine

N°019

Hsp: 2.31m
8.0 m²

Local machine ascenseur

N°041

Hsp: 3.04m
6.0 m²

Dgt

N°028

Hsp: 3.28m

1.1 m²

GT

N°034

2.5 m²

GT

N°035

7.7 m²

Stockage

N°060

8.0 m²

Pompe à vide

N°048

0.5 m²

VDI

N°045
0.7 m²

TGBT

N°046

6.5 m²

Dgt

N°029

Hsp: 3.30m
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Stockage
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Référence altimètrie relevé

z = 0.00m

3.8 m²

Dgt

N°070

Hsp: 2.70m

29.69%

N

-0.35

0.75

-0.35

0.76

Fruit en pied de mur NV0

Remontée existante réseau Oxygène
sous protection mécanique

Vanne d'arrêt existante réseau Oxygène
dan scoffret
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Réseau Oxygène existant
A supprimer

Réseau Oxygène existant
en élévation dans coursive

Réseau Vide existant conservé
en élévation depuis local vide

Centrale "Vide"

Ballon tampon

Réseau Oxygène existant
en enterré depuis centrale oxygène

Ventilation au 1/100 éme surface à créer

Ventilation au 1/100 éme surface à crée

Ventilation au 1/100 éme surface à crée

Ventilation au 1/100 éme surface à crée

VVVVV

Réseau Vide à créer Ø20,0 x 22,0
en élévation
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Colonne O² et Vide20,0 x 22,0
Existant - en coffre CF1h
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Réseau Oxygène à créer Ø14,0 x 16,0
en plafond

Réseau Oxygène à créer Ø14,0 x 16,0
en élévation dans coffre

Réseau Oxygène à créer Ø14,0 x 16,0
en élévation dans coursive

Réseau Oxygène à créer Ø14,0 x 16,0
en élévation dans coursive

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O
2

O2O2O2

Protection mécanique à installer
hauteur < 2m

Réseau Oxygène existant
en enterré depuis centrale oxygène

Ventilation au 1/100 éme surface à créer
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Pénétration réseau Oxygène en imposte
Remontée jusqu'en plafond sous coffre

Réseau Oxygène à créer Ø14,0 x 16,0
en élévation dans coffre

Réseau Oxygène à créer Ø14,0 x 16,0
en élévation dans coursive

O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2

Réseau Oxygène existant
A supprimer

MODIFICATIONS

AVRIL 2026

VISA

OPERATION

MISE EN CONFORMITE DES INTALLATIONS DE FLUIDES MEDICAUX

ET EXTENSION AU NIVEAU R+3, R+4 ET R+5

AMENAGEMENT DE SALLES DE BAIN AU R+5

SMR Maurice Delort - 5, Avenue Duchesse de Fontanges

15800 VIC SUR CERE

Echelle : 1:50ème

AVP

VUE EN PLAN

DOEACT

CH-FM 1-6

INTERVENANTSG313

Niveau RdC

DET AORPRO

MAITRE D'OUVRAGE
SMR MAURICE DELORT

5, Avenue Duchesse de Fontanges

15800 VIC SUR CERE

BUREAU DE CONTROLE

BUREAU D'ETUDES ACOUSTIQUES

SOCOTEC - 19 Avenue Léonard de Vinci - 63000 CLERMONT-FERRAND

TEL.04.73.44.27.00 - Email : construction.clermont-ferrand@socotec.com

SOCOTEC - 14, Avenue du Garric - 15000 AURILLAC

TEL.04.71.48.41.58 - Email : vincent.troupel@socotec.com

BUREAU D'ETUDES

IGETEC - 5, Avenue Georges Pompidou - 15000 AURILLAC

TEL.04.71.63.88.30 - Email : accueil@igetec.fr

A.D. / R.B.

CHAUFFAGE - FLUIDE MEDICAUX

FLUIDE MEDICAUX


