
Patio

Percements et reprise d'étanchéité en toiture pour
cheminement des réseaux frigorifiques et
électriques (hors lot Equipements de cuisine)

Zone technique existante

Unités positionnées en toiture sur supportage
adapté - Structure métallique et IPN (potelets hors
lot) et interposition de plots anti-vibratiles
(supportage équivalent à l'existant)

C.F. Produits finis

Préparation froide

Supportage et protection UV des réseaux
cheminant en extérieur à la charge du lot
Equipements de cuisine

Percements et reprise d'étanchéité en toiture pour
cheminement des réseaux frigorifiques et
électriques (hors lot Equipements de cuisine)

Fourniture, pose et mise en service d'unités
extérieures dédiées à la production de froid de la
préparation froide et de la chambre froide Produits
finis.
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