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Indices de révision

1367_DCE_ind01 19/05/2026

SYNCHRTOTRON_T5
Bâtiment T5

L'Orme des Merisiers - 91190 SAINT-AUBIN
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production 

d'eau déionisée

Panoplie pour 
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Légende ventilation

Réseau d'insufflation - dim. en mm

Réseau d'extraction - dim. en mm

Diffuseur rectangulaire (soufflage) de type 
Déplac'Air 1D

Diffuseur hémicylindrique (soufflage) de 
type Déplac'Air DC

Légende plomberie

Réseau eau déionisée

Lavabo déplacé

Panoplie pour eau déionisée

Système de production pour eau 
déionisée

Réseau eau glacée

Groupe froid

Réseau EU condensats CTA
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