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CVP

08

LOT 13
CHAUFFAGE VENTILATION DESENFUMAGE

1/100

LÉGENDE VENTILATION

LÉGENDE DÉSENFUMAGE

Réseau ventilation déposé

LÉGENDE CHAUFFAGE

Désenfumage existant déposé

Tourelle de désenfumage déposé

Radiateur électrique déposé

Sèche-serviette électrique déposé

Réseau ventilation existant

Patio BL2

Terrasse technique BL2
Toiture N°3

Terrasse technique BL2
Toiture N°5

Terrasse technique BL1

Toiture terrasse logement de fonction

BL1 - Zone travaux

BL2 - Hors zone travaux

1 1

33'

Ventilation
ascenseur

BE
C

LL + SL

Ch1
12.5 m²

Ch2
11.0 m²

Dressing
5.4 m²

Ch3
10.8 m²

PL
0.8 m²

SAM
12.8 m²

Séjour
24.0 m²

Cellier
2.5 m²

WC
1.0 m²

SDE
3.0 m²

SDB
5.4 m²

DGT
9.8 m²

Cuisine
13.3 m²

Entrée
7.4 m²

LV
Four

Plaques
Hotte

Naissance EP

Ventilation primaire
sanitaires

Naissance EP

Ventilation primaire

Cheminée de
ventilation

Cheminée de
ventilation

Toiture terrasse accessible
du logement de fonction

Toiture terrasse accessible
du logement de fonction

Toiture terrasse
accessible du
logement de

fonction

Naissance EP Naissance EP Naissance EP Naissance EP Naissance EP

Naissance EPNaissance EPNaissance EPNaissance EPNaissance EPNaissance EP

HSFP 243

HSP 260

HSP 260

HSP 260

HSP 260

HSP 260

HSP 260

HSP 236

ETT

M1

M2

Caisson de
ventilation

M3

M4

M5-6

M7

Caisson de
ventilation

VP
en toiture

VP
en toiture

Baignoire
150 x 70 cm

EF

Grille
rejet VMC

Grille
inutile

Grille
inutile

Sortie
EF

Evacuation

Convecteur
électrique

Grille
inutile

Grille rejet
VMC

Grille
inutile

Grille
inutile

Sortie
EF

Caisson
VMC en

faux-plafond

Radiateur
électrique

récent
1 250 W

Radiateur
électrique

récent
1 250 W

Radiateur
électrique

récentRadiateur
électrique

récent

Radiateur
électrique

ancien
1 250 W

Radiateur
électrique

ancien
750 W

EA
sur VR

EA
sur VR

EA
sur VR

Radiateur
électrique

récent
1 000 W

Radiateur
électrique

ancien
750 W

EA
sur VR

Radiateur
électrique

ancien
1 000 W

Radiateur
électrique

récent
1 000 W

EA
sur VR

Radiateur
existant

Sèche-serviette
électrique

Grille
inutile

Caisson de
ventilation
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