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CTexte personnalisé

-2 B-D 3-3
SU: 31,89 m2

P: 41,45 m

-2 D 3.1
SU: 6,21 m2
P: 10,00 m

-2 C 3.1
SU: 84,09 m2

P: 57,55 m

-2 D 3.3
SU: 65,41 m2

P: 39,35 m

-2 D 2.2
SU: 14,15 m2

P: 17,68 m

-2 D 2.1
SU: 5,54 m2
P: 10,04 m

-2 C 2.7
SU: 5,08 m2

P: 9,76 m-2 C 2.1
SU: 10,54 m2

P: 14,23 m

-2 C 2.2
SU: 1,15 m2

P: 4,32 m
-2 C 2.3

SU: 1,15 m2
P: 4,32 m

-2 C 2.4
SU: 1,15 m2

P: 4,32 m
-2 C 2.5

SU: 1,15 m2
P: 4,32 m

-2 C 2.6
SU: 1,13 m2

P: 4,30 m -2 D 2.7
SU: 1,23 m2

P: 4,46 m

-2 D 2.4
SU: 1,15 m2

P: 4,32 m
-2 D 2.5

SU: 1,15 m2
P: 4,32 m

-2 D 2.6
SU: 1,15 m2

P: 4,32 m
-2 D 2.3

SU: 1,90 m2
P: 5,56 m

-2 D 2.8
SU: 1,15 m2

P: 4,32 m

-2 D 3.3
SU: 29,82 m2

P: 25,49 m
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ACCES VESTIAIRES
E 2.EXT

-2 ES 02.EXT
Dép. N-2  Arr. N-1

VESTIAIRES F.

TERRE PLEIN

JD

JD

VIDE SANITAIRE 1   503,81 m2 
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Congélateur
500 L  -20°

0.80x0.80x2.00m

Congélateur
500 L  -20°

0.80x0.80x2.00m

Congélateur
500 L  -20°

0.80x0.80x2.00m

Congélateur
500 L  -20°

0.80x0.80x2.00m

Congélateur
500 L  -20°

0.80x0.80x2.00m

Congélateur
500 L  -20°

0.80x0.80x2.00m

Congélateur
500 L  -20°

0.80x0.80x2.00m

Congélateur
500 L  -20°

0.80x0.80x2.00m

Congélateur
500 L  -20°

0.80x0.80x2.00m

Congélateur
500 L  -20°

0.80x0.80x2.00m

GTP GTP

MUR BETON

BETON BARITE densité 3.5T/m3

AGGLO CREUX

CLOISON PLACO

CLOISON PLACO ACCOUSTIQUE

CLOISON LABORATOIRE standard LM

CLOISON LABORATOIRE standard SM

CLOISON LABORATOIRE  SM  étanchéité renforçée

CLOISON LABORATOIRE  acoustique SA

CLOISON LABORATOIRE  LF  coupe-feu

CLOISON AVEC ISOLATION

CLOISON LABO ACCOUSTIQUE

Baie a créer
Porte tierce CF 1/2h

CTA
Labo Thérapie Génique

CTA
Labo Thérapie Cellulaire

Cour Anglaise
a créer

pour ventilation
avec édicule de

couverture
(a créer)

Regard 50x50
existant

Tableau elec.

Création d'un local CTA
CF1h 17.40m²

PP
 9

0/
70

6.826.82 0.55

ESCALIER
DE SERVICE

Carottage à réaliser
pour passage de réseau

Création d'une tremie
pour passage de réseau

Cour Anglaise existante
Ventilation du VS

Création d'une cour anglaise
pour sortie rejet

+Habillage rejet sous forme de
cheminée en pignon

2UPE240+bardage caraïne

Carottage à réaliser
pour passage de réseau

RESEAU D'AMENEE D'AIR 01

RESEAU D'AMENEE D'AIR 02

CREATION D'UNE UNITE DE MEDICAMENT
DE THERAPIE INNOVANTE
CHU, Besançon (25000)

Ech: 1/100°PLAN D'AMENAGEMENT VIDE SANITAIRE SS2PN-03/SS2
DCE DOSSIER CONSULTATION ENTREPRISE

Amenée d'air

Amenée d'air
Dallage ép.15cm a créer

0.48
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