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Cheminement 
d’évacuation

Cloisons et blocs portes 
PF 1/2h 
Nota  : Les portes de 
recoupements  des couloirs 
seront maintenues ouvertes 
par l'intermédiraire de ventouse 
asservies a SSI

Cloisons CF 1heure 
avec blocs portes PF 1/2h 
muni de ferme porte

Cloisons CF 1heure 
avec blocs portes CF 1/2h 
muni de ferme porte
(Locaux réserves)

Délimitation projet

Distance à parcourir 
dans la base vie 
(emprise projet)

Distance à parcourir
entre la base vie et
evacuations finales

PLAN EVACUATION 
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niveau faux plancher projet = +28.37 NGF 

niveau voie publique = +33,94 NGF = +/- 0,00m
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