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Tableau HTA du Poste 8 Amphi 4
Vue sur la fosse HTA
Raccordement du nouveau cable HTA
sur cellule vers poste 9 ENSTTBB

Pénétration du nouveau cable HTA
Carrotage à prevoir par le present Lot
Ou Reutilisation selon possiblilité
des reservartions existantes selon phasage

Passage du cable HTA en Option 1
Ci dessous vue de la longueur de la galerie ou du vide sanitaire
le câble sera sous TPC 200 à Fixer
sur les élements rigide de la galerie

Carrotage à prévoir par le present lot

Carrotage à prévoir par le present lot
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Remplacement de liaisons HTA
sur le Campus de CARREIRE
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