
Tableau elec

contrôle d'accès
sur porte créée

LEGENDE ELECTRICITE
PROJET

 Prise de courant 2P+T détrompée

 Prise RJ45

 Prise de courant 2P+T

Unité

U

U

U

12

6

2

CA  Alimentation pour lecteur contrôle
d'accès U 2

Multiprise (branchement sur PC2P+T détrompée) U 9

Perche U 1

CA

CA

co
nt

rô
le

 d
'a

cc
ès

déplacement connectiques
transit faux-plafonds et

création goulotte verticale

SERVEURS

Réfectoire

ASC

R 112
51 m²

R 113
56.50 m²

R 110
61.70 m²

R 108
12.20 m²

R 107
43.30 m²

R 105
26.20 m²

R 100
23m²

R 103
15,28 m²

R 102
34.80m²

R 101
106.84m²

R 106
21.90 m²

R 114
13.21 m²

R 115
12.67 m²

R 116
18.73m²

35.90 m²

25.90m²

Circulation 2
63.70m²

Circulation 1
8.12m²

Qté

déplacement
connectiques transit
faux-plafonds et
création goulotte
verticale

CPAM Illkirch - projet de réaménagement des services
DCE - éch 1/100 Courants Forts/faibles R+1
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