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Aménagement d'un local poubelle :
_Percement d'une porte
_Bouchement de maçonnerie vers les
locaux attenants (x2)
_Plancher bas : isolation + chape de
finition
_Parois : isolation
_Remplacement du faux-plafond par
complexe isolant
_Eclairage à détection
_1 prise électrique
_1 siphon de sol

Remplacement
de la porte

Aménagement du hall :
_Réouverture de la baie pour
double porte vitrée
_Déplacement du bloc clim
_Déplacement des radiateurs (x2)

Remplacement
de la porte (CR4)

Mise en place d'un écran
de cantonnement
translucide

Pose d'une
imposte vitrée

_Pose d'un rideau
métallique CR3 compris
alimentation électrique
_Pose d'une double porte
vitrée

M
ac

h.
 à

 c
af

é

Rafraichissement du hall
et du sas d'entrée :
_Réfection des peintures
(parois, plafonds)
_Nettoyage du sol

Seuil : 32.51

Seuil : 32.66

Point haut : 32.59

2%

2%

Nouvelle grille
avaloir

Création de
caniveaux

Déplacement et
ajustement des
grilles avaloirs
existantes

Rampe

_Flocage de la gaine du monte-charge
(CF 1h)
_Création d'une gaine de ventilation

Déplacement des
réseaux de l'ancienne
cloison démolie sur le
mur de façade

Déplacement des
réseaux de l'ancienne
cloison démolie sur le
mur de façade

Déplacement des
réseaux de l'ancienne
cloison démolie sur le
mur de façade

Déplacement des
radiateurs

Complément de
maçonnerie dans les
anciennes ouvertures

Déplacement de la
machine avec pose d'une
prise électrique et d'une
arrivée d'eau

_Déplacement des
blocs climatiseurs

Baie vitrée

8%
-2

m

Création
d'une rampe

_Déplacement de la
cloison
_Reprise du faux-plafond
_Report des réseaux

_Mise en oeuvre
d'une cloison
_Report des réseaux

Porte CR4
et adaptation du soupirail

BAES

BAES

Baies vitrées

Nouvel
emplacement de
la fontaine

Création d'un meuble
haut pour les
poubelles de tri

Blocs de secours
et éclairage

descente EP

BA
ES

Déplacement
des
radiateurs

Déplacement du
radiateur

Création d'une salle d'eau :
_Cloisons et portes neuves
_Installation d'une douche
_Installation d'un sèche-serviette

Placard et
ballon ECS

Ventilation : gaine réseau
électrique de deux extracteurs

Mise en place d'un écran
de cantonnement
translucide

_Cloison et porte (CF1h)
_Doublage intérieur du local (CF1h)

Réouverture de la baie

Réouverture
de la baie

Ajout d'un radiateur

Aménagement d'un local
ménage dans une partie
du local 0024 à l'issue
des travaux
(raccordement sur
sanitaire)

Sanitaire modifié par le MOA sur tous les
niveaux (hors opération)

Eléments neufs

Légende :

N
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