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CTA VIM : CAD O INTEGRALE E 80 VLEXD CORRIGO

Extracteur VIM : 
KSTD ECOWATT 10 DB

CTA VIM : CAD O INTEGRALE E 45 VLD CORRIGO
Extracteur VIM : 

KSTD ECOWATT 28 DB
GTB Existante
du fabricant : DAIKIN

GTB Projet Base
Supervision / pilotage de la production / distribution de chaud/froid

GTB Projet Base
Supervision / pilotage de la production / distribution de chaud/froid

GTB Projet Base
Supervision / pilotage de la production / distribution de chaud/froid

GTB Projet Base
Supervision / pilotage de la production / distribution de chaud/froid

MAÎTRE
D'OUVRAGE

AFFAIRE N°

Département immobilier de Lyon
20 bd Eugène Deruelle 69432 LYON

Travaux de remplacement des chaudières

Synoptique Ventilation issu des DOE

TZ TNSYN

Palais de Justice de Vienne

MINISTERE DE LA JUSTICE

DCE ‐ Mise en oeuvre d'une GTB

DATE IND. OBJET DE LA REVISION AUTEUR APPROBATEUR
19/06/26 A Diffusion afin de faciliter à la comphréension globale du site

007DCE BEEM

NKS GMA
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