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 C

R
8 55.00 m

l

128.54

127.34
Pr
Fe

DtDt

Fe
Pr 1.20

Ø 2
50

 P
V

C C
R8 

38
.6

0 
m

l

RV 111

RV 112

RV 113

Ø 250 P
V

C
 C

R
8 59.00 m

l

RV 114

Ø 250 P
V

C
 C

R
8 38.10 m

l

RV 115

130.22
1.20

131.42
Pr
Fe

DtDt

Fe
Pr

131.96
Pr
FeFe
Pr 1.55

133.51DtDt

Ø 160 PVC CR8

21.00 ml

Ø 160 PVC CR8

       14.60 ml
Ø 1605.20 ml

Ø 250 PVC CR8 39.70 ml

Ø 250 PV
C

 C
R

8 15.30 m
l

DtDt 134.85
1.50Pr

FeFe
Pr

133.35

DtDt
Pr
FeFe
Pr

135.50
1.20

134.30

Ø 160 PVC CR8 7.80 ml

136.95

DtDt
Pr
FeFe
Pr

137.69

135.59
2.10

2.60
136.33

138.93
Pr
FeFe
Pr
DtDt

2.20
Dt
Pr

134.75Fe

136.75Tn

Ø 250 PVC CR8 39.50 ml

Ø 200 PV
C

 C
R

8 38.40 m
l

Ø 200 PVC CR8 38.40 ml

138.19
0.63

138.82DtDt
Pr
FeFe
Pr

Pr
FeFe
Pr
DtDt 138.81

1.00
137.81

136.80
1.55

138.35DtDt
Pr
FeFe
Pr

Ø 160 PVC CR8      3.70 ml

Ø 160 PVC CR8 3.30 ml

Ø 160 PVC CR8 5.50 ml

Ø 160 PVC CR8 8.80 ml

Ø 160 PVC CR8 16.70 ml

Ø 160 PVC CR8 9.50 ml

Pr
FeFe
Pr
DtDt 138.77

0.65
138.12

138.75DtDt

138.23
0.52Pr

FeFe
Pr

137.45
1.36

138.81DtDt
Pr
FeFe
Pr

Ø 160 PVC CR8 2.00 ml
Ø 160 PVC CR8 28.10 ml

138.19

138.82
0.63Pr

FeFe
Pr
DtDt

DtDt
Pr
FeFe
Pr 2.22

138.73

136.51

Ø 1
60

 P
V

C
 C

R
8 

31
.2

0 
m

l

Ø 160 PVC CR8 26.50 ml

Ø 40 PVC CR8 4.00 ml

139.29

136.95

DtDt
PrPr
FeFe

2.34

DtDt
Pr
FeFe
Pr

138.95

136.45
2.50

139.27DtDt

138.22
1.05Pr

FeFe
Pr

Ø 160 PVC CR8 34.80 ml

138.22
1.05

139.27
Pr
FeFe
Pr
DtDt Ø 200 PVC CR8 62.50 ml

RV 116

RV 117

RV 118

RV 119

RV 120

RV 121

138.53
1.95

140.48
Pr
FeFe
Pr
DtDt

DtDt
Pr
FeFe
Pr

140.41
1.40

139.01

139.01
1.40

140.41
Pr
FeFe
Pr
DtDt

Ø 160 PV
C CR8 21.30 m

l

Ø 1
60

 P
V

C
 C

R
8 

32
.4

0 
m

l

Ø 1
60

 P
V

C
 C

R
8 

18
.4

0 
m

l

Ø 1
60

 P
V

C
 C

R
8 

28
.3

0 
m

l

Ø 160 PVC
CR8 8.00 ml

Ø 160 PVC
CR8 7.00 ml

Ø 160 PVC

CR8 2.60 ml

Ø 160 PVC
CR8 2.60 ml

Ø 160 PVC 
CR8 6.00 ml Ø 160 PVC 

CR8 8.00 ml

Ø 160 PV
C

CR8 3.70 ml

Ø 160 PVC

CR8 4.50 ml

Ø 160 PVC 

CR8 4.10 ml

Ø 160 PVC 
CR8 4.50 ml

Ø 160 PVC 
CR8 1.70 ml

Ø 160 PVCCR8 1.80 ml

Ø 40 PVC
CR8 1.30 ml Ø 40 PVC

CR8 5.90 ml

Ø 1
6
0
 P

V
C

C
R

8 5.00 m
l

Ø 40 PVC
CR8 7.90 ml

Ø 160 PVC CR8       2.00 ml

Ø 160 PVC
CR8 3.60 ml

Pr
FeFe
Pr 1.60

131.12

DtDt 132.72

132.44DtDt

130.84
1.60Pr

FeFe
Pr

0.45
122.42
122.22

121.97

Tn
Dt
Pr
Fe

0.60
122.38
122.18

121.78

Tn
Dt
Pr
Fe

 Reprise regard existant Ø 160 PVC 1.50 ml 

Ø 2
00 PVC  C

R8 40.80 m
l 

Ø 200 PV
C  CR8 26.10 m

l

Ø 200 PVC 3.00 ml

Piquages existants 

Ø 200 PVC  CR8 12.30 ml

RV 130

Ø 200 PV
C

  C
R

8 16.10m
l 

Ø 160 PVC 4.10 ml 

Fe

Pr
Dt
Tn

Ch

115.71
115.51

2.15
114.20
113.56

Fe
Pr
Dt
Tn

Ø 250 PVC

Ø 250 PVC  CR8 39.20 ml 

 1
1.

60
 m

l

Ø 
1
6
0
 P

V
C

Ø 200 PV
C

  C
R

8 31.50 m
l 

Ø 1
60 P

VC

7.70 m
l

Ø 1
60

 P
V

C

117.47
1.70

119.17

Fe
Pr
Dt

Ø 160 PVC 12.90 ml 

RV 133

13
.0

0 
m

l

    Ø 
200 PVC  CR8 43.50 ml

119.26Fe Ø 200 PV
C

  C
R

8 33.70 m
l

120.71
1.15Pr

Dt

Ø 160 PVC 9.60 ml 

Ø 200 PV
C

 C
R

8 57.80 m
l 

Ø 1
60

 P
VC  C

R8 2
5.2

5 m
l

Ø 160 PVC CR8 25.80 ml

Ø 160 PV
C

 

Ø 160 PVC 6.65 ml 
Ø 160 PVC 0.50 ml 

9.00m
l 

120.79Dt
2.10

118.69Fe
Pr

Ø 160 PVC 

Fe
Pr
Dt

RV 135

Ø 160 PVC 7.00 ml 

Ø 160 PVC 

 CR8 17.75 ml

 Reprise rØseau existant
 Ø 160 PVC 3 x 1.00 ml

 Ø 
16

0 
PV

C
 4

.0
0 

m
l

1.00
119.71 Fe 119.41

Pr
Fe

6.85 m
l 

Dt 119.22
Pr 1.20
Fe 118.02

Ø 200 PV
C

  C
R

8 26.20 m
l 

Dt 119.29
Pr 1.30
Fe 117.99

Ø 160 PVC  CR8 27.50 ml

Ø 160 PVC 11.50 ml 

118.19
1.20

119.39
RV 134

Ø 160 PVC 4.00 ml

Pr
Fe

Dt

114.75

115.80
1.05

0.85
120.11

Pr
DtDt 120.56

Ø 2
00

 P
V

C

Ø 160 PV
C

 C
R

8 20.90 m
l

115.94

113.78

116.14

Ch
Pr
Dt
Tn

2.36

116.02
2.00

114.02

 C
R8 7

.70
 m

l

Dt
Pr
Fe

Ø 160 PVC

4.20 ml

114.25
1.55

115.80
116.00

113.28
2.10

115.38
Tn
Dt
Pr
Fe

Fe
Pr
Dt
Tn

 C
R

8 
15

.3
0 

m
l 

Ø 2
50

 P
V

C

115.58

CR8 20.80 ml 

115.63
2.05

117.68
117.88

RV 131

Ø 160 PVC

 CR8 15.60 ml 

Pr 1.00

Ø 160 PV
C

  C
R

8 30.30 m
l

Ø 2
00

 P
V

C
  C

R
8 

38
.5

0 
m

l 

Ø 200 PVC  C
R8 47.00ML

Fe

Ø 1
60  P

VC CR8 31.00 m
l

Ø 160 5.00 ml

1.70
Dt

Fe
Pr

Ø 160 2.00 m
l

Ø 160 5.00 ml

1.30
Dt
Pr

Dt
Pr
Fe

1.95

Ø 160 5.00 ml

Fe
Pr
Dt 118.99

1.95
117.04

RV 145

Dt
Pr 1.45

118.49

116.59
1.90

118.07

117.42

Ø 300 PVC 0.90 ml

R
V

1
4
2

SYPHON RV 142

Ø 300 PVC 

Ø 200 PVC 4.50 ml Dt

Fe
Pr

Dt
Pr
FeØ 300 PVC 2.10 ml

5.90

PV
C

 13.70 m
l

Ø 300 PVC 3.10 ml

Ø 200 PVC 4.70 ml

Ø 200 PVC 2.00 ml

RV143

RV142

Pr
Dt

Fe 117.11

Ø 2
0
0
 P

V
C

Fe

Ø 2
00

 P
V

C
  C

R
8 

31
.3

0 
m

l 

RV 144

Dt
Pr

115.98
1.25

Fe 114.73

Ø 3
00

 P
V

C  C
R8 

29
.6

0 
m

l 

0.65

0.95
118.27

1.90
114.05

115.95Dt

Fe
Pr

RV141

Ø 300 PVC  CR8 52.00 ml 

117.52

Pr
Fe

Dt 114.30

111.20
3.10

Ø 160  PVC CR8 2.85 ml

Fe

117.51

116.96
Pr
Dt

118.56

Ø 40  PVC CR8 4.20 ml

115.57

116.42Dt
Pr
Fe

0.85

Ø 160  PVC CR8 24.30 ml

Fe 111.09

Ø 2
00 PVC  C

R8 63.70 m
l 

Ø 2
00

  P
V

C C
R8 

Dt 112.09

1.60
110.24

Pr
Fe

111.84Dt

0.55

119.29

117.34

120.52

119.22

123.45

121.45

119.45

118.35
1.10

Fe
Pr
Dt

2.05

Tn

Fe

Dt
Pr

118.27
118.07

116.02

0.80Pr
117.37Fe

118.17Dt

Fe 117.17

Dt 118.07
Pr 0.90

116.80
1.10

117.90
Pr
Dt

Fe

116.68
1.20

117.88
Pr
Dt

Fe

Fe

Dt
Pr

117.79
1.70

116.09

115.85

116.65
0.80

Dt
Pr
Fe

Ø 160 PVC 3.60 ml 

8.5
0 m

l

CR8

 CR8 9.30 ml

Ø 250 PV
C

 C
R

8 12.60 m
l

Ø 2
00

 P
VC C

R8 
20

.9
0 

m
l

Ø 250 P
V

C
 C

R
8 73.70 m

l

Ø 1
60

 P
V

C
 C

R
8 

30
.7

0 
m

l

Dt 128.35

Fe 126.60
Pr 1.75

Tn 128.15

RV Exist
an

t

Dt 130.61

Fe 127.02
Pr 3.60

Tn 130.41

130.42Tn

2.50Pr
128.12Fe

130.62Dt

Dt 130.51

Fe 128.36
Pr 2.15

Tn 130.31

Dt 130.32

Fe 128.57
Pr 1.75

Tn 130.12

131.48

129.43

131.68
Tn

Pr
Fe

Dt
2.25

2.40
Dt

Fe
Pr

Tn
132.56

130.16

132.36

133.49

130.69

133.69
Tn

Pr
Fe

Dt
3.00

2.55
Dt

Fe
Pr

Tn
136.15

130.60

135.95

136.61

134.66

136.81
Tn

Pr
Fe

Dt
2.15

2.20
Dt

Fe
Pr

Tn
138.11

135.91

138.01

FeFe 136.57

DtDt
PrPr

138.92
2.35

140.40

137.10

140.60
Tn

Pr
Fe

Dt
3.50

FeFe
137.91DtDt

PrPr

139.91

3.00

130.51Tn

1.30Pr
129.41Fe

130.71Dt

Ø 400 P
V

C
 C

R
8 43.90 m

l

Ø 400 PVC CR8 78.20 ml

Ø 160 P
V

C
 C

R
8 27.20 m

l

Ø 400 PVC CR8 42.90 ml

Ø 400 PVC CR8  45.80 ml

Ø 400 PVC CR8 45.70 ml

Ø 400 PVC CR8 76.60 ml

Ø 400 PVC CR8 62.80 ml

Ø 400 PVC CR8 48.60 ml

Ø 200 PVC CR8  32.40 ml

Ø 
2
0
0
 P

V
C

 C
R

8
   

   
  1

0.
00

 m
l

Ø 400 PV
C

 C
R

8 48.50 m
l

Ø 400 PVC 41.90 ml

Ø 400 P
V

C
 C

R
8 40.70 m

l

Ø 400 P
V

C
 C

R
8 58.10 m

l

Ø 400 PV
C

 C
R

8 58.20 m
l

Ø 2
00

 P
V

C
 C

R
8 

   
  1

6.
50

 m
l

RV 145

Ø 160 PVC CR8

    22.50 ml

Ø 4
0
0
 P

V
C

 C
R

8

        19.70 m
l

Ø 400 P
V

C
 C

R
8 51.50m

l

RV 146

RV 147

RV 147

RV 148

RV 149

RV 150

RV 151

RV 152

RV 153

RV 154

RV 155

RV 156

RV 158

RV 159

RV 160

Dt 132.04

Fe 129.84
Pr 2.20

Tn 131.84

Tn

Pr
Fe

Dt
135.81

0.85
134.16

135.01

137.21Fe

138.31
1.10

138.11
Dt
Pr

Tn

Tn

Pr
Dt

140.41

1.85
140.61

Fe 138.76

139.08Fe

141.33
1.45

141.13
Dt
Pr

Tn

Tn 142.99

Pr
Dt

1.80
143.19

Fe 141.39

143.20Fe

145.76
2.56

Dt
Pr

145.56Tn
1.70Pr

147.44Fe

149.14
148.94Tn

Dt

DtDt
Pr
FeFe
Pr

143.87
1.10

142.77

142.86Fe

143.71
0.85

Dt
Pr

143.51Tn

139.84
1.00

141.84
Pr
FeFe
Pr
DtDt

Tn 145.39

Pr
Dt

1.30
145.59

Fe 144.29

Ø 400 P
V

C
 C

R
8 65.50 m

l

Ø 160 PVC CR8 10.70 ml

Ø 1
60

 P
V

C C
R8 

23
.4

0 
m

l

Ø 300 P
V

C
 C

R
8 51.50 m

l

Ø 250 P
V

C
 C

R
8 22.40 m

l

Ø 200 PVC CR8 28.90 ml

Ø 2
00 PVC CR8 42.80 m

l

Ø 200 PVC CR8 6.80 ml

Ø 250 P
V

C
 C

R
8 39.90 m

l

Ø 2
00 PVC CR8 37.10 m

l

Ø 200 PVC CR8 43.50 ml

Ø 200 P
V

C
 C

R
8 49.60 m

l

Ø 250 P
V

C
 C

R
8 49.15 m

l

Ø 250 PVC CR8 38.00 ml

Ø 160 PV
C

 C
R

8

   13.90 ml

Ø 2
00

 P
V

C
 C

R
8 

43
.3

0 
m

l

Ø 160 PVC CR8 35.50 ml

Ø 160 PVC CR8 44.25 ml

Ø 160 PVC CR8

17.88 ml

RV 161

RV 162

RV 163

RV 164

RV 165

RV 166

RV 167

RV 168

RV 169

RV 170

Ø 160 PVC CR8 6.50 ml

Ø 160 PVC CR8 33.40 ml

Ø 160 PVC CR8 9.70 ml Ø 2
00 P

VC C
R8

    1
7.50 ml

Ø 2
00 PVC C

R8045.20 m
l

Dt
Tn

Fe
Pr

144.71
144.91

142.89
2.02

143.57
2.20

145.77
Pr
FeFe
Pr
DtDt

1.90
144.21

146.11
145.91

Pr
Fe

Tn
Dt

DtDt
Pr
FeFe
Pr

146.58
1.65

144.93

145.51
1.70

147.21
Pr
FeFe
Pr
DtDt

Ø 200 PVC CR8

 20.20 ml 

Ø 200 P
V

C
 C

R
8 33.60 m

l

Ø 200 PV
C

 C
R

8 49.00 m
l

Ø 160 PVC CR8

 19.40 ml

Ø 200 PV
C

 C
R

8 81.10 m
l

DtDt
Pr
FeFe
Pr

147.05
1.40

145.65

Dt
Tn

Fe
Pr

148.00
148.20

146.30
1.90

Ø 
2
0
0
 P

V
C

 C
R

8
  1

6.
40

 m
l

Ø 2
00

 P
V

C
 C

R
8 

29
.0

0 
m

l

Ø 
2
0
0
 P

V
C

 C
R

8
14

.2
0 

m
l

Ø 2
00

 P
V

C
 C

R
8 

43
.8

0m
l

Ø 200 P
V

C
 C

R
8

17.40 m
l

Ø 200 PVC CR8

29.70 ml

Ø 200 P
V

C
 C

R
8 36.70 m

l

Ø 200 PVC CR8 59.30 ml

148.93
149.13

147.18
1.85

Dt
Tn

Fe
Pr

1.70
DtDt
Pr
FeFe
Pr

149.61

147.91

149.43

150.88
Pr
FeFe
Pr
DtDt

1.45

149.69

151.19
Pr
FeFe
Pr
DtDt

1.50

1.40
DtDt
Pr
FeFe
Pr

151.71

150.31

152.00
PrPr
DtDt

150.60FeFe
1.40

Ø 160 PVC CR8 19.00 ml

Ø 40 PVC

Ø 200 PVC

Ø 160 PVC
9.70 ml

45.00 ml

Ø 160 PVC 17.00 ml

Ø 160 PVC
9.00 ml

Ø 1
60

 P
V

C
 2

3.
00

 m
l

Ø 160  PVC CR8

30.00 m
l

Ø 1
60

 P
V

C
  C

R
8 

22
.8

0 
 m

l

Ø 160 PVC  CR8 29.20 ml

Ø 160 PVC  CR8 40.70 ml

Ø 160 PVC  CR8 40.00 ml

Ø 160 PVC  CR8 41.80 ml

Ø 160 PVC CR8 37.80 ml

Ø 160 PVC CR8 35.50 ml

Ø 160 PVC CR8 37.10 ml

Ø 160 PVC CR8 23.75 ml

Ø 160 PVC CR8 33.90 ml

Tn
Dt
Pr
Fe

Fe
Pr
Dt
Tn

Tn
Dt
Pr
Fe

Tn
Dt
Pr
Fe

Fe
Pr
Dt
Tn

1.55

1.40

1.60

Ø 315 PVC CR8 38.40 ml

Ø 315 PVC CR8 34.30 ml

Ø 3
00

 Ø
xi

st
an

t

Ø 315 PVC CR8 38.90 ml

RV conservØ

RV 300

RV 301

RV 302

Tn
Dt
Pr
Fe

Fe
Pr
Dt
Tn

Tn
Dt
Pr
Fe

Fe
Pr
Dt
Tn

Tn
Dt
Pr
Fe

Fe
Pr
Dt
Tn

Tn
Dt
Pr
Fe

Tn
Dt
Pr
Fe

Tn
Dt
Pr
Fe

Dt
Pr
Fe

Tn
Ø 315 PVC CR8 73.00 ml

Ø 315 PVC CR8 75.60 ml

Ø 3
15

 P
V

C
 C

R
8 

55
.0

0 
m

l

Ø 315 PVC CR8 39.95 ml

Ø 3
15

 P
V

C
 C

R
8 

46
.6

0 
m

l

Ø 2
50 P

VC C
R8 67.60 m

l

Ø 
2
5
0
 P

V
C

 C
R

8
   

   
14

.7
5 

m
l

Ø 2
50

 P
V

C
 C

R
8 

42
.7

0 
m

l

Ø 2
50

 P
V

C
 C

R
8 

28
.5

0 
m

l

3.40

2.65

1.60

1.40

1.45

1.30

1.75

2.35

1.70
Fe
Pr
Dt
Tn

Tn
Dt
Pr
Fe

1.70

1.50Pr
Dt

Fe

Tn

Ø 200 PVC CR8 71.90 ml

Ø 200 PVC CR8 40.00 ml
Ø 200 PVC CR8 69.35 ml

Ø 160 PVC CR8 8.50 ml

RV 303

RV 304

RV 305

RV 306

RV 307

RV 308

RV 309

RV 310

Ø 160 PVC CR8 2.90 mlRV 311

RV 315

RV 316

Ø 1
60

 P
V

C
 C

R
8 

54
.3

0 
m

l

Ø 160 PVC CR8 34.30 ml

Ø 160 PVC CR8 36.00 ml

Ø 2
00

 P
V

C
 C

R
8 

24
.0

0 
m

l

Ø 2
00

 P
V

C
 C

R
8 

20
.8

0 
m

l

Ø 200 PVC CR8 66.20 ml

Ø 
1
6
0
 P

V
C

 C
R

8
10

.5
0 

m
l

Ø 160 PVC CR8

8.35 ml

1.77Fe

Dt
Pr

Tn

149.57

151.34

151.14

149.04

1.97

151.01Pr
FeFe

Pr
DtDt

148.74
1.89

150.63
Pr
FeFe
Pr
DtDt

Ø 160 PVC CR8 
 36.30 ml 

Ø 160 PVC CR837.50ml

Ø 160 PVC CR8  37.00 ml

Ø 1
60

 P
V

C
 C

R
8 

38
.0

0 
M

L

Ø 2
00

 P
V

C
 C

R
8 

21
.0

0 
m

l

Ø 2
00

 P
V

C
 C

R
8 

m
l

Reprise Ø 160 Øxistant

Ø 160 PVC CR8 Ø 200 PVC CR8 33.50 ml

Ø 200 PVC CR8 24.00 ml

Fe

Tn

Pr
Dt

145.15
1.75

146.70
146.90

Ø 
2
0
0
 P

V
C

 C
R

8

Regard coulØs

RV 318

RV 315

RV 314

RV 313

RV 312

RV 311

RV 310

RV 309

RV 308

Tn

Fe

Dt
Pr 1.70Pr

Dt

Fe

Tn

Tn

Fe

Dt
Pr 1.68

Ø 1
60

 P
V

C
 C

R
8 

24
.0

0 
m

l

Ø 200 PVC CR8 77.00 ml

Ø 1
6
0
 P

V
C

 C
R

8

   17.50 m
l

Ø 200 PVC CR8 57.60 ml

Ø 2
00 PVC C

R8 78.00 m
l

RV 312RV 313

RV 314

Ø 200 PVC CR8 72.30 ml

Ø 200 PV
C

 C
R

8 49.50 m
l

Tn

Fe

Dt
Pr 2.30

RV 318

RV Existant
conservØ

RV Existant
conservØ

3.15
149.59

152.74

FeFe

DtDt
PrPr

PrPr
DtDt

FeFe

153.33

149.78
3.55

Tn

Fe
Pr
Dt

Dt
Pr
Fe

Tn

Ancien rØ
seau EU raccordØ aux EP

Ancien rØseau EU raccordØ aux EP

134.60
2.60

132.60

134.40

136.78
136.58

135.23
137.75

136.35

137.75

138.17
138.37

136.77

141.07
141.27

138.92

141.73
141.53

139.98

141.84
141.64

140.54

145.27
145.07

143.82

146.88
146.68

145.48
1.40

148.52
148.32

147.12

149.28
149.08

147.68

1.20
142.42
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T8

torsades à rØcuperer

Câble à

rØcupØrer

CANDELABRES MAT 10m

COFFRET DE BRANCHEMENT TYPE 1

COFFRET DE BRANCHEMENT TYPE 2

C2

C1

C1

C1

C1

C1

C2

torsades à rØcuperer

C1

C2

C1

C1

Candelabres doublle crosses

T7

C1

C1

1 fourreau (ECL Pub N°1)

1 fourreau (ECL Pub N°1)

C1

C1

C1

C2

1 fourreau (BT T7 N°3)

1 fourreau (BT T7 N°5)

2 fourreaux (BT T7 N°5)

C1

1 fourreau (BT T7 N°5)

C2

C1

C1

C1

C1

2 fourreaux (BT T7 N°4)

3 fourreaux (BT T7 N°4)

C1

C2

C1

C1

C1

1 fourreau (BT T7 N°4)

2 fourreaux (BT T7 N°4)

3 fourreaux (BT T7 N°4)

1
 f

o
u
rr

e
a
u
 (

B
T

 T
7
 N

°4
)

1 fourreau (BT T7 N°4)

1 fourreau (BT T7 N°4)
1 fourreau (ECL Pub N°1)

1 fourreau (ECL Pub N°2)

1 fourreau (BT T7 N°4)

1 fourreau (BT T7 N°4)

1 Câble HT
1 fourreau (BT T7 N°3)
1 fourreau (BT T7 N°5)
1 fourreau (ECL Pub N°2)

1 fourreau (ECL Pub N°2)
1 fourreau (BT T7 N°5)

1 Câble HT

T9

C1

C1

2 fourreaux (BT T9 N°4)

1 fourreau (ECL Pub N°1)

Candelabre existant

C1

C1

C1

1 fourreau (BT T9 N°1)

ARMOIRE ELECTRIQUE

ARMOIRE ELECTRIQUE

ARMOIRE ELECTRIQUE

C1
2 fourreaux (BT T9 N°1)

2 fourreaux (BT T9 N°1)

1 fourreau (BT T9 N°1)

2 fourreaux (BT T9 N°1)

2 fourreaux (BT T9 N°1)

2 fourreaux (ECL Pub N°1)

1
 f

o
u
rr

e
a
u
 (

E
C

L
 P

u
b
 N

°1
)

1 fourreau (ECL Pub N°1)

1 fourreau (ECL Pub N°1)

1 fourreau (BT T9 N°3)

1 fourreau (BT T9 N°2)
1 fourreau (ECL Pub N°1)

1 fourreau (ECL Pub N°1)

1 fourreau (BT T9 N°2)

2 fourreaux (BT T9 N°2)

2 fourreaux (BT T9 N°3)

1 fourreau (BT T9 N°3)

1 fourreau (ECL Pub N°1)

1 fourreau (ECL Pub N°1)

1 fourreau (BT T9 N°3)

1 fourreau (ECL Pub N°1)

1 fourreau (ECL Pub N°1)

1 fourreau (BT T9 N°3)

1 fourreau (BT T9 N°2)

1 fourreau (ECL Pub N°1)

1 fourreau (BT T9 N°3)

1 fourreau (BT T9 N°2)

1 fourreau (BT T9 N°2)

1 fourreau (BT T9 N°3)

1 fourreau (ECL Pub N°1)

1 fourreau (BT T9 N°2)

1 fourreau (BT T9 N°3)

1 fourreau (BT T9 N°3)

1 fourreau (ECL Pub N°1)

1 fourreau (BT T9 N°2)

1 fourreau (ECL Pub N°1)

1 fourreau (BT T9 N°3)
1 fourreau (BT T9 N°2)

2 fourreaux (BT T9 N°4)

C1

C1

C1

C1

C1

1
 f

o
u
rr

e
a
u
 (

B
T

 T
9
 N

°5
)

1 fo
urre

au (B
T T

9 N
°5)

2 fo
urre

aux (B
T T

9 N
°5)

1 fourreau (ECL Pub N°2)
1 fourreau (BT T9 N°5)

1 fo
urre

au (E
CL P

ub N
°2)

1 fo
urre

au (B
T T

9 N
°5)

1 fourreau (ECL Pub N°2)

2 fo
urr

ea
ux (B

T T
9 N

°5
)

1 fourreau (BT T9 N°5)

1 fourreau (ECL Pub N°2)
1 fourreau (BT T9 N°4)

1 fourreau (BT T9 N°4)

1
 f
o
u
rr

ea
u
 (
E
C

L
 P

u
b
 N

°2
)

1
 f
o
u
rr

ea
u
 (
B

T
 T

9
 N

°5
)

1 fourreau (ECL Pub N°2)
1 fourreau (BT T9 N°5)

1 fourreau (ECL Pub N°2)

1 fourreau (BT T9 N°5)
1 fourreau (BT T9 N°4)

T6

C1
1 fourreau (BT T6 N°1)

C1

1 fourreau (BT T6 N°2)

1
 f

o
u
rr

e
a
u
 (

B
T

 T
6
 N

°2
) 

C1

2 fourreaux (BT T6 N°3)

C1
1 fourreau (BT T6 N°3)

2 fourreaux (BT T6 N°2)

C2

C1

1 fourreau (BT T6 N°4)

C1

C1

C1

C2

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

2 fourreaux (BT T6 N°4)

2 fourreaux (BT T6 N°4)

2 fourreaux (BT T6 N°4)

3 fourreaux (BT T6 N°4)

2 fourreaux (BT T6 N°4)

2 fourreaux (BT T6 N°4)

2 fourreaux (BT T6 N°4)

1 fourreau (BT T6 N°4)

1 fourreau (BT T6 N°4)

1 fourreau (BT T6 N°4)

2 fourreaux (BT T6 N°4)

2 fourreaux (BT T6 N°4)

1 fourreau (BT T6 N°4)

C2

C2

C2

C1

C1

1 fourreau (ECL Pub N°1)

1 fourreau (BT T6 N°5)

1 fourreau (BT T6 N°5)

1 fourreau (BT T6 N°5)

2 fourreaux (BT T6 N°5)

2 fourreaux (BT T6 N°5)

1 fourreau (BT T6 N°5)

1 fourreau (BT T6 N°5)

C1

C1

le long de la clôture
Coffret à implanter

1 fourreau (B
T
 T

6 N
°5)

2 fourreaux (BT T6 N°5)

1 fourreau (BT T6 N°5)

T10

T0

C1

C1

C1

1 fourreau (BT T10 N°3)

2 fourreaux (BT T10 N°3)2 fourreaux (BT T10 N°3)

1 fourreau (BT T10 N°3)

1 fourreau (BT T7 N°7)

2 fourreaux (BT T7 N°7)

C1

C1

C2

C1
C1

C1

C1

C1

1 fourreau (ECL Pub N°1)
1 fourreau (BT T7 N°7)

1 fourreau (ECL Pub N°1)

2 fourreaux (BT T7 N°4)

2 fourreaux (BT T7 N°4)

1 fourreau (ECL Pub N°1)

1 fourreau (BT T7 N°7) 1 fourreau (BT T7 N°7)

1 fourreau (BT T7 N°7)

1 fourreau (BT T7 N°7)

2 fourreaux (BT T7 N°7)

1 fourreau (BT T7 N°7)

2 fourreaux (BT T7 N°7)

1 fourreau (BT T7 N°6)

2 fourreaux (ECL Pub N°2)

C1

2 fourreaux (BT T7 N°6)C1

C1
2 fourreaux (BT T7 N°6)

2 fourreaux (BT T7 N°6)

C1
2 fourreaux (BT T7 N°6)

C1

2 fourreaux (BT T7 N°6)

1 fourreau (BT T7 N°6)

1 fourreau (BT T7 N°6)

1 fourreau (ECL Pub N°2)

2 fourreaux (BT T7 N°7)

2 fourreaux (BT T7 N°4)

3 fourreaux (ECL Pub N°2)

2 fourreaux (BT T7 N°4)

C1

C1

C1

C1

C2

C2

C1

C1

1 fourreau (BT T0 N
°1)

2 fourreaux (BT T0 N°2)

1 fourreau (ECL Pub N°1)

2 fourreaux (BT T0 N°2)

2 fourreaux (BT T0 N°2)

1 fourreau (BT T0 N°2)

3 fourreaux (BT T0 N°2)

1 fo
urr

ea
u (B

T
 T

0 N
°2

)

1 fourreau (BT T0 N°2)

1 fourreau (BT T0 N°2)

2 C
âb

le
s 
H

T

1 fourreau (ECL Pub N°1)

1 fourreau (ECL Pub N°1)

C2

3 fourreaux (BT T9 N°5)

C1

C2

C2

3 fourreaux (BT T8 N°5)

3 fourreaux (BT T8 N°5)

C1

Branchement à reprendre

Branchement à reprendre

1 Câble HT

2 fourreaux (BT T7 N°5)

1 fourreau (BT T7 N°5)

C1

Alimentations existantes
à reprendre

1 Câble HT

1 Câble HT

1 Câble HT

1 Câble HT

1 Câble HT

1 Câble HT

1 Câble HT

1 Câble HT

1 fourreau Libre (BT)

1
 C

âb
le

 H
T

1 Câble HT

1 fo
urr

ea
u (B

T T
9 N

°4
)

1 fo
urr

ea
u (B

T T
9 N

°5
)

1 fo
urr

ea
u (E

C
L P

ub N
°2

)

1 fourreau (ECL Pub N°2)
1 Câble HT

1 fourreau (BT T9 N°1)

1 fourreau (BT T9 N°1)

1 fourreau (BT T9 N°1)

1 fourreau (ECL Pub N°2)
1 Câble HT

1 Câble HT

2 Câbles HT

2 Câbles HT

1 Câble HT

1 C
âb

le
 H

T

2 Câbles HT

1 fourreau (BT T10 N°3)1 fourreau (BT T10 N°3)1 fourreau (BT T10 N°3)

1 fourreau (BT T10 N°3)
1 fourreau (BT T10 N°3)

1 Câble HT

2 Câbles HT

1 fourreau (BT T0 N°2)

1 fourreau (ECL Pub N°1)
1 fourreau (BT T0 N°2)

2 Câbles HT

1 Câble HT

1 fourreau (BT T7 N°5)
2 fourreaux (ECL Pub N°2)

1 fourreau (BT T7 N°3)
2 Câbles HT

1 fourreau (BT T7 N°4)

1 fourreau (ECL Pub N°2)

1 fourreau (BT T7 N°4)1 Câble HT

1 Câble HT

1 fourreau (ECL Pub N°2)
1 fourreau (BT T7 N°4)

1 fourreau (ECL Pub N°2)
1 fourreau (BT T7 N°4)

1 fourreau (ECL Pub N°2)

1 fourreau (BT T7 N°6)

1 fourreau (BT T7 N°6)

1 fourreau (ECL Pub N°2)

1 fourreau (ECL Pub N°2)

1 fourreau (BT T7 N°6)

1 fourreau (ECL Pub N°2)

1 fourreau (ECL Pub N°1)
1 fourreau (BT T7 N°7)

1 fourreau (ECL Pub N°1)

1 fourreau (ECL Pub N°1)1 fourreau (ECL Pub N°1)

1 fourreau (ECL Pub N°1)

1 fourreau (BT T7 N°4)

1 fourreau (ECL Pub N°1)
1 fourreau (BT T7 N°4)

1 fourreau (ECL Pub N°1)

1 fourreau (BT T7 N°7)

1 fourreau (ECL Pub N°1)

1 fourreau (BT T7 N°7)

1 fourreau (ECL Pub N°1)

2 fourreaux (BT T7 N°7)

1 Câble HT

1 Câble HT

1 Câble HT

2 fourreaux (BT T8 N°4)

2 fourreaux (BT T8 N°5)

1 fourreau (BT T6 N°3)

1 fourreau (BT T6 N°1)

1 fourreau (BT T6 N°5)
1 fourreau (ECL Pub N°1)

1 fourreau (ECL Pub N°1)
1 fourreau (BT T6 N°5)

1 fourreau (BT T6 N°5)
1 fourreau (ECL Pub N°1)

1 fourreau (ECL Pub N°1)
1 fourreau (BT T6 N°5)

1 fourreau (ECL Pub N°1)
1 fourreau (BT T6 N°5)

et à raccorder dans le coffret

Câble 4G10 mm2 Cu existant 

Branchement du bâtiment 475  
à rØcuperer et à raccorder 

Coffret 

1 fourreau (BT T6 N°4)

1 fourreau (BT T6 N°4)

1
 f

o
u
rr

e
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u
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°4
)

à implanter 

Coffret à implanter

2 fourreaux (ECL Pub N°2)

un fourreau pour 

Alim TV et TEL

E1

E1 E1

E1

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2
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E2

E2

E2
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E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1
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E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1
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E1

E1

E1

E1

(BATIMENT 0274)

à implanter 

Coffret 
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E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2
E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2 E2 E2

Branchement de l’eclairage

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

C1

Bâtiments 0372_0374

1 fourreau (BT T9 N°3)

E2

E2

E2

E2

E2

1 fourreau (ECL Pub N°2)

1 fo
urre

au (B
T T

9 N
°5)

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

1 fourreau (BT T9 N°5)

1 fourreau (ECL Pub N°2)
1 fourreau (BT T9 N°5)

1 fourreau (BT T9 N°5)
1 fourreau (ECL Pub N°2)

1 fourreau (BT T9 N°5)
1 fourreau (ECL Pub N°2)

1 Câble HT

1 Câble HT
1 fourreau (BT T9 N°4)
1 fourreau (ECL Pub N°2)

1 fourreau (ECL Pub N°2)
1 fourreau (BT T9 N°4)

1 Câble HT

1 Câble HT
1 fourreau (ECL Pub N°2)

1 Câble HT

1 Câble HT

2 Câbles HT

1 fo
urr

ea
u (E

C
L P

ub N
°1

)

C1

1 Câble HT
1 fourreau (BT T7 N°5)
1 fourreau (ECL Pub N°2)

1 fourreau (ECL Pub N°2)
1 fourreau (BT T7 N°5)
1 fourreau (BT T7 N°3)

1 Câble HT

1 fourreau (ECL Pub N°1)

1 fourreau (BT T7 N°7)

1 fourreau (BT T7 N°7)

1 fourreau (ECL Pub N°1)

3 fourreaux (ECL Pub N°1)

1 fourreau (BT T7 N°4)
1 fourreau (ECL Pub N°2)

1 fourreau (BT T7 N°4)

3 fourreaux (ECL Pub N°2)

2 Câbles HT

1 fourreau (BT T7 N°5)
1 fourreau (ECL Pub N°2)

1 fourreau (BT T7 N°3)
1 fourreau (BT T7 N°4)

1 fourreau (ECL Pub N°2)

1 fourreau (BT T7 N°4)1 Câble HT

1 fourreau (ECL Pub N°2)

1 fourreau (BT T7 N°4)

1 Câble HT

1 Câble HT
1 fourreau (BT T7 N°3)
1 fourreau (BT T7 N°5)
1 fourreau (ECL Pub N°2)

1 fourreau (BT T7 N°5)

1 fourreau (ECL Pub N°2)
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DE GUER

0265

0473

Carrefour LECLERC

0041
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0706

0705

0704

0703

reservoir

ville de Guer

10.31

TEL

231

228

229 230

232

233

234
TEL + GTC

CHF

Reservoir 2x500 m3

BATIMENT 0464

BATIMENT 0463
Reservoir 1000 m3
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Chambre de Vannes

Chambre de Vanne

INCENDIE

REFOULEMENT MONTERVILLY

0868 0866

0867

0869

0870


