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AP639
5 400 m3/h

Caisson désenfumage
ALDES ProtectONE R 8.0
5 400 m3/h
(+20% = 6480 m3/h)
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Caisson désenfumage 2V
ALDES ProtectONE R EL 21.0
14 400 / 5 400 m3/h
(+20% = 17 280 m3/h)
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Dépose / repose isolation au sol
Cheminement en gaine CF PROMAT dans
les combles
Sortie sur toiture par menuiserie existante
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ALDES ProtectONE R 8.0
5 400 m3/h
(+20% = 6480 m3/h)
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