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ASCENSEURS

BUREAU PHARMACIEN

BUREAU SECRETARIAT

DISTRIBUTION

sas

CONDITIONNEMENT

STOCKAGE

DEPART VERS
  SERVICES

Stérilisateur

LOCAL B.T.

ENTREE PRINCIPALE
RADIOLOGIE

CIRC.6

ASC. 1 ASC. 2

local tech. INFO.
ATTENTE

RADIO

CIRC.7

desh.

desh.

wc

desh.

WC

DGT.

INTERPRETATION

desh.

WC PMR

DGT.

ACCUEIL

CIRC.1

SALLE 1 CH.NOIRE MAMMOGRAPHIE

RADIOLOGIE

S: 11,90m
²

S: 8,78m²

S: 10.75m²
5,13m²

S: 40,07m²
S: 41,82m²

S: 5,91m²
S: 10,96m² S: 11,01m²

S: 4,64m²

S: 26,15m²

S: 8,00m²

S: 25,35m²

S: 4,74m²S: 7,57m²

S: 24,15m²
S: 5,85m²

S: 5,82m²

S: 33,36m²

1,95m²

S: 8,10m²

S: 51,34m²
S: 32,80m²

S: 20,74m²

S: 9,97m²

S: 12,68m²

SECRETARIATATTENTEATTENTE

S: 6.00m²

Place PMR

Rénovation
partielle plafond
et corniche

Rénovation sols,
plafond, murs

Rénovation sols,
plafond, murs

Rénovation sols,
plafond, murs

Rénovation sols,
plafond, murs

Rénovation  plafond

création porte
avec FP

Dépose porte
double alu -
nouvelle porte
tiercée (C.A.
ALLIGATOR)

FERMETURE et
ACCES CHANTIER FERMETURE

ZONE CHANTIERRénovation plafond

Rénovation plafond
volet roulant élec. volet roulant élec.

suppr. porte suppr. placo pour
ouverture

suppr. porte et
ouverture placo

Ventouse

Ventouse

porte Rep. 1 porte Rep. 2

porte Rep. 3

PD 2

RJ 45

RJ 45

LEGENDE LUMINAIRES

LEGENDE DESIGNATION

LEGENDE APPAREILLAGE

LEGENDE DESIGNATION

Bloc autonome portable d'intervention (BAPI)

Prise informatique/téléphone RJ45 type : MOSAIC encastrée / en plafond pour WIFI /
PLEXO

Coffret coupure d'urgence / Alimentation électrique / contact d'ouverture de porte

Tableau électrique

Détecteur pour circulation / détecteur de mouvement saillie en applique type RC-plus next
230 de marque BEG

RJ 45

Poste de travail informatique comprenant  4 PC 2P+T 10/16 A et 2 RJ45 / Poste de travail
informatique comprenant  4 PC 2P+T 10/16 A et 1 RJ45

S

Bloc autonome de balisage : classique / étanche

16

Downlight à Led 19W 2120 lumens 4000°K DALI (type B)

Chemin de câbles Courants Forts / Courants faibles

Plafonnier encastré à Led UGR19 34W 4100 lumens 4000°K DALI (type A)

16

PC 2P+T 10/16A type PLATINIUM encastrée au sol / spécialisée type MOSAIC encastrée /
PLEXO encastrée / plexo saillie

RJ 45

Détecteur de présence encastré type PD2 / Détecteur de présence type PD2N-M-DACO
maître à gradation DALI

Alarme Incendie : Détecteur automatique - Déclencheur manuel - Diffuseur sonore AGS -
Flash lumineux

Goulotte PVC / colonne verticale

RJ 45

Wifi

HDMI

Contrôle d'Accès : Lecteur de badges / Bouton de sortie / Déclencheur manuel de couleur
verte : "ouverture porte"

Vidéo-surveillance : Caméra "Dome" IP / détecteur intrusion

Interrupteur simple allumage type MOSAIC / saillie / PLEXO encastré / PLEXO saillie /
Commutateur à clé 3 positions type MOSAIC

Va et vient type MOSAIC / saillie / PLEXO encastré / PLEXO saillie

Bouton poussoir type MOSAIC simple - pour marche/arrêt variation / PLEXO encastré /
PLEXO saillie / plexo saillie pour marche/arrêt variation

PC 2P+T 10/16A type MOSAIC / en goulotte à clippage direct / PLEXO encastré / type
PLEXO saillie

Liaison HDMI

4
PD4 M K

DM

HDMI

Poste de travail boîtier encastré de sol comprenant  4 PC 2P+T , 1 RJ45 et 1 HDMI / PT
comprenant 3 PC 2P+T, 2 RJ45 et 1 HDMI

RJ 45

HDMI

Contact feuillure / Digicode / Clavier d'alarme

PD2N M DACO

93 452

+-

Zone rénovée

O

Bouche de ventilation

Prise fluides médicaux

Cassette climatisation

ECHOGRAPHIE

SALLE D'EXAMEN
SCANNER

VENTILATION
CLIMATISATION

INTERPRETATION

CONTROLE

PREPARATION

CIRCULATION

ATTENTE

SAN.

DESH. DESH.

S: 17,52m²

S: 14,12m²

1,24m²

1,66m²

1,68m²

S: 36,08m²
S: 14,11m²

S: 20,13m²

S: 6,75m²

S: 27,89m²

S: 7,52m²

S: 9,46m²

S: 17,31m²

S: 15,36m²

1,59m²

1,59m²

1,51m²

S: 43,33m²

S: 21,26m²

S: 11,00m²

S: 4,12m²

S: 18,48m²S: 31,14m²

3.38 m²
Douche
E-106

HSP:
HSD:

15.39 m²

Plaf :Peinture
Mur :Peinture
Sol :Peinture

250
290

Ventilation

HSP:
HSD:

27.91 m²

0
0

Patio 3

HSP:
HSD:

32.18 m²

Plaf :Dalle 60x60
Mur :Protection murale + Peinture
Sol :PVC

250
290

Degt 8
CE-101

AF

93 x 204ht

163 x 204ht

83 x 204ht

15
3 

x 
20

4h
t

123 x 204ht

103 x 204ht
Bois
contrôle d'accès

14
3 

x 
20

4h
t

co
nt

rô
le

 d
'a

cc
ès

163 x 204ht

93
 x

 2
04

ht

93 x 204ht
contrôle d'accès

93 x 204ht
contrôle d'accès

83 x 204ht

83 x 204ht

93 x 204ht

80 x 204ht

83 x 204ht

HSP:

19.98 m²

250

Developpement
N-116

HSP:
HSD:

14.95 m²

250
290

Dgmt 2
N-102

HSP:
HSD:

1.77 m²

250
290

San. H
N-114

HSP:
HSD:

1.69 m²

250
290

San. F
N-114

HSP:
HSD:

0.65 m²

Plaf :Peinture
Mur :Peinture
Sol :PVC

250
290

Rgt log.

HSP:
HSD:

15.90 m²

Plaf :Fibres de bois
Mur :Protection murale étanche
Sol :Carrelage

250
290

Déchets
E-108

HSP:
HSD:

5.09 m²

Plaf :Dalle 60x60
Mur :Protection murale + Peinture
Sol :PVC

250
290

Lave-bassin
E-107

ECHOGRAPHIE

URGENCES

S: 3,27m²S: 3,09m²

S: 14,77m²

DESH. DESH.

COMMANDE

SALLE
D'EXAMEN
S: 28.50 m²

S: 5,65 m²

PREPARATION

Rénovation sols,
plafond, murs

Rénovation sols,
plafond, murs

Rénovation sols,
plafond, murs

FERMETURE
CHANTIER

ACCES CHANTIER

FERMETURE
CHANTIER

cloison CF 1H

porte à créer (Salto)

portes à créer
(Salto)

porte à créer extension sol
souple, peinture
murs

cloisons et portes
Rep. 4

OFFICE RADIO

ECHOGRAPHIE

SALLE D'EXAMEN
SCANNER

VENTILATION
CLIMATISATION

INTERPRETATION

CONTROLE

PREPARATION

CIRCULATION

ATTENTE

SAN.

DESH. DESH.

S: 17,52m²

S: 14,12m²

1,24m²

1,66m²

1,68m²

S: 36,08m²
S: 14,11m²

S: 6,75m²

S: 27,89m²

S: 9,46m²

S: 17,31m²

S: 15,36m²

1,59m²

1,59m²

1,51m²

S: 43,33m²

S: 21,26m²

S: 11,00m²

S: 4,12m²

S: 18,48m²S: 31,14m²

HSP:
HSD:

15.39 m²

Plaf :Peinture
Mur :Peinture
Sol :Peinture

250
290

Ventilation

HSP:
HSD:

27.91 m²

0
0

Patio 3

HSP:
HSD:

32.18 m²

Plaf :Dalle 60x60
Mur :Protection murale + Peinture
Sol :PVC

250
290

Degt 8
CE-101

Meuble bas +
meuble haut

93 x 204ht

163 x 204ht

83 x 204ht

15
3 

x 
20

4h
t

123 x 204ht

103 x 204ht
Bois
contrôle d'accès

14
3 

x 
20

4h
t

co
nt

rô
le

 d
'a

cc
ès

163 x 204ht

93
 x

 2
04

ht

93 x 204ht
contrôle d'accès

93 x 204ht
contrôle d'accès

83 x 204ht

83 x 204ht

80 x 204ht

83 x 204ht

HSP:
HSD:

14.95 m²

250
290

Dgmt 2
N-102

HSP:
HSD:

1.77 m²

250
290

San. H
N-114

HSP:
HSD:

1.69 m²

250
290

San. F
N-114

HSP:
HSD:

0.65 m²

Plaf :Peinture
Mur :Peinture
Sol :PVC

250
290

Rgt log.

HSP:
HSD:

15.90 m²

Plaf :Fibres de bois
Mur :Protection murale étanche
Sol :Carrelage

250
290

Déchets
E-108

HSP:
HSD:

5.09 m²

Plaf :Dalle 60x60
Mur :Protection murale + Peinture
Sol :PVC

250
290

Lave-bassin
E-107

ECHOGRAPHIE

URGENCES

S: 3,27m²S: 3,09m²

S: 14,77m²

DESH. DESH.

COMMANDE

SALLE
D'EXAMEN
S: 28.50 m²

S: 5,65 m²

PREPARATION

tableau SG
Alim. Machine
Scanner

RJ 45

4 câbles cat 6a
en attentes en FP

O

O

O

OO

O

armoire existante
fluides médicaux

TD existant scanner

Prises fluides médicaux
O2 et vide

radiateurs à
déposer

radiateur vertical
existant

nouveau radiateur
vertical 9 22V 2100

Ventouse

Ventouse

appel
maladeappel

malade

+-

+-

RJ 45

RJ 45

RJ 45

RJ 45
RJ 45

RJ 45

RJ 45

RJ 45

RJ 45RJ 45

RJ 45RJ 45

implantation
appareillages à
valider en EXE

alim. VMC

O

120

nouveau
radiateur
22KV600
0520
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PROTO
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local tech. INFO.
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RADIO

CIRC.7

desh.

desh.

wc

desh.

WC
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INTERPRETATION

desh.

WC PMR

DGT.

ACCUEIL

CIRC.1

SALLE 1 CH.NOIRE MAMMOGRAPHIE

RADIOLOGIE

S: 11,90m
²

S: 8,78m²

S: 10.75m²
5,13m²

S: 40,07m²
S: 41,82m²

S: 5,91m²
S: 10,96m² S: 11,01m²

S: 4,64m²

S: 26,15m²

S: 8,00m²

S: 25,35m²

S: 4,74m²S: 7,57m²

S: 24,15m²
S: 5,85m²

S: 5,82m²

S: 33,36m²

1,95m²

S: 8,10m²

S: 51,34m²
S: 32,80m²

S: 20,74m²

S: 9,97m²

S: 12,68m²

SECRETARIATATTENTEATTENTE

S: 6.00m²

Place PMR

RJ 45

RJ 45

RJ 45

RJ 45

RJ 45

RJ 45

RJ 45

RJ 45

RJ 45

RJ 45

RJ 45

RJ 45

RJ 45

RJ 45

RJ 45

RJ 45

RJ 45

RJ 45

RJ 45

RJ 45

RJ 45

RJ 45

RJ pour borne
distributeur de
ticket (+ alim. en
faux plafond)

PROVISOIRE :
RJ pour borne
distributeur de ticket (+
alim. en faux plafond)

PROVISOIRE :
Ecran (HDMI et alimentation
depuis branchement
existant en FP)

+-

+-

Ventouse

Ventouse

Ventouse

Ventouse

Contrôle d'accès
SALTO ALIGATOR

Cde écl. à
reprendre

Cde écl. à
reprendre

Cde écl. à
reprendre

Ecran (HDMI et alimentation
depuis branchement
existant en FP)

Alim. VRAlim. VRAlim. VR

TD existant Imagerie

O

INSTALLATIONS PROVISOIRES
PENDANT LES TRAVAUX

E-mail : icso@beticso.com

Téléphone: 02.51.35.13.88
85300 CHALLANS
3, rue Pierre-Gilles de Gennes

Site web : www.beticso.com

LE  

ECHELLE :

MODIFICATIONSIND.DATE Dossier n° 

I n g é n i e u r s  C o n s e i l s
S  e  c  o  n  d     O  e  u  v  r  e
Bureau d'Etudes Fluides

LOT N° 
1 à 7

REP 01

DCE
26.23

06/07/2026

1/100

24, Quai de la République85 800 ST GILLES CROIX DE VIE

C

AK470150 m²UZa2

PROJET DE :

MAITRE D'OUVRAGE ADRESSE DU PROJET

DATE       :
Modifiée le :Echelle: N° plan

-Zone:-Superficie :-Numéro cadastral :-Section cadastrale :

PARCELLE :

Construction d'une résidence de 2 logements + 1 local commercial"Brut" - "Villa Joséphine"

SARL CAP OCEAN67, Rue de l'Atlantique85 270 ST HILAIRE DE RIEZ

07 Octobre 2019PLANS :

1:50-Plan du RDC-Plan du R+1-Plan du R+2

1

MAITRE D'OUVRAGE ADRESSE DU PROJET

N° plan

CHLVO
20, Bd Guérin
85 300 CHALLANS

PLANS :

AMENAGEMENT DE LOCAUX POUR LE 2ème SCANNER
85 300 CHALLANS

plan de repérage

CHLVO
20, Bd Guérin
85 300 CHALLANS

plan fluides
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