
Labo Physique
Bât 83

DSI
Bât 7

Ensemble
Direction
des Etudes Bât 13

Bât 69

Actv libres 
Bât 26

Bât 22

Gymnase
Bât 25

Logements 
élèves
Bât 17

Infirmerie
Bât 15

Laboratoires 
- Aile 2

Bât 27

Légende

Bâtiments 
desservis par le 
réseau chaud

Bâtiments 
desservis par le 
réseau froid

RCU EPA

Chaudières gaz

Sera cédé à l’EPA à 
partir de 2029

1 chaudière gaz /bât
1 chaudière gaz /bât

1 chaudière gaz /bât → passage PAC fin 2025

Périmètre IDEX primaire
Gesten secondaire

Géothermie avec appoint gaz en 2025

Groupe froid

Radiants 
électriques

PAC 2026

Bât 105

Bât 107
PAC 2027-2028

PAC 2027

Hors périmètre 
Gesten

Bâtiments 
desservis par le 
réseau air 
comprimé

Bât 8

et Local froid

14,25 GWh/an
7,87 GWh/an

Sources des données : Carte du campus de l’X sur le site de 
polytechnique et plan avec les chaufferies du site
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Bât 
64

Bât 28

Bât 86

PAC

Bât 19

Bât 101 Bât 409

Bât 18

Bât 411
PAC

Bât 6

Bât 21

Bât 60Bât 102

SIRTA
PAC + ballon ECS 
électriques

Remise en service 
prévue en 2029
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