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w
Fin de signal
du détecteur
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a , 60‘»\9 0.70

L 0.89

268.95

OT TT

Fin de signal
du détecteur

© ZTampon.‘ 260.60m

IDRegard: REG_EPOO4

ZRadier: 258.90m (1.70)

Zfe(EP06): 259.55m (1.05)
Zfe(EPo7): 259.55m (1.05)
Zfe(EPo4): 258.90m (1.70)
<% Zfe(Epos): 258.90m (1.70)

- EP05 @300

EPO7 @125

Sonde Bloquée

Obstacle

egard: REG_EPQO§

@60.73

Fin de signal
du détecteur

IDRegard: REG_EU003

ZTampon: 260.58m
ZRadier: 256.98m (3.60)
Zfe(EUo4): 258.35m (2.23)
Zfe(Euo3): 256.98m (3.60)

@\6\
8
0.83

Air médical

Fin de signal
du détecteur

Fin de signal
du détecteur

Regard

ZTampon: 260,474
ZRadier: 25974

Dalle de répartition provisoire pour
protection des réseaux fluides médicaux

U existant a

Dévoiement en option du réseau EU
existant hors emprise fondation extension

regard borgne)

dévoyer hors emprise

extension IRM
(regard existant converti en

(selon position du réseau lors des fouilles de reconnaissance)

Deévoiement en option du réseau EP

existant hors emprise fondation extension
(selon position du réseau lors des fouilles de reconnaissance)

Dévoiement et approfondissement
du réseau AEP existant
hors emprise fondation extension

N\

Raccordement sur
réseau EP existant
avec créeation de regard

Reéseau EU existant

Reéseau EP existant

Réseau AEP existant

Raccordement sur
réseau EU existant
avec création de regard

269.04

LEGENDE AMENAGEMENT :

LEGENDE RESEAU EAUX PLUVIALES :

NN

CANALISATION EAUX PLUVIALES

CANIVEAU A GRILLE
REGARD DE VISITE DN1000

REGARD DE DESCENTE EP

LEGENDE RESEAU EAUX USEES :

REGARD DE BRANCHEMENT 500 x 500

|

| . .

i DALLE DE REPARTITION PROVISOIRE EN BETON (yc treillis soudés)
I

1

REFECTION DE L'ENROBE (enrobé mis en oeuvre & la main sans finisher)

CANALISATION EAUX PLUVIALES EXISTANTE A DEVOYER (OPTION)

AR AAY CANALISATION EAUX USEES EXISTANTES A DEVOYER (OPTION)
CANALISATION EAUX USEES
©® REGARD DE VISITE DN800
REGARD DE BRANCHEMENT 400 x 400

LEGENDE RESEAU EAU POTABLE :

RESEAU AEP PVC

A VANVANVA VS RESEAU AEP EXISTANT A DEVOYER

En cas de contradiction sur les fonds de plans et la cotation entre les plans "architecte" et les plans techniques, seuls les

plans "architecte” prévalent.
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ME \\DOMAINE_W3.LOCAL\PRODUCTION\PRODUCTION\2366 — IRM CHU LIMOGES\INFRASTRUCTURES -
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CHU

Construction d'un batiment neuf de radiologie
en Imagerie par Résonance Magnétique (I.R.M)
Hopital de la Femme, de la Mére et de I'Enfant

CHU

Canira hoapitallar univansitaine

Centre ho_spitalier universitaire H F M E
— Limoges — ( )
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE LIMOGES
MAITRE D'OUVRAGE : Direction des constructions, de la sécurité et

du patrimoine

Le Cluzeau

21 avenue Dominique LARREY
87042 LIMOGES

AMO :

AP
L.l

AMP-LI

93 Route de Burgaud
31330 SAINT CEZERT
Tél. 06 124124 14
fabienne.lafon@amp-pl.fr

ARCHITECTE :

Nathalie FAYAT Architecture
26 avenue Maréchal Foch
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Tél: 055517 09 83
nfayat@orange.fr

BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES :

GROUPE

www.cetab. fr

GROUPE CETAB

61 rue du Professeur Lannelongue
BP 80033

33041 BORDEAUX CEDEX

Tél: 0557 191200

E-mail : cetab.bx@cetab.fr

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :
ARQUANTES

ARQUANTES

Parc Ester Technopole - Immeuble Boréal - 24 rue Atlantis
87000 LIMOGES

Tél: 09 814507 09

contact@arquantes.com

OPC:
ARQUANTES

ARQUANTES

Parc Ester Technopole - Immeuble Boréal - 24 rue Atlantis
87000 LIMOGES

Tél: 09 814507 09

contact@arquantes.com

BUREAU DE CONTROLE :

o)

SOCOTEC

SOCOTEC

Technopole Ester - 5 rue Columbia
87000 LIMOGES

Tél: 0555426350

SPS:

VERITAS

Technopole Ester - 21 rue Columbia
87000 LIMOGES

Tél: 0969 39 10 09

Plan de dévoiement de réseaux

VRDO1
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