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TGI
5.33 m2

HSP 3.14

D43_Courrier
Services généraux

CA
20.94 m2

0.12

0.
12

0.
12

Unité intérieur 
existante déplacée

Dépose de l’unité intérieure 
de clim existante et pose 
d’une nouvelle unité

Pose d'un nouveau 
système de clim

Réseaux de clim
existant modifié

Réseaux de clim
existant modifié

Dépose du système de 
climatisation existant

Unité extérieur de 
clim existante 

conservée en l'état 

Vers unité intérieure de 
clim Ui 4.3 à créer

Vers unité intérieure 
de clim Ui 4.2 à créer 

au niveau A 

Passage des réseaux 
en plénum existant 

Ui 4.1 Ui 3.1

Ui 3.1

CL 3

CL 4

Prise de courant

DESCRIPTION

LÉGENDE ELEC PROJET

SYMBOLE

Indicateur action

Détecteur incendie

Interrupteur simple allumage

Alimentation électrique

Luminaire type A

Luminaire type C

Luminaire type B

détecteur de présence 

Tableau divisionnaires 

Bloc secours 

Goulotte électrique

Prise de courant

DESCRIPTION

LÉGENDE ELEC EXISTANTE

SYMBOLE

Indicateur action

Détecteur incendie

Interrupteur simple allumage

Alimentation électrique

Luminaire type spot LED

Coffret UTL 

DESCRIPTION

LÉGENDE CVC PROJET

SYMBOLE

Extracteur 

Bouche d'extraction coupe feu

Bouche d'extraction plafond / murale

Unité intérieur de climatisation 

Panneau rayonnant eau chaude

Unité extérieur de climatisation 

DESCRIPTION

LÉGENDE CVC EXISTANTE

SYMBOLE

CLXX

Radiateur

BCF

CLXX

Panneau rayonnant eau chaudeRadiateur

Réseaux de climatisation

Réseaux de ventilation 
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C3_Délibérés
Audience

LC
31.03 m2

C4_Magistrat
Bureau

TGI
17.75 m2

C5_Présidente TGI
Bureau

TGI
41.16 m2

C6_Secrétariat Présidente
Bureau

TGI
14.19 m2

C7_Magistrat
Bureau

TGI
15.20 m2

C8_Délibérés
Audience

LC
48.25 m2

C9_Bureau
Bureau

TGI
15.20 m2

Salle d'audience P
Audience

LC
111.88 m2

Salle d'audience L
Audience

LC
147.50 m2

Salle d'audience H
Audience

LC
205.91 m2

Salle d'audience D
Audience

LC
180.58 m2

Salle d'audience N
Audience

LC
33.39 m2

C1_B.E.X.
Bureau

TGI
15.58 m2

CS2_WC
Sanitaires

LC
2.92 m2

Salle des Pas Perdus
Accueil

LC
676.86 m2

Circulation
Circulation

LC
15.26 m2

Circulation
Circulation

LC
17.78 m2

Circulation
Circulation

LC
16.75 m2

Circulation
Circulation

LC
32.01 m2

Circulation
Circulation

LC
6.05 m2

Palier Esc1
Autres Surfaces SUB

LC
5.69 m2

Circulation
Circulation

LC
13.77 m2

Circulation
Circulation

LC
42.16 m2

CS11_Sanitaires
Sanitaires

LC
9.15 m2

C13_Juge
Bureau

TGI
11.86 m2

C14_Juge
Bureau

TGI
21.42 m2

C12_Juge
Bureau

TGI
10.71 m2

Circulation
Circulation

LC
18.07 m2

Palier Esc2
Autres Surfaces SUB

LC
5.96 m2

Circulation
Circulation

LC
52.63 m2

Salle d'audience K
Audience

LC
32.96 m2

Circulation
Circulation

LC
18.15 m2

Circulation
Circulation

LC
28.87 m2

Hall d'entrée
Circulation

LC
65.38 m2

SAS d'entrée
Circulation

LC
4.40 m2

Circulation
Circulation

LC
19.04 m2

C15_Réunion/Bibliothèque
Réunion
Avocats

47.02 m2

Hall
Circulation

Avocats
45.38 m2

C16_Bureau
Bureau
Avocats

13.02 m2

C17_Bureau
Bureau

Avocats
26.34 m2

C19_Bureau
Bureau
Avocats

13.84 m2

C21_Bureau
Bureau

Associations
48.40 m2

C22_Bureau
Bureau

Associations
35.82 m2

CS20_WC
Sanitaires

LC
2.44 m2

Circulation
Circulation

LC
59.25 m2

Circulation
Circulation

LC
9.96 m2

Circulation
Circulation

LC
25.42 m2

Circulation
Circulation

LC
26.88 m2

Circulation
Circulation

LC
16.74 m2

C23_Bureau Président
Bureau

CA
15.28 m2

C24_Salle des jurés
Audience

CA
34.42 m2

Palier Esc4
Autres Surfaces SUB

LC
4.41 m2

Salle d'audience G.1
Audience

LC
77.82 m2

C25_Salle des témoins
Audience

CA
18.77 m2

C24.1_Salle des experts
Audience

CA
19.44 m2

C27_Salle des témoins
Audience

CA
14.36 m2 CS25.1_WC

Sanitaires
CA

14.96 m2

CS26_WC
Sanitaires

CA
3.19 m2

CS27.1_WC
Sanitaires

CA
2.87 m2

C28_Cellules
Détention

CA
13.86 m2

CS29_WC
Sanitaires

LC
2.66 m2

Circulation
Circulation

LC
17.53 m2

C30_Magistrat
Bureau

CA
32.04 m2

C31_Magistrat
Bureau

CA
17.27 m2

Palier Esc5
Autres Surfaces SUB

LC
5.00 m2

C32_Salle des délibérés
Audience

CA
57.05 m2

C33.2_Magistrat
Bureau

CA
9.14 m2

C33.1_Magistrat
Bureau

CA
9.11 m2

C33_Magistrat
Bureau

CA
8.90 m2

Salle d'audience C
Audience

LC
32.99 m2

C42_Bureau polyvalent
Bureau

LC
16.86 m2

Circulation
Circulation

LC
16.26 m2

Circulation
Circulation

LC
27.40 m2

Circulation
Circulation

LC
5.62 m2

Circulation
Circulation

CA
28.93 m2

Circulation
Circulation

CA
12.36 m2

C36_Magistrat
Bureau

CA
17.54 m2

C37_Magistrat
Bureau

CA
31.27 m2

C34_1er Président
Bureau

CA
37.64 m2

Circulation
Circulation

LC
14.48 m2

C39_Magistrat
Bureau

CA
16.01 m2

C40_Magistrat
Bureau

CA
20.69 m2

C41_Magistrat
Bureau

CA
22.53 m2
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CA
9.17 m2

Circulation
Circulation

CA
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Circulation
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7.29 m2

C35_Secrétariat 1er Président
Bureau

CA
14.09 m2
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Autres Surfaces SUB
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Circulation
Circulation

LC
29.19 m2

Circulation
Circulation
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5.67 m2
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13.59 m2

Salon de réceptions
Accueil

LC
96.95 m2

Circulation
Circulation

LC
27.49 m2

Circulation
Circulation

LC
15.98 m2

Circulation
Circulation

LC
7.63 m2

PCS
Services généraux

LC
7.20 m2

GUG1_Accueil/Orientation
Accueil

LC
15.72 m2

GUG3_Greffier
Bureau

TGI
13.27 m2

GUG2_Accueil/Orientation
Accueil

LC
13.46 m2

GUG4_Greffier
Bureau

TGI
13.18 m2

GUG5_Greffier
Bureau

CA
13.16 m2

GUG6_Box entretien
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Avocats
9.07 m2

GUG7_Box entretien
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Associations
9.06 m2

Circulation
Circulation

CA
5.18 m2

CS38_WC
Sanitaires

CA
2.97 m2

CS34.1_WC privatif
Bureau

CA
6.35 m2

CSP_Sanitaires public
Sanitaires
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12.24 m2
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Autres Surfaces SUB
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4.40 m2
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LC
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Circulation
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LC
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Circulation
Circulation

CA
3.64 m2

Circulation
Circulation

LC
7.36 m2

Circulation
Circulation

LC
8.67 m2

Local ménage
Services généraux

LC
3.09 m2

Rangement
Bureau

CA
8.93 m2
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LC
177.18 m2

E39_Combles<1.80m
Locaux Techniques

LC
143.40 m2

E31_Combles<1.80m
Locaux Techniques

LC
50.91 m2

E32_Combles
Locaux Techniques

LC
36.16 m2

E30_Combles
Locaux Techniques

LC
19.30 m2

E29_Combles<1.80m
Locaux Techniques

LC
22.60 m2

E27_Combles<1.80m
Locaux Techniques

LC
19.75 m2

E28_Combles
Locaux Techniques

LC
3.92 m2

E35_Combles
Locaux Techniques

LC
15.00 m2

E36_Combles
Locaux Techniques

LC
24.00 m2

E37_Combles
Locaux Techniques

LC
45.97 m2

E34_Combles
Locaux Techniques

LC
13.15 m2

E33_Combles
Locaux Techniques

LC
34.32 m2

E33_Combles
Locaux Techniques

LC
44.30 m2

E43_Combles<1.80m
Locaux Techniques

LC
15.01 m2

E42_Combles<1.80m
Locaux Techniques

LC
13.03 m2
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.4

4

E1_Combles
Locaux Techniques

LC
40.09 m2

E2_Combles<1.80m
Locaux Techniques

80.63 m2

Vers Bouche d'extraction 
coupe feu 150m3/h à 

créer

Extracteur en 
comble 

Sortie de toiture 
existante

Vers Bouche 
d'extraction sanitaire

Vers Bouche 
d'extraction sanitaire

Vide sur patio 1

Limite : 1.80m

Ht Mur : 0.10mHt Mur : 0.10m

Li
m

ite
 : 

1.
80

m
Li

m
ite

 : 
1.

80
m

Limite : 1.80m

Li
m

ite
 : 

1.
80

m

E21_Combles<1.80m
Locaux Techniques

Vers unité intérieure 
de clim Ui 4.3 à créer

Depuis unité extérieur 
de clim CL4 à créer
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