
a:0.20

fixe
h:0.85

a:0.20
h:0.85

fixe
a:1.80

a:1.80

a:0.20

fixe

Plom
bé - All.100

a:1.80

h:0.85

h:0.85

fixe

h:0.85
h:0.85

h:0.85

Plombée

a:1.80

a:0.20

C
hassis 225x105h

Contre cloison plombée

h:0.85
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Cloison placo plombée
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Ménage
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Cage d'escalier Y
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S=13.6 m²
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01-02-021 :
Vestiaires

01-02-009 :
Sanitaire H/F

PMR

01-02-020 :
Vestiaires

01-02-552 :
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Monte-malades

01-02-004 :
Attente + Préparation

couchée

01-02-074 :
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Box de soin 2

01-02-023 :
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01-02-010 :
Box de soin 1

01-02-007 :
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Scanner
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2.29

2.34

2.36

2.48

2.48

2.18

2.33
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2.48
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+ 0.18 m
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- 0.18 m
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2.48

+ 0.18 m
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+ 0.18 m
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2.97

1.94

2.34
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3.29

2.73

2.34

2.97
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3.29
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01-02-002 :
Sanitaire

01-02-014 :
Préparation patients

couchés

a:1.24

a:1.24

01-02-008 :
SAS Préparation

EF Ø 12/14

EC Ø 12/14

EU Ø40

EC Ø 12/14

EU Ø40

EF Ø 12/14

EF Ø 12/14

Bouchon des réseaux à prévoir

Bouchon des réseaux à prévoir

Utilisation du WC à conserver

Réseaux EU/EV/EC/EF à déposer

Equipements de plomberies à déposer

Réseaux existants

EV Ø100

EU Ø50

EC Ø 12/14

EF Ø 12/14

Dépose des réseaux EU en faux plafond

Condensats et evacuations
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